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1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО 
СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В 
УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Общие положения и принятые нормативы 
В данной Книге и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы 

теплоснабжения принимаются версии актуализированных проектов 17 городских и сельских 
поселений, которые вошли в состав Одинцовскогогородского округа. 

Необходимость разработки проекта новой Схемы теплоснабжения после разработки 
нового Генерального плана обусловлена п. 12 ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 
г.): 

«12. Актуализация схемы теплоснабжения не осуществляется в случае утверждения 
генерального плана в установленном законодательством о градостроительной деятельности 
порядке, изменения срока, на который утвержден генеральный план, либо в случае, если срок 
действия схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) составляет 
менее 5 лет. В указанных случаях разрабатывается проект новой схемы теплоснабжения». 

Срок действия новой Схемы теплоснабжения обусловлен п. 7 и 8 того же документа: 
«7. Проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденного в 

установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального 
плана соответствующего поселения, городского округа, города федерального значения (далее - 
генеральный план), за исключением случая, указанного в пункте 8 настоящего документа. 

8. В случае если на дату принятия решения о разработке проекта схемы 
теплоснабжения срок действия генерального плана составляет менее 5 лет либо отсутствует 
утвержденный в установленном законодательством о градостроительной деятельности 
порядке генеральный план, то проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок не 
менее 10 лет». 

При последующих актуализациях расчетный срок меняться не должен, что обусловлено п. 
10 того же документа: 

«10. Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации, за исключением 
случаев, указанных в пункте 12 настоящего документа. Конечной датой периода, на который 
разрабатывается (утверждается) проект актуализированной схемы теплоснабжения, 
является конечная дата периода действия схемы теплоснабжения». 

Поскольку новый генеральный план городского округа в настоящее время не утвержден, в 
настоящей работе исполнитель руководствовался техническим заданием на «Разработку схемы 
теплоснабжения Одинцовского городского округа» на период с 2021 до 2041 года. 

Таким образом, выполняется уточнение перспективного потребления тепловой мощности 
и энергии до 2041 г., с выделением следующих этапов: 

 2021-2024 гг. (включительно, с ежегодным прогнозом); 
 2025-2029 гг. (5-летний период); 
 2030-2035 гг. (5-летний период); 
 2036-2041 гг. (окончание расчетного срока). 
Обосновывающие материалы по расчёту прогноза перспективного потребления тепловой 

энергии на цели теплоснабжения потребителей приведены в Книге 2. 
В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 №276): 
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«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа 
или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц; 

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского 
округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых 
границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…». 

В настоящее время в состав муниципального образования входит 17территориальных 
управлений: 

1) ТУБольшие Вяземы 
2) ТУГолицыно 
3) ТУЗаречье 
4) ТУКубинка 
5) ТУЛесной Городок 
6) ТУНовоивановское 
7) ТУОдинцово 
8) ТУГорское 
9) ТУЕршовское 
10) ТУЖаворонковское 
11) ТУ Захаровское 
12) ТУНазарьевское 
13) ТУ Никольское 
14) ТУ Успенское 
15) ТУ Часцовское 
16) ТУ Барвихинское 
17) ТУ Звенигород 
В свою очередь, планировочные районы разделены на кадастровые кварталы, которые 

приняты в настоящем проекте в качестве расчетных элементов территориального деления 
 
1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов 
строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 
производственные здания промышленных предприятий 

На перспективу до 2041 года развитие городского округа рассмотрено по сценарию, 
определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом корректировок, внесенных по 
результатам оценки текущей ситуации. Предполагается строительство новых зданий на 
свободных площадках. Изменение строительных фондов будет происходить за счёт 
перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение жильем нового 
населения, а также существующего населения городского округа. Также предполагается 
построить или реконструировать в соответствии с нормативами школы, детские сады и объекты 
социальной инфраструктуры. Намечается строительство культурно-оздоровительных 
комплексов, учреждений культуры и искусства. Кроме того, в городском округе, предполагается 
дальнейшее развитие торговой сети за счет строительства новых магазинов и торговых центров, 
сети предприятий общепита, кафе, ресторанов за счет частных инвестиций. 

В многоэтажных домах газ не предусматривается, а в малоэтажных (в основном 
коттеджного типа), где газ населением намечается использовать для приготовления пищи, 
отопления и горячего водоснабжения. С этой целью в каждом таком доме устанавливаются 
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автономные источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть 
использованы отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от 
площади отапливаемого помещения), а также аналогичные агрегаты зарубежных фирм. 

Общий прогноз изменения площади строительных фондов на территории городского 
округа складывается из приростов за счет нового строительства и изменений в существующем 
фонде за счет сноса ветхих и аварийных зданий. Перечень ветхих и аварийных домов, 
планируемых под снос в городском округе, приведен в таблице 1.1-1. 

Таблица 1.1-1 – Перечень ветхих и аварийных домов, планируемых под снос 

№ 
п/п 

Наименование объекта, 
функциональное 

назначение  

Описание места 
размещения объекта 

Площадь здания 
отапливаемая, м² 

Плановое количество 
проживающих, чел 

г. Одинцово, микрорайон 3 
1 5-эт. МКЖД ул. Северная, 46 3840 240 
2 5-эт. МКЖД ул. Северная, 48 3814 238 
3 5-эт. МКЖД ул. Северная, 50 3847 240 
4 5-эт. МКЖД ул. Северная, 52 3836 240 
5 5-эт. МКЖД ул. Северная, 54 7633 477 
6 5-эт. МКЖД ул. Северная, 64 7671 479 
7 5-эт. МКЖД ул. М. Бирюзова, 4 3875 242 
8 5-эт. МКЖД ул. М. Бирюзова, 6 3891 243 
9 5-эт. МКЖД ул. М. Бирюзова, 8 3873 242 
10 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 43 3882 243 
11 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 45 3656 229 
12 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 47 3452 216 
13 5-эт. МКЖД ул. М. Бирюзова, 14 3552 222 
14 5-эт. МКЖД ул. М. Бирюэова, 16 3822 239 
15 5-эт. МКЖД ул. М. Бирюзова, 18 3815 238 
16 5-эт. МКЖД ул. М. Бирюзова, 20 3807 238 
17 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 33 3818 239 
18 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 35 4012 251 
19 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 37 8056 504 
20 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 41 4065 254 
21 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 19 3858 241 
22 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 21 3686 230 
23 5-эт. МКЖД ул. Л. Новоселовой, 13 3780 236 
24 5-эт. МКЖД ул. Л. Новоселовой, 15 3612 226 

Итого 103153 6447 
г. Одинцово, микрорайон 2 

1 5-эт. МКЖД ул. Л. Новоселовой, 12 7734 483 
2 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 13 7681 480 
3 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 15 3877 242 
4 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 17 3877 242 
5 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 1 3740 234 
6 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 3 3761 235 
7 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 5 3758 235 
8 5-эт. МКЖД ул. Садовая, 16 3682 230 
9 5-эт. МКЖД ул. Садовая, 18 3676 230 
10 5-эт. МКЖД ул. Северная, 40 4164 260 
11 5-эт. МКЖД ул. Северная, 42 4160 260 
12 5-эт. МКЖД ул. Северная, 44 7742 484 
13 5-эт. МКЖД ул. Северная, 30 5396 337 

Итого 63248 3953 
г. Одинцово, микрорайон 1-1а 

1 5-эт. МКЖД Можайское. ш., 1 7472 467 
2 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 2 3884 243 
3 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 4 3941 246 
4 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 8 3915 245 
5 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 10 3880 243 
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№ 
п/п 

Наименование объекта, 
функциональное 

назначение  

Описание места 
размещения объекта 

Площадь здания 
отапливаемая, м² 

Плановое количество 
проживающих, чел 

6 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 12 3888 243 
7 5-эт. МКЖД ул. Садовая, 2 7709 482 
8 5-эт. МКЖД ул. Садовая, 6 3836 240 
9 5-эт. МКЖД ул. Садовая, 8 3919 245 
10 5-эт. МКЖД ул. Садовая, 10 6854 428 
11 5-эт. МКЖД Можайское ш., 3 3890 243 
12 5-эт. МКЖД Можайское ш., 5 3907 244 
13 5-эт. МКЖД Можайское ш., 7 3824 239 
14 5-эт. МКЖД Можайское ш., 9 3731 233 
15 5-эт. МКЖД Можайское ш., 11 3817 239 
16 5-эт. МКЖД Можайское ш., 15 3905 244 
17 5-эт. МКЖД Можайское ш., 17 3915 245 
18 5-эт. МКЖД Можайское ш., 19 7498 469 
19 5-эт. МКЖД Можайское ш., 21 3897 244 
20 5-эт. МКЖД Можайское ш., 23 3461 216 
21 5-эт. МКЖД Можайское ш., 25 3867 242 
22 5-эт. МКЖД Можайское ш., 27 3854 241 
23 5-эт. МКЖД Можайское ш., 29 2899 181 
24 5-эт. МКЖД Можайское ш., 31 2945 184 
25 5-эт. МКЖД Можайское ш., 33 2852 178 
26 5-эт. МКЖД Можайское ш., 35 3788 237 
27 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 18 3194 200 
28 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 20 2754 172 
29 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 22 3873 242 
30 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 26 3890 243 
31 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 28 3830 239 
32 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 30 3881 243 
33 5-эт. МКЖД Можайское ш., 37 6665 417 
34 5-эт. МКЖД Можайское ш., 39 6941 434 
35 5-эт. МКЖД Можайское ш., 41 3950 247 
36 5-эт. МКЖД ул. М. Жукова, 2 3227 202 
37 5-эт. МКЖД ул. Садовая, 14 3812 238 
38 5-эт. МКЖД ул. М. Жукова, 4 3706 232 
39 5-эт. МКЖД ул. М. Жукова, 10 5090 318 
40 5-эт. МКЖД ул. М. Жукова, 12 5108 319 
41 5-эт. МКЖД ул. М. Жукова, 14 5195 325 
42 5-эт. МКЖД ул. М. Жукова, 16 4689 293 

Итого 181153 11322 
г. Одинцово, микрорайон 6 

1 5-эт. МКЖД Можайское ш., 100 3119 195 
2 5-эт. МКЖД Можайское ш., 102 3046 190 
3 5-эт. МКЖД Можайское ш., 104 4106 257 
4 5-эт. МКЖД Можайское ш., 110 2768 173 
5 5-эт. МКЖД Можайское ш., 112 3416 214 
6 5-эт. МКЖД Можайское ш., 114 3828 239 
7 5-эт. МКЖД Можайское ш., 116 5362 335 
8 5-эт. МКЖД Можайское ш., 118 5418 339 
9 2-эт. МКЖД Можайское ш., 120 866 54 
10 5-эт. МКЖД Можайское ш., 80 3653 228 
11 5-эт. МКЖД Можайское ш., 82 5391 337 
12 5-эт. МКЖД Можайское ш., 84 5407 338 
13 5-эт. МКЖД Можайское ш., 86 4091 256 
14 5-эт. МКЖД Можайское ш., 88 3980 249 
15 5-эт. МКЖД Можайское ш., 90 4953 310 
16 5-эт. МКЖД Можайское ш., 92 5693 356 
17 5-эт. МКЖД Можайское ш., 94 3484 218 
18 5-эт. МКЖД Можайское ш., 98 3702 231 
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№ 
п/п 

Наименование объекта, 
функциональное 

назначение  

Описание места 
размещения объекта 

Площадь здания 
отапливаемая, м² 

Плановое количество 
проживающих, чел 

19 2-эт. МКЖД п. БЗРИ №1 712 45 
20 2-эт. МКЖД п. БЗРИ №2 748 47 
21 2-эт. МКЖД п. БЗРИ №3 1643 103 
22 2-эт. МКЖД п. БЗРИ №4 643 40 
23 2-эт. МКЖД п. БЗРИ №7 678 42 
24 5-эт. МКЖД Можайское ш., 108 3634 227 
25 5-эт. МКЖД Можайское ш., 106 3634 227 
26 2-эт. МКЖД п. БЗРИ №5 714 45 
27 2-эт. МКЖД п. БЗРИ №6 705 44 
28 2-эт. МКЖД п. БЗРИ №8 1283 80 

Итого 86677 5417 
г. Одинцово, микрорайон 7-7а 

1 5-эт. МКЖД Можайское ш., 54 3110 194 
2 2-эт. МКЖД ул. 1-я Вокзальная, 41 635 40 
3 2-эт. МКЖД ул. 1-я Вокзальная, 43 490 31 
4 2-эт. МКЖД ул. 1-я Вокзальная, 45 490 31 
5 3-эт. МКЖД ул. 1-я Вокзальная, 46 2421 151 
6 2-эт. МКЖД ул. 1-я Вокзальная, 47 757 47 
7 2-эт. МКЖД ул. 1-я Вокзальная, 48 758 47 
8 3-эт. МКЖД ул. 1-я Вокзальная, 52 2418 151 
9 2-эт. МКЖД ул. 1-я Вокзальная, 53 757 47 
10 2-эт. МКЖД ул. Вокзальная, 69 716 45 

Итого 12552 785 
г. Одинцово, микрорайон 8-8а 

1 2-эт. МКЖД ул. Глазынинская, 20 718 45 
2 3-эт. МКЖД ул. Глазынинская, 2 1722 108 
3 3-эт. МКЖД ул. Глазынинская, 4 980 61 
4 3-эт. МКЖД ул. Глазынинская, 10 990 62 
5 3-эт. МКЖД ул. Глазынинская, 12 1028 64 
6 3-эт. МКЖД ул. Глазынинская, 14 1515 95 
7 3-эт. МКЖД ул. Глазынинская, 16 630 39 
8 2-эт. МКЖД ул. Глазынинская, 22 634 40 
9 2-эт. МКЖД ул. Глазынинская, 24 977 61 
10 4-эт. МКЖД ул. В.Пролетарская, 27 4493 281 
11 3-эт. МКЖД ул. В.Пролетарская, 29 1705 107 
12 4-эт. МКЖД ул. В.Пролетарская, 31 2848 178 
13 3-эт. МКЖД ул. В.Пролетарская, 33 907 57 
14 2-эт. МКЖД ул. Солнечная, 2 787 49 
15 2-эт. МКЖД ул. Солнечная, 4 761 48 
16 2-эт. МКЖД ул. Солнечная, 6 764 48 
17 2-эт. МКЖД ул. Солнечная, 8 770 48 
18 2-эт. МКЖД ул. Солнечная, 10 749 47 
19 2-эт. МКЖД ул. Солнечная, 12 800 50 
20 1-эт. МКЖД ул. Солнечная, 24 228 14 
21 5-эт. МКЖД ул. Союзная, 34 3619 226 
22 5-эт. МКЖД ул. Солнечная, 3 2715 170 
23 5-эт. МКЖД ул. Солнечная, 5 3667 229 
24 5-эт. МКЖД ул. Солнечная, 7 3641 228 
25 5-эт. МКЖД ул. Солнечная, 9 5582 349 
26 5-эт. МКЖД ул. Солнечная, 26 3680 230 
27 5-эт. МКЖД ул. Союзная, 28 3730 233 
28 5-эт. МКЖД ул. Солнечная, 11 5734 358 

Итого 56374 3523 
Всего 503157 31447 
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Планируемые объекты нового капитального строительства в течение срока реализации 
схемы теплоснабжения по элементам территориального деления и по зонам действия источников 
тепловой энергии, приведены в таблице 1.1-2.  

Далее при актуализации схемы теплоснабжения рассматривается влияние на состояние 
централизованной системы теплоснабжения городского округа, только за счет прироста/сноса 
присоединенной нагрузки потребителей, обеспеченных централизованной услугой 
теплоснабжения. Существующие и перспективные потребители с индивидуальным и 
автономным способом теплоснабжения не рассматриваются в полном объеме требований к схеме 
теплоснабжения городского округа вследствие неизменности технико-экономических 
показателей и технологических зон на протяжении всего действия схемы. 
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Таблица 1.1-2– Планируемые объекты нового капитального строительства 

№ п/п № п/п в 
ЭМ 

Период 
реализации 

Наименование объекта 
капитального строительства Описание места размещения объекта Площадь 

здания, м2  
Зона теплоснабжения 

источника тепла 

1 1 2021 МКЖД UP квартал Сколковский, ул. Чистяковой к.1 38858 БМК "Импульс" 
2 2 2021 МКЖД UP квартал Сколковский, ул. Чистяковой к.2 20986 БМК "Импульс" 

3 3 2021 Многоквартирная жилая застройка г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 131240 Котельная №2  

4 4 2023 Многоквартирная жилая застройка г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 159760 Котельная №2  

5 5 2026 Многоквартирная жилая застройка г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 231080 Котельная №2  

6 6 2029 Многоквартирная жилая застройка г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 160740 Котельная №2  

7 7 2021 Жилой дом корп.1.11 г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 15830 Котельная ООО "ПИК-

Регион" 

8 8 2023 
Жилой дом корп.1.17, 2.6 с 

встроенно-пристроенным ДОУ на 
60 мест 

г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 18035 Котельная ООО "ПИК-

Регион" 

9 9 2023 Жилой дом корп.1.18 г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 29400 Котельная ООО "ПИК-

Регион" 

10 10 2023 Жилой дом корп.1.19 г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 27980 Котельная ООО "ПИК-

Регион" 

11 11 2023 Жилой дом корп.1.20  г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 15770 Котельная ООО "ПИК-

Регион" 

12 12 2023 Жилой дом корп.1.21, 2.8  г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 18035 Котельная ООО "ПИК-

Регион" 

13 13 2023 Жилой дом корп.1.22 г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 15770 Котельная ООО "ПИК-

Регион" 

14 14 2023 Жилой дом корп.1.23, 2.9 г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 19460 Котельная ООО "ПИК-

Регион" 

15 15 2023 Жилой дом корп.1.24, 2.10 г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 27380 Котельная ООО "ПИК-

Регион" 

16 16 2023 Жилой дом корп.1.25 г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 26750 Котельная ООО "ПИК-

Регион" 

17 17 2023 Жилой дом корп.1.26 г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 16460 Котельная ООО "ПИК-

Регион" 

18 18 2023 Жилой дом корп.1.27 г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 30090 Котельная ООО "ПИК-

Регион" 
    Многоквартирная жилая застройка г. Одинцово, мкр 1-1а (50:20:0030101)     

19 19 2029 Можайское. ш., 1 жилой дом №1 20588 Котельная №1 
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№ п/п № п/п в 
ЭМ 

Период 
реализации 

Наименование объекта 
капитального строительства Описание места размещения объекта Площадь 

здания, м2  
Зона теплоснабжения 

источника тепла 

20 20 2026 ул. Молодежная, 2 жилой дом №2 26157 Котельная №1 
21 21 2029 Можайское ш., 3 жилой дом №3 15803 Котельная №1 
22 22 2026 ул. Молодежная, 4 жилой дом №4 15240 Котельная №1 
23 23 2029 Можайское ш., 5 жилой дом №5 15803 Котельная №1 
24 24 2024 ул. Садовая, 6 жилой дом №6 16406 Котельная №1 
25 25 2029 Можайское ш., 7 жилой дом №7 15461 Котельная №1 
26 26 2026 ул. Молодежная, 8 жилой дом №8 15240 Котельная №1 
27 27 2024 ул. Садовая, 8 жилой дом №8а 15240 Котельная №1 
28 28 2029 Можайское ш., 9 жилой дом №9 7279 Котельная №1 
29 29 2026 ул. Молодежная, 10 жилой дом №10 15240 Котельная №1 
30 30 2032 Можайское ш., 11 жилой дом №11 15803 Котельная №1 
31 31 2026 ул. Молодежная, 12 жилой дом №12 15240 Котельная №1 
32 32 2032 Можайское ш., 15 жилой дом №15 15803 Котельная №1 
33 33 2032 Можайское ш., 17 жилой дом №17 15461 Котельная №1 
34 34 2032 ул. Молодежная, 18 жилой дом №18 15240 Котельная №1 
35 35 2032 Можайское ш., 19 жилой дом №19 7279 Котельная №1 
36 36 2032 ул. Молодежная, 20 жилой дом №20 15240 Котельная №1 
37 37 2032 Можайское ш., 21 жилой дом №21 15803 Котельная №1 
38 38 2032 ул. Молодежная, 22 жилой дом №22 15240 Котельная №1 
39 39 2032 Можайское ш., 23 жилой дом №23 15803 Котельная №1 
40 40 2032 Можайское ш., 25 жилой дом №25 15461 Котельная №1 
41 41 2032 ул. Молодежная, 26 жилой дом №26 4212 Котельная №1 
42 42 2032 Можайское ш., 27 жилой дом №27 7279 Котельная №1 
43 43 2032 Можайское ш., 29 жилой дом №29 4508 Котельная №1 
44 44 2032 Можайское ш., 31 жилой дом №31 789 Котельная №1 
45 45 2032 Можайское ш., 33 жилой дом №33 3976 Котельная №1 
46 46 2032 Можайское ш., 35 жилой дом №35 3976 Котельная №1 
47 47 2032 Можайское ш., 37 жилой дом №37 3042 Котельная №1 
48 48 2032 Можайское ш., 39 жилой дом №39 3976 Котельная №1 
49 49 2032 Можайское ш., 41 жилой дом №41 3976 Котельная №1 
50 50 2032 ул. Молодежная, 32 жилой дом №59 789 Котельная №1 
51 51 2032 ул. Молодежная, 30 жилой дом К17 7760 Котельная №1 
52 52 2026 ул. Садовая, 2 жилой дом К18 21091 Котельная №1 
53 53 2026 ул. М. Жукова, 2 жилой дом К13 20327 Котельная №1 
54 54 2024 ул. Садовая, 14 жилой дом К14 22800 Котельная №1а 
55 55 2029 ул. М. Жукова, 4 жилой дом К15 19824 Котельная №1 
56 56 2024 ул. М. Жукова, 16 жилой дом К16 23684 Котельная №1а 
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№ п/п № п/п в 
ЭМ 

Период 
реализации 

Наименование объекта 
капитального строительства Описание места размещения объекта Площадь 

здания, м2  
Зона теплоснабжения 

источника тепла 

57 57 2024 ул. М. Жукова, 10 жилой дом К11 19824 Котельная №1а 
58 58 2024 ул. М. Жукова, 12 жилой дом К12 6670 Котельная №1а 
59 59 2024 ул. М. Жукова, 14 жилой дом К19 8794 Котельная №1а 
60 60 2024 ул. Садовая, 10 жилой дом К22/1  13594 Котельная №1а 
61 61 2032 ул. Молодежная, 28 жилой дом К22/2  13594 Котельная №1 

62 62 2021 Жилой дом 3-55 г. Одинцово, микрорайон 3, К-44 
(50:20:0030103) 38500 Котельная №3 

63 63 2022 Жилой дом 4-57 г. Одинцово, микрорайон 3, К-46 
(50:20:0030103) 31500 Котельная №3 

64 64 2023 Жилой дом 5-56 г. Одинцово, микрорайон 3, К-45 
(50:20:0030103) 48340 Котельная №3 

65 65 2023 Жилой дом 6-54 г. Одинцово, микрорайон 3, К-43 
(50:20:0030103) 38500 Котельная №3 

66 66 2021 Жилой дом 7-46 г. Одинцово, микрорайон 3, К-35 
(50:20:0030103) 15280 Котельная №3 

67 67 2021 Жилой дом 8-47 г. Одинцово, микрорайон 3, К-36 
(50:20:0030103) 33400 Котельная №3 

68 68 2022 Жилой дом 9-44 г. Одинцово, микрорайон 3, К-33 
(50:20:0030103) 15280 Котельная №3 

69 69 2023 Жилой дом 10-45 г. Одинцово, микрорайон 3, К-34 
(50:20:0030103) 41000 Котельная №3 

70 70 2024 Жилой дом 11-48 г. Одинцово, микрорайон 3, К-37 
(50:20:0030103) 15280 Котельная №3 

71 71 2025 Жилой дом 12-49 г. Одинцово, микрорайон 3, К-38 
(50:20:0030103) 32700 Котельная №3 

72 72 2026 Жилой дом 13-50 г. Одинцово, микрорайон 3, К-39 
(50:20:0030103) 15280 Котельная №3 

73 73 2021 Жилой дом 14-51 г. Одинцово, микрорайон 3, К-40 
(50:20:0030103) 10100 Котельная №3 

74 74 2021 Жилой дом 15-53 г. Одинцово, микрорайон 3, К-42 
(50:20:0030103) 10100 Котельная №3 

75 75 2021 МКЖД г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-6 ЖК 
"Одинград" (50:20:0030115:2555) 9172 Котельная №3 

76 76 2021 МКЖД г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-7 ЖК 
"Одинград" (50:20:0030115:2555) 10213 Котельная №3 

77 77 2021 МКЖД г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-8 ЖК 
"Одинград" (50:20:0030115:2555) 8778 Котельная №3 

78 78 2024 МКЖД г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-1 ЖК 19478 Котельная №3 
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№ п/п № п/п в 
ЭМ 

Период 
реализации 

Наименование объекта 
капитального строительства Описание места размещения объекта Площадь 

здания, м2  
Зона теплоснабжения 

источника тепла 

"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

79 79 2024 МКЖД г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-2 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 19478 Котельная №3 

80 80 2024 МКЖД г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-3 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 19478 Котельная №3 

81 81 2024 МКЖД г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-4 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 19478 Котельная №3 

82 82 2024 МКЖД г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-5 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 19478 Котельная №3 

83 83 2026 Жилой дом 17, корп.2 г. Одинцово, микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 14156 Котельная №6 
84 84 2026 Жилой дом, 23 г. Одинцово, микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 26801 Котельная №6 
85 85 2025 Жилой дом, 3 г. Одинцово, микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 22018 Котельная №6 
86 86 2025 Жилой дом, 11  г. Одинцово, микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 35125 Котельная №6 
87 87 2025 Жилой дом, 12 г. Одинцово, микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 46267 Котельная №6 
88 88 2025 Жилой дом, 20 г. Одинцово, микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 53642 Котельная №6 
89 89 2025 Жилой дом, 9 г. Одинцово, микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 26081 Котельная №6 
90 90 2025 Жилой дом, 10 г. Одинцово, микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 26081 Котельная №6 
91 91 2031 Жилой дом, 4 г. Одинцово, микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 34708 Котельная №6 
92 92 2031 Жилой дом, 6 г. Одинцово, микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 26081 Котельная №6 
93 93 2031 Жилой дом, 7 г. Одинцово, микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 26081 Котельная №6 
94 94 2031 Жилой дом, 15 г. Одинцово, микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 54136 Котельная №6 

95 95 2021 Многоквартирная жилая застройка г. Одинцово, микрорайон 7-7а, ЖК "Сердце 
Одинцово" (50:20:0030107:36) 51513 Котельная №7 

96 96 2023 Многоквартирная жилая застройка г. Одинцово, микрорайон 7-7а, ЖК "Сердце 
Одинцово" (50:20:0030107:38) 39135 Котельная №7 

97 97 2025 Многоквартирная жилая застройка г. Одинцово, микрорайон 7-7а, ЖК "Сердце 
Одинцово" (50:20:0030107:30) 49819 Котельная №7 

98 98 2031 Многоквартирная жилая застройка г. Одинцово, микрорайон 8 (50:20:0030211) 121036 Котельная №8а 

99 99 2021 МКЖД К-1 г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 
"Одинград Семейный" (50:20:0030114:1150) 11282 Новая котельная №1 п. 

Красный 

100 100 2021 МКЖД К-2 г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 
"Одинград Семейный" (50:20:0030114:1150) 12981 Новая котельная №1 п. 

Красный 

101 101 2024 МКЖД К-3 г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 
"Одинград Семейный" (50:20:0030114:1150) 15682 Новая котельная №1 п. 

Красный 

102 102 2024 МКЖД К-4 г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 
"Одинград Семейный" (50:20:0030114:1150) 15682 Новая котельная №1 п. 

Красный 

103 103 2024 МКЖД К-7 г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 
"Одинград Семейный" (50:20:0030114:1150) 12123 Новая котельная №1 п. 

Красный 
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№ п/п № п/п в 
ЭМ 

Период 
реализации 

Наименование объекта 
капитального строительства Описание места размещения объекта Площадь 

здания, м2  
Зона теплоснабжения 

источника тепла 

104 104 2024 МКЖД К-8 г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 
"Одинград Семейный" (50:20:0030114:1150) 13418 Новая котельная №1 п. 

Красный 

105 105 2029 МКЖД К-5 г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 
"Одинград Семейный" (50:20:0030114:1150) 22639 Новая котельная №1 п. 

Красный 

106 106 2029 МКЖД К-6 г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 
"Одинград Семейный" (50:20:0030114:1150) 22639 Новая котельная №1 п. 

Красный 

107 107 2029 МКЖД К-9 г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 
"Одинград Семейный" (50:20:0030114:1150) 23584 Новая котельная №1 п. 

Красный 

108 108 2029 МКЖД К-10 г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 
"Одинград Семейный" (50:20:0030114:1150) 23584 Новая котельная №1 п. 

Красный 

109 109 2029 МКЖД со встроенно-
пристроенным Д/с К-11 

г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 
"Одинград Семейный" (50:20:0030114:1150) 25424 Новая котельная №1 п. 

Красный 

110 110 2022 Многоквартирная жилая застройка г. Одинцово, ЖК «Гусарская баллада" 
(50:20:0070227:13595) 55500 Котельная №2 (АО 

«Ресурс») 

111 111 2022 Многоквартирная жилая застройка г. Одинцово, ЖК «Гусарская баллада" 
(50:20:0070227:10272) 19100 Котельная №2 (АО 

«Ресурс») 

112 112 2022 Многоквартирная жилая застройка г. Одинцово, ул.Маршала 
Жукова,д.23А,корп.1,2 (50:20:0030103:2123) 24108 Котельная №3 

113 113 2021 Мамоново, ЖК Дом на Баковке Одинцово, д. Мамоново, ш. Можайское, вблизи 
д.136 8460 Котельная №6 

114 114 2021 Многоквартирная жилая застройка п. Трехгорка, застройщик ООО "Ореол" 
(50:20:0010336:33150) 33635 Котельная "Трехгорка-1"  

115 115 2023 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, №1 

(стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

12290 ГТ-ТЭЦ  

116 116 2022 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, №2 

(стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

43430 ГТ-ТЭЦ  

117 117 2021 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, №3 

(стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

19150 Звенигород, Котельная 
№4 Восточный 

118 118 2024 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, №4 

(стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

14550 ГТ-ТЭЦ  

119 119 2025 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, №5 

(стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

14550 ГТ-ТЭЦ  

120 120 2022 МКЖД г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, №6 20208 ГТ-ТЭЦ  
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(стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

121 121 2025 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, №7 

(стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

55450 ГТ-ТЭЦ  

122 122 2023 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, №9 

(стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

42010 ГТ-ТЭЦ  

123 123 2023 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, №10 

(стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

19220 ГТ-ТЭЦ  

124 124 2023 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, №13 

(стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

34320 ГТ-ТЭЦ  

125 125 2023 МКЖД г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, №3 
(стр. на месте котельной ООО "Союзэнерго") 21860 ГТ-ТЭЦ  

126 126 2024 МКЖД 

г. Звенигород, Санаторий Подмосковье, р-н 
Восточный, мкр-н №2, корп.1, к.н.з.у. 

50:49:0010110:1382, застройщик ГК "Гефест" 
ООО "Инвестстрой" 

18150 ГТ-ТЭЦ  

127 127 2024 МКЖД 

г. Звенигород, Санаторий Подмосковье, р-н 
Восточный, мкр-н №2, корп.2, к.н.з.у. 

50:49:0010110:1382, застройщик ГК "Гефест" 
ООО "Инвестстрой" 

22700 ГТ-ТЭЦ  

128 128 2021 МКЖД г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №2, 
корп.3, застройщик ООО "БРИЗ" 22700 ГТ-ТЭЦ  

129 129 2021 МКЖД г. Звенигород, ул.Некрасова, д.27/7 застройщик 
ЗАО "Стройпромавтоматика" 27918 

Котельная №2 ул. 
Некрасова, ООО «УК 

Энергоцентр» 

130 130 2022 Многоквартирная жилая застройка г. Звенигород, микрорайон Пронина, 
застройщик ООО "ПИФ", ООО "Паритет" 25300 Котельная Нахабинское 

шоссе, 2 

131 131 2022 Многоквартирная жилая застройка г. Звенигород, ул. Дзержинского. Застройщик 
ООО «РТР-Сервис» 21600 Котельная пр. 

Ветеранов,6 

132 132 2022 Многоквартирная жилая застройка 
г. Звенигород, квартал ограниченный ул. 

Пролетарская, Чехова, Почтовая, Соловьёвская. 
Ззастройщик ООО «Запад-МГ» 

12300 Звенигород, Котельная 
ул. Лермонтова, 6 

133 133 2022 Многоквартирная жилая застройка г. Звенигород, ул. Макарова, вл. 19, застройщик 
ЗАО «ЮИТ СититСтрой» 11200 Звенигород, Котельная 

ул. Ленина,30 
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134 134 2022 Многоквартирная жилая застройка 
г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 

Некрасова корп.5, застройщик ООО «Сити 
Эстейт» 

3480 Новая котельная ЖК 
"Центральный" 

135 135 2022 Многоквартирная жилая застройка 
г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 

Некрасова корп.6, застройщик ООО «Сити 
Эстейт» 

2710 Новая котельная ЖК 
"Центральный" 

136 136 2022 Многоквартирная жилая застройка 
г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 

Некрасова корп.7, застройщик ООО «Сити 
Эстейт» 

15450 Новая котельная ЖК 
"Центральный" 

137 137 2035 Многоквартирная жилая застройка 
г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 

Некрасова корп.8, застройщик ООО «Сити 
Эстейт» 

3460 Новая котельная ЖК 
"Центральный" 

138 138 2035 Многоквартирная жилая застройка 
г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 

Некрасова корп.9, застройщик ООО «Сити 
Эстейт» 

3580 Новая котельная ЖК 
"Центральный" 

139 139 2035 Многоквартирная жилая застройка 
г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 

Некрасова корп.10, застройщик ООО «Сити 
Эстейт» 

11350 Новая котельная ЖК 
"Центральный" 

140 140 2035 Многоквартирная жилая застройка 
г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 

Некрасова корп.11, застройщик ООО «Сити 
Эстейт» 

10770 Новая котельная ЖК 
"Центральный" 

141 141 2021 Многоквартирная жилая застройка д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
корп.1, 2+сад и школа 200580 

ТЭЦ-25 (сети ПАО 
"МОЭК" - АО 
"Одинцовская 

теплосеть") 

142 142 2022 Многоквартирная жилая застройка д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
корп.3 83600 

ТЭЦ-25 (сети ПАО 
"МОЭК" - АО 
"Одинцовская 

теплосеть") 

143 143 2023 Многоквартирная жилая застройка д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
корп.4, 5, 6 539090 

ТЭЦ-25 (сети ПАО 
"МОЭК" - АО 
"Одинцовская 

теплосеть") 

144 144 2023 Многоквартирная жилая застройка д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
(50:20:0010112:4963) 640000 

ТЭЦ-25 (сети ПАО 
"МОЭК" - АО 
"Одинцовская 

теплосеть") 

145 145 2030 Многоквартирная жилая застройка д. Малые Вяземы, ЖК "высокие Жаворонки" 
(50:20:0041411:185)  495445 Новая котельная №2 д. 

Малые Вяземы 
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146 146 2035 Многоквартирная жилая застройка п. Большие Вяземы (50:20:0041411:4922) 111780 Котельная №2, п. 
Большие Вяземы 

147 147 2025 Малоэтажная жилая застройка (4 
этажа) г. Голицыно, мкр. Северный (50:20:0060231) 17380 

Новая котельная №3 г. 
Голицыно, мкр. 

Северный  

148 148 2022 Многоквартирная жилая застройка Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. Сивково) 128700 Новая котельная 
"Бутынь" 

149 149 2021 Многоквартирная жилая застройка с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.20 
(50:20:0040306:285) 10070 Новая котельная №7 с. 

Лайково 

150 150 2021 Многоквартирная жилая застройка с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.22 
(50:20:0040306:285) 12730 Новая котельная №7 с. 

Лайково 

151 151 2022 Многоквартирная жилая застройка с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.17 
(50:20:0040306:285) 9470 Новая котельная №7 с. 

Лайково 

152 152 2022 Многоквартирная жилая застройка с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.19 
(50:20:0040306:285) 12280 Новая котельная №7 с. 

Лайково 

153 153 2024 Многоквартирная жилая застройка с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.23 
(50:20:0040306:285) 6120 Новая котельная №7 с. 

Лайково 

154 154 2024 Многоквартирная жилая застройка с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.18 
(50:20:0040306:285) 16080 Новая котельная №7 с. 

Лайково 

155 155 2024 Многоквартирная жилая застройка с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.36 
(50:20:0040306:255) 11670 Новая котельная №7 с. 

Лайково 

156 156 2024 Многоквартирная жилая застройка с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.35 
(50:20:0040306:255) 4250 Новая котельная №7 с. 

Лайково 

157 157 2024 Многоквартирная жилая застройка с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.34 
(50:20:0040306:255) 8690 Новая котельная №7 с. 

Лайково 

158 158 2023 Многоквартирная жилая застройка с. Лайково, квартал Лайково парк, д.68 
(50:20:0040306:348) 14310 Новая котельная №8 с. 

Лайково 

159 159 2024 Многоквартирная жилая застройка с. Лайково, квартал Лайково парк, д.70 
(50:20:0040306:348) 23220 Новая котельная №8 с. 

Лайково 

160 160 2024 Многоквартирная жилая застройка с. Лайково, квартал Лайково парк, д.69 
(50:20:0040306:348) 15390 Новая котельная №8 с. 

Лайково 

161 161 2024 Многоквартирная жилая застройка с. Лайково, квартал Лайково парк, д.63 
(50:20:0040306:350) 8290 Новая котельная №8 с. 

Лайково 

162 162 2024 Многоквартирная жилая застройка с. Лайково, квартал Лайково парк, д.64 
(50:20:0040306:350) 13940 Новая котельная №8 с. 

Лайково 

163 163 2024 Многоквартирная жилая застройка с. Лайково, квартал Лайково парк, д.62 
(50:20:0040306:349) 22855 Новая котельная №8 с. 

Лайково 
164 164 2035 Многоквартирная жилая застройка д. Функово 38100 Новая котельная 
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«Фуньково» 

165 165 2025 Многоквартирная жилая застройка д. Зайцево ЖК "Зайцево" (50:20:0070303:1942) 230550 Новая котельная №4 д. 
Зайцево 

166 166 2025 Малоэтажная жилая застройка  
д. Митькино (50:20:0070312:4135; 

50:20:0070312:4137; 50:20:0070312:4139; 
50:20:0070312:4138) 

132200 Котельная "Митькино" 

167 167 2025 Многоквартирная жилая застройка д. Крюково (50:20:0070227:10186) ЖК Эльйон 21530 Новая котельная №5 д. 
Крюково 

168 168 2030 Малоэтажная жилая застройка   с. Перхушково (50:20:0041205:195) 232480 Новая котельная №6  с. 
Перхушково 

169 169 2035 Малоэтажная жилая застройка   с. Перхушково (50:20:0041205:194) 400000 Новая котельная №6  с. 
Перхушково 

170 170 2021 Малоэтажная жилая застройка  д. Ликино, уч.80-82,53,96П,97П,98П 6784 Котельная  «Пром. парк 
Одинцово-1» 

171 171 2025 Многоквартирная жилая застройка п. Заречье (50:20:0020202:10186) 227460 Котельная АО «Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 

172 172 2024 Многоквартирная жилая застройка п. Заречье (50:20:0020202:724) 79000 ТЭЦ-25 (сети ООО "ТСК 
Мосэнерго") 

173 173 2024 Многоквартирная жилая застройка п. Заречье (50:20:0020202:2463) 90000 ТЭЦ-25 (сети ООО "ТСК 
Мосэнерго") 

174 174 2024 Многоквартирная жилая застройка г. Кубинка, ул. Колхозная 5140 Котельная №2, г. 
Кубинка, ул. Колхозная 

175 175 2024 Многоквартирная жилая застройка г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, 18 
(50:20:0100105:251) 3120 Котельная №2, г. 

Кубинка, ул. Колхозная 

176 176 2032 Общественно-жилая застройка г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.26, д. 28, 
д.30 10000 Котельная №2, г. 

Кубинка, ул. Колхозная 

177 177 2032 Среднеэтажная жилая застройка д. Чупряково 20000 
Котельная 

«Центральная», д. 
Чупряково 

178 178 2032 Многоквартирная жилая застройка г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 19500 Новая котельная №9 г. 

Кубинка 

179 179 2022 Многоквартирная жилая застройка д.п. Лесной Городок (между ул. Молодежная и 
Грибовская) 62000 Котельная №7 "Лесной 

Городок" 

180 180 2022 Многоквартирная жилая застройка д.п. Лесной Городок, ул. Лесная, 6 
(50:20:0071307:357) 9350 Котельная №9 "Лесной 

Городок" 

181 181 2022 Многоквартирная жилая застройка п. ВНИИССОК (50:20:0070227:2697) 19900 Котельная №2 (АО 
«Ресурс») 

182 182 2024 Многоквартирная жилая застройка п. ВНИИССОК (50:20:0070227:710) 29630 Котельная ООО «КТТ-
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Дубки» 

183 183 2035 Многоквартирная жилая застройка п. ВНИИССОК  5600 Котельная ООО «КТТ-
Дубки» 

184 184 2027 Многоквартирная жилая застройка пос. Назарьево 
(50:20:0041514:1901;50:20:0000000:773) 29150 Котельная Назарьево 

(Промзона) 

185 185 2021 Многоквартирная жилая застройка р.п. Новоивановское, ЖК Инновация 
(50:20:0020109:2381) 120000 РТС "Кунцево" (сети 

ООО "ТСК Мосэнерго") 

186 186 2021 Многоквартирная жилая застройка р.п. Новоивановское, ЖК Инновация 
(50:20:0020109:5066) 107280 РТС "Кунцево" (сети 

ООО "ТСК Мосэнерго") 

187 187 2022 Многоквартирная жилая застройка Новоивановское, вблизи д.Марфино, корп.4.1, 
ЖК Западные ворота столицы 19385 РТС "Кунцево" (сети 

ООО "ТСК Мосэнерго") 

188 188 2022 Многоквартирная жилая застройка Новоивановское, вблизи д.Марфино, корп.4.2, 
ЖК Западные ворота столицы 20095 РТС "Кунцево" (сети 

ООО "ТСК Мосэнерго") 
189 189 2025 Малоэтажная жилая застройка  с. Успенское 35550 Котельная «Успенское» 
190 190 2025 Многоквартирная жилая застройка п. Горки-10 53160 Котельная «Горки-10» 
191 191 2025 Многоквартирная жилая застройка п. Сосны 26190 Котельная «Сосны» 

192 192 2021 Многоквартирная жилая застройка Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк", 
корп.1+корп.2 105438 Котельная ООО "Град-

Инвест" д. Мякинино 

193 193 2022 Многоквартирная жилая застройка Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк", корп.3 54629 Котельная ООО "Град-
Инвест" д. Мякинино 

194 194 2022 Больничный сстационар 
Реконструкция ГБУЗ МО "Одинцовская ЦРБ", 

ул. М. Бирюзова, 3Г на 600 коек 
(50:20:0030103:56) 

12000 Котельная №3 

195 195 2023 Поликлиника на 282 посещений в 
смену 

д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
(50:20:0010112:4963) 4935 

ТЭЦ-25 (сети ПАО 
"МОЭК" - АО 
"Одинцовская 

теплосеть") 

196 196 2022 Амбулатория на 50 посещений в 
смену п. Усово-Тупик (50:20:0010411:12017) 875 

Котельная филиала 
Усово ФГУП 
«Комплекс» 

197 197 2024 Поликлиника на 80 посещений в 
смену Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. Сивково) 1400 Новая котельная 

"Бутынь" 

198 198 2025 Поликлиника на 515 посещений в 
смену с. Лайково (50:20:0040306:287)  9013 Новая котельная №7 с. 

Лайково 

199 199 2025 Поликлиника на 200 посещений в 
смену 

д. Зайцево (50:20:0070312:3941; 
50:20:0070303:1942) 3500 Новая котельная №4 д. 

Зайцево 

200 200 2025 Поликлиника на 85 посещений в 
смену д. Митькино 1488 Котельная "Митькино" 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

23 

№ п/п № п/п в 
ЭМ 

Период 
реализации 

Наименование объекта 
капитального строительства Описание места размещения объекта Площадь 

здания, м2  
Зона теплоснабжения 

источника тепла 

201 201 2025 Поликлиника на 20 посещений в 
смену д. Крюково (50:20:0070227:10186) 350 Новая котельная №5 д. 

Крюково 

202 202 2030 Поликлиника на 260 посещений в 
смену 

 с. Перхушково (50:20:0041205:195; 
50:20:0041205:194) 4550 Новая котельная №6  с. 

Перхушково 

203 203 2022 Поликлиника на 150 посещений в 
смену 

д.п. Лесной Городок, ЖК "Лесной Городок", 
ул. Грибовская 2625 Котельная №10 "Лесной 

Городок" 

204 204 2022 Больничный стационар р.п. Новоивановское, Большой бульвар, север  
(200 коек) 4000 Котельная 

«Новоивановское» 

205 206 2023 ДОУ 350 мест  г. Одинцово, микрорайон Одинцово-1 
(50:20:0030206:1990)  5088 Котельная ООО "ПИК-

Регион" 

206 207 2022 ДОУ 350 мест  г. Одинцово, ЖК Одинцовский парк" 
(50:20:0020321:3348)  5088 

Котельная №9, АО 
«Одинцовская 

теплосеть» 

207 208 2035 ДОУ 360 мест  ЖК "Гусарская баллада" (50:20:0070227:13595) 5225 Котельная №2 (АО 
«Ресурс») 

208 209 2022 ДОУ 360 мест  г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 
"Одинград Семейный" (50:20:0040111:2567) 5225 Новая котельная №1 п. 

Красный 

209 210 2022 ДОУ 45 мест  
г. Звенигород, ул. Дзержинского, пер. 

Чайковского, проектируемый проезд (встр.-
пристр. 

655 Котельная пр. 
Ветеранов,6 

210 211 2023 ДОУ 450 мест  д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
корп.3 (50:20:0010112:4963) 6288 

ТЭЦ-25 (сети ПАО 
"МОЭК" - АО 
"Одинцовская 

теплосеть") 

211 212 2023 ДОУ 50 мест  п. Усово-Тупик (50:20:0010411:12017) 726 
Котельная филиала 

Усово ФГУП 
«Комплекс» 

212 213 2022 ДОУ 290 мест  д. Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе 4216 Котельная «ГОЛАЗ» 

213 214 2024 ДОУ 390 мест  Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. Сивково) 5657 Новая котельная 
"Бутынь" 

214 215 2022 ДОУ 360 мест  с. Лайково, квартал Лайково мелодии 
(50:20:0040306:287) 5186 Новая котельная №7 с. 

Лайково 

215 216 2022 ДОУ 360 мест  с. Лайково, квартал Лайково парк 
(50:20:0040306:349) 5186 Новая котельная №8 с. 

Лайково 

216 217 2025 ДОУ 250 мест  д. Зайцево, ООО "СитиСтройПроект" 
(50:20:0070303:1942) 3637 Новая котельная №4 д. 

Зайцево 

217 218 2025 ДОУ 220 мест  д. Зайцево, ООО "Стройинвест" 
(50:20:0070312:3941) 3165 Новая котельная №4 д. 

Зайцево 
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218 219 2022 ДОУ 325 мест  д. Митькино (ООО "СДИ") 4715 Котельная "Митькино" 

219 220 2025 ДОУ 45 мест  д. Крюково, ЗАО "Монолит" 
(50:20:0070227:10186) 674 Новая котельная №5 д. 

Крюково 

220 221 2030 ДОУ 360 мест  с. Перхушково, ООО "Перхушково 
Девелопмент" (50:20:0041205:56) 5119 Новая котельная №6  с. 

Перхушково 

221 222 2035 ДОУ 360 мест  с. Перхушково, ООО "Пересвет-Реал Эстейт" 
(50:20:0000000:307386) 5119 Новая котельная №6  с. 

Перхушково 

222 223 2035 ДОУ 100 мест  с. Юдино (50:20:0070227:13791) 1482 Новая котельная 
"Юдино" 

223 224 2024 ДОУ 185 мест  п. Заречье (50:20:0020202:2463) 2694 ТЭЦ-25 (сети ООО "ТСК 
Мосэнерго") 

224 225 2032 ДОУ 200 мест  г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 2896 Новая котельная №9 г. 

Кубинка 

225 226 2022 ДОУ 80 мест  п. ВНИИССОК (50:20:0070227:710) 1172 Котельная ООО «КТТ-
Дубки» 

226 227 2023 ДОУ 100 мест  д.п. Лесной Городок, вблизи ул. Энергетиков 
д.2 1482 Котельная №7 "Лесной 

Городок" 

227 228 2022 ДОУ 190 мест  р.п. Новоивановское, "РЕВЕС" 
(50:20:0020109:3243) 2761 Котельная 

«Новоивановское» 

228 229 2022 ДОУ 110 мест  р.п. Новоивановское, "ГК ПИК"  1616 Котельная 
«Новоивановское» 

229 230 2025 ДОУ 150 мест  п. Горки-10 (50:20:0041615:1509) 2223 Котельная «Горки-10» 

230 231 2023 Школа на 2150 мест г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 65154 Котельная №2  

231 232 2023 Дошкольная образовательная 
организация на 270 мест  

г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 5922 Котельная №2  

232 233 2029 Дошкольная образовательная 
организация на 380 мест  

г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 9381 Котельная №2  

233 234 2023 Общеобразовательное учреждение 
на 830 мест  д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 15777 

ТЭЦ-25 (сети ПАО 
"МОЭК" - АО 
"Одинцовская 

теплосеть") 

234 235 2034 Общеобразовательное учреждение 
на 100 мест  пос. Усово-Тупик (50:20:0010411:12017) 2042 

Котельная филиала 
Усово ФГУП 
«Комплекс» 

235 236 2024 Общеобразовательное учреждение 
на 750 мест  Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. Сивково) 14024 Новая котельная 

"Бутынь" 
236 237 2023 Общеобразовательное учреждение п. Горки 2, 50:20:0040710:1368 15777 Котельная №1 Горки-2 
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на 830 мест  

237 238 2035 Дошкольная образовательная 
организация на 220 мест  д. Фуньково 4120 Новая котельная 

«Фуньково» 

238 239 2025 Общеобразовательное учреждение 
на 1000 мест  д. Зайцево (50:20:0070303:1942)  19108 Новая котельная №4 д. 

Зайцево 

239 240 2022 Общеобразовательное учреждение 
на 650 мест  д. Митькино 12271 Котельная "Митькино" 

240 241 2030 Общеобразовательное учреждение 
на 1110 мест  

с. Перхушково (50:20:0041205:195; 
50:20:0041205:194) 21036 Новая котельная №6  с. 

Перхушково 

241 242 2035 Общеобразовательное учреждение 
на 675 мест  с. Юдино (50:20:0070227:13791) 13060 Новая котельная 

"Юдино" 

242 243 2025 Общеобразовательное учреждение 
на 750 мест  п. Заречье (50:20:0020202:10186) 14199 Котельная АО «Заречье» 

им.С.А.Кушнарева 

243 244 2024 Общеобразовательное учреждение 
на 654 мест  п. Заречье (50:20:0020202:2463) 12359 ТЭЦ-25 (сети ООО "ТСК 

Мосэнерго") 

244 245 2032 Общеобразовательное учреждение 
на 1000 мест  

г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 19108 Новая котельная №9 г. 

Кубинка 

245 246 2022 Общеобразовательное учреждение 
на 550 мест  пос. Летний Отдых 10518 Котельная "Летний 

Отдых" 

246 247 2024 Общеобразовательное учреждение 
на 300 мест  

р.п. Новоивановское вблизи д.Марфино 
(50:20:0020109:5066) 5697 ТЭЦ-25 (сети ООО "ТСК 

Мосэнерго") 

247 248 2021 ДОУ  Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк" 6466 Котельная ООО "Град-
Инвест" д. Мякинино 

248 249 2021 Общеобразовательное учреждение  Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк" 19108 Котельная ООО "Град-
Инвест" д. Мякинино 

249 250 2022 ФОК с спортивным залом и 
бассейном 

г. Одинцово, ЖК «Гусарская слобода» 
(50:20:0070227:13595) 1000 Котельная №2 (АО 

«Ресурс») 

250 251 2035 Бассейн в реконструируемой 
школе №12 

г. Одинцово, ул. Молодежная, д.16-в 
(50:20:0030101:547) 212 Котельная №1 

251 252 2024 ФОК с спортивным залом и 
бассейном Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. Сивково) 540 Новая котельная 

"Бутынь" 

252 253 2024 Спортивные залы п. Заречье (50:20:0020202:601) 720 Котельная АО «Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 

253 254 2032 ФОК с спортивным залом и 
бассейном 

г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 800 Новая котельная №9 г. 

Кубинка 
254 255 2035 ФОК п. Горки-10 (50:20:0041615:13510 330 Котельная «Горки-10» 

255 256 2021 Коммерческо-деловой комплекс 
«Rublevo Business Park» 

д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
(50:20:0010112:1560;50:20:0010112:1771) 18991 ТЭЦ-25 (сети ПАО 

"МОЭК" - АО 
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(административно-офисное 
здание+торговля) 

"Одинцовская 
теплосеть") 

256 257 2023 Досуговый центр д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник"  1440 

ТЭЦ-25 (сети ПАО 
"МОЭК" - АО 
"Одинцовская 

теплосеть") 

257 258 2032 Культурно-досуговый центр  г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 5841 Новая котельная №9 г. 

Кубинка 

258 259 2021 Торгово-складской комплекс 
«Галерея Одинцово» 

вблизи д. Лохино (50:20:0010336:250; 
50:20:0010336:251) 69480 БМК "Импульс" 

259 260 2021 

Инвестиционный проект ООО 
«Ореол» (многофункциональный 

гостиничный, офисный и 
торговый комплекс) 

п. Трехгорка (50:20:0010336:33150) 14950 Котельная «ул. 
Чистяковой, 30» 

260 261 2021 Многофункциональный 
зрелищный центр р.п. Новоивановское (50:20:0020411:2920) 42848 Котельная 

«Новоивановское» 

261 262 2029 Торгово-развлекательный  центр г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316)   Котельная №2  

262 263 2023 Торгово-офисный комплекс корп.4 Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк" 164590 Котельная ООО "Град-
Инвест" д. Мякинино 

263 264 2023 Торгово-офисный комплекс корп.5 Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк" 82500 Котельная ООО "Град-
Инвест" д. Мякинино 

264 265 2023 Торгово-офисный комплекс корп.6 Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк" 61450 Котельная ООО "Град-
Инвест" д. Мякинино 

265 266 2029 Кафе г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316)   Котельная №2  

266 267 2021 Дом культуры пос. Горки-10 (50:20:0041615:662)   Котельная «Горки-10» 

267 268 2022 Многоквартирная жилая застройка с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.21 
(50:20:0040306:285) 12743 Новая котельная №7 с. 

Лайково 

268 269 2022 Многоквартирная жилая застройка с. Лайково, квартал Лайково парк, д.74 
(50:20:0040306:348) 18704 Новая котельная №8 с. 

Лайково 

269 271 2022 Общежитие для студентов 
МГИМО 

г. Одинцово, ш. Подушкинское, д.1 км, к.н.з.у. 
50:20:0030120:1   Котельная 

«Университет» 

270 272 2022 МКД Резиденции «Сколково» 
р.п. Заречье, ул. Заречная, корпус 5.1, к.н.з.у. 

50:20:0020202:7859, застройщик АО «Заречье» 
им. С.А. Кушнарева 

  Котельная АО «Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 

271 273 2023 МКЖД г. Одинцово, ул. Маковского, вл. 28, к.н.з.у. 
50:20:0030213:441 (I и II  очередь), застройщик 50916 Котельная ООО «МНЗ» 
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АО «СЗ «Вектор Недвижимости» 

272 274 2024 МКЖД 
г. Одинцово, ул. Маковского, вл. 28, к.н.з.у. 

50:20:0030213:441 (III и IV очередь), 
застройщик АО «СЗ «Вектор Недвижимости» 

54384 Котельная ООО «МНЗ» 

273 275 2023 МКД ЖК Гусарская Баллада 
г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 2, к.н.з.у. 
50:20:0070227:1448, 50:20:0070227:1457 

застройщик ГК «АлеутСтрой» 
  Котельная №2 (АО 

«Ресурс») 

274 276 2021 МКД ЖК Валь д`Эмероль 
с/п. Жаворонковское, д. Солманово, д. 66 - д. 
85 (19 строений), к.н.з.у. 50:20:0070312:2865, 
застройщик ЗАО «Ипотечная компания М-6» 

  Новая котельная 
Изумрудная долина 

275 277 2021 МКД ЖК Изумрудная долина 

с/п. Жаворонковское, д. Солманово, д. 1 – 26 
(26 стр.) и д.46 - 72 (27 стр.), к.н.з.у. 

50:20:0070312:2865, застройщик ЗАО 
«Ипотечная компания М-6» 

  Новая котельная 
Изумрудная долина 

276 278 2022 МКЖД 
д. Семенково, ГП-8, уч. 1 (корпус 1/А), к.н.з.у. 
50:20:0041133:1813, застройщик ООО «Лесная 

школа» 
  Новая котельная 

д.Семенково 

277 279 2023 МКД ЖК Единый Стандарт 

г. Одинцово, мкр.2, корп.5/1 (секция 2,3,4), 
корп.5/2 (секция 4,5), к.н.з.у. 

50:20:0030102:0037, 50:20:0030101:48, 
50:20:0030101:43, 50:20:0030102:43, 

застройщик ФОНД защиты прав дольщиков 

  Котельная №2 

278 280 2023 МКЖД 
с/п. Барвихинское, д. Жуковка, Д/О «Жуковка-

1», дом 53, к.н.з.у. 50:20:0010511:241, 
застройщик ООО «СЗ «СТМ Девелопмент» 

  Новая котельная КД 
"Точка отсчета"  

279 281 2024 МКЖД 
г. Одинцово, мкр 6-6а, к.н.з.у. 

50:20:0030106:3620, застройщик ООО «СЗ 
«ЮАССТРОЙ» 

  Котельная №6 

280 282 2023 МКЖД 
г/п. Лесной Городок, д. Бородки, ул. Парковая, 

уч.1, к.н.з.у. 50:20:0070229:837, застройщик 
ООО «Симон Джессо» 

  Новая котельная КД 
"Грибовский лес"  

281 283 2023 МКД ЖК Заречье Парк (Самолет) 

р/п Заречье, ул. Заречная, - 5МКД 
+ДОО+СОШ, к.н.з.у. 50:20:0020202:10573, 

застройщик ООО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

«САМОЛЕТЗАРЕЧЬЕ» 

  

ТЭЦ-25 (сети ПАО 
"МОЭК" - АО 
"Одинцовская 

теплосеть") 

282 284 2021 МКД ЖК "Немчиновка-Резиденц" 
с. Немчиновка, уч. 23, уч. 22, уч.21, уч.19, уч. 

12, уч.13, уч. 14, уч.18, д.2, д. 3, д.4, 
к.н.з.у.50:20:0010206:98, 50:20:0010206:227, 

  Новая котельная ЖК 
"Немчиновка-Резиденц"  
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№ п/п № п/п в 
ЭМ 

Период 
реализации 

Наименование объекта 
капитального строительства Описание места размещения объекта Площадь 

здания, м2  
Зона теплоснабжения 

источника тепла 

50:20:0010206:145, 
50:20:0010206:232,50:20:0010206:102, 

застройщик ООО «Стрелец» 

283 285 2021 МКД ЖК Высокие Жаворонки 

д. Малые Вяземы, д. 4 - 4-й пусковой комплекс, 
к.н.з.у. 50:20:0041411:4750, 50:20:0041411:187, 

50:20:0041411:4740, 50:20:0041411:4765, 
50:20:0041411:4739, 50:20:0041411:4759, 

застройщик ГК «Гранель» 

  Новая котельная ЖК 
Высокие Жаворонки 

284 286 2023 МКЖД 

с/п. Назарьевское, вблизи д. Семенково, уч. 24, 
25, к.н.з.у. 50:20:0041133:500, 

50:20:0041133:501, 50:20:0000000:30099 
застройщик ООО «Цитадель» 

  Новая котельная 
д.Семенково 

285 287 2022 МКД ЖК Некрасовский 
г.Звенигород, ул. Некрасова д.27/8, к.н.з.у. 

50:49:0010105:3293, застройщик ООО 
«Шервудстрой» 

  
Котельная №2 ул. 

Некрасова, ООО «УК 
Энергоцентр» 

286 288 2022 МКД ЖК Центральный 

г. Звенигород, ул.Почтовая,д. 36, корп.1, 
корп.2, корп.3, корп.4, к.н.з.у. 

50:49:0010106:49, застройщик ООО «СИТИ 
ЭСТЕЙТ» 

  Новая котельная ЖК 
"Центральный" 

287 289 2022 Офис врача общей практики с. Саввинская Слобода, к.н.з.у. 
50:20:0000000:308313   Котельная «Саввинская 

Слобода» 

288 290 2022 Детский сад на 400 мест Одинцовский г.о., ул. Триумфальная ЖК 
«Гусарская баллада» к.н.з.у. 50:20:0070227:996 5802 Котельная №2 (АО 

«Ресурс») 

289 291 2023 Школа на 2200 мест Одинцовский г.о., ул. Триумфальная ЖК 
Гусарская баллада к.н.з.у. 50:20:0070227:13595 66669 Котельная №2 (АО 

«Ресурс») 

290 292 2023 Пристройка на 500 мест к СОШ 
№14 

г. Одинцово, ул. М.Крылова д.5 к.н.з.у. 
50:20:0030124:75 15152 Котельная №4  

291 293 2023 СОШ на 550 мест г. Одинцово, п. Горки-2, к.н.з.у. 
50:20:0040710:1539 16667 Котельная №1 Горки-2 

292 294 2023 СОШ на 550 мест с. Немчиновка, ул. Московская, 5, к.н.з.у. 
50:20:0010208:732 16667 Котельная мкр. 

Немчиновка» 

293 295 2023 Детский сад на 300 мест р.п. Новоивановское, ул.Агрохимиков,6, к.н.з.у. 
50:20:0000000:308367 4361 Котельная 

«Новоивановское» 

294 296 2023 Детский сад на 400 мест г.Одинцово ул. Кутузовская, к.н.з.у. 
50:20:0010336:38826 5802 Котельная «ул. 

Чистяковой, 30» 

295 297 2025 СОШ Пристройка на 950 мест к 
МБОУ «Немчиновский лицей» 

р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6, 
к.н.з.у. 50:20:0020101:76 28789 Котельная №7 "Лесной 

Городок" 
296 299 2022 Детский сад на 330 мест Одинцовский г.о., г. Кубинка, к.н.з.у. 4788 Котельная №104 г. 
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№ п/п № п/п в 
ЭМ 

Период 
реализации 

Наименование объекта 
капитального строительства Описание места размещения объекта Площадь 

здания, м2  
Зона теплоснабжения 

источника тепла 

50:20:0070906:3361 Кубинка 

297 300 2023 МКД, блокированный 4-х 
квартирный жилой дом 

г. Звенигород, ул. Первомайская, уч.21Б, 
к.н.з.у. 50:49:0010102:241, застройщик ООО 

"ВЕРИТАС" 
 Котельная Нахабинское 

шоссе, 2 

ВСЕГО на расчетный срок: 9335434   
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1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 
расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов 
так же, как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на начало 
следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в 
течение рассматриваемого периода. 

Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период приняты 
нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых 
зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и на основании приказа 
Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 года «О требованиях энергетической 
эффективности зданий, строений и сооружений. 

Данные по площади застройки по зданиям общественного назначения, учреждениям 
здравоохранения, детским садам, общеобразовательным учреждениям и прочим объектам, 
планируемые к строительству, приняты по генеральному плану городского округа. Согласно 
генеральному плану принять и планируемый снос аварийного и ветхого жилого фонда. 

Далее при актуализации схемы теплоснабжения до 2041 года рассматривается влияние на 
состояние централизованной системы теплоснабжения городского округа, только за счет 
прироста/сноса присоединенной нагрузки потребителей, обеспеченных услугой теплоснабжения, 
от централизованной системы теплоснабжения. Расчетный прирост тепловой нагрузки с 
разделением по видам теплопотребления, за счет объектов капитального строительства, в каждом 
расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или 
предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе приведен в 
таблице 1.2-1. 

Снижение тепловой нагрузки с разделением по видам теплопотребления, за счет сноса 
аварийных и ветхих строений в зоне действия существующих источников тепла приведено в 
таблице 1.2-2. 

Для наглядности на рисунке 1.2-1 приводится диаграмма расчетной тепловой нагрузки и 
динамика планируемого прироста тепловой нагрузки относительно базового года по годам на 
период реализации схемы теплоснабжения до 2041 года. 

 
Рисунок 1.2-1 – Расчетная тепловая нагрузка и прирост тепловой нагрузки на расчетный 

период 
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Для покрытия прироста тепловых нагрузок планируется провести мероприятия на 

действующих источниках тепла в зоне, которых прогнозируется прирост тепловой нагрузки. 
Подробная информация о степени реконструкции и технического перевооружения источников 
тепла, в зависимости от выбранного варианта реализации схемы теплоснабжения, приведена в 
Разделе 5. Следует отметить, что практически невозможно, спрогнозировать темпы застройки 
микрорайонов и соответственно темпы роста тепловой нагрузки, а также и время выхода на 
прогнозируемую величину отпуска тепла, поэтому сроки и объемы реконструкции источников 
тепла следует уточнять при последующих актуализациях схемы теплоснабжения городского 
округа. 
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Таблица 1.2-1 – Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки до 2041 года 

№ п/п № п/п в 
ЭМ 

Период 
реализации 

Наименование объекта 
капитального 
строительства 

Описание места размещения объекта 
Расчетная тепловая нагрузка Зона 

теплоснабжения 
источника тепла ОТ+Вен. ГВС Сумма 

1 1 2021 МКЖД UP квартал Сколковский, ул. Чистяковой 
к.1 1,818 0,492 2,31 БМК "Импульс" 

2 2 2021 МКЖД UP квартал Сколковский, ул. Чистяковой 
к.2 0,982 0,266 1,25 БМК "Импульс" 

3 3 2021 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 6,14 1,663 7,803 Котельная №2  

4 4 2023 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 7,474 2,024 9,499 Котельная №2  

5 5 2026 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 10,811 2,928 13,739 Котельная №2  

6 6 2029 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 7,52 2,037 9,557 Котельная №2  

7 7 2021 Жилой дом корп.1.11 г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 0,741 0,201 0,941 Котельная ООО 

"ПИК-Регион" 

8 8 2023 

Жилой дом корп.1.17, 2.6 
с встроенно-

пристроенным ДОУ на 60 
мест 

г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 0,844 0,229 1,072 Котельная ООО 

"ПИК-Регион" 

9 9 2023 Жилой дом корп.1.18 г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 1,375 0,373 1,748 Котельная ООО 

"ПИК-Регион" 

10 10 2023 Жилой дом корп.1.19 г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 1,309 0,355 1,664 Котельная ООО 

"ПИК-Регион" 

11 11 2023 Жилой дом корп.1.20  г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 0,738 0,2 0,938 Котельная ООО 

"ПИК-Регион" 

12 12 2023 Жилой дом корп.1.21, 2.8  г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 0,844 0,229 1,072 Котельная ООО 

"ПИК-Регион" 

13 13 2023 Жилой дом корп.1.22 г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 0,738 0,2 0,938 Котельная ООО 

"ПИК-Регион" 

14 14 2023 Жилой дом корп.1.23, 2.9 г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 0,91 0,247 1,157 Котельная ООО 

"ПИК-Регион" 

15 15 2023 Жилой дом корп.1.24, 
2.10 

г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 1,281 0,347 1,628 Котельная ООО 

"ПИК-Регион" 

16 16 2023 Жилой дом корп.1.25 г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 1,251 0,339 1,59 Котельная ООО 

"ПИК-Регион" 

17 17 2023 Жилой дом корп.1.26 г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 0,77 0,209 0,979 Котельная ООО 

"ПИК-Регион" 
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№ п/п № п/п в 
ЭМ 

Период 
реализации 

Наименование объекта 
капитального 
строительства 

Описание места размещения объекта 
Расчетная тепловая нагрузка Зона 

теплоснабжения 
источника тепла ОТ+Вен. ГВС Сумма 

18 18 2023 Жилой дом корп.1.27 г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" 
(50:20:0030206:1990) 1,408 0,381 1,789 Котельная ООО 

"ПИК-Регион" 
    Многоквартирная жилая застройка г. Одинцово, мкр 1-1а (50:20:0030101)         

19 19 2029 Можайское. ш., 1 жилой дом №1 0,96 0,261 1,224 Котельная №1 
20 20 2026 ул. Молодежная, 2 жилой дом №2 1,22 0,331 1,555 Котельная №1 
21 21 2029 Можайское ш., 3 жилой дом №3 0,74 0,2 0,94 Котельная №1 
22 22 2026 ул. Молодежная, 4 жилой дом №4 0,71 0,193 0,906 Котельная №1 
23 23 2029 Можайское ш., 5 жилой дом №5 0,74 0,2 0,94 Котельная №1 
24 24 2024 ул. Садовая, 6 жилой дом №6 0,77 0,208 0,975 Котельная №1 
25 25 2029 Можайское ш., 7 жилой дом №7 0,72 0,196 0,919 Котельная №1 
26 26 2026 ул. Молодежная, 8 жилой дом №8 0,71 0,193 0,906 Котельная №1 
27 27 2024 ул. Садовая, 8 жилой дом №8а 0,71 0,193 0,906 Котельная №1 
28 28 2029 Можайское ш., 9 жилой дом №9 0,34 0,092 0,433 Котельная №1 
29 29 2026 ул. Молодежная, 10 жилой дом №10 0,71 0,193 0,906 Котельная №1 
30 30 2032 Можайское ш., 11 жилой дом №11 0,74 0,2 0,94 Котельная №1 
31 31 2026 ул. Молодежная, 12 жилой дом №12 0,71 0,193 0,906 Котельная №1 
32 32 2032 Можайское ш., 15 жилой дом №15 0,74 0,2 0,94 Котельная №1 
33 33 2032 Можайское ш., 17 жилой дом №17 0,72 0,196 0,919 Котельная №1 
34 34 2032 ул. Молодежная, 18 жилой дом №18 0,71 0,193 0,906 Котельная №1 
35 35 2032 Можайское ш., 19 жилой дом №19 0,34 0,092 0,433 Котельная №1 
36 36 2032 ул. Молодежная, 20 жилой дом №20 0,71 0,193 0,906 Котельная №1 
37 37 2032 Можайское ш., 21 жилой дом №21 0,74 0,2 0,94 Котельная №1 
38 38 2032 ул. Молодежная, 22 жилой дом №22 0,71 0,193 0,906 Котельная №1 
39 39 2032 Можайское ш., 23 жилой дом №23 0,74 0,2 0,94 Котельная №1 
40 40 2032 Можайское ш., 25 жилой дом №25 0,72 0,196 0,919 Котельная №1 
41 41 2032 ул. Молодежная, 26 жилой дом №26 0,2 0,053 0,25 Котельная №1 
42 42 2032 Можайское ш., 27 жилой дом №27 0,34 0,092 0,433 Котельная №1 
43 43 2032 Можайское ш., 29 жилой дом №29 0,21 0,057 0,268 Котельная №1 
44 44 2032 Можайское ш., 31 жилой дом №31 0,04 0,01 0,047 Котельная №1 
45 45 2032 Можайское ш., 33 жилой дом №33 0,19 0,05 0,236 Котельная №1 
46 46 2032 Можайское ш., 35 жилой дом №35 0,19 0,05 0,236 Котельная №1 
47 47 2032 Можайское ш., 37 жилой дом №37 0,14 0,039 0,181 Котельная №1 
48 48 2032 Можайское ш., 39 жилой дом №39 0,19 0,05 0,236 Котельная №1 
49 49 2032 Можайское ш., 41 жилой дом №41 0,19 0,05 0,236 Котельная №1 
50 50 2032 ул. Молодежная, 32 жилой дом №59 0,04 0,01 0,047 Котельная №1 
51 51 2032 ул. Молодежная, 30 жилой дом К17 0,36 0,098 0,461 Котельная №1 
52 52 2026 ул. Садовая, 2 жилой дом К18 0,99 0,267 1,254 Котельная №1 
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№ п/п № п/п в 
ЭМ 

Период 
реализации 

Наименование объекта 
капитального 
строительства 

Описание места размещения объекта 
Расчетная тепловая нагрузка Зона 

теплоснабжения 
источника тепла ОТ+Вен. ГВС Сумма 

53 53 2026 ул. М. Жукова, 2 жилой дом К13 0,95 0,258 1,209 Котельная №1 
54 54 2024 ул. Садовая, 14 жилой дом К14 1,07 0,289 1,356 Котельная №1а 
55 55 2029 ул. М. Жукова, 4 жилой дом К15 0,93 0,251 1,179 Котельная №1 
56 56 2024 ул. М. Жукова, 16 жилой дом К16 1,11 0,3 1,408 Котельная №1а 
57 57 2024 ул. М. Жукова, 10 жилой дом К11 0,93 0,251 1,179 Котельная №1а 
58 58 2024 ул. М. Жукова, 12 жилой дом К12 0,31 0,085 0,397 Котельная №1а 
59 59 2024 ул. М. Жукова, 14 жилой дом К19 0,41 0,111 0,523 Котельная №1а 
60 60 2024 ул. Садовая, 10 жилой дом К22/1  0,64 0,172 0,808 Котельная №1а 
61 61 2032 ул. Молодежная, 28 жилой дом К22/2  0,64 0,172 0,808 Котельная №1 

62 62 2021 Жилой дом 3-55 г. Одинцово, микрорайон 3, К-44 
(50:20:0030103) 1,801 0,488 2,29 Котельная №3 

63 63 2022 Жилой дом 4-57 г. Одинцово, микрорайон 3, К-46 
(50:20:0030103) 1,474 0,399 1,87 Котельная №3 

64 64 2023 Жилой дом 5-56 г. Одинцово, микрорайон 3, К-45 
(50:20:0030103) 2,262 0,613 2,87 Котельная №3 

65 65 2023 Жилой дом 6-54 г. Одинцово, микрорайон 3, К-43 
(50:20:0030103) 1,801 0,488 2,29 Котельная №3 

66 66 2021 Жилой дом 7-46 г. Одинцово, микрорайон 3, К-35 
(50:20:0030103) 0,715 0,194 0,91 Котельная №3 

67 67 2021 Жилой дом 8-47 г. Одинцово, микрорайон 3, К-36 
(50:20:0030103) 1,563 0,423 1,99 Котельная №3 

68 68 2022 Жилой дом 9-44 г. Одинцово, микрорайон 3, К-33 
(50:20:0030103) 0,715 0,194 0,91 Котельная №3 

69 69 2023 Жилой дом 10-45 г. Одинцово, микрорайон 3, К-34 
(50:20:0030103) 1,918 0,52 2,44 Котельная №3 

70 70 2024 Жилой дом 11-48 г. Одинцово, микрорайон 3, К-37 
(50:20:0030103) 0,715 0,194 0,91 Котельная №3 

71 71 2025 Жилой дом 12-49 г. Одинцово, микрорайон 3, К-38 
(50:20:0030103) 1,53 0,414 1,94 Котельная №3 

72 72 2026 Жилой дом 13-50 г. Одинцово, микрорайон 3, К-39 
(50:20:0030103) 0,715 0,194 0,91 Котельная №3 

73 73 2021 Жилой дом 14-51 г. Одинцово, микрорайон 3, К-40 
(50:20:0030103) 0,473 0,128 0,6 Котельная №3 

74 74 2021 Жилой дом 15-53 г. Одинцово, микрорайон 3, К-42 
(50:20:0030103) 0,473 0,128 0,6 Котельная №3 

75 75 2021 МКЖД г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-6 ЖК 
"Одинград" (50:20:0030115:2555) 0,429 0,116 0,55 Котельная №3 
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76 76 2021 МКЖД г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-7 ЖК 
"Одинград" (50:20:0030115:2555) 0,478 0,129 0,61 Котельная №3 

77 77 2021 МКЖД г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-8 ЖК 
"Одинград" (50:20:0030115:2555) 0,411 0,111 0,52 Котельная №3 

78 78 2024 МКЖД г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-1 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 0,911 0,247 1,16 Котельная №3 

79 79 2024 МКЖД г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-2 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 0,911 0,247 1,16 Котельная №3 

80 80 2024 МКЖД г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-3 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 0,911 0,247 1,16 Котельная №3 

81 81 2024 МКЖД г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-4 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 0,911 0,247 1,16 Котельная №3 

82 82 2024 МКЖД г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-5 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 0,911 0,247 1,16 Котельная №3 

83 83 2026 Жилой дом 17, корп.2 г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 0,662 0,179 0,84 Котельная №6 

84 84 2026 Жилой дом, 23 г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 1,254 0,34 1,59 Котельная №6 

85 85 2025 Жилой дом, 3 г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 1,03 0,279 1,31 Котельная №6 

86 86 2025 Жилой дом, 11  г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 1,643 0,445 2,09 Котельная №6 

87 87 2025 Жилой дом, 12 г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 2,165 0,586 2,75 Котельная №6 

88 88 2025 Жилой дом, 20 г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 2,51 0,68 3,19 Котельная №6 

89 89 2025 Жилой дом, 9 г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 1,22 0,33 1,55 Котельная №6 

90 90 2025 Жилой дом, 10 г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 1,22 0,33 1,55 Котельная №6 

91 91 2031 Жилой дом, 4 г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 1,624 0,44 2,06 Котельная №6 

92 92 2031 Жилой дом, 6 г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 1,22 0,33 1,55 Котельная №6 

93 93 2031 Жилой дом, 7 г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 1,22 0,33 1,55 Котельная №6 

94 94 2031 Жилой дом, 15 г. Одинцово, микрорайон 6-6а 2,533 0,686 3,22 Котельная №6 
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(50:20:0030106) 

95 95 2021 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Одинцово, микрорайон 7-7а, ЖК "Сердце 
Одинцово" (50:20:0030107:36) 2,41 0,653 3,06 Котельная №7 

96 96 2023 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Одинцово, микрорайон 7-7а, ЖК "Сердце 
Одинцово" (50:20:0030107:38) 1,831 0,496 2,33 Котельная №7 

97 97 2025 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Одинцово, микрорайон 7-7а, ЖК "Сердце 
Одинцово" (50:20:0030107:30) 2,331 0,631 2,96 Котельная №7 

98 98 2031 Многоквартирная жилая 
застройка г. Одинцово, микрорайон 8 (50:20:0030211) 5,663 1,534 7,2 Котельная №8а 

99 99 2021 МКЖД К-1 
г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 

"Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

0,528 0,143 0,67 Новая котельная 
№1 п. Красный 

100 100 2021 МКЖД К-2 
г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 

"Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

0,607 0,164 0,77 Новая котельная 
№1 п. Красный 

101 101 2024 МКЖД К-3 
г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 

"Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

0,734 0,199 0,93 Новая котельная 
№1 п. Красный 

102 102 2024 МКЖД К-4 
г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 

"Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

0,734 0,199 0,93 Новая котельная 
№1 п. Красный 

103 103 2024 МКЖД К-7 
г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 

"Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

0,567 0,154 0,72 Новая котельная 
№1 п. Красный 

104 104 2024 МКЖД К-8 
г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 

"Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

0,628 0,17 0,8 Новая котельная 
№1 п. Красный 

105 105 2029 МКЖД К-5 
г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 

"Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

1,059 0,287 1,35 Новая котельная 
№1 п. Красный 

106 106 2029 МКЖД К-6 
г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 

"Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

1,059 0,287 1,35 Новая котельная 
№1 п. Красный 

107 107 2029 МКЖД К-9 
г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 

"Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

1,103 0,299 1,4 Новая котельная 
№1 п. Красный 

108 108 2029 МКЖД К-10 г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 
"Одинград Семейный" 1,103 0,299 1,4 Новая котельная 

№1 п. Красный 
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(50:20:0030114:1150) 

109 109 2029 МКЖД со встроенно-
пристроенным Д/с К-11 

г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 
"Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

1,189 0,322 1,51 Новая котельная 
№1 п. Красный 

110 110 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Одинцово, ЖК «Гусарская баллада" 
(50:20:0070227:13595) 2,597 0,703 3,3 Котельная №2 (АО 

«Ресурс») 

111 111 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Одинцово, ЖК «Гусарская баллада" 
(50:20:0070227:10272) 0,894 0,242 1,136 Котельная №2 (АО 

«Ресурс») 

112 112 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Одинцово, ул.Маршала 
Жукова,д.23А,корп.1,2 
(50:20:0030103:2123) 

1,128 0,305 1,433 Котельная №3 

113 113 2021 Мамоново, ЖК Дом на 
Баковке 

Одинцово, д. Мамоново, ш. Можайское, 
вблизи д.136 0,396 0,107 0,503 Котельная №6 

114 114 2021 Многоквартирная жилая 
застройка 

п. Трехгорка, застройщик ООО "Ореол" 
(50:20:0010336:33150) 1,574 0,426 2 Котельная 

"Трехгорка-1"  

115 115 2023 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 

№1 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

0,575 0,156 0,731 ГТ-ТЭЦ  

116 116 2022 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 

№2 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

2,032 0,55 2,582 ГТ-ТЭЦ  

117 117 2021 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 

№3 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

0,896 0,243 1,139 
Звенигород, 

Котельная №4 
Восточный 

118 118 2024 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 

№4 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

0,681 0,184 0,865 ГТ-ТЭЦ  

119 119 2025 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 

№5 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

0,681 0,184 0,865 ГТ-ТЭЦ  

120 120 2022 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 

№6 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

0,945 0,256 1,201 ГТ-ТЭЦ  

121 121 2025 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 

№7 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

2,594 0,703 3,297 ГТ-ТЭЦ  

122 122 2023 МКЖД г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№9 (стр.), застройщик ЗАО 1,965 0,532 2,498 ГТ-ТЭЦ  
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"Стройпромавтоматика" 

123 123 2023 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 

№10 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

0,899 0,244 1,143 ГТ-ТЭЦ  

124 124 2023 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 

№13 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

1,606 0,435 2,041 ГТ-ТЭЦ  

125 125 2023 МКЖД 
г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 

№3 (стр. на месте котельной ООО 
"Союзэнерго") 

1,023 0,277 1,3 ГТ-ТЭЦ  

126 126 2024 МКЖД 

г. Звенигород, Санаторий Подмосковье, р-н 
Восточный, мкр-н №2, корп.1, к.н.з.у. 
50:49:0010110:1382, застройщик ГК 

"Гефест" ООО "Инвестстрой" 

0,849 0,23 1,079 ГТ-ТЭЦ  

127 127 2024 МКЖД 

г. Звенигород, Санаторий Подмосковье, р-н 
Восточный, мкр-н №2, корп.2, к.н.з.у. 
50:49:0010110:1382, застройщик ГК 

"Гефест" ООО "Инвестстрой" 

1,062 0,288 1,35 ГТ-ТЭЦ  

128 128 2021 МКЖД г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №2, 
корп.3, застройщик ООО "БРИЗ" 1,062 0,288 1,35 ГТ-ТЭЦ  

129 129 2021 МКЖД г. Звенигород, ул.Некрасова, д.27/7 
застройщик ЗАО "Стройпромавтоматика" 1,306 0,354 1,66 

Котельная №2 ул. 
Некрасова, ООО 

«УК Энергоцентр» 

130 130 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Звенигород, микрорайон Пронина, 
застройщик ООО "ПИФ", ООО "Паритет" 1,110 0,301 1,411 

Котельная 
Нахабинское шоссе, 

2 

131 131 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Звенигород, ул. Дзержинского. 
Застройщик ООО «РТР-Сервис» 1,011 0,274 1,284 Котельная пр. 

Ветеранов,6 

132 132 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Звенигород, квартал ограниченный ул. 
Пролетарская, Чехова, Почтовая, 

Соловьёвская. Ззастройщик ООО «Запад-
МГ» 

0,575 0,156 0,731 
Звенигород, 

Котельная ул. 
Лермонтова, 6 

133 133 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Звенигород, ул. Макарова, вл. 19, 
застройщик ЗАО «ЮИТ СититСтрой» 0,524 0,142 0,666 

Звенигород, 
Котельная ул. 

Ленина,30 

134 134 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 
Некрасова корп.5, застройщик ООО «Сити 

Эстейт» 
0,163 0,044 0,207 Новая котельная 

ЖК "Центральный" 
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135 135 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 
Некрасова корп.6, застройщик ООО «Сити 

Эстейт» 
0,127 0,034 0,161 Новая котельная 

ЖК "Центральный" 

136 136 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 
Некрасова корп.7, застройщик ООО «Сити 

Эстейт» 
0,723 0,196 0,919 Новая котельная 

ЖК "Центральный" 

137 137 2035 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 
Некрасова корп.8, застройщик ООО «Сити 

Эстейт» 
0,162 0,044 0,206 Новая котельная 

ЖК "Центральный" 

138 138 2035 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 
Некрасова корп.9, застройщик ООО «Сити 

Эстейт» 
0,167 0,045 0,213 Новая котельная 

ЖК "Центральный" 

139 139 2035 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 
Некрасова корп.10, застройщик ООО 

«Сити Эстейт» 
0,531 0,144 0,675 Новая котельная 

ЖК "Центральный" 

140 140 2035 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 
Некрасова корп.11, застройщик ООО 

«Сити Эстейт» 
0,504 0,136 0,64 Новая котельная 

ЖК "Центральный" 

141 141 2021 Многоквартирная жилая 
застройка 

д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
корп.1, 2+сад и школа 9,384 2,542 11,93 

ТЭЦ-25 (сети ПАО 
"МОЭК" - АО 
"Одинцовская 

теплосеть") 

142 142 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
корп.3 3,911 1,059 4,97 

ТЭЦ-25 (сети ПАО 
"МОЭК" - АО 
"Одинцовская 

теплосеть") 

143 143 2023 Многоквартирная жилая 
застройка 

д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
корп.4, 5, 6 25,221 6,831 32,052 

ТЭЦ-25 (сети ПАО 
"МОЭК" - АО 
"Одинцовская 

теплосеть") 

144 144 2023 Многоквартирная жилая 
застройка 

д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
(50:20:0010112:4963) 29,942 8,11 38,05 

ТЭЦ-25 (сети ПАО 
"МОЭК" - АО 
"Одинцовская 

теплосеть") 

145 145 2030 Многоквартирная жилая 
застройка 

д. Малые Вяземы, ЖК "высокие 
Жаворонки" (50:20:0041411:185)  23,179 6,278 29,457 

Новая котельная 
№2 д. Малые 

Вяземы 
146 146 2035 Многоквартирная жилая п. Большие Вяземы (50:20:0041411:4922) 5,23 1,416 6,646 Котельная №2, п. 
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№ п/п № п/п в 
ЭМ 

Период 
реализации 

Наименование объекта 
капитального 
строительства 

Описание места размещения объекта 
Расчетная тепловая нагрузка Зона 

теплоснабжения 
источника тепла ОТ+Вен. ГВС Сумма 

застройка Большие Вяземы 

147 147 2025 Малоэтажная жилая 
застройка (4 этажа) 

г. Голицыно, мкр. Северный 
(50:20:0060231) 0,955 0,22 1,175 

Новая котельная 
№3 г. Голицыно, 
мкр. Северный  

148 148 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. 
Сивково) 6,021 1,631 7,652 Новая котельная 

"Бутынь" 

149 149 2021 Многоквартирная жилая 
застройка 

с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.20 
(50:20:0040306:285) 0,471 0,128 0,599 Новая котельная 

№7 с. Лайково 

150 150 2021 Многоквартирная жилая 
застройка 

с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.22 
(50:20:0040306:285) 0,596 0,161 0,757 Новая котельная 

№7 с. Лайково 

151 151 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.17 
(50:20:0040306:285) 0,443 0,12 0,563 Новая котельная 

№7 с. Лайково 

152 152 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.19 
(50:20:0040306:285) 0,575 0,156 0,73 Новая котельная 

№7 с. Лайково 

153 153 2024 Многоквартирная жилая 
застройка 

с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.23 
(50:20:0040306:285) 0,286 0,078 0,364 Новая котельная 

№7 с. Лайково 

154 154 2024 Многоквартирная жилая 
застройка 

с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.18 
(50:20:0040306:285) 0,752 0,204 0,956 Новая котельная 

№7 с. Лайково 

155 155 2024 Многоквартирная жилая 
застройка 

с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.36 
(50:20:0040306:255) 0,546 0,148 0,694 Новая котельная 

№7 с. Лайково 

156 156 2024 Многоквартирная жилая 
застройка 

с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.35 
(50:20:0040306:255) 0,199 0,054 0,253 Новая котельная 

№7 с. Лайково 

157 157 2024 Многоквартирная жилая 
застройка 

с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.34 
(50:20:0040306:255) 0,407 0,11 0,517 Новая котельная 

№7 с. Лайково 

158 158 2023 Многоквартирная жилая 
застройка 

с. Лайково, квартал Лайково парк, д.68 
(50:20:0040306:348) 0,669 0,181 0,851 Новая котельная 

№8 с. Лайково 

159 159 2024 Многоквартирная жилая 
застройка 

с. Лайково, квартал Лайково парк, д.70 
(50:20:0040306:348) 1,086 0,294 1,381 Новая котельная 

№8 с. Лайково 

160 160 2024 Многоквартирная жилая 
застройка 

с. Лайково, квартал Лайково парк, д.69 
(50:20:0040306:348) 0,72 0,195 0,915 Новая котельная 

№8 с. Лайково 

161 161 2024 Многоквартирная жилая 
застройка 

с. Лайково, квартал Лайково парк, д.63 
(50:20:0040306:350) 0,388 0,105 0,493 Новая котельная 

№8 с. Лайково 

162 162 2024 Многоквартирная жилая 
застройка 

с. Лайково, квартал Лайково парк, д.64 
(50:20:0040306:350) 0,652 0,177 0,829 Новая котельная 

№8 с. Лайково 

163 163 2024 Многоквартирная жилая 
застройка 

с. Лайково, квартал Лайково парк, д.62 
(50:20:0040306:349) 1,069 0,29 1,359 Новая котельная 

№8 с. Лайково 
164 164 2035 Многоквартирная жилая д. Функово 1,782 0,483 2,265 Новая котельная 
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№ п/п № п/п в 
ЭМ 

Период 
реализации 

Наименование объекта 
капитального 
строительства 

Описание места размещения объекта 
Расчетная тепловая нагрузка Зона 

теплоснабжения 
источника тепла ОТ+Вен. ГВС Сумма 

застройка «Фуньково» 

165 165 2025 Многоквартирная жилая 
застройка 

д. Зайцево ЖК "Зайцево" 
(50:20:0070303:1942) 10,786 2,921 13,707 Новая котельная 

№4 д. Зайцево 

166 166 2025 Малоэтажная жилая 
застройка  

д. Митькино (50:20:0070312:4135; 
50:20:0070312:4137; 50:20:0070312:4139; 

50:20:0070312:4138) 
6,856 1,675 8,531 Котельная 

"Митькино" 

167 167 2025 Многоквартирная жилая 
застройка 

д. Крюково (50:20:0070227:10186) ЖК 
Эльйон 1,117 0,273 1,389 Новая котельная 

№5 д. Крюково 

168 168 2030 Малоэтажная жилая 
застройка   с. Перхушково (50:20:0041205:195) 12,056 2,946 15,002 Новая котельная 

№6  с. Перхушково 

169 169 2035 Малоэтажная жилая 
застройка   с. Перхушково (50:20:0041205:194) 20,743 5,069 25,812 Новая котельная 

№6  с. Перхушково 

170 170 2021 Малоэтажная жилая 
застройка  д. Ликино, уч.80-82,53,96П,97П,98П 0,352 0,086 0,438 Котельная  «Пром. 

парк Одинцово-1» 

171 171 2025 Многоквартирная жилая 
застройка п. Заречье (50:20:0020202:10186) 10,641 2,882 13,524 

Котельная АО 
«Заречье» 

им.С.А.Кушнарева 

172 172 2024 Многоквартирная жилая 
застройка п. Заречье (50:20:0020202:724) 3,696 1,001 4,697 ТЭЦ-25 (сети ООО 

"ТСК Мосэнерго") 

173 173 2024 Многоквартирная жилая 
застройка п. Заречье (50:20:0020202:2463) 4,211 1,14 5,351 ТЭЦ-25 (сети ООО 

"ТСК Мосэнерго") 

174 174 2024 Многоквартирная жилая 
застройка г. Кубинка, ул. Колхозная 0,24 0,065 0,306 

Котельная №2, г. 
Кубинка, ул. 
Колхозная 

175 175 2024 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, 18 
(50:20:0100105:251) 0,146 0,04 0,186 

Котельная №2, г. 
Кубинка, ул. 
Колхозная 

176 176 2032 Общественно-жилая 
застройка 

г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.26, 
д. 28, д.30 0,468 0,127 0,595 

Котельная №2, г. 
Кубинка, ул. 
Колхозная 

177 177 2032 Среднеэтажная жилая 
застройка д. Чупряково 1,037 0,253 1,291 

Котельная 
«Центральная», д. 

Чупряково 

178 178 2032 Многоквартирная жилая 
застройка 

г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 0,912 0,247 1,159 Новая котельная 

№9 г. Кубинка 

179 179 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

д.п. Лесной Городок (между ул. 
Молодежная и Грибовская) 1,7406 0,4716 2,2122 Котельная №7 

"Лесной Городок" 
180 180 2022 Многоквартирная жилая д.п. Лесной Городок, ул. Лесная, 6 0,437 0,118 0,556 Котельная №9 
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№ п/п № п/п в 
ЭМ 

Период 
реализации 

Наименование объекта 
капитального 
строительства 

Описание места размещения объекта 
Расчетная тепловая нагрузка Зона 

теплоснабжения 
источника тепла ОТ+Вен. ГВС Сумма 

застройка (50:20:0071307:357) "Лесной Городок" 

181 181 2022 Многоквартирная жилая 
застройка п. ВНИИССОК (50:20:0070227:2697) 0,931 0,252 1,183 Котельная №2 (АО 

«Ресурс») 

182 182 2024 Многоквартирная жилая 
застройка п. ВНИИССОК (50:20:0070227:710) 1,386 0,375 1,762 Котельная ООО 

«КТТ-Дубки» 

183 183 2035 Многоквартирная жилая 
застройка п. ВНИИССОК  0,262 0,071 0,333 Котельная ООО 

«КТТ-Дубки» 

184 184 2027 Многоквартирная жилая 
застройка 

пос. Назарьево 
(50:20:0041514:1901;50:20:0000000:773) 1,364 0,369 1,733 

Котельная 
Назарьево 

(Промзона) 

185 185 2021 Многоквартирная жилая 
застройка 

р.п. Новоивановское, ЖК Инновация 
(50:20:0020109:2381) 5,614 1,521 7,135 

РТС "Кунцево" 
(сети ООО "ТСК 

Мосэнерго") 

186 186 2021 Многоквартирная жилая 
застройка 

р.п. Новоивановское, ЖК Инновация 
(50:20:0020109:5066) 5,019 1,359 6,378 

РТС "Кунцево" 
(сети ООО "ТСК 

Мосэнерго") 

187 187 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

Новоивановское, вблизи д.Марфино, 
корп.4.1, ЖК Западные ворота столицы 0,907 0,246 1,153 

РТС "Кунцево" 
(сети ООО "ТСК 

Мосэнерго") 

188 188 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

Новоивановское, вблизи д.Марфино, 
корп.4.2, ЖК Западные ворота столицы 0,94 0,255 1,195 

РТС "Кунцево" 
(сети ООО "ТСК 

Мосэнерго") 

189 189 2025 Малоэтажная жилая 
застройка  с. Успенское 1,844 0,45 2,294 Котельная 

«Успенское» 

190 190 2025 Многоквартирная жилая 
застройка п. Горки-10 2,487 0,674 3,161 Котельная «Горки-

10» 

191 191 2025 Многоквартирная жилая 
застройка п. Сосны 1,225 0,332 1,557 Котельная «Сосны» 

192 192 2021 Многоквартирная жилая 
застройка 

Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк", 
корп.1+корп.2 5,344 1,754 7,098 

Котельная ООО 
"Град-Инвест" д. 

Мякинино 

193 193 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк", 
корп.3 3,33 0,747 4,077 

Котельная ООО 
"Град-Инвест" д. 

Мякинино 

194 194 2022 Больничный сстационар 
Реконструкция ГБУЗ МО "Одинцовская 
ЦРБ", ул. М. Бирюзова, 3Г на 600 коек 

(50:20:0030103:56) 
1,061 0,182 1,244 Котельная №3 

195 195 2023 Поликлиника на 282 д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 0,437 0,004 0,441 ТЭЦ-25 (сети ПАО 
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№ п/п № п/п в 
ЭМ 

Период 
реализации 

Наименование объекта 
капитального 
строительства 

Описание места размещения объекта 
Расчетная тепловая нагрузка Зона 

теплоснабжения 
источника тепла ОТ+Вен. ГВС Сумма 

посещений в смену (50:20:0010112:4963) "МОЭК" - АО 
"Одинцовская 

теплосеть") 

196 196 2022 Амбулатория на 50 
посещений в смену п. Усово-Тупик (50:20:0010411:12017) 0,079 0,001 0,08 

Котельная филиала 
Усово ФГУП 
«Комплекс» 

197 197 2024 Поликлиника на 80 
посещений в смену 

Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. 
Сивково) 0,124 0,001 0,125 Новая котельная 

"Бутынь" 

198 198 2025 Поликлиника на 515 
посещений в смену с. Лайково (50:20:0040306:287)  0,797 0,008 0,805 Новая котельная 

№7 с. Лайково 

199 199 2025 Поликлиника на 200 
посещений в смену 

д. Зайцево (50:20:0070312:3941; 
50:20:0070303:1942) 0,31 0,003 0,313 Новая котельная 

№4 д. Зайцево 

200 200 2025 Поликлиника на 85 
посещений в смену д. Митькино 0,132 0,001 0,133 Котельная 

"Митькино" 

201 201 2025 Поликлиника на 20 
посещений в смену д. Крюково (50:20:0070227:10186) 0,031 0 0,031 Новая котельная 

№5 д. Крюково 

202 202 2030 Поликлиника на 260 
посещений в смену 

 с. Перхушково (50:20:0041205:195; 
50:20:0041205:194) 0,402 0,004 0,407 Новая котельная 

№6  с. Перхушково 

203 203 2022 Поликлиника на 150 
посещений в смену 

д.п. Лесной Городок, ЖК "Лесной 
Городок", ул. Грибовская 0,232 0,002 0,235 Котельная №10 

"Лесной Городок" 

204 204 2022 Больничный стационар р.п. Новоивановское, Большой бульвар, 
север  (200 коек) 0,354 0,061 0,415 Котельная 

«Новоивановское» 

205 206 2023 ДОУ 350 мест  г. Одинцово, микрорайон Одинцово-1 
(50:20:0030206:1990)  0,45 0,025 0,475 Котельная ООО 

"ПИК-Регион" 

206 207 2022 ДОУ 350 мест  г. Одинцово, ЖК Одинцовский парк" 
(50:20:0020321:3348)  0,45 0,025 0,475 

Котельная №9, АО 
«Одинцовская 

теплосеть» 

207 208 2035 ДОУ 360 мест  ЖК "Гусарская баллада" 
(50:20:0070227:13595) 0,462 0,026 0,488 Котельная №2 (АО 

«Ресурс») 

208 209 2022 ДОУ 360 мест  
г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 

"Одинград Семейный" 
(50:20:0040111:2567) 

0,462 0,026 0,488 Новая котельная 
№1 п. Красный 

209 210 2022 ДОУ 45 мест  
г. Звенигород, ул. Дзержинского, пер. 
Чайковского, проектируемый проезд 

(встр.-пристр. 
0,058 0,003 0,061 Котельная пр. 

Ветеранов,6 

210 211 2023 ДОУ 450 мест  д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
корп.3 (50:20:0010112:4963) 0,556 0,032 0,589 

ТЭЦ-25 (сети ПАО 
"МОЭК" - АО 
"Одинцовская 
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№ п/п № п/п в 
ЭМ 

Период 
реализации 

Наименование объекта 
капитального 
строительства 

Описание места размещения объекта 
Расчетная тепловая нагрузка Зона 

теплоснабжения 
источника тепла ОТ+Вен. ГВС Сумма 

теплосеть") 

211 212 2023 ДОУ 50 мест  п. Усово-Тупик (50:20:0010411:12017) 0,064 0,004 0,068 
Котельная филиала 

Усово ФГУП 
«Комплекс» 

212 213 2022 ДОУ 290 мест  д. Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе 0,373 0,021 0,394 Котельная 
«ГОЛАЗ» 

213 214 2024 ДОУ 390 мест  Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. 
Сивково) 0,5 0,028 0,529 Новая котельная 

"Бутынь" 

214 215 2022 ДОУ 360 мест  с. Лайково, квартал Лайково мелодии 
(50:20:0040306:287) 0,459 0,026 0,485 Новая котельная 

№7 с. Лайково 

215 216 2022 ДОУ 360 мест  с. Лайково, квартал Лайково парк 
(50:20:0040306:349) 0,459 0,026 0,485 Новая котельная 

№8 с. Лайково 

216 217 2025 ДОУ 250 мест  д. Зайцево, ООО "СитиСтройПроект" 
(50:20:0070303:1942) 0,322 0,018 0,34 Новая котельная 

№4 д. Зайцево 

217 218 2025 ДОУ 220 мест  д. Зайцево, ООО "Стройинвест" 
(50:20:0070312:3941) 0,28 0,016 0,296 Новая котельная 

№4 д. Зайцево 

218 219 2022 ДОУ 325 мест  д. Митькино (ООО "СДИ") 0,417 0,024 0,441 Котельная 
"Митькино" 

219 220 2025 ДОУ 45 мест  д. Крюково, ЗАО "Монолит" 
(50:20:0070227:10186) 0,06 0,003 0,063 Новая котельная 

№5 д. Крюково 

220 221 2030 ДОУ 360 мест  с. Перхушково, ООО "Перхушково 
Девелопмент" (50:20:0041205:56) 0,453 0,026 0,478 Новая котельная 

№6  с. Перхушково 

221 222 2035 ДОУ 360 мест  с. Перхушково, ООО "Пересвет-Реал 
Эстейт" (50:20:0000000:307386) 0,453 0,026 0,478 Новая котельная 

№6  с. Перхушково 

222 223 2035 ДОУ 100 мест  с. Юдино (50:20:0070227:13791) 0,131 0,007 0,138 Новая котельная 
"Юдино" 

223 224 2024 ДОУ 185 мест  п. Заречье (50:20:0020202:2463) 0,238 0,014 0,252 ТЭЦ-25 (сети ООО 
"ТСК Мосэнерго") 

224 225 2032 ДОУ 200 мест  г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 0,256 0,015 0,271 Новая котельная 

№9 г. Кубинка 

225 226 2022 ДОУ 80 мест  п. ВНИИССОК (50:20:0070227:710) 0,104 0,006 0,11 Котельная ООО 
«КТТ-Дубки» 

226 227 2023 ДОУ 100 мест  д.п. Лесной Городок, вблизи ул. 
Энергетиков д.2 0,135 0,007 0,142 Котельная №7 

"Лесной Городок" 

227 228 2022 ДОУ 190 мест  р.п. Новоивановское, "РЕВЕС" 
(50:20:0020109:3243) 0,251 0,014 0,265 Котельная 

«Новоивановское» 
228 229 2022 ДОУ 110 мест  р.п. Новоивановское, "ГК ПИК"  0,147 0,008 0,155 Котельная 
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«Новоивановское» 

229 230 2025 ДОУ 150 мест  п. Горки-10 (50:20:0041615:1509) 0,202 0,011 0,213 Котельная «Горки-
10» 

230 231 2023 Школа на 2150 мест г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 5,302 0,064 5,365 Котельная №2  

231 232 2023 
Дошкольная 

образовательная 
организация на 270 мест  

г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 0,524 0,008 0,53 Котельная №2  

232 233 2029 
Дошкольная 

образовательная 
организация на 380 мест  

г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 0,83 0,011 0,841 Котельная №2  

233 234 2023 Общеобразовательное 
учреждение на 830 мест  д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 1,284 0,024 1,308 

ТЭЦ-25 (сети ПАО 
"МОЭК" - АО 
"Одинцовская 

теплосеть") 

234 235 2034 Общеобразовательное 
учреждение на 100 мест  пос. Усово-Тупик (50:20:0010411:12017) 0,181 0,003 0,183 

Котельная филиала 
Усово ФГУП 
«Комплекс» 

235 236 2024 Общеобразовательное 
учреждение на 750 мест  

Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. 
Сивково) 1,141 0,022 1,163 Новая котельная 

"Бутынь" 

236 237 2023 Общеобразовательное 
учреждение на 830 мест  п. Горки 2, 50:20:0040710:1368 1,284 0,024 1,308 Котельная №1 

Горки-2 

237 238 2035 
Дошкольная 

образовательная 
организация на 220 мест  

д. Фуньково 0,364 0,006 0,371 Новая котельная 
«Фуньково» 

238 239 2025 Общеобразовательное 
учреждение на 1000 мест  д. Зайцево (50:20:0070303:1942)  1,555 0,029 1,584 Новая котельная 

№4 д. Зайцево 

239 240 2022 Общеобразовательное 
учреждение на 650 мест  д. Митькино 1,085 0,019 1,104 Котельная 

"Митькино" 

240 241 2030 Общеобразовательное 
учреждение на 1110 мест  

с. Перхушково (50:20:0041205:195; 
50:20:0041205:194) 1,712 0,032 1,744 Новая котельная 

№6  с. Перхушково 

241 242 2035 Общеобразовательное 
учреждение на 675 мест  с. Юдино (50:20:0070227:13791) 1,063 0,02 1,083 Новая котельная 

"Юдино" 

242 243 2025 Общеобразовательное 
учреждение на 750 мест  п. Заречье (50:20:0020202:10186) 1,256 0,022 1,278 

Котельная АО 
«Заречье» 

им.С.А.Кушнарева 

243 244 2024 Общеобразовательное 
учреждение на 654 мест  п. Заречье (50:20:0020202:2463) 1,093 0,019 1,112 ТЭЦ-25 (сети ООО 

"ТСК Мосэнерго") 
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244 245 2032 Общеобразовательное 
учреждение на 1000 мест  

г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 1,69 0,029 1,72 Новая котельная 

№9 г. Кубинка 

245 246 2022 Общеобразовательное 
учреждение на 550 мест  пос. Летний Отдых 0,93 0,016 0,947 Котельная "Летний 

Отдых" 

246 247 2024 Общеобразовательное 
учреждение на 300 мест  

р.п. Новоивановское вблизи д.Марфино 
(50:20:0020109:5066) 0,504 0,009 0,513 ТЭЦ-25 (сети ООО 

"ТСК Мосэнерго") 

247 248 2021 ДОУ  Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк" 1,432 0,152 1,584 
Котельная ООО 
"Град-Инвест" д. 

Мякинино 

248 249 2021 Общеобразовательное 
учреждение  Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк" 0,559 0,083 0,642 

Котельная ООО 
"Град-Инвест" д. 

Мякинино 

249 250 2022 ФОК с спортивным залом 
и бассейном 

г. Одинцово, ЖК «Гусарская слобода» 
(50:20:0070227:13595) 0,315 0,274 0,589 Котельная №2 (АО 

«Ресурс») 

250 251 2035 
Бассейн в 

реконструируемой школе 
№12 

г. Одинцово, ул. Молодежная, д.16-в 
(50:20:0030101:547) 0,067 0,058 0,125 Котельная №1 

251 252 2024 ФОК с спортивным залом 
и бассейном 

Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. 
Сивково) 0,17 0,148 0,318 Новая котельная 

"Бутынь" 

252 253 2024 Спортивные залы п. Заречье (50:20:0020202:601) 0,049 0,007 0,06 
Котельная АО 

«Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 

253 254 2032 ФОК с спортивным залом 
и бассейном 

г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 0,252 0,219 0,472 Новая котельная 

№9 г. Кубинка 

254 255 2035 ФОК п. Горки-10 (50:20:0041615:13510 0,104 0,091 0,195 Котельная «Горки-
10» 

255 256 2021 

Коммерческо-деловой 
комплекс «Rublevo 

Business Park» 
(административно-

офисное 
здание+торговля) 

д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
(50:20:0010112:1560;50:20:0010112:1771) 7,769 1,321 9,09 

ТЭЦ-25 (сети ПАО 
"МОЭК" - АО 
"Одинцовская 

теплосеть") 

256 257 2023 Досуговый центр д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник"  0,098 0,004 0,102 

ТЭЦ-25 (сети ПАО 
"МОЭК" - АО 
"Одинцовская 

теплосеть") 

257 258 2032 Культурно-досуговый 
центр  

г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 0,398 0,016 0,414 Новая котельная 

№9 г. Кубинка 
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258 259 2021 
Торгово-складской 
комплекс «Галерея 

Одинцово» 

вблизи д. Лохино (50:20:0010336:250; 
50:20:0010336:251) 4,487 0,094 4,581 БМК "Импульс" 

259 260 2021 

Инвестиционный проект 
ООО «Ореол» 

(многофункциональный 
гостиничный, офисный и 

торговый комплекс) 

п. Трехгорка (50:20:0010336:33150) 0,965 0,02 0,986 Котельная «ул. 
Чистяковой, 30» 

260 261 2021 Многофункциональный 
зрелищный центр р.п. Новоивановское (50:20:0020411:2920) 2,767 0,058 2,825 Котельная 

«Новоивановское» 

261 262 2029 Торгово-развлекательный  
центр 

г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 3,179 0,1739 3,353 Котельная №2  

262 263 2023 Торгово-офисный 
комплекс корп.4 Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк" 15,84 0,828 16,66 

Котельная ООО 
"Град-Инвест" д. 

Мякинино 

263 264 2023 Торгово-офисный 
комплекс корп.5 Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк" 8,008 0,208 8,216 

Котельная ООО 
"Град-Инвест" д. 

Мякинино 

264 265 2023 Торгово-офисный 
комплекс корп.6 Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк" 5,519 0,094 5,613 

Котельная ООО 
"Град-Инвест" д. 

Мякинино 

265 266 2029 Кафе г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 0,325 0,006 0,331 Котельная №2  

266 267 2021 Дом культуры пос. Горки-10 (50:20:0041615:662) 0,935 0,075 1,01 Котельная «Горки-
10» 

267 268 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.21 
(50:20:0040306:285) 0,521 0,141 0,661 Новая котельная 

№7 с. Лайково 

268 269 2022 Многоквартирная жилая 
застройка 

с. Лайково, квартал Лайково парк, д.74 
(50:20:0040306:348) 0,764 0,207 0,971 Новая котельная 

№8 с. Лайково 

269 271 2022 Общежитие для студентов 
МГИМО 

г. Одинцово, ш. Подушкинское, д.1 км, 
к.н.з.у. 50:20:0030120:1 0,611 0,172 0,783 Котельная 

«Университет» 

270 272 2022 МКД Резиденции 
«Сколково» 

р.п. Заречье, ул. Заречная, корпус 5.1, 
к.н.з.у. 50:20:0020202:7859, застройщик АО 

«Заречье» им. С.А. Кушнарева 
0,367 0,100 0,467 

Котельная АО 
«Заречье» 

им.С.А.Кушнарева 

271 273 2023 МКЖД 

г. Одинцово, ул. Маковского, вл. 28, к.н.з.у. 
50:20:0030213:441 (I и II  очередь), 

застройщик АО «СЗ «Вектор 
Недвижимости» 

3,969 1,296 5,265 Котельная ООО 
«МНЗ» 
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272 274 2024 МКЖД 

г. Одинцово, ул. Маковского, вл. 28, к.н.з.у. 
50:20:0030213:441 (III и IV очередь), 

застройщик АО «СЗ «Вектор 
Недвижимости» 

4,239 1,385 5,624 Котельная ООО 
«МНЗ» 

273 275 2023 МКД ЖК Гусарская 
Баллада 

г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 2, к.н.з.у. 
50:20:0070227:1448, 50:20:0070227:1457 

застройщик ГК «АлеутСтрой» 
0,287 0,078 0,365 Котельная №2 (АО 

«Ресурс») 

274 276 2021 МКД ЖК Валь д`Эмероль 

с/п. Жаворонковское, д. Солманово, д. 66 - 
д. 85 (19 строений), к.н.з.у. 

50:20:0070312:2865, застройщик ЗАО 
«Ипотечная компания М-6» 

3,487 0,945 4,432 Новая котельная 
Изумрудная долина 

275 277 2021 МКД ЖК Изумрудная 
долина 

с/п. Жаворонковское, д. Солманово, д. 1 – 
26 (26 стр.) и д.46 - 72 (27 стр.), к.н.з.у. 
50:20:0070312:2865, застройщик ЗАО 

«Ипотечная компания М-6» 

9,726 2,637 12,362 Новая котельная 
Изумрудная долина 

276 278 2022 МКЖД 
д. Семенково, ГП-8, уч. 1 (корпус 1/А), 
к.н.з.у. 50:20:0041133:1813, застройщик 

ООО «Лесная школа» 
0,431 0,117 0,547 Новая котельная 

д.Семенково 

277 279 2023 МКД ЖК Единый 
Стандарт 

г. Одинцово, мкр.2, корп.5/1 (секция 2,3,4), 
корп.5/2 (секция 4,5), к.н.з.у. 

50:20:0030102:0037, 50:20:0030101:48, 
50:20:0030101:43, 50:20:0030102:43, 

застройщик ФОНД защиты прав 
дольщиков 

1,589 0,519 2,108 Котельная №2 

278 280 2023 МКЖД 

с/п. Барвихинское, д. Жуковка, Д/О 
«Жуковка-1», дом 53, к.н.з.у. 

50:20:0010511:241, застройщик ООО «СЗ 
«СТМ Девелопмент» 

0,215 0,058 0,274 Новая котельная КД 
"Точка отсчета"  

279 281 2024 МКЖД 
г. Одинцово, мкр 6-6а, к.н.з.у. 

50:20:0030106:3620, застройщик ООО «СЗ 
«ЮАССТРОЙ» 

0,861 0,233 1,094 Котельная №6 

280 282 2023 МКЖД 
г/п. Лесной Городок, д. Бородки, ул. 

Парковая, уч.1, к.н.з.у. 50:20:0070229:837, 
застройщик ООО «Симон Джессо» 

0,574 0,156 0,730 Новая котельная КД 
"Грибовский лес"  

281 283 2023 МКД ЖК Заречье Парк 
(Самолет) 

р/п Заречье, ул. Заречная, - 5МКД 
+ДОО+СОШ, к.н.з.у. 50:20:0020202:10573, 

застройщик ООО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

5,956 3,610 9,566 

ТЭЦ-25 (сети ПАО 
"МОЭК" - АО 
"Одинцовская 

теплосеть") 
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ЗАСТРОЙЩИК «САМОЛЕТЗАРЕЧЬЕ» 

282 284 2021 МКД ЖК "Немчиновка-
Резиденц" 

с. Немчиновка, уч. 23, уч. 22, уч.21, уч.19, 
уч. 12, уч.13, уч. 14, уч.18, д.2, д. 3, д.4, 

к.н.з.у.50:20:0010206:98, 
50:20:0010206:227, 50:20:0010206:145, 
50:20:0010206:232,50:20:0010206:102, 

застройщик ООО «Стрелец» 

0,734 0,199 0,933 
Новая котельная 

ЖК "Немчиновка-
Резиденц"  

283 285 2021 МКД ЖК Высокие 
Жаворонки 

д. Малые Вяземы, д. 4 - 4-й пусковой 
комплекс, к.н.з.у. 50:20:0041411:4750, 

50:20:0041411:187, 50:20:0041411:4740, 
50:20:0041411:4765, 50:20:0041411:4739, 

50:20:0041411:4759, застройщик ГК 
«Гранель» 

0,861 0,233 1,094 
Новая котельная 

ЖК Высокие 
Жаворонки 

284 286 2023 МКЖД 

с/п. Назарьевское, вблизи д. Семенково, уч. 
24, 25, к.н.з.у. 50:20:0041133:500, 

50:20:0041133:501, 50:20:0000000:30099 
застройщик ООО «Цитадель» 

0,245 0,066 0,311 Новая котельная 
д.Семенково 

285 287 2022 МКД ЖК Некрасовский 
г.Звенигород, ул. Некрасова д.27/8, к.н.з.у. 

50:49:0010105:3293, застройщик ООО 
«Шервудстрой» 

0,245 0,066 0,311 
Котельная №2 ул. 
Некрасова, ООО 

«УК Энергоцентр» 

286 288 2022 МКД ЖК Центральный 

г. Звенигород, ул.Почтовая,д. 36, корп.1, 
корп.2, корп.3, корп.4, к.н.з.у. 

50:49:0010106:49, застройщик ООО «СИТИ 
ЭСТЕЙТ» 

0,612 0,166 0,778 Новая котельная 
ЖК "Центральный" 

287 289 2022 Офис врача общей 
практики 

с. Саввинская Слобода, к.н.з.у. 
50:20:0000000:308313 0,028 0,000 0,028 

Котельная 
«Саввинская 

Слобода» 

288 290 2022 Детский сад на 400 мест 
Одинцовский г.о., ул. Триумфальная ЖК 

«Гусарская баллада» к.н.з.у. 
50:20:0070227:996 

0,514 0,029 0,543 Котельная №2 (АО 
«Ресурс») 

289 291 2023 Школа на 2200 мест 
Одинцовский г.о., ул. Триумфальная ЖК 

Гусарская баллада к.н.з.у. 
50:20:0070227:13595 

5,425 0,065 5,491 Котельная №2 (АО 
«Ресурс») 

290 292 2023 Пристройка на 500 мест к 
СОШ №14 

г. Одинцово, ул. М.Крылова д.5 к.н.з.у. 
50:20:0030124:75 0,716 0,305 1,021 Котельная №4  

291 293 2023 СОШ на 550 мест г. Одинцово, п. Горки-2, к.н.з.у. 
50:20:0040710:1539 0,851 0,016 0,867 Котельная №1 

Горки-2 
292 294 2023 СОШ на 550 мест с. Немчиновка, ул. Московская, 5, к.н.з.у. 1,375 0,586 1,961 Котельная мкр. 
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№ п/п № п/п в 
ЭМ 

Период 
реализации 

Наименование объекта 
капитального 
строительства 

Описание места размещения объекта 
Расчетная тепловая нагрузка Зона 

теплоснабжения 
источника тепла ОТ+Вен. ГВС Сумма 

50:20:0010208:732 Немчиновка» 

293 295 2023 Детский сад на 300 мест р.п. Новоивановское, ул.Агрохимиков,6, 
к.н.з.у. 50:20:0000000:308367 0,572 0,226 0,798 Котельная 

«Новоивановское» 

294 296 2023 Детский сад на 400 мест г.Одинцово ул. Кутузовская, к.н.з.у. 
50:20:0010336:38826 0,514 0,029 0,543 Котельная «ул. 

Чистяковой, 30» 

295 297 2025 
СОШ Пристройка на 950 

мест к МБОУ 
«Немчиновский лицей» 

р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 
6, к.н.з.у. 50:20:0020101:76 2,330 0,483 2,813 Котельная №7 

"Лесной Городок" 

296 299 2022 Детский сад на 330 мест Одинцовский г.о., г. Кубинка, к.н.з.у. 
50:20:0070906:3361 0,422 0,025 0,447 Котельная №104 г. 

Кубинка 

297 300 2023 МКД, блокированный 4-х 
квартирный жилой дом 

г. Звенигород, ул. Первомайская, уч.21Б, 
к.н.з.у. 50:49:0010102:241, застройщик 

ООО "ВЕРИТАС" 
0,074 0,020 0,094 

Котельная 
Нахабинское шоссе, 

2 
ВСЕГО на расчетный срок: 521,17 122,56 644,19   
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Таблица 1.2-2 – Прогноз изменения существующей присоединенной нагрузки абонентов за счет сноса аварийных зданий, обеспеченных 
централизованной услугой теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование объекта, 
функциональное 

назначение  

Описание места размещения 
объекта 

Год 
запланированного 

сноса 

Расчетная тепловая нагрузка 
Источник теплоснабжения 

отопление ГВС Сумма 
г. Одинцово, микрорайон 3 

1 5-эт. МКЖД ул. Северная, 46 2020 0,33 0,09 0,42 

Котельная №3, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, 14б 

2 5-эт. МКЖД ул. Северная, 48 2020 0,33 0,08 0,42 
3 5-эт. МКЖД ул. Северная, 50 2022 0,33 0,09 0,42 
4 5-эт. МКЖД ул. Северная, 52 2021 0,33 0,09 0,42 
5 5-эт. МКЖД ул. Северная, 54 2021 0,66 0,17 0,83 
6 5-эт. МКЖД ул. Северная, 64 2020 0,67 0,17 0,84 
7 5-эт. МКЖД ул. М. Бирюзова, 4 2021 0,34 0,09 0,42 
8 5-эт. МКЖД ул. М. Бирюзова, 6 2021 0,34 0,09 0,42 
9 5-эт. МКЖД ул. М. Бирюзова, 8 2021 0,34 0,09 0,42 

10 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 43 2022 0,34 0,09 0,42 
11 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 45 2022 0,32 0,08 0,40 
12 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 47 2022 0,30 0,08 0,38 
13 5-эт. МКЖД ул. М. Бирюзова, 14 2020 0,31 0,08 0,39 
14 5-эт. МКЖД ул. М. Бирюэова, 16 2020 0,33 0,08 0,42 
15 5-эт. МКЖД ул. М. Бирюзова, 18 2020 0,33 0,08 0,42 
16 5-эт. МКЖД ул. М. Бирюзова, 20 2020 0,33 0,08 0,42 
17 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 33 2024 0,33 0,08 0,42 
18 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 35 2024 0,35 0,09 0,44 
19 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 37 2024 0,70 0,18 0,88 
20 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 41 2023 0,35 0,09 0,44 
21 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 19 2021 0,34 0,09 0,42 
22 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 21 2021 0,32 0,08 0,40 
23 5-эт. МКЖД ул. Л. Новоселовой, 13 2021 0,33 0,08 0,41 
24 5-эт. МКЖД ул. Л. Новоселовой, 15 2021 0,31 0,08 0,39 

Итого  8,97 2,29 11,26 
г. Одинцово, микрорайон 2 

1 5-эт. МКЖД ул. Л. Новоселовой, 12 2022 0,67 0,17 0,84 

Котельная №2, г. Одинцово, ул. 
Северная, 34 

2 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 13 2022 0,67 0,17 0,84 
3 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 15 2022 0,34 0,09 0,42 
4 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 17 2022 0,34 0,09 0,42 
5 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 1 2022 0,33 0,08 0,41 
6 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 3 2022 0,33 0,08 0,41 
7 5-эт. МКЖД ул. Жукова, 5 2022 0,33 0,08 0,41 
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№ 
п/п 

Наименование объекта, 
функциональное 

назначение  

Описание места размещения 
объекта 

Год 
запланированного 

сноса 

Расчетная тепловая нагрузка 
Источник теплоснабжения 

отопление ГВС Сумма 
8 5-эт. МКЖД ул. Садовая, 16 2022 0,32 0,08 0,40 
9 5-эт. МКЖД ул. Садовая, 18 2022 0,32 0,08 0,40 

10 5-эт. МКЖД ул. Северная, 40 2021 0,36 0,09 0,45 
11 5-эт. МКЖД ул. Северная, 42 2021 0,36 0,09 0,45 
12 5-эт. МКЖД ул. Северная, 44 2021 0,67 0,17 0,85 
13 5-эт. МКЖД ул. Северная, 30 2021 0,47 0,12 0,59 

Итого  5,50 1,40 6,91 
г. Одинцово, микрорайон 1-1а 

1 5-эт. МКЖД Можайское. ш., 1 2029 0,65 0,17 0,82 

Котельная №1, г. Одинцово, ул. 
Садовая, 11+Котельная №1-а, г. 
Одинцово, ул. М. Жукова, 16А 

2 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 2 2026 0,34 0,09 0,42 
3 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 4 2026 0,34 0,09 0,43 
4 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 8 2026 0,34 0,09 0,43 
5 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 10 2026 0,34 0,09 0,42 
6 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 12 2026 0,34 0,09 0,42 
7 5-эт. МКЖД ул. Садовая, 2 2026 0,67 0,17 0,84 
8 5-эт. МКЖД ул. Садовая, 6 2026 0,33 0,09 0,42 
9 5-эт. МКЖД ул. Садовая, 8 2026 0,34 0,09 0,43 

10 5-эт. МКЖД ул. Садовая, 10 2026 0,60 0,15 0,75 
11 5-эт. МКЖД Можайское ш., 3 2029 0,34 0,09 0,42 
12 5-эт. МКЖД Можайское ш., 5 2029 0,34 0,09 0,43 
13 5-эт. МКЖД Можайское ш., 7 2029 0,33 0,08 0,42 
14 5-эт. МКЖД Можайское ш., 9 2029 0,32 0,08 0,41 
15 5-эт. МКЖД Можайское ш., 11 2032 0,33 0,08 0,42 
16 5-эт. МКЖД Можайское ш., 15 2032 0,34 0,09 0,43 
17 5-эт. МКЖД Можайское ш., 17 2032 0,34 0,09 0,43 
18 5-эт. МКЖД Можайское ш., 19 2032 0,65 0,17 0,82 
19 5-эт. МКЖД Можайское ш., 21 2032 0,34 0,09 0,43 
20 5-эт. МКЖД Можайское ш., 23 2032 0,30 0,08 0,38 
21 5-эт. МКЖД Можайское ш., 25 2032 0,34 0,09 0,42 
22 5-эт. МКЖД Можайское ш., 27 2032 0,34 0,09 0,42 
23 5-эт. МКЖД Можайское ш., 29 2032 0,25 0,06 0,32 
24 5-эт. МКЖД Можайское ш., 31 2032 0,26 0,07 0,32 
25 5-эт. МКЖД Можайское ш., 33 2032 0,25 0,06 0,31 
26 5-эт. МКЖД Можайское ш., 35 2032 0,33 0,08 0,41 
27 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 18 2032 0,28 0,07 0,35 
28 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 20 2032 0,24 0,06 0,30 
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№ 
п/п 

Наименование объекта, 
функциональное 

назначение  

Описание места размещения 
объекта 

Год 
запланированного 

сноса 

Расчетная тепловая нагрузка 
Источник теплоснабжения 

отопление ГВС Сумма 
29 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 22 2032 0,34 0,09 0,42 
30 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 26 2032 0,34 0,09 0,42 
31 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 28 2032 0,33 0,08 0,42 
32 5-эт. МКЖД ул. Молодежная, 30 2032 0,34 0,09 0,42 
33 5-эт. МКЖД Можайское ш., 37 2032 0,58 0,15 0,73 
34 5-эт. МКЖД Можайское ш., 39 2032 0,60 0,15 0,76 
35 5-эт. МКЖД Можайское ш., 41 2032 0,34 0,09 0,43 
36 5-эт. МКЖД ул. М. Жукова, 2 2024 0,28 0,07 0,35 
37 5-эт. МКЖД ул. Садовая, 14 2029 0,33 0,08 0,42 
38 5-эт. МКЖД ул. М. Жукова, 4 2024 0,32 0,08 0,40 
39 5-эт. МКЖД ул. М. Жукова, 10 2024 0,44 0,11 0,56 
40 5-эт. МКЖД ул. М. Жукова, 12 2024 0,44 0,11 0,56 
41 5-эт. МКЖД ул. М. Жукова, 14 2024 0,45 0,12 0,57 
42 5-эт. МКЖД ул. М. Жукова, 16 2024 0,41 0,10 0,51 

Итого  15,76 4,02 19,78 
г. Одинцово, микрорайон 6 

1 5-эт. МКЖД Можайское ш., 100 2025 0,27 0,07 0,34 

Котельная №6, г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, 53а 

2 5-эт. МКЖД Можайское ш., 102 2025 0,27 0,07 0,33 
3 5-эт. МКЖД Можайское ш., 104 2025 0,36 0,09 0,45 
4 5-эт. МКЖД Можайское ш., 110 2025 0,24 0,06 0,30 
5 5-эт. МКЖД Можайское ш., 112 2026 0,30 0,08 0,37 
6 5-эт. МКЖД Можайское ш., 114 2029 0,33 0,08 0,42 
7 5-эт. МКЖД Можайское ш., 116 2029 0,47 0,12 0,59 
8 5-эт. МКЖД Можайское ш., 118 2029 0,47 0,12 0,59 
9 2-эт. МКЖД Можайское ш., 120 2029 0,08 0,02 0,09 

10 5-эт. МКЖД Можайское ш., 80 2025 0,32 0,08 0,40 
11 5-эт. МКЖД Можайское ш., 82 2025 0,47 0,12 0,59 
12 5-эт. МКЖД Можайское ш., 84 2025 0,47 0,12 0,59 
13 5-эт. МКЖД Можайское ш., 86 2025 0,36 0,09 0,45 
14 5-эт. МКЖД Можайское ш., 88 2025 0,35 0,09 0,43 
15 5-эт. МКЖД Можайское ш., 90 2025 0,43 0,11 0,54 
16 5-эт. МКЖД Можайское ш., 92 2025 0,50 0,13 0,62 
17 5-эт. МКЖД Можайское ш., 94 2025 0,30 0,08 0,38 
18 5-эт. МКЖД Можайское ш., 98 2025 0,32 0,08 0,40 
19 2-эт. МКЖД п. БЗРИ №1 2026 0,06 0,02 0,08 
20 2-эт. МКЖД п. БЗРИ №2 2026 0,07 0,02 0,08 
21 2-эт. МКЖД п. БЗРИ №3 2026 0,14 0,04 0,18 
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№ 
п/п 

Наименование объекта, 
функциональное 

назначение  

Описание места размещения 
объекта 

Год 
запланированного 

сноса 

Расчетная тепловая нагрузка 
Источник теплоснабжения 

отопление ГВС Сумма 
22 2-эт. МКЖД п. БЗРИ №4 2026 0,06 0,01 0,07 
23 2-эт. МКЖД п. БЗРИ №7 2026 0,06 0,02 0,07 
24 5-эт. МКЖД Можайское ш., 108 2025 0,32 0,08 0,40 
25 5-эт. МКЖД Можайское ш., 106 2025 0,32 0,08 0,40 
26 2-эт. МКЖД п. БЗРИ №5 2026 0,06 0,02 0,08 
27 2-эт. МКЖД п. БЗРИ №6 2026 0,06 0,02 0,08 
28 2-эт. МКЖД п. БЗРИ №8 2026 0,11 0,03 0,14 

Итого  7,54 1,92 9,46 
г. Одинцово, микрорайон 7-7а 

1 5-эт. МКЖД Можайское ш., 54 2021 0,27 0,07 0,34 

Котельная №7, г. Одинцово, 
Можайское ш., 50-а 

2 2-эт. МКЖД ул. 1-я Вокзальная, 41 2020 0,06 0,01 0,07 
3 2-эт. МКЖД ул. 1-я Вокзальная, 43 2020 0,04 0,01 0,05 
4 2-эт. МКЖД ул. 1-я Вокзальная, 45 2020 0,04 0,01 0,05 
5 3-эт. МКЖД ул. 1-я Вокзальная, 46 2020 0,21 0,05 0,26 
6 2-эт. МКЖД ул. 1-я Вокзальная, 47 2020 0,07 0,02 0,08 
7 2-эт. МКЖД ул. 1-я Вокзальная, 48 2020 0,07 0,02 0,08 
8 3-эт. МКЖД ул. 1-я Вокзальная, 52 2020 0,21 0,05 0,26 
9 2-эт. МКЖД ул. 1-я Вокзальная, 53 2020 0,07 0,02 0,08 

10 2-эт. МКЖД ул. Вокзальная, 69 2020 0,06 0,02 0,08 
Итого  1,09 0,28 1,37 

г. Одинцово, микрорайон 8-8а 
1 2-эт. МКЖД ул. Глазынинская, 20 2025 0,06 0,02 0,08 

Котельная №8-а, г. Одинцово, ул. 
Союзная, 7-а 

2 3-эт. МКЖД ул. Глазынинская, 2 2025 0,15 0,04 0,19 
3 3-эт. МКЖД ул. Глазынинская, 4 2025 0,09 0,02 0,11 
4 3-эт. МКЖД ул. Глазынинская, 10 2025 0,09 0,02 0,11 
5 3-эт. МКЖД ул. Глазынинская, 12 2025 0,09 0,02 0,11 
6 3-эт. МКЖД ул. Глазынинская, 14 2025 0,13 0,03 0,17 
7 3-эт. МКЖД ул. Глазынинская, 16 2025 0,05 0,01 0,07 
8 2-эт. МКЖД ул. Глазынинская, 22 2025 0,06 0,01 0,07 
9 2-эт. МКЖД ул. Глазынинская, 24 2025 0,08 0,02 0,11 

10 4-эт. МКЖД ул. В.Пролетарская, 27 2027 0,39 0,10 0,49 
11 3-эт. МКЖД ул. В.Пролетарская, 29 2027 0,15 0,04 0,19 
12 4-эт. МКЖД ул. В.Пролетарская, 31 2027 0,25 0,06 0,31 
13 3-эт. МКЖД ул. В.Пролетарская, 33 2027 0,08 0,02 0,10 
14 2-эт. МКЖД ул. Солнечная, 2 2031 0,07 0,02 0,09 
15 2-эт. МКЖД ул. Солнечная, 4 2031 0,07 0,02 0,08 
16 2-эт. МКЖД ул. Солнечная, 6 2031 0,07 0,02 0,08 
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№ 
п/п 

Наименование объекта, 
функциональное 

назначение  

Описание места размещения 
объекта 

Год 
запланированного 

сноса 

Расчетная тепловая нагрузка 
Источник теплоснабжения 

отопление ГВС Сумма 
17 2-эт. МКЖД ул. Солнечная, 8 2031 0,07 0,02 0,08 
18 2-эт. МКЖД ул. Солнечная, 10 2031 0,07 0,02 0,08 
19 2-эт. МКЖД ул. Солнечная, 12 2031 0,07 0,02 0,09 
20 1-эт. МКЖД ул. Солнечная, 24 2031 0,02 0,01 0,02 
21 5-эт. МКЖД ул. Союзная, 34 2031 0,31 0,08 0,40 
22 5-эт. МКЖД ул. Солнечная, 3 2031 0,24 0,06 0,30 
23 5-эт. МКЖД ул. Солнечная, 5 2031 0,32 0,08 0,40 
24 5-эт. МКЖД ул. Солнечная, 7 2031 0,32 0,08 0,40 
25 5-эт. МКЖД ул. Солнечная, 9 2031 0,49 0,12 0,61 
26 5-эт. МКЖД ул. Солнечная, 26 2031 0,32 0,08 0,40 
27 5-эт. МКЖД ул. Союзная, 28 2031 0,32 0,08 0,41 
28 5-эт. МКЖД ул. Солнечная, 11 2031 0,50 0,13 0,63 

Итого  4,90 1,25 6,15 
Всего  43,8 11,2 54,9  
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1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 
производственных зонах, на каждом этапе 

Информация о строительстве или модернизации промышленных предприятий с 
возможным изменением производственных зон и их перепрофилирования, отсутствует. Не 
предоставлены организациями и данные о возможном развитии производства. В связи с этим 
прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии в производственных 
зонах не предусматривается и принимается допущение, что возможный прирост 
теплопотребления при возможном увеличении объемов производимой продукции будет 
компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий. 

Ввиду отсутствия проектов по объектам промышленного комплекса площадь их 
сооружений не известна. Перспективная площадь производственной застройки, главным 
образом, необходима для прогнозирования спроса на коммунальные ресурсы со стороны 
промышленных предприятий. Официальных источников получения данной информации нет. 
Оценка площади каким-либо косвенным образом (на основании других данных) не будет носить 
достоверный характер в силу существования большой специфики между объектами 
(административные здания, цеха, складские помещения и т.п.) предприятий различного 
промышленного профиля, которые сложно унифицировать и, соответственно, получить какую-то 
универсальную оценку, которую можно было бы использовать при расчете площади.  

В силу различий между вводимыми зданиями, строениями и сооружениями (например, 
часть вводимых помещений может в принципе не отапливаться), предлагается использовать 
другой подход при прогнозировании спроса на коммунальные ресурсы со стороны действующих 
промышленных предприятий, базирующийся на прогнозах развития сектора производства 
промышленных товаров. В генеральном плане нет указания на появление новых коммунальных 
нагрузок, ассоциируемых с производственными зонами 

На расчетный срок до 2041 года строительство производственных предприятий с 
использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не 
планируется. Теплоснабжение потребителей производственных зон планируется осуществлять 
автономными источниками (АИТ) и поэтому в дальнейшем не рассматриваются в полном объеме 
требований к схеме теплоснабжения. 

 
1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной 

плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального 
деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе 
теплоснабжения и по городскому округу 

В соответствии с п. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г.): 

«…у) "средневзвешенная плотность тепловой нагрузки" - отношение тепловой нагрузки 
потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты 
потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного 
элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, 
каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу 
федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем 
теплоснабжения». 

Величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены: 
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- в таблице 1.4-1 – в разрезе источников теплоснабжения; 
- в таблице 1.4-2 – в разрезе планировочных районови по городскому округу. 
Таблица 1.4-1 - Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, в разрезе источников 

теплоснабжения 

№ п/п Наименование теплоисточника 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки  

2020 2021 2022 2023 2024 2025-
2029 

2030-
2035 

2036-
2041 

Существующие котельные (некомбинированная выработка) 
Котельные АО «Одинцовская теплосеть» 

1 Котельная №1 0,689 0,716 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 
отопление и вентиляция 0,597 0,62 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 

ГВС (средняя) 0,092 0,096 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Котельная №1-а 0,628 0,627 0,627 

Вывод из эксплуатации отопление и вентиляция 0,534 0,533 0,533 
ГВС (средняя) 0,094 0,094 0,094 

технология 0 0 0 
3 Котельная №2 0,777 0,777 0,777 0,777 0,777 0,777 0,777 0,777 

отопление и вентиляция 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 
ГВС (средняя) 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Котельная №3 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 

отопление и вентиляция 0,599 0,599 0,599 0,599 0,599 0,599 0,599 0,599 
ГВС (средняя) 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Котельная №4 0,69 0,676 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 

отопление и вентиляция 0,57 0,559 0,549 0,549 0,549 0,549 0,549 0,549 
ГВС (средняя) 0,119 0,117 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Котельная №6 0,223 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 

отопление и вентиляция 0,197 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 
ГВС (средняя) 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Котельная №7 0,564 0,564 0,705 0,705 0,705 0,705 0,705 0,705 

отопление и вентиляция 0,495 0,495 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 
ГВС (средняя) 0,069 0,069 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Котельная №8 0,947 0,947 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 

отопление и вентиляция 0,736 0,736 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 
ГВС (средняя) 0,21 0,21 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Котельная №8-а 0,263 0,242 0,228 0,228 1,852 1,852 1,852 1,852 

отопление и вентиляция 0,248 0,231 0,219 0,219 1,568 1,568 1,568 1,568 
ГВС (средняя) 0,014 0,011 0,008 0,008 0,284 0,284 0,284 0,284 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Котельная «Одинцово-1» 0,588 0,588 0,588 

Вывод из эксплуатации отопление и вентиляция 0,588 0,588 0,588 
ГВС (средняя) 0 0 0 

технология 0 0 0 
11 Котельная «Отрадное» 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

отопление и вентиляция 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Котельная Городской бани 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 

отопление и вентиляция 0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 0,529 
ГВС (средняя) 0,556 0,556 0,556 0,556 0,556 0,556 0,556 0,556 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Котельная «Университет» 0,448 0,448 0,427 0,427 0,427 0,427 0,427 0,427 

отопление и вентиляция 0,434 0,434 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 
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№ п/п Наименование теплоисточника 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки  

2020 2021 2022 2023 2024 2025-
2029 

2030-
2035 

2036-
2041 

ГВС (средняя) 0,015 0,015 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Котельная №9 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 
отопление и вентиляция 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 0,608 

ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Котельная «Трехгорка-1» 0,618 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 
отопление и вентиляция 0,529 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

ГВС (средняя) 0,089 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Котельная «Запрудная» 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 
отопление и вентиляция 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 

ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Котельная «СОЦентр» 0,604 0,602 0,601 0,601 0,601 0,601 0,601 0,601 
отопление и вентиляция 0,495 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 0,493 

ГВС (средняя) 0,109 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Котельная п. д/о «Озера» 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
отопление и вентиляция 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 

ГВС (средняя) 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Котельная «ПИК-1» 0,783 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 
отопление и вентиляция 0,675 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 

ГВС (средняя) 0,109 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Котельная Усово-Тупик 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 
отопление и вентиляция 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

ГВС (средняя) 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Котельная №1 п. Большие Вяземы 0,424 0,424 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 
отопление и вентиляция 0,341 0,341 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 

ГВС (средняя) 0,083 0,083 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Котельная №2, п. Большие Вяземы 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 
отопление и вентиляция 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 0,229 

ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Котельная №3, п. Большие Вяземы 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 
отопление и вентиляция 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 

ГВС (средняя) 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Котельная №4, п. Большие Вяземы 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 
отопление и вентиляция 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 

ГВС (средняя) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 Котельная «Петровское шоссе» 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 
отопление и вентиляция 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 

ГВС (средняя) 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Котельная «ГОЛАЗ» 0,512 0,512 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 
отопление и вентиляция 0,424 0,424 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 0,423 

ГВС (средняя) 0,088 0,088 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Котельная «Горловка» 0,14 0,14 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
отопление и вентиляция 0,124 0,124 0 0 0 0 0 0 

ГВС (средняя) 0,016 0,016 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
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№ п/п Наименование теплоисточника 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки  

2020 2021 2022 2023 2024 2025-
2029 

2030-
2035 

2036-
2041 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 Котельная «Голицыно о/с» 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

отопление и вентиляция 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 Котельная «Бутынь» 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 

отопление и вентиляция 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 Котельная школа «Гармония» 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 

отопление и вентиляция 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 Котельная № 3 (г. Голицино) 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 

отопление и вентиляция 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 Котельная № 4 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

отопление и вентиляция 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 Котельная № 6 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

отопление и вентиляция 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 Котельная № 7 0,096 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

отопление и вентиляция 0,096 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 
ГВС (средняя) 0 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 Котельная № 8-а 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 

отопление и вентиляция 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 Котельная № 9 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 

отопление и вентиляция 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 
ГВС (средняя) 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 Котельная № 11 0,1 0,1 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

отопление и вентиляция 0,1 0,1 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 
ГВС (средняя) 0 0 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 Котельная № 13 0,652 0,652 0,652 0,652 0,652 0,652 0,652 0,652 

отопление и вентиляция 0,652 0,652 0,652 0,652 0,652 0,652 0,652 0,652 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 Котельная № 14 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 

отопление и вентиляция 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 Котельная №2 ГПИ 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

отопление и вентиляция 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
ГВС (средняя) -0,025 -0,025 -0,025 -0,025 -0,025 -0,025 -0,025 -0,025 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 Котельная по ул. Петровское ш., д. 
45 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 

отопление и вентиляция 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование теплоисточника 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки  

2020 2021 2022 2023 2024 2025-
2029 

2030-
2035 

2036-
2041 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 Котельная №1 30 МВт 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 

отопление и вентиляция 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
43 Котельная «Саввинская Слобода» 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 

отопление и вентиляция 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 
ГВС (средняя) 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 Котельная «Лесные Поляны» 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

отопление и вентиляция 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 
ГВС (средняя) 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 Котельная «Каринское» 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

отопление и вентиляция 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
46 Котельная «Улитино» 0,348 3,208 3,208 3,208 3,208 3,208 3,208 3,208 

отопление и вентиляция 0,348 2,908 2,908 2,908 2,908 2,908 2,908 2,908 
ГВС (средняя) 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
47 Котельная «Андреевское» 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 

отопление и вентиляция 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 
ГВС (средняя) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 Котельная «Фуньково» 0,261 0,261 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 

отопление и вентиляция 0,19 0,19 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 
ГВС (средняя) 0,072 0,072 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
49 Котельная №1 «Жаворонки» 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 

отопление и вентиляция 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 0,626 
ГВС (средняя) 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 Котельная №2 «Жаворонки» 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 

отопление и вентиляция 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 0,214 
ГВС (средняя) 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
51 Котельная №3 «Юдино» 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 

отопление и вентиляция 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 Котельная №4 «Перхушково» 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 

отопление и вентиляция 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 
ГВС (средняя) 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
53 Котельная №5.1 «Жаворонки» 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 

отопление и вентиляция 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
54 Котельная №5.2 «Жаворонки» 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 

отопление и вентиляция 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 
ГВС (средняя) 0,553 0,553 0,553 0,553 0,553 0,553 0,553 0,553 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 Котельная №5.3 «Жаворонки» 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 

отопление и вентиляция 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 
ГВС (средняя) 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование теплоисточника 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки  

2020 2021 2022 2023 2024 2025-
2029 

2030-
2035 

2036-
2041 

56 Котельная №6 «Крюково» 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 
отопление и вентиляция 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 

ГВС (средняя) 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

57 Котельная №8 «Крюково» 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 
отопление и вентиляция 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 

ГВС (средняя) 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 Котельная  «Пром. парк Одинцово-
1» 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 

отопление и вентиляция 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 
ГВС (средняя) 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
59 Котельная «Юдино-детский сад» 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

отопление и вентиляция 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
60 Котельная «Зайцево» 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 

отопление и вентиляция 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 Котельная в пос. Летний Отдых 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 

отопление и вентиляция 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
62 Котельная д. Кобяково 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484 

отопление и вентиляция 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 
ГВС (средняя) 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

63 Котельная «Центральная», д. 
Чупряково 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

отопление и вентиляция 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 
ГВС (средняя) 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

64 Котельная №1 г. Кубинка, 
Можайское шоссе 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 

отопление и вентиляция 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 
ГВС (средняя) 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

65 Котельная №2 г. Кубинка, ул. 
Колхозная 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 0,362 

отопление и вентиляция 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 
ГВС (средняя) 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
66 Котельная «Дубки», п. Дубки 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 

отопление и вентиляция 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 
ГВС (средняя) 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
67 Котельная «Еремино-1» 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 

отопление и вентиляция 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 
ГВС (средняя) 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
68 Котельная «Еремино-2» 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 

отопление и вентиляция 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
69 Котельная п. Сосновка 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
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№ п/п Наименование теплоисточника 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки  

2020 2021 2022 2023 2024 2025-
2029 

2030-
2035 

2036-
2041 

отопление и вентиляция 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
70 Котельная «Кубинка-10» 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 

отопление и вентиляция 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
71 Котельная №9 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 

отопление и вентиляция 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 
ГВС (средняя) 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
72 Котельная №10 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

отопление и вентиляция 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
73 Котельная №11 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

отопление и вентиляция 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 
ГВС (средняя) 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
74 Котельная «Новый Городок»  0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 

отопление и вентиляция 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 
ГВС (средняя) 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
75 Котельная «Шарапово» 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 

отопление и вентиляция 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 
ГВС (средняя) 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
76 Котельная «Никольское» 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

отопление и вентиляция 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 
ГВС (средняя) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
77 Котельная «Аниково» 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 

отопление и вентиляция 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
78 Котельная «Санаторий Герцена» 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

отопление и вентиляция 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
79 Котельная «Гигирево» 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

отопление и вентиляция 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503 
ГВС (средняя) 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 котельная «р.п. Новоивановское» 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 

отопление и вентиляция 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
81 Котельная «Горки-10» 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 

отопление и вентиляция 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 
ГВС (средняя) 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
82 Котельная «Успенское» 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 

отопление и вентиляция 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 
ГВС (средняя) 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
83 Котельная «Сосны» 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 

отопление и вентиляция 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 
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№ п/п Наименование теплоисточника 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025-
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ГВС (средняя) 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

84 Котельная «Успенское-1» 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 
отопление и вентиляция 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

85 Котельная «Петелинская 
птицефабрика» * 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

отопление и вентиляция 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
86 Котельная «Покровское» 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

отопление и вентиляция 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
87 Котельная «ПМС-4» 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

отопление и вентиляция 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
88 Котельная «Покровский городок» 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

отопление и вентиляция 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
89 Котельная №7 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

отопление и вентиляция 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
90 Котельная №2 4 МВт 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

отопление и вентиляция 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
91 Котельная №215 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

отопление и вентиляция 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
92 Котельная № 15 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

отопление и вентиляция 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
93 Котельная «Ястребки» 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

отопление и вентиляция 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
94 Котельная "Акулово" 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

отопление и вентиляция 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
95 Котельная "ст. Кубинка-2" 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

отопление и вентиляция 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

96 Котельная «Жаворонки-7-ая 
Советская» 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

отопление и вентиляция 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
97 Котельная ж/д №30А с. Введенское 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025-
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2035 
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2041 

отопление и вентиляция 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 
ГВС (средняя) 0 0 0 0 0 0 0 0 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
98 Котельная пансионата «Химик» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО 

«Одинцовская теплосеть» 0,445 0,453 0,467 0,467 0,504 0,504 0,504 0,504 

отопление и вентиляция 0,367 0,375 0,386 0,386 0,417 0,417 0,417 0,417 
ГВС (средняя) 0,078 0,079 0,081 0,081 0,087 0,087 0,087 0,087 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
Котельные МП «Звенигородские инженерные сети» 

99 Котельная пр. Ветеранов,6 0,281 0,281 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 
отопление и вентиляция 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

ГВС (средняя) 0,031 0,031 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 Котельная ул. Ленина,30 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 
отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 

ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

101 Котельная Нахабинское шоссе,2 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 
отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 

ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

102 Котельная ул.Лермонтова,6 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 
отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 

ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

103 Котельная ФОК «Звезда» 
ул.Московская,47 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 
ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
104 Котельная мкр. Восточный, 4а 0,381 

Переключение нагрузки на ГТ-ТЭЦ. Вывод из 
эксплуатации 

отопление и вентиляция 0,34 
ГВС (средняя) 0,041 

технология 0 
105 Котельная ул.Парковая,10Б 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 
ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
106 Котельная ул.Герцена,13А 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 
ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
107 Котельная п.Дютьково 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 
ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
108 Котельная пер.Зареченский,27 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 
ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
109 Котельная санатория Поречье 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 
ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
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№ п/п Наименование теплоисточника 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки  

2020 2021 2022 2023 2024 2025-
2029 

2030-
2035 

2036-
2041 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
110 Котельная Академия Дзюдо 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 
ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
ИТОГО по СЦТ на базе котельных МП 

«Звенигородские инженерные сети» 0,335 0,331 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 

отопление и вентиляция 0,299 0,295 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 
ГВС (средняя) 0,036 0,036 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
Котельные МУП «ЖКХ Назарьево» 

111 Котельная Назарьево (Промзона) 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 
отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 

ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

112 Котельная Матвейково 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 
отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 

ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

113 Котельная ИФА им. Обухова РАН 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 
отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 

ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП 
«ЖКХ Назарьево» 0,335 0,331 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 

отопление и вентиляция 0,299 0,295 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 
ГВС (средняя) 0,036 0,036 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
Котельные ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ 

114 БМК в/г №20 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 
отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 

ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

115 Котельная №278, городок Кубинка-
1, в/г 5/1 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 
ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

116 Котельная №104, ул. Генерала 
Вотинцева, в/г 120 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 
ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

117 Котельная №5482, городок 
Кубинка-8 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 
ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
118 Котельная Военных складов 3007 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 
ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
119 Котельная №5 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 
ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
120 Котельная №122 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 
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№ п/п Наименование теплоисточника 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки  

2020 2021 2022 2023 2024 2025-
2029 

2030-
2035 

2036-
2041 

отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 
ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
121 котельная санатория Минобороны 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 
ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
122 БМК №87 в/г №1 0,381 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

отопление и вентиляция 0,34 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 
ГВС (средняя) 0,041 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

123 Котельная №214 ул. Маршала 
Бирюзова 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 

отопление и вентиляция 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 
ГВС (средняя) 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
ИТОГО по СЦТ на базе котельных ФГБУ 

«Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны РФ 

0,335 0,331 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 

отопление и вентиляция 0,299 0,295 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 
ГВС (средняя) 0,036 0,036 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
Прочие котельные 

124 Котельная №2 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 
отопление и вентиляция 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 

ГВС (средняя) 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

125 Котельная ООО «Московский 
насосный завод» 0,202 0,19 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

отопление и вентиляция 0,184 0,174 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 
ГВС (средняя) 0,018 0,016 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

126 Котельная №1 ОАО «Внуковский 
завод огнеупорных изделий» 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 

отопление и вентиляция 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 
ГВС (средняя) 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

127 Котельная №2 ОАО «Внуковский 
завод огнеупорных изделий» 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 

отопление и вентиляция 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
ГВС (средняя) 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

128 Котельная ООО «Баковский завод 
резинотехнических изделий» 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

отопление и вентиляция 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 
ГВС (средняя) 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
129 Котельная «ул. Чистяковой, 30» 1,053 1,481 1,781 1,781 1,81 1,858 1,947 1,947 

отопление и вентиляция 0,749 1,11 1,37 1,37 1,392 1,432 1,508 1,508 
ГВС (средняя) 0,304 0,371 0,411 0,411 0,418 0,426 0,439 0,439 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
130 Котельная СМУ-158 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

отопление и вентиляция 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 
ГВС (средняя) 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
131 БМК «Импульс» 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 

отопление и вентиляция 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 
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№ п/п Наименование теплоисточника 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки  

2020 2021 2022 2023 2024 2025-
2029 

2030-
2035 

2036-
2041 

ГВС (средняя) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

132 Котельная мкр. Немчиновка» 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
отопление и вентиляция 0,061 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

ГВС (средняя) 0,03 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

133 Котельная ООО «ПИК-Регион» 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 
отопление и вентиляция 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 

ГВС (средняя) 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

134 Котельная мкр. Южный 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 
отопление и вентиляция 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 

ГВС (средняя) 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

135 Котельная АО «Союзэнерго» 0,217 
Переключение нагрузки на ГТ-ТЭЦ. Вывод из 

эксплуатации 
отопление и вентиляция 0,187 

ГВС (средняя) 0,03 
технология 0 

136 Котельная «Гефест» 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
отопление и вентиляция 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

ГВС (средняя) 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

137 Котельная №1 (Энергоцентр) 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 
отопление и вентиляция 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 

ГВС (средняя) 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

138 Котельная №2 (ул. Некрасова) 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 
отопление и вентиляция 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 

ГВС (средняя) 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

139 Котельная №3 (ЛОК, Лермонтова) 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 
отопление и вентиляция 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 0,173 

ГВС (средняя) 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

140 Котельная №4 (Восточный) 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 
отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 

ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

141 Котельная №5 (Южный) 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 
отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 

ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

142 Котельная «д/о Связист» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 
отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 

ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 
технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

143 Котельная ФГБУ «Клинический 
санаторий «Барвиха» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

144 Котельная филиала Усово ФГУП 
«Комплекс» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
145 Котельная ООО «РУШ» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 
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№ п/п Наименование теплоисточника 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки  

2020 2021 2022 2023 2024 2025-
2029 

2030-
2035 

2036-
2041 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
146 Котельная ООО НПО «Союз-М» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
147 Котельная ОАО «Ямское поле» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
148 Котельная Заводской пр. 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
149 Котельная «ДО Ершово» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
150 Котельная «НМИЦ РК» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
151 Котельная д. Митькино 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

152 Котельная АО «Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
153 Котельная ООО «УК «Кунцево» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
154 Котельная АО «Стройполимер» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
155 Котельная п. Горбольницы № 45 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
156 Котельная ООО «КТТ-Дубки» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
157 Котельная АО «121 АРЗ» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
158 Котельная «ДО Покровское» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
159 Котельная ТСЖ «Грюнвальд» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 
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№ п/п Наименование теплоисточника 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки  

2020 2021 2022 2023 2024 2025-
2029 

2030-
2035 

2036-
2041 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

160 Крышная котельная №1 ООО 
«ТеплоВиК» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

161 Крышная котельная №2 ООО 
«ТеплоВиК» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
162 Котельная «Лесной городок» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
163 Котельная ООО «Конвент-Плюс» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
164 Котельная Усово 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
165 Котельная Жуковка-2 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
166 Котельная Успенское 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

отопление и вентиляция 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 0,537 
ГВС (средняя) 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
ИТОГО по прочим котельным 0,289 0,322 0,34 0,34 0,342 0,345 0,351 0,351 

отопление и вентиляция 0,237 0,265 0,28 0,28 0,282 0,284 0,289 0,289 
ГВС (средняя) 0,052 0,057 0,059 0,059 0,06 0,06 0,061 0,061 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
ИТОГО по всем существующим котельным 0,386 0,403 0,417 0,417 0,44 0,441 0,443 0,443 

отопление и вентиляция 0,319 0,333 0,346 0,346 0,365 0,366 0,367 0,367 
ГВС (средняя) 0,067 0,069 0,071 0,071 0,075 0,075 0,076 0,076 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 
Таблица 1.4-2 - Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, в разрезе 

планировочных районов и в целом по городскому округу 

№ п/п Район 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-
2029 

2030-
2035 

2036-
2041 

1 ТУ Одинцово 0,887 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 
 отопление и вентиляция 0,78 0,884 0,884 0,884 0,884 0,884 0,884 0,884 
 ГВС (средняя) 0,106 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 
 технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 ТУ Барвихинское 0,846 0,846 0,846 0,846 0,846 0,846 0,846 0,846 
 отопление и вентиляция 0,655 0,655 0,655 0,655 0,655 0,655 0,655 0,655 
 ГВС (средняя) 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 
 технология 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ п/п Район 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-
2029 

2030-
2035 

2036-
2041 

3 ТУ Большие Вяземы 0,606 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 
 отопление и вентиляция 0,522 0,553 0,553 0,553 0,553 0,553 0,553 0,553 
 ГВС (средняя) 0,083 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 
 технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 ТУ Голицыно 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 
 отопление и вентиляция 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 
 ГВС (средняя) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 
 технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 ТУ Горское 0,692 0,722 0,758 0,758 0,814 0,817 0,822 0,822 
 отопление и вентиляция 0,571 0,597 0,629 0,629 0,675 0,677 0,681 0,681 
 ГВС (средняя) 0,121 0,125 0,13 0,13 0,139 0,14 0,14 0,14 
 технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 ТУ Ершовское 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 
 отопление и вентиляция 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
 ГВС (средняя) 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 
 технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 ТУ Жаворонковское 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 
 отопление и вентиляция 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 0,384 
 ГВС (средняя) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
 технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 ТУ Заречье 0,308 0,308 0,347 0,347 0,347 0,347 0,347 0,347 
 отопление и вентиляция 0,223 0,223 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 
 ГВС (средняя) 0,084 0,084 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 
 технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 ТУ Захаровское 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 
 отопление и вентиляция 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 
 ГВС (средняя) 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 
 технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 ТУ Звенигород 0,887 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 
 отопление и вентиляция 0,78 0,884 0,884 0,884 0,884 0,884 0,884 0,884 
 ГВС (средняя) 0,106 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 
 технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 ТУ Кубинка 0,692 0,722 0,758 0,758 0,814 0,817 0,822 0,822 
 отопление и вентиляция 0,571 0,597 0,629 0,629 0,675 0,677 0,681 0,681 
 ГВС (средняя) 0,121 0,125 0,13 0,13 0,139 0,14 0,14 0,14 
 технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 ТУ Лесной Городок 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 
 отопление и вентиляция 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 
 ГВС (средняя) 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 
 технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 ТУ Назарьевское 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 
 отопление и вентиляция 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
 ГВС (средняя) 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 
 технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 ТУ Никольское 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422 
 отопление и вентиляция 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 
 ГВС (средняя) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 
 технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 ТУ Новоивановское 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 
 отопление и вентиляция 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 
 ГВС (средняя) 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 
 технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 ТУ Успенское 0,606 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 
 отопление и вентиляция 0,522 0,553 0,553 0,553 0,553 0,553 0,553 0,553 
 ГВС (средняя) 0,083 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 
 технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 ТУ Часцовское 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 
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№ п/п Район 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-
2029 

2030-
2035 

2036-
2041 

 отопление и вентиляция 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 
 ГВС (средняя) 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 
 технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

“*” – договор аренды расторгнут с 01.06.2021 с арендодателем АО “Петелинская 
птицефабрика” 
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2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии 

2.1.1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников 
тепловой энергии 

В настоящее время, большая часть застроенной территории Одинцовского городского 
округа охвачена зоной централизованного теплоснабжения. С повышением степени 
централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла. Снижаются 
начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно 
увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы 
на транспорт тепла. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной 
застройке в пределах данного района.  

Основными потребителями являются: жилая застройка, общественные здания, объекты 
здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. Общественно-деловая застройка 
также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения. Зоны 
эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций Одинцовского городского 
округа представлены на рисунке2.1.1-1. 
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Рисунок 2.1.1-1 - Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций
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Источниками теплоснабжения служат районные, квартальные, производственно-
отопительные и другие котельные, работающие, в основном, на природном газе. Они 
обеспечивают нужды отопления, горячего водоснабжения и вентиляции. 

Источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии в Одинцовском городского округа – отсутствуют. 

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория округа, городского округа или 
ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками 
тепловой сети системы теплоснабжения. Зоны действия источников централизованного 
теплоснабжения, эксплуатируемых на территории Одинцовского городского округа приведены 
на рисунках 2.1.1 -2 -2.1.1 -15, а также в части 4 Книги 1 обосновывающих материалов. 

 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

75 

 
Рисунок 2.1.1-2 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 

 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

76 

 
Рисунок 2.1.1-3 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 
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Рисунок 2.1.1-4 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 
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Рисунок 2.1.1-5 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 
 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

79 

 
Рисунок 2.1.1-6 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 
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Рисунок 2.1.1-7 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 
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Рисунок 2.1.1-8 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 
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Рисунок 2.1.1-9 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 
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Рисунок 2.1.1-10 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 
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Рисунок 2.1.1-11 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 
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Рисунок 2.1.1-12 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 
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Рисунок 2.1.1-13 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 
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Рисунок 2.1.1-14 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 
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Рисунок 2.1.1-15 – Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 
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2.1.2. Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников 
тепловой энергии 

Проектом Схемы теплоснабжения предусматривается перераспределение зон действия 
источников тепловой энергии. Описание принятых решений подробно представлено в разделах 6 
и 11. 

 
2.2. Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии 
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются 

индивидуальными жилыми домами. Обеспечение теплом всей малоэтажной индивидуальной 
застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) источников 
тепла. 

В перспективе потребителей с индивидуальным потреблением частного сектора 
подключать к сетям централизованного теплоснабжения не планируется 

 
2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и 

тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в 
том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

На перспективу до 2041 года развитие городского округа рассмотрено по сценарию, 
определенному в плане реализации, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки 
текущей ситуации. 

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего 
оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии, сложившихся за 2020 год. Установленные тепловые 
балансы за указанный год являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа 
перспективных балансов последующих периодов. В установленных зонах действия источников 
тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, 
изложенными в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения».  

Цель составления балансов – установить резервы (дефициты) установленной тепловой 
мощности и перспективной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой 
энергии. Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной 
тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или 
сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и формированию 
новых зон их действия.  

Балансы тепловой мощности и перспективной нагрузки с определением резервов 
(дефицитов) были составлены, как для источников тепловой энергии, на которых происходит 
изменение перспективной тепловой нагрузки, так и для прочих источников тепла, на которых 
тепловая нагрузка неизменна. Результаты приведены в таблице 2.3-2.  

В балансах учтено снижение тепловых нагрузок на действующие источники тепла за 
счет сноса ветхого жилья на территориях г. Одинцово: микрорайоны 1-1а (19,78 Гкал/ч), 
микрорайон 2 (6,91 Гкал/ч), микрорайон 3 (11,26 Гкал/ч), микрорайон 6 (9,46 Гкал/ч), 
микрорайоны 7-7а (1,37 Гкал/ч) и микрорайоны 8-8а (6,15 Гкал/ч). 
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Таблица 2.3-2 – Балансы тепловой мощности источников тепла и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии Одинцовского городского округа 
№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

АО «Одинцовская теплосеть» 

1 Котельная №1 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 40,87 40,87 34,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 36,42 36,42 34,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,209 0,205 0,172 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 30,10 30,10 30,10 48,10 52,70 52,70 55,78 55,78 55,78 58,50 58,50 58,50 61,33 61,33 61,33 61,45 61,45 61,45 61,45 61,45 61,45 61,45 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 3,61 3,51 3,51 5,61 6,15 6,15 6,51 6,51 6,51 6,82 6,82 6,82 7,15 7,15 7,15 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 2,50 2,61 0,52 20,22 15,08 15,08 11,64 11,64 11,64 8,61 8,61 8,61 5,45 5,45 5,45 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 
% 6,87% 7,15% 1,51% 27,21% 20,30% 20,30% 15,67% 15,67% 15,67% 11,59% 11,59% 11,59% 7,34% 7,34% 7,34% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 

2 Котельная №1-а 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 23,28 23,28 23,28 

Вывод из эксплуатации 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 22,5 22,5 22,5 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,131 0,128 0,128 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 30,93 18 18 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 2,01 1,14 1,14 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -10,57 3,23 3,23 
% -46,98% 14,36% 14,36% 

3 Котельная №2 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 30,6 82,2 82,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 29,91 81,51 81,51 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,156 0,414 0,412 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 0,514 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 34,72 53,11 48,56 66,07 66,07 66,07 79,80 79,80 79,80 93,89 93,89 93,89 93,89 93,89 93,89 93,89 93,89 93,89 93,89 93,89 93,89 93,89 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 2,36 3,51 3,21 4,37 4,37 4,37 5,27 5,27 5,27 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -7,33 24,47 29,33 32,26 32,26 32,26 17,61 17,61 17,61 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 
% -24,49% 30,02% 35,98% 31,25% 31,25% 31,25% 17,06% 17,06% 17,06% 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% 2,52% 

4 Котельная №3 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 42,08 53,664 60,248 63,416 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 41,1 53,664 60,248 63,416 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,219 0,268 0,301 0,317 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 42,53 43,14 46,977 54,137 59,107 61,047 61,957 61,957 61,957 61,957 61,957 61,957 61,957 61,957 61,957 61,957 61,957 61,957 61,957 61,957 61,957 61,957 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 4,38 4,32 4,70 5,42 5,92 6,11 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -6,03 5,94 8,27 3,54 9,60 7,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 
% -14,67% 11,06% 13,72% 5,58% 12,80% 9,95% 8,62% 8,62% 8,62% 8,62% 8,62% 8,62% 8,62% 8,62% 8,62% 8,62% 8,62% 8,62% 8,62% 8,62% 8,62% 8,62% 

5 Котельная №4 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 138,36 138,36 138,36 123,36 123,36 123,36 123,36 123,36 123,36 123,36 123,36 123,36 123,36 123,36 123,36 123,36 123,36 123,36 123,36 123,36 123,36 123,36 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 11,32 11,07 10,83 9,50 9,33 9,13 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -12,18 -11,93 -11,69 4,64 4,82 5,01 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 
% -8,81% -8,63% -8,46% 3,36% 3,49% 3,63% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 3,76% 

6 Котельная №6 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 15,75 15,75 15,75 25,75 25,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 15,32 15,32 15,32 25,75 25,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,087 0,087 0,087 0,129 0,129 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 16,93 17,433 17,433 17,433 18,527 24,347 25,627 25,627 25,627 23,937 23,937 32,317 32,317 32,317 32,317 32,317 32,317 32,317 32,317 32,317 32,317 32,317 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 1,55 1,56 1,56 1,56 1,66 2,18 2,29 2,29 2,29 2,14 2,14 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -3,25 -3,76 -3,76 6,63 5,44 9,05 7,65 7,65 7,65 9,49 9,49 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
% -21,19% -24,54% -24,54% 25,74% 21,11% 25,30% 21,40% 21,40% 21,40% 26,55% 26,55% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 

7 Котельная №7 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 51 51 51 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 46,67 46,67 46,67 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,273 0,233 0,233 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 45,31 47,00 47,00 64,33 64,33 67,29 67,29 67,29 67,29 67,29 67,29 67,29 67,29 67,29 67,29 67,29 67,29 67,29 67,29 67,29 67,29 67,29 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 4,16 4,00 4,00 5,47 5,47 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -3,07 -4,56 -4,56 10,90 10,90 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 
% -6,58% -9,77% -9,77% 13,44% 13,44% 9,48% 9,48% 9,48% 9,48% 9,48% 9,48% 9,48% 9,48% 9,48% 9,48% 9,48% 9,48% 9,48% 9,48% 9,48% 9,48% 9,48% 

8 Котельная №8 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 24,9 24,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 23,21 23,21 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,613 0,613 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 27,49 27,49 27,49 27,49 27,49 27,49 27,49 27,49 27,49 27,49 27,49 27,49 27,49 27,49 27,49 27,49 27,49 27,49 27,49 27,49 27,49 27,49 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 2,31 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -7,20 -7,14 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 
% -31,03% -30,78% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% 12,57% 

9 Котельная №8-а 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 22,95 22,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 19,61 19,61 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 32,95 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,518 0,518 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,659 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 23,37 23,37 23,37 23,37 23,37 22,35 22,35 21,26 21,26 21,26 21,26 24,39 24,39 24,39 24,39 24,39 24,39 24,39 24,39 24,39 24,39 24,39 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 1,97 1,95 1,95 1,95 1,95 1,86 1,86 1,77 1,77 1,77 1,77 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -6,25 -6,23 6,97 6,97 6,97 8,08 8,08 9,26 9,26 9,26 9,26 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 
% -31,86% -31,76% 21,16% 21,16% 21,16% 24,51% 24,51% 28,09% 28,09% 28,09% 28,09% 17,80% 17,80% 17,80% 17,80% 17,80% 17,80% 17,80% 17,80% 17,80% 17,80% 17,80% 

10 Котельная 
«Одинцово-1» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 7,2 7,2 7,2 

Вывод из эксплуатации 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 4,26 4,26 4,26 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,112 0,112 0,112 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 2,36 2,36 2,36 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,2 0,2 0,2 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,59 1,59 1,59 
% 37,28% 37,28% 37,28% 

11 Котельная 
«Отрадное» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 

12 Котельная 
Городской бани 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 
% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 75,05% 

13 Котельная 
«Университет» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 4,59 4,59 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,15 0,15 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,18 1,18 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 
% 19,78% 19,78% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 

14 Котельная №9 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 22,55 22,55 23,025 23,025 23,025 23,025 23,025 23,025 23,025 23,025 23,025 23,025 23,025 23,025 23,025 23,025 23,025 23,025 23,025 23,025 23,025 23,025 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,88 0,88 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 9,52 9,52 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 
% 28,70% 28,70% 27,21% 27,21% 27,21% 27,21% 27,21% 27,21% 27,21% 27,21% 27,21% 27,21% 27,21% 27,21% 27,21% 27,21% 27,21% 27,21% 27,21% 27,21% 27,21% 27,21% 

15 Котельная 
«Трехгорка-1» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 23,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 25,58 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,7 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 3,06 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
% 11,13% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 

16 Котельная 
«Запрудная» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

17 Котельная 
«СОЦентр» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 

18 Котельная п. 
д/о «Озера» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 37,20% 

19 Котельная 
«ПИК-1» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 
% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 28,45% 

20 Котельная 
Усово-Тупик 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,042 0,041 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,22 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,69 1,70 1,72 1,73 1,74 1,75 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 
% 42,31% 42,58% 43,02% 43,27% 43,53% 43,78% 44,29% 44,29% 44,29% 44,29% 44,29% 44,29% 44,29% 44,29% 44,29% 44,29% 44,29% 44,29% 44,29% 44,29% 44,29% 44,29% 

21 
Котельная №1 

"Большие 
Вяземы" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 2,67 2,67 2,54 2,49 2,45 2,22 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,15 0,15 0,28 0,33 0,37 0,60 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 
% 0,86% 0,86% 1,58% 1,86% 2,08% 3,36% 4,92% 4,92% 4,92% 4,92% 4,92% 4,92% 4,92% 4,92% 4,92% 4,92% 4,92% 4,92% 4,92% 4,92% 4,92% 4,92% 

22 
Котельная №2 

"Большие 
Вяземы" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 10,98 10,98 11,52 12,06 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 9,95 9,95 10,74 11,36 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,151 0,151 0,16 0,169 0,182 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 2,1 1,56 1,56 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -1,31 -0,77 0,01 0,63 1,61 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 
% -13,18% -7,75% 0,09% 5,55% 13,02% 13,08% 13,08% 13,08% 13,08% 13,08% 13,08% 13,08% 13,08% 13,08% 13,08% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 

23 Котельная №3, 
Институт 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 
% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 83,13% 

24 Котельная №4, 
"Школьная" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 7,33 7,33 7,333 7,333 7,333 7,333 7,333 7,333 7,333 7,333 7,333 7,333 7,333 7,333 7,333 7,333 7,333 7,333 7,333 7,333 7,333 7,333 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 
% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 19,16% 

25 Котельная 
«Петровское» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 3,2 3,2 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 4,232 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 2,94 2,94 3,972 3,972 3,972 3,972 3,972 3,972 3,972 3,972 3,972 3,972 3,972 3,972 3,972 3,972 3,972 3,972 3,972 3,972 3,972 3,972 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,017 0,017 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -0,63 -0,63 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
% -21,33% -21,33% 10,07% 10,07% 10,07% 10,07% 10,07% 10,07% 10,07% 10,07% 10,07% 10,07% 10,07% 10,07% 10,07% 10,07% 10,07% 10,07% 10,07% 10,07% 10,07% 10,07% 

26 Котельная 
«Голаз» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 11,26 11,26 11,26 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 10,61 10,61 10,61 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,335 0,335 0,331 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 7,95 7,95 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,92 0,89 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,41 1,44 1,00 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 
% 13,25% 13,53% 9,44% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83% 

27 Котельная 
«Горловка» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 
% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 77,18% 

28 
Котельная 
«Голицыно 

оч./с» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 
% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 

29 Котельная 
«Бутынь» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,73 0,73 0,73 0,73 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 0,261 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,42 0,42 0,42 0,42 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
% 57,26% 57,26% 57,26% 57,26% 29,49% 29,49% 29,49% 29,49% 29,49% 29,49% 29,49% 29,49% 29,49% 29,49% 29,49% 29,49% 29,49% 29,49% 29,49% 29,49% 29,49% 29,49% 

30 
Котельная 

школа 
«Гармония» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,007 0,007 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 
% 87,14% 87,14% 87,57% 87,57% 87,57% 87,57% 87,57% 87,57% 87,57% 87,57% 87,57% 87,57% 87,57% 87,57% 87,57% 87,57% 87,57% 87,57% 87,57% 87,57% 87,57% 87,57% 

31 
Котельная №3 

"Програнинстит
ут" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 23,54 23,54 23,54 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 19,08 19,08 19,08 31,38 31,38 31,38 31,38 31,38 31,38 31,38 31,38 31,38 31,38 31,38 31,38 31,38 31,38 31,38 31,38 31,38 31,38 31,38 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,24 0,24 0,24 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 26,62 26,62 26,62 26,62 26,62 26,62 26,62 26,62 26,62 26,62 26,62 26,62 26,62 26,62 26,62 26,62 26,62 26,62 26,62 26,62 26,62 26,62 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -8,75 -8,75 -8,75 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 
% -45,86% -45,86% -45,86% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 

32 Котельная №4 
"НИИР" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,053 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 0,548 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 
% 59,70% 59,76% 59,76% 59,76% 59,76% 59,76% 59,76% 59,76% 59,76% 59,76% 59,76% 59,76% 59,76% 59,76% 59,76% 59,76% 59,76% 59,76% 59,76% 59,76% 59,76% 59,76% 

33 Котельная №6 
(школа) 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 

34 Котельная №7, 
Голицино 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,28 0,28 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,25 0,25 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,004 0,004 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,06 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
% 22,40% 22,40% 10,61% 10,61% 10,61% 10,61% 10,61% 10,61% 10,61% 10,61% 10,61% 10,61% 10,61% 10,61% 10,61% 10,61% 10,61% 10,61% 10,61% 10,61% 10,61% 10,61% 

35 Котельная №8-
а, Голицино 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 56,86% 

36 Котельная №9, 
Голицино 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,141 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 7,295 7,295 7,295 7,295 7,295 7,295 7,295 7,295 7,295 7,295 7,295 7,295 7,295 7,295 7,295 7,295 7,295 7,295 7,295 7,295 7,295 7,295 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 10,85 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 
% 56,80% 56,81% 56,81% 56,81% 56,81% 56,81% 56,81% 56,81% 56,81% 56,81% 56,81% 56,81% 56,81% 56,81% 56,81% 56,81% 56,81% 56,81% 56,81% 56,81% 56,81% 56,81% 

37 Котельная №11, 
Голицино 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,028 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
% 51,29% 51,32% 51,32% 51,32% 51,32% 51,32% 51,32% 51,32% 51,32% 51,32% 51,32% 51,32% 51,32% 51,32% 51,32% 51,32% 51,32% 51,32% 51,32% 51,32% 51,32% 51,32% 

38 Котельная №13, 
Голицино 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
% 60,38% 60,38% 60,92% 60,92% 60,92% 60,92% 60,92% 60,92% 60,92% 60,92% 60,92% 60,92% 60,92% 60,92% 60,92% 60,92% 60,92% 60,92% 60,92% 60,92% 60,92% 60,92% 

39 Котельная №14, 
Голицино 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
% 47,62% 47,62% 48,05% 48,05% 48,05% 48,05% 48,05% 48,05% 48,05% 48,05% 48,05% 48,05% 48,05% 48,05% 48,05% 48,05% 48,05% 48,05% 48,05% 48,05% 48,05% 48,05% 

40 
Котельная №2 

"Програнинстит
ут" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 3,286 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 
% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 42,45% 

41 
Котельная 

"Петровское 
шоссе, д.45" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,085 0,085 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,08598

45 
Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,085 0,085 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,08598

45 
Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,00 
% 3,53% 3,53% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,63% 

42 Котельная №1 
Горки-2 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64 24,64 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 6,808 6,808 6,808 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 16,82 16,82 16,82 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 
% 68,28% 68,28% 68,28% 58,33% 58,33% 58,33% 58,33% 58,33% 58,33% 58,33% 58,33% 58,33% 58,33% 58,33% 58,33% 58,33% 58,33% 58,33% 58,33% 58,33% 58,33% 58,33% 

43 
Котельная 

«Саввинская 
Слобода» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,075 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 1,69 1,69 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 1,718 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,65 0,59 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,14 1,19 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 
% 31,97% 33,65% 32,58% 32,58% 32,58% 32,58% 32,58% 32,58% 32,58% 32,58% 32,58% 32,58% 32,58% 32,58% 32,58% 32,58% 32,58% 32,58% 32,58% 32,58% 32,58% 32,58% 

44 
Котельная 
«Лесные 
Поляны» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,53 0,53 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,498 0,498 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,24 0,24 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
% 48,19% 48,19% 25,08% 25,08% 25,08% 25,08% 25,08% 25,08% 25,08% 25,08% 25,08% 25,08% 25,08% 25,08% 25,08% 25,08% 25,08% 25,08% 25,08% 25,08% 25,08% 25,08% 

45 Котельная 
«Каринское» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,051 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 2,862 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,66 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 2,04 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 
% 36,31% 37,40% 37,40% 37,40% 37,40% 37,40% 37,40% 37,40% 37,40% 37,40% 37,40% 37,40% 37,40% 37,40% 37,40% 37,40% 37,40% 37,40% 37,40% 37,40% 37,40% 37,40% 

46 Котельная 
«Улитино» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,6 0,6 0,6 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,38 0,38 0,38 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,26 0,26 0,26 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
% 69,21% 69,21% 69,21% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 10,94% 

47 Котельная 
«Андреевское» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 1,21 1,21 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,057 0,056 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,90 0,91 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 
% 74,71% 74,79% 85,17% 85,17% 85,17% 85,17% 85,17% 85,17% 85,17% 85,17% 85,17% 85,17% 85,17% 85,17% 85,17% 85,17% 85,17% 85,17% 85,17% 85,17% 85,17% 85,17% 

48 Котельная №27 
«Фуньково» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 2,48 2,48 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,054 0,053 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,39 0,39 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
% 15,65% 15,69% 20,01% 20,01% 20,01% 20,01% 20,01% 20,01% 20,01% 20,01% 20,01% 20,01% 20,01% 20,01% 20,01% 20,01% 20,01% 20,01% 20,01% 20,01% 20,01% 20,01% 

49 Котельная №1 
«Жаворонки» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,096 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 2,91 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 
% 43,30% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 

50 
Котельная №2 

(школа) 
«Жаворонки» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 
% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 

51 Котельная №3 
«Юдино» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 6,45 6,45 6,45 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 6,17 6,17 6,17 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,031 0,031 0,031 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002   

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 5,84 5,84 5,84 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13   
% 94,68% 94,68% 94,68% 30,42% 30,42% 30,42% 30,42% 30,42% 30,42% 30,42% 30,42% 30,42% 30,42% 30,42% 30,42% 30,42% 30,42% 30,42% 30,42% 30,42% 30,42%   

52 Котельная №4 
«Перхушково» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392 3,392 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 

53 Котельная №5.1 
«Жаворонки» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 

54 Котельная №5.2 
«Жаворонки» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 67,44% 

55 Котельная №5.3 
«Жаворонки» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 68,60% 

56 Котельная №6 
«Крюково» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 44,32% 

57 Котельная №8 
«Крюково» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,129 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,129 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -0,047 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 
% -36,43% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 

58 

Котельная  
"Ликино" 

«Пром. парк 
Одинцово-1» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 16,89 16,89 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 9,8 9,8 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,442 0,442 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 3,821 3,821 3,821 3,821 3,821 3,821 3,821 3,821 3,821 3,821 3,821 3,821 3,821 3,821 3,821 3,821 3,821 3,821 3,821 3,821 3,821 3,821 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 4,95 4,95 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 
% 50,48% 50,48% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 67,98% 

59 
Котельная 
«Юдино 

детский сад» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 
% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 

60 
Котельная 
«Зайцево» 
(дет./сад) 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 32,48% 

61 
Котельная 
"Летний 
Отдых" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 3,751 3,751 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,53 0,51 0,61 0,58 0,56 0,52 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 2,11 2,13 1,08 1,11 1,13 1,17 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 
% 32,75% 33,06% 16,80% 17,27% 17,58% 18,20% 18,82% 18,82% 18,82% 18,82% 18,82% 18,82% 18,82% 18,82% 18,82% 18,82% 18,82% 18,82% 18,82% 18,82% 18,82% 18,82% 

62 Котельная 
"Кобяково" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,87 0,87 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,021 0,021 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,33 0,33 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
% 38,16% 38,16% 49,76% 49,76% 49,76% 49,76% 49,76% 49,76% 49,76% 49,76% 49,76% 49,76% 49,76% 49,76% 49,76% 49,76% 49,76% 49,76% 49,76% 49,76% 49,76% 49,76% 

63 Котельная 
«Центральная» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 40 40 40 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 33,6 33,6 33,6 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 1,561 1,561 1,561 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 3,869 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 1,48 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 26,69 26,97 26,97 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
% 79,43% 80,27% 80,27% 25,81% 25,81% 25,81% 25,81% 25,81% 25,81% 25,81% 25,81% 25,81% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 1,22% 

64 Котельная №1, 
Кубинка 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 2,99 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 
% 90,45% 91,06% 91,06% 91,06% 91,06% 91,06% 91,06% 91,06% 91,06% 91,06% 91,06% 91,06% 91,06% 91,06% 91,06% 91,06% 91,06% 91,06% 91,06% 91,06% 91,06% 91,06% 

65 Котельная №2, 
Кубинка 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 3,44 3,44 3,44 3,44 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 2,45 2,45 2,45 2,45 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 
% 37,74% 37,74% 37,74% 37,74% 29,07% 29,07% 29,07% 29,07% 29,07% 29,07% 29,07% 29,07% 18,58% 18,58% 18,58% 18,58% 18,58% 18,58% 18,58% 18,58% 18,58% 18,58% 

66 Котельная 
«Дубки» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,18 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,74 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 
% 64,72% 66,58% 66,58% 66,58% 66,58% 66,58% 66,58% 66,58% 66,58% 66,58% 66,58% 66,58% 66,58% 66,58% 66,58% 66,58% 66,58% 66,58% 66,58% 66,58% 66,58% 66,58% 

67 Котельная №1 
«Еремино» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 11,69% 

68 Котельная №2 
«Еремино» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 10,39% 

69 Котельная 
"Сосновка" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 3,247 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 
% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 44,55% 

70 Котельная 
«Кубинка-10» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 14,22 14,22 14,22 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,183 0,183 0,183 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 8,526 8,526 8,526 8,526 8,526 8,526 8,526 8,526 8,526 8,526 8,526 8,526 8,526 8,526 8,526 8,526 8,526 8,526 8,526 8,526 8,526 8,526 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,89 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 4,62 4,64 4,64 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 
% 32,50% 32,64% 32,64% 43,37% 43,37% 43,37% 43,37% 43,37% 43,37% 43,37% 43,37% 43,37% 43,37% 43,37% 43,37% 43,37% 43,37% 43,37% 43,37% 43,37% 43,37% 43,37% 

71 
Котельная №9 

"Лесной 
Городок" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 4,3 4,3 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 3,78 3,78 5,37 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 5,34 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,021 0,021 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 4,27 4,27 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 4,826 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -0,66 -0,66 0,36 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
% -17,49% -17,49% 6,61% 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 

72 
Котельная №10 

"Лесной 
Городок" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 9 9 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 8,01 8,01 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,042 0,042 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 9,562 9,562 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 9,797 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -2,23 -2,23 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 
% -27,89% -27,89% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 12,81% 

73 
Котельная №11 

"Лесной 
городок" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 6,177 6,177 6,177 6,177 6,177 6,177 6,177 6,177 6,177 6,177 6,177 6,177 6,177 6,177 6,177 6,177 6,177 6,177 6,177 6,177 6,177 6,177 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 
% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 50,22% 

74 
Котельная 

«Новый 
Городок»  

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 16,89 16,89 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 15,45 15,45 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 17,61 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,233 0,233 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 2,83 2,83 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 
% 18,30% 18,30% 28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 28,30% 

75 Котельная 
«Шарапово» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 4,264 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,69 0,69 0,67 0,65 0,64 0,63 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,01 0,01 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
% 0,30% 0,30% 0,70% 1,10% 1,30% 1,50% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 

76 Котельная 
«Никольское» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
% 38,13% 38,13% 38,13% 41,94% 41,94% 41,94% 41,94% 41,94% 41,94% 41,94% 41,94% 41,94% 41,94% 41,94% 41,94% 41,94% 41,94% 41,94% 41,94% 41,94% 41,94% 41,94% 

77 Котельная 
«Аниково» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,138 0,138 0,138 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,132 0,132 0,132 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
% 26,52% 26,52% 26,52% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 6,93% 

78 
Котельная 

«Санаторий 
Герцена» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,132 0,132 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 13,245 13,245 13,245 13,245 13,245 13,245 13,245 13,245 13,245 13,245 13,245 13,245 13,245 13,245 13,245 13,245 13,245 13,245 13,245 13,245 13,245 13,245 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 4,94 4,94 4,77 4,64 4,50 4,37 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 3,73 3,73 4,04 4,17 4,30 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 
% 16,93% 16,93% 18,32% 18,92% 19,52% 20,12% 20,12% 20,12% 20,12% 20,12% 20,12% 20,12% 20,12% 20,12% 20,12% 20,12% 20,12% 20,12% 20,12% 20,12% 20,12% 20,12% 

79 Котельная 
«Гигирево» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 3,09% 

80 
Котельная 

«Новоивановск
ое» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 26,89 26,89 29,02 31,15 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 25,36 25,36 28,00 30,64 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,36 0,36 0,364 0,368 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 24,64 27,465 28,3 29,098 29,098 29,098 29,098 29,098 29,098 29,098 29,098 29,098 29,098 29,098 29,098 29,098 29,098 29,098 29,098 29,098 29,098 29,098 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 1,3 1,373 1,415 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -0,94 -3,84 -2,08 -0,28 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 
% -3,71% -15,14% -7,43% -0,92% 7,09% 7,09% 7,09% 7,09% 7,09% 7,09% 7,09% 7,09% 7,09% 7,09% 7,09% 7,09% 7,09% 7,09% 7,09% 7,09% 7,09% 7,09% 

81 Котельная 
«Горки-10» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 45,27 45,27 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,29 0,29 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 39,95 40,96 40,96 40,96 40,96 44,334 44,334 44,334 44,334 44,334 44,334 44,334 44,334 44,334 44,334 44,529 44,529 44,529 44,529 44,529 44,529 44,529 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 4,16 4,15 4,15 4,15 4,15 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,87 -0,13 4,64 4,64 4,64 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 
% 1,92% -0,29% 9,28% 9,28% 9,28% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 1,42% 

82 Котельная 
«Успенское» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 12 12 12 12 12 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 10,484 10,484 10,484 10,484 10,484 10,484 10,484 10,484 10,484 10,484 10,484 10,484 10,484 10,484 10,484 10,484 10,484 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 0,614 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 

83 Котельная 
«Сосны» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 13,667 13,667 13,667 13,667 13,667 13,667 13,667 13,667 13,667 13,667 13,667 13,667 13,667 13,667 13,667 13,667 13,667 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 1,18 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 2,77 2,80 2,80 2,80 2,80 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 
% 17,14% 17,32% 17,32% 17,32% 17,32% 7,68% 7,68% 7,68% 7,68% 7,68% 7,68% 7,68% 7,68% 7,68% 7,68% 7,68% 7,68% 7,68% 7,68% 7,68% 7,68% 7,68% 

84 Котельная 
«Успенское-1» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 6,16 6,16 6,36 6,62 6,506 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 3,76 3,76 4,51 5,31 5,59 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 4,386 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,028 0,028 0,033 0,039 0,035 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 3,540 3,540 3,090 2,678 2,070 1,339 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -0,84 -0,84 0,36 1,56 2,45 2,00 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 
% -22,29% -22,29% 7,92% 29,44% 43,91% 45,49% 57,23% 57,23% 57,23% 57,23% 57,23% 57,23% 57,23% 57,23% 57,23% 57,23% 57,23% 57,23% 57,23% 57,23% 57,23% 57,23% 

85 

Котельная 
«Петелинская 

птицефабрика» 
* 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 16,89 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 
% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 23,67% 

86 Котельная 
«Покровское» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 24,24% 

87 Котельная 
«ПМС-4» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 4,64 4,64 4,64 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 3,35 3,35 3,35 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,032 0,032 0,032 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 1,713 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,57 1,57 1,57 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
% 46,72% 46,72% 46,72% 31,04% 31,04% 31,04% 31,04% 31,04% 31,04% 31,04% 31,04% 31,04% 31,04% 31,04% 31,04% 31,04% 31,04% 31,04% 31,04% 31,04% 31,04% 31,04% 

88 
Котельная 

"Покровский 
городок" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 4,01 4,01 4,01 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 3,77 3,77 3,77 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,074 0,073 0,072 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,27 0,27 0,26 0,24 0,21 0,19 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,04 1,04 1,05 1,63 1,66 1,68 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 
% 27,61% 27,64% 27,93% 37,98% 38,53% 39,09% 39,64% 39,64% 39,64% 39,64% 39,64% 39,64% 39,64% 39,64% 39,64% 39,64% 39,64% 39,64% 39,64% 39,64% 39,64% 39,64% 

89 
Котельная №7 

"Лесной 
Городок" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 16,34 16,34 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 15,6 15,6 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 20,812 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,092 0,091 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 14,38 14,38 16,592 16,734 16,734 19,547 19,547 19,547 19,547 19,547 19,547 19,547 19,547 19,547 19,547 19,547 19,547 19,547 19,547 19,547 19,547 19,547 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,82 0,8 0,90 0,91 0,91 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,31 0,33 3,22 3,07 3,07 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
% 1,97% 2,11% 15,45% 14,73% 14,73% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 

90 Котельная №2, 
4 МВт 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 
% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 63,45% 

91 Котельная 
№215 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 38,44% 

92 Котельная №15 
"Голицино" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 0,187 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
% 66,84% 66,84% 67,45% 67,45% 67,45% 67,45% 67,45% 67,45% 67,45% 67,45% 67,45% 67,45% 67,45% 67,45% 67,45% 67,45% 67,45% 67,45% 67,45% 67,45% 67,45% 67,45% 

93 Котельная 
«Ястребки» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,138 0,138 0,138 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,094 0,094 0,094 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
% 22,34% 22,34% 22,34% 29,22% 29,22% 29,22% 29,22% 29,22% 29,22% 29,22% 29,22% 29,22% 29,22% 29,22% 29,22% 29,22% 29,22% 29,22% 29,22% 29,22% 29,22% 29,22% 

94 Котельная 
"Акулово" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,19 0,19 0,19 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
% 27,89% 27,89% 27,89% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 21,08% 

95 Котельная "ст. 
Кубинка-2" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,21 0,21 0,21 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

109 

№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
% 40,95% 40,95% 40,95% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 11,05% 

96 Котельная 
«Жаворонки» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,037 0,037 0,037 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -0,014 -0,014 -0,014 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 
% -36,76% -36,76% -36,76% 18,26% 18,26% 18,26% 18,26% 18,26% 18,26% 18,26% 18,26% 18,26% 18,26% 18,26% 18,26% 18,26% 18,26% 18,26% 18,26% 18,26% 18,26% 18,26% 

97 Котельная 
"Веденское" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,172 0,172 0,172 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,172 0,172 0,172 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -0,016 -0,016 -0,016 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 
% -9,30% -9,30% -9,30% 26,74% 26,74% 26,74% 26,74% 26,74% 26,74% 26,74% 26,74% 26,74% 26,74% 26,74% 26,74% 26,74% 26,74% 26,74% 26,74% 26,74% 26,74% 26,74% 

98 
Котельная 
пансионата 
«Химик» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 

МП «Звенигородские инженерные сети» 

99 Котельная пр. 
Ветеранов,6 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 2,82 2,82 8,84 8,95 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 2,82 2,82 8,84 8,95 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,036 0,036 0,097 0,098 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 6,16 6,16 7,505 7,505 7,505 7,505 7,505 7,505 7,505 7,505 7,505 7,505 7,505 7,505 7,505 7,505 7,505 7,505 7,505 7,505 7,505 7,505 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,6 0,6 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -3,98 -3,98 0,51 0,62 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 
% -140,99% -140,99% 5,73% 6,88% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 

100 Котельная ул. 
Ленина, 30 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 6,88 9,89 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 6,33 9,28 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,087 0,087 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 9,93 9,93 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596 10,596 

Потери в тепловых Гкал/ч 0,97 0,97 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 
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сетях 
Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -4,66 -1,71 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 
% -73,57% -18,39% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 

101 
Котельная 

Нахабинское 
шоссе, 2 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 30 30 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 26,7 26,7 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,367 0,367 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 26,46 26,46 27,964 27,964 27,964 27,964 27,964 27,964 27,964 27,964 27,964 27,964 27,964 27,964 27,964 27,964 27,964 27,964 27,964 27,964 27,964 27,964 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -2,91 -2,91 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 
% -10,89% -10,89% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 

102 Котельная ул. 
Лермонтова, 6 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 6,88 6,88 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 6,33 6,33 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,127 0,127 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 7,62 7,62 8,351 8,351 8,351 8,351 8,351 8,351 8,351 8,351 8,351 8,351 8,351 8,351 8,351 8,351 8,351 8,351 8,351 8,351 8,351 8,351 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,75 0,75 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -2,17 -2,17 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
% -34,23% -34,23% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 4,61% 

103 
Котельная ФОК 

«Звезда» ул. 
Московская, 47 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 5,13 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,18 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -3,44 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

% -
181,00% 73,96% 73,96% 73,96% 73,96% 73,96% 73,96% 73,96% 73,96% 73,96% 73,96% 73,96% 73,96% 73,96% 73,96% 73,96% 73,96% 73,96% 73,96% 73,96% 73,96% 73,96% 

104 Котельная мкр. 
Восточный, 4а 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 1,55 

Переключение нагрузки на ГТ-ТЭЦ. Вывод из эксплуатации 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 1,47 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,02 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,389 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,04 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,02 
% 69,46% 

105 Котельная ул. 
Парковая, 10Б 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,767 0,767 0,767 0,767 0,767 0,767 0,767 0,767 0,767 0,767 0,767 0,767 0,767 0,767 0,767 0,767 0,767 0,767 0,767 0,767 0,767 0,767 
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Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 39,22% 

106 Котельная ул. 
Герцена, 13А 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 
% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 69,50% 

107 Котельная п. 
Дютьково 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 50,42% 

108 Котельная пер. 
Зареченский, 27 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 
% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 29,42% 

109 
Котельная 
санатория 
Поречье 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,05 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,05 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
% -32,00% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 11,22% 

110 
Котельная 
Академия 

Дзюдо 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 
% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 38,59% 

МУП «ЖКХ Назарьево» 

111 
Котельная 
Назарьево 

(Промзона) 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 21,93 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 12,26 12,26 12,26 12,26 12,26 12,26 12,26 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 
% 57,29% 57,29% 57,29% 57,29% 57,29% 57,29% 57,29% 48,20% 48,20% 48,20% 48,20% 48,20% 48,20% 48,20% 48,20% 48,20% 48,20% 48,20% 48,20% 48,20% 48,20% 48,20% 

112 Котельная 
Матвейково 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 
% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 85,19% 

113 
Котельная ИФА 

им. Обухова 
РАН 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 2,45 2,45 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,042 0,042 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,46 0,46 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 
% 18,82% 18,82% 23,53% 23,53% 23,53% 23,53% 23,53% 23,53% 23,53% 23,53% 23,53% 23,53% 23,53% 23,53% 23,53% 23,53% 23,53% 23,53% 23,53% 23,53% 23,53% 23,53% 

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ 

114 БМК в/г №20 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 1,478 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 
% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 66,30% 

115 Котельная 
№278 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 4,01 4,01 3,87 3,79 3,71 3,64 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 3,72 3,86 3,94 4,02 4,09 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 7,73 
% 18,84% 19,55% 19,96% 20,36% 20,72% 22,64% 22,64% 22,64% 22,64% 22,64% 22,64% 22,64% 22,64% 22,64% 22,64% 22,64% 22,64% 22,64% 22,64% 22,64% 22,64% 39,16% 

116 Котельная 
№104 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 66,89 66,89 66,89 66,89 66,89 66,89 66,89 66,89 66,89 66,89 66,89 66,89 66,89 66,89 66,89 66,89 66,89 66,89 66,89 66,89 66,89 66,89 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 62,79 62,79 62,79 62,79 62,79 62,79 62,79 62,79 62,79 62,79 62,79 62,79 62,79 62,79 62,79 62,79 62,79 62,79 62,79 62,79 62,79 62,79 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,705 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 0,694 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 4,91 4,91 5,357 5,357 5,357 5,357 5,357 5,357 5,357 5,357 5,357 5,357 5,357 5,357 5,357 5,357 5,357 5,357 5,357 5,357 5,357 5,357 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 56,41 56,42 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 55,97 
% 89,83% 89,85% 89,14% 89,14% 89,14% 89,14% 89,14% 89,14% 89,14% 89,14% 89,14% 89,14% 89,14% 89,14% 89,14% 89,14% 89,14% 89,14% 89,14% 89,14% 89,14% 89,14% 

117 Котельная 
№5482  

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 
% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 39,99% 

118 
Котельная 
Военных 

складов 3007 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 
% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 17,90% 

119 
Котельная №5, 

пос. Гарь-
Покровское 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 8,44 8,44 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,2 0,2 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,65 0,65 0,63 0,62 0,61 0,59 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 4,01 4,01 4,43 4,44 4,45 4,47 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 
% 47,52% 47,52% 50,79% 50,90% 51,02% 51,25% 51,82% 51,82% 51,82% 51,82% 51,82% 51,82% 51,82% 51,82% 51,82% 51,82% 51,82% 51,82% 51,82% 51,82% 51,82% 51,82% 

120 Котельная 
№122 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 2,417 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 

121 
Котельная 
санатория 

Минобороны 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 3,393 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 
% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 57,80% 

122 БМК №87 в/г 
№1  

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 4,679 4,679 4,679 4,679 4,679 4,679 4,679 4,679 4,679 4,679 4,679 4,679 4,679 4,679 4,679 4,679 4,679 4,679 4,679 4,679 4,679 4,679 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 
% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 42,91% 

123 Котельная 
№214 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 0,506 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 
% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 76,99% 

АО «Ресурс» 

124 Котельная №2 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 32,89 32,89 39,641 45,497 45,497 45,497 45,497 45,497 45,497 45,497 45,497 45,497 45,497 45,497 45,497 45,985 45,985 45,985 45,985 45,985 45,985 45,985 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,91 0,91 1,10 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 14,32 14,32 7,38 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
% 29,62% 29,62% 15,27% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 1,78% 1,78% 1,78% 1,78% 1,78% 1,78% 1,78% 

ООО «Московский насосный завод» 

125 Котельная ООО 
«МНЗ» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 34,55 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 22,1 22,1 22,1 27,37 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 1,11 0,88 0,88 0,92 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 10,92 11,15 11,15 5,84 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
% 31,60% 32,27% 32,27% 16,91% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 

ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» 

126 Котельная №1 
ОАО «ВЗОИ» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 
% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 62,66% 

127 Котельная №2 
ОАО «ВЗОИ» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 3,616 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 

ООО «Баковский завод резинотехнических изделий» 

128 Котельная ООО 
«БЗРИ» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 
% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 

ООО «Теплосервис-М» 

129 
Котельная «ул. 

Чистяковой, 
30» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 92,88 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 85,91 85,91 85,91 85,91 85,91 85,91 85,91 85,91 85,91 85,91 85,91 85,91 85,91 85,91 85,91 85,91 85,91 85,91 85,91 85,91 85,91 85,91 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 66,5 67,486 67,486 68,029 68,029 68,029 68,029 68,029 68,029 68,029 68,029 68,029 68,029 68,029 68,029 68,029 68,029 68,029 68,029 68,029 68,029 68,029 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 3,25 3,30 3,30 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 14,20 13,17 13,17 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 
% 16,53% 15,33% 15,33% 14,66% 14,66% 14,66% 14,66% 14,66% 14,66% 14,66% 14,66% 14,66% 14,66% 14,66% 14,66% 14,66% 14,66% 14,66% 14,66% 14,66% 14,66% 14,66% 

СМУ-158 АО «Трансинжстрой» 
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№ 
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130 Котельная 
СМУ-158 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 0,408 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 
% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 39,96% 

ООО «Теплосервис-М» 

131 БМК 
«Импульс» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68 24,68 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 5,92 14,061 14,061 14,061 14,061 14,061 14,061 14,061 14,061 14,061 14,061 14,061 14,061 14,061 14,061 14,061 14,061 14,061 14,061 14,061 14,061 14,061 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,12 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 17,96 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 
% 74,43% 40,01% 40,01% 40,01% 40,01% 40,01% 40,01% 40,01% 40,01% 40,01% 40,01% 40,01% 40,01% 40,01% 40,01% 40,01% 40,01% 40,01% 40,01% 40,01% 40,01% 40,01% 

ООО «ТеплоЭнергоСервис» 

132 Котельная мкр. 
Немчиновка» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 30,96 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 9,657 9,657 9,657 11,618 11,618 11,618 11,618 11,618 11,618 11,618 11,618 11,618 11,618 11,618 11,618 11,618 11,618 11,618 11,618 11,618 11,618 11,618 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,21 0,21 0,21 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 18,87 18,87 18,87 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 16,86 
% 65,36% 65,36% 65,36% 58,41% 58,41% 58,41% 58,41% 58,41% 58,41% 58,41% 58,41% 58,41% 58,41% 58,41% 58,41% 58,41% 58,41% 58,41% 58,41% 58,41% 58,41% 58,41% 

АО «ПИК-Регион» 

133 Котельная ООО 
«ПИК-Регион» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 33,27 33,27 33,27 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 16,16 17,101 17,101 32,151 32,151 32,151 32,151 32,151 32,151 32,151 32,151 32,151 32,151 32,151 32,151 32,151 32,151 32,151 32,151 32,151 32,151 32,151 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 1,28 1,35 1,35 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 15,59 14,57 14,57 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 
% 46,86% 43,80% 43,80% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 9,72% 

ОАО «Союзэнерго» 

134 Котельная мкр. 
Южный 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 13,76 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 9,403 9,403 9,403 9,403 9,403 9,403 9,403 9,403 9,403 9,403 9,403 9,403 9,403 9,403 9,403 9,403 9,403 9,403 9,403 9,403 9,403 9,403 
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Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 
% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 17,94% 

135 Котельная АО 
«Союзэнерго» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 5,43 

Переключение нагрузки на ГТ-ТЭЦ. Вывод из эксплуатации 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 4,34 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,115 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 4,614 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,06 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -0,45 
% -10,35% 

ООО «Гефест-Инжиниринг» 

136 Котельная 
«Гефест» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 20,92 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 
% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 35,09% 

ООО «УК Энергоцентр» 

137 Котельная №1 
«Энергоцентр» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 
% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 

138 Котельная №2, 
ул. Некрасова 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 2,68 2,68 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 2,68 2,68 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 2,25 3,91 4,221 4,221 4,221 4,221 4,221 4,221 4,221 4,221 4,221 4,221 4,221 4,221 4,221 4,221 4,221 4,221 4,221 4,221 4,221 4,221 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 1,33 1,56 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -0,90 -2,79 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

% -33,58% -
104,25% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 

139 Котельная №3 
«ЛОК» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 

Расход тепла на Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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собственные нужды 
Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 
% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 76,06% 

140 Котельная №4 
Восточный 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 4,89 6,029 6,029 6,029 6,029 6,029 6,029 6,029 6,029 6,029 6,029 6,029 6,029 6,029 6,029 6,029 6,029 6,029 6,029 6,029 6,029 6,029 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,43 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 6,10 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 
% 53,42% 42,56% 42,56% 42,56% 42,56% 42,56% 42,56% 42,56% 42,56% 42,56% 42,56% 42,56% 42,56% 42,56% 42,56% 42,56% 42,56% 42,56% 42,56% 42,56% 42,56% 42,56% 

141 Котельная №5 
Южный 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 10,83 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 
% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 52,40% 

ЗАО Дом отдыха «Связист» 

142 
Котельная 

«Дом отдыха 
Связист» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» 

143 

Котельная 
ФГБУ 

«Клинический 
санаторий 
«Барвиха» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 14,64 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 14,64 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 20,66 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,282 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -5,71 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
% -39,02% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 

ФГУП «Комплекс» 

144 Котельная 
филиала Усово 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

ФГУП 
«Комплекс» 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 2,8 2,8 2,88 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 3,131 3,131 3,131 3,131 3,131 3,131 3,131 3,131 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 5,86 5,86 5,78 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 
% 65,77% 65,77% 64,82% 64,01% 64,01% 64,01% 64,01% 64,01% 64,01% 64,01% 64,01% 64,01% 64,01% 64,01% 61,83% 61,83% 61,83% 61,83% 61,83% 61,83% 61,83% 61,83% 

ООО «РУШ» 

145 Котельная ООО 
«РУШ» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26 27,26 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 8,163 8,163 8,163 8,163 8,163 8,163 8,163 8,163 8,163 8,163 8,163 8,163 8,163 8,163 8,163 8,163 8,163 8,163 8,163 8,163 8,163 8,163 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 
% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 68,50% 

ООО НПО «Союз-М» 

146 Котельная ООО 
НПО «Союз-М» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 0,223 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 
% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 77,78% 

ОАО «Ямское поле» 

147 Котельная ОАО 
«Ямское поле» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 

ООО «Голицынская управляющая компания» 

148 Котельная 
Заводской пр. 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
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№ 
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Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 

ЗАО Дом отдыха «Ершово» 

149 
Котельная 

«Дом отдыха 
Ершово» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 7,796 7,796 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,34 0,34 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 12,48 12,48 19,56 19,56 19,56 19,56 19,56 19,56 19,56 19,56 19,56 19,56 19,56 19,56 19,56 19,56 19,56 19,56 19,56 19,56 19,56 19,56 
% 59,93% 59,93% 93,93% 93,93% 93,93% 93,93% 93,93% 93,93% 93,93% 93,93% 93,93% 93,93% 93,93% 93,93% 93,93% 93,93% 93,93% 93,93% 93,93% 93,93% 93,93% 93,93% 

ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» 

150 Котельная 
«НМИЦ РК» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 5,986 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 
% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 59,14% 

АО «Теплоэнергетическое предприятие» 

151 Котельная 
"Митькино" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 0,416 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 3,156 3,156 4,701 4,701 4,701 13,365 13,365 13,365 13,365 13,365 13,365 13,365 13,365 13,365 13,365 13,365 13,365 13,365 13,365 13,365 13,365 13,365 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,57 0,57 0,85 0,85 0,85 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 13,19 13,19 11,36 11,36 11,36 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 
% 76,10% 76,10% 65,57% 65,57% 65,57% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 

АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева 

152 Котельная АО 
«Заречье»  

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 24,96 24,96 25,427 25,427 25,487 40,289 40,289 40,289 40,289 40,289 40,289 40,289 40,289 40,289 40,289 40,289 40,289 40,289 40,289 40,289 40,289 40,289 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 3,61 3,61 3,68 3,68 3,69 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 29,29 29,29 28,76 28,76 28,69 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 
% 50,33% 50,33% 49,41% 49,41% 49,30% 20,19% 20,19% 20,19% 20,19% 20,19% 20,19% 20,19% 20,19% 20,19% 20,19% 20,19% 20,19% 20,19% 20,19% 20,19% 20,19% 20,19% 

ООО «УК «Кунцево» 

153 
Газопоршневая 
станция ООО 

«УК «Кунцево» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 7,05 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 

Расход тепла на Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

собственные нужды 
Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 

АО «Стройполимер» 

154 
Котельная АО 

«Стройполимер
» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 10,98 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 
% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 33,30% 

ГАУЗ МО «КЦВМиР» 

155 Котельная 
МГКБ №45 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 
% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 73,20% 

ООО «КТТ-Дубки» 

156 Котельная ООО 
«КТТ-Дубки» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 27,52 36,12 36,12 36,12 39,13 39,13 39,13 39,13 39,13 39,13 39,13 39,13 39,13 39,13 39,13 39,13 39,13 39,13 39,13 39,13 39,13 39,13 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 27,43 36,03 36,03 36,03 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 39,04 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,251 0,319 0,319 0,319 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 33,35 33,35 33,46 33,46 35,222 35,222 35,222 35,222 35,222 35,222 35,222 35,222 35,222 35,222 35,222 35,555 35,555 35,555 35,555 35,555 35,555 35,555 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 1,86 1,49 1,49 1,49 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч -8,03 0,87 0,76 0,76 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 
% -29,28% 2,42% 2,10% 2,10% 4,95% 4,95% 4,95% 4,95% 4,95% 4,95% 4,95% 4,95% 4,95% 4,95% 4,95% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 4,06% 

ОАО «121 АРЗ» 

157 Котельная ОАО 
«121 АРЗ» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 57,73 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 
% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 61,78% 

ЗАО «Царский лес» (ДО "Покровское")  
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

158 
Котельная 

«Дом отдыха 
Покровское» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 17,69% 

ООО «Московская Инженерная Компания  

159 Котельная ТСЖ 
«Грюнвальд» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 
% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 46,68% 

ООО «ТеплоВиК» 

160 

Крышная 
котельная №1 

ООО 
«ТеплоВиК» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 

161 

Крышная 
котельная №2 

ООО 
«ТеплоВиК» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 

ООО «Пансионат "Лесной городок"  

162 
Котельная 
«Лесной 
городок» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Потери в тепловых Гкал/ч 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 
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сетях 
Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 
% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 49,36% 

ООО "Конвент-Плюс" 

163 
Котельная ООО 

«Конвент-
Плюс» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 
% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 64,19% 

ФГАУ "ОК "Рублево-Успенский 

164 Котельная 
"Усово" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 
% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 21,72% 

165 Котельная 
«Жуковка-2» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 6 6 6 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 2,07 2,07 2,07 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 4,64 4,64 4,64 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 
% 35,66% 35,66% 35,66% 45,08% 45,08% 45,08% 45,08% 45,08% 45,08% 45,08% 45,08% 45,08% 45,08% 45,08% 45,08% 45,08% 45,08% 45,08% 45,08% 45,08% 45,08% 45,08% 

166 Котельная 
"Успенское" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 

Новые источники теплоснабжения 

167 
Новая 

котельная №1 
п. Красный 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 7,31 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 7,31 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0,072 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 1,44 1,928 1,928 5,308 5,308 5,308 5,308 5,308 12,318 12,318 12,318 12,318 12,318 12,318 12,318 12,318 12,318 12,318 12,318 12,318 12,318 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0,09 0,12 0,12 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 5,71 12,01 12,01 8,42 8,42 8,42 8,42 8,42 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 
% 0,00% 78,13% 84,62% 84,62% 59,37% 59,37% 59,37% 59,37% 59,37% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 

168 
Новая 

котельная ЖК 
"Центральный" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 13,378 13,378 13,378 13,378 13,378 13,378 13,378 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 6,689 13,378 13,378 13,378 13,378 13,378 13,378 13,378 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 0 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 2,065 3,799 3,799 3,799 3,799 3,799 3,799 3,799 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 
% 0,00% 0,00% 66,48% 66,48% 66,48% 66,48% 66,48% 66,48% 66,48% 66,48% 66,48% 66,48% 66,48% 66,48% 66,48% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 69,12% 

169 
Новая 

котельная №2 д. 
Малые Вяземы 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,457 29,457 29,457 29,457 29,457 29,457 29,457 29,457 29,457 29,457 29,457 29,457 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 5,06% 

170 

Новая 
котельная №3 г. 
Голицыно, мкр. 

Северный  

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 0 0 0 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 0 0 0 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0 0 0 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 0 0 0 0 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,25% 19,25% 19,25% 19,25% 19,25% 19,25% 19,25% 19,25% 19,25% 19,25% 19,25% 19,25% 19,25% 19,25% 19,25% 19,25% 19,25% 

171 
Новая 

котельная 
"Бутынь"  

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 8,6 8,6 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 8,6 8,6 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0,084 0,084 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 0 7,652 7,652 9,787 9,787 9,787 9,787 9,787 9,787 9,787 9,787 9,787 9,787 9,787 9,787 9,787 9,787 9,787 9,787 9,787 9,787 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0,4 0,4 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0 0,46 0,46 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 
% 0,00% 0,00% 5,40% 5,40% 6,82% 6,82% 6,82% 6,82% 6,82% 6,82% 6,82% 6,82% 6,82% 6,82% 6,82% 6,82% 6,82% 6,82% 6,82% 6,82% 6,82% 6,82% 

172 
Новая 

котельная №7 с. 
Лайково 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 3,44 3,44 3,44 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 3,44 3,44 3,44 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0,017 0,017 0,017 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

125 

№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 1,356 3,7951 3,7951 6,5791 7,3841 7,3841 7,3841 7,3841 7,3841 7,3841 7,3841 7,3841 7,3841 7,3841 7,3841 7,3841 7,3841 7,3841 7,3841 7,3841 7,3841 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0,07 0,10 0,10 0,21 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 2,00 -0,47 -0,47 0,91 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
% 0,00% 58,05% -13,73% -13,73% 11,79% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 

173 
Новая 

котельная №8 с. 
Лайково 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 3,44 3,44 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 3,44 3,44 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0,017 0,017 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 0 1,456 2,307 7,284 7,284 7,284 7,284 7,284 7,284 7,284 7,284 7,284 7,284 7,284 7,284 7,284 7,284 7,284 7,284 7,284 7,284 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0,073 0,12 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0,00 1,89 1,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
% 0,00% 0,00% 55,06% 29,08% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 

174 
Новая 

котельная 
«Фуньково» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,636 2,636 2,636 2,636 2,636 2,636 2,636 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,62% 16,62% 16,62% 16,62% 16,62% 16,62% 16,62% 

175 
Новая 

котельная №4 д. 
Зайцево 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 0 0 0 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 18,06 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 0 0 0 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0 0 0 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 0,177 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 0 0 0 0 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 

176 
Новая 

котельная №5 д. 
Крюково 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 0 0 0 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 0 0 0 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0 0 0 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 0 0 0 0 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 

177 
Новая 

котельная №6  
с. Перхушково 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 50 50 50 50 50 50 50 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 50 50 50 50 50 50 50 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,631 17,631 17,631 17,631 17,631 43,921 43,921 43,921 43,921 43,921 43,921 43,921 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,21% 6,21% 6,21% 6,21% 6,21% 6,54% 6,54% 6,54% 6,54% 6,54% 6,54% 6,54% 

178 
Новая 

котельная №9 г. 
Кубинка 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,036 4,036 4,036 4,036 4,036 4,036 4,036 4,036 4,036 4,036 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,26% 9,26% 9,26% 9,26% 9,26% 9,26% 9,26% 9,26% 9,26% 9,26% 

179 
Новая 

котельная 
"Юдино" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,39% 16,39% 16,39% 16,39% 16,39% 16,39% 16,39% 

180 ГТ-ТЭЦ 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 9,683 13,466 21,179 22,044 26,206 26,206 26,206 26,206 26,206 26,206 26,206 26,206 26,206 26,206 26,206 26,206 26,206 26,206 26,206 26,206 26,206 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0,87 1,21 1,48 1,54 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 20,04 15,92 7,94 7,01 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 
% 0,00% 64,26% 51,04% 25,44% 22,47% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 

181 
Котельная ООО 
"Град-Инвест" 
д. Мякинино 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 56,76 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 56,19 56,19 56,19 56,19 56,19 56,19 56,19 56,19 56,19 56,19 56,19 56,19 56,19 56,19 56,19 56,19 56,19 56,19 56,19 56,19 56,19 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 9,324 13,401 43,89 43,89 43,89 43,89 43,89 43,89 43,89 43,89 43,89 43,89 43,89 43,89 43,89 43,89 43,89 43,89 43,89 43,89 43,89 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0,49 0,71 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 45,82 41,52 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 
% 0,00% 81,54% 73,89% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 

182 

Новая 
котельная БМК-

10,5 МВт с. 
Ершово 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 0 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 
% 0,00% 0,00% 20,65% 20,65% 20,65% 20,65% 20,65% 20,65% 20,65% 20,65% 20,65% 20,65% 20,65% 20,65% 20,65% 20,65% 20,65% 20,65% 20,65% 20,65% 20,65% 20,65% 

183 
Новая 

котельная 
д.Семенково 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 0 0,547 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0 0,78 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 
% 0,00% 0,00% 56,46% 32,28% 32,28% 32,28% 32,28% 32,28% 32,28% 32,28% 32,28% 32,28% 32,28% 32,28% 32,28% 32,28% 32,28% 32,28% 32,28% 32,28% 32,28% 32,28% 

184 

Новая 
котельная ЖК 
"Немчиновка-

Резиденц"  

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
% 0,00% 26,45% 26,45% 26,45% 26,45% 26,45% 26,45% 26,45% 26,45% 26,45% 26,45% 26,45% 26,45% 26,45% 26,45% 26,45% 26,45% 26,45% 26,45% 26,45% 26,45% 26,45% 

185 

Новая 
котельная ЖК 

Высокие 
Жаворонки 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
% 0,00% 13,93% 13,93% 13,93% 13,93% 13,93% 13,93% 13,93% 13,93% 13,93% 13,93% 13,93% 13,93% 13,93% 13,93% 13,93% 13,93% 13,93% 13,93% 13,93% 13,93% 13,93% 

186 

Новая 
котельная 

Изумрудная 
долина 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 16,794 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 
% 0,00% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 9,65% 

187 

Новая 
котельная КД 
"Грибовский 

лес"  

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 0 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 0 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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№ 
п/п Наименование и адрес котельной  Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 0 0 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0 0 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 
% 0,00% 0,00% 0,00% 42,23% 42,23% 42,23% 42,23% 42,23% 42,23% 42,23% 42,23% 42,23% 42,23% 42,23% 42,23% 42,23% 42,23% 42,23% 42,23% 42,23% 42,23% 42,23% 

188 
Новая 

котельная КД 
"Точка отсчета" 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 0 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 0 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,344 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 0 0 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
% 0,00% 0,00% 0,00% 13,76% 13,76% 13,76% 13,76% 13,76% 13,76% 13,76% 13,76% 13,76% 13,76% 13,76% 13,76% 13,76% 13,76% 13,76% 13,76% 13,76% 13,76% 13,76% 
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Новая 
котельная 

«Новая 
Жуковка-2» 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 0 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 0 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 0 0 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0 0 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
% 0,00% 0,00% 0,00% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 

190 Новая БМК 
МВКУ-0,5Г 

Установленная 
тепловая мощность Гкал/ч 0 0 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая 
тепловая мощность  Гкал/ч 0 0 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Расход тепла на 
собственные нужды Гкал/ч 0 0 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Присоединенная 
тепловая нагрузка Гкал/ч 0 0 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/Дефицит 
("-") источника 

Гкал/ч 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
% 0,00% 0,00% 57,60% 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

  Суммарная установленная тепловая 
мощность  Гкал/ч 2060,66 2256,35 2349,47 2400,02 2428,03 2459,39 2459,39 2459,39 2459,39 2459,39 2512,39 2512,39 2517,12 2517,12 2517,12 2558,79 2558,79 2558,79 2558,79 2558,79 2558,79 2558,79 

 Суммарная располагаемая тепловая 
мощность  Гкал/ч 1867,15 2064,04 2181,57 2259,63 2289,13 2321,01 2321,01 2321,01 2321,01 2321,01 2374,01 2374,01 2378,74 2378,74 2378,74 2420,35 2420,35 2420,35 2420,35 2420,35 2420,35 2420,35 

Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 23,23 24,80 25,33 24,08 24,20 24,45 24,45 24,45 24,45 24,45 24,97 24,97 25,02 25,02 25,02 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 
Суммарная присоединенная тепловая 
нагрузка Гкал/ч 1266,63 1324,54 1366,92 1463,78 1496,53 1563,59 1582,61 1583,25 1583,25 1605,37 1652,45 1663,96 1672,71 1672,71 1672,90 1705,92 1705,92 1705,92 1705,92 1705,92 1705,92 1705,92 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 121,16 122,37 123,82 129,43 130,33 135,32 135,16 135,28 135,28 136,80 139,27 140,28 141,31 141,31 141,32 143,09 143,09 143,09 143,09 143,09 143,09 143,09 
Резерв (+)/Дефицит ("-") Гкал/ч 456,13 592,34 665,50 642,34 638,08 597,64 578,80 578,03 578,03 554,40 557,31 544,79 539,70 539,70 539,50 545,94 545,94 545,94 545,94 545,94 545,94 545,94 

“*” – договор аренды расторгнут с 01.06.2021 с арендодателем АО “Петелинская птицефабрика” 
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2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника 
тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских 
округов 

Все источники теплоснабжения города находятся в существующих границах города. 
 
2.5. Радиусы эффективного теплоснабжения 
Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников 

тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 
теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей 
установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 
превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе 
теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 
теплоснабжения. 

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых 
подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по 
причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит 
избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется 
на снижении расходов.  

С понятием эффективного радиуса тесно связана величина максимального радиуса 
теплоснабжения Rmax, который определяет длину теплопровода от источника до наиболее 
удаленного потребителя. 

В Федеральном законе от 27.07.2011 №190-ФЗ «О теплоснабжении» введено понятие об 
эффективном радиусе теплоснабжения без конкретной методики его расчета. Отсутствие 
разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие методических 
рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного 
теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции 
действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации 
локальных зон теплоснабжения.  

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для 
существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или 
подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не 
модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой 
новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален. 

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения по целевой функции минимума 
себестоимости полезно отпущенного тепла, является затруднительным и не всегда оказывается 
достоверным. 

В нашем случае, для расчета радиусов эффективного теплоснабжения использована 
методика, которая изложена в статье «К вопросу определения радиуса эффективного 
теплоснабжения» журнала «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 год (авторы – Д.А. Волков, 
Ю.В. Кожарин). Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения 
основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной 
теплотрассы с заданным уровнем потерь. Согласно этой методике для определения 
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максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети 
вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 
кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода 
определяются годовые тепловые потери (или мощность потерь). Принимается, что 
эффективность теплопровода, с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового 
отпуска тепла к подключаемому потребителю, допустимый для данной сети уровень тепловых 
потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключенному потребителю). Далее по 
расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь 
(в Гкал/год) по формуле определяем радиус теплоснабжения: 

L=100Qпот/Q100 
где: 
● Qпот – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода; 
● Q100 – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины. 
Расчетные радиусы эффективного теплоснабжения источников тепла представлены в 

таблице 5.2. Анализ полученных значений радиуса эффективного теплоснабжения котельных 
показывает, что котельные работают в пределах расчетного радиуса. Перспективная зона 
теплоснабжения от котельных будет обеспечиваться тепловой энергией эффективно. 

Таблица 2.5-1 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой 
энергии 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес котельной 

Установленная 
мощность Rэфф. 

2020 2041 2020 2041 
Гкал/ч Гкал/ч м м 

АО «Одинцовская теплосеть» 
1 Котельная №1 г. Одинцово, ул. Садовая, 11 40,87 75,01 2427 3402 
2 Котельная №1-а г. Одинцово, ул. М. Жукова, 16А 23,28 0,00 1756 0 
3 Котельная №2 г. Одинцово, ул. Северная, 34 30,60 103,20 2058 4049 

4 Котельная №3 г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 
14б 42,08 75,01 2467 3402 

5 Котельная №4 г. Одинцово, ул. Говорова, 22 139,90 139,90 4769 4769 
6 Котельная №6 г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53а 15,75 35,75 1392 2249 
7 Котельная №7 г. Одинцово, Можайское ш., 50-а 51,00 79,38 2748 3510 

8 Котельная №8 г. Одинцово, ул. Комсомольская, 16-
б 24,90 34,90 1826 2219 

9 Котельная №8-а г. Одинцово, ул. Союзная, 7-а 22,95 32,95 1741 2147 

10 Котельная «Одинцово-
1» г. Одинцово, в/г №315 7,20 0,00 854 0 

11 Котельная «Отрадное» г. Одинцово, ул. Молодежная, 1в 1,40 1,40 268 268 

12 Котельная Городской 
бани г. Одинцово, Можайское ш., 8 2,00 43,62 351 2518 

13 Котельная 
«Университет» г. Одинцово, ул. Н. Спортивная, 3а 6,02 41,62 759 2452 

14 Котельная №9 г. Одинцово, ул. Белорусская, 1 35,60 35,60 2244 2244 

15 Котельная «Трехгорка-
1» г. Одинцова, ул. Чистяковой, 26 30,96 30,96 2071 2071 

16 Котельная «Запрудная» г.п. Одинцово, с. Немчиновка, ул. 2-
я Запрудная 0,07 0,07 26 26 

17 Котельная «СОЦентр» г. п. Одинцово, с. Ромашково 0,19 0,19 53 53 
18 Котельная п. д/о «Озера» г.п. Одинцово, п. д/о Озера, 1-а 0,79 0,79 171 171 

19 Котельная «ПИК-1» г. Одинцово, ул Каштановая, 10, к. 1, 
стр.1 6,84 6,84 825 825 

20 Котельная Усово-Тупик пос. Усово-Тупик, 11а 3,99 3,99 576 576 

21 Котельная №1 "Большие 
Вяземы" п. Большие Вяземы, ул. Городок-17 20,00 20,00 1605 1605 
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№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес котельной 

Установленная 
мощность Rэфф. 

2020 2041 2020 2041 
Гкал/ч Гкал/ч м м 

22 Котельная №2 "Большие 
Вяземы" п. Большие Вяземы, ул. Городок-17 10,98 19,10 1116 1562 

23 Котельная №3, Институт п. Большие Вяземы, ул. Институт 11,26 11,26 1133 1133 

24 Котельная №4, 
"Школьная" п. Большие Вяземы, ул. Школьная 10,98 10,98 1116 1116 

25 Котельная «Петровское» д. Малые Вяземы, Петровское ш. 5а 3,20 4,23 493 599 
26 Котельная «Голаз» д. Малые Вяземы, Петровское ш. 1 11,26 11,40 1133 1142 
27 Котельная «Горловка»  д. Горловка 3,20 3,20 493 493 

28 Котельная «Голицыно 
оч./с» г. Голицыно, пр. Мира, 140 2,70 2,70 437 437 

29 Котельная «Бутынь» п. Бутынь, в/г № 34  0,86 0,86 183 183 

30 Котельная школа 
«Гармония» г. Голицыно, пр. Мира, 101 0,52 0,52 120 120 

31 Котельная №3 
"Програнинститут" г. Голицыно, Можайское ш., 75 23,54 35,84 1767 2252 

32 Котельная №4 "НИИР" г. Голицыно, Полигон НИИР 2,40 2,40 401 401 
33 Котельная №6 (школа) г. Голицыно, Пролетарский пр. 50 0,94 0,94 196 196 

34 Котельная №7 г. Голицыно, Коммунистический пр. 
22 0,28 0,28 73 73 

35 Котельная №8-а г. Голицыно, Петровское ш., 1 0,72 0,72 158 158 
36 Котельная №9 г. Голицыно, пр. Керамиков 24,90 24,90 1826 1826 
37 Котельная №11 г. Одинцово, Минское ш. 45 км 3,40 3,40 515 515 
38 Котельная №13 г. Голицыно, Банный пер., 2 0,29 0,29 74 74 
39 Котельная №14 г. Голицыно, 3-ий Рабочий пер. 0,24 0,24 64 64 

40 Котельная №2 
"Програнинститут" 

г. Голицыно, Промышленный пр. 18, 
стр.7 6,45 6,45 795 795 

41 Котельная "Петровское 
шоссе, д.45" 

г. Голицыно, ул. Петровское шоссе, 
д.45 0,09 0,09 29 29 

42 Котельная №1 Горки-2 п. Горки-2, д.44, стр.1 25,80 25,80 1864 1864 

43 Котельная «Саввинская 
Слобода» 

с. Саввинская Слобода, ул. 
Макарова 8,60 8,60 957 957 

44 Котельная «Лесные 
Поляны» д. Иваньево, ул. Заречная 0,53 0,53 123 123 

45 Котельная «Каринское» с. Каринское, 1а 6,45 6,45 795 795 
46 Котельная «Улитино» д. Улитино 0,60 0,60 136 136 

47 Котельная 
«Андреевское» с. Андреевское 1,80 1,80 324 324 

48 Котельная №27 
«Фуньково» п. Фуньково, в/г 32 2,58 2,58 423 423 

49 Котельная №1 
«Жаворонки» с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября 7,32 7,32 863 863 

50 Котельная №2 (школа) 
«Жаворонки» с. Жаворонки, ул. Лесная, 20 1,72 1,72 313 313 

51 Котельная №3 «Юдино» с. Юдино, ул. Верхняя, 3 6,45 6,45 795 795 

52 Котельная №4 
«Перхушково» д. Перхушково (ЦРБ №2) 4,13 4,13 589 589 

53 Котельная №5.1 
«Жаворонки» с. Жаворонки, ул. Железнодорожная 0,17 0,17 49 49 

54 Котельная №5.2 
«Жаворонки» с. Жаворонки, ул. Железнодорожная 0,17 0,17 49 49 

55 Котельная №5.3 
«Жаворонки» с. Жаворонки, ул. Железнодорожная 0,17 0,17 49 49 

56 Котельная №6 
«Крюково» д. Крюково, 24 0,22 0,22 60 60 

57 Котельная №8 
«Крюково» д. Крюково, 3 0,06 0,13 23 39 

58 Котельная  "Ликино" д. Ликино 16,89 17,49 1452 1482 
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№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес котельной 

Установленная 
мощность Rэфф. 

2020 2041 2020 2041 
Гкал/ч Гкал/ч м м 

«Пром. парк Одинцово-
1» 

59 Котельная «Юдино 
детский сад» с. Юдино, 1-е Успенское ш., д.14 0,86 0,86 183 183 

60 Котельная «Зайцево» 
(дет./сад) д. Зайцево,  ул. Кокошкинское ш., 3 2,90 2,90 460 460 

61 Котельная "Летний 
Отдых" п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 3а 6,45 6,45 795 795 

62 Котельная "Кобяково" д. Кобяково в/г № 15 1,05 1,05 214 214 

63 Котельная 
«Центральная» д. Чупряково 40,00 40,00 2397 2397 

64 Котельная №1, Кубинка г. Кубинка, Можайское шоссе 4,20 4,20 596 596 
65 Котельная №2, Кубинка г. Кубинка, ул. Колхозная 6,96 6,96 835 835 
66 Котельная «Дубки» п. Дубки 3,44 3,44 519 519 

67 Котельная №1 
«Еремино» д. Еремино 0,09 0,09 29 29 

68 Котельная №2 
«Еремино» д. Еремино 0,09 0,09 29 29 

69 Котельная "Сосновка" п. Сосновка 7,50 7,50 876 876 

70 Котельная «Кубинка-10» городок Кубинка-10, в/г 247, Наро-
Фоминское ш. 4 16,89 16,89 1452 1452 

71 Котельная №9 "Лесной 
Городок" пос. Лесной городок, ул. Фасадная 4,30 5,89 606 749 

72 Котельная №10 "Лесной 
Городок" пос. Лесной городок, ул. Фасадная 9,00 12,04 985 1181 

73 Котельная №11 "Лесной 
городок" пос. ВНИИССОК 20,00 20,00 1605 1605 

74 Котельная «Новый 
Городок»  п. Новый Городок 16,89 17,79 1452 1497 

75 Котельная «Шарапово» с. Шарапово, 6а 5,16 5,16 685 685 
76 Котельная «Никольское» с. Никольское 0,17 0,17 49 49 
77 Котельная «Аниково» д. Аниково 0,14 0,14 42 42 

78 Котельная «Санаторий 
Герцена» пос. Санаторий Герцена 26,00 26,00 1873 1873 

79 Котельная «Гигирево» д. Гигирево 0,69 0,69 152 152 

80 Котельная 
«Новоивановское» 

р.п. Новоивановское, ул. Калинина, 
д. 9 26,89 33,28 1909 2159 

81 Котельная «Горки-10» Одинцовский р-н, пос. Горки-10, 
стр.45 50,00 50,00 2718 2718 

82 Котельная «Успенское» Одинцовский р-н, с. Успенское 12,00 14,15 1179 1304 
83 Котельная «Сосны» Одинцовский р-н, п. Сосны 16,77 16,77 1445 1445 

84 Котельная «Успенское-
1» Одинцовский р-н, п.. Успенское 6,16 4,39 771 614 

85 Котельная «Петелинская 
птицефабрика» * пос. Часцы, строение 3 16,89 16,89 1452 1452 

86 Котельная «Покровское» пос. Дачный КГБ, строение 17в 0,14 0,14 42 42 
87 Котельная «ПМС-4» пос. Петелино 4,64 4,64 638 638 

88 Котельная "Покровский 
городок" с. Покровское 4,01 4,01 577 577 

89 Котельная №7 "Лесной 
Городок" 

пос. Лесной городок, ул. Фасадная, 
д.2, стр.1 16,34 20,81 1423 1644 

90 Котельная №2, 4 МВт п. Горки-2 3,18 3,18 491 491 
91 Котельная №215 д. Перхушково, д. 215 1,40 1,40 268 268 

92 Котельная № 15 
"Голицино" 

г. Голицыно, Коммунистический пр., 
29-а 0,25 0,25 66 66 

93 Котельная «Ястребки» д. Ястребки 0,14 0,14 41 41 
94 Котельная "Акулово" д. Акулово 0,26 0,26 68 68 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

133 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес котельной 

Установленная 
мощность Rэфф. 

2020 2041 2020 2041 
Гкал/ч Гкал/ч м м 

95 Котельная "ст. Кубинка-
2" ст. Кубинка-2 0,26 0,26 68 68 

96 Котельная «Жаворонки» с. Жаворонки, ул. 7-Советская, 41, 
стр. 1 0,04 0,06 18 24 

97 Котельная "Веденское" с. Введенское, д. 30А 0,17 0,26 49 68 

98 Котельная пансионата 
«Химик» д. Дарьино пансионат Химик 2,94 2,94 465 465 

МП «Звенигородские инженерные сети» 

99 Котельная пр. 
Ветеранов,6 г. Звенигород, пр. Ветеранов, 6 2,82 9,06 450 989 

100 Котельная ул. Ленина, 
30 г. Звенигород, ул. Ленина, 30 6,88 12,90 829 1233 

101 Котельная Нахабинское 
шоссе, 2 г. Звенигород, Нахабинское шоссе, 2 30,00 36,50 2034 2276 

102 Котельная ул. 
Лермонтова, 6 г. Звенигород, ул.Лермонтова, 6 6,88 10,32 829 1073 

103 
Котельная ФОК 

«Звезда» ул. 
Московская, 47 

г. Звенигород, ул.Московская, 47 2,06 2,06 359 359 

104 Котельная мкр. 
Восточный, 4а г. Звенигород, мкр. Восточный, 4а 1,55 1,55 289 289 

105 Котельная ул. Парковая, 
10Б г. Звенигород, ул.Парковая, 10Б 1,55 1,55 289 289 

106 Котельная ул. Герцена, 
13А г. Звенигород, ул.Герцена, 13А 4,13 4,13 589 589 

107 Котельная п. Дютьково п. Дютьково 0,26 0,26 68 68 

108 Котельная пер. 
Зареченский, 27 г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 1,72 1,72 313 313 

109 Котельная санатория 
Поречье 

г. Звенигород, территория санатория 
«Поречье» 0,05 0,07 21 27 

110 Котельная Академия 
Дзюдо г. Звенигород, квартал Маяковского 3,18 3,18 491 491 

МУП «ЖКХ Назарьево» 

111 Котельная Назарьево 
(Промзона) пос. Назарьево Промзона 21,93 21,93 1695 1695 

112 Котельная Матвейково пос. Матвейково 4,20 4,20 596 596 

113 Котельная ИФА им. 
Обухова РАН д. Новошихово 2,58 2,58 423 423 

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ 

114 БМК в/г №20 г.п. Одинцово, мкр. п. Баковка, в/г 
№20 6,88 6,88 829 829 

115 Котельная №278 городок Кубинка-1, в/г 5/1 21,00 21,00 1652 1652 
116 Котельная №104 ул. Генерала Вотинцева, в/г 120 66,89 66,89 3195 3195 
117 Котельная №5482  городок Кубинка-8 17,19 17,19 1467 1467 

118 Котельная Военных 
складов 3007 п. Чапаевка (Военные склады 3007) 3,20 3,20 493 493 

119 Котельная №5 пос. Гарь-Покровское 8,73 8,73 966 966 
120 Котельная №122 пос. Часцы-1 3,50 3,50 525 525 

121 Котельная санатория 
Минобороны г. Звенигород, Ратехинское шоссе 10,98 10,98 1116 1116 

122 БМК №87 в/г №1  в/г №1 д. Ягунино 9,98 9,98 1051 1051 
123 Котельная №214 г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова 2,58 2,58 423 423 

АО «Ресурс» 

124 Котельная №2 пос. ВНИИССОК, ул. Бородинская, 
10 54,20 54,20 2843 2843 

ООО «Московский насосный завод» 
125 Котельная ООО «МНЗ» г. Одинцово, ул. Транспортная, 2 40,65 40,65 2419 2419 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

134 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес котельной 

Установленная 
мощность Rэфф. 

2020 2041 2020 2041 
Гкал/ч Гкал/ч м м 

ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» 

126 Котельная №1 ОАО 
«ВЗОИ» г. Одинцово, ул. Маяковского, 7 2,58 2,58 423 423 

127 Котельная №2 ОАО 
«ВЗОИ» г. Одинцово, ул. Союзная, 7 6,22 6,22 776 776 

ООО «Баковский завод резинотехнических изделий» 
128 Котельная ООО «БЗРИ» г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53 9,60 9,60 1026 1026 

ООО «Теплосервис-М» 

129 Котельная «ул. 
Чистяковой, 30» г. Одинцово, ул. Чистяковой, 30 92,88 92,88 3824 3824 

СМУ-158 АО «Трансинжстрой»  
130 Котельная СМУ-158 г. Одинцово, ул. Полевая 18,30 18,30 1523 1523 

ООО «Теплосервис-М» 
131 БМК «Импульс» г. Одинцово, ул. Чистяковой 24,68 24,68 1817 1817 

ООО «ТеплоЭнергоСервис» 

132 Котельная мкр. 
Немчиновка» 

г.п. Одинцово, мкр. Немчиновка, ул. 
Связистов 30,96 30,96 2071 2071 

АО «ПИК-Регион» 

133 Котельная ООО «ПИК-
Регион» г. Одинцово, ул. Рябиновая, 4 38,70 38,70 2353 2353 

ОАО «Союзэнерго» 
134 Котельная мкр. Южный г. Звенигород, ул. Радужная, 13 13,76 13,76 1282 1282 

135 Котельная АО 
«Союзэнерго» проезд Строителей, д.8 5,43 0,00 709 0 

ООО «Гефест-Инжиниринг» 
136 Котельная «Гефест» г. Звенигород, мкр. Супонево, стр.12 36,64 36,64 2281 2281 

ООО «УК Энергоцентр» 

137 Котельная №1 
«Энергоцентр» 

г. Звенигород, мкр. Ракитня, пер. 
Чайковского, вл.8 8,60 8,60 957 957 

138 Котельная №2, ул. 
Некрасова г. Звенигород, ул. Некрасова, 28 2,68 6,12 435 768 

139 Котельная №3 «ЛОК» г. Звенигород, ул. Лермонтова, 1 10,83 10,83 1106 1106 

140 Котельная №4 
Восточный г. Звенигород, мкр.3, стр.16 11,60 11,60 1154 1154 

141 Котельная №5 Южный г. Звенигород, мкр. Южный, стр.43 10,83 10,83 1106 1106 
ЗАО Дом отдыха «Связист» 

142 Котельная «Дом отдыха 
Связист» г. Звенигород, п. д/о Связист 3,03 3,03 474 474 

ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» 

143 
Котельная ФГБУ 

«Клинический 
санаторий «Барвиха» 

пос. Барвиха 14,64 20,66 1331 1636 

ФГУП «Комплекс» 

144 
Котельная филиала 

Усово ФГУП 
«Комплекс» 

п. Усово 8,94 8,94 981 981 

ООО «РУШ» 

145 Котельная ООО «РУШ» д. Раздоры, 1-й километр Рублево-
Успенского шоссе 27,95 27,95 1953 1953 

ООО НПО «Союз-М» 

146 Котельная ООО НПО 
«Союз-М» 

д. Малые Вяземы, Петровское 
шоссе, 2, стр.2 13,50 13,50 1267 1267 

ОАО «Ямское поле» 

147 Котельная ОАО «Ямское 
поле» д. Ямщина 0,17 0,17 49 49 

ООО «Голицынская управляющая компания» 
148 Котельная Заводской пр. г. Голицыно, Заводской пр., д.12г 5,63 5,63 726 726 
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№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес котельной 

Установленная 
мощность Rэфф. 

2020 2041 2020 2041 
Гкал/ч Гкал/ч м м 

 ЗАО Дом отдыха «Ершово»  

149 Котельная «Дом отдыха 
Ершово» с. Ершово+Д/о Ершово 30,00 30,00 2034 2034 

ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» 
150 Котельная «НМИЦ РК» с. Юдино, ул. Красная, д.23 5,99 5,99 757 757 

АО «Теплоэнергетическое предприятие» 
151 Котельная "Митькино" д. Митькино 18,06 18,06 1511 1511 

АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева 
152 Котельная АО «Заречье»  р.п. Заречье, ул. Заречная 60,00 60,00 3008 3008 

ООО «УК «Кунцево» 

153 Газопоршневая станция 
ООО «УК «Кунцево» р.п. Заречье, ул. Тихая 7,05 7,05 842 842 

АО «Стройполимер» 

154 Котельная АО 
«Стройполимер» д. Хлюпино 10,98 10,98 1116 1116 

ГАУЗ МО «КЦВМиР» 
155 Котельная МГКБ №45 п. Горбольницы № 45 12,00 12,00 1179 1179 

ООО «КТТ-Дубки» 

156 Котельная ООО «КТТ-
Дубки» 

пос. ВНИИССОК, ул. рябиновая, 
стр.4а 27,52 39,13 1935 2368 

ОАО «121 АРЗ» 

157 Котельная ОАО «121 
АРЗ» п. Старый Городок 57,70 57,70 2944 2944 

ЗАО «Царский лес» (ДО "Покровское") 

158 Котельная «Дом отдыха 
Покровское» пос. Дом отдыха Покровское 4,13 4,13 589 589 

ООО «Московская Инженерная Компания 

159 Котельная ТСЖ 
«Грюнвальд» р.п. Заречье, ул. Весенняя, 1 6,14 6,14 769 769 

ООО «ТеплоВиК» 

160 Крышная котельная №1 
ООО «ТеплоВиК» 

пос. Лесной городок, ул. Грибовская, 
дом 2 3,27 3,27 501 501 

161 Крышная котельная №2 
ООО «ТеплоВиК» 

пос. Лесной городок, ул. Грибовская, 
дом 6 2,61 2,61 427 427 

ООО «Пансионат "Лесной городок"  

162 Котельная «Лесной 
городок» 

д. Осоргино, ул. Махмуда 
Эсамбаева, 1 5,09 5,09 679 679 

ООО "Конвент-Плюс" 

163 Котельная ООО 
«Конвент-Плюс» г. Звенигород, пансионат «Поречье» 7,85 7,85 903 903 

ФГАУ "ОК "Рублево-Успенский" 
164 Котельная "Усово" с. Усово 5,95 5,95 754 754 
165 Котельная "Жуковка-2" д. Жуковка 15,82 15,82 1395 1395 
166 Котельная "Успенское" Успенское 6,00 6,00 758 758 

“*” – договор аренды расторгнут с 01.06.2021 с арендодателем АО “Петелинская 
птицефабрика” 
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3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Книге 6. 
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от 

источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой 
энергии, прогнозировались исходя из следующих условий: 

 регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от 
температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной 
нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя; 

 расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом 
присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации 
мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя; 

 сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче 
тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от 
темпа работ по реконструкции ветхих и малонадежныхтепловых сетей; 

 присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах 
теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по 
независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме 
присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты. 

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях 
всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими 
указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой 
энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 
30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и 
обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», 
утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.  

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, 
определяемый Схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства 
(реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения 
потребителей. 

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п.6.17 СП 
124.13330.2012«Тепловые сети». 

Производительность ВПУ для тепловых сетей соответствуют требованиям  
СП 124.13330.2012«Тепловые сети, п. 6.16. 

 
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей 

Расчетный часовой расход воды для определения производительности 
водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы 
теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:  

● в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в 
трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и 
вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от 
источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует 
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принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;  
Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода 

воды на подпитку теплосети. 
В соответствии с п. 10 Федерального закона от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»: 

● с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства 
потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

● с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 
осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 
допускается. 
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Таблица 3.1-1 – Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

1. Котельная №1 
Производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Прирост объемов теплоносителя м3 2277,10 2277,10 2277,10 3638,82 3986,82 3986,82 4219,83 4219,83 4219,83 4425,60 4425,48 4425,48 4639,57 4639,57 4639,57 4648,65 4648,65 4648,65 4648,65 4648,65 4648,65 4648,6
5 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 7,20 7,20 7,20 11,51 12,61 12,61 13,34 13,34 13,34 13,99 13,99 13,99 14,67 14,67 14,67 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 7,20 7,20 7,20 11,51 12,61 12,61 13,34 13,34 13,34 13,99 13,99 13,99 14,67 14,67 14,67 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 10,80 10,80 10,80 17,26 18,91 18,91 20,01 20,01 20,01 20,99 20,99 20,99 22,00 22,00 22,00 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 57,70 58,00 58,10 58,40 58,60 58,90 59,10 59,40 59,60 59,90 60,20 60,50 60,70 61,00 61,30 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 4,20 4,20 4,20 7,74 6,09 6,09 4,99 4,99 4,99 4,01 4,01 4,01 3,00 3,00 3,00 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 
Доля резерва % 28,00% 28,00% 28,00% 30,97% 24,36% 24,36% 19,94% 19,94% 19,94% 16,04% 16,04% 16,04% 11,98% 11,98% 11,98% 11,81% 11,81% 11,81% 11,81% 11,81% 11,81% 11,81% 
2. Котельная №1-а 
Производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 

Вывод из эксплуатации 

Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,08 0,05 0,05 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 1,00 1,00 1,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,40 0,40 0,40 
Прирост объемов теплоносителя м3 2339,90 1361,60 1361,60 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 4,20 2,44 2,44 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 4,20 2,44 2,44 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 6,30 3,70 3,70 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 33,60 33,70 33,80 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 8,70 11,30 11,30 
Доля резерва % 58,00% 75,33% 75,33% 
3. Котельная №2 
Производительность ВПУ тонн/ч 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Потери располагаемой % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

производительности 
Собственные нужды тонн/ч 0,05 0,08 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 2626,70 4017,97 3673,75 4998,45 4998,45 4998,45 6037,17 6037,17 6037,17 7103,14 7103,14 7103,14 7103,14 7103,14 7103,14 7103,14 7103,14 7103,14 7103,14 7103,14 7103,14 7103,1
4 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 6,56 10,03 9,17 12,48 12,48 12,48 15,08 15,08 15,08 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 6,56 10,03 9,17 12,48 12,48 12,48 15,08 15,08 15,08 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 17,74 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 9,80 14,99 13,71 18,65 18,65 18,65 22,52 22,52 22,52 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 52,50 52,80 53,00 53,20 53,50 53,70 54,00 54,20 54,50 54,80 55,10 55,50 55,80 56,20 56,50 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 15,20 10,01 11,29 31,35 31,35 31,35 27,48 27,48 27,48 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 
Доля резерва % 60,80% 40,04% 45,17% 62,70% 62,70% 62,70% 54,95% 54,95% 54,95% 47,00% 47,00% 47,00% 47,00% 47,00% 47,00% 47,00% 47,00% 47,00% 47,00% 47,00% 47,00% 47,00% 
4. Котельная №3 
Производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Прирост объемов теплоносителя м3 1656,80 1680,56 1830,04 2108,96 2302,57 2378,15 2413,60 2413,60 2413,60 2413,60 2413,60 2413,60 2413,60 2413,60 2413,60 2413,60 2413,60 2413,60 2413,60 2413,60 2413,60 2413,6
0 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 8,04 8,16 8,88 10,23 11,17 11,54 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 8,04 8,16 8,88 10,23 11,17 11,54 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 12,10 12,27 13,37 15,40 16,82 17,37 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 64,30 64,60 64,80 65,10 65,40 65,70 66,00 66,30 66,60 67,00 67,30 67,60 67,90 68,30 68,60 68,90 68,90 68,90 68,90 68,90 68,90 68,90 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 2,90 2,73 1,63 14,60 13,18 12,63 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 
Доля резерва % 19,33% 18,18% 10,90% 48,66% 43,95% 42,11% 41,24% 41,24% 41,24% 41,24% 41,24% 41,24% 41,24% 41,24% 41,24% 41,24% 41,24% 41,24% 41,24% 41,24% 41,24% 41,24% 
5. Котельная №4 
Производительность ВПУ тонн/ч 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 1,00 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Прирост объемов теплоносителя м3 10467,3 10467,3 10467,3 9330,69 9330,69 9330,69 9330,69 9330,69 9330,69 9330,69 9330,69 9330,69 9330,69 9330,69 9330,69 9330,69 9330,69 9330,69 9330,69 9330,69 9330,69 9330,6
9 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 25,97 25,97 25,97 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 25,97 25,97 25,97 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 39,00 39,00 39,00 34,77 34,77 34,77 34,77 34,77 34,77 34,77 34,77 34,77 34,77 34,77 34,77 34,77 34,77 34,77 34,77 34,77 34,77 34,77 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 207,70 208,70 209,20 209,60 210,10 210,60 211,00 211,50 212,00 212,40 212,90 213,40 213,80 214,30 214,70 215,20 215,20 215,20 215,20 215,20 215,20 215,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 6,00 6,00 6,00 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 
Доля резерва % 13,33% 13,33% 13,33% 22,74% 22,74% 22,74% 22,74% 22,74% 22,74% 22,74% 22,74% 22,74% 22,74% 22,74% 22,74% 22,74% 22,74% 22,74% 22,74% 22,74% 22,74% 22,74% 
6. Котельная №6 
Производительность ВПУ тонн/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Прирост объемов теплоносителя м3 1280,80 1318,82 1318,82 1318,82 1401,59 1841,87 1938,71 1938,71 1938,71 1810,86 1810,86 2444,81 2444,81 2444,81 2444,81 2444,81 2444,81 2444,81 2444,81 2444,81 2444,81 2444,8
1 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 3,20 3,30 3,30 3,30 3,50 4,60 4,84 4,84 4,84 4,52 4,52 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 3,20 3,30 3,30 3,30 3,50 4,60 4,84 4,84 4,84 4,52 4,52 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 4,80 4,94 4,94 4,94 5,25 6,90 7,27 7,27 7,27 6,79 6,79 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 2,60 2,70 2,80 2,90 2,90 3,00 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 20,20 20,06 20,06 20,06 19,75 18,10 17,73 17,73 17,73 18,21 18,21 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 
Доля резерва % 80,80% 80,23% 80,23% 80,23% 78,99% 72,39% 70,94% 70,94% 70,94% 72,85% 72,85% 63,35% 63,35% 63,35% 63,35% 63,35% 63,35% 63,35% 63,35% 63,35% 63,35% 63,35% 
7. Котельная №7 
Производительность ВПУ тонн/ч 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 4437,80 4603,32 4603,32 6300,68 6300,68 6590,59 6590,59 6590,59 6590,59 6590,59 6590,59 6590,59 6590,59 6590,59 6590,59 6590,59 6590,59 6590,59 6590,59 6590,59 6590,59 6590,5
9 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 17,54 18,19 18,19 24,90 24,90 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 17,54 18,19 18,19 24,90 24,90 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 26,05 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 
Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 13,20 13,69 13,69 18,74 18,74 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 68,80 69,20 69,50 69,70 69,90 70,20 70,40 70,70 70,90 71,20 71,40 71,70 72,00 72,20 72,50 72,70 72,70 72,70 72,70 72,70 72,70 72,70 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 16,80 16,31 16,31 11,26 11,26 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 
Доля резерва % 56,00% 54,36% 54,36% 37,53% 37,53% 34,66% 34,66% 34,66% 34,66% 34,66% 34,66% 34,66% 34,66% 34,66% 34,66% 34,66% 34,66% 34,66% 34,66% 34,66% 34,66% 34,66% 
8. Котельная №8 
Производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 2079,70 2079,70 2079,70 2079,70 2079,70 2079,70 2079,70 2079,70 2079,70 2079,70 2079,70 2079,70 2079,70 2079,70 2079,70 2079,70 2079,70 2079,70 2079,70 2079,70 2079,70 2079,7
0 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70             

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 37,40 37,60 37,70 37,80 37,90 38,00 38,10 38,20 38,30 38,40 38,50 38,60 38,60 38,70 38,80 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
Доля резерва % 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 53,33% 
9. Котельная №8-а 
Производительность ВПУ тонн/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 1768,00 1768,00 1768,00 1768,00 1768,00 1690,83 1690,83 1608,37 1608,37 1608,37 1608,37 1845,17 1845,17 1845,17 1845,17 1845,17 1845,17 1845,17 1845,17 1845,17 1845,17 1845,1
7 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,23 4,23 4,02 4,02 4,02 4,02 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,23 4,23 4,02 4,02 4,02 4,02 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,31 6,31 6,00 6,00 6,00 6,00 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 6,89 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период тонн/ч 35,30 35,50 35,60 35,70 35,80 35,90 35,90 36,00 36,10 36,20 36,30 36,40 36,40 36,50 36,60 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

повреждения участка 
Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,69 18,69 19,00 19,00 19,00 19,00 18,11 18,11 18,11 18,11 18,11 18,11 18,11 18,11 18,11 18,11 18,11 
Доля резерва % 73,60% 73,60% 73,60% 73,60% 73,60% 74,75% 74,75% 75,98% 75,98% 75,98% 75,98% 72,45% 72,45% 72,45% 72,45% 72,45% 72,45% 72,45% 72,45% 72,45% 72,45% 72,45% 
10. Котельная «Одинцово-1» 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,70 0,70 0,70 

Вывод из эксплуатации 

Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,70 0,70 0,70 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 178,50 178,50 178,50 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,50 0,50 0,50 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,45 0,45 0,45 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,70 0,70 0,70 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 3,60 3,60 3,60 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 
11. Котельная «Отрадное» 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 86,20 86,20 86,20 86,20 86,20 86,20 86,20 86,20 86,20 86,20 86,20 86,20 86,20 86,20 86,20 86,20 86,20 86,20 86,20 86,20 86,20 86,20 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
12. Котельная Городской бани 
Производительность ВПУ тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Прирост объемов теплоносителя м3 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
Доля резерва % 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 
13. Котельная «Университет» 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 347,20 347,20 406,43 406,43 406,43 406,43 406,43 406,43 406,43 406,43 406,43 406,43 406,43 406,43 406,43 406,43 406,43 406,43 406,43 406,43 406,43 406,43 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,87 0,87 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,87 0,87 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,30 1,30 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 6,90 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,10 3,10 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 
Доля резерва % 70,45% 70,45% 65,41% 65,41% 65,41% 65,41% 65,41% 65,41% 65,41% 65,41% 65,41% 65,41% 65,41% 65,41% 65,41% 65,41% 65,41% 65,41% 65,41% 65,41% 65,41% 65,41% 
14. Котельная №9 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,50 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,50 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 1706,00 1706,00 1706,00 1706,00 1706,00 1706,00 1706,00 1706,00 1706,00 1706,00 1706,00 1706,00 1706,00 1706,00 1706,00 1706,00 1706,00 1706,00 1706,00 1706,00 1706,00 1706,0
0 

Всего подпитка тепловой сети, в тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

т.ч.: 
нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 34,10 34,30 34,30 34,40 34,50 34,60 34,70 34,80 34,90 34,90 35,00 35,10 35,20 35,30 35,40 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 
Доля резерва % 0,00% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 
15. Котельная «Трехгорка-1» 
Производительность ВПУ тонн/ч 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Прирост объемов теплоносителя м3 1783,90 1935,09 1935,09 1935,09 1935,09 1935,09 1935,09 1935,09 1935,09 1935,09 1935,09 1935,09 1935,09 1935,09 1935,09 1935,09 1935,09 1935,09 1935,09 1935,09 1935,09 1935,0
9 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 4,46 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 4,46 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 6,70 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 35,70 35,80 35,90 36,00 36,10 36,20 36,30 36,40 36,50 36,60 36,70 36,80 36,90 37,00 37,10 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
16. Котельная «Запрудная» 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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систем теплоснабжения) 
Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
17. Котельная «СОЦентр» 
Производительность ВПУ тонн/ч 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Прирост объемов теплоносителя м3 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Доля резерва % 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 
18. Котельная п. д/о «Озера»   
Производительность ВПУ тонн/ч 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 
Доля резерва % 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 
19. Котельная «ПИК-1» 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Производительность ВПУ тонн/ч 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 357,80 357,80 357,80 357,80 357,80 357,80 357,80 357,80 357,80 357,80 357,80 357,80 357,80 357,80 357,80 357,80 357,80 357,80 357,80 357,80 357,80 357,80 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 
Доля резерва % 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 92,76% 
20. Котельная Усово-Тупик 
Производительность ВПУ тонн/ч 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 1,30 1,30 1,30 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 
Доля резерва % 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 85,23% 
21. Котельная №1 п. Большие Вяземы 
Производительность ВПУ тонн/ч 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 
Средневзвешенный срок службы лет 38,00 39,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Прирост объемов теплоносителя м3 1131,00 1131,00 1131,00 1131,00 1131,00 1131,00 1131,00 1131,00 1131,00 1131,00 1131,00 1131,00 1131,00 1131,00 1131,00 1131,00 1131,00 1131,00 1131,00 1131,00 1131,00 1131,0
0 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 39,90 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 
Доля резерва % 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 47,87% 
22. Котельная №2, п. Большие Вяземы 
Производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Средневзвешенный срок службы лет 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 60,00 61,00 62,00 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 69,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Прирост объемов теплоносителя м3 681,60 681,60 681,60 681,60 681,60 681,60 681,60 681,60 681,60 681,60 681,60 681,60 681,60 681,60 681,60 1184,73 1184,73 1184,73 1184,73 1184,73 1184,73 1184,7
3 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 5,00 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 
Доля резерва % 67,33% 67,33% 67,33% 67,33% 67,33% 67,33% 67,33% 67,33% 67,33% 67,33% 67,33% 67,33% 67,33% 67,33% 67,33% 43,22% 43,22% 43,22% 43,22% 43,22% 43,22% 43,22% 
23. Котельная №3, п. Большие Вяземы 
Производительность ВПУ тонн/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Средневзвешенный срок службы лет 56,00 57,00 58,00 59,00 60,00 61,00 62,00 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 76,00 77,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Прирост объемов теплоносителя м3 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 106,70 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

сверхнормативные утечки тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

теплоносителя 
отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 5,40 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 
Доля резерва % 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 78,80% 
24. Котельная №4, п. Большие Вяземы 
Производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Средневзвешенный срок службы лет 42,00 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 60,00 61,00 62,00 63,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Прирост объемов теплоносителя м3 554,50 554,50 554,50 554,50 554,50 554,50 554,50 554,50 554,50 554,50 554,50 554,50 554,50 554,50 554,50 554,50 554,50 554,50 554,50 554,50 554,50 554,50 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 21,00 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 

Доля резерва % 0,00% 6,67% 13,33% 20,00% 26,67% 33,33% 40,00% 46,67% 53,33% 60,00% 66,67% 73,33% 80,00% 86,67% 93,33% 100,00
% 

106,67
% 

113,33
% 

120,00
% 

126,67
% 133,33% 140,00

% 
25. Котельная «Петровское шоссе» 
Производительность ВПУ тонн/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 266,30 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 

Максимальная подпитка тонн/ч 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40 2,50 2,50 2,50 2,60 2,60 2,60 2,70 2,70 2,70 2,70 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

тепловой сети в период 
повреждения участка 
Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 
Доля резерва % 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 
26. Котельная «ГОЛАЗ» 
Производительность ВПУ тонн/ч 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Прирост объемов теплоносителя м3 601,40 601,40 630,90 630,90 630,90 630,90 630,90 630,90 630,90 630,90 630,90 630,90 630,90 630,90 630,90 630,90 630,90 630,90 630,90 630,90 630,90 630,90 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 1,50 1,50 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,50 1,50 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 2,30 2,30 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40 2,50 2,50 2,50 2,60 2,60 2,60 2,70 2,70 2,70 2,70 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 6,70 6,70 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 
Доля резерва % 74,44% 74,44% 73,19% 73,19% 73,19% 73,19% 73,19% 73,19% 73,19% 73,19% 73,19% 73,19% 73,19% 73,19% 73,19% 73,19% 73,19% 73,19% 73,19% 73,19% 73,19% 73,19% 
27. Котельная «Горловка» 
Производительность ВПУ тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Средневзвешенный срок службы лет 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 46,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Доля резерва % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
28. Котельная «Голицыно о/с» 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
29. Котельная «Бутынь» 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
30. Котельная школа «Гармония» 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
31. Котельная № 3 (г. Голицыно) 
Производительность ВПУ тонн/ч 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,9
0 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 4,60 4,70 4,80 4,80 4,90 5,00 5,00 5,10 5,10 5,20 5,30 5,30 5,40 5,40 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 
Доля резерва % 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 
32. Котельная № 4 г. Голицыно 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Доля резерва % 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 
33. Котельная № 6 г. Голицыно 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
34. Котельная № 7 г. Голицыно 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Доля резерва % 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 
35. Котельная № 8-а г. Голицыно 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Доля резерва % 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 
36. Котельная № 9 г. Голицыно 
Производительность ВПУ тонн/ч 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 552,30 552,30 552,30 552,30 552,30 552,30 552,30 552,30 552,30 552,30 552,30 552,30 552,30 552,30 552,30 552,30 552,30 552,30 552,30 552,30 552,30 552,30 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 4,60 4,70 4,80 4,80 4,90 5,00 5,00 5,10 5,10 5,20 5,30 5,30 5,40 5,40 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 
Доля резерва % 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 88,16% 
37. Котельная № 11 г. Голицыно 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Прирост объемов теплоносителя м3 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Доля резерва % 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 
38. Котельная № 13 г. Голицыно 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
39. Котельная № 14 г. Голицыно 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 
Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Доля резерва % 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 
40. Котельная №2 ГПИ 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 248,90 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
41. Котельная по ул. Петровское ш., д. 45 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

42. Котельная №1 30 МВт 
Производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 515,20 515,20 515,20 679,79 679,79 679,79 679,79 679,79 679,79 679,79 679,79 679,79 679,79 679,79 679,79 679,79 679,79 679,79 679,79 679,79 679,79 679,79 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 7,78 7,78 7,78 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 7,78 7,78 7,78 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 10,27 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 11,70 11,70 11,70 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 11,90 12,20 12,40 12,50 12,70 12,80 13,00 13,10 13,30 13,50 13,60 13,80 13,90 14,10 14,20 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,30 3,30 3,30 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Доля резерва % 22,00% 22,00% 22,00% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 
43. Котельная «Саввинская Слобода» 
Производительность ВПУ тонн/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 127,90 127,90 130,02 130,02 130,02 130,02 130,02 130,02 130,02 130,02 130,02 130,02 130,02 130,02 130,02 130,02 130,02 130,02 130,02 130,02 130,02 130,02 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,50 0,50 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 4,50 4,50 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 
Доля резерва % 90,00% 90,00% 89,83% 89,83% 89,83% 89,83% 89,83% 89,83% 89,83% 89,83% 89,83% 89,83% 89,83% 89,83% 89,83% 89,83% 89,83% 89,83% 89,83% 89,83% 89,83% 89,83% 
44. Котельная «Лесные Поляны» 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

теплоносителя 
Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Доля резерва % 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 
45. Котельная «Каринское» 
Производительность ВПУ тонн/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 216,40 216,40 216,40 216,40 216,40 216,40 216,40 216,40 216,40 216,40 216,40 216,40 216,40 216,40 216,40 216,40 216,40 216,40 216,40 216,40 216,40 216,40 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 
Доля резерва % 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 
46. Котельная «Улитино» 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
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отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Доля резерва % 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 
47. Котельная «Андреевское» 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Доля резерва % 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 
48. Котельная «Фуньково» 
Производительность ВПУ тонн/ч 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Прирост объемов теплоносителя м3 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 
Доля резерва % 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 
49. Котельная №1 «Жаворонки» 
Производительность ВПУ тонн/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 235,30 235,30 235,30 235,30 235,30 235,30 235,30 235,30 235,30 235,30 235,30 235,30 235,30 235,30 235,30 235,30 235,30 235,30 235,30 235,30 235,30 235,30 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Доля резерва % 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 
50. Котельная №2 «Жаворонки» 
Производительность ВПУ тонн/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 3,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 
Доля резерва % 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 
51. Котельная №3 «Юдино» 
Производительность ВПУ тонн/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Доля резерва % 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 
52. Котельная №4 «Перхушково» 
Производительность ВПУ тонн/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 5,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Доля резерва % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 
53. Котельная №5.1 «Жаворонки» 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
54. Котельная №5.2 «Жаворонки» 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
55. Котельная №5.3 «Жаворонки» 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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тепловой сети в период 
повреждения участка 
Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
56. Котельная №6 «Крюково» 
Производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 10,00 5,50 3,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 9,00 4,50 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 13,80 14,10 14,10 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Доля резерва % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
57. Котельная №8 «Крюково» 
Производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 11,00 6,00 3,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 10,00 5,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 15,30 15,60 15,70 15,70 15,70 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
58. Котельная «Ликино» «Пром. парк Одинцово-1» 
Производительность ВПУ тонн/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 289,00 322,35 322,35 322,35 322,35 322,35 322,35 322,35 322,35 322,35 322,35 322,35 322,35 322,35 322,35 322,35 322,35 322,35 322,35 322,35 322,35 322,35 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 13,70 6,95 3,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 11,87 5,90 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 1,70 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 20,60 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 22,98 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 21,00 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 4,40 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 
Доля резерва % 17,60% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 
59. Котельная «Юдино-детский сад» 
Производительность ВПУ тонн/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 13,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 12,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 
Доля резерва % 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 
60. Котельная «Зайцево» 
Производительность ВПУ тонн/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 133,90 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 14,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 13,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Доля резерва % 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 
61. Котельная в пос. Летний Отдых 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 283,70 283,70 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 355,32 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 2,50 2,50 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 2,50 2,50 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 3,80 3,80 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 3,80 3,90 4,00 4,00 4,10 4,10 4,20 4,20 4,30 4,30 4,40 4,40 4,50 4,50 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,20 0,20 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Доля резерва % 5,00% 5,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 
62. Котельная д. Кобяково 
Производительность ВПУ тонн/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

сети в эксплуатационном режиме 
Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 
Доля резерва % 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 
63. Котельная «Центральная», д. Чупряково 
Производительность ВПУ тонн/ч 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 292,80 292,80 292,80 292,80 292,80 292,80 292,80 292,80 292,80 292,80 292,80 292,80 390,50 390,50 390,50 390,50 390,50 390,50 390,50 390,50 390,50 390,50 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 
Доля резерва % 51,39% 51,39% 51,39% 51,39% 51,39% 51,39% 51,39% 51,39% 51,39% 51,39% 51,39% 51,39% 35,17% 35,17% 35,17% 35,17% 35,17% 35,17% 35,17% 35,17% 35,17% 35,17% 
64. Котельная №1 г. Кубинка, Можайское шоссе 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Доля резерва % 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 
65. Котельная №2 г. Кубинка, ул. Колхозная 
Производительность ВПУ тонн/ч 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 260,20 260,20 260,20 260,20 297,01 297,01 297,01 297,01 297,01 297,01 297,01 297,01 342,07 342,07 342,07 342,07 342,07 342,07 342,07 342,07 342,07 342,07 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,41 0,41 0,41 0,41 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,41 0,41 0,41 0,41 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 3,30 3,30 3,30 3,30 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
66. Котельная «Дубки», п. Дубки 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
67. Котельная «Еремино-1» 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
68. Котельная «Еремино-2» 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
69. Котельная п. Сосновка 
Производительность ВПУ тонн/ч 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 245,90 245,90 245,90 245,90 245,90 245,90 245,90 245,90 245,90 245,90 245,90 245,90 245,90 245,90 245,90 245,90 245,90 245,90 245,90 245,90 245,90 245,90 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

систем теплоснабжения) 
Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
70. Котельная «Кубинка-10» 
Производительность ВПУ тонн/ч 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 645,30 645,30 645,30 645,30 645,30 645,30 645,30 645,30 645,30 645,30 645,30 645,30 645,30 645,30 645,30 645,30 645,30 645,30 645,30 645,30 645,30 645,30 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 10,70 10,80 10,80 10,80 10,80 10,90 10,90 10,90 10,90 11,00 11,00 11,00 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
71. Котельная №9, пос. Лесной Городок 
Производительность ВПУ тонн/ч 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Прирост объемов теплоносителя м3 323,00 323,00 365,37 365,37 365,37 365,37 365,37 365,37 365,37 365,37 365,37 365,37 365,37 365,37 365,37 365,37 365,37 365,37 365,37 365,37 365,37 365,37 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 4,97 4,97 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 4,97 4,97 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 7,50 7,50 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 7,60 7,80 7,90 8,00 8,10 8,30 8,40 8,50 8,60 8,70 8,80 8,90 9,00 9,20 9,30 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 95,70 95,70 94,72 94,72 94,72 94,72 94,72 94,72 94,72 94,72 94,72 94,72 94,72 94,72 94,72 94,72 94,72 94,72 94,72 94,72 94,72 94,72 
Доля резерва % 92,73% 92,73% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 91,78% 
72. Котельная №10, пос. Лесной Городок 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Производительность ВПУ тонн/ч 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 68,80 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 723,20 723,20 738,92 738,92 738,92 738,92 738,92 738,92 738,92 738,92 738,92 738,92 738,92 738,92 738,92 738,92 738,92 738,92 738,92 738,92 738,92 738,92 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 68,70 
Доля резерва % 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 
73. Котельная №11, пос. ВНИИССОК 
Производительность ВПУ тонн/ч 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Прирост объемов теплоносителя м3 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 467,50 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 
Доля резерва % 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 96,71% 
74. Котельная «Новый Городок»  
Производительность ВПУ тонн/ч 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Прирост объемов теплоносителя м3 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 823,90 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 1,60 1,70 1,70 1,70 1,70 1,80 1,80 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 
Доля резерва % 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 
75. Котельная «Шарапово» 
Производительность ВПУ тонн/ч 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Прирост объемов теплоносителя м3 322,30 322,30 322,30 322,30 322,30 322,30 322,30 322,30 322,30 322,30 322,30 322,30 322,30 322,30 322,30 322,30 322,30 322,30 322,30 322,30 322,30 322,30 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 
Доля резерва % 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 98,57% 
76. Котельная «Никольское» 
Производительность ВПУ тонн/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Прирост объемов теплоносителя м3 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 
Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Доля резерва % 100,00
% 100,00% 100,00

% 100,00% 100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 100,00% 100,00

% 
77. Котельная «Аниково» 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
78. Котельная «Санаторий Герцена» 
Производительность ВПУ тонн/ч 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 1002,40 1002,40 1002,40 1002,40 1002,40 1002,40 1002,40 1002,40 1002,40 1002,40 1002,40 1002,40 1002,40 1002,40 1002,40 1002,40 1002,40 1002,40 1002,40 1002,40 1002,40 1002,4
0 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период тонн/ч 3,00 3,10 3,20 3,20 3,20 3,30 3,30 3,40 3,40 3,40 3,50 3,50 3,60 3,60 3,60 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

повреждения участка 
Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
Доля резерва % 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 
79. Котельная «Гигирево» 
Производительность ВПУ тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Доля резерва % 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 
80. Котельная «р.п. Новоивановское» 
Производительность ВПУ тонн/ч 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 1864,10 2077,82 2140,99 2201,36 2201,36 2201,36 2201,36 2201,36 2201,36 2201,36 2201,36 2201,36 2201,36 2201,36 2201,36 2201,36 2201,36 2201,36 2201,36 2201,36 2201,36 2201,3
6 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 5,41 6,03 6,21 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 5,41 6,03 6,21 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 8,10 9,03 9,30 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 14,40 14,60 14,70 14,90 15,00 15,10 15,20 15,30 15,40 15,50 15,60 15,70 15,90 16,00 16,10 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 7,50 6,57 6,30 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 
Доля резерва % 48,08% 42,12% 40,36% 38,68% 38,68% 38,68% 38,68% 38,68% 38,68% 38,68% 38,68% 38,68% 38,68% 38,68% 38,68% 38,68% 38,68% 38,68% 38,68% 38,68% 38,68% 38,68% 
81. Котельная «Горки-10» 
Производительность ВПУ тонн/ч 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 3022,30 3098,71 3098,71 3098,71 3098,71 3353,96 3353,96 3353,96 3353,96 3353,96 3353,96 3353,96 3353,96 3353,96 3353,96 3368,71 3368,71 3368,71 3368,71 3368,71 3368,71 3368,7
1 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 5,60 5,74 5,74 5,74 5,74 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 5,60 5,74 5,74 5,74 5,74 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 8,40 8,61 8,61 8,61 8,61 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 8,60 8,80 8,90 9,00 9,10 9,30 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 10,00 10,10 10,20 10,30 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,60 3,39 3,39 3,39 3,39 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 
Доля резерва % 30,00% 28,23% 28,23% 28,23% 28,23% 22,32% 22,32% 22,32% 22,32% 22,32% 22,32% 22,32% 22,32% 22,32% 22,32% 21,98% 21,98% 21,98% 21,98% 21,98% 21,98% 21,98% 
82. Котельная «Успенское» 
Производительность ВПУ тонн/ч 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 619,60 619,60 619,60 619,60 619,60 793,78 793,78 793,78 793,78 793,78 793,78 793,78 793,78 793,78 793,78 793,78 793,78 793,78 793,78 793,78 793,78 793,78 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 2,20 2,20 2,30 2,30 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,60 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 
Доля резерва % 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 82,50% 77,58% 77,58% 77,58% 77,58% 77,58% 77,58% 77,58% 77,58% 77,58% 77,58% 77,58% 77,58% 77,58% 77,58% 77,58% 77,58% 77,58% 
83. Котельная «Сосны» 
Производительность ВПУ тонн/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 916,20 916,20 916,20 916,20 916,20 1033,84 1033,84 1033,84 1033,84 1033,84 1033,84 1033,84 1033,84 1033,84 1033,84 1033,84 1033,84 1033,84 1033,84 1033,84 1033,84 1033,8
4 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 1,20 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 
Доля резерва % 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% 86,46% 86,46% 86,46% 86,46% 86,46% 86,46% 86,46% 86,46% 86,46% 86,46% 86,46% 86,46% 86,46% 86,46% 86,46% 86,46% 86,46% 
84. Котельная «Успенское-1» 
Производительность ВПУ тонн/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 77,90 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 2,60 2,60 2,70 2,70 2,70 2,80 2,80 2,80 2,90 2,90 2,90 3,00 3,00 3,00 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 
Доля резерва % 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 
85. Котельная «Петелинская птицефабрика» * 
Производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Средневзвешенный срок службы лет 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 60,00 61,00 62,00 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 71,00 72,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Прирост объемов теплоносителя м3 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

систем теплоснабжения) 
Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 65,30 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,10 66,10 66,10 66,10 66,10 66,20 66,20 66,20 66,20 66,20 66,20 66,20 66,20 66,20 66,20 66,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 

Доля резерва % 0,00% 0,00% 6,67% 13,33% 20,00% 26,67% 33,33% 40,00% 46,67% 53,33% 60,00% 66,67% 73,33% 80,00% 86,67% 93,33% 100,00
% 

106,67
% 

113,33
% 

120,00
% 126,67% 133,33

% 
86. Котельная «Покровское» 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
87. Котельная «ПМС-4» 
Производительность ВПУ тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Средневзвешенный срок службы лет 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 129,40 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 3,40 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

88. Котельная «Покровский городок» 
Производительность ВПУ тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Средневзвешенный срок службы лет 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 4,40 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
89. Котельная №7 
Производительность ВПУ тонн/ч 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 4437,80 4437,80 5120,44 5164,27 5164,27 6032,38 6032,38 6032,38 6032,38 6032,38 6032,38 6032,38 6032,38 6032,38 6032,38 6032,38 6032,38 6032,38 6032,38 6032,38 6032,38 6032,3
8 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 17,54 17,54 20,24 20,41 20,41 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 17,54 17,54 20,24 20,41 20,41 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 13,20 13,20 15,23 15,36 15,36 17,94 17,94 17,94 17,94 17,94 17,94 17,94 17,94 17,94 17,94 17,94 17,94 17,94 17,94 17,94 17,94 17,94 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 68,80 69,20 69,50 69,70 69,90 70,20 70,40 70,70 70,90 71,20 71,40 71,70 72,00 72,20 72,50 72,70 72,70 72,70 72,70 72,70 72,70 72,70 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 16,80 16,80 14,77 14,64 14,64 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 
Доля резерва % 56,00% 56,00% 49,23% 48,80% 48,80% 40,19% 40,19% 40,19% 40,19% 40,19% 40,19% 40,19% 40,19% 40,19% 40,19% 40,19% 40,19% 40,19% 40,19% 40,19% 40,19% 40,19% 
90. Котельная №2 4 МВт 
Производительность ВПУ тонн/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 1,30 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 
Доля резерва % 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 
91. Котельная №215 
Производительность ВПУ тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 1,11 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 
Доля резерва % 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 43,33% 
92. Котельная № 15 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

сверхнормативные утечки тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

теплоносителя 
отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Доля резерва % 100,00
% 100,00% 100,00

% 100,00% 100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 100,00% 100,00

% 
93. Котельная «Ястребки» 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
94. Котельная "Акулово" 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

тепловой сети в период 
повреждения участка 
Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
95. Котельная "ст. Кубинка-2" 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
96. Котельная «Жаворонки-7-ая Советская» 
Производительность ВПУ тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
Доля резерва % 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 
97. Котельная ж/д №30А с. Введенское 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Доля резерва % 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 
98. Котельная пансионата «Химик» 
Производительность ВПУ тонн/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Средневзвешенный срок службы лет 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,20 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 132,40 132,40 132,40 132,40 132,40 132,40 132,40 132,40 132,40 132,40 132,40 132,40 132,40 132,40 132,40 132,40 132,40 132,40 132,40 132,40 132,40 132,40 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Доля резерва % 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 
99. Котельная пр. Ветеранов,6 
Производительность ВПУ тонн/ч 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 
Средневзвешенный срок службы лет 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 466,00 466,00 565,41 565,41 565,41 565,41 565,41 565,41 565,41 565,41 565,41 565,41 565,41 565,41 565,41 565,41 565,41 565,41 565,41 565,41 565,41 565,41 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,30 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,50 0,50 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 5,20 5,20 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 
Доля резерва % 91,23% 91,23% 89,36% 89,36% 89,36% 89,36% 89,36% 89,36% 89,36% 89,36% 89,36% 89,36% 89,36% 89,36% 89,36% 89,36% 89,36% 89,36% 89,36% 89,36% 89,36% 89,36% 
100.. Котельная ул. Ленина,30 
Производительность ВПУ тонн/ч 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 751,20 751,20 801,98 801,98 801,98 801,98 801,98 801,98 801,98 801,98 801,98 801,98 801,98 801,98 801,98 801,98 801,98 801,98 801,98 801,98 801,98 801,98 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 2,50 2,50 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 2,50 2,50 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 3,80 3,80 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 3,80 3,90 4,00 4,00 4,10 4,10 4,20 4,20 4,30 4,40 4,40 4,50 4,50 4,60 4,60 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 8,20 8,20 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 
Доля резерва % 68,33% 68,33% 66,19% 66,19% 66,19% 66,19% 66,19% 66,19% 66,19% 66,19% 66,19% 66,19% 66,19% 66,19% 66,19% 66,19% 66,19% 66,19% 66,19% 66,19% 66,19% 66,19% 
101. Котельная Нахабинское шоссе,2 
Производительность ВПУ тонн/ч 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
Средневзвешенный срок службы лет 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Прирост объемов теплоносителя м3 2001,80 2001,80 2115,50 2115,50 2115,50 2115,50 2115,50 2115,50 2115,50 2115,50 2115,50 2115,50 2115,50 2115,50 2115,50 2115,50 2115,50 2115,50 2115,50 2115,50 2115,50 2115,5
0 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 1,25 1,25 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,25 1,25 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,90 1,90 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 1,90 2,00 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,20 2,20 2,20 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 10,10 10,10 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 
Доля резерва % 84,17% 84,17% 83,27% 83,27% 83,27% 83,27% 83,27% 83,27% 83,27% 83,27% 83,27% 83,27% 83,27% 83,27% 83,27% 83,27% 83,27% 83,27% 83,27% 83,27% 83,27% 83,27% 
102. Котельная ул. Лермонтова,6 
Производительность ВПУ тонн/ч 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 
Средневзвешенный срок службы лет 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 576,50 576,50 631,84 631,84 631,84 631,84 631,84 631,84 631,84 631,84 631,84 631,84 631,84 631,84 631,84 631,84 631,84 631,84 631,84 631,84 631,84 631,84 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 3,00 0,50 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,50 0,50 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 4,50 4,50 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 2,10 2,10 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 
Доля резерва % 31,82% 31,82% 25,27% 25,27% 25,27% 25,27% 25,27% 25,27% 25,27% 25,27% 25,27% 25,27% 25,27% 25,27% 25,27% 25,27% 25,27% 25,27% 25,27% 25,27% 25,27% 25,27% 
103. Котельная ФОК «Звезда» ул. Московская, 47 
Производительность ВПУ тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Средневзвешенный срок службы лет 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 34,00 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 3,00 1,34 0,64 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,50 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 2,50 1,30 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 4,50 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 4,60 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 
Доля резерва % 0,00% 86,84% 86,84% 86,84% 86,84% 86,84% 86,84% 86,84% 86,84% 86,84% 86,84% 86,84% 86,84% 86,84% 86,84% 86,84% 86,84% 86,84% 86,84% 86,84% 86,84% 86,84% 
104. Котельная мкр. Восточный, 4а 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 Переключение нагрузки на ГТ-ТЭЦ. Вывод из эксплуатации 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

183 

Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Средневзвешенный срок службы лет 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 29,50 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,30 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,10 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,20 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,50 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 
Доля резерва % 0,00% 
105. Котельная ул.Парковая,10Б 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 58,30 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,50 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
106. Котельная ул.Герцена,13А 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Прирост объемов теплоносителя м3 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 2,75 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 4,20 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
107. Котельная п.Дютьково 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
108. Котельная пер.Зареченский,27 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 
Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Доля резерва % 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 
109. Котельная санатория Поречье 
Производительность ВПУ тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Средневзвешенный срок службы лет 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 3,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
110. Котельная Академия Дзюдо 
Производительность ВПУ тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Средневзвешенный срок службы лет 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 3,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Наименование Единица 
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111. Котельная Назарьево (Промзона) 
Производительность ВПУ тонн/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Прирост объемов теплоносителя м3 560,60 560,60 560,60 560,60 560,60 560,60 560,60 691,41 691,41 691,41 691,41 691,41 691,41 691,41 691,41 691,41 691,41 691,41 691,41 691,41 691,41 691,41 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 13,00 13,00 13,00 13,00 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 
Доля резерва % 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% 85,20% 85,20% 85,20% 85,20% 85,20% 85,20% 85,20% 85,20% 85,20% 85,20% 85,20% 85,20% 85,20% 85,20% 85,20% 
112. Котельная Матвейково 
Производительность ВПУ тонн/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,60 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 
Доля резерва % 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 
113. Котельная ИФА им. Обухова РАН 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

теплоносителя 
Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 134,70 134,70 134,70 134,70 134,70 134,70 134,70 134,70 134,70 134,70 134,70 134,70 134,70 134,70 134,70 134,70 134,70 134,70 134,70 134,70 134,70 134,70 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Доля резерва % 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 
114. БМК в/г №20 
Производительность ВПУ тонн/ч 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 2,20 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Доля резерва % 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 
115. Котельная №278, городок Кубинка-1, в/г 5/1 
Производительность ВПУ тонн/ч 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 866,20 866,20 866,20 866,20 866,20 866,20 866,20 866,20 866,20 866,20 866,20 866,20 866,20 866,20 866,20 866,20 866,20 866,20 866,20 866,20 866,20 866,20 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 14,20 14,30 14,30 14,30 14,40 14,40 14,40 14,50 14,50 14,60 14,60 14,60 14,70 14,70 14,70 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 
Доля резерва % 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 49,25% 
116. Котельная №104, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120 
Производительность ВПУ тонн/ч 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 371,50 371,50 405,32 405,32 405,32 405,32 405,32 405,32 405,32 405,32 405,32 405,32 405,32 405,32 405,32 405,32 405,32 405,32 405,32 405,32 405,32 405,32 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 2,33 2,33 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 2,33 2,33 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 3,50 3,50 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 18,70 18,80 18,80 18,90 18,90 19,00 19,00 19,10 19,10 19,20 19,20 19,30 19,30 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,50 3,50 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 
Доля резерва % 50,00% 50,00% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 
117. Котельная №5482, городок Кубинка-8 
Производительность ВПУ тонн/ч 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 592,40 592,40 592,40 592,40 592,40 592,40 592,40 592,40 592,40 592,40 592,40 592,40 592,40 592,40 592,40 592,40 592,40 592,40 592,40 592,40 592,40 592,40 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 6,00 6,00 6,00 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 
Доля резерва % 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 51,11% 
118. Котельная Военных складов 3007 
Производительность ВПУ тонн/ч 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 100,60 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Доля резерва % 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 
119. Котельная №5 
Производительность ВПУ тонн/ч 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 1,80 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 
Доля резерва % 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 98,43% 
120. Котельная №122 
Производительность ВПУ тонн/ч 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 183,10 183,10 183,10 183,10 183,10 183,10 183,10 183,10 183,10 183,10 183,10 183,10 183,10 183,10 183,10 183,10 183,10 183,10 183,10 183,10 183,10 183,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 1,70 1,70 1,70 1,80 1,80 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Доля резерва % 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 70,18% 
121. Котельная санатория Минобороны 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
122. БМК №87 в/г №1 
Производительность ВПУ тонн/ч 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 354,10 354,10 354,10 354,10 354,10 354,10 354,10 354,10 354,10 354,10 354,10 354,10 354,10 354,10 354,10 354,10 354,10 354,10 354,10 354,10 354,10 354,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
Доля резерва % 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 
123. Котельная №214, ул. Маршала Бирюзова 
Производительность ВПУ тонн/ч 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 
Доля резерва % 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 82,00% 
124. Котельная №2 АО «Ресурс» 
Производительность ВПУ тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 2488,20 2488,20 2998,93 3441,95 3441,95 3441,95 3441,95 3441,95 3441,95 3441,95 3441,95 3441,95 3441,95 3441,95 3441,95 3478,87 3478,87 3478,87 3478,87 3478,87 3478,87 3478,8
7 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 3,33 3,33 4,01 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 3,33 3,33 4,01 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 5,00 5,00 6,03 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 26,60 26,80 26,80 26,90 27,00 27,10 27,10 27,20 27,30 27,40 27,50 27,50 27,60 27,70 27,80 27,90 27,90 27,90 27,90 27,90 27,90 27,90 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
125. Котельная ООО «Московский насосный завод» 
Производительность ВПУ тонн/ч 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 1671,90 1671,90 1671,90 2070,58 2495,75 2495,75 2495,75 2495,75 2495,75 2495,75 2495,75 2495,75 2495,75 2495,75 2495,75 2495,75 2495,75 2495,75 2495,75 2495,75 2495,75 2495,7
5 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 4,18 4,18 4,18 5,18 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 4,18 4,18 4,18 5,18 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 6,30 6,30 6,30 7,80 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 33,40 33,60 33,70 33,70 33,80 33,90 34,00 34,10 34,20 34,20 34,30 34,40 34,50 34,60 34,70 34,70 34,70 34,70 34,70 34,70 34,70 34,70 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 23,70 23,70 23,70 22,20 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 
Доля резерва % 79,00% 79,00% 79,00% 73,99% 68,65% 68,65% 68,65% 68,65% 68,65% 68,65% 68,65% 68,65% 68,65% 68,65% 68,65% 68,65% 68,65% 68,65% 68,65% 68,65% 68,65% 68,65% 
126. Котельная №1 ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» 
Производительность ВПУ тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,63 0,43 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,50 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 
Доля резерва % 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 80,50% 
127. Котельная №2 ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» 
Производительность ВПУ тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
128. Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий» 
Производительность ВПУ тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 431,20 431,20 431,20 431,20 431,20 431,20 431,20 431,20 431,20 431,20 431,20 431,20 431,20 431,20 431,20 431,20 431,20 431,20 431,20 431,20 431,20 431,20 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 10,10 10,20 10,20 10,20 10,30 10,30 10,30 10,30 10,40 10,40 10,40 10,40 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
129. Котельная «ул. Чистяковой, 30» 
Производительность ВПУ тонн/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 5030,90 5105,49 5105,49 5146,57 5146,57 5146,57 5146,57 5146,57 5146,57 5146,57 5146,57 5146,57 5146,57 5146,57 5146,57 5146,57 5146,57 5146,57 5146,57 5146,57 5146,57 5146,5
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

7 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 12,57 12,76 12,76 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 12,57 12,76 12,76 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 12,86 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 18,90 19,18 19,18 19,33 19,33 19,33 19,33 19,33 19,33 19,33 19,33 19,33 19,33 19,33 19,33 19,33 19,33 19,33 19,33 19,33 19,33 19,33 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 100,50 101,00 101,30 101,50 101,80 102,00 102,30 102,50 102,80 103,00 103,30 103,50 103,80 104,00 104,30 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
130. Котельная СМУ-158 
Производительность ВПУ тонн/ч 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 674,10 674,10 674,10 674,10 674,10 674,10 674,10 674,10 674,10 674,10 674,10 674,10 674,10 674,10 674,10 674,10 674,10 674,10 674,10 674,10 674,10 674,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 36,90 37,10 37,20 37,20 37,30 37,40 37,50 37,60 37,70 37,80 37,90 38,00 38,10 38,20 38,30 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 
Доля резерва % 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 65,50% 
131. БМК «Импульс» 
Производительность ВПУ тонн/ч 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 447,90 717,44 717,44 717,44 717,44 717,44 717,44 717,44 717,44 717,44 717,44 717,44 717,44 717,44 717,44 717,44 717,44 717,44 717,44 717,44 717,44 717,44 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 1,12 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,12 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 
Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,70 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,20 9,20 9,20 9,30 9,30 9,30 9,40 9,40 9,40 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 4,30 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 
Доля резерва % 71,67% 54,62% 54,62% 54,62% 54,62% 54,62% 54,62% 54,62% 54,62% 54,62% 54,62% 54,62% 54,62% 54,62% 54,62% 54,62% 54,62% 54,62% 54,62% 54,62% 54,62% 54,62% 
132. Котельная мкр. Немчиновка» 
Производительность ВПУ тонн/ч 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 730,80 730,80 730,80 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 879,20 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 1,82 1,82 1,82 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,82 1,82 1,82 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 2,70 2,70 2,70 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 14,60 14,70 14,70 14,70 14,80 14,80 14,90 14,90 14,90 15,00 15,00 15,00 15,10 15,10 15,10 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,30 3,30 3,30 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 
Доля резерва % 55,00% 55,00% 55,00% 45,86% 45,86% 45,86% 45,86% 45,86% 45,86% 45,86% 45,86% 45,86% 45,86% 45,86% 45,86% 45,86% 45,86% 45,86% 45,86% 45,86% 45,86% 45,86% 
133. Котельная ООО «ПИК-Регион» 
Производительность ВПУ тонн/ч 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Средневзвешенный срок службы лет 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 1222,50 1291,78 1291,78 2396,10 2396,10 2396,10 2396,10 2396,10 2396,10 2396,10 2396,10 2396,10 2396,10 2396,10 2396,10 2396,10 2396,10 2396,10 2396,10 2396,10 2396,10 2396,1
0 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,30 0,32 0,32 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,30 0,32 0,32 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 12,30 13,00 13,00 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 24,11 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 12,60 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
134. Котельная мкр. Южный 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 711,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
135. Котельная АО «Союзэнерго» 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 

Переключение нагрузки на ГТ-ТЭЦ. Вывод из эксплуатации 

Средневзвешенный срок службы лет 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 128,60 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 
Доля резерва % 94,00% 
136. Котельная «Гефест» 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 1582,70 1582,70 1582,70 1582,70 1582,70 1582,70 1582,70 1582,70 1582,70 1582,70 1582,70 1582,70 1582,70 1582,70 1582,70 1582,70 1582,70 1582,70 1582,70 1582,70 1582,70 1582,7
0 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
137. Котельная №1 (Энергоцентр) 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
138. Котельная №2 (ул. Некрасова) 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 170,20 295,77 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,26 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,26 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,35 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,65 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 
Доля резерва % 95,00% 91,31% 90,62% 90,62% 90,62% 90,62% 90,62% 90,62% 90,62% 90,62% 90,62% 90,62% 90,62% 90,62% 90,62% 90,62% 90,62% 90,62% 90,62% 90,62% 90,62% 90,62% 
139. Котельная №3 (ЛОК, Лермонтова) 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
140. Котельная №4 (Восточный) 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 456,20 371,04 371,04 371,04 371,04 371,04 371,04 371,04 371,04 371,04 371,04 371,04 371,04 371,04 371,04 371,04 371,04 371,04 371,04 371,04 371,04 371,04 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Максимальная подпитка тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

тепловой сети в период 
повреждения участка 
Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 
Доля резерва % 95,00% 95,93% 95,93% 95,93% 95,93% 95,93% 95,93% 95,93% 95,93% 95,93% 95,93% 95,93% 95,93% 95,93% 95,93% 95,93% 95,93% 95,93% 95,93% 95,93% 95,93% 95,93% 
141. Котельная №5 (Южный) 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 389,60 389,60 389,60 389,60 389,60 389,60 389,60 389,60 389,60 389,60 389,60 389,60 389,60 389,60 389,60 389,60 389,60 389,60 389,60 389,60 389,60 389,60 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
142. Котельная «д/о Связист» 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 211,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
143. Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 1441,20 1441,20 1441,20 1441,20 1441,20 1441,20 1441,20 1441,20 1441,20 1441,20 1441,20 1441,20 1441,20 1441,20 1441,20 1441,20 1441,20 1441,20 1441,20 1441,20 1441,20 1441,2
0 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 4,80 4,90 5,00 5,00 5,10 5,20 5,20 5,30 5,40 5,40 5,50 5,50 5,60 5,70 5,70 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
144. Котельная филиала Усово ФГУП «Комплекс» 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 211,80 211,80 211,80 216,80 216,80 216,80 216,80 216,80 216,80 216,80 216,80 216,80 216,80 216,80 216,80 216,80 216,80 216,80 216,80 216,80 216,80 216,80 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,57 0,57 0,57 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,57 0,57 0,57 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,90 0,90 0,90 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,10 3,10 3,10 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 
Доля резерва % 77,50% 77,50% 77,50% 76,97% 76,97% 76,97% 76,97% 76,97% 76,97% 76,97% 76,97% 76,97% 76,97% 76,97% 76,97% 76,97% 76,97% 76,97% 76,97% 76,97% 76,97% 76,97% 
145. Котельная ООО «РУШ» 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 617,30 617,30 617,30 617,30 617,30 617,30 617,30 617,30 617,30 617,30 617,30 617,30 617,30 617,30 617,30 617,30 617,30 617,30 617,30 617,30 617,30 617,30 
Всего подпитка тепловой сети, в тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

т.ч.: 
нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
146. Котельная ООО НПО «Союз-М» 
Производительность ВПУ тонн/ч 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 189,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 8,60 8,80 8,90 9,00 9,10 9,20 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 9,90 10,00 10,10 10,20 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 
Доля резерва % 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% 
147. Котельная ОАО «Ямское поле» 
Производительность ВПУ тонн/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 1,50 1,60 1,60 1,60 1,60 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 
Доля резерва % 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 
148. Котельная Заводской пр. 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 391,90 391,90 391,90 391,90 391,90 391,90 391,90 391,90 391,90 391,90 391,90 391,90 391,90 391,90 391,90 391,90 391,90 391,90 391,90 391,90 391,90 391,90 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
149. Котельная «ДО Ершово» 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,42 4,42 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,42 4,42 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 590,10 590,10 59,01 59,01 59,01 59,01 59,01 59,01 59,01 59,01 59,01 59,01 59,01 59,01 59,01 59,01 59,01 59,01 59,01 59,01 59,01 59,01 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 1,61 1,61 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 1,61 1,61 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 2,40 2,40 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 2,50 2,50 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 2,02 2,02 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Доля резерва % 45,70% 45,70% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 
150. Котельная «НМИЦ РК» 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
151. Котельная д. Митькино 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 239,10 239,10 356,15 356,15 356,15 1012,54 1012,54 1012,54 1012,54 1012,54 1012,54 1012,54 1012,54 1012,54 1012,54 1012,54 1012,54 1012,54 1012,54 1012,54 1012,54 1012,5
4 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Доля резерва % 100,00
% 100,00% 100,00

% 100,00% 100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 100,00% 100,00

% 
152. Котельная АО «Заречье» им. С.А.Кушнарева 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

теплоносителя 
Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 1888,30 1888,30 1923,63 1923,63 1928,17 3047,99 3047,99 3047,99 3047,99 3047,99 3047,99 3047,99 3047,99 3047,99 3047,99 3047,99 3047,99 3047,99 3047,99 3047,99 3047,99 3047,9
9 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 94,91% 94,91% 94,89% 91,93% 91,93% 91,93% 91,93% 91,93% 91,93% 91,93% 91,93% 91,93% 91,93% 91,93% 91,93% 91,93% 91,93% 91,93% 91,93% 91,93% 
153. Котельная  ООО «УК «Кунцево» 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 478,90 478,90 478,90 478,90 478,90 478,90 478,90 478,90 478,90 478,90 478,90 478,90 478,90 478,90 478,90 478,90 478,90 478,90 478,90 478,90 478,90 478,90 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
154. Котельная АО «Стройполимер» 
Производительность ВПУ тонн/ч 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 425,20 425,20 425,20 425,20 425,20 425,20 425,20 425,20 425,20 425,20 425,20 425,20 425,20 425,20 425,20 425,20 425,20 425,20 425,20 425,20 425,20 425,20 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

сверхнормативные утечки тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

теплоносителя 
отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 4,60 4,70 4,80 4,80 4,90 5,00 5,00 5,10 5,10 5,20 5,30 5,30 5,40 5,40 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 
Доля резерва % 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 
155. Котельная МГКБ №45 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 146,80 146,80 146,80 146,80 146,80 146,80 146,80 146,80 146,80 146,80 146,80 146,80 146,80 146,80 146,80 146,80 146,80 146,80 146,80 146,80 146,80 146,80 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
156. Котельная ООО «КТТ-Дубки» 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост объемов теплоносителя м3 2523,00 2523,00 2523,00 2523,00 2657,56 2657,56 2657,56 2657,56 2657,56 2657,56 2657,56 2657,56 2657,56 2657,56 2657,56 2657,56 2657,56 2657,56 2657,56 2657,56 2657,56 2657,5
6 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Максимальная подпитка тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

тепловой сети в период 
повреждения участка 
Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 94,73% 94,73% 94,73% 94,73% 94,73% 94,73% 94,73% 94,73% 94,73% 94,73% 94,73% 94,73% 94,73% 94,73% 94,73% 94,73% 94,73% 94,73% 
157. Котельная АО «121 АРЗ» 
Производительность ВПУ тонн/ч 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 950,20 950,20 950,20 950,20 950,20 950,20 950,20 950,20 950,20 950,20 950,20 950,20 950,20 950,20 950,20 950,20 950,20 950,20 950,20 950,20 950,20 950,20 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 
Доля резерва % 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 88,24% 
158. Котельная «ДО Покровское» 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
159. Котельная ТСЖ «Грюнвальд» 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 206,50 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
160. Крышная котельная №1 ООО «ТеплоВиК» 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 215,60 215,60 215,60 215,60 215,60 215,60 215,60 215,60 215,60 215,60 215,60 215,60 215,60 215,60 215,60 215,60 215,60 215,60 215,60 215,60 215,60 215,60 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
161. Крышная котельная №2 ООО «ТеплоВиК» 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 404,70 404,70 404,70 404,70 404,70 404,70 404,70 404,70 404,70 404,70 404,70 404,70 404,70 404,70 404,70 404,70 404,70 404,70 404,70 404,70 404,70 404,70 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

208 

Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
162. Котельная «Лесной городок» 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
163. Котельная ООО «Конвент-Плюс» 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

сети в эксплуатационном режиме 
Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
164. Котельная Усово 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 180,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
165. Котельная Жуковка-2 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 388,10 388,10 388,10 388,10 388,10 388,10 388,10 388,10 388,10 388,10 388,10 388,10 388,10 388,10 388,10 388,10 388,10 388,10 388,10 388,10 388,10 388,10 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 
166. Котельная Успенское 
Производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Средневзвешенный срок службы лет 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Располагаемая 
производительность ВПУ тонн/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Потери располагаемой 
производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные нужды тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прирост объемов теплоносителя м3 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отпуск теплоносителя из 
тепловых сетей на цели горячего 
водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения) 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимум подпитки тепловой 
сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Доля резерва % 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 

Строительство новых котельных 
167. Новая котельная №1 п. Красный 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,29 0,39 0,39 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,29 0,39 0,39 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 1,70 2,30 2,30 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 4,71 4,61 4,61 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 
Доля резерва % 0,00% 94,20% 92,23% 92,23% 78,62% 78,62% 78,62% 78,62% 78,62% 50,39% 50,39% 50,39% 50,39% 50,39% 50,39% 50,39% 50,39% 50,39% 50,39% 50,39% 50,39% 50,39% 
168. Новая котельная ЖК "Центральный" 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 81,80% 81,80% 81,80% 81,80% 81,80% 81,80% 81,80% 81,80% 81,80% 81,80% 81,80% 81,80% 81,80% 68,80% 68,80% 68,80% 68,80% 68,80% 68,80% 68,80% 
169. Новая котельная №2 д. Малые Вяземы 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,35% 26,35% 26,35% 26,35% 26,35% 26,35% 26,35% 26,35% 26,35% 26,35% 26,35% 26,35% 
170. Новая котельная №3 г. Голицыно, мкр. Северный 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 91,20% 91,20% 91,20% 91,20% 91,20% 91,20% 91,20% 91,20% 91,20% 91,20% 91,20% 91,20% 91,20% 91,20% 91,20% 91,20% 91,20% 
171. Новая котельная "Бутынь" 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 1,15 1,15 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 1,15 1,15 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 9,20 9,20 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 3,85 3,85 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 77,04% 77,04% 70,64% 70,64% 70,64% 70,64% 70,64% 70,64% 70,64% 70,64% 70,64% 70,64% 70,64% 70,64% 70,64% 70,64% 70,64% 70,64% 70,64% 70,64% 
172. Новая котельная №7 с. Лайково 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,47 1,32 1,32 2,28 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,47 1,32 1,32 2,28 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 1,63 3,76 3,76 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 2,53 1,68 1,68 0,72 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 
Доля резерва % 0,00% 84,33% 56,15% 56,15% 23,99% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 14,69% 
173. Новая котельная №8 с. Лайково 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,07 0,12 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,07 0,12 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,60 1,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 2,93 2,88 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 97,57% 96,14% 87,83% 87,83% 87,83% 87,83% 87,83% 87,83% 87,83% 87,83% 87,83% 87,83% 87,83% 87,83% 87,83% 87,83% 87,83% 87,83% 87,83% 87,83% 
174. Новая котельная «Фуньково» 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,25% 80,25% 80,25% 80,25% 80,25% 80,25% 80,25% 
175. Новая котельная №4 д. Зайцево 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 59,40% 59,40% 59,40% 59,40% 59,40% 59,40% 59,40% 59,40% 59,40% 59,40% 59,40% 59,40% 59,40% 59,40% 59,40% 59,40% 59,40% 
176. Новая котельная №5 д. Крюково 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,13% 85,13% 85,13% 85,13% 85,13% 85,13% 85,13% 85,13% 85,13% 85,13% 85,13% 85,13% 85,13% 85,13% 85,13% 85,13% 85,13% 
177. Новая котельная №6  с. Перхушково 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82,37% 82,37% 82,37% 82,37% 82,37% 56,08% 56,08% 56,08% 56,08% 56,08% 56,08% 56,08% 
178. Новая котельная №9 г. Кубинка 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

сверхнормативные утечки тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

теплоносителя 
Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 79,83% 79,83% 79,83% 79,83% 79,83% 79,83% 79,83% 79,83% 79,83% 79,83% 
179. Новая котельная "Юдино" 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,48 31,48 31,48 31,48 31,48 31,48 31,48 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,88% 50,88% 50,88% 50,88% 50,88% 50,88% 50,88% 
180. ГТ-ТЭЦ 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 1,45 2,02 3,18 3,31 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 1,45 2,02 3,18 3,31 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 11,20 16,10 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 13,55 12,98 11,82 11,69 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07 
Доля резерва % 0,00% 90,32% 86,53% 78,82% 77,95% 73,79% 73,79% 73,79% 73,79% 73,79% 73,79% 73,79% 73,79% 73,79% 73,79% 73,79% 73,79% 73,79% 73,79% 73,79% 73,79% 73,79% 
181. Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 1,40 2,01 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 1,40 2,01 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 11,20 16,10 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 13,60 12,99 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 
Доля резерва % 0,00% 90,67% 86,60% 51,10% 51,10% 51,10% 51,10% 51,10% 51,10% 51,10% 51,10% 51,10% 51,10% 51,10% 51,10% 51,10% 51,10% 51,10% 51,10% 51,10% 51,10% 51,10% 
182. Новая котельная БМК 10,5 МВт с. Ершово 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 2,34 2,34 2,34 2,43 2,43 2,43 2,52 2,52 2,52 2,52 2,61 2,61 2,61 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 63,59% 63,59% 63,59% 63,59% 63,59% 63,59% 63,59% 63,59% 63,59% 63,59% 63,59% 63,59% 63,59% 63,59% 63,59% 63,59% 63,59% 63,59% 63,59% 63,59% 
183. Новая котельная д.Семенково 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,08 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,08 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,65 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 1,42 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 94,53% 91,42% 91,42% 91,42% 91,42% 91,42% 91,42% 91,42% 91,42% 91,42% 91,42% 91,42% 91,42% 91,42% 91,42% 91,42% 91,42% 91,42% 91,42% 91,42% 
184. Новая котельная ЖК "Немчиновка-Резиденц"  
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 
Доля резерва % 0,00% 90,67% 90,67% 90,67% 90,67% 90,67% 90,67% 90,67% 90,67% 90,67% 90,67% 90,67% 90,67% 90,67% 90,67% 90,67% 90,67% 90,67% 90,67% 90,67% 90,67% 90,67% 
185. Новая котельная ЖК Высокие Жаворонки 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 
Доля резерва % 0,00% 89,06% 89,06% 89,06% 89,06% 89,06% 89,06% 89,06% 89,06% 89,06% 89,06% 89,06% 89,06% 89,06% 89,06% 89,06% 89,06% 89,06% 89,06% 89,06% 89,06% 89,06% 
186. Новая котельная Изумрудная долина 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
Доля резерва % 0,00% 49,60% 49,60% 49,60% 49,60% 49,60% 49,60% 49,60% 49,60% 49,60% 49,60% 49,60% 49,60% 49,60% 49,60% 49,60% 49,60% 49,60% 49,60% 49,60% 49,60% 49,60% 
187. Новая котельная КД "Грибовский лес"  
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
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Наименование Единица 
изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 92,70% 92,70% 92,70% 92,70% 92,70% 92,70% 92,70% 92,70% 92,70% 92,70% 92,70% 92,70% 92,70% 92,70% 92,70% 92,70% 92,70% 92,70% 92,70% 
188. Новая котельная КД "Точка отсчета"  
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 97,26% 97,26% 97,26% 97,26% 97,26% 97,26% 97,26% 97,26% 97,26% 97,26% 97,26% 97,26% 97,26% 97,26% 97,26% 97,26% 97,26% 97,26% 97,26% 
189. Котельная "Новая Жуковка-2" 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,00 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 0,00 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 0,00% 90,90% 90,90% 90,90% 90,90% 90,90% 90,90% 90,90% 90,90% 90,90% 90,90% 90,90% 90,90% 90,90% 90,90% 90,90% 90,90% 90,90% 90,90% 90,90% 
190. Новая БМК МВКУ-0,5Г 
Производительность ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Количество баков-аккумуляторов 
теплоносителя шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тонн/ч 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

нормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя тонн/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

тонн/ч 0,00 0,00 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ тонн/ч 0,00 0,00 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 
Доля резерва % 0,00% 0,00% 98,22% 98,22% 98,22% 98,22% 98,22% 98,22% 98,22% 98,22% 98,22% 98,22% 98,22% 98,22% 98,22% 98,22% 98,22% 98,22% 98,22% 98,22% 98,22% 98,22% 
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3.2. Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 
потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Утвержденные балансы максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах 
отсутствуют. 

В соответствии со СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем 
теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не 
обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема 
воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции 
и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. Для открытых 
систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
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Таблица 3.2-1 – Баланс производительности водоподготовительных установок источников для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 
№ 
п/п 

Наименование 
источника тепловой 

энергии 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, тонн/ч 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Котельные 
1 Котельная №1 57,70 58,00 58,10 58,40 58,60 58,90 59,10 59,40 59,60 59,90 60,20 60,50 60,70 61,00 61,30 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 
2 Котельная №1-а 33,60 33,70 33,80 Вывод из эксплуатации 
3 Котельная №2 52,50 52,80 53,00 53,20 53,50 53,70 54,00 54,20 54,50 54,80 55,10 55,50 55,80 56,20 56,50 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 
4 Котельная №3 64,30 64,60 64,80 65,10 65,40 65,70 66,00 66,30 66,60 67,00 67,30 67,60 67,90 68,30 68,60 68,90 68,90 68,90 68,90 68,90 68,90 68,90 

5 Котельная №4 207,70 208,70 209,20 209,60 210,10 210,60 211,00 211,50 212,00 212,40 212,90 213,40 213,80 214,30 214,70 215,20 215,20 215,20 215,20 215,20 215,20 215,2
0 

6 Котельная №6 2,60 2,70 2,80 2,90 2,90 3,00 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
7 Котельная №7 68,80 69,20 69,50 69,70 69,90 70,20 70,40 70,70 70,90 71,20 71,40 71,70 72,00 72,20 72,50 72,70 72,70 72,70 72,70 72,70 72,70 72,70 
8 Котельная №8 37,40 37,60 37,70 37,80 37,90 38,00 38,10 38,20 38,30 38,40 38,50 38,60 38,60 38,70 38,80 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 
9 Котельная №8-а 35,30 35,50 35,60 35,70 35,80 35,90 35,90 36,00 36,10 36,20 36,30 36,40 36,40 36,50 36,60 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 
10 Котельная «Одинцово-1» 3,60 3,60 3,60 Вывод из эксплуатации 
11 Котельная «Отрадное» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12 Котельная Городской бани 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
13 Котельная «Университет» 6,90 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 
14 Котельная №9 34,10 34,30 34,30 34,40 34,50 34,60 34,70 34,80 34,90 34,90 35,00 35,10 35,20 35,30 35,40 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 
15 Котельная «Трехгорка-1» 35,70 35,80 35,90 36,00 36,10 36,20 36,30 36,40 36,50 36,60 36,70 36,80 36,90 37,00 37,10 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 
16 Котельная «Запрудная» 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
17 Котельная «СОЦентр» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
18 Котельная п. д/о «Озера» 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
19 Котельная «ПИК-1» 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 
20 Котельная Усово-Тупик 1,30 1,30 1,30 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

21 Котельная №1 "Большие 
Вяземы" 39,90 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,30 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 

22 Котельная №2 "Большие 
Вяземы" 5,00 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 

23 Котельная №3, Институт 5,40 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

24 Котельная №4, 
"Школьная" 21,00 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 

25 Котельная «Петровское 
шоссе» 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40 2,50 2,50 2,50 2,60 2,60 2,60 2,70 2,70 2,70 2,70 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

26 Котельная «ГОЛАЗ» 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40 2,50 2,50 2,50 2,60 2,60 2,60 2,70 2,70 2,70 2,70 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 
27 Котельная «Горловка» 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

28 Котельная «Голицыно 
оч./с» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 Котельная «Бутынь» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 Котельная школа 
«Гармония» 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

31 Котельная №3 
"Програнинститут" 4,60 4,70 4,80 4,80 4,90 5,00 5,00 5,10 5,10 5,20 5,30 5,30 5,40 5,40 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

32 Котельная №4 "НИИР" 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
33 Котельная №6 (школа) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

34 Котельная № 7 г. 
Голицыно 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

35 Котельная № 8-а г. 
Голицыно 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

36 Котельная № 9 г. 
Голицыно 4,60 4,70 4,80 4,80 4,90 5,00 5,00 5,10 5,10 5,20 5,30 5,30 5,40 5,40 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

37 Котельная № 11 г. 
Голицыно 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

38 Котельная № 13 г. 
Голицыно 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

39 Котельная № 14 г. 
Голицыно 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

40 Котельная №2 
"Програнинститут" 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

41 Котельная "Петровское 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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шоссе, д.45" 
42 Котельная №1 Горки-2 11,90 12,20 12,40 12,50 12,70 12,80 13,00 13,10 13,30 13,50 13,60 13,80 13,90 14,10 14,20 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 

43 Котельная «Саввинская 
Слобода» 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

44 Котельная «Лесные 
Поляны» 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

45 Котельная «Каринское» 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 
46 Котельная «Улитино» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
47 Котельная «Андреевское» 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

48 Котельная №27 
«Фуньково» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

49 Котельная №1 
«Жаворонки» 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

50 Котельная №2 (школа) 
«Жаворонки» 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 

51 Котельная №3 «Юдино» 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 

52 Котельная №4 
«Перхушково» 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 

53 Котельная №5.1 
«Жаворонки» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 Котельная №5.2 
«Жаворонки» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 Котельная №5.3 
«Жаворонки» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 Котельная №6 «Крюково» 13,80 14,10 14,10 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 
57 Котельная №8 «Крюково» 15,30 15,60 15,70 15,70 15,70 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

58 Котельная «Ликино» 
«Пром. парк Одинцово-1» 21,00 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 

59 Котельная «Юдино-
детский сад» 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 

60 Котельная «Зайцево» 
(дет./сад) 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 

61 Котельная "Летний 
Отдых" 3,80 3,90 4,00 4,00 4,10 4,10 4,20 4,20 4,30 4,30 4,40 4,40 4,50 4,50 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 

62 Котельная "Кобяково" 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
63 Котельная «Центральная» 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
64 Котельная №1, Кубинка 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
65 Котельная №2, Кубинка 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
66 Котельная «Дубки» 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
67 Котельная №1 «Еремино» 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
68 Котельная №2 «Еремино» 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
69 Котельная "Сосновка" 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 
70 Котельная «Кубинка-10» 10,70 10,80 10,80 10,80 10,80 10,90 10,90 10,90 10,90 11,00 11,00 11,00 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 

71 Котельная №9 "Лесной 
Городок" 7,60 7,80 7,90 8,00 8,10 8,30 8,40 8,50 8,60 8,70 8,80 8,90 9,00 9,20 9,30 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 

72 Котельная №10 "Лесной 
Городок" 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

73 Котельная №11 "Лесной 
городок" 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

74 Котельная «Новый 
Городок» 1,60 1,70 1,70 1,70 1,70 1,80 1,80 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

75 Котельная «Шарапово» 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
76 Котельная «Никольское» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
77 Котельная «Аниково» 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

78 Котельная «Санаторий 
Герцена» 3,00 3,10 3,20 3,20 3,20 3,30 3,30 3,40 3,40 3,40 3,50 3,50 3,60 3,60 3,60 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 

79 Котельная «Гигирево» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80 Котельная 
«Новоивановское» 14,40 14,60 14,70 14,90 15,00 15,10 15,20 15,30 15,40 15,50 15,60 15,70 15,90 16,00 16,10 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 
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81 Котельная «Горки-10» 8,60 8,80 8,90 9,00 9,10 9,30 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 10,00 10,10 10,20 10,30 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 
82 Котельная «Успенское» 2,20 2,20 2,30 2,30 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,60 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 
83 Котельная «Сосны» 1,20 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
84 Котельная «Успенское-1» 2,60 2,60 2,70 2,70 2,70 2,80 2,80 2,80 2,90 2,90 2,90 3,00 3,00 3,00 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

85 Котельная «Петелинская 
птицефабрика» * 65,30 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,10 66,10 66,10 66,10 66,10 66,20 66,20 66,20 66,20 66,20 66,20 66,20 66,20 66,20 66,20 66,20 

86 Котельная «Покровское» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
87 Котельная «ПМС-4» 3,40 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

88 Котельная «Покровский 
городок» 4,40 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

89 Котельная №7 "Лесной 
Городок" 68,80 69,20 69,50 69,70 69,90 70,20 70,40 70,70 70,90 71,20 71,40 71,70 72,00 72,20 72,50 72,70 72,70 72,70 72,70 72,70 72,70 72,70 

90 Котельная №2, 4 МВт 1,30 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 
91 Котельная №215 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

92 Котельная №15 
"Голицино" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

93 Котельная «Ястребки» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
94 Котельная "Акулово" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
95 Котельная "ст. Кубинка-2" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
96 Котельная «Жаворонки» 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
97 Котельная "Веденское" 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

98 Котельная пансионата 
«Химик» 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

99 Котельная пр. Ветеранов,6 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
100 Котельная ул. Ленина,30 3,80 3,90 4,00 4,00 4,10 4,10 4,20 4,20 4,30 4,40 4,40 4,50 4,50 4,60 4,60 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 

101 Котельная Нахабинское 
шоссе,2 1,90 2,00 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,20 2,20 2,20 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 

102 Котельная 
ул.Лермонтова,6 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

103 Котельная ФОК «Звезда» 
ул.Московская,47 4,60 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

104 Котельная мкр. 
Восточный, 4а 0,50 Переключение нагрузки на ГТ-ТЭЦ. Вывод из эксплуатации 

105 Котельная 
ул.Парковая,10Б 0,50 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

106 Котельная ул.Герцена,13А 4,20 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 
107 Котельная п.Дютьково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

108 Котельная 
пер.Зареченский,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

109 Котельная санатория 
Поречье 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

110 Котельная Академия 
Дзюдо 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

111 Котельная Назарьево 
(Промзона) 13,00 13,00 13,00 13,00 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 

112 Котельная Матвейково 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

113 Котельная ИФА им. 
Обухова РАН 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

114 БМК в/г №20 2,20 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 

115 Котельная №278, городок 
Кубинка-1, в/г 5/1 14,20 14,30 14,30 14,30 14,40 14,40 14,40 14,50 14,50 14,60 14,60 14,60 14,70 14,70 14,70 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 

116 
Котельная №104, ул. 

Генерала Вотинцева, в/г 
120 

18,70 18,80 18,80 18,90 18,90 19,00 19,00 19,10 19,10 19,20 19,20 19,30 19,30 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 

117 Котельная №5482, городок 
Кубинка-8 6,00 6,00 6,00 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 

118 Котельная Военных 
складов 3007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

119 Котельная №5, пос. Гарь- 1,80 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 
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Покровское 
120 Котельная №122 1,70 1,70 1,70 1,80 1,80 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

121 Котельная санатория 
Минобороны 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

122 БМК №87 в/г №1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

123 Котельная №214, ул. 
Маршала Бирюзова 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

124 Котельная №2 АО 
«Ресурс» 26,60 26,80 26,80 26,90 27,00 27,10 27,10 27,20 27,30 27,40 27,50 27,50 27,60 27,70 27,80 27,90 27,90 27,90 27,90 27,90 27,90 27,90 

125 Котельная ООО «МНЗ» 33,40 33,60 33,70 33,70 33,80 33,90 34,00 34,10 34,20 34,20 34,30 34,40 34,50 34,60 34,70 34,70 34,70 34,70 34,70 34,70 34,70 34,70 

126 Котельная №1 ОАО 
«ВЗОИ» 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

127 Котельная №2 ОАО 
«ВЗОИ» 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 

128 Котельная ООО «БЗРИ» 10,10 10,20 10,20 10,20 10,30 10,30 10,30 10,30 10,40 10,40 10,40 10,40 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 

129 Котельная «ул. 
Чистяковой, 30» 100,50 101,00 101,30 101,50 101,80 102,00 102,30 102,50 102,80 103,00 103,30 103,50 103,80 104,00 104,30 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,5

0 
130 Котельная СМУ-158 36,90 37,10 37,20 37,20 37,30 37,40 37,50 37,60 37,70 37,80 37,90 38,00 38,10 38,20 38,30 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 
131 БМК «Импульс» 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,20 9,20 9,20 9,30 9,30 9,30 9,40 9,40 9,40 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 

132 Котельная мкр. 
Немчиновка» 14,60 14,70 14,70 14,70 14,80 14,80 14,90 14,90 14,90 15,00 15,00 15,00 15,10 15,10 15,10 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 

133 Котельная ООО «ПИК-
Регион» 12,60 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 

134 котельная мкр. Южный 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

135 Котельная  
АО «Союзэнерго» 0,20 Переключение нагрузки на ГТ-ТЭЦ. Вывод из эксплуатации 

136 Котельная «Гефест» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

137 Котельная №1 
«Энергоцентр» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

138 Котельная №2, ул. 
Некрасова 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

139 Котельная №3 «ЛОК» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
140 Котельная №4 Восточный 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
141 Котельная №5 Южный 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

142 Котельная «Дом отдыха 
Связист» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

143 
Котельная ФГБУ 

«Клинический санаторий 
«Барвиха» 

4,80 4,90 5,00 5,00 5,10 5,20 5,20 5,30 5,40 5,40 5,50 5,50 5,60 5,70 5,70 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 

144 Котельная филиала Усово 
ФГУП «Комплекс» 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

145 Котельная ООО «РУШ» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

146 Котельная ООО НПО 
«Союз-М» 8,60 8,80 8,90 9,00 9,10 9,20 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 9,90 10,00 10,10 10,20 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 

147 Котельная ОАО «Ямское 
поле» 1,50 1,60 1,60 1,60 1,60 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

148 Котельная Заводской пр. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
149 Котельная «ДО Ершово» 2,50 2,50 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
150 Котельная «НМИЦ РК» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
151 Котельная "Митькино" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

152 Котельная АО «Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

153 Газопоршневая станция 
ООО «УК «Кунцево» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

154 Котельная АО 
«Стройполимер» 4,60 4,70 4,80 4,80 4,90 5,00 5,00 5,10 5,10 5,20 5,30 5,30 5,40 5,40 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

155 Котельная МГКБ №45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

156 Котельная ООО «КТТ-
Дубки» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника тепловой 

энергии 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, тонн/ч 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

157 Котельная АО «121 АРЗ» 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

158 Котельная «ДО 
Покровское» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

159 Котельная ТСЖ 
«Грюнвальд» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

160 Крышная котельная №1 
ООО «ТеплоВиК» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

161 Крышная котельная №2 
ООО «ТеплоВиК» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

162 Котельная «Лесной 
городок» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

163 Котельная ООО «Конвент-
Плюс» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

164 Котельная "Усово" 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
165 Котельная "Жуковка-2" 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
166 Котельная "Успенское" 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Строительство новых котельных 

167 Новая котельная №1 п. 
Красный 0,00 1,70 2,30 2,30 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 

168 Новая котельная ЖК 
"Центральный" 0,00 0,00 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 

169 Новая котельная №2 д. 
Малые Вяземы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30 

170 Новая котельная №3 г. 
Голицыно, мкр. Северный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

171 Новая котельная "Бутынь" 0,00 0,00 9,20 9,20 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 

172 Новая котельная №7 с. 
Лайково 0,00 1,63 3,76 3,76 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 

173 Новая котельная №8 с. 
Лайково 0,00 0,00 0,60 1,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 

174 Новая котельная 
«Фуньково» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 

175 Новая котельная №4 д. 
Зайцево 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 

176 Новая котельная №5 д. 
Крюково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 

177 Новая котельная №6  с. 
Перхушково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 

178 Новая котельная №9 г. 
Кубинка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

179 Новая котельная "Юдино" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,48 31,48 31,48 31,48 31,48 31,48 31,48 
180 ГТ-ТЭЦ 0,00 11,20 16,10 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 

181 Котельная ООО "Град-
Инвест" д. Мякинино 0,00 11,20 16,10 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 

182 Новая котельная БМК 10,5 
МВт с. Ершово 0,00 0,00 2,34 2,34 2,34 2,43 2,43 2,43 2,52 2,52 2,52 2,52 2,61 2,61 2,61 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

183 Новая котельная 
д.Семенково 0,00 0,00 0,65 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

184 Новая котельная ЖК 
"Немчиновка-Резиденц"  0,00 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

185 Новая котельная ЖК 
Высокие Жаворонки 0,00 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

186 Новая котельная 
Изумрудная долина 0,00 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 20,11 

187 Новая котельная КД 
"Грибовский лес"  0,00 0,00 0,00 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

188 Новая котельная КД 
"Точка отсчета"  0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

189 Новая котельная «Новая 0,00 0,00 0,00 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника тепловой 

энергии 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, тонн/ч 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Жуковка-2» 
190 Новая БМК МВКУ-0,5Г 0,00 0,00 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Всего по городскому округу 1442,95 1501,55 1532,15 1575,32 1595,86 1624,35 1630,85 1635,55 1640,35 1653,55 1714,55 1719,05 1728,95 1733,45 1738,25 1811,47 1811,47 1811,47 1811,47 1811,47 1811,47 1811,47 
 
 

 
 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

223 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА 

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения города 
Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с «Требованиями к 

схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» сформирован из нескольких сценариев развития системы теплоснабжения, из 
которых будет отобран рекомендуемый сценарий, который будет принят для разработки схемы 
теплоснабжения. Каждый сценарий должен обеспечивать покрытие всего существующего и 
перспективного спроса на тепловую мощность.  

В основу сценариев перспективного развития системы теплоснабжения Одинцовского 
городского округа положены основные принципы, являющиеся обязательными для каждого из 
рассматриваемых: 

 обеспечение надежности теплоснабжения потребителей; 
 снижение вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека; 
 приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 

увеличение доли комбинированной выработки в производстве тепловой энергии; 
 согласованность с планами и программами развития округа. 
В схеме  теплоснабжения Одинцовского городского округа в каждом из сценариев 

предлагается реализовать следующие группы мероприятий по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения, включающие в себя: 

- реконструкция и модернизация существующих источников тепловой энергии, ЦТП; 
- строительство источников тепловой энергии; 
- вывод из эксплуатации источников тепловой энергии (или перевод нагрузки); 
- строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (и/или 

существующих потребителей из технологической зоны переключаемой котельной);  
- реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей; 
- переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных 

участков тепловых сетей на закрытые системы горячего водоснабжения. 
В мастер-плане схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа, для сравнения и 

выбора приоритетного рассматриваются в соответствии со спецификой организации 
теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа два возможных сценария 
перспективного развития системы теплоснабжения городского округа, а именно: 

Сценарий 1 – реализуются базовые мероприятия по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, в том числе для 
теплоснабжения мкр. Восточный в г. Звенигород в 2021 г. вводится в эксплуатацию источник 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ГТ-ТЭЦ тепловой мощностью 
31,5 Гкал/ч в составе: газотурбинная установка «Урал-6000» (ГТЭС-6000) - 3 шт.; Водогрейный 
котёл – утилизатор КУВ-12,2/150 (П126) - 3 шт. 

Состав и характеристика оборудования ГТ-ТЭЦ представлена в таблице 4.1-1. 
Таблица 4.1-1 – Характеристика основного оборудования ГТ-ТЭЦ 

№ 
п/п Наименование оборудования Количество, 

шт. 
Размерность 
показателя 

Значение 
показателя 

1 
Газотурбинная установка «Урал-6000» (ГТЭС-6000) на базе 
конвертированного авиационного двигателя Д-30ЭУ-6 с 
генератором типа ГТГ-6-2РУХЛЗ 

3 МВт 6 
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№ 
п/п Наименование оборудования Количество, 

шт. 
Размерность 
показателя 

Значение 
показателя 

2 Водогрейный котёл – утилизатор КУВ-12,2/150 (П126) 3 Гкал/ч 10,5 
3 Водоподготовка внутреннего циркуляционного контура 1 м3/час 1,0 
4 Центральная насосная станция (с системой водоподготовки) 1 м3/час 530 

 
Сценарий 2 - реализуются базовые мероприятия по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, в том числе для 
теплоснабжения мкр. Восточный в г. Звенигород в 2021 г. вводится в эксплуатацию источник 
тепловой энергии – газовая блочно-модульная отопительная котельная тепловой мощностью 
40МВт (БМК-40МВт). 

Различие между Сценарием 1 и Сценарием 2, в решениях по теплоснабжению мкр. 
Восточный в г. Звенигород – либо теплоснабжение от источника комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, либо от источника выработки тепловой энергии. 

Перечень предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в Одинцовском городском 
округе на период до 2041 года (Сценарий 1), с указанием стоимости по годам представлен в 
таблице 4.1-2. 

Перечень предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей в Одинцовском городском округе на 
период до 2041 года (Сценарий 1), с указанием стоимости по годам представлен в таблице 4.1-3. 

Перечень предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в Одинцовском городском 
округе на период до 2041 года (Сценарий 2), с указанием стоимости по годам представлен в 
таблице 4.1-4. 

Перечень предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей в Одинцовском городском округе на 
период до 2041 года (Сценарий 2), с указанием стоимости по годам представлен в таблице 4.1-5. 
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Таблица 4.1-2 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии на период до 2041 г. (Сценарий 1) 
№ 

 п/п Наименование мероприятия Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 
ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии 

1.1 Реконструкция, модернизация существующих 
источников тепловой энергии, ЦТП 6 074 404,93 437 838,16 475 407,40 1 619 448,87 1 864 

827,50 851 278,50 825 604,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 

 Реконструкция котельной №1:  
1. Строительство на территории котельной 
пристройки к котельной или новой котельной 
установленной тепловой мощностью 74,3 Гкал/ч на 
базе одного котла  Eurotherm-17,44, Q=15 Гкал/ч и 
трех котлов Eurotherm-23,26, Q=20 Гкал/ч. 
2. Вывод из эксплуатации старого морально и 
физически устаревшего оборудования и котлов 
котельной   

372360,00   152360,00 220000,00                                     

1.1.2 

Реконструкция котельной №2:  
1. Строительство на территории котельной новой 
котельной установленной тепловой мощностью 
103,2 Гкал/ч. 
2. Вывод из эксплуатации старого морально и 
физически устаревшего оборудования и котлов 
котельной №2 

553078,00 276539,00   276539,00                                     

1.1.3 

Реконструкция котельной №3: 
 1. Строительство пристройки к котельной с 
установкой котла  Eurotherm-23,26, Q=20 Гкал/ч 
2. Техническое перевооружение котельной с 
заменой пяти котлов ДКВР-10/13 на три котла 
Eurotherm-23,26, Q=20 Гкал/ч  и один котел 
Eurotherm-17,44, Q=15 Гкал/ч. Установленная 
тепловая мощность котельной 75 Гкал/ч 
3. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
4. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

371500,00 92875,00 92875,00 92875,00 92875,00                                   

1.1.4 Реконструкция котельной №4 с переводом части 
нагрузки около 15 Гкал/ч на котельную №7 1250,00     1250,00                                     

1.1.5 

Реконструкция котельной №6: 
1. Строительство пристройки к котельной с 
установкой двух котлов Eurotherm-11,63, Q=10 
Гкал/ч. Установленная тепловая мощность 
котельной 35,75 Гкал/ч 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

120000,00     60000,00   60000,00                                 

1.1.6 

Реконструкция котельной №7: 
1. Строительство пристройки к котельной №7 с 
установкой котла  Eurotherm-35, Q=30 Гкал/ч. 
Установленная тепловая мощность котельной 81,1 
Гкал/ч 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 
4. Подключение части нагрузки от котельной №4 

150000,00     150000,00                                     

1.1.7 

Реконструкция котельной №8: 
1. Строительство пристройки к котельной №8 с 
установкой котла  Eurotherm-11,63, Q=10 Гкал/ч. 
Установленная тепловая мощность котельной 34,9 
Гкал/ч 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

60000,00   60000,00                                       

1.1.8 

Реконструкция котельной №8а:  
1. Строительство пристройки к котельной №8а с 
установкой котла  Eurotherm-11,63, Q=10 Гкал/ч. 
Установленная тепловая мощность котельной 32,95 
Гкал/ч 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

60000,00   60000,00                                       

1.1.9 Реконструкция котельной г. Большие Вяземы, ул. 37768,00       11330,00 26438,00                                 
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№ 
 п/п Наименование мероприятия Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 
Городок-17 (в т.ч. ПИР) 

1.1.10 
Реклнструкция котельной №г3 Одинцовский  
район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы  ул. 
Институт (в т.ч. ПИР) 

74700,00         22410,00 52290,00                               

1.1.11 
Реклнструкция котельной № 4 Одинцовский г,о 
г.Большие Вяземы, д. Малые Вяземы  ул. Институт 
(в т.ч. ПИР) 

87000,00         26100,00 60900,00                               

1.1.12 

Реконструкция котельной «Петровское»: 
1. Установка дополнительного котла Protherm 
бизон-1200, Q=1,032 Гкал/ч.  Увеличение 
установленной мощности до 4,232 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

3612,00   3612,00                                       

1.1.13 

Реконструкция котельной №3 "Програнинститут" 
(г. Голицыно) с установкой дополнительного котла 
ДЕ-25/14. Увеличение установленной мощности до 
35,84 Гкал/ч. 

4500,00     4500,00                                     

1.1.14 

Реконструкция котельной №8 «Крюково»: 
1. Установка дополнительного котла ИШМА-80, 
Q=0,069 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 0,196 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1234,30 1234,30                                         

1.1.15 

Реконструкция котельной №9 "Лесной Городок": 
1. Установка дополнительного котла Buderus 
Logano SK755-1850, Q=1,59 Гкал/ч.  Увеличение 
установленной мощности до 5,89 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

4770,00   4770,00                                       

1.1.16 

Реконструкция котельной №10 "Лесной Городок": 
1.Строительство пристройки на территории 
котельной с установкой двух котлов ТТГ-5000, 
Q=4,3 Гкал/ч с горелками "Olion" GP-500М и 
одного котла ТТГ-4000, Q=3,44 Гкал/ч с горелкой 
"Olion" GKP-400М-I. Поэтапный вывод трех котлов 
ТГ-3 из эксплуатации. Установленная тепловая 
мощность котельной 12,04 Гкал/ч. 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

36120,00   36120,00                                       

1.1.17 Реконструкция котельной Одинцовский г.о., 
Новоивановское, ул. Калинина, д. 9 (в т.ч. ПИР) 135000,00         40500,00 94500,00                               

1.1.18 

Реконструкция котельной «Успенское»: 
1. Установка дополнительного котла КВа-2,5, 
Q=2,15 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 14,15 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1687,50         1687,50                                 

1.1.19 

Реконструкция котельной №7 "Лесной Городок": 
1. Установка дополнительного котла Buderus 5200, 
Q=4,472 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 14,15 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

13410,00   13410,00                                       

1.1.20 Реконструкция котельной № 1, Одинцовский г.о. п 
Жаворонки, ул. 30-лет Октября.   (в т.ч. ПИР) 57500,00         17250,00 40250,00                               

1.1.21 

Реконструкция котельной "Веденское": 
1. Техническое перевооружение котельной с 
установкой дополнительного котла Альфа 100 G, 
Q=0,086 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 0,061 Гкал/ч  
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

2173,40     2173,40                                     

1.1.22 

Реконструкция котельной «Голаз": 
Перевод котельной с 2-мя котлами ДЕ10/14 в 
водогрейный режим. Проектирование. СМР. 
Восстановление РТХ, ПиР и СМР.  Замена вида 
резервного топлива с мазута на легкое нефтяное  

55200,00   5520,00 24840,00 24840,00                                   

1.1.23 

Реконструкция системы теплоснабжения с 
открытой схемы на закрытую. Котельная "Ликино"  
Одинцовский г.о. , д. Ликино 
  (в т.ч. ПИР) 

516000,00     154800,00 361200,00                                   

1.1.24 Реконструкция котельной "Новый Городок" и  60000,00       18000,00 42000,00                                 
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№ 
 п/п Наименование мероприятия Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 
РТХ. Одинцовский г.о, п. Новый Городок (в т.ч. 
ПИР) 

1.1.25 Реконтрукция котельной Одинцовский г.о., г. 
Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) 248000,00         74400,00 173600,00                               

1.1.26 Реконтрукция котельной Одинцовский г.о., г. 
Звенигород, ул. Ленина, д.30 (в т.ч. ПИР) 700000,00     210000,00 490000,00                                   

1.1.27 Реконструкция котельной Одинцовский г.о., 
г.Звенигород, Нахабинское шоссе (в т.ч. ПИР) 50000,00     15000,00 35000,00                                   

1.1.28 

Реконструкция котельной ул.Лермонтова, 6 
1. Установка дополнительного котла ICI Caldaie 
REX 400, Q=3,44 Гкал/ч.  Увеличение 
установленной мощности до 10,32 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

12040,00   12040,00                                       

1.1.29 

Реконструкция котельной санатория Поречье: 
1. Установка дополнительного котла АОГВ-29, 
Q=0,0249 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 0,075 Гкал/ч 
2.Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1891,10 1891,10                                         

1.1.30 

Реконструкция котельной №2, ул. Некрасова: 
Установка дополнительно двух котлов Vitopiex 100 
тип PV1, Q=1,72 Гкал/ч.  Увеличение 
установленной мощности до 6,12 Гкал/ч. 

6020,00   6020,00                                       

1.1.31 

Реконструкция котельной ФГБУ "Клинический 
санаторий «Барвиха": 
1. Техническое перевооружение котельной с 
установкой дополнительного котла ТТГ-7000, 
Q=6,02 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 10,32 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

5200,00   5200,00                                       

1.1.32 

Реконструкция котельной ООО «КТТ-Дубки»: 
1.Строительство пристройки на территории 
котельной с установкой одного котла VAPOR 
TTKV 100-100, Q=8,6 Гкал/ч и второго котла 
VAPOR TTKV 35-35, Q=3,01 Гкал/ч. 
Установленная тепловая мощность котельной 39,13 
Гкал/ч 
2.Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

40909,10 18409,10     22500,00                                   

1.1.33 Реконструкция котельной АО "121 АРЗ" здание  24775,00 16402,00 8373,00                                       

1.1.34 Реконструкция котельной АО "121 АРЗ" 
электроснабжение 10619,00 7030,00 3589,00                                       

1.1.35 Реконструкция котельной  п. Кубинка-10. (в т.ч. 
ПИР) 60000,00 

    
18000,00 42000,00                                   

1.1.36 
Реконструкция котельной Одинцовский район, с/п 
Барвихинское,  поселок д/х Жуковка, Жуковка-2 (в 
т.ч. ПИР) 

200000,00 
      

60000,00 140000,00                                 

1.1.37 

Реконструкция котельной Одинцовский г.о., 
сельское поселение Никольское, д. Новошихово, 
участок №1 ЗНС ИФА им. А.М.Обухова РАН (в 
т.ч. ПИР) 

150000,00 

      

45000,00 105000,00                                 

1.1.38 Реконструкция котельной по адресу: Одинцовский 
г.о. п. Кубинка-1 , в/г 5/1 (в т.ч. ПИР) 750000,00 

    
225000,00 525000,00     

                            
  

1.1.39 

Реконструкция котельных: № 2 и 4 г. Одинцово, 
№3 и №4 п. Голицыно, с. Каринское, п. Кубинка-
10, п. Дубки, д. Фуньково, п. Сосновка, д. 
Савввинская Слобода, ЦТП кот. 8, ЦТП 2 кот.6: 
диспетчеризация, видеонаблюдение, интернет 

13457,66 13457,66 

                                      

  

1.1.40 

Реконструкция котельной «Успенское-1»: 
1. Замена  трех котлов ТКЛ-1,2, 3 и четырех котлов 
ЗИО-60 на два котла ТТ-2000, Q=1,72 Гкал/ч  с 
горелкой "Olion" GP-150Н и один котел ТТ-1100, 
Q=0,946 Гкал/ч с горелкой "Olion" GP-90Н. 
Установленная тепловая мощность котельной 4,386 
Гкал/ч 
2. Снижение потерь в тепловых сетях 
3. Установка приборов учета энергоресурсов в 

15750,00   3150,00 3150,00 3150,00 3150,00 3150,00                               
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№ 
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ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 
котельной 
4. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1.1.41 Реконструкция  РТХ котельной № 4 Одинцово 32557,01     32557,01                                     

1.1.42 

Рецонструкция ЦТП-1 "Мечта", ЦТП-2 
"Мечта"котельная № 4 Одинцовский г.о., г.  
Одинцово, ул. Маршала Жукова.  Суммарная 
мощность 12,87 Гкал/ч 

474075,00         142222,50 331852,50                               

1.1.43 

Реконструкция теплоэнергетического 
оборудования центрального теплового пункта. 
СМР (г. Одинцово, микрорайон №8, ЦТП №6, 
котельная № 8) 

6869,47 6869,47                                       

1.1.44 
Реконструкция  ЦТП № 7, котельная № 8 
Одинцовский г.о., г. Одинцово, микрорайон № 8 
Мощность 2,4 Гкал/ч  (в т.ч. ПИР) 

81375,00       24412,50 56962,50                                 

1.1.45 Реконструкция ЦТП Одинцовский г.о. п. Жуковка-
1 (в т.ч. ПИР) 15 000,00         4500 10500                               

1.1.46 
Реконструкция 3-х ЦТП на улицах 
Сосновая, Союзная  от котельной ООО 
«Московский насосный завод». 

40000,00       40000,00                                   

1.1.47 Реконструкция ЦТП (ул.Маковского, 16) от 
котельной ООО «Московский насосный завод» 10000,00 10000,00                                         

1.1.48 Реконструкция РТХ. котельная № 3. г. Голицыно, 
Можайское ш., д. 75 (в т.ч. ПИР) 17000,00 

  
    5100,00 11900,00                                 

1.1.49 Реконструкция РТХ котельной №11 (ВНИИСОК) 
(в т.ч. ПИР) 15300,00 

  
  4590,00 10710,00                                   

1.1.50 
Реконструкция РТХ котельной "Герцена" 
Одинцовский г.о , пос. сан. им. А.И.Герцена (в т.ч. 
ПИР) 

65150,00 
  

      19545,00 45605,00                               

1.1.51 Реконструкция РТХ котельной "Горки-10" стр.45  З 
(в т.ч. ПИР) 29250,00 

  
    8775,00 20475,00                                 

1.1.52 Реконструкция РТХ котельной № 1.  г. Одинцово,   
ул. Садовая, д. 11 (в т.ч. ПИР) 23100,00 

  
  6930,00 16170,00                                   

1.1.53 
Реконструкция котельной Андреевское, 
работающей на ДТ в с. Андреевское с переводом на 
природный газ 

17803,03 
  

  17803,03                                     

1.1.54 

Реконструкция котельной Никольское с 2-мя 
котлами Galdaie-Boiler мощностью 0,17 Гкал/ч, 
работающими на дизельном топливе  с переводом 
на природный газ 

17758,94     17758,94                                     

1.1.55 Реконструкция котельной, работающей на ДТ в д. 
Улитино с переводом на природный газ 17 610,01     17610,01                                     

1.1.56 Реконструкция котельной № 3, работающей на ДТ 
в с. Юдино с переводом на природный газ 17 816,82     17816,82                                     

1.1.57 
Реконструкция  котельной работающей на ДТ в п. 
Покровский Городок (бывший в/г) с переводом на 
природный газ 

39 655,66     39655,66                                     

1.1.58 Реконструкция котельной  Одинцовский г.о.,   п. 
Кобяково, в/г № 35 (в т.ч. ПИР) 22000,00 

  
  6600,00 15400,00                                   

1.1.59 Реконструкция котельной Одинцовский г.о., г 
Голицыно, пр-кт Мира, д 101 (в т.ч. ПИР) 39000,00 

  
    11700,00 27300,00                                 

1.1.60 Реконструкция котельной Одинцовский г.о.,  г. 
Голицыно, Банный пер., 2 (в т.ч. ПИР) 8330,00 

  
      2499,00 5831,00                               

1.1.61 Реконструкция котельной  Одинцовский г.о.,  г. 
Голицыно, Рабочий пер. (в т.ч. ПИР) 10180,00 

  
      3054,00 7126,00                               

1.1.62 
Реконструкция котельной Одинцовский г.о.,  г. 
Голицыно, Коммунистический пр., 29-а (в т.ч. 
ПИР) 

5550,00 
  

    1665,00 3885,00                                 

1.1.63 

Реконструкция теплоэнергетического 
оборудования центрального теплового пункта. 
Проектирование (п.г. Новоивановское ЦТП № 1, 
ЦТП № 3) 

1498,93 

  

1498,93 

                                    

  

1.2 Строительство источников тепловой энергии 2 011 681,81 418 463,12 264 575,47 221 372,22 355 833,00 177 495,00 115 563,00 0,00 0,00 0,00 248 500,00 0,00 28 380,00 0,00 0,00 181 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 

Строительство новой котельной №1 п. Красный 
установленной тепловой мощностью 14,19 Гкал/ч 
на базе котлов: первая очередь два котла ТТ-3000 + 
котел ТТ-2500 с горелками "Olion" GP-280М+GP-
280Т, вторая очередь два котла ТТ-4000 с 

92 880,00 46440,00 46440,00                                       
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горелками "Olion" GP-400М-1 

1.2.2 

Ввод в эксплуатацию котельной ЖК 
"Центральный" установленной тепловой 
мощностью 13,378 Гкал/ч на базе двух котлов 
ASGX7000  

2 110,00 550,00                       1560,00             

1.2.3 

Строительство новой котельной №2 д. Малые 
Вяземы установленной тепловой мощностью 33 
Гкал/ч на базе четырех котлов Eurotherm-11,63, 
Q=10 Гкал/ч и двух котлов Eurotherm-7,56, Q=6,5 
Гкал/ч.  

148 500,00                 148500,00                       

1.2.4 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
№3 г. Голицыно, мкр. Северный установленной 
тепловой мощностью 1,548 Гкал/ч на базе одного 
котла LAVART 1000R (0,86 Гкал/ч) с горелками 
CIB UNIGAS (300-1650 кВт) и одного кола 
LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) с горелкой CIB 
UNIGAS (240-1320 кВт) 

9 288,00         9288,00                                 

1.2.5 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
"Бутынь" установленной тепловой мощностью 
11,18 Гкал/ч на базе трех котлов LAVART 3000М 
(2,58 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (550-4100 
кВт) и одного котла LAVART  4000М (3,44 Гкал/ч) 
с горелкой CIB UNIGAS (750-5460 кВт) 

67 080,00   46956,00   20124,00                                 

1.2.6 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
№7 с. Лайково установленной тепловой 
мощностью 7,74 Гкал/ч на базе трех котлов 
LAVART 2000М (1,72 Гкал/ч) с горелками CIB 
UNIGAS (480-2670 кВт) и одного котла LAVART  
3000М (2,58 Гкал/ч) с горелкой CIB UNIGAS (550-
4100 кВт) 

46 440,00 18576,00     27864,00                                   

1.2.7 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
№8 с. Лайково установленной тепловой 
мощностью 7,74 Гкал/ч на базе трех котлов 
LAVART 2000М (1,72 Гкал/ч) с горелками CIB 
UNIGAS (480-2670 кВт) и одного котла LAVART  
3000М (2,58 Гкал/ч) с горелкой CIB UNIGAS (550-
4100 кВт) 

46 440,00   23220,00   23220,00                                   

1.2.8 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
«Фуньково» установленной тепловой мощностью 
3,44 Гкал/ч на базе двух котлов LAVART 2000М 
(1,72 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (480-2670 
кВт)  

20 640,00                           20640,00             

1.2.9 
Стрительство газовой блочной модульной 
котельной Одинцовский г.о. п. Гарь-Покровское (в 
т.ч. ПИР) 

250 000,00     75000,00 175000,00                                   

1.2.10 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
№4 д. Зайцево установленной тепловой мощностью 
18,06 Гкал/ч на базе трех котлов LAVART 3000М 
(2,58 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (550-4100 
кВт) и трех котлов LAVART  4000М (3,44 Гкал/ч) с 
горелкой CIB UNIGAS (750-5460 кВт) 

108 360,00         108360,00                                 

1.2.11 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
№5 д. Крюково установленной тепловой 
мощностью 1,72 Гкал/ч на базе двух котлов 
LAVART 1000R (0,86 Гкал/ч) с горелками CIB 
UNIGAS (300-1650 кВт)  

10 320,00         10320,00                                 

1.2.12 

Строительство новой котельной №6  с. 
Перхушково установленной тепловой мощностью 
50 Гкал/ч на базе трех котлов Eurotherm-11,63, 
Q=10 Гкал/ч и одного котла Eurotherm-23,26, Q=20 
Гкал/ч.  

250 000,00                 100000,00         150000,00             

1.2.13 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
№9 г. Кубинка установленной тепловой 
мощностью 4,73 Гкал/ч на базе двух котлов 
LAVART 2000М (1,72 Гкал/ч) с горелками CIB 
UNIGAS (480-2670 кВт) и одного котла LAVART  
1500М (1,29 Гкал/ч) с горелкой CIB UNIGAS (480-

28 380,00                   

  

  28380,00                   
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2670 кВт) 

1.2.14 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
"Юдино" установленной тепловой мощностью 
1,548 Гкал/ч на базе одного котла LAVART 1000R 
(0,86 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (300-1650 
кВт) и одного котла LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) 
с горелкой CIB UNIGAS (240-1320 кВт) 

9 300,00                   

  

        9300,00             

1.2.15 

Ввод в эксплуатацию ГТ-ТЭЦ тепловой 
мощностью 31,5 Гкал/ч в составе: Газотурбинная 
установка «Урал-6000» (ГТЭС-6000) - 3 шт.; 
Водогрейный котёл – утилизатор КУВ-12,2/150 
(П126) - 3 шт. 

201 500,00 201500,00                                         

1.2.16 

Ввод в эксплуатацию котельной ООО "Град-
Инвест" д. Мякинино установленной тепловой 
мощностью 56,76 Гкал/ч на базе четырех котлов 
Термотехник ТТ100  

150,00 150,00                                         

1.2.17 

Строительство новой БМК 10,5 МВт с. Ершово с 
переключением нагрузки существующих 
потребителей тепловой энергии с. Ершово, 
замещение котельной "ДО Ершово" 

70 000,00 6500,00 63500,00                                       

1.2.18 

Строительство новой БМК ГБУЗ МО "Московский 
областной книнический противотуберкулезный 
диспансер", г.Одинцово, ул.Луначарского,16 (в т.ч. 
ПИР и изыскательные работы) с замещением 
котельной Противотуберкулезного диспансера  

10 887,81 3281,12 6871,47 735,22                                     

1.2.19 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
д.Семенково установленной тепловой мощностью 
1,376Гкал/ч на базе двух котлов LAVART  800R 
(0,688 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (240-1320 
кВт) 

11 008,00   11008,00                                       

1.2.20 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
ЖК "Немчиновка-Резиденц" установленной 
тепловой мощностью 1,376Гкал/ч на базе двух 
котлов LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) с горелками 
CIB UNIGAS (240-1320 кВт) 

11 008,00 11008,00                                         

1.2.21 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
ЖК "Высокие Жаворонки" установленной 
тепловой мощностью 1,376Гкал/ч на базе двух 
котлов LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) с горелками 
CIB UNIGAS (240-1320 кВт) 

11 008,00 11008,00                                         

1.2.22 

Строительство новой котельной "Изумрудная 
долина" установленной тепловой мощностью 20 
Гкал/ч на базе двух котлов Eurotherm-11,63, Q=10 
Гкал/ч 

120 000,00 120000,00                                         

1.2.23 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
КД "Грибовский лес" установленной тепловой 
мощностью 1,376Гкал/ч на базе двух котлов 
LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) с горелками CIB 
UNIGAS (240-1320 кВт) 

12 384,00     12384,00                                     

1.2.24 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
КД "Точка отсчета" установленной тепловой 
мощностью 0,344 Гкал/ч в составе 2 котлов по 200 
кВт 

4 128,00     4128,00                                     

1.2.25 Строительство котельной  Одинцовский г.о. г.п. 
Голицыно, п. Бутынь, в/г № 34 (в т.ч. ПИР) 37 500,00     11250,00 26250,00                                   

1.2.26 Строительство котельной  Одинцовский г.о.,  д. 
Аниково (в т.ч. ПИР) 9 250,00         2775,00 6475,00                               

1.2.27 

Строительство новой газовой БМК  «Лесные 
Поляны» малой мощности  с замещением 
котельной «Лесные Поляны». Оформление ЗУ. 
ПИР и СМР БМК в составе 2 котлов по 200 кВт. 
Технологическое присоединение к сетям 
газораспределения. 

23 000,00   23000,00                                       

1.2.28 
Строительство блочно-модульной котельной 
Одинцово, ТУ Голицыно, Петровское шоссе, д 45 
(в т.ч ПИР) 

840,00         252,00 588,00                               

1.2.29 Строительство новой газовой БМК  №7, Голицыно 23 500,00   23500,00                                       
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малой мощности с замещением котельной №7, 
Голицыно. ПИР и СМР по установке БМК в 
составе 2 котлов по 125кВт.Технологическое 
присоединение к сетям газораспределения 
возможно только после реконструкции ГРС 
Голицыно 

1.2.30 
Строительство котельной  Одинцовский г.о.,  
поселок Путевой Машинной Станции-4 (в т.ч. 
ПИР) 

40 500,00     12150,00 28350,00                                   

1.2.31 

Строительство новой газовой БМК «Ястребки» 
малой мощности с замещением котельной 
«Ястребки». Оформление ЗУ.  ПИР и СМР  БМК в 
составе 2 котлов по 60 кВт. Технологическое 
присоединение к сетям газораспределения. 

21 000,00     21000,00                                     

1.2.32 

Строительство новой газовой БМК "Акулово" с 
замещением котельной "Акулово". БМК в составе 2 
котлов по 100 кВт. Технологическое 
присоединение к сетям газораспределения 

23 000,00     23000,00                                     

1.2.33 

Строительство новой газовой БМК  "ст. Кубинка-2" 
малой мощности с замещением котельной "ст. 
Кубинка-2". ПИР и СМР по установке БМК в 
составе 2 котлов по 80 кВт. Технологическое 
присоединение к сетям газораспределения. 

6 000,00     6000,00                                     

1.2.34 Реконструкция котельной "Центральная". 
Одинцовский г.о. д.Чупряково (в т.ч. ПИР) 155 000,00         46500,00 108500,00                               

1.2.35 
Строительство ЦТП (Московская обл, 
Одинцовский г.о., г. Звенигород,мкр- н 
Восточный). ПИР, СМР.  

50 000,00     6000 44000                                   

1.2.36 
Строительство новой блочно-модульной котельной 
"Новая Жуковка-2" поселок д/х Жуковка, Жуковка-
2) мощностью 1,3 МВт 

45 000,00     45000,00 
                                  

  

1.2.37 

Строительство новой БМК МВКУ-0,5Г мощностью 
0,5МВт для подключения Звенигородского 
историко-архитектурного музея (г. Звенигород, 
ул.Московская, 31/2) 

19 530,00   19530,00   

                                  

  

1.2.38 Реконструкция котельной по адресу: Одинцовский 
г.о., п. Фуньково  (в т.ч. ПИР) 15750,00     4725,00 11025,00                                   

1.3 Вывод из эксплуатации источников (или 
перевод нагрузки) 6 776,00 6 476,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1  Вывод из эксплуатации котельной №1-а 150,00     150,00                                     
1.3.2  Вывод из эксплуатации котельной Одинцово -1 150,00     150,00                                     

1.3.3 
Вывод из эксплуатации котельной АО 
«Союзэнерго», мкр. Восточный, 4а с 
переключением тепловой нагрузки на ГТ-ТЭЦ 

6020,00 6020,00                                         

1.3.4 Переключение части тепловой нагрузки котельной 
ФОК «Звезда» ул. Московская, 47 на ГТ-ТЭЦ 456,00 456,00                                         

Итого затрат по источникам 8092862,74 862777,28 739982,87 1841121,09 2220660,50 1028773,50 941167,50 0,00 0,00 0,00 248500,0 0,00 28380,0 0,00 0,00 181500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Таблица 4.1-3 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей на период до 2041 г. (Сценарий 1) 

№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей 

2.1 

Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективных  потребителей 
 (и/или существующих потребителей из 
технологической зоны переключаемой 
котельной) 

2267572,71 551123,01 431611,45 423617,78 257270,02 171897,56 46494,34 6712,05 0,00 68164,11 56473,36 20411,24 133187,76 0,00 1272,97 99337,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 

БМК "Импульс":Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу UP квартал Сколковский, ул. Чистяковой 
к.1 

2 264,16 2264,16                                         
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№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2.1.2 
БМК "Импульс":Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу UP квартал Сколковский, ул. Чистяковой 
к.2 

33 223,44 33223,44                                         

2.1.3 3 066,71 3066,71                                         

2.1.4 

Котельная №2:Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Торгово-складской комплекс «Галерея 
Одинцово» вблизи д. Лохино (50:20:0010336:250; 
50:20:0010336:251) 

6 658,14 6658,14                                         

2.1.5 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 

2 891,92 2891,92                                         

2.1.6 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 

9 593,43     9593,43                                     

2.1.7 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 

7 313,02           7313,02                               

2.1.8 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 

1 277,82                 1277,82                         

2.1.9 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Школа 
на 2150 мест по адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, 
ЖК "Одинбург" (50:20:0030114:316) 

2 353,89     2353,89                                     

2.1.10 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Дошкольная образовательная 
организация на 270 мест  по адресу г. Одинцово, 
мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 

27 137,51     27137,51                                     

2.1.11 2 226,53     2226,53                                     

2.1.12 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Дошкольная образовательная 
организация на 380 мест  по адресу г. Одинцово, 
мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 

9 489,45                 9489,45                         

2.1.13 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Торгово-развлекательный  центр по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 

5 716,58                 5716,58                         

2.1.14 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Кафе по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 

1 294,49                 1294,49                         

2.1.15 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКД 
ЖК Единый Стандарт по адресу г. Одинцово, 
мкр.2, корп.5/1 (секция 2,3,4), корп.5/2 (секция 4,5), 
к.н.з.у. 50:20:0030102:0037, 50:20:0030101:48, 
50:20:0030101:43, 50:20:0030102:43, застройщик 
ООО «Рантект-МФД» 

5 323,35     5323,35                                     
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№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2.1.16 

Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.11 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

1 087,38 1087,38                                         

2.1.17 Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.17, 2.6 с встроенно-
пристроенным ДОУ на 60 мест по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

18 384,77     18384,77                                     

2.1.18 2 891,92     2891,92                                     

2.1.19 1 504,42     1504,42                                     

2.1.20 

Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.18 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

1 735,87     1735,87                                     

2.1.21 Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.19 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

17 788,97     17788,97                                     

2.1.22 3 497,20     3497,20                                     

2.1.23 2 835,26     2835,26                                     

2.1.24 Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.20  по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

41 195,51     41195,51                                     

2.1.25 6 994,41     6994,41                                     

2.1.26 1 446,56     1446,56                                     

2.1.27 
Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.21, 2.8  по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

5 313,06     5313,06                                     

2.1.28 1 678,01     1678,01                                     

2.1.29 

Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.22 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

5 786,25     5786,25                                     

2.1.30 

Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.23, 2.9 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

5 111,30     5111,30                                     

2.1.31 

Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.24, 2.10 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

1 388,70     1388,70                                     

2.1.32 

Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.25 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

1 157,25     1157,25                                     

2.1.33 
Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.26 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

10 088,09     10088,09                                     

2.1.34 1 157,25     1157,25                                     

2.1.35 
Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.27 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

12 912,75     12912,75                                     

2.1.36 2 488,09     2488,09                                     

2.1.37 
Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 350 мест  по адресу г. Одинцово, 
микрорайон Одинцово-1 (50:20:0030206:1990)  

2 959,17     2959,17                                     

2.1.38 1 967,32     1967,32                                     
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№ 
 п/п Наименование мероприятия 
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2.1.39 
Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-1 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

12 441,98 12441,98                                         

2.1.40 4 918,31 4918,31                                         

2.1.41 

Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-2 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

1 735,87 1735,87                                         

2.1.42 

Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-3 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

1 562,29       1562,29                                   

2.1.43 

Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-4 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

2 777,40       2777,40                                   

2.1.44 

Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-7 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

1 735,87       1735,87                                   

2.1.45 

Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-8 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

1 793,74       1793,74                                   

2.1.46 

Котельная №1 п. Красный: Котельная №1 п. 
Красный: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
К-5 по адресу г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 
"Одинград Семейный" (50:20:0030114:1150) 

3 182,44                 3182,44                         

2.1.47 

Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-6 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

2 950,99                 2950,99                         

2.1.48 

Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-9 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

2 256,64                 2256,64                         

2.1.49 

Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-10 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

2 372,36                 2372,36                         

2.1.50 

Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД со встроенно-
пристроенным Д/с К-11 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

3 587,47                 3587,47                         

2.1.51 
Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 360 мест  по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0040111:2567) 

13 873,70   13873,70                                       

2.1.52 5 091,90   5091,90                                       

2.1.53 

Котельная "Трехгорка 1": Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. Трехгорка, застройщик ООО "Ореол" 
(50:20:0010336:33150) 

22 261,05 22261,05                                         
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2.1.54 

ГТ-ТЭЦ: Строительство участка тепловой сети от 
ГТУ ТЭЦ ООО «МЭК» до ТК-5 для переключения 
нагрузок от котельных ФОК «Звезда» и «Академия 
дзюдо» (МП «ЗИС») на ГТУ-ТЭЦ 

4 011,00 4 011,00                                         

2.1.55 

ГТ-ТЭЦ: Строительству участка тепловой сети от 
существующей тепловой сети котельной ФОК 
«Звезда» до котельной мкр. Восточный пр. 
Строителей д.8 (ЗАО «Союзэнерго») 

509,50 509,50                                         

2.1.56 

ГТ-ТЭЦ: Строительство участка тепловой сети от 
ГТУ-ТЭЦ до котельной №4 (Восточный) (ООО 
«УК Энергоцентр») диаметром 400 мм и длиной 
около 95 м в двухтрубном исчислении). 

8 128,30 535,9 7592,4                                       

2.1.57 

ГТ-ТЭЦ: Строительство ЦТП - 2 для поддержания 
температурного графика 95-700С и сохранения 
котельной котельной №4 (Восточный) (ООО «УК 
Энергоцентр») в качестве резервного (пикового) 
источника тепловой энергии 

17 025,20 1122,5 15902,7                                       

2.1.58 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№1 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

4 038,82     4038,82                                     

2.1.59 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№2 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

2 140,91   2140,91                                       

2.1.60 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№4 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

8 042,89       8042,89                                   

2.1.61 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№5 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

9 200,14         9200,14                                 

2.1.62 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№6 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

3 471,75   3471,75                                       

2.1.63 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№7 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

10 491,61         10491,61                                 

2.1.64 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№9 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

2 603,81     2603,81                                     

2.1.65 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№10 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

6 654,19     6654,19                                     

2.1.66 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№13 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

4 339,69     4339,69                                     
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2.1.67 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№3 (стр. на месте котельной ООО "Союзэнерго") 

867,94     867,94                                     

2.1.68 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, Санаторий Подмосковье, 
р-н Восточный, мкр-н №2, корп.1, к.н.з.у. 
50:49:0010110:1382, застройщик ГК "Гефест" ООО 
"Инвестстрой" 

8 332,20 

  

    8332,20                                   

2.1.69 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, Санаторий Подмосковье, 
р-н Восточный, мкр-н №2, корп.2, к.н.з.у. 
50:49:0010110:1382, застройщик ГК "Гефест" ООО 
"Инвестстрой" 

1 215,11 

  

    1215,11                                   

2.1.70 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №2, 
корп.3, застройщик ООО "БРИЗ" 

2 835,26 2835,26                                         

2.1.71 

Котельная №4 Восточный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД по адресу г. Звенигород, р-н 
Восточный, мкр-н №3, №3 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

3 413,89 3413,89                                         

2.1.72 

Котельная ул. Ленина,30: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Звенигород, ул. Макарова, вл. 19, 
застройщик ЗАО «ЮИТ СититСтрой» 

4 608,40   4608,40                                       

2.1.73 

Котельная ул. Лермонтова, 6: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Звенигород, квартал ограниченный ул. 
Пролетарская, Чехова, Почтовая, Соловьёвская. 
застройщик ООО «Запад-МГ» 

3 676,36   3676,36                                       

2.1.74 

Котельная  «Пром. парк Одинцово-1»: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Малоэтажная жилая 
застройка  по адресу д. Ликино, уч.80-
82,53,96П,97П,98П 

2 588,99 2588,99                                         

2.1.75 

Котельная "Летний Отдых": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
550 мест  по адресу пос. Летний Отдых 

5 496,94   5496,94                                       

2.1.76 

Котельная "Митькино": Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Малоэтажная жилая застройка  по 
адресу д. Митькино (50:20:0070312:4135; 
50:20:0070312:4137; 50:20:0070312:4139; 
50:20:0070312:4138) 

5 178,55         5178,55                                 

2.1.77 

Котельная "Митькино": Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 85 посещений в 
смену по адресу д. Митькино 

5 110,39         5110,39                                 

2.1.78 

Котельная "Митькино": Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 325 мест  по адресу д. Митькино 
(ООО "СДИ") 

3 676,36   3676,36                                       

2.1.79 

Котельная "Митькино": Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
650 мест  по адресу д. Митькино 

3 022,73   3022,73                                       



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

237 

№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2.1.80 

Котельная «ГОЛАЗ»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 290 мест  по адресу д. Малые 
Вяземы, ул. Петровское шоссе 

15 844,61   15844,61                                       

2.1.81 

Котельная «Горки-10»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. Горки-10 

10 424,36         10424,36                                 

2.1.82 

Котельная «Горки-10»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 150 мест  по адресу п. Горки-10 
(50:20:0041615:1509) 

6 161,79         6161,79                                 

2.1.83 

Котельная «Горки-10»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:ФОК по адресу п. Горки-10 
(50:20:0041615:13510 

1 605,17                             1605,17             

2.1.84 

Котельная «Горки-10»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Дом культуры по адресу пос. Горки-10 
(50:20:0041615:662) 

2 692,55 2692,55                                         

2.1.85 

Котельная «Новоивановское»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Больничный стационар (200 коек) по 
адресу р.п. Новоивановское, Большой бульвар, 
север   

4 742,08   4742,08                                       

2.1.86 

Котельная «Новоивановское»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 190 мест  по адресу р.п. 
Новоивановское, "РЕВЕС" (50:20:0020109:3243) 

9 838,16   9838,16                                       

2.1.87 

Котельная «Новоивановское»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 110 мест  по адресу р.п. 
Новоивановское, "ГК ПИК"  

3 728,14   3728,14                                       

2.1.88 

Котельная «Новоивановское»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многофункциональный зрелищный 
центр по адресу р.п. Новоивановское 
(50:20:0020411:2920) 

26 501,02 26501,02                                         

2.1.89 

Котельная «Новоивановское»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Детский сад на 300 мест по адресу р.п. 
Новоивановское, ул.Агрохимиков,6, к.н.з.у. 
50:20:0000000:308367 

2 640,77     2640,77                                     

2.1.90 

Котельная «Саввинская Слобода»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Офис врача общей практики по адресу 
с. Саввинская Слобода, к.н.з.у. 
50:20:0000000:308313 

7 366,33   7366,33                                       

2.1.91 

Котельная «Сосны»: Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. Сосны 

2 330,09         2330,09                                 

2.1.92 

Котельная «ул. Чистяковой, 30»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Инвестиционный проект ООО 
«Ореол» (многофункциональный гостиничный, 
офисный и торговый комплекс) по адресу п. 
Трехгорка (50:20:0010336:33150) 

8 679,37 8679,37                                         

2.1.93 

Котельная «ул. Чистяковой, 30»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Детский сад на 400 мест по адресу 
г.Одинцово ул. Кутузовская, к.н.з.у. 
50:20:0010336:38826 

3 003,23     3003,23                                     
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2.1.94 

Котельная «Университет»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общежитие для студентов МГИМО по 
адресу г. Одинцово, ш. Подушкинское, д.1 км, 
к.н.з.у. 50:20:0030120:1 

3 831,70   3831,70                                       

2.1.95 

Котельная «Успенское»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Малоэтажная жилая застройка  по 
адресу с. Успенское 

3 298,16         3298,16                                 

2.1.96 

Котельная «Центральная», д. Чупряково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Среднеэтажная жилая 
застройка по адресу д. Чупряково 

8 563,65                       8563,65                   

2.1.97 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское. ш., 1 

13 053,35                 13053,35                         

2.1.98 1 883,11                 1883,11                         

2.1.99 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 2 

4 640,52           4640,52                               

2.1.100 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 3 

4 763,74                 4763,74                         

2.1.101 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 4 

5 582,08           5582,08                               

2.1.102 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 5 

3 093,68                 3093,68                         

2.1.103 1 099,39                 1099,39                         

2.1.104 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Садовая, 6 

3 489,70       3489,70                                   

2.1.105 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 7 

2 314,50                 2314,50                         

2.1.106 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 8 

4 506,01           4506,01                               

2.1.107 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Садовая, 8 

6 526,68       6526,68                                   

2.1.108 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 9 

4 763,74                 4763,74                         

2.1.109 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 10 

4 438,76           4438,76                               

2.1.110 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 11 

4 050,37                       4050,37                   

2.1.111 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 12 

5 851,09           5851,09                               
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2.1.112 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 15 

2 950,99                       2950,99                   

2.1.113 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 17 

5 091,90                       5091,90                   

2.1.114 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 18 

4 911,94                       4911,94                   

2.1.115 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 19 

6 006,46                       6006,46                   

2.1.116 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 20 

3 832,39                       3832,39                   

2.1.117 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 21 

1 760,51                       1760,51                   

2.1.118 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 22 

3 400,57                       3400,57                   

2.1.119 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 23 

4 696,03                       4696,03                   

2.1.120 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 25 

2 017,62                       2017,62                   

2.1.121 880,26                       880,26                   

2.1.122 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 26 

289,31                       289,31                   

2.1.123 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 27 

289,31                       289,31                   

2.1.124 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 29 

1 864,07                       1864,07                   

2.1.125 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 31 

1 656,95                       1656,95                   

2.1.126 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 33 

2 640,77                       2640,77                   

2.1.127 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 35 

2 430,22                       2430,22                   

2.1.128 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 37 

7 734,20                       7734,20                   

2.1.129 1 851,60                       1851,60                   
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2.1.130 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 39 

3 529,61                       3529,61                   

2.1.131 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 41 

5 091,90                       5091,90                   

2.1.132 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 32 

4 640,52                       4640,52                   

2.1.133 2 774,20                       2774,20                   

2.1.134 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 30 

3 313,91                       3313,91                   

2.1.135 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Садовая, 2 

5 268,52           5268,52                               

2.1.136 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. М. Жукова, 2 

3 238,64           3238,64                               

2.1.137 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Садовая, 14 

3 158,57       3158,57                                   

2.1.138 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. М. Жукова, 4 

5 064,35                 5064,35                         

2.1.139 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 28 

2 808,41                       2808,41                   

2.1.140 

Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Бассейн 
в реконструируемой школе №12 по адресу г. 
Одинцово, ул. Молодежная, д.16-в 
(50:20:0030101:547) 

2 624,26                             2624,26             

2.1.141 
Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. М. Жукова, 16 

983,66       983,66                                   

2.1.142 
Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. М. Жукова, 10 

3 637,13       3637,13                                   

2.1.143 
Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. М. Жукова, 12 

3 959,40       3959,40                                   

2.1.144 
Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. М. Жукова, 14 

3 298,16       3298,16                                   

2.1.145 
Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Садовая, 10 

11 008,85       11008,85                                   

2.1.146 

Котельная №1 Горки-2: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
830 мест  по адресу п. Горки 2, 50:20:0040710:1368 

4 223,96     4223,96                                     

2.1.147 

Котельная №1 Горки-2: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:СОШ на 550 мест по адресу г. 
Одинцово, п. Горки-2, к.н.з.у. 50:20:0040710:1539 

3 008,85     3008,85                                     
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2.1.148 

Котельная №10 "Лесной Городок": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 150 посещений в 
смену по адресу д.п. Лесной Городок, ЖК "Лесной 
Городок", ул. Грибовская 

7 093,83   7093,83                                       

2.1.149 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, ЖК «Гусарская баллада" 
(50:20:0070227:13595) 

1 546,84   1546,84                                       

2.1.150 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, ЖК «Гусарская баллада" 
(50:20:0070227:10272) 

14 812,80   14812,80                                       

2.1.151 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. ВНИИССОК (50:20:0070227:2697) 

1 388,70   1388,70                                       

2.1.152 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 360 мест  по адресу ЖК 
"Гусарская баллада" (50:20:0070227:13595) 

1 851,60                             1851,60             

2.1.153 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ФОК с спортивным залом и бассейном 
по адресу г. Одинцово, ЖК «Гусарская слобода» 
(50:20:0070227:13595) 

7 001,36   7001,36                                       

2.1.154 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКД ЖК Гусарская Баллада по адресу 
г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 2, к.н.з.у. 
50:20:0070227:1448, 50:20:0070227:1457 
застройщик ГК «АлеутСтрой» 

1 294,49     1294,49                                     

2.1.155 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Детский сад на 400 мест по адресу 
Одинцовский г.о., ул. Триумфальная ЖК 
«Гусарская баллада» к.н.з.у. 50:20:0070227:996 

3 521,03   3521,03                                       

2.1.156 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Школа на 2200 мест по адресу 
Одинцовский г.о., ул. Триумфальная ЖК Гусарская 
баллада к.н.з.у. 50:20:0070227:13595 

5 582,08     5582,08                                     

2.1.157 

Котельная №2 ул. Некрасова, ООО «УК 
Энергоцентр»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, ул.Некрасова, д.27/7 
застройщик ЗАО "Стройпромавтоматика" 

10 357,39 10357,39                                         

2.1.158 

Котельная №2 ул. Некрасова, ООО «УК 
Энергоцентр»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКД 
ЖК Некрасовский по адресу г.Звенигород, ул. 
Некрасова д.27/8, к.н.з.у. 50:49:0010105:3293, 
застройщик ООО «Шервудстрой» 

10 511,30   10511,30                                       

2.1.159 

Котельная №2, г. Кубинка, ул. Колхозная: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Кубинка, ул. 
Колхозная 

6 834,93       6834,93                                   

2.1.160 

Котельная №2, г. Кубинка, ул. Колхозная: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Кубинка, Наро-
Фоминское шоссе, 18 (50:20:0100105:251) 

7 456,29       7456,29                                   
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2.1.161 

Котельная №2, г. Кубинка, ул. Колхозная: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общественно-жилая 
застройка по адресу г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, д.26, д. 28, д.30 

3 779,92                       3779,92                   

2.1.162 

Котельная №2, п. Большие Вяземы: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. Большие Вяземы (50:20:0041411:4922) 

5 496,94                             5496,94             

2.1.163 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 3-55 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
44 (50:20:0030103) 

2 083,05 2083,05                                         

2.1.164 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 4-57 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
46 (50:20:0030103) 

2 777,40   2777,40                                       

2.1.165 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 5-56 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
45 (50:20:0030103) 

3 008,85     3008,85                                     

2.1.166 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 6-54 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
43 (50:20:0030103) 

5 439,07     5439,07                                     

2.1.167 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 7-46 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
35 (50:20:0030103) 

1 295,46 1295,46                                         

2.1.168 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 8-47 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
36 (50:20:0030103) 

5 207,62 5207,62                                         

2.1.169 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 9-44 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
33 (50:20:0030103) 

4 102,28   4102,28                                       

2.1.170 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 10-45 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
34 (50:20:0030103) 

1 504,42     1504,42                                     

2.1.171 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 11-48 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
37 (50:20:0030103) 

8 960,24       8960,24                                   

2.1.172 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 12-49 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
38 (50:20:0030103) 

5 265,49         5265,49                                 

2.1.173 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 13-50 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
39 (50:20:0030103) 

2 588,99           2588,99                               

2.1.174 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 14-51 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
40 (50:20:0030103) 

1 346,27 1346,27                                         

2.1.175 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 15-53 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
42 (50:20:0030103) 

1 864,07 1864,07                                         

2.1.176 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-6 ЖК 
"Одинград" (50:20:0030115:2555) 

828,48 828,48                                         
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2.1.177 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-7 ЖК 
"Одинград" (50:20:0030115:2555) 

10 704,56 10704,56                                         

2.1.178 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-8 ЖК 
"Одинград" (50:20:0030115:2555) 

724,92 724,92                                         

2.1.179 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-1 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

4 281,82       4281,82                                   

2.1.180 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-2 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

1 099,39       1099,39                                   

2.1.181 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-3 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

1 143,32       1143,32                                   

2.1.182 2 198,77       2198,77                                   

2.1.183 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-4 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

11 572,50       11572,50                                   

2.1.184 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-5 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

1 157,25       1157,25                                   

2.1.185 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, ул.Маршала 
Жукова,д.23А,корп.1,2 (50:20:0030103:2123) 

1 403,41   1403,41                                       

2.1.186 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения  потребителя:Больничный сстационар 
на 600 коек (реконструкция) ГБУЗ МО 
"Одинцовская ЦРБ" по адресу ул. М. Бирюзова, 3Г 
(50:20:0030103:56) 

517,80   517,80                                       

2.1.187 

Котельная №4: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Пристройка на 500 мест к СОШ №14 
по адресу г. Одинцово, ул. М.Крылова д.5 к.н.з.у. 
50:20:0030124:75 

4 867,30     4867,30                                     

2.1.188 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 17, корп.2 по адресу г. Одинцово, микрорайон 
6-6а (50:20:0030106) 

2 256,64           2256,64                               

2.1.189 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 23 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

810,07           810,07                               

2.1.190 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 3 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

4 194,16         4194,16                                 

2.1.191 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 11  по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

1 157,25         1157,25                                 

2.1.192 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 12 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

10 241,66         10241,66                                 
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2.1.193 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 20 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

3 766,22         3766,22                                 

2.1.194 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 9 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

6 792,65         6792,65                                 

2.1.195 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 10 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

7 522,12         7522,12                                 

2.1.196 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 4 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

2 835,26                     2835,26                     

2.1.197 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 6 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

3 182,44                     3182,44                     

2.1.198 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 7 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

2 893,12                     2893,12                     

2.1.199 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 15 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

3 362,70                     3362,70                     

2.1.200 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: ЖК 
Дом на Баковке по адресу Одинцово, д. Мамоново, 
ш. Можайское, вблизи д.136 

5 695,78 5695,78                                         

2.1.201 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, мкр 6-6а, к.н.з.у. 
50:20:0030106:3620, застройщик ООО «СЗ 
«ЮАССТРОЙ» 

5 313,06       5313,06                                   

2.1.202 

Котельная №7: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, микрорайон 7-7а, ЖК "Сердце 
Одинцово" (50:20:0030107:36) 

5 207,62 5207,62                                         

2.1.203 

Котельная №7: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, микрорайон 7-7а, ЖК "Сердце 
Одинцово" (50:20:0030107:38) 

8 390,06     8390,06                                     

2.1.204 

Котельная №7: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, микрорайон 7-7а, ЖК "Сердце 
Одинцово" (50:20:0030107:30) 

5 323,35         5323,35                                 

2.1.205 

Котельная №7 "Лесной Городок": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д.п. Лесной Городок (между ул. 
Молодежная и Грибовская) 

11 433,17   11433,17                                       

2.1.206 

Котельная №7 "Лесной Городок": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 100 мест  по адресу д.п. Лесной 
Городок, вблизи ул. Энергетиков д.2 

673,14     673,14                                     



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

245 

№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2.1.207 

Котельная №7 "Лесной Городок": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:СОШ Пристройка на 950 мест к 
МБОУ «Немчиновский лицей» по адресу р.п. 
Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6, к.н.з.у. 
50:20:0020101:76 

10 357,39         10357,39                                 

2.1.208 

Котельная №8а: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, микрорайон 8 (50:20:0030211) 

8 137,72                     8137,72                     

2.1.209 

Котельная №9 "Лесной Городок": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д.п. Лесной Городок, ул. Лесная, 6 
(50:20:0071307:357) 

828,48   828,48                                       

2.1.210 

Котельная №9, АО «Одинцовская теплосеть»: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ 350 мест  по 
адресу г. Одинцово, ЖК Одинцовский парк" 
(50:20:0020321:3348)  

4 815,52   4815,52                                       

2.1.211 

Котельная АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу п. Заречье 
(50:20:0020202:10186) 

5 740,33         5740,33                                 

2.1.212 

Котельная АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 750 мест  по адресу п. Заречье 
(50:20:0020202:10186) 

1 909,46         1909,46                                 

2.1.213 

Котельная АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Спортивные залы по 
адресу п. Заречье (50:20:0020202:601) 

2 716,33       2716,33                                   

2.1.214 

Котельная АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД Резиденции 
«Сколково» по адресу р.п. Заречье, ул. Заречная, 
корпус 5.1, к.н.з.у. 50:20:0020202:7859, застройщик 
АО «Заречье» им. С.А. Кушнарева 

1 553,39   1553,39                                       

2.1.215 

Котельная Нахабинское шоссе, 2: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Звенигород, микрорайон Пронина, 
застройщик ООО "ПИФ", ООО "Паритет" 

1 909,46   1909,46                                       

2.1.216 

Котельная Нахабинское шоссе, 2: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя: блокированный 4-х квартирный 
жилой дом по адресу г. Звенигород, ул. 
Первомайская, уч.21Б, к.н.з.у. 50:49:0010102:241, 
застройщик ООО "ВЕРИТАС" 

8 679,37     8679,37                                     

2.1.217 

Котельная Назарьево (Промзона): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу пос. Назарьево 
(50:20:0041514:1901;50:20:0000000:773) 

6 712,05             6712,05                             

2.1.218 

Котельная мкр. Немчиновка»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:СОШ на 550 мест по адресу с. 
Немчиновка, ул. Московская, 5, к.н.з.у. 
50:20:0010208:732 

11 977,54     11977,54                                     
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2.1.219 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу Район Кунцево, ЖК 
"Мякинино парк", корп.1+корп.2 

30 982,05 30982,05                                         

2.1.220 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу Район Кунцево, ЖК 
"Мякинино парк", корп.3 

9 672,06   9672,06                                       

2.1.221 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ  по адресу Район 
Кунцево, ЖК "Мякинино парк" 

1 446,56 1446,56                                         

2.1.222 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение  по адресу Район Кунцево, ЖК 
"Мякинино парк" 

6 307,01 6307,01                                         

2.1.223 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Торгово-офисный 
комплекс корп.4 по адресу Район Кунцево, ЖК 
"Мякинино парк" 

14 120,61     14120,61                                     

2.1.224 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Торгово-офисный 
комплекс корп.5 по адресу Район Кунцево, ЖК 
"Мякинино парк" 

2 553,44     2553,44                                     

2.1.225 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Торгово-офисный 
комплекс корп.6 по адресу Район Кунцево, ЖК 
"Мякинино парк" 

2 286,63     2286,63                                     

2.1.226 

Котельная ООО «КТТ-Дубки»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. ВНИИССОК (50:20:0070227:710) 

13 944,86       13944,86                                   

2.1.227 

Котельная ООО «КТТ-Дубки»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. ВНИИССОК  

3 413,89                             3413,89             

2.1.228 

Котельная ООО «КТТ-Дубки»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 80 мест  по адресу п. 
ВНИИССОК (50:20:0070227:710) 

1 504,42   1504,42                                       

2.1.229 

Котельная ООО «МНЗ»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД по адресу г. Одинцово, ул. 
Маковского, вл. 28, к.н.з.у. 50:20:0030213:441 (I и II  
очередь), застройщик АО «СЗ «Вектор 
Недвижимости» 

21 448,90     21448,90                                     

2.1.230 1 614,09     1614,09                                     

2.1.231 

Котельная ООО «МНЗ»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД по адресу г. Одинцово, ул. 
Маковского, вл. 28, к.н.з.у. 50:20:0030213:441 (III и 
IV очередь), застройщик АО «СЗ «Вектор 
Недвижимости» 

2 488,40       2488,40                                   

2.1.232 

Котельная ООО «МНЗ»: Строительство участков 
тепловых сетей для теплоснабжения 
существующих жилых домов по ул Восточная 
6а;6б 

25 000,00 25000                                         



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

247 

№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2.1.233 

Котельная пр. Ветеранов,6: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Звенигород, ул. Дзержинского. 
Застройщик ООО «РТР-Сервис» 

10 762,42   10762,42                                       

2.1.234 

Котельная пр. Ветеранов,6: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 45 мест  по адресу г. Звенигород, 
ул. Дзержинского, пер. Чайковского, 
проектируемый проезд 

690,59   690,59                                       

2.1.235 

Котельная филиала Усово ФГУП «Комплекс»: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Амбулатория на 50 
посещений в смену по адресу п. Усово-Тупик 
(50:20:0010411:12017) 

8 679,37   8679,37                                       

2.1.236 

Котельная филиала Усово ФГУП «Комплекс»: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ 50 мест  по 
адресу п. Усово-Тупик (50:20:0010411:12017) 

1 427,20     1427,20                                     

2.1.237 

Котельная филиала Усово ФГУП «Комплекс»: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 100 мест  по адресу пос. Усово-
Тупик (50:20:0010411:12017) 

1 272,97                           1272,97               

2.1.238 

Новая котельная "Бутынь": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. 
Сивково) 

16 041,47   16041,47                                       

2.1.239 

Новая котельная "Бутынь": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 80 посещений в 
смену по адресу Территория в/г «Бутынь» (вблизи 
д. Сивково) 

1 703,44       1703,44                                   

2.1.240 

Новая котельная "Бутынь": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 390 мест  по адресу Территория 
в/г «Бутынь» (вблизи д. Сивково) 

2 314,50       2314,50                                   

2.1.241 

Новая котельная "Бутынь": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
750 мест  по адресу Территория в/г «Бутынь» 
(вблизи д. Сивково) 

7 927,16       7927,16                                   

2.1.242 

Новая котельная "Бутынь": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ФОК с спортивным залом и бассейном 
по адресу Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. 
Сивково) 

1 909,46       1909,46                                   

2.1.243 

Новая котельная "Юдино": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 100 мест  по адресу с. Юдино 
(50:20:0070227:13791) 

3 934,65                             3934,65             

2.1.244 

Новая котельная "Юдино": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
675 мест  по адресу с. Юдино 
(50:20:0070227:13791) 

6 364,87                             6364,87             

2.1.245 

Новая котельная «Фуньково»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Функово 

6 590,88                             6590,88             

2.1.246 
Новая котельная «Фуньково»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Дошкольная образовательная 

2 198,77                             2198,77             
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организация на 220 мест  по адресу д. Фуньково 

2.1.247 

Новая котельная №104 г. Кубинка: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Детский сад на 330 мест по адресу г. 
Кубинка, к.н.з.у. 50:20:0070906:3361 

17 937,37   17937,37                                       

2.1.248 

Новая котельная №2 д. Малые Вяземы: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу д. Малые Вяземы, ЖК 
"высокие Жаворонки" (50:20:0041411:185)  

25 681,86                   25681,86                       

2.1.249 

Новая котельная №3 г. Голицыно, мкр. Северный : 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Малоэтажная жилая 
застройка (4 этажа) по адресу г. Голицыно, мкр. 
Северный (50:20:0060231) 

6 480,60         6480,60                                 

2.1.250 

Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Зайцево ЖК "Зайцево" 
(50:20:0070303:1942) 

14 980,19         14980,19                                 

2.1.251 

Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 200 посещений в 
смену по адресу д. Зайцево (50:20:0070312:3941; 
50:20:0070303:1942) 

6 712,05         6712,05                                 

2.1.252 

Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 250 мест  по адресу д. Зайцево, 
ООО "СитиСтройПроект" (50:20:0070303:1942) 

1 909,46         1909,46                                 

2.1.253 

Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 220 мест  по адресу д. Зайцево, 
ООО "Стройинвест" (50:20:0070312:3941) 

1 678,01         1678,01                                 

2.1.254 

Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
1000 мест  по адресу д. Зайцево 
(50:20:0070303:1942)  

7 811,44         7811,44                                 

2.1.255 

Новая котельная №5 д. Крюково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Крюково (50:20:0070227:10186) ЖК 
Эльйон 

9 026,55         9026,55                                 

2.1.256 

Новая котельная №5 д. Крюково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 20 посещений в 
смену по адресу д. Крюково (50:20:0070227:10186) 

1 381,16         1381,16                                 

2.1.257 

Новая котельная №5 д. Крюково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 45 мест  по адресу д. Крюково, 
ЗАО "Монолит" (50:20:0070227:10186) 

3 821,22         3821,22                                 

2.1.258 

Новая котельная №6  с. Перхушково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Малоэтажная жилая 
застройка  по адресу  с. Перхушково 
(50:20:0041205:195) 

6 894,29                   6894,29                       

2.1.259 

Новая котельная №6  с. Перхушково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Малоэтажная жилая 
застройка  по адресу  с. Перхушково 
(50:20:0041205:194) 

48 186,58                             48186,58             
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2.1.260 

Новая котельная №6  с. Перхушково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Поликлиника на 260 
посещений в смену по адресу  с. Перхушково 
(50:20:0041205:195; 50:20:0041205:194) 

12 498,30                   12498,30                       

2.1.261 

Новая котельная №6  с. Перхушково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ 360 мест  по 
адресу с. Перхушково, ООО "Перхушково 
Девелопмент" (50:20:0041205:56) 

4 744,72                   4744,72                       

2.1.262 

Новая котельная №6  с. Перхушково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ 360 мест  по 
адресу с. Перхушково, ООО "Пересвет-Реал 
Эстейт" (50:20:0000000:307386) 

7 811,44                             7811,44             

2.1.263 

Новая котельная №6  с. Перхушково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 1110 мест  по адресу с. Перхушково 
(50:20:0041205:195; 50:20:0041205:194) 

6 654,19                   6654,19                       

2.1.264 
Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.20 
(50:20:0040306:285) 

23 942,40 23942,40                                         

2.1.265 4 976,17 4976,17                                         

2.1.266 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.22 
(50:20:0040306:285) 

1 504,42 1504,42                                         

2.1.267 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.17 
(50:20:0040306:285) 

1 620,15   1620,15                                       

2.1.268 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.19 
(50:20:0040306:285) 

1 735,87   1735,87                                       

2.1.269 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.23 
(50:20:0040306:285) 

3 182,44       3182,44                                   

2.1.270 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.18 
(50:20:0040306:285) 

1 504,42       1504,42                                   

2.1.271 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.36 
(50:20:0040306:255) 

36 221,92       36221,92                                   

2.1.272 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.35 
(50:20:0040306:255) 

3 356,02       3356,02                                   
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2.1.273 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.34 
(50:20:0040306:255) 

10 588,84       10588,84                                   

2.1.274 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 515 посещений в 
смену по адресу с. Лайково (50:20:0040306:287)  

3 631,71         3631,71                                 

2.1.275 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 360 мест  по адресу с. Лайково, 
квартал Лайково мелодии (50:20:0040306:287) 

11 861,81   11861,81                                       

2.1.276 
Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.21 
(50:20:0040306:285) 

12 845,50   12845,50                                       

2.1.277 3 413,89   3413,89                                       

2.1.278 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.68 
(50:20:0040306:348) 

1 909,46     1909,46                                     

2.1.279 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.70 
(50:20:0040306:348) 

1 793,74       1793,74                                   

2.1.280 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.69 
(50:20:0040306:348) 

2 603,81       2603,81                                   

2.1.281 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.63 
(50:20:0040306:350) 

2 950,99       2950,99                                   

2.1.282 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.64 
(50:20:0040306:350) 

2 545,95       2545,95                                   

2.1.283 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.62 
(50:20:0040306:349) 

23 145,00       23145,00                                   

2.1.284 
Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 360 мест  по адресу с. Лайково, 
квартал Лайково парк (50:20:0040306:349) 

25 517,36   25517,36                                       

2.1.285 12 382,57   12382,57                                       

2.1.286 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.74 
(50:20:0040306:348) 

3 876,79   3876,79                                       

2.1.287 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 

16 027,91                       16027,91                   
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2.1.288 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 200 мест  по адресу г. Кубинка, 
территория инвестиционной застройки 
(50:20:0070818:3243) 

1 735,87                       1735,87                   

2.1.289 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
1000 мест  по адресу г. Кубинка, территория 
инвестиционной застройки (50:20:0070818:3243) 

16 953,71                       16953,71                   

2.1.290 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ФОК с спортивным залом и бассейном 
по адресу г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 

3 240,30                       3240,30                   

2.1.291 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Культурно-досуговый центр  по 
адресу г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 

2 372,36                       2372,36                   

2.1.292 

Новая котельная д.Семенково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД по адресу д. Семенково, ГП-8, 
уч. 1 (корпус 1/А), к.н.з.у. 50:20:0041133:1813, 
застройщик ООО «Лесная школа» 

21 177,67   21177,67                                       

2.1.293 

Новая котельная д.Семенково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД по адресу с/п. Назарьевское, 
вблизи д. Семенково, уч. 24, 25, к.н.з.у. 
50:20:0041133:500, 50:20:0041133:501, 
50:20:0000000:30099 застройщик ООО «Цитадель» 

26 269,57     26269,57                                     

2.1.294 

Новая котельная ЖК "Немчиновка-Резиденц": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД ЖК 
Немчиновка-Резиденция по адресу с. Немчиновка, 
уч. 23, уч. 22, уч.21, уч.19, уч. 12, уч.13, уч. 14, 
уч.18, д.2, д. 3, д.4, к.н.з.у.50:20:0010206:98, 
50:20:0010206:227, 50:20:0010206:145, 
50:20:0010206:232,50:20:0010206:102, застройщик 
ООО «Стрелец» 

11 977,54 11977,54                                         

2.1.295 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между 
ул. Московской, ул. Некрасова корп.5, застройщик 
ООО «Сити Эстейт» 

1 562,29   1562,29                                       

2.1.296 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между 
ул. Московской, ул. Некрасова корп.6, застройщик 
ООО «Сити Эстейт» 

1 504,42   1504,42                                       

2.1.297 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между 
ул. Московской, ул. Некрасова корп.7, застройщик 
ООО «Сити Эстейт» 

12 208,99   12208,99                                       

2.1.298 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между 
ул. Московской, ул. Некрасова корп.8, застройщик 
ООО «Сити Эстейт» 

1 909,46                             1909,46             
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2.1.299 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между 
ул. Московской, ул. Некрасова корп.9, застройщик 
ООО «Сити Эстейт» 

1 793,74                             1793,74             

2.1.300 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между 
ул. Московской, ул. Некрасова корп.10, 
застройщик ООО «Сити Эстейт» 

1 330,84                             1330,84             

2.1.301 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между 
ул. Московской, ул. Некрасова корп.11, 
застройщик ООО «Сити Эстейт» 

4 223,96                             4223,96             

2.1.302 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД ЖК 
Центральный по адресу г. Звенигород, 
ул.Почтовая,д. 36, корп.1, корп.2, корп.3, корп.4, 
к.н.з.у. 50:49:0010106:49, застройщик ООО «СИТИ 
ЭСТЕЙТ» 

5 149,76   5149,76                                       

2.1.303 

Новая котельная Изумрудная долина: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД ЖК Валь 
д`Эмероль по адресу с/п. Жаворонковское, д. 
Солманово, д. 66 - д. 85 (19 строений), к.н.з.у. 
50:20:0070312:2865, застройщик ЗАО «Ипотечная 
компания М-6» 

8 737,24 8737,24                                         

2.1.304 

Новая котельная Изумрудная долина: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД ЖК Изумрудная 
долина по адресу с/п. Жаворонковское, д. 
Солманово, д. 1 – 26 (26 стр.) и д.46 - 72 (27 стр.), 
к.н.з.у. 50:20:0070312:2865, застройщик ЗАО 
«Ипотечная компания М-6» 

36 599,32 36599,32                                         

2.1.305 

Новая котельная КД "Точка отсчета": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу с/п. 
Барвихинское, д. Жуковка, Д/О «Жуковка-1», дом 
53, к.н.з.у. 50:20:0010511:241, застройщик ООО 
«СЗ «СТМ Девелопмент» 

3 356,02     3356,02                                     

2.1.306 

Новая котельная КД "Грибовский лес": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г/п. 
Лесной Городок, д. Бородки, ул. Парковая, уч.1, 
к.н.з.у. 50:20:0070229:837, застройщик ООО 
«Симон Джессо» 

4 918,31     4918,31                                     

2.1.307 

Новая котельная ЖК Высокие Жаворонки: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД ЖК Высокие 
Жаворонки по адресу д. Малые Вяземы, д. 4 - 4-й 
пусковой комплекс, к.н.з.у. 50:20:0041411:4750, 
50:20:0041411:187, 50:20:0041411:4740, 
50:20:0041411:4765, 50:20:0041411:4739, 
50:20:0041411:4759, застройщик ГК «Гранель» 

11 167,46 11167,46                                         

2.1.308 

Новая котельная БМК 10,5 МВт  с. Ершово: 
Строительство тепловых сетей отопления для 
подключения БМК 10,5МВт с.Ершово к 
существующей тепловой сети с. Ершово (от 
котельной до уз. 156) 

8 425,00   8425                                       
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2.1.309 

Новая котельная БМК 10,5 МВт  с. Ершово: 
Строительство сетей ГВС для подключения БМК 
10,5МВт с.Ершово к существующей тепловой сети 
с. Ершово (от котельной до уз. 485) 

6 955,80   6955,8                                       

2.1.310 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
корп.1, 2+сад и школа 

24 358,05 24358,05                                         

2.1.311 2 256,64 2256,64                                         

2.1.312 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
корп.3 

6 075,56   6075,56                                       

2.1.313 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
корп.4, 5, 6 

13 767,59     13767,59                                     

2.1.314 5 362,23     5362,23                                     

2.1.315 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
(50:20:0010112:4963) 

8 384,11     8384,11                                     

2.1.316 12 341,63     12341,63                                     

2.1.317 

РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу п. Заречье 
(50:20:0020202:724) 

2 893,12       2893,12                                   

2.1.318 

РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу п. Заречье 
(50:20:0020202:2463) 

4 089,00       4089,00                                   

2.1.319 
РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу р.п. Новоивановское, 
ЖК Инновация (50:20:0020109:2381) 

113 391,16 113391,16                                         

2.1.320 5 091,90 5091,90                                         

2.1.321 

РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу р.п. Новоивановское, 
ЖК Инновация (50:20:0020109:5066) 

4 571,14 4571,14                                         

2.1.322 
РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу Новоивановское, вблизи 
д.Марфино, корп.4.1, ЖК Западные ворота столицы 

27 522,13   27522,13                                       

2.1.323 4 166,10   4166,10                                       

2.1.324 

РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу Новоивановское, вблизи 
д.Марфино, корп.4.2, ЖК Западные ворота столицы 

1 678,01   1678,01                                       

2.1.325 
ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 282 посещений в 
смену по адресу д. Раздоры (Мякинино), квартал 

8 384,11     8384,11                                     

2.1.326 6 017,70     6017,70                                     
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"Спутник" (50:20:0010112:4963) 

2.1.327 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 
450 мест  по адресу д. Раздоры (Мякинино), 
квартал "Спутник" корп.3 (50:20:0010112:4963) 

2 372,36     2372,36                                     

2.1.328 

ТЭЦ-25 (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ 185 мест  по 
адресу п. Заречье (50:20:0020202:2463) 

2 372,36       2372,36                                   

2.1.329 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
830 мест  по адресу д. Раздоры (Мякинино), 
квартал "Спутник" 

1 909,46     1909,46                                     

2.1.330 

ТЭЦ-25 (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 654 мест  по адресу п. Заречье 
(50:20:0020202:2463) 

6 307,01       6307,01                                   

2.1.331 

ТЭЦ-25 (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 300 мест  по адресу р.п. 
Новоивановское вблизи д.Марфино 
(50:20:0020109:5066) 

6 683,94       6683,94                                   

2.1.332 2 488,09       2488,09                                   

2.1.333 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Коммерческо-деловой комплекс 
«Rublevo Business Park» (административно-
офисное здание+торговля) по адресу д. Раздоры 
(Мякинино), квартал "Спутник" 
(50:20:0010112:1560;50:20:0010112:1771) 

47 745,31 47745,31                                         

2.1.334 2 314,50 2314,50                                         

2.1.335 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Досуговый центр по адресу д. Раздоры 
(Мякинино), квартал "Спутник"  

2 314,50     2314,50                                     

2.1.336 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКД 
ЖК Заречье Парк (Самолет) по адресу р/п Заречье, 
ул. Заречная, - 5МКД +ДОО+СОШ, к.н.з.у. 
50:20:0020202:10573, застройщик ООО «СЗ 
«САМОЛЕТ ЗАРЕЧЬЕ» 

3 145,39     3145,39                                     

2.1.337 

 Новая БМК МВКУ-0,5Г мощностью 0,5МВт. 
Строительство тепловых сетей (отопление и ГВС) 
для подключения  Звенигородского историко-
архитектурного музея (г. Звенигород, 
ул.Московская, 31/2)  

7 522,12   7522,12                                       

2.2 Реконструкция и капитальный ремонт 
тепловых сетей 2971028,57 410815,50 218044,01 728773,96 1381241,90 80631,60 151521,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1 

Перекладка головного участка магистральной 
тепловой сети (в надземном исполнении) 
котельной № 3, г. Голицыно 2Ду 250 мм на 2Ду 300 
мм протяженностью 280 п.м в 2-х тр. исполнении 

9 362,70 617,3 8745,4                                       

2.2.2 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ТК-4 - ТК-9 - ТК-10 - Молодежная 4 718,10 4718,1                                         
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д.16 

2.2.3 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ТК-4 - ТК-9 - ТК-10 - Молодежная д.16 4 168,10 4168,1                                         

2.2.4 Капитальный ремонт тепловой сети Микрорайон № 
1, ТК-4  - ТК-10, г. Одинцово  (в т.ч. ПИР) 19 875,00     5962,5 13912,5                                   

2.2.5 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ул. Молодежная д.2 - ул. Садовая 
д.10 

1 769,80 1769,8                                         

2.2.6 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ул. Молодежная д.2 - ул. Садовая д.10 1 899,20 1899,2                                         

2.2.7 Капитальный ремонт теплотрассы котельной №1 
ул. Молодежная д.2 - д.4 1 735,80 1735,8                                         

2.2.8 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ул. Молодежная д.2 - д.4 1 859,50 1859,5                                         

2.2.9 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ул. Молодежная д.8 - д.10 543,40 543,4                                         

2.2.10 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ул. Молодежная д.8 - д.10 1 543,40 1543,4                                         

2.2.11 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ТК-18 - наркологический стационар 
Можайское шоссе д.55 

1 739,10 1739,1                                         

2.2.12 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ТК-18 - наркологический стационар 
Можайское шоссе д.55 

1 739,10 1739,1                                         

2.2.13 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ТК-18 - наркологический стационар 1 602,00 1602,00                                         

2.2.14 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ТК-18 - наркологический стационар 1 523,80 1523,8                                         

2.2.15 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ЦТП-7 - ул. Неделина д. 9 1 828,40 1828,4                                         

2.2.16 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ЦТП-7 - ул. Неделина д. 9 1 600,50 1600,5                                         

2.2.17 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ЦТП-7а - ТК-19 - ТК-19а 2 059,20 2059,2                                         

2.2.18 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ЦТП-7а - ТК-19 - ТК-19а 1 492,60 1492,6                                         

2.2.19 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ТК-19а - ТК-20 1 428,90 1428,9                                         

2.2.20 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ТК-19а - ТК-20 1 378,90 1378,9                                         

2.2.21 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 т.вр 1 - ул. Неделина д.5 1 154,70 1154,7                                         

2.2.22 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 т.вр 1 - ул. Неделина д.5 1 777,20 1777,2                                         

2.2.23 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ТК-20 - ТК-20а - 
Психоневрологический диспнсер 

1 510,50 1510,5                                         

2.2.24 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ТК-20 - ТК-20а - Психоневрологический 
диспнсер 

1 510,50 1510,5                                         

2.2.25 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ТК-19а - Станция переливания крови 1 991,00 1991,0                                         

2.2.26 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ТК-19а - Станция переливания крови 1 991,00 1991,0                                         
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2.2.27 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ул. М. Жукова д.10 - д. 4 1 084,30 1084,3                                         

2.2.28 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ул. М. Жукова д.10 - д. 4 1 084,30 1084,3                                         

2.2.29 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «Сосны» ТК-20 - д. 5А 1 605,70 1605,7                                         

2.2.30 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«Сосны» ТК-20 - д. 5А 1 339,60 1339,6                                         

2.2.31 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №3 ул. М. Бирюзова д.8 - ул. М. 
Бирюзова д.10 

1 407,50 1407,5                                         

2.2.32 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№3 ул. М. Бирюзова д.8 - ул. М. Бирюзова д.10 1 407,50 1407,5                                         

2.2.33 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №3  ул. Северная д. 46 - д. 48 1 452,80 1452,8                                         

2.2.34 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№3 ул. Северная д. 46 - д. 48 1 372,70 1372,7                                         

2.2.35 Капитальный ремонт теплотрассы 
отоплениякотельной №3 ЦТП-4 - ул. Северная д. 54 1 943,60 1943,6                                         

2.2.36 Капитальный ремонт теплотрассы котельной №3 
ЦТП-4 - ул. Северная д. 54 1 943,60 1943,6                                         

2.2.37 
Капитальный ремонт тепловой сети и ГВС 
Микрорайон № 3, ЦТП № 5/6,  ул. Жукова д.47 и 
ул. Жукова д.37; г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 

21 139,00         6342 14797                               

2.2.38 
Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон 
№ 3,  ул. Жукова д.47  - ТК-10, г. Одинцово (в т.ч. 
ПИР) 

5 623,00         1687 3936                               

2.2.39 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №4 ТК-17 - ул.Чикина д. 2 1 840,10 1 840,10                                         

2.2.40 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№4 ТК-17 - ул.Чикина д. 2 1 575,30 1 575,30                                         

2.2.41 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №4 ул. Можайское шоссе д.117 - 
ул.Чикина д. 9 

1 273,90 1 273,90                                         

2.2.42 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№4 ул. Можайское шоссе д.117 - ул.Чикина д. 9 1 273,90 1 273,90                                         

2.2.43 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №4 ЦТП-13 - д/с 84 1 407,80 1 407,80                                         

2.2.44 Капитальный ремонт теплотрассы котельной №4 
ЦТП-13 - д/с 84 1 354,80 1 354,80                                         

2.2.45 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №4 ТК-19 - ул. Можайское шоссе д.143 1 734,60 1 734,60                                         

2.2.46 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№4 ТК-19 - ул. Можайское шоссе д.143 1 566,20 1 566,20                                         

2.2.47 
Перекладка магистральной тепловой сети 
котельной №4 от т.вр.5-10 до ТК-6 с увеличением 
диаметра с 273 мм 

2 605,50 2 605,50                                         

2.2.48 
Капитальный ремонт магистральной теплотрассы 
(перемычка) котельной №4 т.вр.В - ТК-10а (ул. 
Можайское шоссе д. 62) 

3 500,00 3 500,00                                         

2.2.49 
Реконструкция головного участка магистральной 
тепловой сети с увеличением диаметра до 2D 800 
мм, Проектирование и СМР. ул. Говорова, д.22 

12 799,89 12 799,89                                       

2.2.50 Реконструкция   тепловой сети, микрорайон № 4, 
ТК-4  - ТК-7, г. Одинцово 25 621,64     25621,64                                     
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2.2.51 Реконструкция  тепловой сети, микрорайон № 
4,ТК-3  - ТК-4, г. Одинцово 28 498,38     28498,38                                     

2.2.52 
Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон 
№ 4, К-4  - ТК-6,  
г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 

11 178,00         3353,00 7825,00                               

2.2.53 
Капитальный ремонт магистральной тепловой сети 
бесканально в ППУ изоляцииМикрорайон № 4, 
ЦТП № 9 - ЦТП № 4 г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 

3 110,00         933,00 2177,00                               

2.2.54 
Реконструкция  тепловой сети отопления канал в 
ППУ изоляции Микрорайон № 4,  ул. Ново-
Спортивная, Красногорское шоссе; г. Одинцово 

49 115,71     49115,71                                     

2.2.55 
Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон 
№ 4,  ул. Ново-Спортивная, Красногорское шоссе; 
г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 

2 548,00         764,40 1783,60                               

2.2.56 
Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон 
№ 5, ЦТП-13 -ТК-10 (б-р М. Крылова) г. Одинцово 
(в т.ч. ПИР) 

8 328,00         2498,00 5830,00                               

2.2.57 
Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон 
№ 5, ТК-10 -ТК-11 (Можайское шоссе) г. Одинцово 
(в т.ч. ПИР) 

3 690,00         1107,00 2583,00                               

2.2.58 
Капитальный ремонт транзитной теплотрассы 
отопления котельной №6 ул. Можайское шоссе 
д.104 

1 990,80 1 990,80                                         

2.2.59 Капитальный ремонт транзитной теплотрассы гвс 
котельной №6 ул. Можайское шоссе д.104 1 848,20 1 848,20                                         

2.2.60 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №6  ул. Можайское шоссе д.104 - ТК-7 1 283,10 1 283,10                                         

2.2.61 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№6 ул. Можайское шоссе д.104 - ТК-7 1 242,30 1 242,30                                         

2.2.62 Реконструкция тепловых сетей отопления и гвс к 
зданию ДОУ Можайское шоссе, 96а  1 733,85 1 733,85                                       

2.2.63 
Перекладка магистральной тепловой сети 
котельной №7 от ТК-10 до ЦТП-4 с увеличением 
диаметра с 325 мм 

26 739,00 26 739,00                                         

2.2.64 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №7 ТК-20 - ул. Можайское шоссе д.38 1 169,90 1 169,90                                         

2.2.65 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№7 ТК-20 - ул. Можайское шоссе д.38 1 169,90 1 169,90                                         

2.2.66 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №7 ТК-21 - ТК-20 1 330,60 1 330,60                                         

2.2.67 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№7 ТК-21 - ТК-20 1 254,80 1 254,80                                         

2.2.68 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №7  ул. Вокзальная д.33 - ТК-16 1 308,30 1 308,30                                         

2.2.69 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№7  ул. Вокзальная д.33 - ТК-16 1 268,90 1 268,90                                         

2.2.70 Капитальный ремонт транзитной теплотрассы 
отопления котельной №7 ул. Вокзальная д.33 1 486,70 1 486,70                                         

2.2.71 Капитальный ремонт транзитной теплотрассы гвс 
котельной №7 ул. Вокзальная д.33 1 424,60 1 424,60                                         

2.2.72 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №7 ЦТП-4 - ул. Можайское шоссе д.64 1 245,60 1 245,60                                         

2.2.73 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№7 ЦТП-4 - ул. Можайское шоссе д.64 1 066,30 1 066,30                                         

2.2.74 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №7 ЦТП-4 - ул. Можайское шоссе д.64 1 897,70 1 897,70                                         
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2.2.75 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№7 ЦТП-4 - ул. Можайское шоссе д.64 1 897,70 1 897,70                                         

2.2.76 Капитальный ремонт тепловой сети  мкр. № 7, т.вр. 
3 - ТК-4а; г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 6901,00       2070,30 4830,70 

                              
  

2.2.77 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №8 ул. Сосновая д.22 - ТК-25 - д.24 1 484,70 1 484,70                                         

2.2.78 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№8 ул. Сосновая д.22 - ТК-25 - д.24 1 399,00 1 399,00                                         

2.2.79 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №8 ул. Сосновая д.22 - ул. Сосновая д.20 1 484,70 1 484,70                                         

2.2.80 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№8 ул. Сосновая д.22 - ул. Сосновая д.20 1 399,00 1 399,00                                         

2.2.81 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №8 ул. Солнечная д. 9 - ул. Солнечная д. 
11 

1 707,70 1 707,70                                         

2.2.82 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№8 ул. Солнечная д. 9 - ул. Солнечная д. 11 1 849,30 1 849,30                                         

2.2.83 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №8 ул. Солнечная д. 7 - ТК-53 1 484,70 1 484,70                                         

2.2.84 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№8 ул. Солнечная д. 7 - ТК-53 1 566,20 1 566,20                                         

2.2.85 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №8 ТК-39 - ул. Комсомольская д.4 1 778,50 1 778,50                                         

2.2.86 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№8 ТК-39 - ул. Комсомольская д.4 1 849,30 1 849,30                                         

2.2.87 Капитальный ремонт тепловой сети  мкр. № 8, 
Союзная 32 а - ЦТП № 3, г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 1 749,00       525 1224                                 

2.2.88 Реконструкция тепловой сети  микр. № 8, ТК-4 - 
ЦТП № 4, г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 1 296,00       389 907                                 

2.2.89 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной п. д/о «Озера» ТК-1 - д.1  1 249,40 1 249,40                                         

2.2.90 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной п. 
д/о «Озера» ТК-1 - д.1  1 249,40 1 249,40                                         

2.2.91 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №9, пос. Лесной городок от ТК-6  до ул. 
Лесная д.10 

1 973,40 1 973,40                                         

2.2.92 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№9, пос. Лесной городок от ТК-6  до ул. Лесная 
д.10 

1 920,00 1 920,00                                         

2.2.93 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №9, пос. Лесной городок от ТК-6  до ул. 
Лесная д.10 

1 101,90 1 101,90                                         

2.2.94 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№9, пос. Лесной городок от ТК-6  до ул. Лесная 
д.10 

1 787,60 1 787,60                                         

2.2.95 
Капитальный ремонт  участка тепловой сети 
отопления котельной №9, пос. Лесной городок от 
ТК-8 до ул. Лесная д. 2а  

1 211,70 1 211,70                                         

2.2.96 
Капитальный ремонт  участка тепловой сети гвс 
котельной №9, пос. Лесной городок от ТК-8 до ул. 
Лесная д. 2а  

1 415,50 1 415,50                                         

2.2.97 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №10, пос. Лесной городок ул. Фасадная 
д. 8/3 - д. 8/5 

1 566,20 1 566,20                                         

2.2.98 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№10, пос. Лесной городок ул. Фасадная д. 8/3 - д. 
8/5 

1 566,20 1 566,20                                         



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

259 

№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2.2.99 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №10, пос. Лесной городок ул. Фасадная 
д. 8/2 - д. 8/1 

1 566,20 1 566,20                                         

2.2.100 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№10, пос. Лесной городок ул. Фасадная д. 8/2 - д. 
8/1 

1 566,20 1 566,20                                         

2.2.101 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №10, пос. Лесной городок ТК-17 - ул. 
Энергетиков д.2 

1 622,40 1 622,40                                         

2.2.102 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№10, пос. Лесной городокТК-17 - ул. Энергетиков 
д.2 

1 622,40 1 622,40                                         

2.2.103 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №10, пос. Лесной городок ТК-17 -  ул. 
Фасадная д. 8/8 

1 486,70 1 486,70                                         

2.2.104 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№10, пос. Лесной городок ТК-17 -  ул. Фасадная д. 
8/8 

1 486,70 1 486,70                                         

2.2.105 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №10, пос. Лесной городок ТК-16 - ТК-17 1 285,50 1 285,50                                         

2.2.106 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №10, пос. Лесной городок ТК-8 - ТК-9 1 486,70 1 486,70                                         

2.2.107 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «р.п. Новоивановское» Мичурина 17 
(уз.7)  - ул. Агрохимиков д. 4 (т.17) 

3 166,90 3 166,90                                         

2.2.108 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«р.п. Новоивановское» Мичурина 17 (уз.7)  - ул. 
Агрохимиков д. 4 (т.17) 

2 754,70 2 754,70                                         

2.2.109 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «р.п. Новоивановское» Мичурина 17 
(уз.7)  - ул. Агрохимиков д. 4 (т.17) 

2 774,30 2 774,30                                         

2.2.110 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«р.п. Новоивановское» Мичурина 17 (уз.7)  - ул. 
Агрохимиков д. 4 (т.17) 

1 581,90 1 581,90                                         

2.2.111 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «р.п. Новоивановское» ул. Мичурина д. 
1 - ул. Мичурина д. 3 

1 973,40 1 973,40                                         

2.2.112 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«р.п. Новоивановское» ул. Мичурина д. 1 - ул. 
Мичурина д. 3 

1 973,40 1 973,40                                         

2.2.113 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «р.п. Новоивановское» ЦТП-4 - ул. 
Агрохимиков д. 5 

1 873,20 1 873,20                                         

2.2.114 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«р.п. Новоивановское» ЦТП-4 - ул. Агрохимиков д. 
5 

1 873,20 1 873,20                                         

2.2.115 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «р.п. Новоивановское» ул. Агрохимиков 
д. 5 - ул. Агрохимиков д. 7 

1 019,10 1 019,10                                         

2.2.116 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«р.п. Новоивановское» ул. Агрохимиков д. 5 - ул. 
Агрохимиков д. 7 

1 019,10 1 019,10                                         

2.2.117 
Капитальный ремонт участка надземной 
магистральной теплотрассы котельной № 3, г. 
Голицыно от котельной № 3 в сторону ЦТП №7 

1 191,80 1 191,80                                         

2.2.118 Капитальный ремонт трубопровода ГВС котельной 
№ 3, г. Голицыно по территории д/с №62 до ввода 1 277,30 1 277,30                                         

2.2.119 
Капитальный ремонт трубопровода отопления 
котельной № 9, г. Голицыно от т.20 до д/с № 20 
Заводской пр-т  

3 531,80 3 531,80                                         

2.2.120 
Капитальный ремонт трубопровода гвс котельной 
№ 9, г. Голицыно от т.20 до д/с № 20 Заводской пр-
т  

3 531,80 3 531,80                                         
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2.2.121 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №6 «Крюково» от котельной до д. 24 
дер. Крюково 

1 181,80 1 181,80                                         

2.2.122 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№6 «Крюково» от котельной до д. 24 дер. Крюково 1 149,60 1 149,60                                         

2.2.123 
Капитальный ремонт участка ГВС котельной №11 
"Лесной городок" от компенсатора (д.3 
ВНИИСОК) до т.-Е 

1 734,60 1 734,60                                         

2.2.124 Капитальный ремонт теплотрассы ГВС котельной 
«ГОЛАЗ» ТК-2 - Петровское шоссе д. 5  1 773,50 1 773,50                                         

2.2.125 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «ГОЛАЗ» под Петровское шоссе  1 007,10 1 007,10                                         

2.2.126 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«ГОЛАЗ» под Петровское шоссе  1 798,10 1 798,10                                         

2.2.127 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «Каринское» ТК-3 - д.12 1 849,30 1 849,30                                         

2.2.128 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«Каринское» ТК-3 - д.12 1 598,50 1 598,50                                         

2.2.129 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «Каринское» ТК-3 - школа 1 571,00 1 571,00                                         

2.2.130 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«Каринское» ТК-3 - школа 1 496,80 1 496,80                                         

2.2.131 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной пос. Летний Отдых ТК-10 - д.11а 1 679,40 1 679,40                                         

2.2.132 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
пос. Летний Отдых ТК-10 - д.11а 1 593,80 1 593,80                                         

2.2.133 
Капитальный ремонт тепловой сети отопления и 
гвс от ТК-7 - ТК-5 - до ж.д. 9 Одинцовский г.о., 
пос. Летний Отдых ул. Зеленая, 3а (в т.ч. ПИР) 

12 475,00       3742,5 8732,5                                 

2.2.134 Капитальный ремонт теплотрассы отопления и 
ГВС котельной «Саввинская Слобода» т.вр. 8 - д.25 130,50 130,50                                         

2.2.135 Капитальный ремонт теплотрассы отопления и 
ГВС т.вр. 8 - д.25 130,50 130,50                                         

2.2.136 Капитальный ремонт теплотрассы ГВС котельной 
«Саввинская Слобода» т.вр. 8 - д.68 203,90 203,90                                         

2.2.137 

Капитальный ремонт теплотрассы  ГВС котельной 
№1 п. Большие Вяземы от котельной до т. в не 
проходном канале 60 п.м., проходном канале 180 
п.м.  

6 080,40 6 080,40                                         

2.2.138 
Капитальный ремонт надземного (подающего) 
трубопровода ГВС котельной №1 п. Большие 

Вяземы вент.шахта №6 - в/ч 67978 
3 397,10 3 397,10                                         

2.2.139 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 
от д. 22 до д. 22\2 

363,50 363,50                                         

2.2.140 Капитальный ремонт теплотрассы гвс ул.Городок-
17 от д. 22 до д. 22\2 363,50 363,50                                         

2.2.141 

Капитальный ремонт    тепловой сети котельной 
№1 Большие Вяземы , расположенной по адресу: 
г.Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы ул. 
Городок 17 ТК-2 -ВШ №3.. (в т.ч. ПИР) 

61 013,00     18304 42709                                   

2.2.142 

Капитальный ремонт    тепловой сети отопления  
надземная прокладка  в ППУ ОЦ  изоляции и ГВС  
расположенной по адресу: г.Одинцовский г.о., р.п. 
Большие Вяземы ул. Городок 17 ТК-1 ж.д.21 (в т.ч. 
ПИР) 

37 768,00     11330,4 26437,6                                   

2.2.143 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 1 249,40 1 249,40                                         
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от ТК до д.11 

2.2.144 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от ТК до 
д.11 

1 249,40 1 249,40                                         

2.2.145 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №2 п. Большие Вяземыул.Городок-17 от 
ТК до д.18 

1 353,90 1 353,90                                         

2.2.146 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от ТК до 
д.18 

1 302,90 1 302,90                                         

2.2.147 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 
от д. 12 до д. 13 

1 486,70 1 486,70                                         

2.2.148 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от д. 12 до д. 
13 

1 424,60 1 424,60                                         

2.2.149 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 
от д. 13 до д. 14 

1 486,70 1 486,70                                         

2.2.150 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от д. 13 до д. 
14 

1 424,60 1 424,60                                         

2.2.151 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 
от д. 14 до д. 15 

1 486,70 1 486,70                                         

2.2.152 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от д. 14 до д. 
15 

1 424,60 1 424,60                                         

2.2.153 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 
вдоль д.3 

1 293,60 1 293,60                                         

2.2.154 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№2 ул.Городок-17 вдоль д.3 1 293,60 1 293,60                                         

2.2.155 
Капитальный ремонт надземной теплотрассы 
отопления котельной №3 п. Большие Вяземы от 
котельной до НИИФП 

1 811,20 1 811,20                                         

2.2.156 
Капитальный ремонт надземной теплотрассы гвс 
котельной №3 п. Большие Вяземы от котельной до 
НИИФП 

1 811,20 1 811,20                                         

2.2.157 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №4 п. Большие Вяземы от ТК до д.10 
пос. Школьный 

1 775,50 1 775,50                                         

2.2.158 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№4 п. Большие Вяземы от ТК до д.10 пос. 
Школьный 

1 775,50 1 775,50                                         

2.2.159 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №4 п. Большие Вяземы от д. 2 до д.3 
пос. Школьный 

1 302,20 1 302,20                                         

2.2.160 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№4 п. Большие Вяземы от д. 2 до д.3 пос. 
Школьный 

1 302,20 1 302,20                                         

2.2.161 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «ДО Ершово» ТК-4 - д.5А д. Ершово 
(PERT) 

1 815,70 1 815,70                                         

2.2.162 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«ДО Ершово» ТК-4 - д.5А д. Ершово (PERT) 1 815,70 1 815,70                                         

2.2.163 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «ДО Ершово» ТК-6 - ТК-7 - д.16 д. 
Ершово (PERT) 

2 477,50 2 477,50                                         

2.2.164 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«ДО Ершово» ТК-6 - ТК-7 - д.16 д. Ершово (PERT) 12 760,00 12 760,00                                         
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2.2.165 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «ДО Ершово» ТК-6 - ТК-7 - д.16 д. 
Ершово (PERT) 

13 258,00 13 258,00                                         

2.2.166 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«ДО Ершово» ТК-6 - ТК-7 - д.16 д. Ершово (PERT) 11 480,00 11 480,00                                         

2.2.167 
Капитальный ремонт магистральной теплотрассы 
котельной «Центральная», д. Чупряково  ТК-4 - 
ЦТП-3 

2 240,50 2 240,50                                         

2.2.168 
Замена участка трубопроводов отопления 
котельной «Центральная», д. Чупряково от ТК-7 до 
ТК-8 

1 005,00 1 005,00                                         

2.2.169 Замена участка трубопроводов гвс котельной 
«Центральная», д. Чупряково от ТК-7 до ТК-8 1 708,20 1 708,20                                         

2.2.170 
Замена участка трубопроводов отопления 
котельной «Центральная», д. Чупряково от ТК-8 до 
д. 1 

1 793,40 1 793,40                                         

2.2.171 Замена участка трубопроводов гвс котельной 
«Центральная», д. Чупряково от ТК-8 до д. 1 1 207,20 1 207,20                                         

2.2.172 
Замена участка трубопровода отопления , горячего 
водоснабжения котельной «Центральная», д. 
Чупряково от ТК-13 до д. 21 

1 344,70 1 344,70                                         

2.2.173 
Замена участка трубопровода отопления , горячего 
водоснабжения котельной «Центральная», д. 
Чупряково от ТК-13 до д. 21 

1 344,70 1 344,70                                         

2.2.174 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «Дубки», п. Дубки от Котельной до ТК-1 1 028,40 1 028,40                                         

2.2.175 Замена участка трубопровода отопления котельной 
«Дубки», п. Дубки от котельной до ТК-1 до ТК-5. 1 836,50 1 836,50                                         

2.2.176 Замена участка транзитного трубопровода 
отопления котельной «Кубинка-10» от д.4-д.5 1 101,90 1 101,90                                         

2.2.177 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 г. Кубинка, Можайское шоссе от 
Котельной до ТК-1 

2 547,80 2 547,80                                         

2.2.178 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 г. Кубинка, Можайское шоссе от ТК-1 до ТК-2 2 547,80 2 547,80                                         

2.2.179 
Реконструкция магистральной тепловой сети  
Одинцовский г.о., пос. санатория им. Герцена, ТК-
20 - ТК-52 

36 460,33     36460,33                                     

2.2.180 
Капитальный ремонт головного участка 
трубопроводов отопления и гвс котельной "ПМС-
4" от ТК-3 до ТК-4 

2 533,50 2 533,50                                         

2.2.181 
Капитальный ремонт головного участка 
трубопроводов отопления и гвс котельной "ПМС-
4" от котельной до ТК-3 

1 622,40 1 622,40                                         

2.2.182 
Реконструкция тепловых сетей  сетей и сетей  ГВС 
Одинцовский г.о.    п.Покровский городок  (в т.ч. 
ПИР)   

55 200,00         16560 38640                               

2.2.183 Капитальный ремонт тепловой сети  Одинцовский 
г.о., пос. Шарапово, ТК-5 -  ж.д. 23  (в т.ч. ПИР)  3 173,00         952 2221                               

2.2.184 Капитальный ремонт тепловой сети Одинцовский 
г.о. п. Кубинка-1 , в/г 5/1 (в т.ч. ПИР) 1200000,00     360000 840000                                   

2.2.185 
Капитальный ремонт ТС от котельной Нахабинское 
ш. до ЦТП-35 Московская обл, Одинцовский г.о., г. 
Звенигород, Нахабинское шоссе (в т.ч. ПИР) 

94 937,00     28481 66456                                   
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2.2.186 Капитальный ремонт тепловых сетей Одинцовский 
г.о. п. Гарь-Покровское  (в т.ч. ПИР) 550 000,00     165000 385000                                   

2.2.187 
Реконструкция участка магистральных тепловых 
сетей котельной №4 (перемычка) т.вр.В - ТК-10а 
(ул. Можайское шоссе д. 62) 

35000,00 35000,00                                         

2.2.188 
Реконструкция участка магистральных тепловых 
сетей  котельной №4 от т.вр.5-10 до ТК-6 с 
увеличением диаметра с 273 мм до 325 мм 

26000,00 26000,00                                         

2.2.189 
Реконструкция участка магистральных тепловых 
сетей котельной №7 от ТК-10 до ЦТП-4 с 
увеличением диаметра с 325 мм до 426 мм 

26700,00 26700,00                                         

2.2.190 Реконструкция участков тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 93924,81   93924,81                                       

2.2.191 Реконструкция участков тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 2365,29   2365,29                                       

2.2.192 Реконструкция участков тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 34543,91   34543,91                                       

2.2.193 Реконструкция участков тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 1351,24   1351,24                                       

2.2.194 Реконструкция участков тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 3617,73   3617,73                                       

2.2.195 Реконструкция участков тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 24420,36   24420,36                                       

2.2.196 
Реконструкция участков тепловой сети котельной 
Котельная №1 ОАО «Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 

20450,44   20450,44                                       

2.2.197 
Реконструкция участков тепловой сети котельной 
Котельная №1 ОАО «Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 

14091,10   14091,10                                       

2.2.198 Капитальный ремонт тепловой сети мкр. № 7,  т.вр. 
3 - ТК-4, г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 2470,00         741,00 1729,00                               

2.2.199 
Капитальный ремонт тепловых сетей Одинцовский 
район, с/п Барвихинское,  поселок д/х Жуковка, 
Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) 

100000,00         30000,00 70000,00 
                            

  

Итого затрат по тепловым сетям 5238601,28 961938,51 649655,46 1152391,74 1638511,92 252529,16 198015,94 6712,05 0,00 68164,11 56473,36 20411,24 133187,76 0,00 1272,97 99337,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Таблица 4.1-4 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии на период до 2041 г. (Сценарий 2) 
№ 

 п/п Наименование мероприятия Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 
ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии 

1.1 Реконструкция, модернизация существующих 
источников тепловой энергии, ЦТП 6 074 404,93 437 838,16 475 407,40 1 619 448,87 1 864 

827,50 851 278,50 825 604,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 

 Реконструкция котельной №1:  
1. Строительство на территории котельной 
пристройки к котельной или новой котельной 
установленной тепловой мощностью 74,3 Гкал/ч на 
базе одного котла  Eurotherm-17,44, Q=15 Гкал/ч и 
трех котлов Eurotherm-23,26, Q=20 Гкал/ч. 
2. Вывод из эксплуатации старого морально и 
физически устаревшего оборудования и котлов 
котельной   

372360,00   152360,00 220000,00                                     

1.1.2 Реконструкция котельной №2:  
1. Строительство на территории котельной новой 553078,00 276539,00   276539,00                                     
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котельной установленной тепловой мощностью 
103,2 Гкал/ч. 
2. Вывод из эксплуатации старого морально и 
физически устаревшего оборудования и котлов 
котельной №2 

1.1.3 

Реконструкция котельной №3: 
 1. Строительство пристройки к котельной с 
установкой котла  Eurotherm-23,26, Q=20 Гкал/ч 
2. Техническое перевооружение котельной с 
заменой пяти котлов ДКВР-10/13 на три котла 
Eurotherm-23,26, Q=20 Гкал/ч  и один котел 
Eurotherm-17,44, Q=15 Гкал/ч. Установленная 
тепловая мощность котельной 75 Гкал/ч 
3. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
4. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

371500,00 92875,00 92875,00 92875,00 92875,00                                   

1.1.4 Реконструкция котельной №4 с переводом части 
нагрузки около 15 Гкал/ч на котельную №7 1250,00     1250,00                                     

1.1.5 

Реконструкция котельной №6: 
1. Строительство пристройки к котельной с 
установкой двух котлов Eurotherm-11,63, Q=10 
Гкал/ч. Установленная тепловая мощность 
котельной 35,75 Гкал/ч 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

120000,00     60000,00   60000,00                                 

1.1.6 

Реконструкция котельной №7: 
1. Строительство пристройки к котельной №7 с 
установкой котла  Eurotherm-35, Q=30 Гкал/ч. 
Установленная тепловая мощность котельной 81,1 
Гкал/ч 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 
4. Подключение части нагрузки от котельной №4 

150000,00     150000,00                                     

1.1.7 

Реконструкция котельной №8: 
1. Строительство пристройки к котельной №8 с 
установкой котла  Eurotherm-11,63, Q=10 Гкал/ч. 
Установленная тепловая мощность котельной 34,9 
Гкал/ч 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

60000,00   60000,00                                       

1.1.8 

Реконструкция котельной №8а:  
1. Строительство пристройки к котельной №8а с 
установкой котла  Eurotherm-11,63, Q=10 Гкал/ч. 
Установленная тепловая мощность котельной 32,95 
Гкал/ч 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

60000,00   60000,00                                       

1.1.9 Реконструкция котельной г. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17 (в т.ч. ПИР) 37768,00       11330,00 26438,00                                 

1.1.10 
Реклнструкция котельной №г3 Одинцовский  
район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы  ул. 
Институт (в т.ч. ПИР) 

74700,00         22410,00 52290,00                               

1.1.11 
Реклнструкция котельной № 4 Одинцовский г,о 
г.Большие Вяземы, д. Малые Вяземы  ул. Институт 
(в т.ч. ПИР) 

87000,00         26100,00 60900,00                               

1.1.12 

Реконструкция котельной «Петровское»: 
1. Установка дополнительного котла Protherm 
бизон-1200, Q=1,032 Гкал/ч.  Увеличение 
установленной мощности до 4,232 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

3612,00   3612,00                                       

1.1.13 
Реконструкция котельной №3 "Програнинститут" 
(г. Голицыно) с установкой дополнительного котла 
ДЕ-25/14. Увеличение установленной мощности до 

4500,00     4500,00                                     
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35,84 Гкал/ч. 

1.1.14 

Реконструкция котельной №8 «Крюково»: 
1. Установка дополнительного котла ИШМА-80, 
Q=0,069 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 0,196 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1234,30 1234,30                                         

1.1.15 

Реконструкция котельной №9 "Лесной Городок": 
1. Установка дополнительного котла Buderus 
Logano SK755-1850, Q=1,59 Гкал/ч.  Увеличение 
установленной мощности до 5,89 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

4770,00   4770,00                                       

1.1.16 

Реконструкция котельной №10 "Лесной Городок": 
1.Строительство пристройки на территории 
котельной с установкой двух котлов ТТГ-5000, 
Q=4,3 Гкал/ч с горелками "Olion" GP-500М и 
одного котла ТТГ-4000, Q=3,44 Гкал/ч с горелкой 
"Olion" GKP-400М-I. Поэтапный вывод трех котлов 
ТГ-3 из эксплуатации. Установленная тепловая 
мощность котельной 12,04 Гкал/ч. 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

36120,00   36120,00                                       

1.1.17 Реконструкция котельной Одинцовский г.о., 
Новоивановское, ул. Калинина, д. 9 (в т.ч. ПИР) 135000,00         40500,00 94500,00                               

1.1.18 

Реконструкция котельной «Успенское»: 
1. Установка дополнительного котла КВа-2,5, 
Q=2,15 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 14,15 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1687,50         1687,50                                 

1.1.19 

Реконструкция котельной №7 "Лесной Городок": 
1. Установка дополнительного котла Buderus 5200, 
Q=4,472 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 14,15 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

13410,00   13410,00                                       

1.1.20 Реконструкция котельной № 1, Одинцовский г.о. п 
Жаворонки, ул. 30-лет Октября.   (в т.ч. ПИР) 57500,00         17250,00 40250,00                               

1.1.21 

Реконструкция котельной "Веденское": 
1. Техническое перевооружение котельной с 
установкой дополнительного котла Альфа 100 G, 
Q=0,086 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 0,061 Гкал/ч  
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

2173,40     2173,40                                     

1.1.22 

Реконструкция котельной «Голаз": 
Перевод котельной с 2-мя котлами ДЕ10/14 в 
водогрейный режим. Проектирование. СМР. 
Восстановление РТХ, ПиР и СМР.  Замена вида 
резервного топлива с мазута на легкое нефтяное  

55200,00   5520,00 24840,00 24840,00                                   

1.1.23 

Реконструкция системы теплоснабжения с 
открытой схемы на закрытую. Котельная "Ликино"  
Одинцовский г.о. , д. Ликино 
  (в т.ч. ПИР) 

516000,00     154800,00 361200,00                                   

1.1.24 
Реконструкция котельной "Новый Городок" и  
РТХ. Одинцовский г.о, п. Новый Городок (в т.ч. 
ПИР) 

60000,00       18000,00 42000,00                                 

1.1.25 Реконтрукция котельной Одинцовский г.о., г. 
Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) 248000,00         74400,00 173600,00                               

1.1.26 Реконтрукция котельной Одинцовский г.о., г. 
Звенигород, ул. Ленина, д.30 (в т.ч. ПИР) 700000,00     210000,00 490000,00                                   

1.1.27 Реконструкция котельной Одинцовский г.о., 
г.Звенигород, Нахабинское шоссе (в т.ч. ПИР) 50000,00     15000,00 35000,00                                   

1.1.28 

Реконструкция котельной ул.Лермонтова, 6 
1. Установка дополнительного котла ICI Caldaie 
REX 400, Q=3,44 Гкал/ч.  Увеличение 
установленной мощности до 10,32 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

12040,00   12040,00                                       

1.1.29 Реконструкция котельной санатория Поречье: 
1. Установка дополнительного котла АОГВ-29, 1891,10 1891,10                                         
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Q=0,0249 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 0,075 Гкал/ч 
2.Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1.1.30 

Реконструкция котельной №2, ул. Некрасова: 
Установка дополнительно двух котлов Vitopiex 100 
тип PV1, Q=1,72 Гкал/ч.  Увеличение 
установленной мощности до 6,12 Гкал/ч. 

6020,00   6020,00                                       

1.1.31 

Реконструкция котельной ФГБУ "Клинический 
санаторий «Барвиха": 
1. Техническое перевооружение котельной с 
установкой дополнительного котла ТТГ-7000, 
Q=6,02 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 10,32 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

5200,00   5200,00                                       

1.1.32 

Реконструкция котельной ООО «КТТ-Дубки»: 
1.Строительство пристройки на территории 
котельной с установкой одного котла VAPOR 
TTKV 100-100, Q=8,6 Гкал/ч и второго котла 
VAPOR TTKV 35-35, Q=3,01 Гкал/ч. 
Установленная тепловая мощность котельной 39,13 
Гкал/ч 
2.Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

40909,10 18409,10     22500,00                                   

1.1.33 Реконструкция котельной АО "121 АРЗ" здание  24775,00 16402,00 8373,00                                       

1.1.34 Реконструкция котельной АО "121 АРЗ" 
электроснабжение 10619,00 7030,00 3589,00                                       

1.1.35 Реконструкция котельной  п. Кубинка-10. (в т.ч. 
ПИР) 60000,00 

    
18000,00 42000,00                                   

1.1.36 
Реконструкция котельной Одинцовский район, с/п 
Барвихинское,  поселок д/х Жуковка, Жуковка-2 (в 
т.ч. ПИР) 

200000,00 
      

60000,00 140000,00                                 

1.1.37 

Реконструкция котельной Одинцовский г.о., 
сельское поселение Никольское, д. Новошихово, 
участок №1 ЗНС ИФА им. А.М.Обухова РАН (в 
т.ч. ПИР) 

150000,00 

      

45000,00 105000,00                                 

1.1.38 Реконструкция котельной по адресу: Одинцовский 
г.о. п. Кубинка-1 , в/г 5/1 (в т.ч. ПИР) 750000,00 

    
225000,00 525000,00     

                            
  

1.1.39 

Реконструкция котельных: № 2 и 4 г. Одинцово, 
№3 и №4 п. Голицыно, с. Каринское, п. Кубинка-
10, п. Дубки, д. Фуньково, п. Сосновка, д. 
Савввинская Слобода, ЦТП кот. 8, ЦТП 2 кот.6: 
диспетчеризация, видеонаблюдение, интернет 

13457,66 13457,66 

                                      

  

1.1.40 

Реконструкция котельной «Успенское-1»: 
1. Замена  трех котлов ТКЛ-1,2, 3 и четырех котлов 
ЗИО-60 на два котла ТТ-2000, Q=1,72 Гкал/ч  с 
горелкой "Olion" GP-150Н и один котел ТТ-1100, 
Q=0,946 Гкал/ч с горелкой "Olion" GP-90Н. 
Установленная тепловая мощность котельной 4,386 
Гкал/ч 
2. Снижение потерь в тепловых сетях 
3. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
4. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

15750,00   3150,00 3150,00 3150,00 3150,00 3150,00                               

1.1.41 Реконструкция  РТХ котельной № 4 Одинцово 32557,01     32557,01                                     

1.1.42 

Рецонструкция ЦТП-1 "Мечта", ЦТП-2 
"Мечта"котельная № 4 Одинцовский г.о., г.  
Одинцово, ул. Маршала Жукова.  Суммарная 
мощность 12,87 Гкал/ч 

474075,00         142222,50 331852,50                               

1.1.43 

Реконструкция теплоэнергетического 
оборудования центрального теплового пункта. 
СМР (г. Одинцово, микрорайон №8, ЦТП №6, 
котельная № 8) 

6869,47 6869,47                                       

1.1.44 
Реконструкция  ЦТП № 7, котельная № 8 
Одинцовский г.о., г. Одинцово, микрорайон № 8 
Мощность 2,4 Гкал/ч  (в т.ч. ПИР) 

81375,00       24412,50 56962,50                                 

1.1.45 Реконструкция ЦТП Одинцовский г.о. п. Жуковка- 15 000,00         4500 10500                               
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1 (в т.ч. ПИР) 

1.1.46 
Реконструкция 3-х ЦТП на улицах 
Сосновая, Союзная  от котельной ООО 
«Московский насосный завод». 

40000,00       40000,00                                   

1.1.47 Реконструкция ЦТП (ул.Маковского, 16) от 
котельной ООО «Московский насосный завод» 10000,00 10000,00                                         

1.1.48 Реконструкция РТХ. котельная № 3. г. Голицыно, 
Можайское ш., д. 75 (в т.ч. ПИР) 17000,00 

  
    5100,00 11900,00                                 

1.1.49 Реконструкция РТХ котельной №11 (ВНИИСОК) 
(в т.ч. ПИР) 15300,00 

  
  4590,00 10710,00                                   

1.1.50 
Реконструкция РТХ котельной "Герцена" 
Одинцовский г.о , пос. сан. им. А.И.Герцена (в т.ч. 
ПИР) 

65150,00 
  

      19545,00 45605,00                               

1.1.51 Реконструкция РТХ котельной "Горки-10" стр.45  З 
(в т.ч. ПИР) 29250,00 

  
    8775,00 20475,00                                 

1.1.52 Реконструкция РТХ котельной № 1.  г. Одинцово,   
ул. Садовая, д. 11 (в т.ч. ПИР) 23100,00 

  
  6930,00 16170,00                                   

1.1.53 
Реконструкция котельной Андреевское, 
работающей на ДТ в с. Андреевское с переводом на 
природный газ 

17803,03 
  

  17803,03                                     

1.1.54 

Реконструкция котельной Никольское с 2-мя 
котлами Galdaie-Boiler мощностью 0,17 Гкал/ч, 
работающими на дизельном топливе  с переводом 
на природный газ 

17758,94     17758,94                                     

1.1.55 Реконструкция котельной, работающей на ДТ в д. 
Улитино с переводом на природный газ 17 610,01     17610,01                                     

1.1.56 Реконструкция котельной № 3, работающей на ДТ 
в с. Юдино с переводом на природный газ 17 816,82     17816,82                                     

1.1.57 
Реконструкция  котельной работающей на ДТ в п. 
Покровский Городок (бывший в/г) с переводом на 
природный газ 

39 655,66     39655,66                                     

1.1.58 Реконструкция котельной  Одинцовский г.о.,   п. 
Кобяково, в/г № 35 (в т.ч. ПИР) 22000,00 

  
  6600,00 15400,00                                   

1.1.59 Реконструкция котельной Одинцовский г.о., г 
Голицыно, пр-кт Мира, д 101 (в т.ч. ПИР) 39000,00 

  
    11700,00 27300,00                                 

1.1.60 Реконструкция котельной Одинцовский г.о.,  г. 
Голицыно, Банный пер., 2 (в т.ч. ПИР) 8330,00 

  
      2499,00 5831,00                               

1.1.61 Реконструкция котельной  Одинцовский г.о.,  г. 
Голицыно, Рабочий пер. (в т.ч. ПИР) 10180,00 

  
      3054,00 7126,00                               

1.1.62 
Реконструкция котельной Одинцовский г.о.,  г. 
Голицыно, Коммунистический пр., 29-а (в т.ч. 
ПИР) 

5550,00 
  

    1665,00 3885,00                                 

1.1.63 

Реконструкция теплоэнергетического 
оборудования центрального теплового пункта. 
Проектирование (п.г. Новоивановское ЦТП № 1, 
ЦТП № 3) 

1498,93 

  

1498,93 

                                    

  

1.2 Строительство источников тепловой энергии 2 031 2011,63 437 982,94 264 575,47 221 372,22 355 833,00 177 495,00 115 563,00 0,00 0,00 0,00 248 500,00 0,00 28 380,00 0,00 0,00 181 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 

Строительство новой котельной №1 п. Красный 
установленной тепловой мощностью 14,19 Гкал/ч 
на базе котлов: первая очередь два котла ТТ-3000 + 
котел ТТ-2500 с горелками "Olion" GP-280М+GP-
280Т, вторая очередь два котла ТТ-4000 с 
горелками "Olion" GP-400М-1 

92 880,00 46440,00 46440,00                                       

1.2.2 

Ввод в эксплуатацию котельной ЖК 
"Центральный" установленной тепловой 
мощностью 13,378 Гкал/ч на базе двух котлов 
ASGX7000  

2 110,00 550,00                       1560,00             

1.2.3 

Строительство новой котельной №2 д. Малые 
Вяземы установленной тепловой мощностью 33 
Гкал/ч на базе четырех котлов Eurotherm-11,63, 
Q=10 Гкал/ч и двух котлов Eurotherm-7,56, Q=6,5 
Гкал/ч.  

148 500,00                 148500,00                       

1.2.4 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
№3 г. Голицыно, мкр. Северный установленной 
тепловой мощностью 1,548 Гкал/ч на базе одного 
котла LAVART 1000R (0,86 Гкал/ч) с горелками 
CIB UNIGAS (300-1650 кВт) и одного кола 

9 288,00         9288,00                                 
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ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 
LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) с горелкой CIB 
UNIGAS (240-1320 кВт) 

1.2.5 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
"Бутынь" установленной тепловой мощностью 
11,18 Гкал/ч на базе трех котлов LAVART 3000М 
(2,58 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (550-4100 
кВт) и одного котла LAVART  4000М (3,44 Гкал/ч) 
с горелкой CIB UNIGAS (750-5460 кВт) 

67 080,00   46956,00   20124,00                                 

1.2.6 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
№7 с. Лайково установленной тепловой 
мощностью 7,74 Гкал/ч на базе трех котлов 
LAVART 2000М (1,72 Гкал/ч) с горелками CIB 
UNIGAS (480-2670 кВт) и одного котла LAVART  
3000М (2,58 Гкал/ч) с горелкой CIB UNIGAS (550-
4100 кВт) 

46 440,00 18576,00     27864,00                                   

1.2.7 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
№8 с. Лайково установленной тепловой 
мощностью 7,74 Гкал/ч на базе трех котлов 
LAVART 2000М (1,72 Гкал/ч) с горелками CIB 
UNIGAS (480-2670 кВт) и одного котла LAVART  
3000М (2,58 Гкал/ч) с горелкой CIB UNIGAS (550-
4100 кВт) 

46 440,00   23220,00   23220,00                                   

1.2.8 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
«Фуньково» установленной тепловой мощностью 
3,44 Гкал/ч на базе двух котлов LAVART 2000М 
(1,72 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (480-2670 
кВт)  

20 640,00                           20640,00             

1.2.9 
Стрительство газовой блочной модульной 
котельной Одинцовский г.о. п. Гарь-Покровское (в 
т.ч. ПИР) 

250 000,00     75000,00 175000,00                                   

1.2.10 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
№4 д. Зайцево установленной тепловой мощностью 
18,06 Гкал/ч на базе трех котлов LAVART 3000М 
(2,58 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (550-4100 
кВт) и трех котлов LAVART  4000М (3,44 Гкал/ч) с 
горелкой CIB UNIGAS (750-5460 кВт) 

108 360,00         108360,00                                 

1.2.11 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
№5 д. Крюково установленной тепловой 
мощностью 1,72 Гкал/ч на базе двух котлов 
LAVART 1000R (0,86 Гкал/ч) с горелками CIB 
UNIGAS (300-1650 кВт)  

10 320,00         10320,00                                 

1.2.12 

Строительство новой котельной №6  с. 
Перхушково установленной тепловой мощностью 
50 Гкал/ч на базе трех котлов Eurotherm-11,63, 
Q=10 Гкал/ч и одного котла Eurotherm-23,26, Q=20 
Гкал/ч.  

250 000,00                 100000,00         150000,00             

1.2.13 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
№9 г. Кубинка установленной тепловой 
мощностью 4,73 Гкал/ч на базе двух котлов 
LAVART 2000М (1,72 Гкал/ч) с горелками CIB 
UNIGAS (480-2670 кВт) и одного котла LAVART  
1500М (1,29 Гкал/ч) с горелкой CIB UNIGAS (480-
2670 кВт) 

28 380,00                   

  

  28380,00                   

1.2.14 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
"Юдино" установленной тепловой мощностью 
1,548 Гкал/ч на базе одного котла LAVART 1000R 
(0,86 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (300-1650 
кВт) и одного котла LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) 
с горелкой CIB UNIGAS (240-1320 кВт) 

9 300,00                   

  

        9300,00             

1.2.15 
Ввод в эксплуатацию газовой блочно-модульной 
отопительной котельной тепловой мощностью 
40МВт (БМК-40МВт.) 

221 019,82 221019,82                                         

1.2.16 

Ввод в эксплуатацию котельной ООО "Град-
Инвест" д. Мякинино установленной тепловой 
мощностью 56,76 Гкал/ч на базе четырех котлов 
Термотехник ТТ100  

150,00 150,00                                         

1.2.17 Строительство новой БМК 10,5 МВт с. Ершово с 70 000,00 6500,00 63500,00                                       



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

269 

№ 
 п/п Наименование мероприятия Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 
переключением нагрузки существующих 
потребителей тепловой энергии с. Ершово, 
замещение котельной "ДО Ершово" 

1.2.18 

Строительство новой БМК ГБУЗ МО "Московский 
областной книнический противотуберкулезный 
диспансер", г.Одинцово, ул.Луначарского,16 (в т.ч. 
ПИР и изыскательные работы) с замещением 
котельной Противотуберкулезного диспансера  

10 887,81 3281,12 6871,47 735,22                                     

1.2.19 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
д.Семенково установленной тепловой мощностью 
1,376Гкал/ч на базе двух котлов LAVART  800R 
(0,688 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (240-1320 
кВт) 

11 008,00   11008,00                                       

1.2.20 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
ЖК "Немчиновка-Резиденц" установленной 
тепловой мощностью 1,376Гкал/ч на базе двух 
котлов LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) с горелками 
CIB UNIGAS (240-1320 кВт) 

11 008,00 11008,00                                         

1.2.21 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
ЖК "Высокие Жаворонки" установленной 
тепловой мощностью 1,376Гкал/ч на базе двух 
котлов LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) с горелками 
CIB UNIGAS (240-1320 кВт) 

11 008,00 11008,00                                         

1.2.22 

Строительство новой котельной "Изумрудная 
долина" установленной тепловой мощностью 20 
Гкал/ч на базе двух котлов Eurotherm-11,63, Q=10 
Гкал/ч 

120 000,00 120000,00                                         

1.2.23 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
КД "Грибовский лес" установленной тепловой 
мощностью 1,376Гкал/ч на базе двух котлов 
LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) с горелками CIB 
UNIGAS (240-1320 кВт) 

12 384,00     12384,00                                     

1.2.24 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
КД "Точка отсчета" установленной тепловой 
мощностью 0,344 Гкал/ч в составе 2 котлов по 200 
кВт 

4 128,00     4128,00                                     

1.2.25 Строительство котельной  Одинцовский г.о. г.п. 
Голицыно, п. Бутынь, в/г № 34 (в т.ч. ПИР) 37 500,00     11250,00 26250,00                                   

1.2.26 Строительство котельной  Одинцовский г.о.,  д. 
Аниково (в т.ч. ПИР) 9 250,00         2775,00 6475,00                               

1.2.27 

Строительство новой газовой БМК  «Лесные 
Поляны» малой мощности  с замещением 
котельной «Лесные Поляны». Оформление ЗУ. 
ПИР и СМР БМК в составе 2 котлов по 200 кВт. 
Технологическое присоединение к сетям 
газораспределения. 

23 000,00   23000,00                                       

1.2.28 
Строительство блочно-модульной котельной 
Одинцово, ТУ Голицыно, Петровское шоссе, д 45 
(в т.ч ПИР) 

840,00         252,00 588,00                               

1.2.29 

Строительство новой газовой БМК  №7, Голицыно 
малой мощности с замещением котельной №7, 
Голицыно. ПИР и СМР по установке БМК в 
составе 2 котлов по 125кВт.Технологическое 
присоединение к сетям газораспределения 
возможно только после реконструкции ГРС 
Голицыно 

23 500,00   23500,00                                       

1.2.30 
Строительство котельной  Одинцовский г.о.,  
поселок Путевой Машинной Станции-4 (в т.ч. 
ПИР) 

40 500,00     12150,00 28350,00                                   

1.2.31 

Строительство новой газовой БМК «Ястребки» 
малой мощности с замещением котельной 
«Ястребки». Оформление ЗУ.  ПИР и СМР  БМК в 
составе 2 котлов по 60 кВт. Технологическое 
присоединение к сетям газораспределения. 

21 000,00     21000,00                                     

1.2.32 
Строительство новой газовой БМК "Акулово" с 
замещением котельной "Акулово". БМК в составе 2 
котлов по 100 кВт. Технологическое 

23 000,00     23000,00                                     
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№ 
 п/п Наименование мероприятия Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 
присоединение к сетям газораспределения 

1.2.33 

Строительство новой газовой БМК  "ст. Кубинка-2" 
малой мощности с замещением котельной "ст. 
Кубинка-2". ПИР и СМР по установке БМК в 
составе 2 котлов по 80 кВт. Технологическое 
присоединение к сетям газораспределения. 

6 000,00     6000,00                                     

1.2.34 Реконструкция котельной "Центральная". 
Одинцовский г.о. д.Чупряково (в т.ч. ПИР) 155 000,00         46500,00 108500,00                               

1.2.35 
Строительство ЦТП (Московская обл, 
Одинцовский г.о., г. Звенигород,мкр- н 
Восточный). ПИР, СМР.  

50 000,00     6000 44000                                   

1.2.36 
Строительство новой блочно-модульной котельной 
"Новая Жуковка-2" поселок д/х Жуковка, Жуковка-
2) мощностью 1,3 МВт 

45 000,00     45000,00 
                                  

  

1.2.37 

Строительство новой БМК МВКУ-0,5Г мощностью 
0,5МВт для подключения Звенигородского 
историко-архитектурного музея (г. Звенигород, 
ул.Московская, 31/2) 

19 530,00   19530,00   

                                  

  

1.2.38 Реконструкция котельной по адресу: Одинцовский 
г.о., п. Фуньково  (в т.ч. ПИР) 15750,00     4725,00 11025,00                                   

1.3 Вывод из эксплуатации источников (или 
перевод нагрузки) 6 776,00 6 476,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1  Вывод из эксплуатации котельной №1-а 150,00     150,00                                     
1.3.2  Вывод из эксплуатации котельной Одинцово -1 150,00     150,00                                     

1.3.3 
Вывод из эксплуатации котельной АО 
«Союзэнерго», мкр. Восточный, 4а с 
переключением тепловой нагрузки на БМК-40МВт 

6020,00 6020,00                                         

1.3.4 Переключение части тепловой нагрузки котельной 
ФОК «Звезда» ул. Московская, 47 на БМК-40МВт 456,00 456,00                                         

Итого затрат по источникам 8112382,56 882297,10 739982,87 1841121,09 2220660,50 1028773,50 941167,50 0,00 0,00 0,00 248500,0 0,00 28380,0 0,00 0,00 181500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Таблица 4.1-5 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей на период до 2041 г. (Сценарий 2) 

№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей 

2.1 

Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективных  потребителей 
 (и/или существующих потребителей из 
технологической зоны переключаемой 
котельной) 

2267572,71 551123,01 431611,45 423617,78 257270,02 171897,56 46494,34 6712,05 0,00 68164,11 56473,36 20411,24 133187,76 0,00 1272,97 99337,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 

БМК "Импульс":Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу UP квартал Сколковский, ул. Чистяковой 
к.1 

2 264,16 2264,16                                         

2.1.2 
БМК "Импульс":Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу UP квартал Сколковский, ул. Чистяковой 
к.2 

33 223,44 33223,44                                         

2.1.3 3 066,71 3066,71                                         

2.1.4 

Котельная №2:Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Торгово-складской комплекс «Галерея 
Одинцово» вблизи д. Лохино (50:20:0010336:250; 
50:20:0010336:251) 

6 658,14 6658,14                                         

2.1.5 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 

2 891,92 2891,92                                         
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№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2.1.6 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 

9 593,43     9593,43                                     

2.1.7 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 

7 313,02           7313,02                               

2.1.8 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 

1 277,82                 1277,82                         

2.1.9 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Школа 
на 2150 мест по адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, 
ЖК "Одинбург" (50:20:0030114:316) 

2 353,89     2353,89                                     

2.1.10 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Дошкольная образовательная 
организация на 270 мест  по адресу г. Одинцово, 
мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 

27 137,51     27137,51                                     

2.1.11 2 226,53     2226,53                                     

2.1.12 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Дошкольная образовательная 
организация на 380 мест  по адресу г. Одинцово, 
мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 

9 489,45                 9489,45                         

2.1.13 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Торгово-развлекательный  центр по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 

5 716,58                 5716,58                         

2.1.14 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Кафе по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 

1 294,49                 1294,49                         

2.1.15 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКД 
ЖК Единый Стандарт по адресу г. Одинцово, 
мкр.2, корп.5/1 (секция 2,3,4), корп.5/2 (секция 4,5), 
к.н.з.у. 50:20:0030102:0037, 50:20:0030101:48, 
50:20:0030101:43, 50:20:0030102:43, застройщик 
ООО «Рантект-МФД» 

5 323,35     5323,35                                     

2.1.16 

Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.11 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

1 087,38 1087,38                                         

2.1.17 Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.17, 2.6 с встроенно-
пристроенным ДОУ на 60 мест по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

18 384,77     18384,77                                     

2.1.18 2 891,92     2891,92                                     

2.1.19 1 504,42     1504,42                                     

2.1.20 

Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.18 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

1 735,87     1735,87                                     

2.1.21 Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.19 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

17 788,97     17788,97                                     

2.1.22 3 497,20     3497,20                                     

2.1.23 2 835,26     2835,26                                     
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2.1.24 Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.20  по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

41 195,51     41195,51                                     

2.1.25 6 994,41     6994,41                                     

2.1.26 1 446,56     1446,56                                     

2.1.27 
Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.21, 2.8  по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

5 313,06     5313,06                                     

2.1.28 1 678,01     1678,01                                     

2.1.29 

Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.22 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

5 786,25     5786,25                                     

2.1.30 

Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.23, 2.9 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

5 111,30     5111,30                                     

2.1.31 

Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.24, 2.10 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

1 388,70     1388,70                                     

2.1.32 

Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.25 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

1 157,25     1157,25                                     

2.1.33 
Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.26 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

10 088,09     10088,09                                     

2.1.34 1 157,25     1157,25                                     

2.1.35 
Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.27 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

12 912,75     12912,75                                     

2.1.36 2 488,09     2488,09                                     

2.1.37 
Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 350 мест  по адресу г. Одинцово, 
микрорайон Одинцово-1 (50:20:0030206:1990)  

2 959,17     2959,17                                     

2.1.38 1 967,32     1967,32                                     

2.1.39 
Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-1 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

12 441,98 12441,98                                         

2.1.40 4 918,31 4918,31                                         

2.1.41 

Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-2 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

1 735,87 1735,87                                         

2.1.42 

Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-3 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

1 562,29       1562,29                                   

2.1.43 

Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-4 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

2 777,40       2777,40                                   
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2.1.44 

Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-7 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

1 735,87       1735,87                                   

2.1.45 

Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-8 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

1 793,74       1793,74                                   

2.1.46 

Котельная №1 п. Красный: Котельная №1 п. 
Красный: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
К-5 по адресу г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 
"Одинград Семейный" (50:20:0030114:1150) 

3 182,44                 3182,44                         

2.1.47 

Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-6 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

2 950,99                 2950,99                         

2.1.48 

Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-9 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

2 256,64                 2256,64                         

2.1.49 

Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-10 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

2 372,36                 2372,36                         

2.1.50 

Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД со встроенно-
пристроенным Д/с К-11 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

3 587,47                 3587,47                         

2.1.51 
Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 360 мест  по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0040111:2567) 

13 873,70   13873,70                                       

2.1.52 5 091,90   5091,90                                       

2.1.53 

Котельная "Трехгорка 1": Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. Трехгорка, застройщик ООО "Ореол" 
(50:20:0010336:33150) 

22 261,05 22261,05                                         

2.1.54 

БМК-40МВт: Строительство участка тепловой сети 
от ГТУ ТЭЦ ООО «МЭК» до ТК-5 для 
переключения нагрузок от котельных ФОК 
«Звезда» и «Академия дзюдо» (МП «ЗИС») на 
ГТУ-ТЭЦ 

4 011,00 4 011,00                                         

2.1.55 

БМК-40МВт: Строительству участка тепловой сети 
от существующей тепловой сети котельной ФОК 
«Звезда» до котельной мкр. Восточный пр. 
Строителей д.8 (ЗАО «Союзэнерго») 

509,50 509,50                                         

2.1.56 

БМК-40МВт: Строительство участка тепловой сети 
от ГТУ-ТЭЦ до котельной №4 (Восточный) (ООО 
«УК Энергоцентр») диаметром 400 мм и длиной 
около 95 м в двухтрубном исчислении). 

8 128,30 535,9 7592,4                                       

2.1.57 

БМК-40МВт: Строительство ЦТП - 2 для 
поддержания температурного графика 95-700С и 
сохранения котельной котельной №4 (Восточный) 
(ООО «УК Энергоцентр») в качестве резервного 
(пикового) источника тепловой энергии 

17 025,20 1122,5 15902,7                                       
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2.1.58 

БМК-40МВт: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№1 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

4 038,82     4038,82                                     

2.1.59 

БМК-40МВт: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№2 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

2 140,91   2140,91                                       

2.1.60 

БМК-40МВт: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№4 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

8 042,89       8042,89                                   

2.1.61 

БМК-40МВт: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№5 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

9 200,14         9200,14                                 

2.1.62 

БМК-40МВт: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№6 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

3 471,75   3471,75                                       

2.1.63 

БМК-40МВт: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№7 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

10 491,61         10491,61                                 

2.1.64 

БМК-40МВт: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№9 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

2 603,81     2603,81                                     

2.1.65 

БМК-40МВт: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№10 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

6 654,19     6654,19                                     

2.1.66 

БМК-40МВт: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№13 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

4 339,69     4339,69                                     

2.1.67 

БМК-40МВт: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№3 (стр. на месте котельной ООО "Союзэнерго") 

867,94     867,94                                     

2.1.68 

БМК-40МВт: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, Санаторий Подмосковье, 
р-н Восточный, мкр-н №2, корп.1, к.н.з.у. 
50:49:0010110:1382, застройщик ГК "Гефест" ООО 
"Инвестстрой" 

8 332,20 

  

    8332,20                                   

2.1.69 

БМК-40МВт: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, Санаторий Подмосковье, 
р-н Восточный, мкр-н №2, корп.2, к.н.з.у. 
50:49:0010110:1382, застройщик ГК "Гефест" ООО 
"Инвестстрой" 

1 215,11 

  

    1215,11                                   

2.1.70 
БМК-40МВт: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №2, 

2 835,26 2835,26                                         
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корп.3, застройщик ООО "БРИЗ" 

2.1.71 

Котельная №4 Восточный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД по адресу г. Звенигород, р-н 
Восточный, мкр-н №3, №3 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

3 413,89 3413,89                                         

2.1.72 

Котельная ул. Ленина,30: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Звенигород, ул. Макарова, вл. 19, 
застройщик ЗАО «ЮИТ СититСтрой» 

4 608,40   4608,40                                       

2.1.73 

Котельная ул. Лермонтова, 6: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Звенигород, квартал ограниченный ул. 
Пролетарская, Чехова, Почтовая, Соловьёвская. 
застройщик ООО «Запад-МГ» 

3 676,36   3676,36                                       

2.1.74 

Котельная  «Пром. парк Одинцово-1»: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Малоэтажная жилая 
застройка  по адресу д. Ликино, уч.80-
82,53,96П,97П,98П 

2 588,99 2588,99                                         

2.1.75 

Котельная "Летний Отдых": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
550 мест  по адресу пос. Летний Отдых 

5 496,94   5496,94                                       

2.1.76 

Котельная "Митькино": Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Малоэтажная жилая застройка  по 
адресу д. Митькино (50:20:0070312:4135; 
50:20:0070312:4137; 50:20:0070312:4139; 
50:20:0070312:4138) 

5 178,55         5178,55                                 

2.1.77 

Котельная "Митькино": Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 85 посещений в 
смену по адресу д. Митькино 

5 110,39         5110,39                                 

2.1.78 

Котельная "Митькино": Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 325 мест  по адресу д. Митькино 
(ООО "СДИ") 

3 676,36   3676,36                                       

2.1.79 

Котельная "Митькино": Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
650 мест  по адресу д. Митькино 

3 022,73   3022,73                                       

2.1.80 

Котельная «ГОЛАЗ»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 290 мест  по адресу д. Малые 
Вяземы, ул. Петровское шоссе 

15 844,61   15844,61                                       

2.1.81 

Котельная «Горки-10»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. Горки-10 

10 424,36         10424,36                                 

2.1.82 

Котельная «Горки-10»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 150 мест  по адресу п. Горки-10 
(50:20:0041615:1509) 

6 161,79         6161,79                                 

2.1.83 

Котельная «Горки-10»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:ФОК по адресу п. Горки-10 
(50:20:0041615:13510 

1 605,17                             1605,17             
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2.1.84 

Котельная «Горки-10»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Дом культуры по адресу пос. Горки-10 
(50:20:0041615:662) 

2 692,55 2692,55                                         

2.1.85 

Котельная «Новоивановское»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Больничный стационар (200 коек) по 
адресу р.п. Новоивановское, Большой бульвар, 
север   

4 742,08   4742,08                                       

2.1.86 

Котельная «Новоивановское»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 190 мест  по адресу р.п. 
Новоивановское, "РЕВЕС" (50:20:0020109:3243) 

9 838,16   9838,16                                       

2.1.87 

Котельная «Новоивановское»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 110 мест  по адресу р.п. 
Новоивановское, "ГК ПИК"  

3 728,14   3728,14                                       

2.1.88 

Котельная «Новоивановское»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многофункциональный зрелищный 
центр по адресу р.п. Новоивановское 
(50:20:0020411:2920) 

26 501,02 26501,02                                         

2.1.89 

Котельная «Новоивановское»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Детский сад на 300 мест по адресу р.п. 
Новоивановское, ул.Агрохимиков,6, к.н.з.у. 
50:20:0000000:308367 

2 640,77     2640,77                                     

2.1.90 

Котельная «Саввинская Слобода»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Офис врача общей практики по адресу 
с. Саввинская Слобода, к.н.з.у. 
50:20:0000000:308313 

7 366,33   7366,33                                       

2.1.91 

Котельная «Сосны»: Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. Сосны 

2 330,09         2330,09                                 

2.1.92 

Котельная «ул. Чистяковой, 30»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Инвестиционный проект ООО 
«Ореол» (многофункциональный гостиничный, 
офисный и торговый комплекс) по адресу п. 
Трехгорка (50:20:0010336:33150) 

8 679,37 8679,37                                         

2.1.93 

Котельная «ул. Чистяковой, 30»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Детский сад на 400 мест по адресу 
г.Одинцово ул. Кутузовская, к.н.з.у. 
50:20:0010336:38826 

3 003,23     3003,23                                     

2.1.94 

Котельная «Университет»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общежитие для студентов МГИМО по 
адресу г. Одинцово, ш. Подушкинское, д.1 км, 
к.н.з.у. 50:20:0030120:1 

3 831,70   3831,70                                       

2.1.95 

Котельная «Успенское»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Малоэтажная жилая застройка  по 
адресу с. Успенское 

3 298,16         3298,16                                 

2.1.96 

Котельная «Центральная», д. Чупряково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Среднеэтажная жилая 
застройка по адресу д. Чупряково 

8 563,65                       8563,65                   

2.1.97 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское. ш., 1 

13 053,35                 13053,35                         
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2.1.98 1 883,11                 1883,11                         

2.1.99 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 2 

4 640,52           4640,52                               

2.1.100 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 3 

4 763,74                 4763,74                         

2.1.101 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 4 

5 582,08           5582,08                               

2.1.102 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 5 

3 093,68                 3093,68                         

2.1.103 1 099,39                 1099,39                         

2.1.104 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Садовая, 6 

3 489,70       3489,70                                   

2.1.105 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 7 

2 314,50                 2314,50                         

2.1.106 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 8 

4 506,01           4506,01                               

2.1.107 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Садовая, 8 

6 526,68       6526,68                                   

2.1.108 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 9 

4 763,74                 4763,74                         

2.1.109 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 10 

4 438,76           4438,76                               

2.1.110 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 11 

4 050,37                       4050,37                   

2.1.111 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 12 

5 851,09           5851,09                               

2.1.112 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 15 

2 950,99                       2950,99                   

2.1.113 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 17 

5 091,90                       5091,90                   

2.1.114 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 18 

4 911,94                       4911,94                   

2.1.115 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 19 

6 006,46                       6006,46                   

2.1.116 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 20 

3 832,39                       3832,39                   
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2.1.117 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 21 

1 760,51                       1760,51                   

2.1.118 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 22 

3 400,57                       3400,57                   

2.1.119 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 23 

4 696,03                       4696,03                   

2.1.120 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 25 

2 017,62                       2017,62                   

2.1.121 880,26                       880,26                   

2.1.122 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 26 

289,31                       289,31                   

2.1.123 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 27 

289,31                       289,31                   

2.1.124 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 29 

1 864,07                       1864,07                   

2.1.125 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 31 

1 656,95                       1656,95                   

2.1.126 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 33 

2 640,77                       2640,77                   

2.1.127 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 35 

2 430,22                       2430,22                   

2.1.128 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 37 

7 734,20                       7734,20                   

2.1.129 1 851,60                       1851,60                   

2.1.130 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 39 

3 529,61                       3529,61                   

2.1.131 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 41 

5 091,90                       5091,90                   

2.1.132 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 32 

4 640,52                       4640,52                   

2.1.133 2 774,20                       2774,20                   

2.1.134 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 30 

3 313,91                       3313,91                   

2.1.135 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Садовая, 2 

5 268,52           5268,52                               
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2.1.136 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. М. Жукова, 2 

3 238,64           3238,64                               

2.1.137 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Садовая, 14 

3 158,57       3158,57                                   

2.1.138 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. М. Жукова, 4 

5 064,35                 5064,35                         

2.1.139 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 28 

2 808,41                       2808,41                   

2.1.140 

Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Бассейн 
в реконструируемой школе №12 по адресу г. 
Одинцово, ул. Молодежная, д.16-в 
(50:20:0030101:547) 

2 624,26                             2624,26             

2.1.141 
Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. М. Жукова, 16 

983,66       983,66                                   

2.1.142 
Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. М. Жукова, 10 

3 637,13       3637,13                                   

2.1.143 
Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. М. Жукова, 12 

3 959,40       3959,40                                   

2.1.144 
Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. М. Жукова, 14 

3 298,16       3298,16                                   

2.1.145 
Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Садовая, 10 

11 008,85       11008,85                                   

2.1.146 

Котельная №1 Горки-2: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
830 мест  по адресу п. Горки 2, 50:20:0040710:1368 

4 223,96     4223,96                                     

2.1.147 

Котельная №1 Горки-2: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:СОШ на 550 мест по адресу г. 
Одинцово, п. Горки-2, к.н.з.у. 50:20:0040710:1539 

3 008,85     3008,85                                     

2.1.148 

Котельная №10 "Лесной Городок": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 150 посещений в 
смену по адресу д.п. Лесной Городок, ЖК "Лесной 
Городок", ул. Грибовская 

7 093,83   7093,83                                       

2.1.149 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, ЖК «Гусарская баллада" 
(50:20:0070227:13595) 

1 546,84   1546,84                                       

2.1.150 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, ЖК «Гусарская баллада" 
(50:20:0070227:10272) 

14 812,80   14812,80                                       

2.1.151 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. ВНИИССОК (50:20:0070227:2697) 

1 388,70   1388,70                                       
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2.1.152 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 360 мест  по адресу ЖК 
"Гусарская баллада" (50:20:0070227:13595) 

1 851,60                             1851,60             

2.1.153 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ФОК с спортивным залом и бассейном 
по адресу г. Одинцово, ЖК «Гусарская слобода» 
(50:20:0070227:13595) 

7 001,36   7001,36                                       

2.1.154 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКД ЖК Гусарская Баллада по адресу 
г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 2, к.н.з.у. 
50:20:0070227:1448, 50:20:0070227:1457 
застройщик ГК «АлеутСтрой» 

1 294,49     1294,49                                     

2.1.155 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Детский сад на 400 мест по адресу 
Одинцовский г.о., ул. Триумфальная ЖК 
«Гусарская баллада» к.н.з.у. 50:20:0070227:996 

3 521,03   3521,03                                       

2.1.156 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Школа на 2200 мест по адресу 
Одинцовский г.о., ул. Триумфальная ЖК Гусарская 
баллада к.н.з.у. 50:20:0070227:13595 

5 582,08     5582,08                                     

2.1.157 

Котельная №2 ул. Некрасова, ООО «УК 
Энергоцентр»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, ул.Некрасова, д.27/7 
застройщик ЗАО "Стройпромавтоматика" 

10 357,39 10357,39                                         

2.1.158 

Котельная №2 ул. Некрасова, ООО «УК 
Энергоцентр»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКД 
ЖК Некрасовский по адресу г.Звенигород, ул. 
Некрасова д.27/8, к.н.з.у. 50:49:0010105:3293, 
застройщик ООО «Шервудстрой» 

10 511,30   10511,30                                       

2.1.159 

Котельная №2, г. Кубинка, ул. Колхозная: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Кубинка, ул. 
Колхозная 

6 834,93       6834,93                                   

2.1.160 

Котельная №2, г. Кубинка, ул. Колхозная: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Кубинка, Наро-
Фоминское шоссе, 18 (50:20:0100105:251) 

7 456,29       7456,29                                   

2.1.161 

Котельная №2, г. Кубинка, ул. Колхозная: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общественно-жилая 
застройка по адресу г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, д.26, д. 28, д.30 

3 779,92                       3779,92                   

2.1.162 

Котельная №2, п. Большие Вяземы: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. Большие Вяземы (50:20:0041411:4922) 

5 496,94                             5496,94             

2.1.163 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 3-55 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
44 (50:20:0030103) 

2 083,05 2083,05                                         

2.1.164 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 4-57 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
46 (50:20:0030103) 

2 777,40   2777,40                                       
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2.1.165 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 5-56 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
45 (50:20:0030103) 

3 008,85     3008,85                                     

2.1.166 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 6-54 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
43 (50:20:0030103) 

5 439,07     5439,07                                     

2.1.167 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 7-46 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
35 (50:20:0030103) 

1 295,46 1295,46                                         

2.1.168 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 8-47 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
36 (50:20:0030103) 

5 207,62 5207,62                                         

2.1.169 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 9-44 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
33 (50:20:0030103) 

4 102,28   4102,28                                       

2.1.170 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 10-45 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
34 (50:20:0030103) 

1 504,42     1504,42                                     

2.1.171 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 11-48 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
37 (50:20:0030103) 

8 960,24       8960,24                                   

2.1.172 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 12-49 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
38 (50:20:0030103) 

5 265,49         5265,49                                 

2.1.173 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 13-50 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
39 (50:20:0030103) 

2 588,99           2588,99                               

2.1.174 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 14-51 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
40 (50:20:0030103) 

1 346,27 1346,27                                         

2.1.175 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 15-53 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
42 (50:20:0030103) 

1 864,07 1864,07                                         

2.1.176 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-6 ЖК 
"Одинград" (50:20:0030115:2555) 

828,48 828,48                                         

2.1.177 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-7 ЖК 
"Одинград" (50:20:0030115:2555) 

10 704,56 10704,56                                         

2.1.178 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-8 ЖК 
"Одинград" (50:20:0030115:2555) 

724,92 724,92                                         

2.1.179 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-1 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

4 281,82       4281,82                                   

2.1.180 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-2 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

1 099,39       1099,39                                   
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2.1.181 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-3 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

1 143,32       1143,32                                   

2.1.182 2 198,77       2198,77                                   

2.1.183 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-4 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

11 572,50       11572,50                                   

2.1.184 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-5 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

1 157,25       1157,25                                   

2.1.185 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, ул.Маршала 
Жукова,д.23А,корп.1,2 (50:20:0030103:2123) 

1 403,41   1403,41                                       

2.1.186 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения  потребителя:Больничный сстационар 
на 600 коек (реконструкция) ГБУЗ МО 
"Одинцовская ЦРБ" по адресу ул. М. Бирюзова, 3Г 
(50:20:0030103:56) 

517,80   517,80                                       

2.1.187 

Котельная №4: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Пристройка на 500 мест к СОШ №14 
по адресу г. Одинцово, ул. М.Крылова д.5 к.н.з.у. 
50:20:0030124:75 

4 867,30     4867,30                                     

2.1.188 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 17, корп.2 по адресу г. Одинцово, микрорайон 
6-6а (50:20:0030106) 

2 256,64           2256,64                               

2.1.189 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 23 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

810,07           810,07                               

2.1.190 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 3 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

4 194,16         4194,16                                 

2.1.191 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 11  по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

1 157,25         1157,25                                 

2.1.192 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 12 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

10 241,66         10241,66                                 

2.1.193 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 20 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

3 766,22         3766,22                                 

2.1.194 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 9 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

6 792,65         6792,65                                 

2.1.195 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 10 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

7 522,12         7522,12                                 

2.1.196 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 4 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

2 835,26                     2835,26                     
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2.1.197 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 6 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

3 182,44                     3182,44                     

2.1.198 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 7 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

2 893,12                     2893,12                     

2.1.199 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 15 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

3 362,70                     3362,70                     

2.1.200 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: ЖК 
Дом на Баковке по адресу Одинцово, д. Мамоново, 
ш. Можайское, вблизи д.136 

5 695,78 5695,78                                         

2.1.201 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, мкр 6-6а, к.н.з.у. 
50:20:0030106:3620, застройщик ООО «СЗ 
«ЮАССТРОЙ» 

5 313,06       5313,06                                   

2.1.202 

Котельная №7: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, микрорайон 7-7а, ЖК "Сердце 
Одинцово" (50:20:0030107:36) 

5 207,62 5207,62                                         

2.1.203 

Котельная №7: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, микрорайон 7-7а, ЖК "Сердце 
Одинцово" (50:20:0030107:38) 

8 390,06     8390,06                                     

2.1.204 

Котельная №7: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, микрорайон 7-7а, ЖК "Сердце 
Одинцово" (50:20:0030107:30) 

5 323,35         5323,35                                 

2.1.205 

Котельная №7 "Лесной Городок": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д.п. Лесной Городок (между ул. 
Молодежная и Грибовская) 

11 433,17   11433,17                                       

2.1.206 

Котельная №7 "Лесной Городок": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 100 мест  по адресу д.п. Лесной 
Городок, вблизи ул. Энергетиков д.2 

673,14     673,14                                     

2.1.207 

Котельная №7 "Лесной Городок": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:СОШ Пристройка на 950 мест к 
МБОУ «Немчиновский лицей» по адресу р.п. 
Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6, к.н.з.у. 
50:20:0020101:76 

10 357,39         10357,39                                 

2.1.208 

Котельная №8а: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, микрорайон 8 (50:20:0030211) 

8 137,72                     8137,72                     

2.1.209 

Котельная №9 "Лесной Городок": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д.п. Лесной Городок, ул. Лесная, 6 
(50:20:0071307:357) 

828,48   828,48                                       

2.1.210 

Котельная №9, АО «Одинцовская теплосеть»: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ 350 мест  по 
адресу г. Одинцово, ЖК Одинцовский парк" 
(50:20:0020321:3348)  

4 815,52   4815,52                                       



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

284 

№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2.1.211 

Котельная АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу п. Заречье 
(50:20:0020202:10186) 

5 740,33         5740,33                                 

2.1.212 

Котельная АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 750 мест  по адресу п. Заречье 
(50:20:0020202:10186) 

1 909,46         1909,46                                 

2.1.213 

Котельная АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Спортивные залы по 
адресу п. Заречье (50:20:0020202:601) 

2 716,33       2716,33                                   

2.1.214 

Котельная АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД Резиденции 
«Сколково» по адресу р.п. Заречье, ул. Заречная, 
корпус 5.1, к.н.з.у. 50:20:0020202:7859, застройщик 
АО «Заречье» им. С.А. Кушнарева 

1 553,39   1553,39                                       

2.1.215 

Котельная Нахабинское шоссе, 2: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Звенигород, микрорайон Пронина, 
застройщик ООО "ПИФ", ООО "Паритет" 

1 909,46   1909,46                                       

2.1.216 

Котельная Нахабинское шоссе, 2: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя: блокированный 4-х квартирный 
жилой дом по адресу г. Звенигород, ул. 
Первомайская, уч.21Б, к.н.з.у. 50:49:0010102:241, 
застройщик ООО "ВЕРИТАС" 

8 679,37     8679,37                                     

2.1.217 

Котельная Назарьево (Промзона): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу пос. Назарьево 
(50:20:0041514:1901;50:20:0000000:773) 

6 712,05             6712,05                             

2.1.218 

Котельная мкр. Немчиновка»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:СОШ на 550 мест по адресу с. 
Немчиновка, ул. Московская, 5, к.н.з.у. 
50:20:0010208:732 

11 977,54     11977,54                                     

2.1.219 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу Район Кунцево, ЖК 
"Мякинино парк", корп.1+корп.2 

30 982,05 30982,05                                         

2.1.220 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу Район Кунцево, ЖК 
"Мякинино парк", корп.3 

9 672,06   9672,06                                       

2.1.221 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ  по адресу Район 
Кунцево, ЖК "Мякинино парк" 

1 446,56 1446,56                                         

2.1.222 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение  по адресу Район Кунцево, ЖК 
"Мякинино парк" 

6 307,01 6307,01                                         
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2.1.223 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Торгово-офисный 
комплекс корп.4 по адресу Район Кунцево, ЖК 
"Мякинино парк" 

14 120,61     14120,61                                     

2.1.224 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Торгово-офисный 
комплекс корп.5 по адресу Район Кунцево, ЖК 
"Мякинино парк" 

2 553,44     2553,44                                     

2.1.225 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Торгово-офисный 
комплекс корп.6 по адресу Район Кунцево, ЖК 
"Мякинино парк" 

2 286,63     2286,63                                     

2.1.226 

Котельная ООО «КТТ-Дубки»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. ВНИИССОК (50:20:0070227:710) 

13 944,86       13944,86                                   

2.1.227 

Котельная ООО «КТТ-Дубки»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. ВНИИССОК  

3 413,89                             3413,89             

2.1.228 

Котельная ООО «КТТ-Дубки»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 80 мест  по адресу п. 
ВНИИССОК (50:20:0070227:710) 

1 504,42   1504,42                                       

2.1.229 

Котельная ООО «МНЗ»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД по адресу г. Одинцово, ул. 
Маковского, вл. 28, к.н.з.у. 50:20:0030213:441 (I и II  
очередь), застройщик АО «СЗ «Вектор 
Недвижимости» 

21 448,90     21448,90                                     

2.1.230 1 614,09     1614,09                                     

2.1.231 

Котельная ООО «МНЗ»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД по адресу г. Одинцово, ул. 
Маковского, вл. 28, к.н.з.у. 50:20:0030213:441 (III и 
IV очередь), застройщик АО «СЗ «Вектор 
Недвижимости» 

2 488,40       2488,40                                   

2.1.232 

Котельная ООО «МНЗ»: Строительство участков 
тепловых сетей для теплоснабжения 
существующих жилых домов по ул Восточная 
6а;6б 

25 000,00 25000                                         

2.1.233 

Котельная пр. Ветеранов,6: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Звенигород, ул. Дзержинского. 
Застройщик ООО «РТР-Сервис» 

10 762,42   10762,42                                       

2.1.234 

Котельная пр. Ветеранов,6: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 45 мест  по адресу г. Звенигород, 
ул. Дзержинского, пер. Чайковского, 
проектируемый проезд 

690,59   690,59                                       

2.1.235 

Котельная филиала Усово ФГУП «Комплекс»: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Амбулатория на 50 
посещений в смену по адресу п. Усово-Тупик 
(50:20:0010411:12017) 

8 679,37   8679,37                                       

2.1.236 

Котельная филиала Усово ФГУП «Комплекс»: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ 50 мест  по 
адресу п. Усово-Тупик (50:20:0010411:12017) 

1 427,20     1427,20                                     
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2.1.237 

Котельная филиала Усово ФГУП «Комплекс»: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 100 мест  по адресу пос. Усово-
Тупик (50:20:0010411:12017) 

1 272,97                           1272,97               

2.1.238 

Новая котельная "Бутынь": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. 
Сивково) 

16 041,47   16041,47                                       

2.1.239 

Новая котельная "Бутынь": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 80 посещений в 
смену по адресу Территория в/г «Бутынь» (вблизи 
д. Сивково) 

1 703,44       1703,44                                   

2.1.240 

Новая котельная "Бутынь": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 390 мест  по адресу Территория 
в/г «Бутынь» (вблизи д. Сивково) 

2 314,50       2314,50                                   

2.1.241 

Новая котельная "Бутынь": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
750 мест  по адресу Территория в/г «Бутынь» 
(вблизи д. Сивково) 

7 927,16       7927,16                                   

2.1.242 

Новая котельная "Бутынь": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ФОК с спортивным залом и бассейном 
по адресу Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. 
Сивково) 

1 909,46       1909,46                                   

2.1.243 

Новая котельная "Юдино": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 100 мест  по адресу с. Юдино 
(50:20:0070227:13791) 

3 934,65                             3934,65             

2.1.244 

Новая котельная "Юдино": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
675 мест  по адресу с. Юдино 
(50:20:0070227:13791) 

6 364,87                             6364,87             

2.1.245 

Новая котельная «Фуньково»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Функово 

6 590,88                             6590,88             

2.1.246 

Новая котельная «Фуньково»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Дошкольная образовательная 
организация на 220 мест  по адресу д. Фуньково 

2 198,77                             2198,77             

2.1.247 

Новая котельная №104 г. Кубинка: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Детский сад на 330 мест по адресу г. 
Кубинка, к.н.з.у. 50:20:0070906:3361 

17 937,37   17937,37                                       

2.1.248 

Новая котельная №2 д. Малые Вяземы: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу д. Малые Вяземы, ЖК 
"высокие Жаворонки" (50:20:0041411:185)  

25 681,86                   25681,86                       

2.1.249 

Новая котельная №3 г. Голицыно, мкр. Северный : 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Малоэтажная жилая 
застройка (4 этажа) по адресу г. Голицыно, мкр. 
Северный (50:20:0060231) 

6 480,60         6480,60                                 

2.1.250 

Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Зайцево ЖК "Зайцево" 
(50:20:0070303:1942) 

14 980,19         14980,19                                 
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2.1.251 

Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 200 посещений в 
смену по адресу д. Зайцево (50:20:0070312:3941; 
50:20:0070303:1942) 

6 712,05         6712,05                                 

2.1.252 

Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 250 мест  по адресу д. Зайцево, 
ООО "СитиСтройПроект" (50:20:0070303:1942) 

1 909,46         1909,46                                 

2.1.253 

Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 220 мест  по адресу д. Зайцево, 
ООО "Стройинвест" (50:20:0070312:3941) 

1 678,01         1678,01                                 

2.1.254 

Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
1000 мест  по адресу д. Зайцево 
(50:20:0070303:1942)  

7 811,44         7811,44                                 

2.1.255 

Новая котельная №5 д. Крюково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Крюково (50:20:0070227:10186) ЖК 
Эльйон 

9 026,55         9026,55                                 

2.1.256 

Новая котельная №5 д. Крюково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 20 посещений в 
смену по адресу д. Крюково (50:20:0070227:10186) 

1 381,16         1381,16                                 

2.1.257 

Новая котельная №5 д. Крюково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 45 мест  по адресу д. Крюково, 
ЗАО "Монолит" (50:20:0070227:10186) 

3 821,22         3821,22                                 

2.1.258 

Новая котельная №6  с. Перхушково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Малоэтажная жилая 
застройка  по адресу  с. Перхушково 
(50:20:0041205:195) 

6 894,29                   6894,29                       

2.1.259 

Новая котельная №6  с. Перхушково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Малоэтажная жилая 
застройка  по адресу  с. Перхушково 
(50:20:0041205:194) 

48 186,58                             48186,58             

2.1.260 

Новая котельная №6  с. Перхушково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Поликлиника на 260 
посещений в смену по адресу  с. Перхушково 
(50:20:0041205:195; 50:20:0041205:194) 

12 498,30                   12498,30                       

2.1.261 

Новая котельная №6  с. Перхушково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ 360 мест  по 
адресу с. Перхушково, ООО "Перхушково 
Девелопмент" (50:20:0041205:56) 

4 744,72                   4744,72                       

2.1.262 

Новая котельная №6  с. Перхушково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ 360 мест  по 
адресу с. Перхушково, ООО "Пересвет-Реал 
Эстейт" (50:20:0000000:307386) 

7 811,44                             7811,44             

2.1.263 

Новая котельная №6  с. Перхушково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 1110 мест  по адресу с. Перхушково 
(50:20:0041205:195; 50:20:0041205:194) 

6 654,19                   6654,19                       
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2.1.264 
Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.20 
(50:20:0040306:285) 

23 942,40 23942,40                                         

2.1.265 4 976,17 4976,17                                         

2.1.266 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.22 
(50:20:0040306:285) 

1 504,42 1504,42                                         

2.1.267 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.17 
(50:20:0040306:285) 

1 620,15   1620,15                                       

2.1.268 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.19 
(50:20:0040306:285) 

1 735,87   1735,87                                       

2.1.269 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.23 
(50:20:0040306:285) 

3 182,44       3182,44                                   

2.1.270 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.18 
(50:20:0040306:285) 

1 504,42       1504,42                                   

2.1.271 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.36 
(50:20:0040306:255) 

36 221,92       36221,92                                   

2.1.272 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.35 
(50:20:0040306:255) 

3 356,02       3356,02                                   

2.1.273 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.34 
(50:20:0040306:255) 

10 588,84       10588,84                                   

2.1.274 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 515 посещений в 
смену по адресу с. Лайково (50:20:0040306:287)  

3 631,71         3631,71                                 

2.1.275 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 360 мест  по адресу с. Лайково, 
квартал Лайково мелодии (50:20:0040306:287) 

11 861,81   11861,81                                       

2.1.276 
Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.21 
(50:20:0040306:285) 

12 845,50   12845,50                                       

2.1.277 3 413,89   3413,89                                       

2.1.278 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.68 
(50:20:0040306:348) 

1 909,46     1909,46                                     



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

289 

№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2.1.279 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.70 
(50:20:0040306:348) 

1 793,74       1793,74                                   

2.1.280 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.69 
(50:20:0040306:348) 

2 603,81       2603,81                                   

2.1.281 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.63 
(50:20:0040306:350) 

2 950,99       2950,99                                   

2.1.282 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.64 
(50:20:0040306:350) 

2 545,95       2545,95                                   

2.1.283 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.62 
(50:20:0040306:349) 

23 145,00       23145,00                                   

2.1.284 
Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 360 мест  по адресу с. Лайково, 
квартал Лайково парк (50:20:0040306:349) 

25 517,36   25517,36                                       

2.1.285 12 382,57   12382,57                                       

2.1.286 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.74 
(50:20:0040306:348) 

3 876,79   3876,79                                       

2.1.287 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 

16 027,91                       16027,91                   

2.1.288 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 200 мест  по адресу г. Кубинка, 
территория инвестиционной застройки 
(50:20:0070818:3243) 

1 735,87                       1735,87                   

2.1.289 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
1000 мест  по адресу г. Кубинка, территория 
инвестиционной застройки (50:20:0070818:3243) 

16 953,71                       16953,71                   

2.1.290 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ФОК с спортивным залом и бассейном 
по адресу г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 

3 240,30                       3240,30                   

2.1.291 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Культурно-досуговый центр  по 
адресу г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 

2 372,36                       2372,36                   

2.1.292 

Новая котельная д.Семенково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД по адресу д. Семенково, ГП-8, 
уч. 1 (корпус 1/А), к.н.з.у. 50:20:0041133:1813, 
застройщик ООО «Лесная школа» 

21 177,67   21177,67                                       
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2.1.293 

Новая котельная д.Семенково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД по адресу с/п. Назарьевское, 
вблизи д. Семенково, уч. 24, 25, к.н.з.у. 
50:20:0041133:500, 50:20:0041133:501, 
50:20:0000000:30099 застройщик ООО «Цитадель» 

26 269,57     26269,57                                     

2.1.294 

Новая котельная ЖК "Немчиновка-Резиденц": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД ЖК 
Немчиновка-Резиденция по адресу с. Немчиновка, 
уч. 23, уч. 22, уч.21, уч.19, уч. 12, уч.13, уч. 14, 
уч.18, д.2, д. 3, д.4, к.н.з.у.50:20:0010206:98, 
50:20:0010206:227, 50:20:0010206:145, 
50:20:0010206:232,50:20:0010206:102, застройщик 
ООО «Стрелец» 

11 977,54 11977,54                                         

2.1.295 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между 
ул. Московской, ул. Некрасова корп.5, застройщик 
ООО «Сити Эстейт» 

1 562,29   1562,29                                       

2.1.296 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между 
ул. Московской, ул. Некрасова корп.6, застройщик 
ООО «Сити Эстейт» 

1 504,42   1504,42                                       

2.1.297 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между 
ул. Московской, ул. Некрасова корп.7, застройщик 
ООО «Сити Эстейт» 

12 208,99   12208,99                                       

2.1.298 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между 
ул. Московской, ул. Некрасова корп.8, застройщик 
ООО «Сити Эстейт» 

1 909,46                             1909,46             

2.1.299 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между 
ул. Московской, ул. Некрасова корп.9, застройщик 
ООО «Сити Эстейт» 

1 793,74                             1793,74             

2.1.300 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между 
ул. Московской, ул. Некрасова корп.10, 
застройщик ООО «Сити Эстейт» 

1 330,84                             1330,84             

2.1.301 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между 
ул. Московской, ул. Некрасова корп.11, 
застройщик ООО «Сити Эстейт» 

4 223,96                             4223,96             

2.1.302 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД ЖК 
Центральный по адресу г. Звенигород, 
ул.Почтовая,д. 36, корп.1, корп.2, корп.3, корп.4, 
к.н.з.у. 50:49:0010106:49, застройщик ООО «СИТИ 
ЭСТЕЙТ» 

5 149,76   5149,76                                       
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2.1.303 

Новая котельная Изумрудная долина: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД ЖК Валь 
д`Эмероль по адресу с/п. Жаворонковское, д. 
Солманово, д. 66 - д. 85 (19 строений), к.н.з.у. 
50:20:0070312:2865, застройщик ЗАО «Ипотечная 
компания М-6» 

8 737,24 8737,24                                         

2.1.304 

Новая котельная Изумрудная долина: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД ЖК Изумрудная 
долина по адресу с/п. Жаворонковское, д. 
Солманово, д. 1 – 26 (26 стр.) и д.46 - 72 (27 стр.), 
к.н.з.у. 50:20:0070312:2865, застройщик ЗАО 
«Ипотечная компания М-6» 

36 599,32 36599,32                                         

2.1.305 

Новая котельная КД "Точка отсчета": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу с/п. 
Барвихинское, д. Жуковка, Д/О «Жуковка-1», дом 
53, к.н.з.у. 50:20:0010511:241, застройщик ООО 
«СЗ «СТМ Девелопмент» 

3 356,02     3356,02                                     

2.1.306 

Новая котельная КД "Грибовский лес": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г/п. 
Лесной Городок, д. Бородки, ул. Парковая, уч.1, 
к.н.з.у. 50:20:0070229:837, застройщик ООО 
«Симон Джессо» 

4 918,31     4918,31                                     

2.1.307 

Новая котельная ЖК Высокие Жаворонки: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД ЖК Высокие 
Жаворонки по адресу д. Малые Вяземы, д. 4 - 4-й 
пусковой комплекс, к.н.з.у. 50:20:0041411:4750, 
50:20:0041411:187, 50:20:0041411:4740, 
50:20:0041411:4765, 50:20:0041411:4739, 
50:20:0041411:4759, застройщик ГК «Гранель» 

11 167,46 11167,46                                         

2.1.308 

Новая котельная БМК 10,5 МВт  с. Ершово: 
Строительство тепловых сетей отопления для 
подключения БМК 10,5МВт с.Ершово к 
существующей тепловой сети с. Ершово (от 
котельной до уз. 156) 

8 425,00   8425                                       

2.1.309 

Новая котельная БМК 10,5 МВт  с. Ершово: 
Строительство сетей ГВС для подключения БМК 
10,5МВт с.Ершово к существующей тепловой сети 
с. Ершово (от котельной до уз. 485) 

6 955,80   6955,8                                       

2.1.310 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
корп.1, 2+сад и школа 

24 358,05 24358,05                                         

2.1.311 2 256,64 2256,64                                         

2.1.312 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
корп.3 

6 075,56   6075,56                                       

2.1.313 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
корп.4, 5, 6 

13 767,59     13767,59                                     

2.1.314 5 362,23     5362,23                                     

2.1.315 
ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 

8 384,11     8384,11                                     



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

292 

№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2.1.316 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
(50:20:0010112:4963) 

12 341,63     12341,63                                     

2.1.317 

РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу п. Заречье 
(50:20:0020202:724) 

2 893,12       2893,12                                   

2.1.318 

РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу п. Заречье 
(50:20:0020202:2463) 

4 089,00       4089,00                                   

2.1.319 
РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу р.п. Новоивановское, 
ЖК Инновация (50:20:0020109:2381) 

113 391,16 113391,16                                         

2.1.320 5 091,90 5091,90                                         

2.1.321 

РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу р.п. Новоивановское, 
ЖК Инновация (50:20:0020109:5066) 

4 571,14 4571,14                                         

2.1.322 
РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу Новоивановское, вблизи 
д.Марфино, корп.4.1, ЖК Западные ворота столицы 

27 522,13   27522,13                                       

2.1.323 4 166,10   4166,10                                       

2.1.324 

РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу Новоивановское, вблизи 
д.Марфино, корп.4.2, ЖК Западные ворота столицы 

1 678,01   1678,01                                       

2.1.325 
ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 282 посещений в 
смену по адресу д. Раздоры (Мякинино), квартал 
"Спутник" (50:20:0010112:4963) 

8 384,11     8384,11                                     

2.1.326 6 017,70     6017,70                                     

2.1.327 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 
450 мест  по адресу д. Раздоры (Мякинино), 
квартал "Спутник" корп.3 (50:20:0010112:4963) 

2 372,36     2372,36                                     

2.1.328 

ТЭЦ-25 (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ 185 мест  по 
адресу п. Заречье (50:20:0020202:2463) 

2 372,36       2372,36                                   

2.1.329 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
830 мест  по адресу д. Раздоры (Мякинино), 
квартал "Спутник" 

1 909,46     1909,46                                     

2.1.330 

ТЭЦ-25 (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 654 мест  по адресу п. Заречье 
(50:20:0020202:2463) 

6 307,01       6307,01                                   
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2.1.331 

ТЭЦ-25 (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 300 мест  по адресу р.п. 
Новоивановское вблизи д.Марфино 
(50:20:0020109:5066) 

6 683,94       6683,94                                   

2.1.332 2 488,09       2488,09                                   

2.1.333 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Коммерческо-деловой комплекс 
«Rublevo Business Park» (административно-
офисное здание+торговля) по адресу д. Раздоры 
(Мякинино), квартал "Спутник" 
(50:20:0010112:1560;50:20:0010112:1771) 

47 745,31 47745,31                                         

2.1.334 2 314,50 2314,50                                         

2.1.335 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Досуговый центр по адресу д. Раздоры 
(Мякинино), квартал "Спутник"  

2 314,50     2314,50                                     

2.1.336 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКД 
ЖК Заречье Парк (Самолет) по адресу р/п Заречье, 
ул. Заречная, - 5МКД +ДОО+СОШ, к.н.з.у. 
50:20:0020202:10573, застройщик ООО «СЗ 
«САМОЛЕТ ЗАРЕЧЬЕ» 

3 145,39     3145,39                                     

2.1.337 

 Новая БМК МВКУ-0,5Г мощностью 0,5МВт. 
Строительство тепловых сетей (отопление и ГВС) 
для подключения  Звенигородского историко-
архитектурного музея (г. Звенигород, 
ул.Московская, 31/2)  

7 522,12   7522,12                                       

2.2 Реконструкция и капитальный ремонт 
тепловых сетей 2971028,57 410815,50 218044,01 728773,96 1381241,90 80631,60 151521,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1 

Перекладка головного участка магистральной 
тепловой сети (в надземном исполнении) 
котельной № 3, г. Голицыно 2Ду 250 мм на 2Ду 300 
мм протяженностью 280 п.м в 2-х тр. исполнении 

9 362,70 617,3 8745,4                                       

2.2.2 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ТК-4 - ТК-9 - ТК-10 - Молодежная 
д.16 

4 718,10 4718,1                                         

2.2.3 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ТК-4 - ТК-9 - ТК-10 - Молодежная д.16 4 168,10 4168,1                                         

2.2.4 Капитальный ремонт тепловой сети Микрорайон № 
1, ТК-4  - ТК-10, г. Одинцово  (в т.ч. ПИР) 19 875,00     5962,5 13912,5                                   

2.2.5 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ул. Молодежная д.2 - ул. Садовая 
д.10 

1 769,80 1769,8                                         

2.2.6 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ул. Молодежная д.2 - ул. Садовая д.10 1 899,20 1899,2                                         

2.2.7 Капитальный ремонт теплотрассы котельной №1 
ул. Молодежная д.2 - д.4 1 735,80 1735,8                                         

2.2.8 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ул. Молодежная д.2 - д.4 1 859,50 1859,5                                         

2.2.9 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ул. Молодежная д.8 - д.10 543,40 543,4                                         

2.2.10 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ул. Молодежная д.8 - д.10 1 543,40 1543,4                                         
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2.2.11 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ТК-18 - наркологический стационар 
Можайское шоссе д.55 

1 739,10 1739,1                                         

2.2.12 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ТК-18 - наркологический стационар 
Можайское шоссе д.55 

1 739,10 1739,1                                         

2.2.13 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ТК-18 - наркологический стационар 1 602,00 1602,00                                         

2.2.14 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ТК-18 - наркологический стационар 1 523,80 1523,8                                         

2.2.15 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ЦТП-7 - ул. Неделина д. 9 1 828,40 1828,4                                         

2.2.16 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ЦТП-7 - ул. Неделина д. 9 1 600,50 1600,5                                         

2.2.17 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ЦТП-7а - ТК-19 - ТК-19а 2 059,20 2059,2                                         

2.2.18 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ЦТП-7а - ТК-19 - ТК-19а 1 492,60 1492,6                                         

2.2.19 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ТК-19а - ТК-20 1 428,90 1428,9                                         

2.2.20 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ТК-19а - ТК-20 1 378,90 1378,9                                         

2.2.21 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 т.вр 1 - ул. Неделина д.5 1 154,70 1154,7                                         

2.2.22 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 т.вр 1 - ул. Неделина д.5 1 777,20 1777,2                                         

2.2.23 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ТК-20 - ТК-20а - 
Психоневрологический диспнсер 

1 510,50 1510,5                                         

2.2.24 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ТК-20 - ТК-20а - Психоневрологический 
диспнсер 

1 510,50 1510,5                                         

2.2.25 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ТК-19а - Станция переливания крови 1 991,00 1991,0                                         

2.2.26 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ТК-19а - Станция переливания крови 1 991,00 1991,0                                         

2.2.27 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ул. М. Жукова д.10 - д. 4 1 084,30 1084,3                                         

2.2.28 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ул. М. Жукова д.10 - д. 4 1 084,30 1084,3                                         

2.2.29 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «Сосны» ТК-20 - д. 5А 1 605,70 1605,7                                         

2.2.30 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«Сосны» ТК-20 - д. 5А 1 339,60 1339,6                                         

2.2.31 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №3 ул. М. Бирюзова д.8 - ул. М. 
Бирюзова д.10 

1 407,50 1407,5                                         

2.2.32 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№3 ул. М. Бирюзова д.8 - ул. М. Бирюзова д.10 1 407,50 1407,5                                         

2.2.33 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №3  ул. Северная д. 46 - д. 48 1 452,80 1452,8                                         

2.2.34 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№3 ул. Северная д. 46 - д. 48 1 372,70 1372,7                                         

2.2.35 Капитальный ремонт теплотрассы 
отоплениякотельной №3 ЦТП-4 - ул. Северная д. 54 1 943,60 1943,6                                         
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2.2.36 Капитальный ремонт теплотрассы котельной №3 
ЦТП-4 - ул. Северная д. 54 1 943,60 1943,6                                         

2.2.37 
Капитальный ремонт тепловой сети и ГВС 
Микрорайон № 3, ЦТП № 5/6,  ул. Жукова д.47 и 
ул. Жукова д.37; г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 

21 139,00         6342 14797                               

2.2.38 
Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон 
№ 3,  ул. Жукова д.47  - ТК-10, г. Одинцово (в т.ч. 
ПИР) 

5 623,00         1687 3936                               

2.2.39 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №4 ТК-17 - ул.Чикина д. 2 1 840,10 1 840,10                                         

2.2.40 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№4 ТК-17 - ул.Чикина д. 2 1 575,30 1 575,30                                         

2.2.41 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №4 ул. Можайское шоссе д.117 - 
ул.Чикина д. 9 

1 273,90 1 273,90                                         

2.2.42 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№4 ул. Можайское шоссе д.117 - ул.Чикина д. 9 1 273,90 1 273,90                                         

2.2.43 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №4 ЦТП-13 - д/с 84 1 407,80 1 407,80                                         

2.2.44 Капитальный ремонт теплотрассы котельной №4 
ЦТП-13 - д/с 84 1 354,80 1 354,80                                         

2.2.45 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №4 ТК-19 - ул. Можайское шоссе д.143 1 734,60 1 734,60                                         

2.2.46 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№4 ТК-19 - ул. Можайское шоссе д.143 1 566,20 1 566,20                                         

2.2.47 
Перекладка магистральной тепловой сети 
котельной №4 от т.вр.5-10 до ТК-6 с увеличением 
диаметра с 273 мм 

2 605,50 2 605,50                                         

2.2.48 
Капитальный ремонт магистральной теплотрассы 
(перемычка) котельной №4 т.вр.В - ТК-10а (ул. 
Можайское шоссе д. 62) 

3 500,00 3 500,00                                         

2.2.49 
Реконструкция головного участка магистральной 
тепловой сети с увеличением диаметра до 2D 800 
мм, Проектирование и СМР. ул. Говорова, д.22 

12 799,89 12 799,89                                       

2.2.50 Реконструкция   тепловой сети, микрорайон № 4, 
ТК-4  - ТК-7, г. Одинцово 25 621,64     25621,64                                     

2.2.51 Реконструкция  тепловой сети, микрорайон № 
4,ТК-3  - ТК-4, г. Одинцово 28 498,38     28498,38                                     

2.2.52 
Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон 
№ 4, К-4  - ТК-6,  
г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 

11 178,00         3353,00 7825,00                               

2.2.53 
Капитальный ремонт магистральной тепловой сети 
бесканально в ППУ изоляцииМикрорайон № 4, 
ЦТП № 9 - ЦТП № 4 г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 

3 110,00         933,00 2177,00                               

2.2.54 
Реконструкция  тепловой сети отопления канал в 
ППУ изоляции Микрорайон № 4,  ул. Ново-
Спортивная, Красногорское шоссе; г. Одинцово 

49 115,71     49115,71                                     

2.2.55 
Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон 
№ 4,  ул. Ново-Спортивная, Красногорское шоссе; 
г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 

2 548,00         764,40 1783,60                               

2.2.56 
Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон 
№ 5, ЦТП-13 -ТК-10 (б-р М. Крылова) г. Одинцово 
(в т.ч. ПИР) 

8 328,00         2498,00 5830,00                               

2.2.57 
Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон 
№ 5, ТК-10 -ТК-11 (Можайское шоссе) г. Одинцово 
(в т.ч. ПИР) 

3 690,00         1107,00 2583,00                               
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2.2.58 
Капитальный ремонт транзитной теплотрассы 
отопления котельной №6 ул. Можайское шоссе 
д.104 

1 990,80 1 990,80                                         

2.2.59 Капитальный ремонт транзитной теплотрассы гвс 
котельной №6 ул. Можайское шоссе д.104 1 848,20 1 848,20                                         

2.2.60 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №6  ул. Можайское шоссе д.104 - ТК-7 1 283,10 1 283,10                                         

2.2.61 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№6 ул. Можайское шоссе д.104 - ТК-7 1 242,30 1 242,30                                         

2.2.62 Реконструкция тепловых сетей отопления и гвс к 
зданию ДОУ Можайское шоссе, 96а  1 733,85 1 733,85                                       

2.2.63 
Перекладка магистральной тепловой сети 
котельной №7 от ТК-10 до ЦТП-4 с увеличением 
диаметра с 325 мм 

26 739,00 26 739,00                                         

2.2.64 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №7 ТК-20 - ул. Можайское шоссе д.38 1 169,90 1 169,90                                         

2.2.65 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№7 ТК-20 - ул. Можайское шоссе д.38 1 169,90 1 169,90                                         

2.2.66 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №7 ТК-21 - ТК-20 1 330,60 1 330,60                                         

2.2.67 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№7 ТК-21 - ТК-20 1 254,80 1 254,80                                         

2.2.68 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №7  ул. Вокзальная д.33 - ТК-16 1 308,30 1 308,30                                         

2.2.69 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№7  ул. Вокзальная д.33 - ТК-16 1 268,90 1 268,90                                         

2.2.70 Капитальный ремонт транзитной теплотрассы 
отопления котельной №7 ул. Вокзальная д.33 1 486,70 1 486,70                                         

2.2.71 Капитальный ремонт транзитной теплотрассы гвс 
котельной №7 ул. Вокзальная д.33 1 424,60 1 424,60                                         

2.2.72 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №7 ЦТП-4 - ул. Можайское шоссе д.64 1 245,60 1 245,60                                         

2.2.73 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№7 ЦТП-4 - ул. Можайское шоссе д.64 1 066,30 1 066,30                                         

2.2.74 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №7 ЦТП-4 - ул. Можайское шоссе д.64 1 897,70 1 897,70                                         

2.2.75 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№7 ЦТП-4 - ул. Можайское шоссе д.64 1 897,70 1 897,70                                         

2.2.76 Капитальный ремонт тепловой сети  мкр. № 7, т.вр. 
3 - ТК-4а; г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 6901,00       2070,30 4830,70 

                              
  

2.2.77 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №8 ул. Сосновая д.22 - ТК-25 - д.24 1 484,70 1 484,70                                         

2.2.78 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№8 ул. Сосновая д.22 - ТК-25 - д.24 1 399,00 1 399,00                                         

2.2.79 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №8 ул. Сосновая д.22 - ул. Сосновая д.20 1 484,70 1 484,70                                         

2.2.80 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№8 ул. Сосновая д.22 - ул. Сосновая д.20 1 399,00 1 399,00                                         

2.2.81 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №8 ул. Солнечная д. 9 - ул. Солнечная д. 
11 

1 707,70 1 707,70                                         

2.2.82 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№8 ул. Солнечная д. 9 - ул. Солнечная д. 11 1 849,30 1 849,30                                         

2.2.83 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №8 ул. Солнечная д. 7 - ТК-53 1 484,70 1 484,70                                         
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2.2.84 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№8 ул. Солнечная д. 7 - ТК-53 1 566,20 1 566,20                                         

2.2.85 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №8 ТК-39 - ул. Комсомольская д.4 1 778,50 1 778,50                                         

2.2.86 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№8 ТК-39 - ул. Комсомольская д.4 1 849,30 1 849,30                                         

2.2.87 Капитальный ремонт тепловой сети  мкр. № 8, 
Союзная 32 а - ЦТП № 3, г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 1 749,00       525 1224                                 

2.2.88 Реконструкция тепловой сети  микр. № 8, ТК-4 - 
ЦТП № 4, г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 1 296,00       389 907                                 

2.2.89 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной п. д/о «Озера» ТК-1 - д.1  1 249,40 1 249,40                                         

2.2.90 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной п. 
д/о «Озера» ТК-1 - д.1  1 249,40 1 249,40                                         

2.2.91 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №9, пос. Лесной городок от ТК-6  до ул. 
Лесная д.10 

1 973,40 1 973,40                                         

2.2.92 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№9, пос. Лесной городок от ТК-6  до ул. Лесная 
д.10 

1 920,00 1 920,00                                         

2.2.93 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №9, пос. Лесной городок от ТК-6  до ул. 
Лесная д.10 

1 101,90 1 101,90                                         

2.2.94 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№9, пос. Лесной городок от ТК-6  до ул. Лесная 
д.10 

1 787,60 1 787,60                                         

2.2.95 
Капитальный ремонт  участка тепловой сети 
отопления котельной №9, пос. Лесной городок от 
ТК-8 до ул. Лесная д. 2а  

1 211,70 1 211,70                                         

2.2.96 
Капитальный ремонт  участка тепловой сети гвс 
котельной №9, пос. Лесной городок от ТК-8 до ул. 
Лесная д. 2а  

1 415,50 1 415,50                                         

2.2.97 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №10, пос. Лесной городок ул. Фасадная 
д. 8/3 - д. 8/5 

1 566,20 1 566,20                                         

2.2.98 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№10, пос. Лесной городок ул. Фасадная д. 8/3 - д. 
8/5 

1 566,20 1 566,20                                         

2.2.99 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №10, пос. Лесной городок ул. Фасадная 
д. 8/2 - д. 8/1 

1 566,20 1 566,20                                         

2.2.100 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№10, пос. Лесной городок ул. Фасадная д. 8/2 - д. 
8/1 

1 566,20 1 566,20                                         

2.2.101 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №10, пос. Лесной городок ТК-17 - ул. 
Энергетиков д.2 

1 622,40 1 622,40                                         

2.2.102 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№10, пос. Лесной городокТК-17 - ул. Энергетиков 
д.2 

1 622,40 1 622,40                                         

2.2.103 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №10, пос. Лесной городок ТК-17 -  ул. 
Фасадная д. 8/8 

1 486,70 1 486,70                                         

2.2.104 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№10, пос. Лесной городок ТК-17 -  ул. Фасадная д. 
8/8 

1 486,70 1 486,70                                         

2.2.105 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №10, пос. Лесной городок ТК-16 - ТК-17 1 285,50 1 285,50                                         

2.2.106 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №10, пос. Лесной городок ТК-8 - ТК-9 1 486,70 1 486,70                                         
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2.2.107 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «р.п. Новоивановское» Мичурина 17 
(уз.7)  - ул. Агрохимиков д. 4 (т.17) 

3 166,90 3 166,90                                         

2.2.108 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«р.п. Новоивановское» Мичурина 17 (уз.7)  - ул. 
Агрохимиков д. 4 (т.17) 

2 754,70 2 754,70                                         

2.2.109 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «р.п. Новоивановское» Мичурина 17 
(уз.7)  - ул. Агрохимиков д. 4 (т.17) 

2 774,30 2 774,30                                         

2.2.110 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«р.п. Новоивановское» Мичурина 17 (уз.7)  - ул. 
Агрохимиков д. 4 (т.17) 

1 581,90 1 581,90                                         

2.2.111 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «р.п. Новоивановское» ул. Мичурина д. 
1 - ул. Мичурина д. 3 

1 973,40 1 973,40                                         

2.2.112 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«р.п. Новоивановское» ул. Мичурина д. 1 - ул. 
Мичурина д. 3 

1 973,40 1 973,40                                         

2.2.113 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «р.п. Новоивановское» ЦТП-4 - ул. 
Агрохимиков д. 5 

1 873,20 1 873,20                                         

2.2.114 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«р.п. Новоивановское» ЦТП-4 - ул. Агрохимиков д. 
5 

1 873,20 1 873,20                                         

2.2.115 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «р.п. Новоивановское» ул. Агрохимиков 
д. 5 - ул. Агрохимиков д. 7 

1 019,10 1 019,10                                         

2.2.116 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«р.п. Новоивановское» ул. Агрохимиков д. 5 - ул. 
Агрохимиков д. 7 

1 019,10 1 019,10                                         

2.2.117 
Капитальный ремонт участка надземной 
магистральной теплотрассы котельной № 3, г. 
Голицыно от котельной № 3 в сторону ЦТП №7 

1 191,80 1 191,80                                         

2.2.118 Капитальный ремонт трубопровода ГВС котельной 
№ 3, г. Голицыно по территории д/с №62 до ввода 1 277,30 1 277,30                                         

2.2.119 
Капитальный ремонт трубопровода отопления 
котельной № 9, г. Голицыно от т.20 до д/с № 20 
Заводской пр-т  

3 531,80 3 531,80                                         

2.2.120 
Капитальный ремонт трубопровода гвс котельной 
№ 9, г. Голицыно от т.20 до д/с № 20 Заводской пр-
т  

3 531,80 3 531,80                                         

2.2.121 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №6 «Крюково» от котельной до д. 24 
дер. Крюково 

1 181,80 1 181,80                                         

2.2.122 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№6 «Крюково» от котельной до д. 24 дер. Крюково 1 149,60 1 149,60                                         

2.2.123 
Капитальный ремонт участка ГВС котельной №11 
"Лесной городок" от компенсатора (д.3 
ВНИИСОК) до т.-Е 

1 734,60 1 734,60                                         

2.2.124 Капитальный ремонт теплотрассы ГВС котельной 
«ГОЛАЗ» ТК-2 - Петровское шоссе д. 5  1 773,50 1 773,50                                         

2.2.125 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «ГОЛАЗ» под Петровское шоссе  1 007,10 1 007,10                                         

2.2.126 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«ГОЛАЗ» под Петровское шоссе  1 798,10 1 798,10                                         

2.2.127 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «Каринское» ТК-3 - д.12 1 849,30 1 849,30                                         

2.2.128 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«Каринское» ТК-3 - д.12 1 598,50 1 598,50                                         
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2.2.129 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «Каринское» ТК-3 - школа 1 571,00 1 571,00                                         

2.2.130 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«Каринское» ТК-3 - школа 1 496,80 1 496,80                                         

2.2.131 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной пос. Летний Отдых ТК-10 - д.11а 1 679,40 1 679,40                                         

2.2.132 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
пос. Летний Отдых ТК-10 - д.11а 1 593,80 1 593,80                                         

2.2.133 
Капитальный ремонт тепловой сети отопления и 
гвс от ТК-7 - ТК-5 - до ж.д. 9 Одинцовский г.о., 
пос. Летний Отдых ул. Зеленая, 3а (в т.ч. ПИР) 

12 475,00       3742,5 8732,5                                 

2.2.134 Капитальный ремонт теплотрассы отопления и 
ГВС котельной «Саввинская Слобода» т.вр. 8 - д.25 130,50 130,50                                         

2.2.135 Капитальный ремонт теплотрассы отопления и 
ГВС т.вр. 8 - д.25 130,50 130,50                                         

2.2.136 Капитальный ремонт теплотрассы ГВС котельной 
«Саввинская Слобода» т.вр. 8 - д.68 203,90 203,90                                         

2.2.137 

Капитальный ремонт теплотрассы  ГВС котельной 
№1 п. Большие Вяземы от котельной до т. в не 
проходном канале 60 п.м., проходном канале 180 
п.м.  

6 080,40 6 080,40                                         

2.2.138 
Капитальный ремонт надземного (подающего) 
трубопровода ГВС котельной №1 п. Большие 

Вяземы вент.шахта №6 - в/ч 67978 
3 397,10 3 397,10                                         

2.2.139 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 
от д. 22 до д. 22\2 

363,50 363,50                                         

2.2.140 Капитальный ремонт теплотрассы гвс ул.Городок-
17 от д. 22 до д. 22\2 363,50 363,50                                         

2.2.141 

Капитальный ремонт    тепловой сети котельной 
№1 Большие Вяземы , расположенной по адресу: 
г.Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы ул. 
Городок 17 ТК-2 -ВШ №3.. (в т.ч. ПИР) 

61 013,00     18304 42709                                   

2.2.142 

Капитальный ремонт    тепловой сети отопления  
надземная прокладка  в ППУ ОЦ  изоляции и ГВС  
расположенной по адресу: г.Одинцовский г.о., р.п. 
Большие Вяземы ул. Городок 17 ТК-1 ж.д.21 (в т.ч. 
ПИР) 

37 768,00     11330,4 26437,6                                   

2.2.143 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 
от ТК до д.11 

1 249,40 1 249,40                                         

2.2.144 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от ТК до 
д.11 

1 249,40 1 249,40                                         

2.2.145 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №2 п. Большие Вяземыул.Городок-17 от 
ТК до д.18 

1 353,90 1 353,90                                         

2.2.146 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от ТК до 
д.18 

1 302,90 1 302,90                                         

2.2.147 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 
от д. 12 до д. 13 

1 486,70 1 486,70                                         

2.2.148 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от д. 12 до д. 
13 

1 424,60 1 424,60                                         

2.2.149 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 
от д. 13 до д. 14 

1 486,70 1 486,70                                         

2.2.150 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от д. 13 до д. 1 424,60 1 424,60                                         
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14 

2.2.151 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 
от д. 14 до д. 15 

1 486,70 1 486,70                                         

2.2.152 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от д. 14 до д. 
15 

1 424,60 1 424,60                                         

2.2.153 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 
вдоль д.3 

1 293,60 1 293,60                                         

2.2.154 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№2 ул.Городок-17 вдоль д.3 1 293,60 1 293,60                                         

2.2.155 
Капитальный ремонт надземной теплотрассы 
отопления котельной №3 п. Большие Вяземы от 
котельной до НИИФП 

1 811,20 1 811,20                                         

2.2.156 
Капитальный ремонт надземной теплотрассы гвс 
котельной №3 п. Большие Вяземы от котельной до 
НИИФП 

1 811,20 1 811,20                                         

2.2.157 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №4 п. Большие Вяземы от ТК до д.10 
пос. Школьный 

1 775,50 1 775,50                                         

2.2.158 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№4 п. Большие Вяземы от ТК до д.10 пос. 
Школьный 

1 775,50 1 775,50                                         

2.2.159 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №4 п. Большие Вяземы от д. 2 до д.3 
пос. Школьный 

1 302,20 1 302,20                                         

2.2.160 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№4 п. Большие Вяземы от д. 2 до д.3 пос. 
Школьный 

1 302,20 1 302,20                                         

2.2.161 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «ДО Ершово» ТК-4 - д.5А д. Ершово 
(PERT) 

1 815,70 1 815,70                                         

2.2.162 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«ДО Ершово» ТК-4 - д.5А д. Ершово (PERT) 1 815,70 1 815,70                                         

2.2.163 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «ДО Ершово» ТК-6 - ТК-7 - д.16 д. 
Ершово (PERT) 

2 477,50 2 477,50                                         

2.2.164 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«ДО Ершово» ТК-6 - ТК-7 - д.16 д. Ершово (PERT) 12 760,00 12 760,00                                         

2.2.165 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «ДО Ершово» ТК-6 - ТК-7 - д.16 д. 
Ершово (PERT) 

13 258,00 13 258,00                                         

2.2.166 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«ДО Ершово» ТК-6 - ТК-7 - д.16 д. Ершово (PERT) 11 480,00 11 480,00                                         

2.2.167 
Капитальный ремонт магистральной теплотрассы 
котельной «Центральная», д. Чупряково  ТК-4 - 
ЦТП-3 

2 240,50 2 240,50                                         

2.2.168 
Замена участка трубопроводов отопления 
котельной «Центральная», д. Чупряково от ТК-7 до 
ТК-8 

1 005,00 1 005,00                                         

2.2.169 Замена участка трубопроводов гвс котельной 
«Центральная», д. Чупряково от ТК-7 до ТК-8 1 708,20 1 708,20                                         

2.2.170 
Замена участка трубопроводов отопления 
котельной «Центральная», д. Чупряково от ТК-8 до 
д. 1 

1 793,40 1 793,40                                         

2.2.171 Замена участка трубопроводов гвс котельной 
«Центральная», д. Чупряково от ТК-8 до д. 1 1 207,20 1 207,20                                         

2.2.172 
Замена участка трубопровода отопления , горячего 
водоснабжения котельной «Центральная», д. 
Чупряково от ТК-13 до д. 21 

1 344,70 1 344,70                                         
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№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2.2.173 
Замена участка трубопровода отопления , горячего 
водоснабжения котельной «Центральная», д. 
Чупряково от ТК-13 до д. 21 

1 344,70 1 344,70                                         

2.2.174 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «Дубки», п. Дубки от Котельной до ТК-1 1 028,40 1 028,40                                         

2.2.175 Замена участка трубопровода отопления котельной 
«Дубки», п. Дубки от котельной до ТК-1 до ТК-5. 1 836,50 1 836,50                                         

2.2.176 Замена участка транзитного трубопровода 
отопления котельной «Кубинка-10» от д.4-д.5 1 101,90 1 101,90                                         

2.2.177 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 г. Кубинка, Можайское шоссе от 
Котельной до ТК-1 

2 547,80 2 547,80                                         

2.2.178 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 г. Кубинка, Можайское шоссе от ТК-1 до ТК-2 2 547,80 2 547,80                                         

2.2.179 
Реконструкция магистральной тепловой сети  
Одинцовский г.о., пос. санатория им. Герцена, ТК-
20 - ТК-52 

36 460,33     36460,33                                     

2.2.180 
Капитальный ремонт головного участка 
трубопроводов отопления и гвс котельной "ПМС-
4" от ТК-3 до ТК-4 

2 533,50 2 533,50                                         

2.2.181 
Капитальный ремонт головного участка 
трубопроводов отопления и гвс котельной "ПМС-
4" от котельной до ТК-3 

1 622,40 1 622,40                                         

2.2.182 
Реконструкция тепловых сетей  сетей и сетей  ГВС 
Одинцовский г.о.    п.Покровский городок  (в т.ч. 
ПИР)   

55 200,00         16560 38640                               

2.2.183 Капитальный ремонт тепловой сети  Одинцовский 
г.о., пос. Шарапово, ТК-5 -  ж.д. 23  (в т.ч. ПИР)  3 173,00         952 2221                               

2.2.184 Капитальный ремонт тепловой сети Одинцовский 
г.о. п. Кубинка-1 , в/г 5/1 (в т.ч. ПИР) 1200000,00     360000 840000                                   

2.2.185 
Капитальный ремонт ТС от котельной Нахабинское 
ш. до ЦТП-35 Московская обл, Одинцовский г.о., г. 
Звенигород, Нахабинское шоссе (в т.ч. ПИР) 

94 937,00     28481 66456                                   

2.2.186 Капитальный ремонт тепловых сетей Одинцовский 
г.о. п. Гарь-Покровское  (в т.ч. ПИР) 550 000,00     165000 385000                                   

2.2.187 
Реконструкция участка магистральных тепловых 
сетей котельной №4 (перемычка) т.вр.В - ТК-10а 
(ул. Можайское шоссе д. 62) 

35000,00 35000,00                                         

2.2.188 
Реконструкция участка магистральных тепловых 
сетей  котельной №4 от т.вр.5-10 до ТК-6 с 
увеличением диаметра с 273 мм до 325 мм 

26000,00 26000,00                                         

2.2.189 
Реконструкция участка магистральных тепловых 
сетей котельной №7 от ТК-10 до ЦТП-4 с 
увеличением диаметра с 325 мм до 426 мм 

26700,00 26700,00                                         

2.2.190 Реконструкция участков тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 93924,81   93924,81                                       

2.2.191 Реконструкция участков тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 2365,29   2365,29                                       
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№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2.2.192 Реконструкция участков тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 34543,91   34543,91                                       

2.2.193 Реконструкция участков тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 1351,24   1351,24                                       

2.2.194 Реконструкция участков тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 3617,73   3617,73                                       

2.2.195 Реконструкция участков тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 24420,36   24420,36                                       

2.2.196 
Реконструкция участков тепловой сети котельной 
Котельная №1 ОАО «Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 

20450,44   20450,44                                       

2.2.197 
Реконструкция участков тепловой сети котельной 
Котельная №1 ОАО «Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 

14091,10   14091,10                                       

2.2.198 Капитальный ремонт тепловой сети мкр. № 7,  т.вр. 
3 - ТК-4, г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 2470,00         741,00 1729,00                               

2.2.199 
Капитальный ремонт тепловых сетей Одинцовский 
район, с/п Барвихинское,  поселок д/х Жуковка, 
Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) 

100000,00         30000,00 70000,00 
                            

  

Итого затрат по тепловым сетям 5238601,28 961938,51 649655,46 1152391,74 1638511,92 252529,16 198015,94 6712,05 0,00 68164,11 56473,36 20411,24 133187,76 0,00 1272,97 99337,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 
города 

Обоснованием выбора приоритетного сценария перспективного развития системы 
теплоснабжения Одинцовского городского округа является, то, что его реализация решает 
имеющиеся задачи и проблемы в системе теплоснабжении городского округа, позволяет 
удовлетворить спрос на тепло с привлечением наименьших инвестиций и с наименьшими 
последствиями для потребителей, обеспечивает приоритетность комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, увеличение доли комбинированной выработки в 
производстве тепловой энергии. 

В соответствии с технико-экономическими расчетами объем необходимых инвестиций на 
реализацию сценариев перспективного развития системы теплоснабжения Одинцовского 
городского округа в текущих ценах 2022 года, без НДС составит: 

Сценарий 1– 13 331 464,02 тыс. руб.;  
Сценарий 2 – 13 350 983,84 тыс. руб.; 
Учитывая, что для реализации мероприятий  Сценария 1 развития системы 

теплоснабжения Одинцовского городского округа требуется наименьший объем инвестиций и 
является более эффективным при всех прочих равных условиях, то указанный сенарий является 
приоритетным и рассматривается далее в схеме теплоснабжения Одинцовского городского 
округа. 

Результаты анализа ценовых (тарифных) последствия для организаций Одинцовского 
городского округа, занятых в сфере теплоснабжения представлены в таблице 4.2-2. 

Планируемые ценовые (тарифные) последствия для потребителей ООО «МЭК», 
организации эксплуатирующей ГТ-ТЭЦ (формирует разницу в мероприятиях Сценария 1 и 
Сценария 2) на 2020 г. (базовый год) составит 1721 руб./Гкал, без учета НДС. Из представленных 
расчетов видно, что указанное значение ниже, чем у большинства организаций занятых в сфере 
теплоснабжения Одинцовского городского округа, в том числе АО «Одинцовская теплосеть» и 
МП «Звенигородские инженерные системы», имеющих наибольшие зоны деятельности в систем 
теплоснабжения округа. 

Технико-экономическое сравнение сценариев перспективного развития систем 
теплоснабжения выполняется путём сопоставления капитальных затрат по каждому 
предложенному сценарию. В мастер-плане схемы теплоснабжения Одинцовского городского 
округа, для сравнения и выбора приоритетного рассматриваются в соответствии со спецификой 
организации теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа два возможных 
сценария перспективного развития системы теплоснабжения городского округа, а именно: 

Сценарий 1 – реализуются базовые мероприятия по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, в том числе для 
теплоснабжения мкр. Восточный в г. Звенигород вводится в эксплуатацию источник 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ГТ-ТЭЦ тепловой мощностью 
31,5 Гкал/ч в составе: газотурбинная установка «Урал-6000» (ГТЭС-6000) - 3 шт.; Водогрейный 
котёл – утилизатор КУВ-12,2/150 (П126) - 3 шт.  

Обоснованием указанного мероприятия является, исполнение требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", в соответствии с которым 
требуется при организации теплоснабжения обеспечивать приоритетное использования 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. После ввода в эксплуатацию 
ГТ-ТЭЦ часть тепловой нагрузки существующих котельных и перспективные потребители в мкр. 
Восточный в г. Звенигород будет переключаться на ГТ-ТЭЦ. 

Сценарий 2 - реализуются базовые мероприятия по строительству, реконструкции и 
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техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, в том числе для 
теплоснабжения мкр. Восточный в г. Звенигород вводится в эксплуатацию источник тепловой 
энергии – газовая блочно-модульная отопительная котельная тепловой мощностью 40Мвт. 

Обоснованием указанного мероприятия является необходимость подключения 
перспективных потребителей (удовлетворение спроса тепло) мкр. Восточный в г. Звенигород к 
более эффективным, относительно существующих, источников тепловой энергии.  

Технико-экономическое сравнение Сценария 1 и Сценария 2 возможного перспективного 
развития системы теплоснабжения Одинцовского городского округа по группам мероприятий 
представлено в таблице 4.2-1. 
Таблица 4.2-1 – Технико-экономическое сравнение Сценария 1 и Сценария 2 возможного 
перспективного развития системы теплоснабжения Одинцовского городского округа по группам 
мероприятий 

№ 
п/п Наименование проектов Объем инвестиций по годам, тыс. руб. без учета НДС 

Сценарий 1 Сценарий 2 

1.1 
Реконструкция, модернизация 
существующих источников тепловой 
энергии, ЦТП 

6 074 404,93 6 074 404,93 

1.2 Строительство источников тепловой 
энергии 2 011 681,81 2 031 201,63 

1.3 Вывод из эксплуатации источников (или 
перевод нагрузки) 6 776,00 6 776,00 

Итого затрат по источникам 8 092 862,74 8 112 382,56 

2.1 

Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективных  потребителей 
(и/или существующих потребителей из 
технологической зоны переключаемой 
котельной) 

2 267 572,71 2 267 572,71 

2.2 Реконструкция и капитальный ремонт 
тепловых сетей 2 971 028,57 2 971 028,57 

Итого затрат по тепловым сетям 5 238 601,28 5 238 601,28 
ВСЕГО 13 331 464,02 13 350 983,84 
Разница между Сценарием 2 и Сценарием 1 +19 519,82 
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Таблица 4.2-2 – Результаты анализа ценовых (тарифных) последствия для организаций Одинцовского городского округа, занятых в сфере 
теплоснабжения 
№ 
п/п Наименование организации Наименование 

показателя 
2020 г. 

(базовый) 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

1 ООО "МЭК" Тариф, руб./Гкал 1721,00 1789,84 1861,43 1935,89 2013,33 2449,52 3099,42 3921,75 
2 АО «Одинцовская теплосеть» Тариф, руб./Гкал 1 810,84 2 221,33 2 631,26 3 054,41 3 182,01 3 674,21 4 554,40 5 645,45 

3 МП «Звенигородские 
инженерные системы» Тариф, руб./Гкал 1 725,31 1 790,12 2 585,70 2 689,13 2 796,69 3 402,61 4 305,38 5 447,67 

4 МУП «ЖКХ Назарьево» Тариф, руб./Гкал 1 678,46 1 745,60 1 815,42 1 888,04 1 963,56 2 029,12 2 567,49 3 248,70 
5 АО «Ресурс» Тариф, руб./Гкал 1 821,37 1 895,85 1 764,35 1 834,92 1 908,32 2 321,76 2 937,77 3 717,22 
6 ООО «УК Энергоцентр» Тариф, руб./Гкал 1 844,38 1 950,83 1 788,76 1 860,31 1 934,72 2 353,89 2 978,42 3 768,65 
7 ООО «КТТ-Дубки» Тариф, руб./Гкал 1 517,64 1 883,31 1 952,20 2 035,20 2 429,63 2 956,02 3 729,93 4 706,46 

8 ФГБУ «Клинический 
санаторий «Барвиха» Тариф, руб./Гкал 1 188,78 1 236,33 1 384,49 1 439,87 1 497,46 1 821,89 2 305,27 2 916,90 

9 ООО «Теплосервис –М» Тариф, руб./Гкал 1 815,75 1 295,26 1 347,07 1 400,95 1 456,99 1 772,65 2 242,97 2 838,08 
10 ООО «УК «Кунцево» Тариф, руб./Гкал 1994,06 2073,82 2156,78 2243,05 2332,77 2838,17 3591,19 4544,00 
11 ООО «Баковский завод» Тариф, руб./Гкал 1945,25 2023,06 2103,98 2188,14 2275,67 2768,70 3503,29 4432,78 

12 ФГБУ «ОК «Рублево-
Звенигородский» Тариф, руб./Гкал 1786,62 1858,08 1932,41 2009,70 2090,09 2542,92 3217,60 4071,28 

13 ООО «Московский насосный 
завод» Тариф, руб./Гкал 1600,19 1664,20 1730,77 1800,00 1872,00 2277,57 2881,85 3646,46 

14 АО «ВЗОИ» Тариф, руб./Гкал 2184,65 2272,04 2362,92 2457,43 2555,73 3109,44 3934,43 4978,30 
15 ООО «ТеплоВиК» Тариф, руб./Гкал 1418,21 1474,94 1533,94 1595,29 1659,11 2018,56 2554,12 3231,77 
16 ФГУП «Комплекс» Тариф, руб./Гкал 1735,64 1805,07 1877,27 1952,36 2030,45 2470,36 3125,79 3955,12 
17 ООО «УК Рублевский Тариф, руб./Гкал 1946,94 2024,82 2105,81 2190,04 2277,64 2771,10 3506,33 4436,63 
18 АО «Стройполимер» Тариф, руб./Гкал 1769,27 1840,04 1913,64 1990,19 2069,80 2518,22 3186,36 4031,77 

19 ОАО «Пансионат с лечением 
Солнечная поляна» Тариф, руб./Гкал 1726,27 1795,32 1867,13 1941,82 2019,49 2457,02 3108,91 3933,76 

20 ЗАО «ДО «Ершово» Тариф, руб./Гкал 1429,21 1486,38 1545,83 1607,67 1671,97 2034,21 2573,93 3256,85 
21 ООО «ЭК «Довиль» Тариф, руб./Гкал 2356,14 2450,39 2548,40 2650,34 2756,35 3353,52 4243,28 5369,11 

22 СМУ-158 АО 
«Трансинжстрой» Тариф, руб./Гкал 1670,45 1737,27 1806,76 1879,03 1954,19 2377,57 3008,39 3806,58 

23 ООО «УК «Кунцево» Тариф, руб./Гкал 2567,28 2669,97 2776,77 2887,84 3003,35 3654,04 4623,53 5850,25 
24 ООО «Гефест-Инжиниринг» Тариф, руб./Гкал 1598,47 1662,41 1728,91 1798,06 1869,98 2275,12 2878,75 3642,53 
25 ООО НПО «Союз-М» Тариф, руб./Гкал 1618,92 1683,68 1751,02 1821,06 1893,91 2304,23 2915,58 3689,13 
26 АО «Союзэнерго» Тариф, руб./Гкал 1743,57 1813,31 1885,85 1961,28 2039,73 2481,64 3140,07 3973,19 
27 ФГКУ ГКВГ Тариф, руб./Гкал 1700,6 1768,62 1839,37 1912,94 1989,46 2420,48 3062,68 3875,27 
28 ООО «Жемчужина-Сервис» Тариф, руб./Гкал 2192,87 2280,58 2371,81 2466,68 2565,35 3121,14 3949,23 4997,03 
29 ЗАО «ГТС» Тариф, руб./Гкал 1958,61 2036,95 2118,43 2203,17 2291,30 2787,71 3527,35 4463,23 

30 ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России Тариф, руб./Гкал 1282,92 1334,24 1387,61 1443,11 1500,83 1826,00 2310,47 2923,48 
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№ 
п/п Наименование организации Наименование 

показателя 
2020 г. 

(базовый) 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

31 ООО «Пансионат «Лесной 
городок» Тариф, руб./Гкал 1630,29 1695,50 1763,32 1833,85 1907,21 2320,41 2936,06 3715,05 

32 ООО «РУШ» Тариф, руб./Гкал 2587,97 2691,49 2799,15 2911,11 3027,56 3683,49 4660,79 5897,39 
33 ООО «Конвент-Плюс» Тариф, руб./Гкал 1654,26 1720,43 1789,25 1860,82 1935,25 2354,53 2979,23 3769,67 
34 ООО «ТеплоЭнергоСервис» Тариф, руб./Гкал 1723,52 1792,46 1864,16 1938,73 2016,27 2453,11 3103,96 3927,49 

35 ФГАУ «ОК «Рублево-
Успенский» Тариф, руб./Гкал 1541,45 1603,11 1667,23 1733,92 1803,28 2193,96 2776,06 3512,60 

36 АО «121 АРЗ» Тариф, руб./Гкал 1527,45 1588,55 1652,09 1718,17 1786,90 2174,04 2750,85 3480,70 
37 ФГБУ «ЦЖКУ» Тариф, руб./Гкал 1123,48 1168,42 1215,16 1263,76 1314,31 1599,06 2023,32 2560,14 
38 ФГБУ «ЦЖКУ» Тариф, руб./Гкал 1333,07 1386,39 1441,85 1499,52 1559,50 1897,37 2400,78 3037,75 
39 ФГБУ «ЦЖКУ» Тариф, руб./Гкал 1333,07 1386,39 1441,85 1499,52 1559,50 1897,37 2400,78 3037,75 
40 ФГБУ «ЦЖКУ» Тариф, руб./Гкал 1540,57 1602,19 1666,28 1732,93 1802,25 2192,71 2774,48 3510,61 

Примечание: Приведенные расчеты следует считать экспертным предложением разработчика 
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях 
поселения, городского округа, города, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) 
последствий для потребителей (для которых отсутствует возможность или 
целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 
реконструируемых источников тепловой энергии 

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа 
представлены в таблице 5.1-1. 
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Таблица 5.1-1 -Предложения по строительству источников тепловой энергии 
№ 

 п/п Наименование мероприятия Ориентировочные сроки Обоснование проведения предлагаемых мероприятий 

Строительство источников тепловой энергии 

1.2.1 
Строительство новой котельной №1 п. Красный установленной тепловой мощностью 14,19 Гкал/ч на базе котлов: 
первая очередь два котла ТТ-3000 + котел ТТ-2500 с горелками "Olion" GP-280М+GP-280Т, вторая очередь два котла 
ТТ-4000 с горелками "Olion" GP-400М-1 

1 этап  в 2021 году - 7,31 Гкал/ч.  
2 этап к 2022 году  - 6,88 Гкал/ч.    1. Покрытие перспективной нагрузки 12,32 Гкал/ч.                

1.2.2 Ввод в эксплуатацию котельной ЖК "Центральный" установленной тепловой мощностью 13,378 Гкал/ч на базе двух 
котлов ASGX7000  

1 -этап, ввод в эксплуатацию 
2022 г., 2-ой этап -установка 2-
го котла ASGX7000 в 2035 г. 

1. Покрытие перспективной нагрузки 3,8 Гкал/ч.                

1.2.3 Строительство новой котельной №2 д. Малые Вяземы установленной тепловой мощностью 33 Гкал/ч на базе четырех 
котлов Eurotherm-11,63, Q=10 Гкал/ч и двух котлов Eurotherm-7,56, Q=6,5 Гкал/ч.  к 2030 году 1. Покрытие перспективной нагрузки 29,46 Гкал/ч.                

1.2.4 
Строительство новой блочно-модульной котельной №3 г. Голицыно, мкр. Северный установленной тепловой 
мощностью 1,548 Гкал/ч на базе одного котла LAVART 1000R (0,86 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (300-1650 кВт) и 
одного кола LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) с горелкой CIB UNIGAS (240-1320 кВт) 

к 2025 году 1. Покрытие перспективной нагрузки 1,175 Гкал/ч.                

1.2.5 
Строительство новой блочно-модульной котельной "Бутынь" установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе 
трех котлов LAVART 3000М (2,58 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (550-4100 кВт) и одного котла LAVART  4000М 
(3,44 Гкал/ч) с горелкой CIB UNIGAS (750-5460 кВт) 

1 этап  к 2022 году - 8,6 Гкал/ч.  
2 этап к 2024 году  - 2,58 Гкал/ч;                     1. Покрытие перспективной нагрузки 9,787 Гкал/ч.                

1.2.6 
Строительство новой блочно-модульной котельной №7 с. Лайково установленной тепловой мощностью 7,74 Гкал/ч на 
базе трех котлов LAVART 2000М (1,72 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (480-2670 кВт) и одного котла LAVART  
3000М (2,58 Гкал/ч) с горелкой CIB UNIGAS (550-4100 кВт) 

1 этап  к 2021 году - 3,44 Гкал/ч.  
2 этап к 2024 году  - 4,3 Гкал/ч;                     1. Покрытие перспективной нагрузки 7,38 Гкал/ч.                

1.2.7 
Строительство новой блочно-модульной котельной №8 с. Лайково установленной тепловой мощностью 7,74 Гкал/ч на 
базе трех котлов LAVART 2000М (1,72 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (480-2670 кВт) и одного котла LAVART  
3000М (2,58 Гкал/ч) с горелкой CIB UNIGAS (550-4100 кВт) 

1 этап  к 2022 году - 3,44 Гкал/ч.  
2 этап к 2024 году  - 4,3 Гкал/ч;                     1. Покрытие перспективной нагрузки 7,284 Гкал/ч.                

1.2.8 Строительство новой блочно-модульной котельной «Фуньково» установленной тепловой мощностью 3,44 Гкал/ч на 
базе двух котлов LAVART 2000М (1,72 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (480-2670 кВт)  к 2035 году 1. Покрытие перспективной нагрузки 2,64 Гкал/ч.                

1.2.9 Стрительство газовой блочной модульной котельной Одинцовский г.о. п. Гарь-Покровское (в т.ч. ПИР) Период 2023-2024 гг.  

1.2.10 
Строительство новой блочно-модульной котельной №4 д. Зайцево установленной тепловой мощностью 18,06 Гкал/ч на 
базе трех котлов LAVART 3000М (2,58 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (550-4100 кВт) и трех котлов LAVART  
4000М (3,44 Гкал/ч) с горелкой CIB UNIGAS (750-5460 кВт) 

к 2025 году 1. Покрытие перспективной нагрузки 16,25 Гкал/ч.                

1.2.11 Строительство новой блочно-модульной котельной №5 д. Крюково установленной тепловой мощностью 1,72 Гкал/ч на 
базе двух котлов LAVART 1000R (0,86 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (300-1650 кВт)  к 2025 году 1. Покрытие перспективной нагрузки 1,484 Гкал/ч.                

1.2.12 Строительство новой котельной №6  с. Перхушково установленной тепловой мощностью 50 Гкал/ч на базе трех котлов 
Eurotherm-11,63, Q=10 Гкал/ч и одного котла Eurotherm-23,26, Q=20 Гкал/ч.  

1 этап  к 2030 году - 20 Гкал/ч.  
2 этап к 2035 году  - 30 Гкал/ч;                     1. Покрытие перспективной нагрузки 43,92 Гкал/ч.                

1.2.13 
Строительство новой блочно-модульной котельной №9 г. Кубинка установленной тепловой мощностью 4,73 Гкал/ч на 
базе двух котлов LAVART 2000М (1,72 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (480-2670 кВт) и одного котла LAVART  
1500М (1,29 Гкал/ч) с горелкой CIB UNIGAS (480-2670 кВт) 

к 2032 году 1. Покрытие перспективной нагрузки 4,036 Гкал/ч.                

1.2.14 
Строительство новой блочно-модульной котельной "Юдино" установленной тепловой мощностью 1,548 Гкал/ч на базе 
одного котла LAVART 1000R (0,86 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (300-1650 кВт) и одного котла LAVART  800R 
(0,688 Гкал/ч) с горелкой CIB UNIGAS (240-1320 кВт) 

к 2035 году 1. Покрытие перспективной нагрузки 1,221 Гкал/ч.                

1.2.15 Ввод в эксплуатацию ГТ-ТЭЦ тепловой мощностью 31,5 Гкал/ч в составе: Газотурбинная установка «Урал-6000» 
(ГТЭС-6000) - 3 шт.; Водогрейный котёл – утилизатор КУВ-12,2/150 (П126) - 3 шт. в 2021 году 1. Покрытие перспективной нагрузки 20,302 Гкал/ч.                

1.2.16 Ввод в эксплуатацию котельной ООО "Град-Инвест" д. Мякинино установленной тепловой мощностью 56,76 Гкал/ч на 
базе четырех котлов Термотехник ТТ100  в 2021 году 1. Покрытие перспективной нагрузки 43,89 Гкал/ч.                

1.2.17 Строительство новой БМК 10,5 МВт с. Ершово с переключением нагрузки существующих потребителей тепловой 
энергии с. Ершово, замещение котельной "ДО Ершово" Период 2021-2022 гг. 1. Покрытие существующей и перспективной нагрузки .                

1.2.18 
Строительство новой БМК ГБУЗ МО "Московский областной книнический противотуберкулезный диспансер", 
г.Одинцово, ул.Луначарского,16 (в т.ч. ПИР и изыскательные работы) с замещением котельной 
Противотуберкулезного диспансера  

  

1.2.19 Строительство новой блочно-модульной котельной д.Семенково установленной тепловой мощностью 1,376Гкал/ч на 
базе двух котлов LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (240-1320 кВт) в 2022 году 1. Покрытие перспективной нагрузки 0,858 Гкал/ч.                

1.2.20 Строительство новой блочно-модульной котельной ЖК "Немчиновка-Резиденц" установленной тепловой мощностью 
1,376Гкал/ч на базе двух котлов LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (240-1320 кВт) в 2021 году 1. Покрытие перспективной нагрузки 0,933 Гкал/ч.                

1.2.21 Строительство новой блочно-модульной котельной ЖК "Высокие Жаворонки" установленной тепловой мощностью 
1,376Гкал/ч на базе двух котлов LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (240-1320 кВт) в 2021 году 1. Покрытие перспективной нагрузки 1,094 Гкал/ч.                

1.2.22 Строительство новой котельной "Изумрудная долина" установленной тепловой мощностью 20 Гкал/ч на базе двух 
котлов Eurotherm-11,63, Q=10 Гкал/ч в 2021 году 1. Покрытие перспективной нагрузки 16,794 Гкал/ч.                

1.2.23 Строительство новой блочно-модульной котельной КД "Грибовский лес" установленной тепловой мощностью 
1,376Гкал/ч на базе двух котлов LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (240-1320 кВт) в 2023 году 1. Покрытие перспективной нагрузки 0,73 Гкал/ч.                

1.2.24 Строительство новой блочно-модульной котельной КД "Точка отсчета" установленной тепловой мощностью 0,344 
Гкал/ч в составе 2 котлов по 200 кВт в 2023 году 1. Покрытие перспективной нагрузки 0,274 Гкал/ч.                

1.2.25 Строительство котельной  Одинцовский г.о. г.п. Голицыно, п. Бутынь, в/г № 34 (в т.ч. ПИР) Период 2023-2024 гг. Повышение эффективности за счет изменения топливного баланса 
1.2.26 Строительство котельной  Одинцовский г.о.,  д. Аниково (в т.ч. ПИР) Период 2025-2026 гг. Повышение эффективности за счет изменения топливного баланса 
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№ 
 п/п Наименование мероприятия Ориентировочные сроки Обоснование проведения предлагаемых мероприятий 

1.2.27 
Строительство новой газовой БМК  «Лесные Поляны» малой мощности  с замещением котельной «Лесные Поляны». 
Оформление ЗУ. ПИР и СМР БМК в составе 2 котлов по 200 кВт. Технологическое присоединение к сетям 
газораспределения. 

В 2022 году Повышение эффективности за счет изменения топливного баланса 

1.2.28 Строительство блочно-модульной котельной Одинцово, ТУ Голицыно, Петровское шоссе, д 45 (в т.ч ПИР) Период 2025-2026 гг. Повышение эффективности за счет изменения топливного баланса 

1.2.29 
Строительство новой газовой БМК  №7, Голицыно малой мощности с замещением котельной №7, Голицыно. ПИР и 
СМР по установке БМК в составе 2 котлов по 125кВт.Технологическое присоединение к сетям газораспределения 
возможно только после реконструкции ГРС Голицыно 

В 2022 году Повышение эффективности за счет изменения топливного баланса 

1.2.30 Строительство котельной  Одинцовский г.о.,  поселок Путевой Машинной Станции-4 (в т.ч. ПИР) Период 2023-2024 гг. Повышение эффективности за счет изменения топливного баланса 

1.2.31 Строительство новой газовой БМК «Ястребки» малой мощности с замещением котельной «Ястребки». Оформление 
ЗУ.  ПИР и СМР  БМК в составе 2 котлов по 60 кВт. Технологическое присоединение к сетям газораспределения. В 2023 году Повышение эффективности за счет изменения топливного баланса 

1.2.32 Строительство новой газовой БМК "Акулово" с замещением котельной "Акулово". БМК в составе 2 котлов по 100 кВт. 
Технологическое присоединение к сетям газораспределения В 2023 году Повышение эффективности за счет изменения топливного баланса 

1.2.33 Строительство новой газовой БМК  "ст. Кубинка-2" малой мощности с замещением котельной "ст. Кубинка-2". ПИР и 
СМР по установке БМК в составе 2 котлов по 80 кВт. Технологическое присоединение к сетям газораспределения. В 2023 году Повышение эффективности за счет изменения топливного баланса 

1.2.34 Реконструкция котельной "Центральная". Одинцовский г.о. д.Чупряково (в т.ч. ПИР) Период 2025-2026 гг. Повышение эффективности за счет изменения топливного баланса 
1.2.35 Строительство ЦТП (Московская обл, Одинцовский г.о., г. Звенигород,мкр- н Восточный). ПИР, СМР.  Период 2023-2024 гг.  

1.2.36 Строительство новой блочно-модульной котельной "Новая Жуковка-2" поселок д/х Жуковка, Жуковка-2) мощностью 
1,3 МВт В 2023 году 1. Покрытие существующей нагрузки .                

1.2.37 Строительство новой БМК МВКУ-0,5Г мощностью 0,5МВт для подключения Звенигородского историко-
архитектурного музея (г. Звенигород, ул.Московская, 31/2) В 2022 году 1. Покрытие существующей нагрузки .                

1.2.38 Реконструкция котельной по адресу: Одинцовский г.о., п. Фуньково  (в т.ч. ПИР) Период 2023-2024 гг. Повышение эффективности за счет изменения топливного баланса 
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5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 
Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Подходы к разработке стратегии 
развития источников тепловой мощности сформированы, исходя из данных проекта 
генерального плана теплоснабжения городского округа, с учетом интенсивности строительства 
нового жилищного фонда, развития социальной инфраструктуры, конкретной ситуации, 
сложившейся в поселении с источниками теплоснабжения. При этом учитывались выявленные 
резервы и дефициты тепловой мощности. 

Реконструкция существующих источников тепла предусматривается, во-первых, с целью 
увеличения располагаемой мощности источника тепловой энергии для устранения имеющегося 
дефицита тепловой мощности, предотвращения его возникновения в перспективе, в результате 
подключения перспективных потребителей или, во-вторых для продления работоспособного 
состояния источника тепловой энергии и возможности обеспечения, качественным и надежным 
теплоснабжением потребителей. 

Необходимость расширения зоны действия действующих источников тепловой энергии, 
обусловлена планами строительства новых жилых и социально-административных зданий в 
границах городского округа, согласно материалам генерального плана.  

Для ряда источников планируется увеличение их зоны действия путем включения зон 
действия существующих источников тепловой энергии. Для рассматриваемого варианта развития 
системы теплоснабжения городского округа строительство новых источников тепловой энергии 
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 
перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок не планируется. 

В рамках реализации схемы теплоснабжения предусмотрено техническое перевооружение 
источников тепловой энергии предусматривающее: 

● вывод из эксплуатации морально устаревших котлов и переход на современные котлы с 
КПД не менее 91-92%, оснащенные новыми высокоэффективными горелками; 

● использование преобразователей частоты для групп сетевых насосов, обеспечивающие 
максимальную экономичность за счет автоматического поддержания требуемого располагаемого 
напора на выходных коллекторах котельных в расчетном эксплуатационном режиме (с 
возможностью выхода на максимальный напор при аварийных ситуациях); 

● монтаж автоматических систем подпитки тепловых сетей (основной и аварийной); 
● систем вакуумной деаэрации, предназначенных для удаления растворенного кислорода 

и углекислоты из подпиточной воды; 
● установку гравитационных грязевиков на обратных трубопроводах тепловых сетей для 

очистки от «вторичных» окислов железа (Fe2O3) накопленных в системе за предыдущие годы 
эксплуатации. 

Организацией АО «Одинцовская теплосеть» планируется использовать в качестве 
основного топлива, на угольных котельных и на котельных основным топливом которых 
является дизельное топливо, газ. Вопрос использования в качестве основного топлива 
природного газа или сжиженного углеводородного газа (СУГ) будет решаться для каждой 
котельной в отдельности при разработке проекта реконструкции котельной. 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

311 

Согласно плану развития схемы, предлагается реализовать мероприятия по строительству, 
реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, представленные в таблице 5.2-1. 
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Таблица 5.2-1 – Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии 
№ 

 п/п Наименование мероприятия Ориентировочные сроки Обоснование проведения предлагаемых мероприятий 

Реконструкция, модернизация существующих источников тепловой энергии, ЦТП 

1.1.1 

 Реконструкция котельной №1:  
1. Строительство на территории котельной пристройки к котельной или новой котельной установленной тепловой 
мощностью 74,3 Гкал/ч на базе одного котла  Eurotherm-17,44, Q=15 Гкал/ч и трех котлов Eurotherm-23,26, Q=20 
Гкал/ч. 
2. Вывод из эксплуатации старого морально и физически устаревшего оборудования и котлов котельной   

1 этап  к 2022 году - 35 Гкал/ч.  
2 этап к 2023 году  - 40 Гкал/ч;          

1. Покрытие нагрузки 30,1 Гкал/ч котельной №1 и перспективной нагрузки 33,142 
Гкал/ч. 
2. Переключение части тепловой нагрузки 18 Гкал/ч, от котельной №1а.  
3. Снижение эксплуатационных расходов.  
4. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.2 
Реконструкция котельной №2:  
1. Строительство на территории котельной новой котельной установленной тепловой мощностью 103,2 Гкал/ч. 
2. Вывод из эксплуатации старого морально и физически устаревшего оборудования и котлов котельной №2 

1 этап  к 2021 году - 51,6 Гкал/ч.  
2 этап к 2023 году  - 51,6 Гкал/ч;                     

1. Покрытие нагрузки 34,72 Гкал/ч котельной №2 и перспективной нагрузки 53,126 
Гкал/ч. 
2. Переключение части тепловой нагрузки 12,93 Гкал/ч, от котельной №1а.  
3. Снижение эксплуатационных расходов.  
4. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.3 

Реконструкция котельной №3: 
 1. Строительство пристройки к котельной с установкой котла  Eurotherm-23,26, Q=20 Гкал/ч 
2. Техническое перевооружение котельной с заменой пяти котлов ДКВР-10/13 на три котла Eurotherm-23,26, Q=20 
Гкал/ч  и один котел Eurotherm-17,44, Q=15 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность котельной 75 Гкал/ч 
3. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной 
4. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1. Строительство пристройки с 
установкой котла  Eurotherm-
23,26 и демонтаж ДКВР-10/13 
ст.1 в 2021 году. 
2. Установка Eurotherm-17,44 и 
демонтаж ДКВР-10/13 ст.2 в 
2022 году. 
3.  Установка Eurotherm-23,26 и 
демонтаж ДКВР-10/13 ст.3, ст.4 
в 2023 году. 
4.  Установка Eurotherm-23,26 и 
демонтаж ДКВР-10/13 ст.5 в 
2024 году.    

1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -6,03 Гкал/ч и перспективной 
нагрузки 30,687 Гкал/ч.  
2. Снижение эксплуатационных расходов.  
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.4 Реконструкция котельной №4 с переводом части нагрузки около 15 Гкал/ч на котельную №7 в 2023 году 1. Снятие дефицита тепловой энергии 12,18 Гкал/ч. 

1.1.5 

Реконструкция котельной №6: 
1. Строительство пристройки к котельной с установкой двух котлов Eurotherm-11,63, Q=10 Гкал/ч. Установленная 
тепловая мощность котельной 35,75 Гкал/ч 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1. Строительство пристройки с 
установкой котла  Eurotherm-
11,63 в 2023 году. 
2. Установка второго котла  
Eurotherm-11,63 в 2025 году. 

1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -3,25 Гкал/ч и перспективной 
нагрузки 28,13 Гкал/ч.  
2. Снижение эксплуатационных расходов.  
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.6 

Реконструкция котельной №7: 
1. Строительство пристройки к котельной №7 с установкой котла  Eurotherm-35, Q=30 Гкал/ч. Установленная тепловая 
мощность котельной 81,1 Гкал/ч 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 
4. Подключение части нагрузки от котельной №4 

1. Строительство пристройки с 
установкой котла  Eurotherm-35 
в 2023 году. 
2. Подключение части нагрузки 
от котельной №4 в 2023 году.   

1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -3,07 Гкал/ч.  
2. Снижение эксплуатационных расходов.  
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 
4. Покрытие тепловой нагрузки около 15 Гкал/ч от котельной №4.  

1.1.7 

Реконструкция котельной №8: 
1. Строительство пристройки к котельной №8 с установкой котла  Eurotherm-11,63, Q=10 Гкал/ч. Установленная 
тепловая мощность котельной 34,9 Гкал/ч 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1. Строительство пристройки с 
установкой котла  Eurotherm-
11,63 в 2022 году. 

1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -7,20 Гкал/ч.  
2. Снижение эксплуатационных расходов.  
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.8 

Реконструкция котельной №8а:  
1. Строительство пристройки к котельной №8а с установкой котла  Eurotherm-11,63, Q=10 Гкал/ч. Установленная 
тепловая мощность котельной 32,95 Гкал/ч 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1. Строительство пристройки с 
установкой котла  Eurotherm-
11,63 в 2022 году. 

1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -6,25 Гкал/ч и перспективной 
нагрузки 1,04 Гкал/ч. .  
2. Снижение эксплуатационных расходов.  
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.9 Реконструкция котельной г. Большие Вяземы, ул. Городок-17 (в т.ч. ПИР) Период 2024-2025 гг 

1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -1,31 Гкал/ч и перспективной 
нагрузки 6,646 Гкал/ч.  
2. Снижение эксплуатационных расходов.  
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.10 Реклнструкция котельной №г3 Одинцовский  район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы  ул. Институт (в т.ч. ПИР) Период 2025-2026 гг 1. Снижение эксплуатационных расходов.  
2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.11 Реклнструкция котельной № 4 Одинцовский г,о г.Большие Вяземы, д. Малые Вяземы  ул. Институт (в т.ч. ПИР) Период 2025-2026 гг 1. Снижение эксплуатационных расходов.  
2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.12 

Реконструкция котельной «Петровское»: 
1. Установка дополнительного котла Protherm бизон-1200, Q=1,032 Гкал/ч.  Увеличение установленной мощности до 
4,232 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1. Установка Protherm бизон-
1200 в 2022 году 

1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -0,63 Гкал/ч.  
2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.13 Реконструкция котельной №3 "Програнинститут" (г. Голицыно) с установкой дополнительного котла ДЕ-25/14. 
Увеличение установленной мощности до 35,84 Гкал/ч. 

Ввод в эксплуатацию ДЕ-25/14 
ст.№4 в 2023 году. 

1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -8,75 Гкал/ч.  
2. Снижение эксплуатационных расходов.  
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№ 
 п/п Наименование мероприятия Ориентировочные сроки Обоснование проведения предлагаемых мероприятий 

3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.14 

Реконструкция котельной №8 «Крюково»: 
1. Установка дополнительного котла ИШМА-80, Q=0,069 Гкал/ч.  Увеличение установленной мощности до 0,196 
Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1. Установка ИШМА-80 в 2021 
году 

1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -0,047 Гкал/ч.  
2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.15 

Реконструкция котельной №9 "Лесной Городок": 
1. Установка дополнительного котла Buderus Logano SK755-1850, Q=1,59 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 5,89 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1. Установка Buderus Logano 
SK755-1850 в 2022 году 

1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -0,66 Гкал/ч и перспективной 
нагрузки 0,556 Гкал/ч.  
2. Снижение эксплуатационных расходов.  
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.16 

Реконструкция котельной №10 "Лесной Городок": 
1.Строительство пристройки на территории котельной с установкой двух котлов ТТГ-5000, Q=4,3 Гкал/ч с горелками 
"Olion" GP-500М и одного котла ТТГ-4000, Q=3,44 Гкал/ч с горелкой "Olion" GKP-400М-I. Поэтапный вывод трех 
котлов ТГ-3 из эксплуатации. Установленная тепловая мощность котельной 12,04 Гкал/ч. 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1. Строительство пристройки с 
установкой двух котлов ТТГ-
5000 и котла ТТГ-4000 и вывод 
из эксплуатации трех котлов 
ТГ-3 в 2022 году. 

1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -2,23 Гкал/ч и перспективной 
нагрузки 0,235 Гкал/ч.   
2. Замена старого морально и физически устаревшего оборудования. 
3. Улучшение технико-экономических показателей.  
4. Снижение эксплуатационных расходов.  
5. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.17 Реконструкция котельной Одинцовский г.о., Новоивановское, ул. Калинина, д. 9 (в т.ч. ПИР) 
 Период 2025-2026 гг 

1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -0,94 Гкал/ч и перспективной 
нагрузки 4,458 Гкал/ч. 
2. Снижение эксплуатационных расходов.  
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.18 
Реконструкция котельной «Успенское»: 
1. Установка дополнительного котла КВа-2,5, Q=2,15 Гкал/ч.  Увеличение установленной мощности до 14,15 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1. Установка КВа-2,5 в 2025 
году 

1. Покрытие перспективной нагрузки 2,294 Гкал/ч.  
2. Снижение эксплуатационных расходов.  
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.19 

Реконструкция котельной №7 "Лесной Городок": 
1. Установка дополнительного котла Buderus 5200, Q=4,472 Гкал/ч.  Увеличение установленной мощности до 14,15 
Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1. Установка Buderus 5200 в 
2022 году 

1. Покрытие перспективной нагрузки 3,91 Гкал/ч.  
2. Снижение эксплуатационных расходов.  
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.20 Реконструкция котельной № 1, Одинцовский г.о. п Жаворонки, ул. 30-лет Октября.   (в т.ч. ПИР) Период 2025-2026 гг 1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -0,014 Гкал/ч. 
2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.21 

Реконструкция котельной "Веденское": 
1. Техническое перевооружение котельной с установкой дополнительного котла Альфа 100 G, Q=0,086 Гкал/ч.  
Увеличение установленной мощности до 0,061 Гкал/ч  
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1. Установка Альфа 100 в 2023 
году 

1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -0,016 Гкал/ч. 
2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.22 
Реконструкция котельной «Голаз": 
Перевод котельной с 2-мя котлами ДЕ10/14 в водогрейный режим. Проектирование. СМР. Восстановление РТХ, ПиР и 
СМР.  Замена вида резервного топлива с мазута на легкое нефтяное  

Период 2022-2024 гг 1. Снижение эксплуатационных расходов.  
2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.23 Реконструкция системы теплоснабжения с открытой схемы на закрытую. Котельная "Ликино"  Одинцовский г.о. , д. 
Ликино  (в т.ч. ПИР) Период 2023-2024 гг 1. Снижение эксплуатационных расходов.  

2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.24 Реконструкция котельной "Новый Городок" и  РТХ. Одинцовский г.о, п. Новый Городок (в т.ч. ПИР) Период 2024-2025 гг Снижение эксплуатационных расходов.  
2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.25 Реконтрукция котельной Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) Период 2025-2026 гг 

1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -3,98 Гкал/ч и перспективной 
нагрузки 1,345 Гкал/ч.  
2. Снижение эксплуатационных расходов.  
3. Обеспечения надёжности теплоснабжения.  

1.1.26 Реконтрукция котельной Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 (в т.ч. ПИР) Период 2023-2024 гг 
1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -4,657 Гкал/ч и перспективной 
нагрузки 0,666 Гкал/ч.   
2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.27 Реконструкция котельной Одинцовский г.о., г.Звенигород, Нахабинское шоссе (в т.ч. ПИР) Период 2023-2024 гг 
1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -2,915 Гкал/ч и перспективной 
нагрузки 1,504 Гкал/ч.   
2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.28 

Реконструкция котельной ул.Лермонтова, 6 
1. Установка дополнительного котла ICI Caldaie REX 400, Q=3,44 Гкал/ч.  Увеличение установленной мощности до 
10,32 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1. Установка REX 400 в 2022 
году 

1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -2,167 Гкал/ч и перспективной 
нагрузки 0,731 Гкал/ч.   
2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.29 

Реконструкция котельной санатория Поречье: 
1. Установка дополнительного котла АОГВ-29, Q=0,0249 Гкал/ч.  Увеличение установленной мощности до 0,075 
Гкал/ч 
2.Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1. Установка АОГВ-29 в 2021 
году 

1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -0,017 Гкал/ч. 
2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.30 
Реконструкция котельной №2, ул. Некрасова: 
Установка дополнительно двух котлов Vitopiex 100 тип PV1, Q=1,72 Гкал/ч.  Увеличение установленной мощности до 
6,12 Гкал/ч. 

1. Установка двух котлов 
Vitopiex 100 тип PV1 в 2022 
году 

1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -0,9 Гкал/ч. 
2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.31 Реконструкция котельной ФГБУ "Клинический санаторий «Барвиха": 1. Установка котла в 2022 году 1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -2,167 Гкал/ч и перспективной 
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1. Техническое перевооружение котельной с установкой дополнительного котла ТТГ-7000, Q=6,02 Гкал/ч.  Увеличение 
установленной мощности до 10,32 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

нагрузки 0,731 Гкал/ч.   
2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.32 

Реконструкция котельной ООО «КТТ-Дубки»: 
1.Строительство пристройки на территории котельной с установкой одного котла VAPOR TTKV 100-100, Q=8,6 Гкал/ч 
и второго котла VAPOR TTKV 35-35, Q=3,01 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность котельной 39,13 Гкал/ч 
2.Установка приборов учета энергоресурсов в котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1. Установка котла VAPOR 
TTKV 100-100 в 2021 году. 
2. Установка котла VAPOR 
TTKV 35-35 в 2024 году.  

1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -8,03 Гкал/ч и перспективной 
нагрузки 2,2 Гкал/ч.   
2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.33 Реконструкция котельной АО "121 АРЗ" здание  Период 2021-2022 гг.  

1.1.34 Реконструкция котельной АО "121 АРЗ" электроснабжение Период 2021-2022 гг. 1. Замена старого морально и физически устаревшего оборудования. 
 

1.1.35 Реконструкция котельной  п. Кубинка-10. (в т.ч. ПИР) Период 2023-2024гг. 1. Снижение эксплуатационных расходов.  
2. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.36 Реконструкция котельной Одинцовский район, с/п Барвихинское,  поселок д/х Жуковка, Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) Период 2024-2025гг. 1. Замена старого морально и физически устаревшего оборудования. 

1.1.37 Реконструкция котельной Одинцовский г.о., сельское поселение Никольское, д. Новошихово, участок №1 ЗНС ИФА 
им. А.М.Обухова РАН (в т.ч. ПИР) Период 2024-2025гг. 1. Замена старого морально и физически устаревшего оборудования. 

1.1.38 Реконструкция котельной по адресу: Одинцовский г.о. п. Кубинка-1 , в/г 5/1 (в т.ч. ПИР) Период 2023-2024гг. 1. Замена старого морально и физически устаревшего оборудования. 

1.1.39 
Реконструкция котельных: № 2 и 4 г. Одинцово, №3 и №4 п. Голицыно, с. Каринское, п. Кубинка-10, п. Дубки, д. 
Фуньково, п. Сосновка, д. Савввинская Слобода, ЦТП кот. 8, ЦТП 2 кот.6: диспетчеризация, видеонаблюдение, 
интернет 

В 2021 году 1. Замена старого морально и физически устаревшего оборудования. 

1.1.40 

Реконструкция котельной «Успенское-1»: 
1. Замена  трех котлов ТКЛ-1,2, 3 и четырех котлов ЗИО-60 на два котла ТТ-2000, Q=1,72 Гкал/ч  с горелкой "Olion" 
GP-150Н и один котел ТТ-1100, Q=0,946 Гкал/ч с горелкой "Olion" GP-90Н. Установленная тепловая мощность 
котельной 4,386 Гкал/ч 
2. Снижение потерь в тепловых сетях 
3. Установка приборов учета энергоресурсов в котельной 
4. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1. Демонтаж двух котлов ЗИО-
60 ст.6 и ст.7 и установка котла 
ТТ-2000 в 2022 году. 
2. Демонтаж двух котлов ЗИО-
60 ст.4 и ст.5 и установка котла 
ТТ-2000 в 2023 году. 
3. Демонтаж котла ТКЛ-1,23 
ст.3 и установка котла ТТ-1100 
в 2024 году. 
4. Вывод из эксплуатации двух 
котлов ТКЛ-1,23 ст.1 и ст.2 в 
2025 году. 

1. Замена старого морально и физически устаревшего оборудования. 
2. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности -0,841 Гкал/ч.    
2. Улучшение технико-экономических показателей.  
3. Снижение эксплуатационных расходов.  
4. Обеспечения надёжности теплоснабжения. 

1.1.41 Реконструкция  РТХ котельной № 4 Одинцово В 2023 году 1. Замена старого морально и физически устаревшего оборудования. 

1.1.42 Рецонструкция ЦТП-1 "Мечта", ЦТП-2 "Мечта"котельная № 4 Одинцовский г.о., г.  Одинцово, ул. Маршала Жукова.  
Суммарная мощность 12,87 Гкал/ч Период 2025-2026гг. 1. Замена старого морально и физически устаревшего оборудования. 

1.1.43 Реконструкция теплоэнергетического оборудования центрального теплового пункта. СМР (г. Одинцово, микрорайон 
№8, ЦТП №6, котельная № 8) В 2022 году 1. Замена старого морально и физически устаревшего оборудования. 

1.1.44 Реконструкция  ЦТП № 7, котельная № 8 Одинцовский г.о., г. Одинцово, микрорайон № 8 Мощность 2,4 Гкал/ч  (в т.ч. 
ПИР) Период 2024-2025 гг. 1. Замена старого морально и физически устаревшего оборудования. 

1.1.45 Реконструкция ЦТП Одинцовский г.о. п. Жуковка-1 (в т.ч. ПИР) Период 2025-2026 гг. 1. Замена старого морально и физически устаревшего оборудования. 
1.1.46 Реконструкция 3-х ЦТП на улицах Сосновая, Союзная  от котельной ООО «Московский насосный завод». В 2024 году 1. Замена старого морально и физически устаревшего оборудования. 
1.1.47 Реконструкция ЦТП (ул.Маковского, 16) от котельной ООО «Московский насосный завод» В 2021 году 1. Замена старого морально и физически устаревшего оборудования. 

1.1.48 Реконструкция РТХ. котельная № 3. г. Голицыно, Можайское ш., д. 75 (в т.ч. ПИР) Период 2024-2025 гг. 1. Улучшение технико-экономических показателей.  
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

1.1.49 Реконструкция РТХ котельной №11 (ВНИИСОК) (в т.ч. ПИР) Период 2023-2024 гг. 1. Улучшение технико-экономических показателей.  
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

1.1.50 Реконструкция РТХ котельной "Герцена" Одинцовский г.о , пос. сан. им. А.И.Герцена (в т.ч. ПИР) Период 2025-2026 гг. 1. Улучшение технико-экономических показателей.  
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

1.1.51 Реконструкция РТХ котельной "Горки-10" стр.45  З (в т.ч. ПИР) Период 2024-2025 гг. 1. Улучшение технико-экономических показателей.  
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

1.1.52 Реконструкция РТХ котельной № 1.  г. Одинцово,   ул. Садовая, д. 11 (в т.ч. ПИР) Период 2023-2024 гг. 1. Улучшение технико-экономических показателей.  
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

1.1.53 Реконструкция котельной Андреевское, работающей на ДТ в с. Андреевское с переводом на природный газ В 2023 году 1. Улучшение технико-экономических показателей.  
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

1.1.54 Реконструкция котельной Никольское с 2-мя котлами Galdaie-Boiler мощностью 0,17 Гкал/ч, работающими на 
дизельном топливе  с переводом на природный газ В 2023 году 1. Улучшение технико-экономических показателей.  

2. Снижение эксплуатационных расходов. 

1.1.55 Реконструкция котельной, работающей на ДТ в д. Улитино с переводом на природный газ В 2023 году 1. Улучшение технико-экономических показателей.  
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

1.1.56 Реконструкция котельной № 3, работающей на ДТ в с. Юдино с переводом на природный газ В 2023 году 1. Улучшение технико-экономических показателей.  
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

1.1.57 Реконструкция  котельной работающей на ДТ в п. Покровский Городок (бывший в/г) с переводом на природный газ В 2023 году 1. Улучшение технико-экономических показателей.  
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2. Снижение эксплуатационных расходов. 

1.1.58 Реконструкция котельной  Одинцовский г.о.,   п. Кобяково, в/г № 35 (в т.ч. ПИР) Период 2023-2024 гг. 1. Улучшение технико-экономических показателей.  
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

1.1.59 Реконструкция котельной Одинцовский г.о., г Голицыно, пр-кт Мира, д 101 (в т.ч. ПИР) Период 2024-2025 гг. 1. Улучшение технико-экономических показателей.  
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

1.1.60 Реконструкция котельной Одинцовский г.о.,  г. Голицыно, Банный пер., 2 (в т.ч. ПИР) Период 2025-2026 гг. 1. Улучшение технико-экономических показателей.  
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

1.1.61 Реконструкция котельной  Одинцовский г.о.,  г. Голицыно, Рабочий пер. (в т.ч. ПИР) Период 2025-2026 гг. 1. Улучшение технико-экономических показателей.  
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

1.1.62 Реконструкция котельной Одинцовский г.о.,  г. Голицыно, Коммунистический пр., 29-а (в т.ч. ПИР) Период 2024-2025 гг. 1. Улучшение технико-экономических показателей.  
2. Снижение эксплуатационных расходов. 

1.1.63 Реконструкция теплоэнергетического оборудования центрального теплового пункта. Проектирование (п.г. 
Новоивановское ЦТП № 1, ЦТП № 3) В 2022 году 1. Замена старого морально и физически устаревшего оборудования. 
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5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации 
источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 
теплоснабжения 

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников 
тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 
представлены в таблице 5.2-1. 

 
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии и котельных 

В настоящее время источники комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии на территории муниципального образования отсутствуют. 

 
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 

избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, 
выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы 
технически невозможно или экономически нецелесообразно 

Согласно плану развития схемы теплоснабжения, предлагается реализовать мероприятия 
по выводу из эксплуатации котельных, представленные в таблице 5.5-1, с переключением 
тепловых нагрузок потребителей выше указанных котельных на другие источники тепловой 
энергии. Данное решение позволяет вывести из эксплуатации малоэффективные источники 
тепловой энергии, снизить затраты по себестоимости производимой тепловой энергии. 

В 2021 году планируется вывод из эксплуатации котельной АО «Союзэнерго» с 
переключением тепловой нагрузки котельной на ГТ-ТЭЦ. 

Схемой предлагается ликвидация котельной №1а на 2023 год с последующим 
переключением тепловой нагрузки на модернизированные котельные №1 г. Одинцово, ул. 
Садовая, 11 и №2 г. Одинцово, ул. Северная, 34. 

Вывод в резерв, а также из эксплуатации котельных городского округа с передачей 
тепловых нагрузок на другие источники тепла прочих источников не планируется. Предложение 
обосновано тем, что, во-первых существующие котельные в своей зоне деятельности являются 
единственными для потребителей тепловой энергии, во-вторых значительная удаленность 
котельных от действующих тепловых сетей других источников и как следствие экономическая 
нецелесообразность строительства тепловых сетей, для переключения тепловых нагрузок, 
варианту по реконструкции котельных. Для повышения надежности и качества теплоснабжения, 
обеспечение устойчивости функционирования, снижение расходов на выработку тепловой 
энергии за счет снижения удельного расхода топлива и удельных расходов на ремонт и 
эксплуатацию, схемой запланированы мероприятия по реконструкции котельных с морально и 
физически устаревшим оборудованием. 

Таблица 5.5-1 – Предложения по выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, 
выработавших нормативный срок службы 
№ 

 п/п Наименование мероприятия Ориентировочные 
сроки 

Обоснование проведения предлагаемых 
мероприятий 

Вывод из эксплуатации источников (или перевод нагрузки) 

1.3.1  Вывод из эксплуатации 
котельной №1-а в 2023 году 

1. Вывод из эксплуатации морально и физически 
устаревшего оборудувония. 
2. Снижение эксплуатационных расходов.  
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№ 
 п/п Наименование мероприятия Ориентировочные 

сроки 
Обоснование проведения предлагаемых 

мероприятий 
3. Обеспечение надёжности теплоснабжения. 

1.3.2  Вывод из эксплуатации 
котельной Одинцово -1 в 2023 году 

1. Вывод из эксплуатации морально и физически 
устаревшего оборудования. 
2. Снижение эксплуатационных расходов.  
3. Обеспечение надёжности теплоснабжения. 

1.3.3 

Вывод из эксплуатации 
котельной АО «Союзэнерго», 
мкр. Восточный, 4а с 
переключением тепловой 
нагрузки на ГТ-ТЭЦ 

в 2021 году 1. Обеспечение надёжности теплоснабжения. 

1.3.4 

Переключение части 
тепловой нагрузки котельной 
ФОК «Звезда» ул. 
Московская, 47 на ГТ-ТЭЦ 

в 2021 году 1. Покрытие имеющегося дефицита тепловой мощности.   
2. Обеспечение надёжности теплоснабжения. 

 
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии 

В настоящее время теплоснабжающие организации не имеют планов по внедрению 
когенерации на котельных, т.к. её организация на базе ГПА имеет ряд недостатков. 

Во-первых, срок службы ГПУ до капитального ремонта составляет 40-60 тыс. ч (4-6 лет), а 
стоимость ремонта - от 70 до 90% первоначальной стоимости двигателя. Это значит, что через 
несколько лет мини-ТЭЦ с ГПУ начнут выходить в капитальный ремонт. Понадобится изыскать 
сотни тысяч евро для ремонтной компании. 

Во-вторых, экономия топлива, которая сегодня показывается на бумаге в различных 
отчетах и докладах, во многих случаях не подтверждается на практике. Организации, которые 
сегодня эксплуатируют ГПУ, умышленно или нет, не показывают реальную себестоимость 
вырабатываемой электроэнергии. Многие организации не имеют даже методик расчета ее 
себестоимости. Весь эффект, который заключается от внедрения ГПУ, на предприятии сводится 
к разнице стоимости покупной электроэнергии из энергосистемы и собственной выработки. В 
реальности удельный расход топлива на ГПУ составляет 308 г у.т./кВтч (КПД по выработке 
электроэнергии 40%), против 275 г у.т./кВтч в среднем по энергосистеме. 

 
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 
пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 

В настоящее время источники комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии на территории муниципального образования отсутствуют. 

 
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 

источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе 
теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при 
необходимости его изменения 

Проектом Схемы теплоснабжения не предусматривается корректировка утвержденных 
температурных графиков. 
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5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 
каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в 
эксплуатацию новых мощностей 

Согласно требованиям СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003 для расчетной температуры наружного воздуха минус 34°C при отказе наибольшего по 
мощности теплогенератора требуется обеспечить выдачу тепловой мощности на уровне не ниже 88% 
от расчетной нагрузки. При этом учитывается возможность резервирования теплоснабжения 
потребителей за счет других теплоисточников, имеющих доступ к тепловым сетям потребителя. 

Исходя из перечня существующего оборудования, приведенного в Книге 1 и перечня 
оборудования после реконструкции, согласно Книге7, а также перспективным балансам тепловой 
мощности, можно сделать однозначный вывод о том, что требуемый уровень надежности 
обеспечивается на всем периоде действия Схемы теплоснабжения. 

Значения перспективной установленной мощности по каждому источнику тепловой энергии 
представлены в разделе 4.3Книги 4 обосновывающих материалов. 

 
5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников 
энергии, а также местных видов топлива 

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 
местных видов топлива на территории городского округа отсутствуют. Ввод новых источников 
тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов 
топлива на территории городского округа не предусмотрен. 
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) 
МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Общие положения 
Стремление оптимизировать затраты теплоснабжающих организаций на развитие и 

реконструкцию, а также перекладки тепловых сетей для поддержания надёжности, задача 
максимально снизить тарифные последствия для потребителей обусловило поиск таких решений, 
в которых бы предложенные в проекте Схемы теплоснабжения мероприятия совмещали бы в 
себе различные цели: 

 предлагаемые к строительству новые тепломагистрали, предназначенные для 
обеспечения тепловой энергией новых потребителей, одновременно бы повышали системную 
надёжность и способствовали повышению эффективности теплоснабжения существующих 
потребителей, например, в результате их переключения с котельных на источники 
комбинированной выработки тепловой энергии; 

 предлагаемые в проекте Схемы теплоснабжения перекладки тепловых сетей, 
предназначенные для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, были бы 
минимизированы за счёт возможных переключений зон с дефицитом тепловой мощности в зоны 
с избытком тепловой мощности источников, и одновременно бы повышали бы надежность 
теплоснабжения существующих потребителей за счёт вывода из эксплуатации старых участков; 

 предложения по строительству тепловых сетей, при которых осуществляется 
возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 
энергии, совмещали бы в себе цель перспективного повышения эффективности теплоснабжения 
и снижения тарифной нагрузки для потребителей. 

Приводимые ниже предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
распределены по группам проектов согласно с Требованиями к схемам теплоснабжения, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 
154. 

Структура проектов представлена ниже: 
Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с 
избытком тепловой мощности (использование существующих резервов); 

2) Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во 
вновь осваиваемых районах поселения; 

3) Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 
трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; 

4) Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 
наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 
различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения; 

5) Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт 
перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных; 

6) Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса; 

7) Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций; 
8) Группа проектов 8 - строительство и реконструкция тепловых сетей для 
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обеспечения нормативной надежности. 
В качестве обоснования технического решения, включаемого в планы по новому 

строительству и реконструкции тепловых сетей, представляются теплогидравлические расчеты, 
выполненные с использованием разработанной электронной модели Схемы теплоснабжения 
города. 

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в 
Книге8 и Книге11. Решения принимались на основе расчетов, выполненных с использованием 
электронной модели системы теплоснабжения, описание которой приведено в Книге 
3«Электронная модель системы теплоснабжения» и соответствующих приложениях. 

 
6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 
существующих резервов). 

В схеме теплоснабжения реконструкция и строительство тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности 
в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не 
рассматривается в силу ряда причин: 

● принадлежность тепловых источников и тепловых сетей разным хозяйствующим 
субъектам; 

● разбросанность и оторванность друг от друга локальных участков теплосети; 
● находящиеся на близком расстоянии котельные не имеют достаточного резерва 

мощности для компенсации дефицитов сторонних источников с учетом тепловых потерь при 
транспортировке. 

Для компенсации дефицитов мощностей существующих источников в Схеме 
теплоснабжения предлагается их модернизация и реконструкция (см.Книгу 7). 

 
6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в 
осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения 
под жилищную, комплексную или производственную застройку 

6.3.1 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, 
городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или 
производственную застройку 

Финансовые затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей для подключения 
новых потребителей ложатся на самих застройщиков в границах земельных участков. 

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству 
тепловых сетей, направленые на обеспечение присоединения перспективных потребителей к 
существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до 
границы участка присоединяемого объекта. 

В электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа созданы 
новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции 
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источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, 
обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям. 

Перечень участков тепловых сетей, строительство которых необходимо для подключения 
перспективных потребителей (и/или существующих потребителей из технологической зоны 
переключаемой котельной), с указанием характеристик трубопроводов приведён в таблице 6.3.1-
1. 

Таблица 6.3.1-1- Мероприятия по строительству участков тепловых сетей для 
обеспечения перспективной нагрузки 

№ п/п Наименование мероприятия 

Характеристики 
участков Период 

реализ
ации диаметр, 

мм 
протяженн

ость, м 

2.1 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных  потребителей 
 (и/или существующих потребителей из технологической зоны переключаемой котельной) 

2.1.1 
БМК "Импульс":Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу UP квартал 
Сколковский, ул. Чистяковой к.1 

150 39 2021 

2.1.2 БМК "Импульс":Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу UP квартал 
Сколковский, ул. Чистяковой к.2 

200 494 2021 

2.1.3 150 53 2021 

2.1.4 
Котельная №2:Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Торгово-складской комплекс «Галерея 
Одинцово» вблизи д. Лохино (50:20:0010336:250; 50:20:0010336:251) 

200 99 2021 

2.1.5 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 

200 43 2021 

2.1.6 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 

250 122 2023 

2.1.7 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 

250 93 2026 

2.1.8 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 

200 19 2029 

2.1.9 
Котельная №2: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Школа на 2150 мест по адресу г. 
Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" (50:20:0030114:316) 

200 35 2023 

2.1.10 Котельная №2: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Дошкольная образовательная 
организация на 270 мест  по адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 

150 469 2023 

2.1.11 100 43 2023 

2.1.12 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Дошкольная образовательная 
организация на 380 мест  по адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК 
"Одинбург" (50:20:0030114:316) 

150 164 2029 

2.1.13 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Торгово-развлекательный  центр по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 

200 85 2029 

2.1.14 
Котельная №2: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Кафе по адресу г. Одинцово, мкр. 
Отрадное, ЖК "Одинбург" (50:20:0030114:316) 

100 25 2029 

2.1.15 Котельная №2: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД ЖК Единый Стандарт по адресу г. 150 92 2023 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Характеристики 
участков Период 

реализ
ации диаметр, 

мм 
протяженн

ость, м 
Одинцово, мкр.2, корп.5/1 (секция 2,3,4), корп.5/2 (секция 4,5), к.н.з.у. 
50:20:0030102:0037, 50:20:0030101:48, 50:20:0030101:43, 
50:20:0030102:43, застройщик ООО «Рантект-МФД» 

2.1.16 
Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой дом корп.1.11 по 
адресу г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

100 21 2021 

2.1.17 Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой дом корп.1.17, 2.6 с 
встроенно-пристроенным ДОУ на 60 мест по адресу г. Одинцово, ЖК 
"Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

300 216 2023 
2.1.18 200 43 2023 

2.1.19 150 26 2023 

2.1.20 
Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой дом корп.1.18 по 
адресу г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

150 30 2023 

2.1.21 Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой дом корп.1.19 по 
адресу г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

300 209 2023 
2.1.22 200 52 2023 
2.1.23 150 49 2023 
2.1.24 Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя:Жилой дом корп.1.20  по 
адресу г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

300 484 2023 
2.1.25 200 104 2023 
2.1.26 150 25 2023 
2.1.27 Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство тепловых сетей для 

подключения перспективного потребителя:Жилой дом корп.1.21, 2.8  
по адресу г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

200 79 2023 

2.1.28 150 29 2023 

2.1.29 
Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой дом корп.1.22 по 
адресу г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

150 100 2023 

2.1.30 
Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой дом корп.1.23, 2.9 
по адресу г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

200 76 2023 

2.1.31 
Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой дом корп.1.24, 2.10 
по адресу г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

150 24 2023 

2.1.32 
Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой дом корп.1.25 по 
адресу г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

150 20 2023 

2.1.33 Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой дом корп.1.26 по 
адресу г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

200 150 2023 

2.1.34 150 20 2023 

2.1.35 Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой дом корп.1.27 по 
адресу г. Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

200 192 2023 

2.1.36 150 43 2023 

2.1.37 Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 350 мест  по адресу г. 
Одинцово, микрорайон Одинцово-1 (50:20:0030206:1990)  

200 44 2023 

2.1.38 150 34 2023 

2.1.39 Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД К-1 по адресу г. 
Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

200 185 2021 

2.1.40 150 85 2021 

2.1.41 

Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД К-2 по адресу г. 
Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

150 30 2021 

2.1.42 

Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД К-3 по адресу г. 
Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

150 27 2024 

2.1.43 
Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД К-4 по адресу г. 
Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 

150 48 2024 
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2.1.44 

Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД К-7 по адресу г. 
Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

150 30 2024 

2.1.45 

Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД К-8 по адресу г. 
Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

150 31 2024 

2.1.46 

Котельная №1 п. Красный: Котельная №1 п. Красный: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного потребителя:МКЖД 
К-5 по адресу г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК "Одинград 
Семейный" (50:20:0030114:1150) 

150 55 2029 

2.1.47 

Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД К-6 по адресу г. 
Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

150 51 2029 

2.1.48 

Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД К-9 по адресу г. 
Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

150 39 2029 

2.1.49 

Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД К-10 по адресу г. 
Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

150 41 2029 

2.1.50 

Строительство тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД со встроенно-пристроенным Д/с К-11 по адресу г. 
Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

150 62 2029 

2.1.51 Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 360 мест  по адресу г. 
Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0040111:2567) 

300 163 2022 

2.1.52 150 88 2022 

2.1.53 

Котельная "Трехгорка 1": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу п. Трехгорка, застройщик ООО "Ореол" 
(50:20:0010336:33150) 

200 331 2021 

2.1.54 
ГТ-ТЭЦ: Строительство участка тепловой сети от ГТУ ТЭЦ ООО 
«МЭК» до ТК-5 для переключения нагрузок от котельных ФОК 
«Звезда» и «Академия дзюдо» (МП «ЗИС») на ГТУ-ТЭЦ 

    2021 

2.1.55 
ГТ-ТЭЦ: Строительству участка тепловой сети от существующей 
тепловой сети котельной ФОК «Звезда» до котельной мкр. Восточный 
пр. Строителей д.8 (ЗАО «Союзэнерго») 

    2021 

2.1.56 
ГТ-ТЭЦ: Строительство участка тепловой сети от ГТУ-ТЭЦ до 
котельной №4 (Восточный) (ООО «УК Энергоцентр») диаметром 400 
мм и длиной около 95 м в двухтрубном исчислении). 

    2021-
2022 

2.1.57 

ГТ-ТЭЦ: Строительство ЦТП - 2 для поддержания температурного 
графика 95-700С и сохранения котельной котельной №4 (Восточный) 
(ООО «УК Энергоцентр») в качестве резервного (пикового) источника 
тепловой энергии 

    2021-
2022 

2.1.58 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Звенигород, р-н 
Восточный, мкр-н №3, №1 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

100 78 2023 

2.1.59 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Звенигород, р-н 
Восточный, мкр-н №3, №2 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

150 37 2022 
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2.1.60 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Звенигород, р-н 
Восточный, мкр-н №3, №4 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

150 139 2024 

2.1.61 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Звенигород, р-н 
Восточный, мкр-н №3, №5 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

150 159 2025 

2.1.62 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Звенигород, р-н 
Восточный, мкр-н №3, №6 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

150 60 2022 

2.1.63 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Звенигород, р-н 
Восточный, мкр-н №3, №7 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

200 156 2025 

2.1.64 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Звенигород, р-н 
Восточный, мкр-н №3, №9 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

150 45 2023 

2.1.65 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Звенигород, р-н 
Восточный, мкр-н №3, №10 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

150 115 2023 

2.1.66 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Звенигород, р-н 
Восточный, мкр-н №3, №13 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

150 75 2023 

2.1.67 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Звенигород, р-н 
Восточный, мкр-н №3, №3 (стр. на месте котельной ООО 
"Союзэнерго") 

100 15 2023 

2.1.68 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Звенигород, 
Санаторий Подмосковье, р-н Восточный, мкр-н №2, корп.1, к.н.з.у. 
50:49:0010110:1382, застройщик ГК "Гефест" ООО "Инвестстрой" 

150 144 2024 

2.1.69 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Звенигород, 
Санаторий Подмосковье, р-н Восточный, мкр-н №2, корп.2, к.н.з.у. 
50:49:0010110:1382, застройщик ГК "Гефест" ООО "Инвестстрой" 

150 21 2024 

2.1.70 
ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Звенигород, р-н 
Восточный, мкр-н №2, корп.3, застройщик ООО "БРИЗ" 

150 49 2021 

2.1.71 

Котельная №4 Восточный: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. 
Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, №3 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

150 59 2021 

2.1.72 

Котельная ул. Ленина,30: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу г. Звенигород, ул. Макарова, вл. 19, застройщик 
ЗАО «ЮИТ СититСтрой» 

100 89 2022 

2.1.73 

Котельная ул. Лермонтова, 6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу г. Звенигород, квартал ограниченный ул. 
Пролетарская, Чехова, Почтовая, Соловьёвская. застройщик ООО 
«Запад-МГ» 

100 71 2022 

2.1.74 Котельная  «Пром. парк Одинцово-1»: Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:Малоэтажная жилая 100 50 2021 
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2.1.75 
Котельная "Летний Отдых": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 550 мест  по адресу пос. Летний Отдых 

150 95 2022 

2.1.76 

Котельная "Митькино": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: Малоэтажная жилая 
застройка  по адресу д. Митькино (50:20:0070312:4135; 
50:20:0070312:4137; 50:20:0070312:4139; 50:20:0070312:4138) 

200 77 2025 

2.1.77 
Котельная "Митькино": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: Поликлиника на 85 
посещений в смену по адресу д. Митькино 

80 111 2025 

2.1.78 
Котельная "Митькино": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 325 мест  по адресу д. 
Митькино (ООО "СДИ") 

100 71 2022 

2.1.79 
Котельная "Митькино": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 650 мест  по адресу д. Митькино 

125 56 2022 

2.1.80 
Котельная «ГОЛАЗ»: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ 290 мест  по адресу д. Малые 
Вяземы, ул. Петровское шоссе 

100 306 2022 

2.1.81 
Котельная «Горки-10»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу п. Горки-10 

200 155 2025 

2.1.82 
Котельная «Горки-10»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 150 мест  по адресу п. 
Горки-10 (50:20:0041615:1509) 

100 119 2025 

2.1.83 
Котельная «Горки-10»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ФОК по адресу п. Горки-10 
(50:20:0041615:13510 

100 31 2035 

2.1.84 
Котельная «Горки-10»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Дом культуры по адресу 
пос. Горки-10 (50:20:0041615:662) 

100 52 2021 

2.1.85 
Котельная «Новоивановское»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Больничный стационар 
(200 коек) по адресу р.п. Новоивановское, Большой бульвар, север   

80 103 2022 

2.1.86 
Котельная «Новоивановское»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 190 мест  по адресу 
р.п. Новоивановское, "РЕВЕС" (50:20:0020109:3243) 

100 190 2022 

2.1.87 
Котельная «Новоивановское»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 110 мест  по адресу 
р.п. Новоивановское, "ГК ПИК"  

100 72 2022 

2.1.88 
Котельная «Новоивановское»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многофункциональный 
зрелищный центр по адресу р.п. Новоивановское (50:20:0020411:2920) 

150 458 2021 

2.1.89 

Котельная «Новоивановское»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Детский сад на 300 мест по 
адресу р.п. Новоивановское, ул.Агрохимиков,6, к.н.з.у. 
50:20:0000000:308367 

100 51 2023 

2.1.90 

Котельная «Саввинская Слобода»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Офис врача общей 
практики по адресу с. Саввинская Слобода, к.н.з.у. 
50:20:0000000:308313 

80 160 2022 

2.1.91 
Котельная «Сосны»: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. Сосны 

100 45 2025 

2.1.92 
Котельная «ул. Чистяковой, 30»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Инвестиционный проект 
ООО «Ореол» (многофункциональный гостиничный, офисный и 

150 20 2021 
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2.1.93 
Котельная «ул. Чистяковой, 30»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Детский сад на 400 мест по 
адресу г.Одинцово ул. Кутузовская, к.н.з.у. 50:20:0010336:38826 

100 58 2023 

2.1.94 

Котельная «Университет»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Общежитие для студентов 
МГИМО по адресу г. Одинцово, ш. Подушкинское, д.1 км, к.н.з.у. 
50:20:0030120:1 

100 74 2022 

2.1.95 
Котельная «Успенское»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Малоэтажная жилая 
застройка  по адресу с. Успенское 

150 57 2025 

2.1.96 
Котельная «Центральная», д. Чупряково: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного потребителя:Среднеэтажная 
жилая застройка по адресу д. Чупряково 

150 148 2032 

2.1.97 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское. ш., 1 

250 166 2029 
2.1.98 200 28 2029 

2.1.99 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. Молодежная, 2 200 69 2026 

2.1.100 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 3 100 92 2029 

2.1.101 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. Молодежная, 4 200 83 2026 

2.1.102 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 5 

200 46 2029 
2.1.103 150 19 2029 

2.1.104 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. Садовая, 6 300 41 2024 

2.1.105 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 7 150 40 2029 

2.1.106 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. Молодежная, 8 200 67 2026 

2.1.107 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. Садовая, 8 250 83 2024 

2.1.108 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 9 100 92 2029 

2.1.109 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. Молодежная, 
10 

200 66 2026 

2.1.110 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 11 150 70 2032 

2.1.111 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. Молодежная, 
12 

200 87 2026 

2.1.112 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 15 150 51 2032 

2.1.113 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 17 150 88 2032 

2.1.114 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. Молодежная, 
18 

125 91 2032 

2.1.115 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 19 100 116 2032 

2.1.116 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. Молодежная, 
20 

125 71 2032 

2.1.117 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 21 100 34 2032 

2.1.118 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. Молодежная, 125 63 2032 
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2.1.119 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 23 125 87 2032 

2.1.120 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 25 

200 30 2032 
2.1.121 100 17 2032 

2.1.122 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. Молодежная, 
26 

150 5 2032 

2.1.123 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 27 150 5 2032 

2.1.124 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 29 100 36 2032 

2.1.125 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 31 100 32 2032 

2.1.126 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 33 100 51 2032 

2.1.127 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 35 150 42 2032 

2.1.128 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 37 

200 115 2032 
2.1.129 150 32 2032 

2.1.130 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 39 150 61 2032 

2.1.131 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу Можайское ш., 41 150 88 2032 

2.1.132 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. Молодежная, 
32 

200 69 2032 

2.1.133 80 5 2032 

2.1.134 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. Молодежная, 
30 

100 64 2032 

2.1.135 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. Садовая, 2 250 67 2026 

2.1.136 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. М. Жукова, 2 125 60 2026 

2.1.137 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. Садовая, 14 100 61 2024 

2.1.138 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. М. Жукова, 4 125 110 2029 

2.1.139 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. Молодежная, 
28 

125 61 2032 

2.1.140 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Бассейн в реконструируемой школе №12 
по адресу г. Одинцово, ул. Молодежная, д.16-в (50:20:0030101:547) 

80 57 2035 

2.1.141 Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. М. Жукова, 16 150 17 2024 

2.1.142 Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. М. Жукова, 10 125 79 2024 

2.1.143 Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. М. Жукова, 12 125 86 2024 

2.1.144 Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. М. Жукова, 14 150 57 2024 

2.1.145 Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: жилой дом по адресу ул. Садовая, 10 250 140 2024 

2.1.146 
Котельная №1 Горки-2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 830 мест  по адресу п. Горки 2, 50:20:0040710:1368 

150 73 2023 
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2.1.147 
Котельная №1 Горки-2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:СОШ на 550 мест по адресу 
г. Одинцово, п. Горки-2, к.н.з.у. 50:20:0040710:1539 

150 52 2023 

2.1.148 

Котельная №10 "Лесной Городок": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Поликлиника на 150 
посещений в смену по адресу д.п. Лесной Городок, ЖК "Лесной 
Городок", ул. Грибовская 

100 137 2022 

2.1.149 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу г. Одинцово, ЖК «Гусарская баллада" 
(50:20:0070227:13595) 

200 23 2022 

2.1.150 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу г. Одинцово, ЖК «Гусарская баллада" 
(50:20:0070227:10272) 

150 256 2022 

2.1.151 
Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу п. ВНИИССОК (50:20:0070227:2697) 

150 24 2022 

2.1.152 
Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 360 мест  по адресу 
ЖК "Гусарская баллада" (50:20:0070227:13595) 

150 32 2035 

2.1.153 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ФОК с спортивным залом и 
бассейном по адресу г. Одинцово, ЖК «Гусарская слобода» 
(50:20:0070227:13595) 

150 121 2022 

2.1.154 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКД ЖК Гусарская 
Баллада по адресу г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 2, к.н.з.у. 
50:20:0070227:1448, 50:20:0070227:1457 застройщик ГК «АлеутСтрой» 

100 25 2023 

2.1.155 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Детский сад на 400 мест по 
адресу Одинцовский г.о., ул. Триумфальная ЖК «Гусарская баллада» 
к.н.з.у. 50:20:0070227:996 

100 68 2022 

2.1.156 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Школа на 2200 мест по 
адресу Одинцовский г.о., ул. Триумфальная ЖК Гусарская баллада 
к.н.з.у. 50:20:0070227:13595 

200 83 2023 

2.1.157 

Котельная №2 ул. Некрасова, ООО «УК Энергоцентр»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, ул.Некрасова, д.27/7 застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

150 179 2021 

2.1.158 

Котельная №2 ул. Некрасова, ООО «УК Энергоцентр»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного потребителя:МКД 
ЖК Некрасовский по адресу г.Звенигород, ул. Некрасова д.27/8, 
к.н.з.у. 50:49:0010105:3293, застройщик ООО «Шервудстрой» 

100 203 2022 

2.1.159 
Котельная №2, г. Кубинка, ул. Колхозная: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Кубинка, ул. Колхозная 

100 132 2024 

2.1.160 

Котельная №2, г. Кубинка, ул. Колхозная: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, 18 
(50:20:0100105:251) 

100 144 2024 

2.1.161 

Котельная №2, г. Кубинка, ул. Колхозная: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного потребителя:Общественно-
жилая застройка по адресу г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.26, д. 
28, д.30 

100 73 2032 

2.1.162 Котельная №2, п. Большие Вяземы: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 150 95 2035 
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застройка по адресу п. Большие Вяземы (50:20:0041411:4922) 

2.1.163 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом 3-55 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 3, К-44 (50:20:0030103) 

150 36 2021 

2.1.164 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом 4-57 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 3, К-46 (50:20:0030103) 

150 48 2022 

2.1.165 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом 5-56 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 3, К-45 (50:20:0030103) 

150 52 2023 

2.1.166 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом 6-54 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 3, К-43 (50:20:0030103) 

150 94 2023 

2.1.167 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом 7-46 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 3, К-35 (50:20:0030103) 

125 24 2021 

2.1.168 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом 8-47 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 3, К-36 (50:20:0030103) 

150 90 2021 

2.1.169 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом 9-44 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 3, К-33 (50:20:0030103) 

125 76 2022 

2.1.170 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом 10-45 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 3, К-34 (50:20:0030103) 

150 26 2023 

2.1.171 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом 11-48 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 3, К-37 (50:20:0030103) 

125 166 2024 

2.1.172 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом 12-49 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 3, К-38 (50:20:0030103) 

150 91 2025 

2.1.173 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом 13-50 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 3, К-39 (50:20:0030103) 

100 50 2026 

2.1.174 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом 14-51 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 3, К-40 (50:20:0030103) 

100 26 2021 

2.1.175 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом 15-53 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 3, К-42 (50:20:0030103) 

100 36 2021 

2.1.176 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Одинцово, ул. М. 
Бирюзова, К-6 ЖК "Одинград" (50:20:0030115:2555) 

100 16 2021 

2.1.177 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Одинцово, ул. М. 
Бирюзова, К-7 ЖК "Одинград" (50:20:0030115:2555) 

150 185 2021 

2.1.178 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Одинцово, ул. М. 
Бирюзова, К-8 ЖК "Одинград" (50:20:0030115:2555) 

100 14 2021 

2.1.179 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Одинцово, ул. М. 
Бирюзова, К-1 ЖК "Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

150 74 2024 

2.1.180 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Одинцово, ул. М. 
Бирюзова, К-2 ЖК "Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

150 19 2024 

2.1.181 Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Одинцово, ул. М. 
Бирюзова, К-3 ЖК "Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

200 17 2024 

2.1.182 150 38 2024 
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2.1.183 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Одинцово, ул. М. 
Бирюзова, К-4 ЖК "Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

150 200 2024 

2.1.184 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Одинцово, ул. М. 
Бирюзова, К-5 ЖК "Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

150 20 2024 

2.1.185 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, ул.Маршала Жукова,д.23А,корп.1,2 
(50:20:0030103:2123) 

125 26 2022 

2.1.186 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для подключения  
потребителя:Больничный сстационар на 600 коек (реконструкция) 
ГБУЗ МО "Одинцовская ЦРБ" по адресу ул. М. Бирюзова, 3Г 
(50:20:0030103:56) 

100 10 2022 

2.1.187 
Котельная №4: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Пристройка на 500 мест к СОШ №14 по 
адресу г. Одинцово, ул. М.Крылова д.5 к.н.з.у. 50:20:0030124:75 

100 94 2023 

2.1.188 
Котельная №6: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом 17, корп.2 по адресу г. 
Одинцово, микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 

150 39 2026 

2.1.189 
Котельная №6: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом, 23 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 

150 14 2026 

2.1.190 
Котельная №6: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом, 3 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 

100 81 2025 

2.1.191 
Котельная №6: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом, 11  по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 

150 20 2025 

2.1.192 
Котельная №6: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом, 12 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 

150 177 2025 

2.1.193 
Котельная №6: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом, 20 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 

200 56 2025 

2.1.194 
Котельная №6: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом, 9 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 

200 101 2025 

2.1.195 
Котельная №6: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом, 10 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 

150 130 2025 

2.1.196 
Котельная №6: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом, 4 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 

150 128 2031 

2.1.197 
Котельная №6: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом, 6 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 

150 49 2031 

2.1.198 
Котельная №6: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом, 7 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 

150 55 2031 

2.1.199 
Котельная №6: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Жилой дом, 15 по адресу г. Одинцово, 
микрорайон 6-6а (50:20:0030106) 

200 50 2031 

2.1.200 
Котельная №6: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя: ЖК Дом на Баковке по адресу Одинцово, 
д. Мамоново, ш. Можайское, вблизи д.136 

100 110 2021 

2.1.201 Котельная №6: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. Одинцово, мкр 6-6а, 200 79 2024 
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к.н.з.у. 50:20:0030106:3620, застройщик ООО «СЗ «ЮАССТРОЙ» 

2.1.202 

Котельная №7: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, микрорайон 7-7а, ЖК "Сердце Одинцово" 
(50:20:0030107:36) 

150 90 2021 

2.1.203 

Котельная №7: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, микрорайон 7-7а, ЖК "Сердце Одинцово" 
(50:20:0030107:38) 

150 145 2023 

2.1.204 

Котельная №7: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, микрорайон 7-7а, ЖК "Сердце Одинцово" 
(50:20:0030107:30) 

150 92 2025 

2.1.205 

Котельная №7 "Лесной Городок": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу д.п. Лесной Городок (между ул. Молодежная и 
Грибовская) 

200 170 2022 

2.1.206 
Котельная №7 "Лесной Городок": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 100 мест  по адресу 
д.п. Лесной Городок, вблизи ул. Энергетиков д.2 

100 13 2023 

2.1.207 

Котельная №7 "Лесной Городок": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:СОШ Пристройка на 950 
мест к МБОУ «Немчиновский лицей» по адресу р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 6, к.н.з.у. 50:20:0020101:76 

150 179 2025 

2.1.208 
Котельная №8а: Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, микрорайон 8 (50:20:0030211) 

200 121 2031 

2.1.209 

Котельная №9 "Лесной Городок": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу д.п. Лесной Городок, ул. Лесная, 6 
(50:20:0071307:357) 

100 16 2022 

2.1.210 

Котельная №9, АО «Одинцовская теплосеть»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного потребителя:ДОУ 
350 мест  по адресу г. Одинцово, ЖК Одинцовский парк" 
(50:20:0020321:3348)  

100 93 2022 

2.1.211 
Котельная АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу п. Заречье (50:20:0020202:10186) 

250 73 2025 

2.1.212 

Котельная АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 750 мест  по адресу 
п. Заречье (50:20:0020202:10186) 

150 33 2025 

2.1.213 
Котельная АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного потребителя:Спортивные залы 
по адресу п. Заречье (50:20:0020202:601) 

80 59 2024 

2.1.214 

Котельная АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного потребителя:МКД Резиденции 
«Сколково» по адресу р.п. Заречье, ул. Заречная, корпус 5.1, к.н.з.у. 
50:20:0020202:7859, застройщик АО «Заречье» им. С.А. Кушнарева 

100 30 2022 

2.1.215 

Котельная Нахабинское шоссе, 2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу г. Звенигород, микрорайон Пронина, застройщик 
ООО "ПИФ", ООО "Паритет" 

150 33 2022 

2.1.216 

Котельная Нахабинское шоссе, 2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: блокированный 4-х 
квартирный жилой дом по адресу г. Звенигород, ул. Первомайская, 
уч.21Б, к.н.з.у. 50:49:0010102:241, застройщик ООО "ВЕРИТАС" 

150 150 2023 

2.1.217 Котельная Назарьево (Промзона): Строительство тепловых сетей для 100 116 2027 
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подключения перспективного потребителя: Многоквартирная жилая 
застройка по адресу пос. Назарьево 
(50:20:0041514:1901;50:20:0000000:773) 

2.1.218 
Котельная мкр. Немчиновка»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:СОШ на 550 мест по адресу 
с. Немчиновка, ул. Московская, 5, к.н.з.у. 50:20:0010208:732 

150 207 2023 

2.1.219 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк", 
корп.1+корп.2 

250 394 2021 

2.1.220 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк", 
корп.3 

250 123 2022 

2.1.221 
Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного потребителя:ДОУ  по адресу 
Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк" 

150 25 2021 

2.1.222 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение  по адресу Район 
Кунцево, ЖК "Мякинино парк" 

150 109 2021 

2.1.223 
Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного потребителя:Торгово-офисный 
комплекс корп.4 по адресу Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк" 

350 160 2023 

2.1.224 
Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного потребителя:Торгово-офисный 
комплекс корп.5 по адресу Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк" 

300 30 2023 

2.1.225 
Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного потребителя:Торгово-офисный 
комплекс корп.6 по адресу Район Кунцево, ЖК "Мякинино парк" 

200 34 2023 

2.1.226 
Котельная ООО «КТТ-Дубки»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу п. ВНИИССОК (50:20:0070227:710) 

150 241 2024 

2.1.227 
Котельная ООО «КТТ-Дубки»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу п. ВНИИССОК  

100 59 2035 

2.1.228 
Котельная ООО «КТТ-Дубки»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 80 мест  по адресу п. 
ВНИИССОК (50:20:0070227:710) 

100 26 2022 

2.1.229 Котельная ООО «МНЗ»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. 
Одинцово, ул. Маковского, вл. 28, к.н.з.у. 50:20:0030213:441 (I и II  
очередь), застройщик АО «СЗ «Вектор Недвижимости» 

300 252 2023 

2.1.230 200 24 2023 

2.1.231 

Котельная ООО «МНЗ»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД по адресу г. 
Одинцово, ул. Маковского, вл. 28, к.н.з.у. 50:20:0030213:441 (III и IV 
очередь), застройщик АО «СЗ «Вектор Недвижимости» 

200 37 2024 

2.1.232 Котельная ООО «МНЗ»: Строительство участков тепловых сетей для 
теплоснабжения существующих жилых домов по ул Восточная 6а;6б     2021 

2.1.233 

Котельная пр. Ветеранов,6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу г. Звенигород, ул. Дзержинского. Застройщик 
ООО «РТР-Сервис» 

150 186 2022 

2.1.234 

Котельная пр. Ветеранов,6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 45 мест  по адресу г. 
Звенигород, ул. Дзержинского, пер. Чайковского, проектируемый 
проезд 

80 15 2022 

2.1.235 Котельная филиала Усово ФГУП «Комплекс»: Строительство 100 150 2022 
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тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Амбулатория на 50 посещений в смену по адресу п. 
Усово-Тупик (50:20:0010411:12017) 

2.1.236 
Котельная филиала Усово ФГУП «Комплекс»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного потребителя:ДОУ 50 
мест  по адресу п. Усово-Тупик (50:20:0010411:12017) 

80 31 2023 

2.1.237 

Котельная филиала Усово ФГУП «Комплекс»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 100 мест  по адресу 
пос. Усово-Тупик (50:20:0010411:12017) 

100 22 2034 

2.1.238 
Новая котельная "Бутынь": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. Сивково) 

250 204 2022 

2.1.239 

Новая котельная "Бутынь": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Поликлиника на 80 
посещений в смену по адресу Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. 
Сивково) 

80 37 2024 

2.1.240 
Новая котельная "Бутынь": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 390 мест  по адресу 
Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. Сивково) 

100 40 2024 

2.1.241 

Новая котельная "Бутынь": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 750 мест  по адресу Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. 
Сивково) 

150 137 2024 

2.1.242 
Новая котельная "Бутынь": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ФОК с спортивным залом и 
бассейном по адресу Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. Сивково) 

100 33 2024 

2.1.243 
Новая котельная "Юдино": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 100 мест  по адресу с. 
Юдино (50:20:0070227:13791) 

100 68 2035 

2.1.244 
Новая котельная "Юдино": Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 675 мест  по адресу с. Юдино (50:20:0070227:13791) 

150 110 2035 

2.1.245 
Новая котельная «Фуньково»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу д. Функово 

200 98 2035 

2.1.246 
Новая котельная «Фуньково»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Дошкольная 
образовательная организация на 220 мест  по адресу д. Фуньково 

100 38 2035 

2.1.247 
Новая котельная №104 г. Кубинка: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Детский сад на 330 мест по 
адресу г. Кубинка, к.н.з.у. 50:20:0070906:3361 

100 310 2022 

2.1.248 

Новая котельная №2 д. Малые Вяземы: Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу д. Малые Вяземы, ЖК "высокие 
Жаворонки" (50:20:0041411:185)  

350 291 2030 

2.1.249 

Новая котельная №3 г. Голицыно, мкр. Северный : Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Малоэтажная жилая застройка (4 этажа) по адресу г. 
Голицыно, мкр. Северный (50:20:0060231) 

150 112 2025 

2.1.250 
Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу д. Зайцево ЖК "Зайцево" (50:20:0070303:1942) 

300 176 2025 

2.1.251 

Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Поликлиника на 200 
посещений в смену по адресу д. Зайцево (50:20:0070312:3941; 
50:20:0070303:1942) 

100 116 2025 

2.1.252 Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство тепловых сетей для 150 33 2025 
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подключения перспективного потребителя:ДОУ 250 мест  по адресу д. 
Зайцево, ООО "СитиСтройПроект" (50:20:0070303:1942) 

2.1.253 
Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 220 мест  по адресу д. 
Зайцево, ООО "Стройинвест" (50:20:0070312:3941) 

100 29 2025 

2.1.254 
Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 1000 мест  по адресу д. Зайцево (50:20:0070303:1942)  

150 135 2025 

2.1.255 
Новая котельная №5 д. Крюково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу д. Крюково (50:20:0070227:10186) ЖК Эльйон 

150 156 2025 

2.1.256 
Новая котельная №5 д. Крюково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Поликлиника на 20 
посещений в смену по адресу д. Крюково (50:20:0070227:10186) 

80 30 2025 

2.1.257 
Новая котельная №5 д. Крюково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 45 мест  по адресу д. 
Крюково, ЗАО "Монолит" (50:20:0070227:10186) 

80 83 2025 

2.1.258 
Новая котельная №6  с. Перхушково: Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:Малоэтажная жилая 
застройка  по адресу  с. Перхушково (50:20:0041205:195) 

300 81 2030 

2.1.259 
Новая котельная №6  с. Перхушково: Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:Малоэтажная жилая 
застройка  по адресу  с. Перхушково (50:20:0041205:194) 

350 546 2035 

2.1.260 

Новая котельная №6  с. Перхушково: Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:Поликлиника на 260 
посещений в смену по адресу  с. Перхушково (50:20:0041205:195; 
50:20:0041205:194) 

150 216 2030 

2.1.261 

Новая котельная №6  с. Перхушково: Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:ДОУ 360 мест  по 
адресу с. Перхушково, ООО "Перхушково Девелопмент" 
(50:20:0041205:56) 

100 82 2030 

2.1.262 

Новая котельная №6  с. Перхушково: Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:ДОУ 360 мест  по 
адресу с. Перхушково, ООО "Пересвет-Реал Эстейт" 
(50:20:0000000:307386) 

100 135 2035 

2.1.263 

Новая котельная №6  с. Перхушково: Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 1110 мест  по адресу с. Перхушково 
(50:20:0041205:195; 50:20:0041205:194) 

150 115 2030 

2.1.264 Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.20 
(50:20:0040306:285) 

200 356 2021 

2.1.265 150 86 2021 

2.1.266 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.22 
(50:20:0040306:285) 

150 26 2021 

2.1.267 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.17 
(50:20:0040306:285) 

150 28 2022 

2.1.268 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.19 
(50:20:0040306:285) 

150 30 2022 

2.1.269 
Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.23 

150 55 2024 
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(50:20:0040306:285) 

2.1.270 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.18 
(50:20:0040306:285) 

150 26 2024 

2.1.271 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.36 
(50:20:0040306:255) 

150 626 2024 

2.1.272 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.35 
(50:20:0040306:255) 

100 58 2024 

2.1.273 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.34 
(50:20:0040306:255) 

100 183 2024 

2.1.274 
Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Поликлиника на 515 
посещений в смену по адресу с. Лайково (50:20:0040306:287)  

200 54 2025 

2.1.275 
Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 360 мест  по адресу с. 
Лайково, квартал Лайково мелодии (50:20:0040306:287) 

150 205 2022 

2.1.276 Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.21 
(50:20:0040306:285) 

200 191 2022 

2.1.277 150 59 2022 

2.1.278 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.68 
(50:20:0040306:348) 

150 33 2023 

2.1.279 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.70 
(50:20:0040306:348) 

150 31 2024 

2.1.280 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.69 
(50:20:0040306:348) 

150 45 2024 

2.1.281 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.63 
(50:20:0040306:350) 

150 51 2024 

2.1.282 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.64 
(50:20:0040306:350) 

150 44 2024 

2.1.283 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.62 
(50:20:0040306:349) 

200 400 2024 

2.1.284 Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 360 мест  по адресу с. 
Лайково, квартал Лайково парк (50:20:0040306:349) 

200 441 2022 

2.1.285 100 214 2022 

2.1.286 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.74 
(50:20:0040306:348) 

150 67 2022 
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2.1.287 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Многоквартирная жилая 
застройка по адресу г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 

200 277 2032 

2.1.288 
Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 200 мест  по адресу г. 
Кубинка, территория инвестиционной застройки (50:20:0070818:3243) 

100 30 2032 

2.1.289 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 1000 мест  по адресу г. Кубинка, территория 
инвестиционной застройки (50:20:0070818:3243) 

150 293 2032 

2.1.290 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ФОК с спортивным залом и 
бассейном по адресу г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 

100 56 2032 

2.1.291 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Культурно-досуговый 
центр  по адресу г. Кубинка, территория инвестиционной застройки 
(50:20:0070818:3243) 

100 41 2032 

2.1.292 

Новая котельная д.Семенково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД по адресу д. 
Семенково, ГП-8, уч. 1 (корпус 1/А), к.н.з.у. 50:20:0041133:1813, 
застройщик ООО «Лесная школа» 

100 366 2022 

2.1.293 

Новая котельная д.Семенково: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД по адресу с/п. 
Назарьевское, вблизи д. Семенково, уч. 24, 25, к.н.з.у. 
50:20:0041133:500, 50:20:0041133:501, 50:20:0000000:30099 
застройщик ООО «Цитадель» 

100 454 2023 

2.1.294 

Новая котельная ЖК "Немчиновка-Резиденц": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного потребителя:МКД 
ЖК Немчиновка-Резиденция по адресу с. Немчиновка, уч. 23, уч. 22, 
уч.21, уч.19, уч. 12, уч.13, уч. 14, уч.18, д.2, д. 3, д.4, 
к.н.з.у.50:20:0010206:98, 50:20:0010206:227, 50:20:0010206:145, 
50:20:0010206:232,50:20:0010206:102, застройщик ООО «Стрелец» 

100 207 2021 

2.1.295 

Новая котельная ЖК "Центральный": Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 
Некрасова корп.5, застройщик ООО «Сити Эстейт» 

100 27 2022 

2.1.296 

Новая котельная ЖК "Центральный": Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 
Некрасова корп.6, застройщик ООО «Сити Эстейт» 

150 26 2022 

2.1.297 

Новая котельная ЖК "Центральный": Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 
Некрасова корп.7, застройщик ООО «Сити Эстейт» 

200 211 2022 

2.1.298 

Новая котельная ЖК "Центральный": Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 
Некрасова корп.8, застройщик ООО «Сити Эстейт» 

150 33 2035 

2.1.299 

Новая котельная ЖК "Центральный": Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 
Некрасова корп.9, застройщик ООО «Сити Эстейт» 

100 31 2035 

2.1.300 

Новая котельная ЖК "Центральный": Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 
Некрасова корп.10, застройщик ООО «Сити Эстейт» 

100 23 2035 
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2.1.301 

Новая котельная ЖК "Центральный": Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между ул. Московской, ул. 
Некрасова корп.11, застройщик ООО «Сити Эстейт» 

100 73 2035 

2.1.302 

Новая котельная ЖК "Центральный": Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:МКД ЖК Центральный 
по адресу г. Звенигород, ул.Почтовая,д. 36, корп.1, корп.2, корп.3, 
корп.4, к.н.з.у. 50:49:0010106:49, застройщик ООО «СИТИ ЭСТЕЙТ» 

150 89 2022 

2.1.303 

Новая котельная Изумрудная долина: Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:МКД ЖК Валь 
д`Эмероль по адресу с/п. Жаворонковское, д. Солманово, д. 66 - д. 85 
(19 строений), к.н.з.у. 50:20:0070312:2865, застройщик ЗАО 
«Ипотечная компания М-6» 

200 151 2021 

2.1.304 

Новая котельная Изумрудная долина: Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:МКД ЖК Изумрудная 
долина по адресу с/п. Жаворонковское, д. Солманово, д. 1 – 26 (26 
стр.) и д.46 - 72 (27 стр.), к.н.з.у. 50:20:0070312:2865, застройщик ЗАО 
«Ипотечная компания М-6» 

300 430 2021 

2.1.305 

Новая котельная КД "Точка отсчета": Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:МКЖД по адресу с/п. 
Барвихинское, д. Жуковка, Д/О «Жуковка-1», дом 53, к.н.з.у. 
50:20:0010511:241, застройщик ООО «СЗ «СТМ Девелопмент» 

100 58 2023 

2.1.306 

Новая котельная КД "Грибовский лес": Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:МКЖД по адресу г/п. 
Лесной Городок, д. Бородки, ул. Парковая, уч.1, к.н.з.у. 
50:20:0070229:837, застройщик ООО «Симон Джессо» 

100 85 2023 

2.1.307 

Новая котельная ЖК Высокие Жаворонки: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного потребителя:МКД ЖК 
Высокие Жаворонки по адресу д. Малые Вяземы, д. 4 - 4-й пусковой 
комплекс, к.н.з.у. 50:20:0041411:4750, 50:20:0041411:187, 
50:20:0041411:4740, 50:20:0041411:4765, 50:20:0041411:4739, 
50:20:0041411:4759, застройщик ГК «Гранель» 

150 193 2021 

2.1.308 
Новая котельная БМК 10,5 МВт  с. Ершово: Строительство тепловых 
сетей отопления для подключения БМК 10,5МВт с.Ершово к 
существующей тепловой сети с. Ершово (от котельной до уз. 156) 

    2022 

2.1.309 
Новая котельная БМК 10,5 МВт  с. Ершово: Строительство сетей ГВС 
для подключения БМК 10,5МВт с.Ершово к существующей тепловой 
сети с. Ершово (от котельной до уз. 485) 

    2022 

2.1.310 ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская теплосеть"): 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по адресу д. Раздоры 
(Мякинино), квартал "Спутник" корп.1, 2+сад и школа 

350 276 2021 

2.1.311 200 39 2021 

2.1.312 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская теплосеть"): 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по адресу д. Раздоры 
(Мякинино), квартал "Спутник" корп.3 

200 105 2022 

2.1.313 ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская теплосеть"): 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по адресу д. Раздоры 
(Мякинино), квартал "Спутник" корп.4, 5, 6 

350 156 2023 

2.1.314 300 63 2023 

2.1.315 ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская теплосеть"): 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по адресу д. Раздоры 
(Мякинино), квартал "Спутник" (50:20:0010112:4963) 

350 95 2023 

2.1.316 300 145 2023 

2.1.317 

РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по адресу п. Заречье 
(50:20:0020202:724) 

200 50 2024 
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2.1.318 

РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по адресу п. Заречье 
(50:20:0020202:2463) 

250 52 2024 

2.1.319 РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по адресу р.п. 
Новоивановское, ЖК Инновация (50:20:0020109:2381) 

250 1442 2021 

2.1.320 200 88 2021 

2.1.321 

РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по адресу р.п. 
Новоивановское, ЖК Инновация (50:20:0020109:5066) 

200 79 2021 

2.1.322 РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по адресу 
Новоивановское, вблизи д.Марфино, корп.4.1, ЖК Западные ворота 
столицы 

250 350 2022 

2.1.323 150 72 2022 

2.1.324 

РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по адресу 
Новоивановское, вблизи д.Марфино, корп.4.2, ЖК Западные ворота 
столицы 

150 29 2022 

2.1.325 ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская теплосеть"): 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 282 посещений в смену по адресу д. 
Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" (50:20:0010112:4963) 

350 95 2023 

2.1.326 100 34 2023 

2.1.327 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская теплосеть"): 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 450 мест  по адресу д. Раздоры (Мякинино), квартал 
"Спутник" корп.3 (50:20:0010112:4963) 

100 104 2023 

2.1.328 
ТЭЦ-25 (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:ДОУ 185 мест  по 
адресу п. Заречье (50:20:0020202:2463) 

100 41 2024 

2.1.329 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская теплосеть"): 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 830 мест  по адресу 
д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 

150 33 2023 

2.1.330 
ТЭЦ-25 (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 654 мест  по адресу п. Заречье (50:20:0020202:2463) 

150 109 2024 

2.1.331 ТЭЦ-25 (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 300 мест  по адресу р.п. Новоивановское вблизи 
д.Марфино (50:20:0020109:5066) 

250 85 2024 

2.1.332 100 43 2024 

2.1.333 ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская теплосеть"): 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Коммерческо-деловой комплекс «Rublevo Business Park» 
(административно-офисное здание+торговля) по адресу д. Раздоры 
(Мякинино), квартал "Спутник" 
(50:20:0010112:1560;50:20:0010112:1771) 

350 541 2021 

2.1.334 200 76 2021 

2.1.335 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская теплосеть"): 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Досуговый центр по адресу д. Раздоры (Мякинино), 
квартал "Спутник"  

100 40 2023 

2.1.336 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская теплосеть"): 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКД ЖК Заречье Парк (Самолет) по адресу р/п Заречье, 
ул. Заречная, - 5МКД +ДОО+СОШ, к.н.з.у. 50:20:0020202:10573, 

250 40 2023 
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застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ ЗАРЕЧЬЕ» 

2.1.337 
 Новая БМК МВКУ-0,5Г мощностью 0,5МВт. Строительство тепловых 
сетей (отопление и ГВС) для подключения  Звенигородского историко-
архитектурного музея (г. Звенигород, ул.Московская, 31/2)  

76 120 2022 

 
6.3.2 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, 
городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или 
производственную застройку 

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей, направленные на обеспечение присоединения перспективных потребителей к 
существующим и вновь построенным тепловым сетям, от тепловых камер тепломагистралей до 
границы участка присоединяемого объекта. 

В электронной модели системы теплоснабжения городского округа созданы новые 
модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников 
тепловой энергии. 

По результатам проведенных гидравлических расчетов необходимо провести 
реконструкцию с увеличением диаметра следующих участков: 

- реконструкция в период 2021-2022 гг. головного участка магистральной тепловой сети (в 
надземном исполнении) котельной № 3, г. Голицыно 2Ду 250 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 
280 п.м в 2-х тр. исполнении; 

- реконструкция участка магистральных тепловых сетей  котельной №4 от т.вр.5-10 до ТК-
6 с увеличением диаметра с 273 мм до 325 мм в 2021 году; 

- реконструкция головного участка магистральной тепловой сети с увеличением диаметра 
до 2D 800 мм, Проектирование и СМР. ул. Говорова, д.22 в 2022 году; 

- реконструкция участка магистральных тепловых сетей котельной №7 от ТК-10 до ЦТП-4 
с увеличением диаметра с 325 мм до 426 мм в 2021 году. 

 
6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует 
возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 
тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей системы теплоснабжения, которые обеспечивают поставку 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении 
условий надёжности теплоснабжения, на территории Одинцовского ГО не предусмотрены. 

На основании требований СП 124.13330.2012 п.5.5 при авариях (отказах) в системе 
централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода 
должно обеспечиваться допустимое снижение подачи теплоты. 
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6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы 
или ликвидации котельных 

Для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей и осуществления 
выполнения мероприятий на источниках разработаны соответствующие варианты строительства 
и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них. 

С целью достижения наибольшей эффективности обеспечения потребителей тепловой и 
электрической энергией в микрорайоне построена ГТ-ТЭЦ ООО «Московская энергетическая 
компания» (ООО «МЭК»). Проектом предусматривается переключение нагрузки потребителей 
близлежащих котельных к ГТ-ТЭЦ (в существующем положении отпуск тепловой энергии не 
осуществляется). 

Группа проектов включает следующие мероприятия: 
- Строительство участка тепловой сети от ГТ-ТЭЦ ООО «МЭК» до ТК-5 для 

переключения нагрузок от котельных ФОК «Звезда» и «Академия дзюдо» (МП «ЗИС») на ГТ-
ТЭЦ. 

- строительству участка тепловой сети от существующей тепловой сети котельной ФОК 
«Звезда» до котельной мкр. Восточный пр. Строителей д.8 (ЗАО «Союзэнерго»). 

- Строительство участка тепловой сети от ГТ-ТЭЦ до котельной №4 (Восточный) (ООО 
«УК Энергоцентр») диаметром 400 мм и длиной около 95 м в двухтрубном исчислении). 

- Строительство ЦТП-1 в здании котельной мкр. Восточный пр. Строителей д.8 (ЗАО 
«Союзэнерго»). 

- строительство ЦТП - 2 для поддержания температурного графика 95-700С и сохранения 
котельной котельной №4 (Восточный) (ООО «УК Энергоцентр») в качестве резервного 
(пикового) источника тепловой энергии 

Существующие зоны действия котельной Восточный, мкр.3, стр. 16 (ООО «УК 
Энергоцентр»), котельной мкр. Восточный, пр. Строителей д. 8 (ЗАО «Союзэнерго»), а также 
котельных ФОК «Звезда» и котельной «Академия дзюдо» (МП «ЗИС») г. Звенигород 
представлены ниже на рисунках: 
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Рисунок 6.4-1 - Ситуационная схема зоны действия котельных ФОК «Звезда» и 

котельной «Академия дзюдо» (МП «ЗИС») г. Звенигород 
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Рисунок 6.4-2 - Ситуационная схема зоны действия котельной мкр. Восточный, пр. 
Строителей д. 8 (ЗАО «Союзэнерго»)г. Звенигород 
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Рисунок 6.4-3 - Ситуационная схема зоны действия котельной Восточный, мкр.3, стр. 16 

(ООО «УК Энергоцентр»)г. Звенигород 
Для подключения ГТ-ТЭЦ г. Звенигорода к действующим системам централизованного 

теплоснабжения необходимо поэтапно реализовать ряд организационных и технических 
мероприятий. Всего предусмотрено 3 этапа. 

I-ый этап предполагает подключение ГТ-ТЭЦ к существующей тепловой сети 
котельных ФОК «Звезда» и «Академия дзюдо» (МП «ЗИС»). У всех потребителей, 
подключенных к сетям котельных ФОК «Звезда» и «Академия дзюдо», установлены 
индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Тепловая сеть и потребители должны быть 
переведены на режим работы по температурному графику 130-700С. На рисунках красным 
цветом обозначены тепловые сети с температурным графиком 130-700С, желтым цветом – 95-
700С (рисунок 6.4-4).  



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

344 

 
Рисунок 6.4-4 – Ситуационная схема подключения ГТ-ТЭЦ к существующей тепловой 

сети котельной ФОК «Звезда» и котельной «Академия дзюдо» 

Общая тепловая присоединенная тепловая нагрузка составит 4,68 Гкал/ч.  

Для каждого этапа разработана электронная модель системы централизованного 
теплоснабжения в программном комплексе ZULUGIS и выполнены гидравлические расчеты, 
подтверждающие достаточность выполненных технических мероприятий. На рисунке 6-6 
представлен пьезометрический график по выбранному маршруту, полученный по результатам 
расчетов. 
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Рисунок 6.4-5 – Расчетный путь участка тепловой сети от ГТ-ТЭЦ до котельной ФОК «Звезда» и котельной «Академия дзюдо» 
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Рисунок 6.4-6 – Пьезометрический график тепловой сети по расчетному пути тепловой сети 
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Вторым этапом предлагается мероприятие по строительству участка тепловой сети от 
существующей тепловой сети котельной ФОК «Звезда» до котельной мкр. Восточный пр. 
Строителей д.8 (ЗАО «Союзэнерго») диаметром 150 мм и длиной около 30 м в двухтрубном 
исчислении. В здании котельной предлагается демонтировать оборудование, выработавшее 
нормативный срок службы, и установить теплообменное оборудование на температурный график 
95-700С (строительство ЦТП-1, капитальные вложения приведены в разделе 9 настоящей Книги, 
рисунок 6.4-7).  

 
Рисунок 6.4-7 – Ситуационная схема подключения ГТ-ТЭЦ к существующей тепловой 

сети котельной мкр. Восточный пр. Строителей д.8. 

Присоединённая тепловая нагрузка потребителей котельной мкр. Восточный пр. 
Строителей д.8. составляет 4,61 Гкал/ч. Общая присоединённая тепловая нагрузка потребителей, 
подключенных к ГТ-ТЭЦ, составит 9,68 Гкал/ч. 

Третьим этапом предлагается строительство ЦТП – 2 (капитальные вложения приведены в 
разделе 9 настоящей Книги) и мероприятие по строительству участка тепловой сети от ГТ-ТЭЦ до 
котельной Восточный мкр.3, стр. 16 (ООО «УК Энергоцентр» диаметром 400 мм и длиной около 
95 м в двухтрубном исчислении). ЦТП-2 необходимо для поддержания температурного графика 
95-700С и сохранения котельной Восточный мкр.3, стр. 16 в качестве резервного (пикового) 
источника тепловой энергии (рисунок 6.4-8).   
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Рисунок 6.4-8 – Ситуационная схема подключения ГТ-ТЭЦ к существующей тепловой 

сети котельной Восточный, мкр.3, стр. 16 (ООО «УК Энергоцентр»). 
Присоединённая тепловая нагрузка потребителей котельной Восточный, мкр.3, стр. 16 

составляет 4,89 Гкал/ч. В перспективе присоединенная тепловая нагрузка котельной Восточный, 
мкр.3, стр. 16  увеличится за счёт присоединения новых потребителей до 6,029 Гкал/ч (по данным 
ООО «УК Энергоцентр»). С целью устранения возможного дефицита тепловой мощности в 
перспективе следует предусмотреть возможность перевода котельной Восточный мкр.3, стр. 16 в 
пиковый режим работы. 

Коме мероприятий по строительству тепловых сетей для включения в работу ГТУ ТЭЦ 
ООО «МЭК» схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия: 

1) Строительство участков тепловых сетей для теплоснабжения существующих жилых 
домов по ул Восточная 6а;6б диаметром Ду 100 мм протяженностью 940 м. 

2) Строительство тепловых сетей отопления для подключения БМК 10,5МВт с.Ершово 
к существующей тепловой сети с. Ершово (от котельной до уз. 156) диаметром Ду 200 мм 
протяженностью 400 м. 

3) Строительство сетей ГВС для подключения БМК 10,5МВт с.Ершово к 
существующей тепловой сети с. Ершово (от котельной до уз. 485) диаметром Ду 200 мм 
протяженностью 400 м. 
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6.5. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода Схемы 
теплоснабжения определены на основании данных о дате прокладки, реконструкции и 
капитального ремонта участков тепловых сетей и срока полезного использования. Срок 
полезного использования тепловых сетей определен на основании норм амортизации, 
используемых теплоснабжающими и теплосетевыми организациями Одинцовского городского 
округа при расчете амортизационных отчислений и (или) арендной платы, и составляет 25 лет. 

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, 
направленные на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжениях. 

Перечень участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса, приведен ниже в таблице 6.5-1. 
Таблица 6.5-1 – Перечень участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса 

№ 
 п/п Наименование мероприятия Период 

реализации 

2.2.1 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №1 ТК-4 - ТК-9 - ТК-10 - 
Молодежная д.16 2021 

2.2.2 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №1 ТК-4 - ТК-9 - ТК-10 - Молодежная д.16 2021 

2.2.3 Капитальный ремонт тепловой сети Микрорайон № 1, ТК-4  - ТК-10, г. Одинцово  (в т.ч. 
ПИР) 2023-2024 

2.2.4 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №1 ул. Молодежная д.2 - ул. 
Садовая д.10 2021 

2.2.5 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №1 ул. Молодежная д.2 - ул. Садовая д.10 2021 
2.2.6 Капитальный ремонт теплотрассы котельной №1 ул. Молодежная д.2 - д.4 2021 
2.2.7 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №1 ул. Молодежная д.2 - д.4 2021 
2.2.8 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №1 ул. Молодежная д.8 - д.10 2021 
2.2.9 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №1 ул. Молодежная д.8 - д.10 2021 

2.2.10 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №1 ТК-18 - наркологический 
стационар Можайское шоссе д.55 2021 

2.2.11 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №1 ТК-18 - наркологический стационар 
Можайское шоссе д.55 2021 

2.2.12 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №1 ТК-18 - наркологический 
стационар 2021 

2.2.13 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №1 ТК-18 - наркологический стационар 2021 
2.2.14 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №1 ЦТП-7 - ул. Неделина д. 9 2021 
2.2.15 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №1 ЦТП-7 - ул. Неделина д. 9 2021 
2.2.16 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №1 ЦТП-7а - ТК-19 - ТК-19а 2021 
2.2.17 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №1 ЦТП-7а - ТК-19 - ТК-19а 2021 
2.2.18 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №1 ТК-19а - ТК-20 2021 
2.2.19 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №1 ТК-19а - ТК-20 2021 
2.2.20 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №1 т.вр 1 - ул. Неделина д.5 2021 
2.2.21 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №1 т.вр 1 - ул. Неделина д.5 2021 

2.2.22 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №1 ТК-20 - ТК-20а - 
Психоневрологический диспнсер 2021 

2.2.23 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №1 ТК-20 - ТК-20а - 
Психоневрологический диспнсер 2021 

2.2.24 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №1 ТК-19а - Станция переливания 
крови 2021 

2.2.25 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №1 ТК-19а - Станция переливания крови 2021 
2.2.26 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №1 ул. М. Жукова д.10 - д. 4 2021 
2.2.27 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №1 ул. М. Жукова д.10 - д. 4 2021 
2.2.28 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной «Сосны» ТК-20 - д. 5А 2021 
2.2.29 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной «Сосны» ТК-20 - д. 5А 2021 
2.2.30 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №3 ул. М. Бирюзова д.8 - ул. М. 2021 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

350 

№ 
 п/п Наименование мероприятия Период 

реализации 
Бирюзова д.10 

2.2.31 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №3 ул. М. Бирюзова д.8 - ул. М. Бирюзова 
д.10 2021 

2.2.32 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №3  ул. Северная д. 46 - д. 48 2021 
2.2.33 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №3 ул. Северная д. 46 - д. 48 2021 
2.2.34 Капитальный ремонт теплотрассы отоплениякотельной №3 ЦТП-4 - ул. Северная д. 54 2021 
2.2.35 Капитальный ремонт теплотрассы котельной №3 ЦТП-4 - ул. Северная д. 54 2021 

2.2.36 Капитальный ремонт тепловой сети и ГВС Микрорайон № 3, ЦТП № 5/6,  ул. Жукова д.47 и 
ул. Жукова д.37; г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 2025-2026 

2.2.37 Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон № 3,  ул. Жукова д.47  - ТК-10, г. 
Одинцово (в т.ч. ПИР) 2025-2026 

2.2.38 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №4 ТК-17 - ул.Чикина д. 2 2021 
2.2.39 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №4 ТК-17 - ул.Чикина д. 2 2021 

2.2.40 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №4 ул. Можайское шоссе д.117 - 
ул.Чикина д. 9 2021 

2.2.41 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №4 ул. Можайское шоссе д.117 - ул.Чикина 
д. 9 2021 

2.2.42 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №4 ЦТП-13 - д/с 84 2021 
2.2.43 Капитальный ремонт теплотрассы котельной №4 ЦТП-13 - д/с 84 2021 

2.2.44 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №4 ТК-19 - ул. Можайское шоссе 
д.143 2021 

2.2.45 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №4 ТК-19 - ул. Можайское шоссе д.143 2021 

2.2.46 Капитальный ремонт магистральной теплотрассы (перемычка) котельной №4 т.вр.В - ТК-
10а (ул. Можайское шоссе д. 62) 2021 

2.2.47 Реконструкция   тепловой сети, микрорайон № 4, ТК-4  - ТК-7, г. Одинцово 2023 
2.2.48 Реконструкция  тепловой сети, микрорайон № 4,ТК-3  - ТК-4, г. Одинцово 2023 

2.2.49 Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон № 4, К-4  - ТК-6,  
г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 2025-2026 

2.2.50 Капитальный ремонт магистральной тепловой сети бесканально в ППУ 
изоляцииМикрорайон № 4, ЦТП № 9 - ЦТП № 4 г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 2025-2026 

2.2.51 Реконструкция  тепловой сети отопления канал в ППУ изоляции Микрорайон № 4,  ул. 
Ново-Спортивная, Красногорское шоссе; г. Одинцово 2023 

2.2.52 Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон № 4,  ул. Ново-Спортивная, 
Красногорское шоссе; г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 2025-2026 

2.2.53 Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон № 5, ЦТП-13 -ТК-10 (б-р М. Крылова) г. 
Одинцово (в т.ч. ПИР) 2025-2026 

2.2.54 Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон № 5, ТК-10 -ТК-11 (Можайское шоссе) г. 
Одинцово (в т.ч. ПИР) 2025-2026 

2.2.55 Капитальный ремонт транзитной теплотрассы отопления котельной №6 ул. Можайское 
шоссе д.104 2021 

2.2.56 Капитальный ремонт транзитной теплотрассы гвс котельной №6 ул. Можайское шоссе д.104 2021 

2.2.57 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №6  ул. Можайское шоссе д.104 - 
ТК-7 2021 

2.2.58 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №6 ул. Можайское шоссе д.104 - ТК-7 2021 
2.2.59 Реконструкция тепловых сетей отопления и гвс к зданию ДОУ Можайское шоссе, 96а  2022 

2.2.60 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №7 ТК-20 - ул. Можайское шоссе 
д.38 2021 

2.2.61 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №7 ТК-20 - ул. Можайское шоссе д.38 2021 
2.2.62 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №7 ТК-21 - ТК-20 2021 
2.2.63 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №7 ТК-21 - ТК-20 2021 
2.2.64 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №7  ул. Вокзальная д.33 - ТК-16 2021 
2.2.65 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №7  ул. Вокзальная д.33 - ТК-16 2021 
2.2.66 Капитальный ремонт транзитной теплотрассы отопления котельной №7 ул. Вокзальная д.33 2021 
2.2.67 Капитальный ремонт транзитной теплотрассы гвс котельной №7 ул. Вокзальная д.33 2021 

2.2.68 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №7 ЦТП-4 - ул. Можайское шоссе 
д.64 2021 

2.2.69 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №7 ЦТП-4 - ул. Можайское шоссе д.64 2021 

2.2.70 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №7 ЦТП-4 - ул. Можайское шоссе 
д.64 2021 
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№ 
 п/п Наименование мероприятия Период 

реализации 
2.2.71 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №7 ЦТП-4 - ул. Можайское шоссе д.64 2021 
2.2.72 Капитальный ремонт тепловой сети  мкр. № 7, т.вр. 3 - ТК-4а; г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 2024-2025 
2.2.73 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №8 ул. Сосновая д.22 - ТК-25 - д.24 2021 
2.2.74 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №8 ул. Сосновая д.22 - ТК-25 - д.24 2021 

2.2.75 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №8 ул. Сосновая д.22 - ул. Сосновая 
д.20 2021 

2.2.76 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №8 ул. Сосновая д.22 - ул. Сосновая д.20 2021 

2.2.77 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №8 ул. Солнечная д. 9 - ул. 
Солнечная д. 11 2021 

2.2.78 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №8 ул. Солнечная д. 9 - ул. Солнечная д. 11 2021 
2.2.79 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №8 ул. Солнечная д. 7 - ТК-53 2021 
2.2.80 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №8 ул. Солнечная д. 7 - ТК-53 2021 
2.2.81 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №8 ТК-39 - ул. Комсомольская д.4 2021 
2.2.82 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №8 ТК-39 - ул. Комсомольская д.4 2021 

2.2.83 Капитальный ремонт тепловой сети  мкр. № 8, Союзная 32 а - ЦТП № 3, г. Одинцово (в т.ч. 
ПИР) 2024-2025 

2.2.84 Реконструкция тепловой сети  микр. № 8, ТК-4 - ЦТП № 4, г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 2024-2025 
2.2.85 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной п. д/о «Озера» ТК-1 - д.1  2021 
2.2.86 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной п. д/о «Озера» ТК-1 - д.1  2021 

2.2.87 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №9, пос. Лесной городок от ТК-6  
до ул. Лесная д.10 2021 

2.2.88 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №9, пос. Лесной городок от ТК-6  до ул. 
Лесная д.10 2021 

2.2.89 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №9, пос. Лесной городок от ТК-6  
до ул. Лесная д.10 2021 

2.2.90 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №9, пос. Лесной городок от ТК-6  до ул. 
Лесная д.10 2021 

2.2.91 Капитальный ремонт  участка тепловой сети отопления котельной №9, пос. Лесной городок 
от ТК-8 до ул. Лесная д. 2а  2021 

2.2.92 Капитальный ремонт  участка тепловой сети гвс котельной №9, пос. Лесной городок от ТК-8 
до ул. Лесная д. 2а  2021 

2.2.93 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №10, пос. Лесной городок ул. 
Фасадная д. 8/3 - д. 8/5 2021 

2.2.94 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №10, пос. Лесной городок ул. Фасадная д. 
8/3 - д. 8/5 2021 

2.2.95 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №10, пос. Лесной городок ул. 
Фасадная д. 8/2 - д. 8/1 2021 

2.2.96 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №10, пос. Лесной городок ул. Фасадная д. 
8/2 - д. 8/1 2021 

2.2.97 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №10, пос. Лесной городок ТК-17 - 
ул. Энергетиков д.2 2021 

2.2.98 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №10, пос. Лесной городокТК-17 - ул. 
Энергетиков д.2 2021 

2.2.99 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №10, пос. Лесной городок ТК-17 -  
ул. Фасадная д. 8/8 2021 

2.2.100 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №10, пос. Лесной городок ТК-17 -  ул. 
Фасадная д. 8/8 2021 

2.2.101 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №10, пос. Лесной городок ТК-16 - 
ТК-17 2021 

2.2.102 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №10, пос. Лесной городок ТК-8 - 
ТК-9 2021 

2.2.103 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной «р.п. Новоивановское» Мичурина 
17 (уз.7)  - ул. Агрохимиков д. 4 (т.17) 2021 

2.2.104 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной «р.п. Новоивановское» Мичурина 17 (уз.7)  
- ул. Агрохимиков д. 4 (т.17) 2021 

2.2.105 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной «р.п. Новоивановское» Мичурина 
17 (уз.7)  - ул. Агрохимиков д. 4 (т.17) 2021 

2.2.106 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной «р.п. Новоивановское» Мичурина 17 (уз.7)  
- ул. Агрохимиков д. 4 (т.17) 2021 
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2.2.107 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной «р.п. Новоивановское» ул. 
Мичурина д. 1 - ул. Мичурина д. 3 2021 

2.2.108 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной «р.п. Новоивановское» ул. Мичурина д. 1 - 
ул. Мичурина д. 3 2021 

2.2.109 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной «р.п. Новоивановское» ЦТП-4 - ул. 
Агрохимиков д. 5 2021 

2.2.110 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной «р.п. Новоивановское» ЦТП-4 - ул. 
Агрохимиков д. 5 2021 

2.2.111 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной «р.п. Новоивановское» ул. 
Агрохимиков д. 5 - ул. Агрохимиков д. 7 2021 

2.2.112 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной «р.п. Новоивановское» ул. Агрохимиков д. 
5 - ул. Агрохимиков д. 7 2021 

2.2.113 Капитальный ремонт участка надземной магистральной теплотрассы котельной № 3, г. 
Голицыно от котельной № 3 в сторону ЦТП №7 2021 

2.2.114 Капитальный ремонт трубопровода ГВС котельной № 3, г. Голицыно по территории д/с №62 
до ввода 2021 

2.2.115 Капитальный ремонт трубопровода отопления котельной № 9, г. Голицыно от т.20 до д/с № 
20 Заводской пр-т  2021 

2.2.116 Капитальный ремонт трубопровода гвс котельной № 9, г. Голицыно от т.20 до д/с № 20 
Заводской пр-т  2021 

2.2.117 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №6 «Крюково» от котельной до д. 
24 дер. Крюково 2021 

2.2.118 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №6 «Крюково» от котельной до д. 24 дер. 
Крюково 2021 

2.2.119 Капитальный ремонт участка ГВС котельной №11 "Лесной городок" от компенсатора (д.3 
ВНИИСОК) до т.-Е 2021 

2.2.120 Капитальный ремонт теплотрассы ГВС котельной «ГОЛАЗ» ТК-2 - Петровское шоссе д. 5  2021 
2.2.121 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной «ГОЛАЗ» под Петровское шоссе  2021 
2.2.122 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной «ГОЛАЗ» под Петровское шоссе  2021 
2.2.123 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной «Каринское» ТК-3 - д.12 2021 
2.2.124 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной «Каринское» ТК-3 - д.12 2021 
2.2.125 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной «Каринское» ТК-3 - школа 2021 
2.2.126 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной «Каринское» ТК-3 - школа 2021 
2.2.127 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной пос. Летний Отдых ТК-10 - д.11а 2021 
2.2.128 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной пос. Летний Отдых ТК-10 - д.11а 2021 

2.2.129 Капитальный ремонт тепловой сети отопления и гвс от ТК-7 - ТК-5 - до ж.д. 9 Одинцовский 
г.о., пос. Летний Отдых ул. Зеленая, 3а (в т.ч. ПИР) 2024-2025 

2.2.130 Капитальный ремонт теплотрассы отопления и ГВС котельной «Саввинская Слобода» т.вр. 
8 - д.25 2021 

2.2.131 Капитальный ремонт теплотрассы отопления и ГВС т.вр. 8 - д.25 2021 
2.2.132 Капитальный ремонт теплотрассы ГВС котельной «Саввинская Слобода» т.вр. 8 - д.68 2021 

2.2.133 Капитальный ремонт теплотрассы  ГВС котельной №1 п. Большие Вяземы от котельной до 
т. в не проходном канале 60 п.м., проходном канале 180 п.м.  2021 

2.2.134 Капитальный ремонт надземного (подающего) трубопровода ГВС котельной №1 п. Большие 
Вяземы вент.шахта №6 - в/ч 67978 2021 

2.2.135 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №1 п. Большие Вяземы ул.Городок-
17 от д. 22 до д. 22\2 2021 

2.2.136 Капитальный ремонт теплотрассы гвс ул.Городок-17 от д. 22 до д. 22\2 2021 

2.2.137 Капитальный ремонт    тепловой сети котельной №1 Большие Вяземы , расположенной по 
адресу: г.Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы ул. Городок 17 ТК-2 -ВШ №3.. (в т.ч. ПИР) 2023-2024 

2.2.138 
Капитальный ремонт    тепловой сети отопления  надземная прокладка  в ППУ ОЦ  
изоляции и ГВС  расположенной по адресу: г.Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы ул. 
Городок 17 ТК-1 ж.д.21 (в т.ч. ПИР) 

2023-2024 

2.2.139 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-
17 от ТК до д.11 2021 

2.2.140 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от 
ТК до д.11 2021 

2.2.141 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №2 п. Большие Вяземыул.Городок-
17 от ТК до д.18 2021 
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2.2.142 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от 
ТК до д.18 2021 

2.2.143 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-
17 от д. 12 до д. 13 2021 

2.2.144 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от д. 
12 до д. 13 2021 

2.2.145 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-
17 от д. 13 до д. 14 2021 

2.2.146 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от д. 
13 до д. 14 2021 

2.2.147 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-
17 от д. 14 до д. 15 2021 

2.2.148 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от д. 
14 до д. 15 2021 

2.2.149 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-
17 вдоль д.3 2021 

2.2.150 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №2 ул.Городок-17 вдоль д.3 2021 

2.2.151 Капитальный ремонт надземной теплотрассы отопления котельной №3 п. Большие Вяземы 
от котельной до НИИФП 2021 

2.2.152 Капитальный ремонт надземной теплотрассы гвс котельной №3 п. Большие Вяземы от 
котельной до НИИФП 2021 

2.2.153 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №4 п. Большие Вяземы от ТК до 
д.10 пос. Школьный 2021 

2.2.154 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №4 п. Большие Вяземы от ТК до д.10 пос. 
Школьный 2021 

2.2.155 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №4 п. Большие Вяземы от д. 2 до 
д.3 пос. Школьный 2021 

2.2.156 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №4 п. Большие Вяземы от д. 2 до д.3 пос. 
Школьный 2021 

2.2.157 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной «ДО Ершово» ТК-4 - д.5А д. 
Ершово (PERT) 2021 

2.2.158 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной «ДО Ершово» ТК-4 - д.5А д. Ершово 
(PERT) 2021 

2.2.159 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной «ДО Ершово» ТК-6 - ТК-7 - д.16 д. 
Ершово (PERT) 2021 

2.2.160 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной «ДО Ершово» ТК-6 - ТК-7 - д.16 д. Ершово 
(PERT) 2021 

2.2.161 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной «ДО Ершово» ТК-6 - ТК-7 - д.16 д. 
Ершово (PERT) 2021 

2.2.162 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной «ДО Ершово» ТК-6 - ТК-7 - д.16 д. Ершово 
(PERT) 2021 

2.2.163 Капитальный ремонт магистральной теплотрассы котельной «Центральная», д. Чупряково  
ТК-4 - ЦТП-3 2021 

2.2.164 Замена участка трубопроводов отопления котельной «Центральная», д. Чупряково от ТК-7 
до ТК-8 2021 

2.2.165 Замена участка трубопроводов гвс котельной «Центральная», д. Чупряково от ТК-7 до ТК-8 2021 

2.2.166 Замена участка трубопроводов отопления котельной «Центральная», д. Чупряково от ТК-8 
до д. 1 2021 

2.2.167 Замена участка трубопроводов гвс котельной «Центральная», д. Чупряково от ТК-8 до д. 1 2021 

2.2.168 Замена участка трубопровода отопления , горячего водоснабжения котельной 
«Центральная», д. Чупряково от ТК-13 до д. 21 2021 

2.2.169 Замена участка трубопровода отопления , горячего водоснабжения котельной 
«Центральная», д. Чупряково от ТК-13 до д. 21 2021 

2.2.170 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной «Дубки», п. Дубки от Котельной до 
ТК-1 2021 

2.2.171 Замена участка трубопровода отопления котельной «Дубки», п. Дубки от котельной до ТК-1 
до ТК-5. 2021 

2.2.172 Замена участка транзитного трубопровода отопления котельной «Кубинка-10» от д.4-д.5 2021 
2.2.173 Капитальный ремонт теплотрассы отопления котельной №1 г. Кубинка, Можайское шоссе 2021 
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от Котельной до ТК-1 

2.2.174 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной №1 г. Кубинка, Можайское шоссе от ТК-1 
до ТК-2 2021 

2.2.175 Реконструкция магистральной тепловой сети  Одинцовский г.о., пос. санатория им. Герцена, 
ТК-20 - ТК-52 2023 

2.2.176 Капитальный ремонт головного участка трубопроводов отопления и гвс котельной "ПМС-4" 
от ТК-3 до ТК-4 2021 

2.2.177 Капитальный ремонт головного участка трубопроводов отопления и гвс котельной "ПМС-4" 
от котельной до ТК-3 2021 

2.2.178 Реконструкция тепловых сетей  сетей и сетей  ГВС Одинцовский г.о.    п.Покровский 
городок  (в т.ч. ПИР)   2025-2026 

2.2.179 Капитальный ремонт тепловой сети  Одинцовский г.о., пос. Шарапово, ТК-5 -  ж.д. 23  (в т.ч. 
ПИР)  2025-2026 

2.2.180 Капитальный ремонт тепловой сети Одинцовский г.о. п. Кубинка-1 , в/г 5/1 (в т.ч. ПИР) 2023-2024 

2.2.181 Капитальный ремонт ТС от котельной Нахабинское ш. до ЦТП-35 Московская обл, 
Одинцовский г.о., г. Звенигород, Нахабинское шоссе (в т.ч. ПИР) 2023-2024 

2.2.182 Капитальный ремонт тепловых сетей Одинцовский г.о. п. Гарь-Покровское  (в т.ч. ПИР) 2023-2024 

2.2.183 Реконструкция участка магистральных тепловых сетей котельной №4 (перемычка) т.вр.В - 
ТК-10а (ул. Можайское шоссе д. 62) 2021 

2.2.184 Реконструкция участков тепловой сети котельной "Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 2022 
2.2.185 Реконструкция участков тепловой сети котельной "Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 2022 
2.2.186 Реконструкция участков тепловой сети котельной "Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 2022 
2.2.187 Реконструкция участков тепловой сети котельной "Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 2022 
2.2.188 Реконструкция участков тепловой сети котельной "Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 2022 
2.2.189 Реконструкция участков тепловой сети котельной "Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 2022 

2.2.190 Реконструкция участков тепловой сети котельной Котельная №1 ОАО «Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 2022 

2.2.191 Реконструкция участков тепловой сети котельной Котельная №1 ОАО «Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 2022 

2.2.192 Капитальный ремонт тепловой сети мкр. № 7,  т.вр. 3 - ТК-4, г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 2025-2026 

2.2.193 Капитальный ремонт тепловых сетей Одинцовский район, с/п Барвихинское,  поселок д/х 
Жуковка, Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) 2025-2026 

 
Для тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса, рекомендуется проводить диагностику технического состояния и экспертизу 
промышленной безопасности рассматриваемых участков. По результатам диагностики должно 
приниматься решение о реконструкции участка, либо о продлении срока эксплуатации. 

Источником финансирования мероприятий в рамках данной группы проектов является 
статья «амортизационные отчисления» в тарифе на передачу тепловой энергии. 

Доля ветхих тепловых сетей в общем количестве сетей, подлежащих замене, в течение 
расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения очень значительна. Необходимые затраты 
на реконструкцию ветхих тепловых сетей многократно превышают величину амортизационных 
отчислений в тарифе на тепловую энергию, устанавливаемом для теплоснабжающих 
организаций. Таким образом, мероприятия на реконструкцию ветхих тепловых сетей не могут 
быть в полном объеме профинансированы без привлечения дополнительных источников 
финансирования. 

Причиной сложившейся ситуации является недофинансирование реконструкции ветхих 
тепловых сетей в предыдущие годы. Во избежание превышения предельных индексов роста 
тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей рекомендуется в качестве источника 
финансирования мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей рассмотреть бюджет 
Одинцовского ГО. Все другие источники финансирования, в том числе инвестиционная 
составляющая, неизбежно приведут к недопустимому росту тарифа. 
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Альтернативным вариантом финансирования реконструкции ветхих тепловых сетей 
является привлечение денежных средств теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций с 
последующей передачей тепловых сетей на баланс данных организаций. 

Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в 
удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы 
теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей. 

 
6.6. Строительство и реконструкция насосных станций 
Согласно разработанному варианту развития системы теплоснабжения Одинцовского ГО, 

мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации запланированы на 13 ЦТП. 
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Таблица 6.6-1- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации ЦТП 
№ 
п/п Наименование мероприятия Принадлежность к  

источнику 
Наименование  

компании 
Период  

реализации 

1 Строительство ЦТП-1 взамен котельной мкр. Восточный пр. Строителей д.8 (ЗАО 
«Союзэнерго»)  ГТ-ТЭЦ ООО «МЭК» 2023-2024 

2 
Строительство ЦТП - 2 для поддержания температурного графика 95-700С и сохранения 
котельной №4 (Восточный) (ООО «УК Энергоцентр») в качестве резервного (пикового) 
источника тепловой энергии 

ГТ-ТЭЦ ООО «МЭК» 2021-2022 

3 Рецонструкция ЦТП-1 "Мечта", ЦТП-2 "Мечта"котельная № 4 Одинцовский г.о., г.  Одинцово, 
ул. Маршала Жукова.  Суммарная мощность 12,87 Гкал/ч Котельная №4 АО «Одинцовская 

теплосеть» 2025-2026 

4 Реконструкция теплоэнергетического оборудования ЦТП № 6 мощностью 3,9 Гкал/ч Котельная №8 АО «Одинцовская 
теплосеть» 2022 

5 Реконструкция теплоэнергетического оборудования ЦТП № 7, мощностью 2,4 Гкал/ч Котельная №8 АО «Одинцовская 
теплосеть» 2024-2025 

10 Реконструкция теплоэнергетического оборудования центрального теплового пункта. 
Проектирование (п.г. Новоивановское ЦТП № 1, ЦТП № 3) 

Котельная «р.п. 
Новоивановское» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 2022 

12 Реконструкция 3-х ЦТП на улицах Сосновая, Союзная Котельная ООО «Московский 
насосный завод» 

ООО «Московский 
насосный завод» 2024 

13 Реконструкция ЦТП (ул.Маковского, 16) Котельная ООО «Московский 
насосный завод» 

ООО «Московский 
насосный завод» 2021 

14 Реконструкция ЦТП Одинцовский г.о. п. Жуковка-1 Котельная "Жуковка-2" ФГАУ "ОК "Рублево-
Успенский" 2025-2026 

 
 
 
 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

357 

6.7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения, условно можно 
разделить на две группы: 

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей. 
- мероприятия по строительству и реконструкции распределительных тепловых сетей с 

увеличением диаметров, для обеспечения нормативной надежности. 
Проекты по реконструкции тепловых сетей без изменения диаметра рассмотрены в 

разделе 6.5. 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ 
СИСТЕМЫ ГОРЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 
водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство 
индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у 
потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

Настоящая книга разработана в соответствии с Требованиями к Схемам теплоснабжения, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Всоответствиисп.10ст.20Федеральногозаконаот7декабря2011годаN417-
ФЗ«ОвнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерациивсвязисприняти
емФедеральногозакона«Оводоснабжении иводоотведении»: 

статью29[Федеральногозакона«Отеплоснабжении»]:а)дополнитьчастью8 
следующегосодержания: 

«8.С1января2013годаподключениеобъектовкапитальногостроительствапотребителейкце
нтрализованнымоткрытымсистемамтеплоснабжения(горячеговодоснабжения)длянуждгорячег
оводоснабжения,осуществляемогопутемотборатеплоносителянануждыгорячеговодоснабжения
, недопускается.»; 

б) дополнить частью 9 следующегосодержания: 
«9.С1января2022годаиспользованиецентрализованныхоткрытыхсистемтеплоснабжения(г

орячеговодоснабжения)длянуждгорячеговодоснабжения,осуществляемогопутемотборатеплоно
сителя нануждыгорячеговодоснабжения, недопускается.» 

Актуальностьпереводаоткрытыхсистемтеплоснабженияназакрытыеобусловленатем,что(всл
учаеоткрытойсистемы)технологическаявозможностьподдержаниятемпературногографикаприпере
ходныхтемпературахприводитк перетопампотребителей. 
Дляустранениясуществующихпроблеморганизациикачественноготеплоснабженияиприведениясис
темыГВСкдействующимнормамзаконодательстварекомендуетсяосуществитьпереходназакрытуюс
хемуподключенияГВС. 

В Одинцовском городском округе предусмотрены как закрытая, так и открытая схема 
теплоснабжения на нужды ГВС.  

Приготовление теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей закрытой 
схемы осуществляется в теплообменниках ЦТП, ИТП.  

Отбор горячей воды при открытой схеме осуществляется непосредственно трубопровода 
тепловой сети на 2 источниках тепловой энергии, эксплуатируемых АО «Одинцовская 
теплосеть» и ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий»:  

- Котельная «Пром. парк Одинцово-1» (АО «Одинцовская теплосеть»); 
- Котельная №1 ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» (ОАО «ВЗОИ»);  
Перечень потребителей в Одинцовском городском округе, имеющих открытую схему 

теплоснабжения, с указанием владельцев зданий, их адресов и максимальной нагрузки ГВС 
представлены в таблице 7.1-1. 
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Таблица 7.1-1 – Перечень потребителей в Одинцовском городском округе, имеющих 
открытую схему теплоснабжения, с указанием владельцев зданий, их адресов и максимальной 
нагрузки ГВС 

№ 
п/п Наименование потребителя  Адрес  Нагрузка ГВС макс., 

Гкал/ч   

Котельная «Пром. парк Одинцово-1» 
1 

ОА "Одинцовская теплосеть" 

д. Ликино, ул. Новая, 5 0,254 
2 д. Ликино, ул. Новая, 6 0,181 
3 д. Ликино, ул. Новая, 7 0,243 
4 д. Ликино, ул. Новая, 8 0,027 
5 д. Ликино, ул. Новая, 9 0,188 
6 д. Ликино, ул. Новая, 10 0,218 
7 д. Ликино, ул. Новая, 11 0,078 
8 Д/С № 53 д. Ликино, ул. Новая, 9 0,016 
9 школа д. Ликино, ул. Новая, 9 0,005 
10 

ОАО "Промышленный парк 
"Одинцово-1" 

Энергоцех 0,000 
11 Общежитие 0,038 
12 Проходная 0,00007 
13 Гараж 0,00035 
14 Кафе "Муш" 0,008 
15 "Красная Горка" ж.д. № 1 0,158 
16 ж.д. № 2 0,214 

Котельная №1 ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» 

17 

АО "Управление жилищного 
хозяйства" 

г. Одинцово, ул. Верхне-
Пролетарская, 41 0,029 

18 г. Одинцово, ул. Верхне-
Пролетарская, 43 0,058 

19 г. Одинцово, ул. Верхне-
Пролетарская, 45 0,034 

20 г. Одинцово, ул. Верхне-
Пролетарская, 57 0,026 

21 г. Одинцово, ул. Верхне-
Пролетарская, 65 0,006 

22 г. Одинцово, ул. Верхне-
Пролетарская, 67 0,048 

 
Для перевода открытой схемы теплоснабжения (горячего водоснабжения) Одинцовского 

городского округа в закрытую схему теплоснабжения потребуется выполнение следующих 
работ:  

- формирование проектно-сметной документации для строительства трубопроводов 
горячего водоснабжения;  

- закупка и доставка оборудования, принятая в соответствии с ценами производителя; 
-Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке нового 

оборудования (теплообменники и автоматика). 
- Выполнение строительно-монтажных работ сетей горячего водоснабжения 
Расчет потребности инвестиций для перевода открытой схемы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) Одинцовского городского округа в закрытую схему теплоснабжения приведен в 
таблице 7.1-2. 

Для реализации предложений по переводу открытой системы теплоснабжения 
Одинцовского городского округа в закрытые схемы теплоснабжения необходимы инвестиции в 
сумме 194 764,87тыс. руб. без учета НДС,  

в том числе по источникам тепловой энергии:  
- котельная «Пром. парк Одинцово-1» - 160 223,34 тыс. руб. 
- котельная №1 ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий»– 34 541,54тыс. руб. 
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Таблица 7.1-2 – Расчет потребности инвестиций для перевода открытой схемы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
Одинцовского городского округа в закрытую схему теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Принадлежность к 
источнику 

Наименование 
компании 

Перспективный 
диаметр, м 

Протяжённость, 
м 

Тип  
прокладки 

Период  
реализации 

Объем  
инвестиций, 

тыс. руб. 

1 

Реконструкция участков 
тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк 

Одинцово-1» 

Котельная "Ликино" 
«Пром. парк 
Одинцово-1» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 0,219 1 397,31 Бесканальная 2022 93 924,81 

2 

Реконструкция участков 
тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк 

Одинцово-1» 

Котельная "Ликино" 
«Пром. парк 
Одинцово-1» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 0,133 43,82 Бесканальная 2022 2 365,29 

3 

Реконструкция участков 
тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк 

Одинцово-1» 

Котельная "Ликино" 
«Пром. парк 
Одинцово-1» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 0,108 597,6 Бесканальная 2022 34 543,91 

4 

Реконструкция участков 
тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк 

Одинцово-1» 

Котельная "Ликино" 
«Пром. парк 
Одинцово-1» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 0,089 29,04 Бесканальная 2022 1 351,24 

5 

Реконструкция участков 
тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк 

Одинцово-1» 

Котельная "Ликино" 
«Пром. парк 
Одинцово-1» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 0,076 78,58 Бесканальная 2022 3 617,73 

6 

Реконструкция участков 
тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк 

Одинцово-1» 

Котельная "Ликино" 
«Пром. парк 
Одинцово-1» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 0,057 531,27 Бесканальная 2022 24 420,36 

7 

Реконструкция участков 
тепловой сети котельной 

Котельная №1 ОАО 
«Внуковский завод 

огнеупорных изделий» 

Котельная №1 ОАО 
«Внуковский завод 

огнеупорных 
изделий» 

ОАО «Внуковский 
завод огнеупорных 

изделий» 
0,089 444,18 Бесканальная 2022 20 450,44 

8 

Реконструкция участков 
тепловой сети котельной 

Котельная №1 ОАО 
«Внуковский завод 

огнеупорных изделий» 

Котельная №1 ОАО 
«Внуковский завод 

огнеупорных 
изделий» 

ОАО «Внуковский 
завод огнеупорных 

изделий» 
0,076; 0,057 305,22 Бесканальная 2022 14 091,10 

Всего  3 427,02   194 764,87 
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7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 
водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость 
строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине 
отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

В Одинцовском городском округе мероприятий по переводу существующих открытых 
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, 
для которых необходимо строительство индивидуальных при отсутствии у потребителей 
внутридомовых систем горячего водоснабжения –не предусмотрено. 
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8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
При разработке новой Схемы теплоснабжения скорректированы прогнозы потребления 

топлива, на основе мероприятий по развитию котельных. Снижение потребления объемов 
топлива является одним из важнейших эффектов от реализации Схемы теплоснабжения, 
поскольку топливная составляющая превышает 45% от цены на тепловую энергию для 
конечного потребителя. 

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 
энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

Газоснабжение существующих и вновь размещаемых потребителей на территории округа 
будет осуществляться по газопроводам высокого Р<1,2; 0,6 МПа, среднего Р<0,3 МПа и низкого 
давления. По газопроводам высокого и среднего давления газ будет подаваться к существующим 
и вновь проектируемым источникам тепла, к крупным объектам коммунально-бытового 
назначения и на вновь проектируемые ГРП. По газопроводам низкого давления после ГРП в 
жилые дома и на мелкие объекты коммунально-бытового и культурного обслуживания.  

Схема внешнего газоснабжения (подача газа от источников) на перспективу 
принципиально не изменится. Существующие источники газоснабжения ГРС, ГГРП и ГРП на 
территории округа сохраняются с частичной их реконструкцией, с увеличением 
производительности. Сохраняются существующие магистральные и городские сети всех уровней 
давления. 

Определяющим, при расчете показателей работы котельных в перспективном периоде, 
являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов в сравнении с фактическим 
отпуском тепловой энергии в базовом периоде. Основными исходными данными для расчета 
перспективных топливных балансов на расчетный период являются расчетные прогнозные 
значения отпуска тепла внешним потребителям и удельных расходов топлива. 

При расчете учтены следующие показатели: 
1. Фактические данные о годовом расходе топлива, выработанного и отпущенного тепла 

по каждому источнику за базовый 2020 год; 
2. Эксплуатационный КПД существующих котлов принят по данным эксплуатирующих 

организаций; 
3. Приросты тепловых нагрузок с привязкой к источникам, приняты по данным книги 2; 
4. Учтено снижение тепловых потерь по каждому источнику при перекладке ветхих сетей. 

Также учтены данные по планам ввода, демонтажа, реконструкции и модернизации 
оборудования. 

В случае изменения данных, связанных, например, с изменением решений, намеченных в 
схеме теплоснабжения, сопровождаемых вводами нового генерирующего оборудования или 
демонтажа, реконструкции или модернизации оборудования и другим причинам, показатели 
удельного расхода топлива и топливные балансы, должны корректироваться с учетом 
изменившихся характеристик оборудования при очередной актуализации схемы 
теплоснабжения. 

Значения перспективных расходов условного топлива по всем источникам тепла, 
необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, 
базирующихся на выполненных оценках прогнозной динамики прироста тепловых нагрузок, 
приведены в таблице 8.1-1. 
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Таблица 8.1-1 – Перспективное потребление топлива источниками тепловой энергии 
№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
АО «Одинцовская теплосеть» 

Котельная №1     

1 

Зимний 
тут 

8504 8504 8504 13589 14889 14889 15759 15759 15759 16528 16528 16528 17327 17327 17327 17361 17361 17361 17361 17361 17361 17361 
Переходный 2198 2198 2198 3512 3848 3848 4073 4073 4073 4272 4272 4272 4479 4479 4479 4487 4487 4487 4487 4487 4487 4487 

Летний 2221 2221 2221 3549 3889 3889 4116 4116 4116 4317 4317 4317 4525 4525 4525 4534 4534 4534 4534 4534 4534 4534 

Итого 
тут 12922 12922 12922 20649 22624 22624 23946 23946 23946 25114 25114 25114 26329 26329 26329 26381 26381 26381 26381 26381 26381 26381 
тыс. 

нм3/год 11067 11067 11067 17685 19376 19376 20509 20509 20509 21509 21509 21509 22549 22549 22549 22594 22594 22594 22594 22594 22594 22594 

Максимально 
часовой нм3/час 4030 4030 4030 6440 7056 7056 7468 7468 7468 7832 7832 7832 8211 8211 8211 8227 8227 8227 8227 8227 8227 8227 

Котельная №1-а                               

2 

Зимний 
тут 

5418 3153 3153 

Вывод из эксплуатации 

Переходный 1419 826 826 
Летний 1498 872 872 

Итого 
тут 8335 4851 4851 
тыс. 

нм3/год 7150 4161 4161 

Максимально 
часовой нм3/час 4143 2411 2411 

Котельная №2                               

3 

Зимний 
тут 

9080 13889 12699 17279 17279 17279 20869 20869 20869 24554 24554 24554 24554 24554 24554 24554 24554 24554 24554 24554 24554 24554 
Переходный 2402 3674 3359 4571 4571 4571 5521 5521 5521 6496 6496 6496 6496 6496 6496 6496 6496 6496 6496 6496 6496 6496 

Летний 2622 4011 3667 4990 4990 4990 6026 6026 6026 7090 7090 7090 7090 7090 7090 7090 7090 7090 7090 7090 7090 7090 

Итого 
тут 14104 21574 19726 26839 26839 26839 32416 32416 32416 38140 38140 38140 38140 38140 38140 38140 38140 38140 38140 38140 38140 38140 
тыс. 

нм3/год 12073 18468 16886 22974 22974 22974 27748 27748 27748 32648 32648 32648 32648 32648 32648 32648 32648 32648 32648 32648 32648 32648 

Максимально 
часовой нм3/час 4742 7254 6632 9024 9024 9024 10899 10899 10899 12823 12823 12823 12823 12823 12823 12823 12823 12823 12823 12823 12823 12823 

Котельная №3                               

4 

Зимний 
тут 

9663 9802 10673 12300 13429 13870 14077 14077 14077 14077 14077 14077 14077 14077 14077 14077 14077 14077 14077 14077 14077 14077 
Переходный 2448 2483 2704 3116 3402 3514 3566 3566 3566 3566 3566 3566 3566 3566 3566 3566 3566 3566 3566 3566 3566 3566 

Летний 2299 2332 2539 2926 3195 3300 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 

Итого 
тут 14410 14617 15917 18343 20027 20684 20992 20992 20992 20992 20992 20992 20992 20992 20992 20992 20992 20992 20992 20992 20992 20992 
тыс. 

нм3/год 12344 12521 13635 15713 17155 17718 17983 17983 17983 17983 17983 17983 17983 17983 17983 17983 17983 17983 17983 17983 17983 17983 

Максимально 
часовой нм3/час 5827 5911 6436 7417 8098 8364 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 8489 

Котельная №4                               

5 

Зимний 
тут 

31629 31629 31629 28200 28200 28200 28200 28200 28200 28200 28200 28200 28200 28200 28200 28200 28200 28200 28200 28200 28200 28200 
Переходный 8240 8240 8240 7346 7346 7346 7346 7346 7346 7346 7346 7346 7346 7346 7346 7346 7346 7346 7346 7346 7346 7346 

Летний 8557 8557 8557 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 7629 

Итого 
тут 48425 48425 48425 43175 43175 43175 43175 43175 43175 43175 43175 43175 43175 43175 43175 43175 43175 43175 43175 43175 43175 43175 
тыс. 

нм3/год 41486 41486 41486 36988 36988 36988 36988 36988 36988 36988 36988 36988 36988 36988 36988 36988 36988 36988 36988 36988 36988 36988 

Максимально 
часовой нм3/час 18564 18564 18564 16552 16552 16552 16552 16552 16552 16552 16552 16552 16552 16552 16552 16552 16552 16552 16552 16552 16552 16552 

Котельная №6                               

6 

Зимний 
тут 

3256 3353 3353 3353 3563 4682 4929 4929 4929 4604 4604 6215 6215 6215 6215 6215 6215 6215 6215 6215 6215 6215 
Переходный 870 896 896 896 952 1251 1317 1317 1317 1230 1230 1661 1661 1661 1661 1661 1661 1661 1661 1661 1661 1661 

Летний 980 1009 1009 1009 1072 1409 1483 1483 1483 1386 1386 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 

Итого 
тут 5105 5257 5257 5257 5587 7341 7727 7727 7727 7218 7218 9745 9745 9745 9745 9745 9745 9745 9745 9745 9745 9745 
тыс. 

нм3/год 4376 4506 4506 4506 4789 6293 6624 6624 6624 6187 6187 8353 8353 8353 8353 8353 8353 8353 8353 8353 8353 8353 

Максимально 
часовой нм3/час 2319 2388 2388 2388 2538 3335 3510 3510 3510 3279 3279 4427 4427 4427 4427 4427 4427 4427 4427 4427 4427 4427 

Котельная №7                               

7 Зимний тут 10502 10894 10894 14910 14910 15597 15597 15597 15597 15597 15597 15597 15597 15597 15597 15597 15597 15597 15597 15597 15597 15597 
Переходный 2649 2748 2748 3761 3761 3934 3934 3934 3934 3934 3934 3934 3934 3934 3934 3934 3934 3934 3934 3934 3934 3934 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Летний 2446 2537 2537 3473 3473 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 

Итого 
тут 15596 16178 16178 22143 22143 23162 23162 23162 23162 23162 23162 23162 23162 23162 23162 23162 23162 23162 23162 23162 23162 23162 
тыс. 

нм3/год 13359 13857 13857 18967 18967 19839 19839 19839 19839 19839 19839 19839 19839 19839 19839 19839 19839 19839 19839 19839 19839 19839 

Максимально 
часовой нм3/час 6145 6374 6374 8725 8725 9126 9126 9126 9126 9126 9126 9126 9126 9126 9126 9126 9126 9126 9126 9126 9126 9126 

Котельная №8                               

8 

Зимний 
тут 

5484 5484 5484 5484 5484 5484 5484 5484 5484 5484 5484 5484 5484 5484 5484 5484 5484 5484 5484 5484 5484 5484 
Переходный 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 

Летний 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 

Итого 
тут 8544 8544 8544 8544 8544 8544 8544 8544 8544 8544 8544 8544 8544 8544 8544 8544 8544 8544 8544 8544 8544 8544 
тыс. 

нм3/год 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 

Максимально 
часовой нм3/час 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3930 3930 

Котельная №8-а                               

9 

Зимний 
тут 

5457 5457 5457 5457 5457 5219 5219 4964 4964 4964 4964 5695 5695 5695 5695 5695 5695 5695 5695 5695 5695 5695 
Переходный 1433 1433 1433 1433 1433 1370 1370 1304 1304 1304 1304 1496 1496 1496 1496 1496 1496 1496 1496 1496 1496 1496 

Летний 1530 1530 1530 1530 1530 1463 1463 1392 1392 1392 1392 1597 1597 1597 1597 1597 1597 1597 1597 1597 1597 1597 

Итого 
тут 8421 8421 8421 8421 8421 8053 8053 7661 7661 7661 7661 8789 8789 8789 8789 8789 8789 8789 8789 8789 8789 8789 
тыс. 

нм3/год 7219 7219 7219 7219 7219 6904 6904 6567 6567 6567 6567 7534 7534 7534 7534 7534 7534 7534 7534 7534 7534 7534 

Максимально 
часовой нм3/час 3162 3162 3162 3162 3162 3024 3024 2877 2877 2877 2877 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 

Котельная «Одинцово-1»                               

10 

Зимний 
тут 

1035 1035 1035 

Вывод из эксплуатации 

Переходный 252 252 252 
Летний 200 200 200 

Итого 
тут 1486 1486 1486 
тыс. 

нм3/год 1273 1273 1273 

Максимально 
часовой нм3/час 337 337 337 

Котельная «Отрадное»                               

11 

Зимний 
тут 

213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 
Переходный 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Летний 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

Итого 
тут 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 
тыс. 

нм3/год 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Максимально 
часовой нм3/час 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 

Котельная Городской бани                               

12 

Зимний 
тут 

112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 
Переходный 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Летний 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Итого 
тут 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 
тыс. 

нм3/год 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 

Максимально 
часовой нм3/час 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Котельная «Университет»                               

13 

Зимний 
тут 

507 507 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 
Переходный 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Летний 84 84 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

Итого 
тут 711 711 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 
тыс. 

нм3/год 610 610 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 

Максимально 
часовой нм3/час 615 615 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Котельная №9                               

14 

Зимний 
тут 

3390 3390 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461 3461 
Переходный 859 859 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 

Летний 806 806 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 

Итого 
тут 5055 5055 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 5161 
тыс. 

нм3/год 4330 4330 4421 4421 4421 4421 4421 4421 4421 4421 4421 4421 4421 4421 4421 4421 4421 4421 4421 4421 4421 4421 

Максимально 
часовой нм3/час 2987 2987 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 

Котельная «Трехгорка-1»                               

15 

Зимний 
тут 

4512 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 
Переходный 1203 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 1298 

Летний 1346 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 

Итого 
тут 7061 7618 7618 7618 7618 7618 7618 7618 7618 7618 7618 7618 7618 7618 7618 7618 7618 7618 7618 7618 7618 7618 
тыс. 

нм3/год 6049 6527 6527 6527 6527 6527 6527 6527 6527 6527 6527 6527 6527 6527 6527 6527 6527 6527 6527 6527 6527 6527 

Максимально 
часовой нм3/час 3182 3452 3452 3452 3452 3452 3452 3452 3452 3452 3452 3452 3452 3452 3452 3452 3452 3452 3452 3452 3452 3452 

Котельная «Запрудная»                               

16 

Зимний 
тут 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Переходный 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
тыс. 

нм3/год 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Максимально 
часовой нм3/час 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Котельная «СОЦентр»                               

17 

Зимний 
тут 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
Переходный 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Летний 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Итого 
тут 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
тыс. 

нм3/год 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Максимально 
часовой нм3/час 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Котельная п. д/о «Озера»                               

18 

Зимний 
тут 

132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 
Переходный 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Летний 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Итого 
тут 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 
тыс. 

нм3/год 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

Максимально 
часовой нм3/час 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Котельная «ПИК-1»                               

19 

Зимний 
тут 

676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 
Переходный 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 

Летний 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 

Итого 
тут 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 
тыс. 

нм3/год 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 

Максимально 
часовой нм3/час 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 

Котельная Усово-Тупик                               

20 

Зимний 
тут 

712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 
Переходный 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 

Летний 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
Итого тут 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
тыс. 

нм3/год 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 

Максимально 
часовой нм3/час 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 

Котельная №1 "Большие Вяземы"                               

21 

Зимний 
тут 

1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 
Переходный 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 

Летний 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 

Итого 
тут 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 
тыс. 

нм3/год 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 

Максимально 
часовой нм3/час 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 

Котельная №2 "Большие Вяземы"                               

22 

Зимний 
тут 

1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 3214 3214 3214 3214 3214 3214 3214 
Переходный 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 747 747 747 747 747 747 747 

Летний 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 458 458 458 458 458 458 458 

Итого 
тут 2137 2137 2137 2137 2137 2137 2137 2137 2137 2137 2137 2137 2137 2137 2137 4419 4419 4419 4419 4419 4419 4419 
тыс. 

нм3/год 1827 1827 1827 1827 1827 1827 1827 1827 1827 1827 1827 1827 1827 1827 1827 3779 3779 3779 3779 3779 3779 3779 

Максимально 
часовой нм3/час 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 2145 2145 2145 2145 2145 2145 2145 

Котельная №3, Институт                               

23 

Зимний 
тут 

983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 
Переходный 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 

Летний 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 

Итого 
тут 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 
тыс. 

нм3/год 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 

Максимально 
часовой нм3/час 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

Котельная №4, "Школьная"                               

24 

Зимний 
тут 

1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1659 
Переходный 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
тыс. 

нм3/год 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 

Максимально 
часовой нм3/час 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 

Котельная «Петровское»                               

25 

Зимний 
тут 

490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 
Переходный 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 

Летний 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 

Итого 
тут 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 
тыс. 

нм3/год 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 

Максимально 
часовой нм3/час 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 

Котельная «Голаз»                               

26 

Зимний 
тут 

1574 1574 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 
Переходный 331 331 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 

Летний 64 64 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Итого 
тут 1969 1969 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 
тыс. 

нм3/год 1689 1689 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 

Максимально 
часовой нм3/час 1101 1101 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 

Котельная «Горловка»                               
27 Зимний тут 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Переходный 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Летний 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Итого 
тут 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 
тыс. 

нм3/год 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 

Максимально 
часовой нм3/час 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

Котельная «Голицыно оч./с»                               

28 

Зимний 
тут 

177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 
Переходный 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 
тыс. 

нм3/год 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 

Максимально 
часовой нм3/час 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Котельная «Бутынь»                               

29 

Зимний 
тут 

113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 
Переходный 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

тут 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
т/год 
(тыс. 

нм3/год) 
94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 

Максимально 
часовой 

кг/час 
(нм3/час) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Котельная школа «Гармония»                               

30 

Зимний 
тут 

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
Переходный 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого тут 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 
т/год 102 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

Максимально 
часовой кг/час 13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Котельная №3 "Програнинститут"                               

31 

Зимний 
тут 

7982 7982 7982 7982 7982 7982 7982 7982 7982 7982 7982 7982 7982 7982 7982 7982 7982 7982 7982 7982 7982 7982 
Переходный 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 

Летний 2448 2448 2448 2448 2448 2448 2448 2448 2448 2448 2448 2448 2448 2448 2448 2448 2448 2448 2448 2448 2448 2448 

Итого 
тут 12573 12573 12573 12573 12573 12573 12573 12573 12573 12573 12573 12573 12573 12573 12573 12573 12573 12573 12573 12573 12573 12573 
тыс. 

нм3/год 10769 10769 10769 10769 10769 10769 10769 10769 10769 10769 10769 10769 10769 10769 10769 10769 10769 10769 10769 10769 10769 10769 

Максимально 
часовой нм3/час 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 

Котельная №4 "НИИР"                               

32 

Зимний 
тут 

226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 
Переходный 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 
тыс. 

нм3/год 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 

Максимально 
часовой нм3/час 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

Котельная №6 (школа)                               

33 

Зимний 
тут 

118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
Переходный 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 
тыс. 

нм3/год 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

Максимально нм3/час 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
часовой 

Котельная №7                               

34 

Зимний 
тут 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
Переходный 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого тут 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 
т/год 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

Максимально 
часовой кг/час 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Котельная №8-а                               

35 

Зимний 
тут 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Переходный 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 
тыс. 

нм3/год 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

Максимально 
часовой нм3/час 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Котельная №9                               

36 

Зимний 
тут 

3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 
Переходный 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 

Летний 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 

Итого 
тут 5064 5064 5064 5064 5064 5064 5064 5064 5064 5064 5064 5064 5064 5064 5064 5064 5064 5064 5064 5064 5064 5064 
тыс. 

нм3/год 4338 4338 4338 4338 4338 4338 4338 4338 4338 4338 4338 4338 4338 4338 4338 4338 4338 4338 4338 4338 4338 4338 

Максимально 
часовой нм3/час 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 

Котельная №11                               

37 

Зимний 
тут 

622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 
Переходный 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

Летний 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Итого 
тут 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 
тыс. 

нм3/год 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 

Максимально 
часовой нм3/час 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 

Котельная №13                               

38 

Зимний 
тут 

57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 
Переходный 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

тут 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
т/год 
(тыс. 

нм3/год) 
94 94 94 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Максимально 
часовой 

кг/час 
(нм3/час) 23 23 23 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Котельная №14                               

39 

Зимний 
тут 

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
Переходный 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Летний 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Итого 

тут 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
т/год 
(тыс. 

нм3/год) 
89 89 89 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Максимально 
часовой 

кг/час 
(нм3/час) 27 27 27 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Котельная №2 "Програнинститут"                               

40 
Зимний 

тут 
757 757 757 757 757 757 757 757 757 757 757 757 757 757 757 757 757 757 757 757 757 757 

Переходный 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 
Летний 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Итого 
тут 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 
тыс. 

нм3/год 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 

Максимально 
часовой нм3/час 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 

Котельная "Петровское шоссе, д.45"                               

41 

Зимний 
тут 

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
Переходный 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

тут 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
т/год 
(тыс. 

нм3/год) 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Максимально 
часовой 

кг/час 
(нм3/час) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Котельная №1 Горки-2                               

42 

Зимний 
тут 

2079 2079 2079 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 
Переходный 487 487 487 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 

Летний 315 315 315 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 

Итого 
тут 2881 2881 2881 3328 3328 3328 3328 3328 3328 3328 3328 3328 3328 3328 3328 3328 3328 3328 3328 3328 3328 3328 
тыс. 

нм3/год 2469 2469 2469 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 

Максимально 
часовой нм3/час 896 896 896 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 

Котельная «Саввинская Слобода»                               

43 

Зимний 
тут 

558 558 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 
Переходный 129 129 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

Летний 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Итого 
тут 761 761 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 
тыс. 

нм3/год 652 652 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 

Максимально 
часовой нм3/час 239 239 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 

Котельная «Лесные Поляны»                               

44 

Зимний 
тут 

49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
Переходный 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

тут 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
т/год 
(тыс. 

нм3/год) 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Максимально 
часовой 

кг/час 
(нм3/час) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Котельная «Каринское»                               

45 

Зимний 
тут 

992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 
Переходный 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 

Летний 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 

Итого 
тут 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 
тыс. 

нм3/год 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 1194 

Максимально 
часовой нм3/час 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 

Котельная «Улитино»                               

46 

Зимний 
тут 

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
Переходный 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Летний 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Итого 

тут 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
т/год 
(тыс. 

нм3/год) 
40 40 40 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Максимально 

часовой 
кг/час 

(нм3/час) 11 11 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Котельная «Андреевское»                               

47 

Зимний 
тут 

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 
Переходный 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Летний 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Итого 

тут 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 
т/год 
(тыс. 

нм3/год) 
101 101 101 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Максимально 
часовой 

кг/час 
(нм3/час) 25 25 25 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Котельная №27 «Фуньково»                               

48 

Зимний 
тут 

676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 
Переходный 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

тут 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 
т/год 
(тыс. 

нм3/год) 
791 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 

Максимально 
часовой 

кг/час 
(нм3/час) 330 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Котельная №1 «Жаворонки»                               

49 

Зимний 
тут 

1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464 
Переходный 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 

Летний 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 

Итого 
тут 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 
тыс. 

нм3/год 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 

Максимально 
часовой нм3/час 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

Котельная №2 (школа) «Жаворонки»                               

50 

Зимний 
тут 

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 
Переходный 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 
тыс. 

нм3/год 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Максимально 
часовой нм3/час 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Котельная №3 «Юдино»                               

51 

Зимний 
тут 

423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 
Переходный 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

тут 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 
т/год 
(тыс. 

нм3/год) 
351 351 351 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 

Максимально 
часовой 

кг/час 
(нм3/час) 31 31 31 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Котельная №4 «Перхушково»                               

52 

Зимний 
тут 

641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 641 
Переходный 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 

Летний 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 

Итого 
тут 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 
тыс. 

нм3/год 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 

Максимально 
часовой нм3/час 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 

Котельная №5.1 «Жаворонки»                               
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

53 

Зимний 
тут 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
Переходный 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
тыс. 

нм3/год 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Максимально 
часовой нм3/час 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Котельная №5.2 «Жаворонки»                               

54 

Зимний 
тут 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
Переходный 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
тыс. 

нм3/год 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Максимально 
часовой нм3/час 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Котельная №5.3 «Жаворонки»                               

55 

Зимний 
тут 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
Переходный 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
тыс. 

нм3/год 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Максимально 
часовой нм3/час 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Котельная №6 «Крюково»                               

56 

Зимний 
тут 

61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 
Переходный 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Летний 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Итого 
тут 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
тыс. 

нм3/год 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 

Максимально 
часовой нм3/час 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Котельная №8 «Крюково»                               

57 

Зимний 
тут 

64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 
Переходный 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 
тыс. 

нм3/год 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Максимально 
часовой нм3/час 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Котельная  "Ликино" «Пром. парк Одинцово-1»                               

58 

Зимний 
тут 

1845 1845 2067 2067 2067 2067 2067 2067 2067 2067 2067 2067 2067 2067 2067 2067 2067 2067 2067 2067 2067 2067 
Переходный 445 445 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 

Летний 337 337 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 

Итого 
тут 2627 2627 2959 2959 2959 2959 2959 2959 2959 2959 2959 2959 2959 2959 2959 2959 2959 2959 2959 2959 2959 2959 
тыс. 

нм3/год 2250 2250 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 2534 

Максимально 
часовой нм3/час 545 545 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 

Котельная «Юдино детский сад»                               

59 

Зимний 
тут 

126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 
Переходный 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Летний 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Итого 
тут 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 
тыс. 

нм3/год 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Максимально 

часовой нм3/час 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Котельная «Зайцево» (дет./сад)                               

60 

Зимний 
тут 

317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 
Переходный 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Летний 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Итого 
тут 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 
тыс. 

нм3/год 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 

Максимально 
часовой нм3/час 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 

Котельная "Летний Отдых"                               

61 

Зимний 
тут 

1280 1280 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 
Переходный 308 308 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 

Летний 230 230 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 

Итого 
тут 1817 1817 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 
тыс. 

нм3/год 1557 1557 1858 1858 1858 1858 1858 1858 1858 1858 1858 1858 1858 1858 1858 1858 1858 1858 1858 1858 1858 1858 

Максимально 
часовой нм3/час 499 499 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 

Котельная "Кобяково"                               

62 

Зимний 
тут 

186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 
Переходный 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

тут 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 
т/год 
(тыс. 

нм3/год) 
306 306 306 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 

Максимально 
часовой 

кг/час 
(нм3/час) 82 82 82 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

Котельная «Центральная»                               

63 

Зимний 
тут 

2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 2503 3402 3402 3402 3402 3402 3402 3402 3402 3402 3402 
Переходный 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 

Летний 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 

Итого 
тут 3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480 4823 4823 4823 4823 4823 4823 4823 4823 4823 4823 
тыс. 

нм3/год 2981 2981 2981 2981 2981 2981 2981 2981 2981 2981 2981 2981 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132 

Максимально 
часовой нм3/час 534 534 534 534 534 534 534 534 534 534 534 534 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 

Котельная №1, Кубинка                               

64 

Зимний 
тут 

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
Переходный 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Летний 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Итого 
тут 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 
тыс. 

нм3/год 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 

Максимально 
часовой нм3/час 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Котельная №2, Кубинка                               

65 

Зимний 
тут 

1659 1659 1659 1659 1928 1928 1928 1928 1928 1928 1928 1928 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 
Переходный 373 373 373 373 442 442 442 442 442 442 442 442 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 

Летний 177 177 177 177 246 246 246 246 246 246 246 246 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 

Итого 
тут 2208 2208 2208 2208 2616 2616 2616 2616 2616 2616 2616 2616 3110 3110 3110 3110 3110 3110 3110 3110 3110 3110 
тыс. 

нм3/год 1892 1892 1892 1892 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2241 2665 2665 2665 2665 2665 2665 2665 2665 2665 2665 

Максимально 
часовой нм3/час 481 481 481 481 549 549 549 549 549 549 549 549 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 

Котельная «Дубки»                               

66 Зимний тут 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 
Переходный 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 
тыс. 

нм3/год 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 

Максимально 
часовой нм3/час 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 

Котельная №1 «Еремино»                               

67 

Зимний 
тут 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
Переходный 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
тыс. 

нм3/год 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Максимально 
часовой нм3/час 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Котельная №2 «Еремино»                               

68 

Зимний 
тут 

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
Переходный 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
тыс. 

нм3/год 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Максимально 
часовой нм3/час 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Котельная "Сосновка"                               

69 

Зимний 
тут 

1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 1318 
Переходный 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 

Летний 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Итого 
тут 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 1706 
тыс. 

нм3/год 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 

Максимально 
часовой нм3/час 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 

Котельная «Кубинка-10»                               

70 

Зимний 
тут 

4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 
Переходный 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 

Летний 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 

Итого 
тут 6335 6335 6335 6335 6335 6335 6335 6335 6335 6335 6335 6335 6335 6335 6335 6335 6335 6335 6335 6335 6335 6335 
тыс. 

нм3/год 5438 5438 5438 5438 5438 5438 5438 5438 5438 5438 5438 5438 5438 5438 5438 5438 5438 5438 5438 5438 5438 5438 

Максимально 
часовой нм3/час 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 

Котельная №9 "Лесной Городок"                               

71 

Зимний 
тут 

1170 1170 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 
Переходный 325 325 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 

Летний 408 408 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 

Итого 
тут 1903 1903 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 
тыс. 

нм3/год 1630 1630 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 

Максимально 
часовой нм3/час 554 554 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 

Котельная №10 "Лесной Городок"                               

72 

Зимний 
тут 

2472 2472 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 
Переходный 669 669 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 

Летний 781 781 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 

Итого 
тут 3922 3922 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 
тыс. 

нм3/год 3360 3360 3409 3409 3409 3409 3409 3409 3409 3409 3409 3409 3409 3409 3409 3409 3409 3409 3409 3409 3409 3409 

Максимально 
часовой нм3/час 1357 1357 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Котельная №11 "Лесной городок"                               

73 

Зимний 
тут 

2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 
Переходный 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

Летний 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

Итого 
тут 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 
тыс. 

нм3/год 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 

Максимально 
часовой нм3/час 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 

Котельная «Новый Городок»                                

74 

Зимний 
тут 

5182 5182 5182 5182 5182 5182 5182 5182 5182 5182 5182 5182 5182 5182 5182 5182 5182 5182 5182 5182 5182 5182 
Переходный 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 

Летний 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 

Итого 
тут 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 
тыс. 

нм3/год 6185 6185 6185 6185 6185 6185 6185 6185 6185 6185 6185 6185 6185 6185 6185 6185 6185 6185 6185 6185 6185 6185 

Максимально 
часовой нм3/час 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 

Котельная «Шарапово»                               

75 

Зимний 
тут 

1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 
Переходный 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 

Летний 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 

Итого 
тут 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 
тыс. 

нм3/год 1506 1506 1506 1506 1506 1506 1506 1506 1506 1506 1506 1506 1506 1506 1506 1506 1506 1506 1506 1506 1506 1506 

Максимально 
часовой нм3/час 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 

Котельная «Никольское»                               

76 

Зимний 
тут 

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
Переходный 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Летний 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Итого 

тут 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
т/год 
(тыс. 

нм3/год) 
31 31 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Максимально 
часовой 

кг/час 
(нм3/час) 9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Котельная «Аниково»                               

77 

Зимний 
тут 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Переходный 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

тут 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
т/год 
(тыс. 

нм3/год) 
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Максимально 
часовой 

кг/час 
(нм3/час) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Котельная «Санаторий Герцена»                               

78 

Зимний 
тут 

3495 3495 3495 3495 3495 3495 3495 3495 3495 3495 3495 3495 3495 3495 3495 3495 3495 3495 3495 3495 3495 3495 
Переходный 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 

Летний 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 

Итого 
тут 5347 5347 5347 5347 5347 5347 5347 5347 5347 5347 5347 5347 5347 5347 5347 5347 5347 5347 5347 5347 5347 5347 
тыс. 

нм3/год 4582 4582 4582 4582 4582 4582 4582 4582 4582 4582 4582 4582 4582 4582 4582 4582 4582 4582 4582 4582 4582 4582 

Максимально 
часовой нм3/час 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 

Котельная «Гигирево»                               

79 
Зимний 

тут 
129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 

Переходный 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
Летний 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Итого 
тут 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 
тыс. 

нм3/год 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 

Максимально 
часовой нм3/час 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Котельная «Новоивановское»                               

80 

Зимний 
тут 

5645 6292 6484 6666 6666 6666 6666 6666 6666 6666 6666 6666 6666 6666 6666 6666 6666 6666 6666 6666 6666 6666 
Переходный 1427 1591 1639 1685 1685 1685 1685 1685 1685 1685 1685 1685 1685 1685 1685 1685 1685 1685 1685 1685 1685 1685 

Летний 1329 1481 1526 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 

Итого 
тут 8401 9364 9649 9921 9921 9921 9921 9921 9921 9921 9921 9921 9921 9921 9921 9921 9921 9921 9921 9921 9921 9921 
тыс. 

нм3/год 7199 8024 8268 8501 8501 8501 8501 8501 8501 8501 8501 8501 8501 8501 8501 8501 8501 8501 8501 8501 8501 8501 

Максимально 
часовой нм3/час 3299 3677 3789 3896 3896 3896 3896 3896 3896 3896 3896 3896 3896 3896 3896 3896 3896 3896 3896 3896 3896 3896 

Котельная «Горки-10»                               

81 

Зимний 
тут 

5628 5745 5745 5745 5745 6187 6187 6187 6187 6187 6187 6187 6187 6187 6187 6218 6218 6218 6218 6218 6218 6218 
Переходный 1534 1560 1560 1560 1560 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1682 1682 1682 1682 1682 1682 1682 

Летний 1830 1842 1842 1842 1842 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 

Итого 
тут 8992 9147 9147 9147 9147 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9810 9865 9865 9865 9865 9865 9865 9865 
тыс. 

нм3/год 7705 7837 7837 7837 7837 8405 8405 8405 8405 8405 8405 8405 8405 8405 8405 8453 8453 8453 8453 8453 8453 8453 

Максимально 
часовой нм3/час 5332 5467 5467 5467 5467 5917 5917 5917 5917 5917 5917 5917 5917 5917 5917 5943 5943 5943 5943 5943 5943 5943 

Котельная «Успенское»                               

82 

Зимний 
тут 

2233 2233 2233 2233 2233 2845 2845 2845 2845 2845 2845 2845 2845 2845 2845 2845 2845 2845 2845 2845 2845 2845 
Переходный 578 578 578 578 578 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 

Летний 588 588 588 588 588 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 

Итого 
тут 3398 3398 3398 3398 3398 4313 4313 4313 4313 4313 4313 4313 4313 4313 4313 4313 4313 4313 4313 4313 4313 4313 
тыс. 

нм3/год 2912 2912 2912 2912 2912 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 

Максимально 
часовой нм3/час 1077 1077 1077 1077 1077 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 

Котельная «Сосны»                               

83 

Зимний 
тут 

2208 2208 2208 2208 2208 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 
Переходный 628 628 628 628 628 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 

Летний 838 838 838 838 838 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 

Итого 
тут 3674 3674 3674 3674 3674 4055 4055 4055 4055 4055 4055 4055 4055 4055 4055 4055 4055 4055 4055 4055 4055 4055 
тыс. 

нм3/год 3148 3148 3148 3148 3148 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 

Максимально 
часовой нм3/час 1555 1555 1555 1555 1555 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 1755 

Котельная «Успенское-1»                               

84 

Зимний 
тут 

977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 
Переходный 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 

Летний 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 

Итого 
тут 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 
тыс. 

нм3/год 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 

Максимально 
часовой нм3/час 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 

Котельная «Петелинская птицефабрика» *                               

85 

Зимний 
тут 

4949 4949 4949 4949 4949 4949 4949 4949 4949 4949 4949 4949 4949 4949 4949 4949 4949 4949 4949 4949 4949 4949 
Переходный 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347 

Летний 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 

Итого 
тут 7901 7901 7901 7901 7901 7901 7901 7901 7901 7901 7901 7901 7901 7901 7901 7901 7901 7901 7901 7901 7901 7901 
тыс. 

нм3/год 6766 6766 6766 6766 6766 6766 6766 6766 6766 6766 6766 6766 6766 6766 6766 6766 6766 6766 6766 6766 6766 6766 

Максимально 
часовой нм3/час 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 1113 

Котельная «Покровское»                               
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

86 

Зимний 
тут 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
Переходный 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого тут 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
т/год 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 

Максимально 
часовой кг/час 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Котельная «ПМС-4»                               

87 

Зимний 
тут 

332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 
Переходный 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Летний 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Итого 

тут 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 
т/год 
(тыс. 

нм3/год) 
761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 

Максимально 
часовой 

кг/час 
(нм3/час) 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 

Котельная "Покровский городок"                               

88 

Зимний 
тут 

190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 
Переходный 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

Летний 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

Итого 

тут 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 
т/год 
(тыс. 

нм3/год) 
215 215 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

Максимально 
часовой 

кг/час 
(нм3/час) 261 261 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 

Котельная №7 "Лесной Городок"                               

89 

Зимний 
тут 

3277 3277 4133 4195 4195 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 
Переходный 829 829 1049 1067 1067 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 

Летний 773 773 992 1018 1018 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 1189 

Итого 
тут 4878 4878 6175 6281 6281 7337 7337 7337 7337 7337 7337 7337 7337 7337 7337 7337 7337 7337 7337 7337 7337 7337 
тыс. 

нм3/год 4179 4179 5289 5380 5380 6284 6284 6284 6284 6284 6284 6284 6284 6284 6284 6284 6284 6284 6284 6284 6284 6284 

Максимально 
часовой нм3/час 1864 1864 2341 2371 2371 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 

Котельная №2, 4 МВт                               

90 

Зимний 
тут 

267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 
Переходный 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

Летний 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Итого 
тут 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 
тыс. 

нм3/год 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 

Максимально 
часовой нм3/час 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

Котельная №215                               

91 

Зимний 
тут 

215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 
Переходный 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

Летний 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Итого 
тут 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 
тыс. 

нм3/год 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 

Максимально 
часовой нм3/час 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Котельная № 15 "Голицино"                               

92 

Зимний 
тут 

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
Переходный 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого тут 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
т/год 44 44 44 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
(тыс. 

нм3/год) 
Максимально 

часовой 
кг/час 

(нм3/час) 15 15 15 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Котельная «Ястребки»                               

93 

Зимний 
тут 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Переходный 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

тут 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
т/год 
(тыс. 

нм3/год) 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Максимально 
часовой 

кг/час 
(нм3/час) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Котельная "Акулово"                               

94 

Зимний 
тут 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
Переходный 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

тут 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
т/год 
(тыс. 

нм3/год) 
57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

Максимально 
часовой 

кг/час 
(нм3/час) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Котельная "ст. Кубинка-2"                               

95 

Зимний 
тут 

49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
Переходный 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

тут 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
т/год 
(тыс. 

нм3/год) 
81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

Максимально 
часовой 

кг/час 
(нм3/час) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Котельная «Жаворонки»                               

96 

Зимний 
тут 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
Переходный 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
тыс. 

нм3/год 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Максимально 
часовой нм3/час 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Котельная "Веденское"                               

97 

Зимний 
тут 

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
Переходный 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Летний 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Итого 
тут 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
тыс. 

нм3/год 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

Максимально 
часовой нм3/час 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Котельная пансионата «Химик»                

98 

Зимний 
тут 

454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 
Переходный 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Летний 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Итого 
тут 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 
тыс. 

нм3/год 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Максимально 

часовой нм3/час 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 

МП «Звенигородские инженерные сети» 
Котельная пр. Ветеранов,6                               

99 

Зимний 
тут 

2054 2054 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 
Переходный 451 451 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 

Летний 171 171 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Итого 
тут 2676 2676 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 
тыс. 

нм3/год 2319 2319 2993 2993 2993 2993 2993 2993 2993 2993 2993 2993 2993 2993 2993 2993 2993 2993 2993 2993 2993 2993 

Максимально 
часовой нм3/час 866 866 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 

Котельная ул. Ленина, 30                               

100 

Зимний 
тут 

2022 2022 2158 2158 2158 2158 2158 2158 2158 2158 2158 2158 2158 2158 2158 2158 2158 2158 2158 2158 2158 2158 
Переходный 522 522 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 

Летний 526 526 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 

Итого 
тут 3071 3071 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 
тыс. 

нм3/год 2661 2661 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 

Максимально 
часовой нм3/час 1396 1396 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1489 1489 

Котельная Нахабинское шоссе, 2                               

101 

Зимний 
тут 

5878 5878 6221 6221 6221 6221 6221 6221 6221 6221 6221 6221 6221 6221 6221 6221 6221 6221 6221 6221 6221 6221 
Переходный 1473 1473 1561 1561 1561 1561 1561 1561 1561 1561 1561 1561 1561 1561 1561 1561 1561 1561 1561 1561 1561 1561 

Летний 1324 1324 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 

Итого 
тут 8674 8674 9195 9195 9195 9195 9195 9195 9195 9195 9195 9195 9195 9195 9195 9195 9195 9195 9195 9195 9195 9195 
тыс. 

нм3/год 7516 7516 7967 7967 7967 7967 7967 7967 7967 7967 7967 7967 7967 7967 7967 7967 7967 7967 7967 7967 7967 7967 

Максимально 
часовой нм3/час 3758 3758 3972 3972 3972 3972 3972 3972 3972 3972 3972 3972 3972 3972 3972 3972 3972 3972 3972 3972 3972 3972 

Котельная ул. Лермонтова, 6                               

102 

Зимний 
тут 

1540 1540 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 
Переходный 358 358 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Летний 220 220 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 

Итого 
тут 2119 2119 2366 2366 2366 2366 2366 2366 2366 2366 2366 2366 2366 2366 2366 2366 2366 2366 2366 2366 2366 2366 
тыс. 

нм3/год 1836 1836 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 

Максимально 
часовой нм3/час 1071 1071 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 1174 

Котельная ФОК «Звезда» ул. Московская, 47                               

103 

Зимний 
тут 

858 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 
Переходный 191 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Летний 83 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Итого 
тут 1131 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 
тыс. 

нм3/год 980 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 

Максимально 
часовой нм3/час 791 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Котельная мкр. Восточный, 4а                               

104 

Зимний 
тут 

141 

Вывод из эксплуатации 

Переходный 28 
Летний 0 

Итого 
тут 170 
тыс. 

нм3/год 147 

Максимально 
часовой нм3/час 55 

Котельная ул. Парковая, 10Б                               

105 Зимний тут 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 
Переходный 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Летний 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Итого 
тут 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 
тыс. 

нм3/год 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 

Максимально 
часовой нм3/час 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

Котельная ул. Герцена, 13А                               

106 

Зимний 
тут 

344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 
Переходный 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Летний 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Итого 
тут 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 
тыс. 

нм3/год 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 

Максимально 
часовой нм3/час 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 

Котельная п. Дютьково                               

107 

Зимний 
тут 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
Переходный 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
тыс. 

нм3/год 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Максимально 
часовой нм3/час 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Котельная пер. Зареченский, 27                               

108 

Зимний 
тут 

406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 
Переходный 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Летний 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Итого 
тут 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 
тыс. 

нм3/год 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 

Максимально 
часовой нм3/час 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 

Котельная санатория Поречье                               

109 

Зимний 
тут 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
Переходный 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Летний 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Итого 
тут 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 
тыс. 

нм3/год 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 

Максимально 
часовой нм3/час 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Котельная Академия Дзюдо                               

110 

Зимний 
тут 

502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 
Переходный 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 
тыс. 

нм3/год 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 

Максимально 
часовой нм3/час 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 

МУП «ЖКХ Назарьево»                               
Котельная Назарьево (Промзона)                               

111 

Зимний 
тут 

3176 3176 3176 3176 3176 3176 3176 3993 3993 3993 3993 3993 3993 3993 3993 3993 3993 3993 3993 3993 3993 3993 
Переходный 742 742 742 742 742 742 742 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 

Летний 472 472 472 472 472 472 472 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 

Итого 
тут 4390 4390 4390 4390 4390 4390 4390 5627 5627 5627 5627 5627 5627 5627 5627 5627 5627 5627 5627 5627 5627 5627 
тыс. 

нм3/год 3785 3785 3785 3785 3785 3785 3785 4851 4851 4851 4851 4851 4851 4851 4851 4851 4851 4851 4851 4851 4851 4851 

Максимально нм3/час 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 1255 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
часовой 

Котельная Матвейково                               

112 

Зимний 
тут 

305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 
Переходный 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Летний 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

Итого 
тут 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 
тыс. 

нм3/год 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 

Максимально 
часовой нм3/час 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Котельная ИФА им. Обухова РАН                               

113 

Зимний 
тут 

425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 
Переходный 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

Летний 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 

Итого 
тут 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 
тыс. 

нм3/год 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 

Максимально 
часовой нм3/час 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ                               
БМК в/г №20                               

114 

Зимний 
тут 

699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 
Переходный 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 

Летний 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

Итого 
тут 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 
тыс. 

нм3/год 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807 

Максимально 
часовой нм3/час 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 

Котельная №278                               
Отопление + вентиляция                               

115 

Зимний 
тут 

1363 1363 1363 1363 1363 1363 1363 1363 1363 1363 1363 1363 1363 1363 1363 1363 1363 1363 1363 1363 1363 1363 
Переходный 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 

Летний 8097 8097 8097 8097 8097 8097 8097 8097 8097 8097 8097 8097 8097 8097 8097 8097 8097 8097 8097 8097 8097 8097 

Итого 
тут 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 6943 
тыс. 

нм3/год 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 

Максимально 
часовой нм3/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №104                               

116 

Зимний 
тут 

6324 6324 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 
Переходный 1488 1488 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623 1623 

Летний 984 984 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 

Итого 
тут 8795 8795 9596 9596 9596 9596 9596 9596 9596 9596 9596 9596 9596 9596 9596 9596 9596 9596 9596 9596 9596 9596 
тыс. 

нм3/год 7557 7557 8245 8245 8245 8245 8245 8245 8245 8245 8245 8245 8245 8245 8245 8245 8245 8245 8245 8245 8245 8245 

Максимально 
часовой нм3/час 836 836 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 

Котельная №5482                                

117 

Зимний 
тут 

2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2478 
Переходный 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 

Летний 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 

Итого 
тут 3562 3562 3562 3562 3562 3562 3562 3562 3562 3562 3562 3562 3562 3562 3562 3562 3562 3562 3562 3562 3562 3562 
тыс. 

нм3/год 3049 3049 3049 3049 3049 3049 3049 3049 3049 3049 3049 3049 3049 3049 3049 3049 3049 3049 3049 3049 3049 3049 

Максимально 
часовой нм3/час 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 

Котельная Военных складов 3007                               
118 Зимний тут 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Переходный 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 

Летний 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

Итого 
тут 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 
тыс. 

нм3/год 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 

Максимально 
часовой нм3/час 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 

Котельная №5                               

119 

Зимний 
тут 

263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 
Переходный 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Летний 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Итого 
тут 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 
тыс. 

нм3/год 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 

Максимально 
часовой нм3/час 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 

Котельная №122                               

120 

Зимний 
тут 

998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 
Переходный 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Летний 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 

Итого 
тут 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 1474 
тыс. 

нм3/год 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 

Максимально 
часовой нм3/час 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 

Котельная санатория Минобороны                               

121 

Зимний 
тут 

252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 
Переходный 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

Летний 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Итого 
тут 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 
тыс. 

нм3/год 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 

Максимально 
часовой нм3/час 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 

БМК №87 в/г №1                                

122 

Зимний 
тут 

242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 
Переходный 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Летний 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Итого 
тут 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 
тыс. 

нм3/год 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 

Максимально 
часовой нм3/час 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 736 

Котельная №214                               

123 

Зимний 
тут 

276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 
Переходный 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Летний 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

Итого 
тут 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 
тыс. 

нм3/год 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 

Максимально 
часовой нм3/час 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

АО «Ресурс»                               
Котельная №2                               

124 

Зимний 
тут 

10245 10245 12217 14022 14022 14022 14022 14022 14022 14022 14022 14022 14022 14022 14022 14172 14172 14172 14172 14172 14172 14172 
Переходный 2641 2641 3159 3626 3626 3626 3626 3626 3626 3626 3626 3626 3626 3626 3626 3665 3665 3665 3665 3665 3665 3665 

Летний 2646 2646 3198 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3670 3710 3710 3710 3710 3710 3710 3710 

Итого 
тут 15532 15532 18574 21318 21318 21318 21318 21318 21318 21318 21318 21318 21318 21318 21318 21547 21547 21547 21547 21547 21547 21547 
тыс. 

нм3/год 13304 13304 15910 18260 18260 18260 18260 18260 18260 18260 18260 18260 18260 18260 18260 18456 18456 18456 18456 18456 18456 18456 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Максимально 

часовой нм3/час 4372 4372 5198 5966 5966 5966 5966 5966 5966 5966 5966 5966 5966 5966 5966 6030 6030 6030 6030 6030 6030 6030 

ООО «Московский насосный завод»                               
Котельная ООО «МНЗ»                               

125 

Зимний 
тут 

5407 5407 5407 6696 8071 8071 8071 8071 8071 8071 8071 8071 8071 8071 8071 8071 8071 8071 8071 8071 8071 8071 
Переходный 1294 1294 1294 1603 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1932 

Летний 940 940 940 1164 1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403 

Итого 
тут 7641 7641 7641 9463 11406 11406 11406 11406 11406 11406 11406 11406 11406 11406 11406 11406 11406 11406 11406 11406 11406 11406 
тыс. 

нм3/год 6543 6543 6543 8103 9767 9767 9767 9767 9767 9767 9767 9767 9767 9767 9767 9767 9767 9767 9767 9767 9767 9767 

Максимально 
часовой нм3/час 2954 2954 2954 3658 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 4410 

ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий»                               
Котельная №1 ОАО «ВЗОИ»                               

126 

Зимний 
тут 

67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
Переходный 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 
тыс. 

нм3/год 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Максимально 
часовой нм3/час 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 

Котельная №2 ОАО «ВЗОИ»                               

127 

Зимний 
тут 

329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 
Переходный 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 
тыс. 

нм3/год 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 

Максимально 
часовой нм3/час 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 

ООО «Баковский завод резинотехнических изделий»                               
Котельная ООО «БЗРИ»                               

128 

Зимний 
тут 

1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 1539 
Переходный 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 

Летний 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Итого 
тут 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
тыс. 

нм3/год 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 

Максимально 
часовой нм3/час 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 

ООО «Теплосервис-М»                               
Котельная «ул. Чистяковой, 30»                               

129 

Зимний 
тут 

16862 17085 17085 17222 17222 17222 17222 17222 17222 17222 17222 17222 17222 17222 17222 17222 17222 17222 17222 17222 17222 17222 
Переходный 4030 4076 4076 4109 4109 4109 4109 4109 4109 4109 4109 4109 4109 4109 4109 4109 4109 4109 4109 4109 4109 4109 

Летний 2906 2913 2913 2936 2936 2936 2936 2936 2936 2936 2936 2936 2936 2936 2936 2936 2936 2936 2936 2936 2936 2936 

Итого 
тут 23798 24074 24074 24268 24268 24268 24268 24268 24268 24268 24268 24268 24268 24268 24268 24268 24268 24268 24268 24268 24268 24268 
тыс. 

нм3/год 20502 20739 20739 20906 20906 20906 20906 20906 20906 20906 20906 20906 20906 20906 20906 20906 20906 20906 20906 20906 20906 20906 

Максимально 
часовой нм3/час 12072 12251 12251 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350 

СМУ-158 АО «Трансинжстрой»                                
Котельная СМУ-158                               

130 

Зимний 
тут 

2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 
Переходный 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 

Летний 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 

Итого 
тут 4091 4091 4091 4091 4091 4091 4091 4091 4091 4091 4091 4091 4091 4091 4091 4091 4091 4091 4091 4091 4091 4091 
тыс. 

нм3/год 3503 3503 3503 3503 3503 3503 3503 3503 3503 3503 3503 3503 3503 3503 3503 3503 3503 3503 3503 3503 3503 3503 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Максимально 

часовой нм3/час 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 

ООО «Теплосервис-М»                               
БМК «Импульс»                               

131 

Зимний 
тут 

4414 10392 10392 10392 10392 10392 10392 10392 10392 10392 10392 10392 10392 10392 10392 10392 10392 10392 10392 10392 10392 10392 
Переходный 1041 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 

Летний 697 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532 

Итого 
тут 6152 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 
тыс. 

нм3/год 5271 12295 12295 12295 12295 12295 12295 12295 12295 12295 12295 12295 12295 12295 12295 12295 12295 12295 12295 12295 12295 12295 

Максимально 
часовой нм3/час 787 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 1869 

ООО «ТеплоЭнергоСервис»                               
Котельная мкр. Немчиновка»                               

132 

Зимний 
тут 

4472 4472 4472 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 
Переходный 1023 1023 1023 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 

Летний 561 561 561 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 

Итого 
тут 6056 6056 6056 7286 7286 7286 7286 7286 7286 7286 7286 7286 7286 7286 7286 7286 7286 7286 7286 7286 7286 7286 
тыс. 

нм3/год 5192 5192 5192 6246 6246 6246 6246 6246 6246 6246 6246 6246 6246 6246 6246 6246 6246 6246 6246 6246 6246 6246 

Максимально 
часовой нм3/час 1277 1277 1277 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 

АО «ПИК-Регион»                               
Котельная ООО «ПИК-Регион»                               

133 

Зимний 
тут 

6631 6947 6947 11981 11981 11981 11981 11981 11981 11981 11981 11981 11981 11981 11981 11981 11981 11981 11981 11981 11981 11981 
Переходный 1994 2076 2076 3367 3367 3367 3367 3367 3367 3367 3367 3367 3367 3367 3367 3367 3367 3367 3367 3367 3367 3367 

Летний 3012 3094 3094 4361 4361 4361 4361 4361 4361 4361 4361 4361 4361 4361 4361 4361 4361 4361 4361 4361 4361 4361 

Итого 
тут 11637 12116 12116 19709 19709 19709 19709 19709 19709 19709 19709 19709 19709 19709 19709 19709 19709 19709 19709 19709 19709 19709 
тыс. 

нм3/год 9965 10375 10375 16878 16878 16878 16878 16878 16878 16878 16878 16878 16878 16878 16878 16878 16878 16878 16878 16878 16878 16878 

Максимально 
часовой нм3/час 2128 2252 2252 4235 4235 4235 4235 4235 4235 4235 4235 4235 4235 4235 4235 4235 4235 4235 4235 4235 4235 4235 

ОАО «Союзэнерго»                               
Котельная мкр. Южный                               

134 

Зимний 
тут 

3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 
Переходный 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 

Летний 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 

Итого 
тут 6183 6183 6183 6183 6183 6183 6183 6183 6183 6183 6183 6183 6183 6183 6183 6183 6183 6183 6183 6183 6183 6183 
тыс. 

нм3/год 5295 5295 5295 5295 5295 5295 5295 5295 5295 5295 5295 5295 5295 5295 5295 5295 5295 5295 5295 5295 5295 5295 

Максимально 
часовой нм3/час 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 

Котельная АО «Союзэнерго»                               

135 

Зимний 
тут 

1202 

Вывод из эксплуатации 

Переходный 278 
Летний 165 

Итого 
тут 1645 
тыс. 

нм3/год 1412 

Максимально 
часовой нм3/час 640 

ООО «Гефест-Инжиниринг»                               
Котельная «Гефест»                               

136 

Зимний 
тут 

4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 4074 
Переходный 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 

Летний 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 

Итого 
тут 6777 6777 6777 6777 6777 6777 6777 6777 6777 6777 6777 6777 6777 6777 6777 6777 6777 6777 6777 6777 6777 6777 
тыс. 

нм3/год 5872 5872 5872 5872 5872 5872 5872 5872 5872 5872 5872 5872 5872 5872 5872 5872 5872 5872 5872 5872 5872 5872 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Максимально 

часовой нм3/час 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 3013 

ООО «УК Энергоцентр»                               
Котельная №1 «Энергоцентр»                               

137 

Зимний 
тут 

1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 
Переходный 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 

Летний 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 

Итого 
тут 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 
тыс. 

нм3/год 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 

Максимально 
часовой нм3/час 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 

Котельная №2, ул. Некрасова                               

138 

Зимний 
тут 

175 335 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 
Переходный 35 76 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
тут 210 411 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 
тыс. 

нм3/год 180 352 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 

Максимально 
часовой нм3/час 290 505 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 

Котельная №3 «ЛОК»                               

139 

Зимний 
тут 

1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 1462 
Переходный 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 

Летний 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 

Итого 
тут 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 
тыс. 

нм3/год 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 

Максимально 
часовой нм3/час 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 

Котельная №4 Восточный                               

140 

Зимний 
тут 

1180 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 
Переходный 288 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 

Летний 230 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 

Итого 
тут 1698 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 
тыс. 

нм3/год 1451 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 

Максимально 
часовой нм3/час 634 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 

Котельная №5 Южный                               

141 

Зимний 
тут 

1457 1457 1457 1457 1457 1457 1457 1457 1457 1457 1457 1457 1457 1457 1457 1457 1457 1457 1457 1457 1457 1457 
Переходный 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 

Летний 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 

Итого 
тут 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 
тыс. 

нм3/год 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Максимально 
часовой нм3/час 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 

ЗАО Дом отдыха «Связист»                               
Котельная «Дом отдыха Связист»                               

142 

Зимний 
тут 

109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
Переходный 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Летний 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Итого 
тут 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 
тыс. 

нм3/год 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

Максимально 
часовой нм3/час 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 

ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха»                               
Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха»                               
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

143 

Зимний 
тут 

5402 5402 5402 5402 5402 5402 5402 5402 5402 5402 5402 5402 5402 5402 5402 5402 5402 5402 5402 5402 5402 5402 
Переходный 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 

Летний 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 

Итого 
тут 7804 7804 7804 7804 7804 7804 7804 7804 7804 7804 7804 7804 7804 7804 7804 7804 7804 7804 7804 7804 7804 7804 
тыс. 

нм3/год 6679 6679 6679 6679 6679 6679 6679 6679 6679 6679 6679 6679 6679 6679 6679 6679 6679 6679 6679 6679 6679 6679 

Максимально 
часовой нм3/час 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 2584 

ФГУП «Комплекс»                               
Котельная филиала Усово ФГУП «Комплекс»                               

144 

Зимний 
тут 

948 948 974 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 
Переходный 201 201 207 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 224 224 224 224 224 224 224 224 

Летний 48 48 49 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 

Итого 
тут 1198 1198 1230 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 
тыс. 

нм3/год 1033 1033 1060 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 

Максимально 
часовой нм3/час 378 378 389 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 423 423 423 423 423 423 423 423 

ООО «РУШ»                               
Котельная ООО «РУШ»                               

145 

Зимний 
тут 

1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 
Переходный 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 

Летний 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Итого 
тут 2252 2252 2252 2252 2252 2252 2252 2252 2252 2252 2252 2252 2252 2252 2252 2252 2252 2252 2252 2252 2252 2252 
тыс. 

нм3/год 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 

Максимально 
часовой нм3/час 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 

ООО НПО «Союз-М»                               
Котельная ООО НПО «Союз-М»                               

146 

Зимний 
тут 

949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 
Переходный 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 

Летний 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 

Итого 
тут 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 
тыс. 

нм3/год 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 1265 

Максимально 
часовой нм3/час 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 

ОАО «Ямское поле»                               
Котельная ОАО «Ямское поле»                               

147 

Зимний 
тут 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Переходный 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Летний 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 
тут 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
тыс. 

нм3/год 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Максимально 
часовой нм3/час 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ООО «Голицынская управляющая компания»                               
Котельная Заводской пр.                               

148 

Зимний 
тут 

1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 1232 
Переходный 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 

Летний 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 

Итого 
тут 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 
тыс. 

нм3/год 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Максимально 
часовой нм3/час 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 

 ЗАО Дом отдыха «Ершово»                                
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Котельная «Дом отдыха Ершово»                               

149 

Зимний 
тут 

3748 3748 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 
Переходный 853 853 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

Летний 449 449 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Итого 
тут 5050 5050 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 
тыс. 

нм3/год 4324 4324 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 

Максимально 
часовой нм3/час 1317 1317 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 

ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России»                               
Котельная «НМИЦ РК»                               

150 

Зимний 
тут 

1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 
Переходный 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Летний 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 

Итого 
тут 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 
тыс. 

нм3/год 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 

Максимально 
часовой нм3/час 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 

АО «Теплоэнергетическое предприятие»                               
Котельная "Митькино"                               

151 

Зимний 
тут 

579 579 830 830 830 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 2491 
Переходный 140 140 193 193 193 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 

Летний 108 108 118 118 118 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 

Итого 
тут 827 827 1141 1141 1141 3616 3616 3616 3616 3616 3616 3616 3616 3616 3616 3616 3616 3616 3616 3616 3616 3616 
тыс. 

нм3/год 708 708 977 977 977 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 

Максимально 
часовой нм3/час 422 422 629 629 629 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 1789 

АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева                               
Котельная АО «Заречье»                                

152 

Зимний 
тут 

5907 5907 5920 5920 5934 9461 9461 9461 9461 9461 9461 9461 9461 9461 9461 9461 9461 9461 9461 9461 9461 9461 
Переходный 1484 1484 1487 1487 1491 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386 

Летний 1346 1346 1349 1349 1352 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 2199 

Итого 
тут 8737 8737 8755 8755 8776 14045 14045 14045 14045 14045 14045 14045 14045 14045 14045 14045 14045 14045 14045 14045 14045 14045 
тыс. 

нм3/год 7493 7493 7508 7508 7526 12045 12045 12045 12045 12045 12045 12045 12045 12045 12045 12045 12045 12045 12045 12045 12045 12045 

Максимально 
часовой нм3/час 3367 3367 3375 3375 3383 5371 5371 5371 5371 5371 5371 5371 5371 5371 5371 5371 5371 5371 5371 5371 5371 5371 

ООО «УК «Кунцево»                               
Газопоршневая станция ООО «УК «Кунцево»                               

153 

Зимний 
тут 

1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 
Переходный 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 

Летний 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

Итого 
тут 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 
тыс. 

нм3/год 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 

Максимально 
часовой нм3/час 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 

АО «Стройполимер»                               
Котельная АО «Стройполимер»                               

154 

Зимний 
тут 

2761 2761 2761 2761 2761 2761 2761 2761 2761 2761 2761 2761 2761 2761 2761 2761 2761 2761 2761 2761 2761 2761 
Переходный 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 

Летний 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 

Итого 
тут 3815 3815 3815 3815 3815 3815 3815 3815 3815 3815 3815 3815 3815 3815 3815 3815 3815 3815 3815 3815 3815 3815 
тыс. 

нм3/год 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 

Максимально 
часовой нм3/час 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
ГАУЗ МО «КЦВМиР»                               
Котельная МГКБ №45                               

155 

Зимний 
тут 

1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 
Переходный 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 

Летний 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 

Итого 
тут 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329 
тыс. 

нм3/год 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 

Максимально 
часовой нм3/час 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

ООО «КТТ-Дубки»                               
Котельная ООО «КТТ-Дубки»                               

156 

Зимний 
тут 

7301 7301 7323 7323 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7733 7811 7811 7811 7811 7811 7811 7811 
Переходный 1767 1767 1772 1772 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1898 1898 1898 1898 1898 1898 1898 

Летний 1361 1361 1363 1363 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 

Итого 
тут 10429 10429 10458 10458 11079 11079 11079 11079 11079 11079 11079 11079 11079 11079 11079 11197 11197 11197 11197 11197 11197 11197 
тыс. 

нм3/год 8934 8934 8958 8958 9491 9491 9491 9491 9491 9491 9491 9491 9491 9491 9491 9592 9592 9592 9592 9592 9592 9592 

Максимально 
часовой нм3/час 4435 4435 4449 4449 4684 4684 4684 4684 4684 4684 4684 4684 4684 4684 4684 4728 4728 4728 4728 4728 4728 4728 

ОАО «121 АРЗ»                               
Котельная ОАО «121 АРЗ»                               

157 

Зимний 
тут 

9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 
Переходный 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 

Летний 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 

Итого 
тут 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 12256 
тыс. 

нм3/год 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 

Максимально 
часовой нм3/час 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 

ЗАО «Царский лес» (ДО "Покровское")                               
Котельная «Дом отдыха Покровское»                               

158 

Зимний 
тут 

924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 
Переходный 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Летний 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 

Итого 
тут 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 1468 
тыс. 

нм3/год 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 

Максимально 
часовой нм3/час 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 

ООО «Московская Инженерная Компания                               
Котельная ТСЖ «Грюнвальд»                               

159 

Зимний 
тут 

790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 
Переходный 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 

Летний 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 

Итого 
тут 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136 1136 
тыс. 

нм3/год 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 

Максимально 
часовой нм3/час 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 

ООО «ТеплоВиК»                               
Крышная котельная №1 ООО «ТеплоВиК»                               

160 

Зимний 
тут 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 
Переходный 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 

Летний 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 

Итого 
тут 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 
тыс. 

нм3/год 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 

Максимально нм3/час 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
часовой 

Крышная котельная №2 ООО «ТеплоВиК»                               

161 

Зимний 
тут 

444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 
Переходный 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

Летний 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 

Итого 
тут 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 
тыс. 

нм3/год 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 

Максимально 
часовой нм3/час 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 

ООО «Пансионат "Лесной городок"                                
Котельная «Лесной городок»                               

162 

Зимний 
тут 

720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 
Переходный 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 

Летний 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

Итого 
тут 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 
тыс. 

нм3/год 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 

Максимально 
часовой нм3/час 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 

ООО "Конвент-Плюс"                               
Котельная ООО «Конвент-Плюс»                               

163 

Зимний 
тут 

798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 
Переходный 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 

Летний 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 

Итого 
тут 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 1143 
тыс. 

нм3/год 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 

Максимально 
часовой нм3/час 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 

ФГАУ "ОК "Рублево-Успенский"                               
Котельная "Усово"                               

164 

Зимний 
тут 

921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 
Переходный 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 

Летний 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

Итого 
тут 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 
тыс. 

нм3/год 1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147 

Максимально 
часовой нм3/час 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 

Котельная "Жуковка-2"                               

165 

Зимний 
тут 

2215 2215 2215 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 
Переходный 523 523 523 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 

Летний 354 354 354 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Итого 
тут 3092 3092 3092 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 
тыс. 

нм3/год 2666 2666 2666 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 

Максимально 
часовой нм3/час 696 696 696 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 

Котельная "Успенское"                               

166 

Зимний 
тут 

1306 1306 1306 1306 1306 1306 1306 1306 1306 1306 1306 1306 1306 1306 1306 1306 1306 1306 1306 1306 1306 1306 
Переходный 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 

Летний 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 

Итого 
тут 1852 1852 1852 1852 1852 1852 1852 1852 1852 1852 1852 1852 1852 1852 1852 1852 1852 1852 1852 1852 1852 1852 
тыс. 

нм3/год 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586 

Максимально 
часовой нм3/час 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 

Строительство новых котельных                               
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Новая котельная №1 п. Красный                               

167 

Зимний 
тут 

0 477 615 615 1735 1735 1735 1735 1735 4053 4053 4053 4053 4053 4053 4053 4053 4053 4053 4053 4053 4053 
Переходный 0 123 153 153 441 441 441 441 441 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1038 

Летний 0 123 133 133 420 420 420 420 420 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 

Итого 
тут 0 723 901 901 2596 2596 2596 2596 2596 6106 6106 6106 6106 6106 6106 6106 6106 6106 6106 6106 6106 6106 
тыс. 

нм3/год 0 619 772 772 2224 2224 2224 2224 2224 5232 5232 5232 5232 5232 5232 5232 5232 5232 5232 5232 5232 5232 

Максимально 
часовой нм3/час 0 192 257 257 708 708 708 708 708 1642 1642 1642 1642 1642 1642 1642 1642 1642 1642 1642 1642 1642 

Новая котельная ЖК "Центральный"                               

168 

Зимний 
тут 

0 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 2906 2906 2906 2906 2906 2906 2906 
Переходный 0 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 728 728 728 728 728 728 728 

Летний 0 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 651 651 651 651 651 651 651 

Итого 
тут 0 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 4285 4285 4285 4285 4285 4285 4285 
тыс. 

нм3/год 0 2375 2375 2375 2375 2375 2375 2375 2375 2375 2375 2375 2375 2375 2375 3671 3671 3671 3671 3671 3671 3671 

Максимально 
часовой нм3/час 0 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 

Новая котельная №2 д. Малые Вяземы                               

169 

Зимний 
тут 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9744 9744 9744 9744 9744 9744 9744 9744 9744 9744 9744 9744 
Переходный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 2509 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 

Итого 
тут 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14755 14755 14755 14755 14755 14755 14755 14755 14755 14755 14755 14755 
тыс. 

нм3/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12642 12642 12642 12642 12642 12642 12642 12642 12642 12642 12642 12642 

Максимально 
часовой нм3/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3925 3925 3925 3925 3925 3925 3925 3925 3925 3925 3925 3925 

Новая котельная №3 г. Голицыно, мкр. Северный                                

170 

Зимний 
тут 

0 0 0 0 0 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 
Переходный 0 0 0 0 0 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Летний 0 0 0 0 0 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

Итого 
тут 0 0 0 0 0 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 
тыс. 

нм3/год 0 0 0 0 0 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 

Максимально 
часовой нм3/час 0 0 0 0 0 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

Новая котельная "Бутынь"                                

270 

Зимний 
тут 

0 0 2531 2531 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 
Переходный 0 0 652 652 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 

Летний 0 0 650 650 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 

Итого 
тут 0 0 3833 3833 4687 4687 4687 4687 4687 4687 4687 4687 4687 4687 4687 4687 4687 4687 4687 4687 4687 4687 
тыс. 

нм3/год 0 0 3284 3284 4016 4016 4016 4016 4016 4016 4016 4016 4016 4016 4016 4016 4016 4016 4016 4016 4016 4016 

Максимально 
часовой нм3/час 0 0 1019 1019 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 

Новая котельная №7 с. Лайково                               

172 

Зимний 
тут 

0 448 1014 1014 1934 2152 2152 2152 2152 2152 2152 2152 2152 2152 2152 2152 2152 2152 2152 2152 2152 2152 
Переходный 0 115 256 256 493 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 

Летний 0 115 235 235 472 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 

Итого 
тут 0 679 1505 1505 2899 3165 3165 3165 3165 3165 3165 3165 3165 3165 3165 3165 3165 3165 3165 3165 3165 3165 
тыс. 

нм3/год 0 582 1289 1289 2484 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 

Максимально 
часовой нм3/час 0 181 417 417 788 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 

Новая котельная №8 с. Лайково                               

173 

Зимний 
тут 

0 0 137 419 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065 
Переходный 0 0 30 102 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 

Летний 0 0 10 83 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 
Итого тут 0 0 178 604 3097 3097 3097 3097 3097 3097 3097 3097 3097 3097 3097 3097 3097 3097 3097 3097 3097 3097 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
тыс. 

нм3/год 0 0 152 517 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653 2653 

Максимально 
часовой нм3/час 0 0 65 178 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 

Новая котельная «Фуньково»                               

174 

Зимний 
тут 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 850 850 850 850 850 850 
Переходный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 214 214 214 214 214 214 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 195 195 195 195 195 195 

Итого 
тут 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 
тыс. 

нм3/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 

Максимально 
часовой нм3/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 351 351 351 351 351 351 

Новая котельная №4 д. Зайцево                               

175 

Зимний 
тут 

0 0 0 0 0 5232 5232 5232 5232 5232 5232 5232 5232 5232 5232 5232 5232 5232 5232 5232 5232 5232 
Переходный 0 0 0 0 0 1314 1314 1314 1314 1314 1314 1314 1314 1314 1314 1314 1314 1314 1314 1314 1314 1314 

Летний 0 0 0 0 0 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 

Итого 
тут 0 0 0 0 0 7737 7737 7737 7737 7737 7737 7737 7737 7737 7737 7737 7737 7737 7737 7737 7737 7737 
тыс. 

нм3/год 0 0 0 0 0 6629 6629 6629 6629 6629 6629 6629 6629 6629 6629 6629 6629 6629 6629 6629 6629 6629 

Максимально 
часовой нм3/час 0 0 0 0 0 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 

Новая котельная №5 д. Крюково                               

176 

Зимний 
тут 

0 0 0 0 0 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 
Переходный 0 0 0 0 0 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

Летний 0 0 0 0 0 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Итого 
тут 0 0 0 0 0 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 
тыс. 

нм3/год 0 0 0 0 0 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608 

Максимально 
часовой нм3/час 0 0 0 0 0 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 

Новая котельная №6  с. Перхушково                               

177 

Зимний 
тут 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5683 5683 5683 5683 5683 14156 14156 14156 14156 14156 14156 14156 
Переходный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1427 1427 1427 1427 1427 3556 3556 3556 3556 3556 3556 3556 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1297 1297 1297 1297 1297 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230 

Итого 
тут 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8407 8407 8407 8407 8407 20942 20942 20942 20942 20942 20942 20942 
тыс. 

нм3/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7203 7203 7203 7203 7203 17943 17943 17943 17943 17943 17943 17943 

Максимально 
часовой нм3/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2349 2349 2349 2349 2349 5852 5852 5852 5852 5852 5852 5852 

Новая котельная №9 г. Кубинка                               

178 

Зимний 
тут 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1236 1236 1236 1236 1236 1236 1236 1236 1236 1236 
Переходный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

Итого 
тут 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 
тыс. 

нм3/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 1491 

Максимально 
часовой нм3/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 

Новая котельная "Юдино"                               

179 

Зимний 
тут 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 335 335 335 335 335 335 
Переходный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 70 70 70 70 70 

Летний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 11 11 11 11 

Итого 
тут 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 416 416 416 416 416 416 
тыс. 

нм3/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 356 356 356 356 356 356 

Максимально 
часовой нм3/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 163 163 163 163 163 163 

ГТ-ТЭЦ                               
180 Зимний тут 0 4778 6166 6643 9314 10841 10841 10841 10841 10841 10841 10841 10841 10841 10841 10841 10841 10841 10841 10841 10841 10841 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Переходный 0 1126 1484 1607 2294 2687 2687 2687 2687 2687 2687 2687 2687 2687 2687 2687 2687 2687 2687 2687 2687 2687 

Летний 0 752 1109 1231 1917 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 

Итого 
тут 0 6656 8759 9481 13525 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 15837 
тыс. 

нм3/год 0 5703 7505 8123 11588 13569 13569 13569 13569 13569 13569 13569 13569 13569 13569 13569 13569 13569 13569 13569 13569 13569 

Максимально 
часовой нм3/час 0 2100 2659 2851 3927 4542 4542 4542 4542 4542 4542 4542 4542 4542 4542 4542 4542 4542 4542 4542 4542 4542 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино                               

181 

Зимний 
тут 

0 3091 4406 12920 12920 12920 12920 12920 12920 12920 12920 12920 12920 12920 12920 12920 12920 12920 12920 12920 12920 12920 
Переходный 0 796 1126 2938 2938 2938 2938 2938 2938 2938 2938 2938 2938 2938 2938 2938 2938 2938 2938 2938 2938 2938 

Летний 0 794 1093 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 

Итого 
тут 0 4681 6624 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 
тыс. 

нм3/год 0 4011 5676 14910 14910 14910 14910 14910 14910 14910 14910 14910 14910 14910 14910 14910 14910 14910 14910 14910 14910 14910 

Максимально 
часовой нм3/час 0 1245 1789 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 5859 

Новая котельная БМК-10,5 МВт с. Ершово                               

182 

Зимний 
тут 

0 0 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 
Переходный 0 0 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 

Летний 0 0 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 

Итого 
тут 0 0 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 
тыс. 

нм3/год 0 0 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 

Максимально 
часовой нм3/час 0 0 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 

Новая котельная д.Семенково     

183 

Зимний 
тут 

0 0 175 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 
Переходный 0 0 44 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Летний 0 0 40 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Итого 
тут 0 0 260 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 
тыс. 

нм3/год 0 0 223 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 

Максимально 
часовой нм3/час 0 0 73 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Новая котельная ЖК "Немчиновка-Резиденц"      

184 

Зимний 
тут 

0 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 
Переходный 0 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Летний 0 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

Итого 
тут 0 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 
тыс. 

нм3/год 0 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 

Максимально 
часовой нм3/час 0 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

Новая котельная ЖК Высокие Жаворонки     

185 

Зимний 
тут 

0 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 
Переходный 0 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Летний 0 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

Итого 
тут 0 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 
тыс. 

нм3/год 0 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 

Максимально 
часовой нм3/час 0 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 

Новая котельная Изумрудная долина     

186 

Зимний 
тут 

0 5388 5388 5388 5388 5388 5388 5388 5388 5388 5388 5388 5388 5388 5388 5388 5388 5388 5388 5388 5388 5388 
Переходный 0 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 

Летний 0 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 

Итого 
тут 0 7986 7986 7986 7986 7986 7986 7986 7986 7986 7986 7986 7986 7986 7986 7986 7986 7986 7986 7986 7986 7986 
тыс. 

нм3/год 0 6839 6839 6839 6839 6839 6839 6839 6839 6839 6839 6839 6839 6839 6839 6839 6839 6839 6839 6839 6839 6839 

Максимально нм3/час 0 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 2227 
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№ 
п/п Период Ед. изм. Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
часовой 

Новая котельная КД "Грибовский лес"     

187 

Зимний 
тут 

0 0 0 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 
Переходный 0 0 0 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

Летний 0 0 0 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Итого 
тут 0 0 0 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 
тыс. 

нм3/год 0 0 0 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 

Максимально 
часовой нм3/час 0 0 0 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

Новая котельная КД "Точка отсчета"      

188 

Зимний 
тут 

0 0 0 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 
Переходный 0 0 0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Летний 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Итого 
тут 0 0 0 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 
тыс. 

нм3/год 0 0 0 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

Максимально 
часовой нм3/час 0 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Котельная "Новая Жуковка-2"     

189 

Зимний 
тут 

0 0 0 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 
Переходный 0 0 0 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Летний 0 0 0 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

Итого 
тут 0 0 0 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 
тыс. 

нм3/год 0 0 0 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 

Максимально 
часовой нм3/час 0 0 0 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

Новая БМК МВКУ-0,5Г     

190 

Зимний 
тут 

0 0 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 
Переходный 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Летний 0 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Итого 
тут 0 0 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
тыс. 

нм3/год 0 0 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Максимально 
часовой нм3/час 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Всего по городскому округу     

  

Зимний 
тут 

338368 364263 375020 402167 413862 430905 435819 436381 436381 442828 458254 460597 463858 463858 463919 476377 476377 476377 476377 476377 476377 476377 
Переходный 84574 91007 93735 100274 103239 107555 108848 108993 108993 110676 114613 115235 116049 116049 116061 119197 119197 119197 119197 119197 119197 119197 

Летний 82503 88014 90577 95487 98287 102339 103726 103865 103865 105628 109426 110116 110835 110835 110836 113701 113701 113701 113701 113701 113701 113701 

Итого 
тут 502471 540308 556359 594957 612418 637829 645423 646267 646267 656159 679321 682975 687767 687767 687842 706301 706301 706301 706301 706301 706301 706301 
тыс. 

нм3/год 428060 460317 474061 506803 521763 543539 550041 550770 550770 559241 579086 582218 586325 586325 586389 602201 602201 602201 602201 602201 602201 602201 

Максимально 
часовой нм3/час 174289 183538 188646 200639 205994 215061 217648 217739 217739 220730 227004 228575 229754 229754 229779 235259 235259 235259 235259 235259 235259 235259 
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8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 
местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 
местных видов топлива на территории городского округа отсутствуют. Ввод новых источников 
тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов 
топлива на территории городского округа не предусмотрен. 

 
8.3. Виды топлива(в случае, если топливом является уголь, - вид 

ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-
2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и 
технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания 
топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе 
теплоснабжения 

В городском округе в качестве основного топлива используется каменный уголь для ко-
тельной №7 г. Голицыно, Коммунистический пр. 22, котельной №13 г. Голицыно, Банный пер., 2, 
котельной №14 г. Голицыно, 3-ий Рабочий пер., котельной «Кобяково» д. Кобяково в/г № 15, 
котельной «ПМС-4» пос. Петелино, котельной № 15 "Голицино", котельной «Ястребки», 
котельной "Акулово" и котельной "ст. Кубинка-2" (Qнр=5101÷5106 ккал/кг). Для трех котельных: 
котельная школа «Гармония» г. Голицыно, пр. Мира, 101, котельная «Покровское» пос. Дачный 
КГБ, строение 17в и котельная пер. Зареченский, 27, в качестве основного топлива используются 
паллеты (Qнр=4201 ккал/кг). 

Схемой теплоснабжения планируется перевод угольных котельных на сжигание 
природного газа. Уголь на источниках централизованного теплоснабжения, на конец расчетного 
периода, использоваться не будет. 

 
8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, 

определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в 
соответствующем поселении, городском округе 

На территории городского округа преобладающим видом топлива является природный 
газ. Средняя калорийность природного газа для источников тепла составляет 8176 ккал/кг. 
Суммарная доля прочих видов топлива, используемая котельными для производства тепловой 
энергии, на коней расчетного периода, составит менее 1,0%. С развитием инфраструктуры 
городского округа предполагается увеличение потребления природного газа населением и 
теплоснабжающими организациями. 

 
8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, 

городского округа 
В рассматриваемый в схеме теплоснабжения период, предлагается изменение топливного 

баланса согласно плану развития городского округа. Планируется перевод части котельных на 
сжигание газа, строительство и присоединение к централизованному теплоснабжению новых 
источников и потребителей тепловой энергии и своевременное выполнение мероприятий по 
ремонту, модернизации и режимной наладке котельного оборудования. В рассматриваемый 
период изменение вида используемого основного топлива природного газа не планируется.  
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9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников 
тепловой энергии на каждом этапе 

Инвестиции в системы теплоснабжения Одинцовского городского округа распределены на 
две основные группы: 

 техническое перевооружение источников теплоснабжения;  
 реконструкция и новое строительство объектов системы транспорта и 

распределения тепловой энергии. 
Объём финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения 

Одинцовского городского округа определен посредством суммирования финансовых 
потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению.  

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Книге 7 
обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Книге 8 
обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей».  

Для оценки инвестиционных затрат на строительство источников теплоснабжения, 
обеспечивающих тепловой энергией и горячим водоснабжением вновь вводимый жилищный 
фонд метод сравнительного анализа приведенных инвестиционных затрат в зависимости от 
мощности вновь вводимых источников теплоснабжения (котельных). Зависимость стоимости 
строительства от мощности сооружений построена на основе обобщенных данных 
реализованных проектов-аналогов, данных проектных и строительных организаций, а также 
информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
«Портал закупок» (http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html). 

Всего на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии потребуется 8 092 
862,74тыс. руб.(таблица 9.1-1).  
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Таблица 9.1-1 – Стоимость реализации мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по периодам перспективного 
развития 

№ 
 п/п Наименование мероприятия Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 
1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии 

1.1 Реконструкция, модернизация существующих 
источников тепловой энергии, ЦТП 6 074 404,93 437 838,16 475 407,40 1 619 448,87 1 864 

827,50 851 278,50 825 604,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 

 Реконструкция котельной №1:  
1. Строительство на территории котельной 
пристройки к котельной или новой котельной 
установленной тепловой мощностью 74,3 Гкал/ч на 
базе одного котла  Eurotherm-17,44, Q=15 Гкал/ч и 
трех котлов Eurotherm-23,26, Q=20 Гкал/ч. 
2. Вывод из эксплуатации старого морально и 
физически устаревшего оборудования и котлов 
котельной   

372360,00   152360,00 220000,00                                     

1.1.2 

Реконструкция котельной №2:  
1. Строительство на территории котельной новой 
котельной установленной тепловой мощностью 
103,2 Гкал/ч. 
2. Вывод из эксплуатации старого морально и 
физически устаревшего оборудования и котлов 
котельной №2 

553078,00 276539,00   276539,00                                     

1.1.3 

Реконструкция котельной №3: 
 1. Строительство пристройки к котельной с 
установкой котла  Eurotherm-23,26, Q=20 Гкал/ч 
2. Техническое перевооружение котельной с 
заменой пяти котлов ДКВР-10/13 на три котла 
Eurotherm-23,26, Q=20 Гкал/ч  и один котел 
Eurotherm-17,44, Q=15 Гкал/ч. Установленная 
тепловая мощность котельной 75 Гкал/ч 
3. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
4. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

371500,00 92875,00 92875,00 92875,00 92875,00                                   

1.1.4 Реконструкция котельной №4 с переводом части 
нагрузки около 15 Гкал/ч на котельную №7 1250,00     1250,00                                     

1.1.5 

Реконструкция котельной №6: 
1. Строительство пристройки к котельной с 
установкой двух котлов Eurotherm-11,63, Q=10 
Гкал/ч. Установленная тепловая мощность 
котельной 35,75 Гкал/ч 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

120000,00     60000,00   60000,00                                 

1.1.6 

Реконструкция котельной №7: 
1. Строительство пристройки к котельной №7 с 
установкой котла  Eurotherm-35, Q=30 Гкал/ч. 
Установленная тепловая мощность котельной 81,1 
Гкал/ч 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 
4. Подключение части нагрузки от котельной №4 

150000,00     150000,00                                     

1.1.7 

Реконструкция котельной №8: 
1. Строительство пристройки к котельной №8 с 
установкой котла  Eurotherm-11,63, Q=10 Гкал/ч. 
Установленная тепловая мощность котельной 34,9 
Гкал/ч 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

60000,00   60000,00                                       

1.1.8 

Реконструкция котельной №8а:  
1. Строительство пристройки к котельной №8а с 
установкой котла  Eurotherm-11,63, Q=10 Гкал/ч. 
Установленная тепловая мощность котельной 32,95 
Гкал/ч 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

60000,00   60000,00                                       

1.1.9 Реконструкция котельной г. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17 (в т.ч. ПИР) 37768,00       11330,00 26438,00                                 
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1.1.10 
Реклнструкция котельной №г3 Одинцовский  
район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы  ул. 
Институт (в т.ч. ПИР) 

74700,00         22410,00 52290,00                               

1.1.11 
Реклнструкция котельной № 4 Одинцовский г,о 
г.Большие Вяземы, д. Малые Вяземы  ул. Институт 
(в т.ч. ПИР) 

87000,00         26100,00 60900,00                               

1.1.12 

Реконструкция котельной «Петровское»: 
1. Установка дополнительного котла Protherm 
бизон-1200, Q=1,032 Гкал/ч.  Увеличение 
установленной мощности до 4,232 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

3612,00   3612,00                                       

1.1.13 

Реконструкция котельной №3 "Програнинститут" 
(г. Голицыно) с установкой дополнительного котла 
ДЕ-25/14. Увеличение установленной мощности до 
35,84 Гкал/ч. 

4500,00     4500,00                                     

1.1.14 

Реконструкция котельной №8 «Крюково»: 
1. Установка дополнительного котла ИШМА-80, 
Q=0,069 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 0,196 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1234,30 1234,30                                         

1.1.15 

Реконструкция котельной №9 "Лесной Городок": 
1. Установка дополнительного котла Buderus 
Logano SK755-1850, Q=1,59 Гкал/ч.  Увеличение 
установленной мощности до 5,89 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

4770,00   4770,00                                       

1.1.16 

Реконструкция котельной №10 "Лесной Городок": 
1.Строительство пристройки на территории 
котельной с установкой двух котлов ТТГ-5000, 
Q=4,3 Гкал/ч с горелками "Olion" GP-500М и 
одного котла ТТГ-4000, Q=3,44 Гкал/ч с горелкой 
"Olion" GKP-400М-I. Поэтапный вывод трех котлов 
ТГ-3 из эксплуатации. Установленная тепловая 
мощность котельной 12,04 Гкал/ч. 
2. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

36120,00   36120,00                                       

1.1.17 Реконструкция котельной Одинцовский г.о., 
Новоивановское, ул. Калинина, д. 9 (в т.ч. ПИР) 135000,00         40500,00 94500,00                               

1.1.18 

Реконструкция котельной «Успенское»: 
1. Установка дополнительного котла КВа-2,5, 
Q=2,15 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 14,15 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1687,50         1687,50                                 

1.1.19 

Реконструкция котельной №7 "Лесной Городок": 
1. Установка дополнительного котла Buderus 5200, 
Q=4,472 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 14,15 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

13410,00   13410,00                                       

1.1.20 Реконструкция котельной № 1, Одинцовский г.о. п 
Жаворонки, ул. 30-лет Октября.   (в т.ч. ПИР) 57500,00         17250,00 40250,00                               

1.1.21 

Реконструкция котельной "Веденское": 
1. Техническое перевооружение котельной с 
установкой дополнительного котла Альфа 100 G, 
Q=0,086 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 0,061 Гкал/ч  
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

2173,40     2173,40                                     

1.1.22 

Реконструкция котельной «Голаз": 
Перевод котельной с 2-мя котлами ДЕ10/14 в 
водогрейный режим. Проектирование. СМР. 
Восстановление РТХ, ПиР и СМР.  Замена вида 
резервного топлива с мазута на легкое нефтяное  

55200,00   5520,00 24840,00 24840,00                                   

1.1.23 

Реконструкция системы теплоснабжения с 
открытой схемы на закрытую. Котельная "Ликино"  
Одинцовский г.о. , д. Ликино 
  (в т.ч. ПИР) 

516000,00     154800,00 361200,00                                   

1.1.24 Реконструкция котельной "Новый Городок" и  РТХ. 
Одинцовский г.о, п. Новый Городок (в т.ч. ПИР) 60000,00       18000,00 42000,00                                 

1.1.25 Реконтрукция котельной Одинцовский г.о., г. 
Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) 248000,00         74400,00 173600,00                               

1.1.26 Реконтрукция котельной Одинцовский г.о., г. 700000,00     210000,00 490000,00                                   
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Звенигород, ул. Ленина, д.30 (в т.ч. ПИР) 

1.1.27 Реконструкция котельной Одинцовский г.о., 
г.Звенигород, Нахабинское шоссе (в т.ч. ПИР) 50000,00     15000,00 35000,00                                   

1.1.28 

Реконструкция котельной ул.Лермонтова, 6 
1. Установка дополнительного котла ICI Caldaie 
REX 400, Q=3,44 Гкал/ч.  Увеличение 
установленной мощности до 10,32 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

12040,00   12040,00                                       

1.1.29 

Реконструкция котельной санатория Поречье: 
1. Установка дополнительного котла АОГВ-29, 
Q=0,0249 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 0,075 Гкал/ч 
2.Выполнение мероприятий по энергосбережению 

1891,10 1891,10                                         

1.1.30 

Реконструкция котельной №2, ул. Некрасова: 
Установка дополнительно двух котлов Vitopiex 100 
тип PV1, Q=1,72 Гкал/ч.  Увеличение 
установленной мощности до 6,12 Гкал/ч. 

6020,00   6020,00                                       

1.1.31 

Реконструкция котельной ФГБУ "Клинический 
санаторий «Барвиха": 
1. Техническое перевооружение котельной с 
установкой дополнительного котла ТТГ-7000, 
Q=6,02 Гкал/ч.  Увеличение установленной 
мощности до 10,32 Гкал/ч 
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

5200,00   5200,00                                       

1.1.32 

Реконструкция котельной ООО «КТТ-Дубки»: 
1.Строительство пристройки на территории 
котельной с установкой одного котла VAPOR 
TTKV 100-100, Q=8,6 Гкал/ч и второго котла 
VAPOR TTKV 35-35, Q=3,01 Гкал/ч. 
Установленная тепловая мощность котельной 39,13 
Гкал/ч 
2.Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
3. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

40909,10 18409,10     22500,00                                   

1.1.33 Реконструкция котельной АО "121 АРЗ" здание  24775,00 16402,00 8373,00                                       

1.1.34 Реконструкция котельной АО "121 АРЗ" 
электроснабжение 10619,00 7030,00 3589,00                                       

1.1.35 Реконструкция котельной  п. Кубинка-10. (в т.ч. 
ПИР) 60000,00 

    
18000,00 42000,00                                   

1.1.36 
Реконструкция котельной Одинцовский район, с/п 
Барвихинское,  поселок д/х Жуковка, Жуковка-2 (в 
т.ч. ПИР) 

200000,00 
      

60000,00 140000,00                                 

1.1.37 

Реконструкция котельной Одинцовский г.о., 
сельское поселение Никольское, д. Новошихово, 
участок №1 ЗНС ИФА им. А.М.Обухова РАН (в т.ч. 
ПИР) 

150000,00 

      

45000,00 105000,00                                 

1.1.38 Реконструкция котельной по адресу: Одинцовский 
г.о. п. Кубинка-1 , в/г 5/1 (в т.ч. ПИР) 750000,00 

    
225000,00 525000,00     

                            
  

1.1.39 

Реконструкция котельных: № 2 и 4 г. Одинцово, №3 
и №4 п. Голицыно, с. Каринское, п. Кубинка-10, п. 
Дубки, д. Фуньково, п. Сосновка, д. Савввинская 
Слобода, ЦТП кот. 8, ЦТП 2 кот.6: 
диспетчеризация, видеонаблюдение, интернет 

13457,66 13457,66 

                                      

  

1.1.40 

Реконструкция котельной «Успенское-1»: 
1. Замена  трех котлов ТКЛ-1,2, 3 и четырех котлов 
ЗИО-60 на два котла ТТ-2000, Q=1,72 Гкал/ч  с 
горелкой "Olion" GP-150Н и один котел ТТ-1100, 
Q=0,946 Гкал/ч с горелкой "Olion" GP-90Н. 
Установленная тепловая мощность котельной 4,386 
Гкал/ч 
2. Снижение потерь в тепловых сетях 
3. Установка приборов учета энергоресурсов в 
котельной 
4. Выполнение мероприятий по энергосбережению 

15750,00   3150,00 3150,00 3150,00 3150,00 3150,00                               

1.1.41 Реконструкция  РТХ котельной № 4 Одинцово 32557,01     32557,01                                     

1.1.42 

Рецонструкция ЦТП-1 "Мечта", ЦТП-2 
"Мечта"котельная № 4 Одинцовский г.о., г.  
Одинцово, ул. Маршала Жукова.  Суммарная 
мощность 12,87 Гкал/ч 

474075,00         142222,50 331852,50                               

1.1.43 Реконструкция теплоэнергетического оборудования 6869,47 6869,47                                       
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центрального теплового пункта. СМР (г. Одинцово, 
микрорайон №8, ЦТП №6, котельная № 8) 

1.1.44 
Реконструкция  ЦТП № 7, котельная № 8 
Одинцовский г.о., г. Одинцово, микрорайон № 8 
Мощность 2,4 Гкал/ч  (в т.ч. ПИР) 

81375,00       24412,50 56962,50                                 

1.1.45 Реконструкция ЦТП Одинцовский г.о. п. Жуковка-1 
(в т.ч. ПИР) 15 000,00         4500 10500                               

1.1.46 
Реконструкция 3-х ЦТП на улицах 
Сосновая, Союзная  от котельной ООО 
«Московский насосный завод». 

40000,00       40000,00                                   

1.1.47 Реконструкция ЦТП (ул.Маковского, 16) от 
котельной ООО «Московский насосный завод» 10000,00 10000,00                                         

1.1.48 Реконструкция РТХ. котельная № 3. г. Голицыно, 
Можайское ш., д. 75 (в т.ч. ПИР) 17000,00 

  
    5100,00 11900,00                                 

1.1.49 Реконструкция РТХ котельной №11 (ВНИИСОК) (в 
т.ч. ПИР) 15300,00 

  
  4590,00 10710,00                                   

1.1.50 
Реконструкция РТХ котельной "Герцена" 
Одинцовский г.о , пос. сан. им. А.И.Герцена (в т.ч. 
ПИР) 

65150,00 
  

      19545,00 45605,00                               

1.1.51 Реконструкция РТХ котельной "Горки-10" стр.45  З 
(в т.ч. ПИР) 29250,00 

  
    8775,00 20475,00                                 

1.1.52 Реконструкция РТХ котельной № 1.  г. Одинцово,   
ул. Садовая, д. 11 (в т.ч. ПИР) 23100,00 

  
  6930,00 16170,00                                   

1.1.53 
Реконструкция котельной Андреевское, 
работающей на ДТ в с. Андреевское с переводом на 
природный газ 

17803,03 
  

  17803,03                                     

1.1.54 

Реконструкция котельной Никольское с 2-мя 
котлами Galdaie-Boiler мощностью 0,17 Гкал/ч, 
работающими на дизельном топливе  с переводом 
на природный газ 

17758,94     17758,94                                     

1.1.55 Реконструкция котельной, работающей на ДТ в д. 
Улитино с переводом на природный газ 17 610,01     17610,01                                     

1.1.56 Реконструкция котельной № 3, работающей на ДТ в 
с. Юдино с переводом на природный газ 17 816,82     17816,82                                     

1.1.57 
Реконструкция  котельной работающей на ДТ в п. 
Покровский Городок (бывший в/г) с переводом на 
природный газ 

39 655,66     39655,66                                     

1.1.58 Реконструкция котельной  Одинцовский г.о.,   п. 
Кобяково, в/г № 35 (в т.ч. ПИР) 22000,00 

  
  6600,00 15400,00                                   

1.1.59 Реконструкция котельной Одинцовский г.о., г 
Голицыно, пр-кт Мира, д 101 (в т.ч. ПИР) 39000,00 

  
    11700,00 27300,00                                 

1.1.60 Реконструкция котельной Одинцовский г.о.,  г. 
Голицыно, Банный пер., 2 (в т.ч. ПИР) 8330,00 

  
      2499,00 5831,00                               

1.1.61 Реконструкция котельной  Одинцовский г.о.,  г. 
Голицыно, Рабочий пер. (в т.ч. ПИР) 10180,00 

  
      3054,00 7126,00                               

1.1.62 Реконструкция котельной Одинцовский г.о.,  г. 
Голицыно, Коммунистический пр., 29-а (в т.ч. ПИР) 5550,00 

  
    1665,00 3885,00                                 

1.1.63 
Реконструкция теплоэнергетического оборудования 
центрального теплового пункта. Проектирование 
(п.г. Новоивановское ЦТП № 1, ЦТП № 3) 

1498,93 
  

1498,93 
                                    

  

1.2 Строительство источников тепловой энергии 2 011 681,81 418 463,12 264 575,47 221 372,22 355 833,00 177 495,00 115 563,00 0,00 0,00 0,00 248 500,00 0,00 28 380,00 0,00 0,00 181 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 

Строительство новой котельной №1 п. Красный 
установленной тепловой мощностью 14,19 Гкал/ч 
на базе котлов: первая очередь два котла ТТ-3000 + 
котел ТТ-2500 с горелками "Olion" GP-280М+GP-
280Т, вторая очередь два котла ТТ-4000 с 
горелками "Olion" GP-400М-1 

92 880,00 46440,00 46440,00                                       

1.2.2 

Ввод в эксплуатацию котельной ЖК 
"Центральный" установленной тепловой 
мощностью 13,378 Гкал/ч на базе двух котлов 
ASGX7000  

2 110,00 550,00                       1560,00             

1.2.3 

Строительство новой котельной №2 д. Малые 
Вяземы установленной тепловой мощностью 33 
Гкал/ч на базе четырех котлов Eurotherm-11,63, 
Q=10 Гкал/ч и двух котлов Eurotherm-7,56, Q=6,5 
Гкал/ч.  

148 500,00                 148500,00                       

1.2.4 
Строительство новой блочно-модульной котельной 
№3 г. Голицыно, мкр. Северный установленной 
тепловой мощностью 1,548 Гкал/ч на базе одного 

9 288,00         9288,00                                 
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котла LAVART 1000R (0,86 Гкал/ч) с горелками 
CIB UNIGAS (300-1650 кВт) и одного кола 
LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) с горелкой CIB 
UNIGAS (240-1320 кВт) 

1.2.5 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
"Бутынь" установленной тепловой мощностью 
11,18 Гкал/ч на базе трех котлов LAVART 3000М 
(2,58 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (550-4100 
кВт) и одного котла LAVART  4000М (3,44 Гкал/ч) 
с горелкой CIB UNIGAS (750-5460 кВт) 

67 080,00   46956,00   20124,00                                 

1.2.6 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
№7 с. Лайково установленной тепловой мощностью 
7,74 Гкал/ч на базе трех котлов LAVART 2000М 
(1,72 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (480-2670 
кВт) и одного котла LAVART  3000М (2,58 Гкал/ч) 
с горелкой CIB UNIGAS (550-4100 кВт) 

46 440,00 18576,00     27864,00                                   

1.2.7 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
№8 с. Лайково установленной тепловой мощностью 
7,74 Гкал/ч на базе трех котлов LAVART 2000М 
(1,72 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (480-2670 
кВт) и одного котла LAVART  3000М (2,58 Гкал/ч) 
с горелкой CIB UNIGAS (550-4100 кВт) 

46 440,00   23220,00   23220,00                                   

1.2.8 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
«Фуньково» установленной тепловой мощностью 
3,44 Гкал/ч на базе двух котлов LAVART 2000М 
(1,72 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (480-2670 
кВт)  

20 640,00                           20640,00             

1.2.9 
Стрительство газовой блочной модульной 
котельной Одинцовский г.о. п. Гарь-Покровское (в 
т.ч. ПИР) 

250 000,00     75000,00 175000,00                                   

1.2.10 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
№4 д. Зайцево установленной тепловой мощностью 
18,06 Гкал/ч на базе трех котлов LAVART 3000М 
(2,58 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (550-4100 
кВт) и трех котлов LAVART  4000М (3,44 Гкал/ч) с 
горелкой CIB UNIGAS (750-5460 кВт) 

108 360,00         108360,00                                 

1.2.11 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
№5 д. Крюково установленной тепловой 
мощностью 1,72 Гкал/ч на базе двух котлов 
LAVART 1000R (0,86 Гкал/ч) с горелками CIB 
UNIGAS (300-1650 кВт)  

10 320,00         10320,00                                 

1.2.12 

Строительство новой котельной №6  с. Перхушково 
установленной тепловой мощностью 50 Гкал/ч на 
базе трех котлов Eurotherm-11,63, Q=10 Гкал/ч и 
одного котла Eurotherm-23,26, Q=20 Гкал/ч.  

250 000,00                 100000,00         150000,00             

1.2.13 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
№9 г. Кубинка установленной тепловой мощностью 
4,73 Гкал/ч на базе двух котлов LAVART 2000М 
(1,72 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (480-2670 
кВт) и одного котла LAVART  1500М (1,29 Гкал/ч) 
с горелкой CIB UNIGAS (480-2670 кВт) 

28 380,00                   

  

  28380,00                   

1.2.14 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
"Юдино" установленной тепловой мощностью 
1,548 Гкал/ч на базе одного котла LAVART 1000R 
(0,86 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (300-1650 
кВт) и одного котла LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) 
с горелкой CIB UNIGAS (240-1320 кВт) 

9 300,00                   

  

        9300,00             

1.2.15 

Ввод в эксплуатацию ГТ-ТЭЦ тепловой мощностью 
31,5 Гкал/ч в составе: Газотурбинная установка 
«Урал-6000» (ГТЭС-6000) - 3 шт.; Водогрейный 
котёл – утилизатор КУВ-12,2/150 (П126) - 3 шт. 

201 500,00 201500,00                                         

1.2.16 

Ввод в эксплуатацию котельной ООО "Град-
Инвест" д. Мякинино установленной тепловой 
мощностью 56,76 Гкал/ч на базе четырех котлов 
Термотехник ТТ100  

150,00 150,00                                         

1.2.17 

Строительство новой БМК 10,5 МВт с. Ершово с 
переключением нагрузки существующих 
потребителей тепловой энергии с. Ершово, 
замещение котельной "ДО Ершово" 

70 000,00 6500,00 63500,00                                       

1.2.18 Строительство новой БМК ГБУЗ МО "Московский 10 887,81 3281,12 6871,47 735,22                                     
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№ 
 п/п Наименование мероприятия Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 
областной книнический противотуберкулезный 
диспансер", г.Одинцово, ул.Луначарского,16 (в т.ч. 
ПИР и изыскательные работы) с замещением 
котельной Противотуберкулезного диспансера  

1.2.19 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
д.Семенково установленной тепловой мощностью 
1,376Гкал/ч на базе двух котлов LAVART  800R 
(0,688 Гкал/ч) с горелками CIB UNIGAS (240-1320 
кВт) 

11 008,00   11008,00                                       

1.2.20 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
ЖК "Немчиновка-Резиденц" установленной 
тепловой мощностью 1,376Гкал/ч на базе двух 
котлов LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) с горелками 
CIB UNIGAS (240-1320 кВт) 

11 008,00 11008,00                                         

1.2.21 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
ЖК "Высокие Жаворонки" установленной тепловой 
мощностью 1,376Гкал/ч на базе двух котлов 
LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) с горелками CIB 
UNIGAS (240-1320 кВт) 

11 008,00 11008,00                                         

1.2.22 

Строительство новой котельной "Изумрудная 
долина" установленной тепловой мощностью 20 
Гкал/ч на базе двух котлов Eurotherm-11,63, Q=10 
Гкал/ч 

120 000,00 120000,00                                         

1.2.23 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
КД "Грибовский лес" установленной тепловой 
мощностью 1,376Гкал/ч на базе двух котлов 
LAVART  800R (0,688 Гкал/ч) с горелками CIB 
UNIGAS (240-1320 кВт) 

12 384,00     12384,00                                     

1.2.24 

Строительство новой блочно-модульной котельной 
КД "Точка отсчета" установленной тепловой 
мощностью 0,344 Гкал/ч в составе 2 котлов по 200 
кВт 

4 128,00     4128,00                                     

1.2.25 Строительство котельной  Одинцовский г.о. г.п. 
Голицыно, п. Бутынь, в/г № 34 (в т.ч. ПИР) 37 500,00     11250,00 26250,00                                   

1.2.26 Строительство котельной  Одинцовский г.о.,  д. 
Аниково (в т.ч. ПИР) 9 250,00         2775,00 6475,00                               

1.2.27 

Строительство новой газовой БМК  «Лесные 
Поляны» малой мощности  с замещением 
котельной «Лесные Поляны». Оформление ЗУ. 
ПИР и СМР БМК в составе 2 котлов по 200 кВт. 
Технологическое присоединение к сетям 
газораспределения. 

23 000,00   23000,00                                       

1.2.28 
Строительство блочно-модульной котельной 
Одинцово, ТУ Голицыно, Петровское шоссе, д 45 (в 
т.ч ПИР) 

840,00         252,00 588,00                               

1.2.29 

Строительство новой газовой БМК  №7, Голицыно 
малой мощности с замещением котельной №7, 
Голицыно. ПИР и СМР по установке БМК в составе 
2 котлов по 125кВт.Технологическое 
присоединение к сетям газораспределения 
возможно только после реконструкции ГРС 
Голицыно 

23 500,00   23500,00                                       

1.2.30 Строительство котельной  Одинцовский г.о.,  
поселок Путевой Машинной Станции-4 (в т.ч. ПИР) 40 500,00     12150,00 28350,00                                   

1.2.31 

Строительство новой газовой БМК «Ястребки» 
малой мощности с замещением котельной 
«Ястребки». Оформление ЗУ.  ПИР и СМР  БМК в 
составе 2 котлов по 60 кВт. Технологическое 
присоединение к сетям газораспределения. 

21 000,00     21000,00                                     

1.2.32 

Строительство новой газовой БМК "Акулово" с 
замещением котельной "Акулово". БМК в составе 2 
котлов по 100 кВт. Технологическое присоединение 
к сетям газораспределения 

23 000,00     23000,00                                     

1.2.33 

Строительство новой газовой БМК  "ст. Кубинка-2" 
малой мощности с замещением котельной "ст. 
Кубинка-2". ПИР и СМР по установке БМК в 
составе 2 котлов по 80 кВт. Технологическое 
присоединение к сетям газораспределения. 

6 000,00     6000,00                                     

1.2.34 Реконструкция котельной "Центральная". 
Одинцовский г.о. д.Чупряково (в т.ч. ПИР) 155 000,00         46500,00 108500,00                               
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№ 
 п/п Наименование мероприятия Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

1.2.35 
Строительство ЦТП (Московская обл, 
Одинцовский г.о., г. Звенигород,мкр- н 
Восточный). ПИР, СМР.  

50 000,00     6000 44000                                   

1.2.36 
Строительство новой блочно-модульной котельной 
"Новая Жуковка-2" поселок д/х Жуковка, Жуковка-
2) мощностью 1,3 МВт 

45 000,00     45000,00 
                                  

  

1.2.37 

Строительство новой БМК МВКУ-0,5Г мощностью 
0,5МВт для подключения Звенигородского 
историко-архитектурного музея (г. Звенигород, 
ул.Московская, 31/2) 

19 530,00   19530,00   

                                  

  

1.2.38 Реконструкция котельной по адресу: Одинцовский 
г.о., п. Фуньково  (в т.ч. ПИР) 15750,00     4725,00 11025,00                                   

1.3 Вывод из эксплуатации источников (или 
перевод нагрузки) 6 776,00 6 476,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1  Вывод из эксплуатации котельной №1-а 150,00     150,00                                     
1.3.2  Вывод из эксплуатации котельной Одинцово -1 150,00     150,00                                     

1.3.3 
Вывод из эксплуатации котельной АО 
«Союзэнерго», мкр. Восточный, 4а с 
переключением тепловой нагрузки на ГТ-ТЭЦ 

6020,00 6020,00                                         

1.3.4 Переключение части тепловой нагрузки котельной 
ФОК «Звезда» ул. Московская, 47 на ГТ-ТЭЦ 456,00 456,00                                         

Итого затрат по источникам 8092862,74 862777,28 739982,87 1841121,09 2220660,50 1028773,50 941167,50 0,00 0,00 0,00 248500,0 0,00 28380,0 0,00 0,00 181500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в 
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 
тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Всего на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 
потребуется 5 238 601,28 тыс. руб. (таблица 9.2-1).  

 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

403 

Таблица 9.2-1 – Стоимость реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей по периодам перспективного развития 

№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей 

2.1 

Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективных  потребителей 
 (и/или существующих потребителей из 
технологической зоны переключаемой 
котельной) 

2267572,71 551123,01 431611,45 423617,78 257270,02 171897,56 46494,34 6712,05 0,00 68164,11 56473,36 20411,24 133187,76 0,00 1272,97 99337,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 

БМК "Импульс":Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу UP квартал Сколковский, ул. Чистяковой 
к.1 

2 264,16 2264,16                                         

2.1.2 
БМК "Импульс":Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу UP квартал Сколковский, ул. Чистяковой 
к.2 

33 223,44 33223,44                                         

2.1.3 3 066,71 3066,71                                         

2.1.4 

Котельная №2:Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Торгово-складской комплекс «Галерея 
Одинцово» вблизи д. Лохино (50:20:0010336:250; 
50:20:0010336:251) 

6 658,14 6658,14                                         

2.1.5 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 

2 891,92 2891,92                                         

2.1.6 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 

9 593,43     9593,43                                     

2.1.7 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 

7 313,02           7313,02                               

2.1.8 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 

1 277,82                 1277,82                         

2.1.9 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Школа 
на 2150 мест по адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, 
ЖК "Одинбург" (50:20:0030114:316) 

2 353,89     2353,89                                     

2.1.10 
Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Дошкольная образовательная 
организация на 270 мест  по адресу г. Одинцово, 
мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" (50:20:0030114:316) 

27 137,51     27137,51                                     

2.1.11 2 226,53     2226,53                                     

2.1.12 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Дошкольная образовательная 
организация на 380 мест  по адресу г. Одинцово, 
мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" (50:20:0030114:316) 

9 489,45                 9489,45                         

2.1.13 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Торгово-развлекательный  центр по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 

5 716,58                 5716,58                         
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№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2.1.14 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Кафе по 
адресу г. Одинцово, мкр. Отрадное, ЖК "Одинбург" 
(50:20:0030114:316) 

1 294,49                 1294,49                         

2.1.15 

Котельная №2: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКД 
ЖК Единый Стандарт по адресу г. Одинцово, мкр.2, 
корп.5/1 (секция 2,3,4), корп.5/2 (секция 4,5), 
к.н.з.у. 50:20:0030102:0037, 50:20:0030101:48, 
50:20:0030101:43, 50:20:0030102:43, застройщик 
ООО «Рантект-МФД» 

5 323,35     5323,35                                     

2.1.16 

Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.11 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

1 087,38 1087,38                                         

2.1.17 Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.17, 2.6 с встроенно-
пристроенным ДОУ на 60 мест по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

18 384,77     18384,77                                     

2.1.18 2 891,92     2891,92                                     

2.1.19 1 504,42     1504,42                                     

2.1.20 

Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.18 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

1 735,87     1735,87                                     

2.1.21 Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.19 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

17 788,97     17788,97                                     

2.1.22 3 497,20     3497,20                                     

2.1.23 2 835,26     2835,26                                     

2.1.24 Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.20  по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

41 195,51     41195,51                                     

2.1.25 6 994,41     6994,41                                     

2.1.26 1 446,56     1446,56                                     

2.1.27 
Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.21, 2.8  по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

5 313,06     5313,06                                     

2.1.28 1 678,01     1678,01                                     

2.1.29 

Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.22 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

5 786,25     5786,25                                     

2.1.30 

Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.23, 2.9 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

5 111,30     5111,30                                     

2.1.31 

Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.24, 2.10 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

1 388,70     1388,70                                     

2.1.32 

Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.25 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

1 157,25     1157,25                                     

2.1.33 
Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.26 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

10 088,09     10088,09                                     

2.1.34 1 157,25     1157,25                                     
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2.1.35 
Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Жилой дом корп.1.27 по адресу г. 
Одинцово, ЖК "Одинцово-1" (50:20:0030206:1990) 

12 912,75     12912,75                                     

2.1.36 2 488,09     2488,09                                     

2.1.37 
Котельная ООО "ПИК-Регион": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 350 мест  по адресу г. Одинцово, 
микрорайон Одинцово-1 (50:20:0030206:1990)  

2 959,17     2959,17                                     

2.1.38 1 967,32     1967,32                                     

2.1.39 
Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-1 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

12 441,98 12441,98                                         

2.1.40 4 918,31 4918,31                                         

2.1.41 

Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-2 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

1 735,87 1735,87                                         

2.1.42 

Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-3 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

1 562,29       1562,29                                   

2.1.43 

Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-4 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

2 777,40       2777,40                                   

2.1.44 

Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-7 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

1 735,87       1735,87                                   

2.1.45 

Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-8 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

1 793,74       1793,74                                   

2.1.46 

Котельная №1 п. Красный: Котельная №1 п. 
Красный: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
К-5 по адресу г. Одинцово, вблизи п. Красный, ЖК 
"Одинград Семейный" (50:20:0030114:1150) 

3 182,44                 3182,44                         

2.1.47 

Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-6 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

2 950,99                 2950,99                         

2.1.48 

Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-9 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

2 256,64                 2256,64                         

2.1.49 

Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД К-10 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

2 372,36                 2372,36                         
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2.1.50 

Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД со встроенно-
пристроенным Д/с К-11 по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0030114:1150) 

3 587,47                 3587,47                         

2.1.51 
Котельная №1 п. Красный: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 360 мест  по адресу г. Одинцово, 
вблизи п. Красный, ЖК "Одинград Семейный" 
(50:20:0040111:2567) 

13 873,70   13873,70                                       

2.1.52 5 091,90   5091,90                                       

2.1.53 

Котельная "Трехгорка 1": Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. Трехгорка, застройщик ООО "Ореол" 
(50:20:0010336:33150) 

22 261,05 22261,05                                         

2.1.54 

ГТ-ТЭЦ: Строительство участка тепловой сети от 
ГТУ ТЭЦ ООО «МЭК» до ТК-5 для переключения 
нагрузок от котельных ФОК «Звезда» и «Академия 
дзюдо» (МП «ЗИС») на ГТУ-ТЭЦ 

4 011,00 4 011,00                                         

2.1.55 

ГТ-ТЭЦ: Строительству участка тепловой сети от 
существующей тепловой сети котельной ФОК 
«Звезда» до котельной мкр. Восточный пр. 
Строителей д.8 (ЗАО «Союзэнерго») 

509,50 509,50                                         

2.1.56 

ГТ-ТЭЦ: Строительство участка тепловой сети от 
ГТУ-ТЭЦ до котельной №4 (Восточный) (ООО 
«УК Энергоцентр») диаметром 400 мм и длиной 
около 95 м в двухтрубном исчислении). 

8 128,30 535,9 7592,4                                       

2.1.57 

ГТ-ТЭЦ: Строительство ЦТП - 2 для поддержания 
температурного графика 95-700С и сохранения 
котельной котельной №4 (Восточный) (ООО «УК 
Энергоцентр») в качестве резервного (пикового) 
источника тепловой энергии 

17 025,20 1122,5 15902,7                                       

2.1.58 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№1 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

4 038,82     4038,82                                     

2.1.59 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№2 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

2 140,91   2140,91                                       

2.1.60 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№4 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

8 042,89       8042,89                                   

2.1.61 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№5 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

9 200,14         9200,14                                 

2.1.62 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№6 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

3 471,75   3471,75                                       

2.1.63 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№7 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

10 491,61         10491,61                                 
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2.1.64 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№9 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

2 603,81     2603,81                                     

2.1.65 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№10 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

6 654,19     6654,19                                     

2.1.66 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№13 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

4 339,69     4339,69                                     

2.1.67 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №3, 
№3 (стр. на месте котельной ООО "Союзэнерго") 

867,94     867,94                                     

2.1.68 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, Санаторий Подмосковье, 
р-н Восточный, мкр-н №2, корп.1, к.н.з.у. 
50:49:0010110:1382, застройщик ГК "Гефест" ООО 
"Инвестстрой" 

8 332,20 

  

    8332,20                                   

2.1.69 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, Санаторий Подмосковье, 
р-н Восточный, мкр-н №2, корп.2, к.н.з.у. 
50:49:0010110:1382, застройщик ГК "Гефест" ООО 
"Инвестстрой" 

1 215,11 

  

    1215,11                                   

2.1.70 

ГТ-ТЭЦ: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н №2, 
корп.3, застройщик ООО "БРИЗ" 

2 835,26 2835,26                                         

2.1.71 

Котельная №4 Восточный: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД по адресу г. Звенигород, р-н 
Восточный, мкр-н №3, №3 (стр.), застройщик ЗАО 
"Стройпромавтоматика" 

3 413,89 3413,89                                         

2.1.72 

Котельная ул. Ленина,30: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Звенигород, ул. Макарова, вл. 19, 
застройщик ЗАО «ЮИТ СититСтрой» 

4 608,40   4608,40                                       

2.1.73 

Котельная ул. Лермонтова, 6: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Звенигород, квартал ограниченный ул. 
Пролетарская, Чехова, Почтовая, Соловьёвская. 
застройщик ООО «Запад-МГ» 

3 676,36   3676,36                                       

2.1.74 

Котельная  «Пром. парк Одинцово-1»: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Малоэтажная жилая 
застройка  по адресу д. Ликино, уч.80-
82,53,96П,97П,98П 

2 588,99 2588,99                                         

2.1.75 

Котельная "Летний Отдых": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
550 мест  по адресу пос. Летний Отдых 

5 496,94   5496,94                                       
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2.1.76 

Котельная "Митькино": Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Малоэтажная жилая застройка  по 
адресу д. Митькино (50:20:0070312:4135; 
50:20:0070312:4137; 50:20:0070312:4139; 
50:20:0070312:4138) 

5 178,55         5178,55                                 

2.1.77 

Котельная "Митькино": Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 85 посещений в смену 
по адресу д. Митькино 

5 110,39         5110,39                                 

2.1.78 

Котельная "Митькино": Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 325 мест  по адресу д. Митькино 
(ООО "СДИ") 

3 676,36   3676,36                                       

2.1.79 

Котельная "Митькино": Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
650 мест  по адресу д. Митькино 

3 022,73   3022,73                                       

2.1.80 

Котельная «ГОЛАЗ»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 290 мест  по адресу д. Малые 
Вяземы, ул. Петровское шоссе 

15 844,61   15844,61                                       

2.1.81 

Котельная «Горки-10»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. Горки-10 

10 424,36         10424,36                                 

2.1.82 

Котельная «Горки-10»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 150 мест  по адресу п. Горки-10 
(50:20:0041615:1509) 

6 161,79         6161,79                                 

2.1.83 

Котельная «Горки-10»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:ФОК по адресу п. Горки-10 
(50:20:0041615:13510 

1 605,17                             1605,17             

2.1.84 

Котельная «Горки-10»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Дом культуры по адресу пос. Горки-10 
(50:20:0041615:662) 

2 692,55 2692,55                                         

2.1.85 

Котельная «Новоивановское»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Больничный стационар (200 коек) по 
адресу р.п. Новоивановское, Большой бульвар, 
север   

4 742,08   4742,08                                       

2.1.86 

Котельная «Новоивановское»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 190 мест  по адресу р.п. 
Новоивановское, "РЕВЕС" (50:20:0020109:3243) 

9 838,16   9838,16                                       

2.1.87 

Котельная «Новоивановское»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 110 мест  по адресу р.п. 
Новоивановское, "ГК ПИК"  

3 728,14   3728,14                                       

2.1.88 

Котельная «Новоивановское»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многофункциональный зрелищный 
центр по адресу р.п. Новоивановское 
(50:20:0020411:2920) 

26 501,02 26501,02                                         

2.1.89 

Котельная «Новоивановское»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Детский сад на 300 мест по адресу р.п. 
Новоивановское, ул.Агрохимиков,6, к.н.з.у. 
50:20:0000000:308367 

2 640,77     2640,77                                     
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2.1.90 

Котельная «Саввинская Слобода»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Офис врача общей практики по адресу 
с. Саввинская Слобода, к.н.з.у. 
50:20:0000000:308313 

7 366,33   7366,33                                       

2.1.91 

Котельная «Сосны»: Строительство тепловых сетей 
для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. Сосны 

2 330,09         2330,09                                 

2.1.92 

Котельная «ул. Чистяковой, 30»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Инвестиционный проект ООО 
«Ореол» (многофункциональный гостиничный, 
офисный и торговый комплекс) по адресу п. 
Трехгорка (50:20:0010336:33150) 

8 679,37 8679,37                                         

2.1.93 

Котельная «ул. Чистяковой, 30»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Детский сад на 400 мест по адресу 
г.Одинцово ул. Кутузовская, к.н.з.у. 
50:20:0010336:38826 

3 003,23     3003,23                                     

2.1.94 

Котельная «Университет»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общежитие для студентов МГИМО по 
адресу г. Одинцово, ш. Подушкинское, д.1 км, 
к.н.з.у. 50:20:0030120:1 

3 831,70   3831,70                                       

2.1.95 

Котельная «Успенское»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Малоэтажная жилая застройка  по 
адресу с. Успенское 

3 298,16         3298,16                                 

2.1.96 

Котельная «Центральная», д. Чупряково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Среднеэтажная жилая 
застройка по адресу д. Чупряково 

8 563,65                       8563,65                   

2.1.97 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское. ш., 1 

13 053,35                 13053,35                         

2.1.98 1 883,11                 1883,11                         

2.1.99 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 2 

4 640,52           4640,52                               

2.1.100 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 3 

4 763,74                 4763,74                         

2.1.101 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 4 

5 582,08           5582,08                               

2.1.102 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 5 

3 093,68                 3093,68                         

2.1.103 1 099,39                 1099,39                         

2.1.104 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Садовая, 6 

3 489,70       3489,70                                   

2.1.105 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 7 

2 314,50                 2314,50                         

2.1.106 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 8 

4 506,01           4506,01                               
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2.1.107 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Садовая, 8 

6 526,68       6526,68                                   

2.1.108 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 9 

4 763,74                 4763,74                         

2.1.109 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 10 

4 438,76           4438,76                               

2.1.110 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 11 

4 050,37                       4050,37                   

2.1.111 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 12 

5 851,09           5851,09                               

2.1.112 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 15 

2 950,99                       2950,99                   

2.1.113 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 17 

5 091,90                       5091,90                   

2.1.114 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 18 

4 911,94                       4911,94                   

2.1.115 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 19 

6 006,46                       6006,46                   

2.1.116 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 20 

3 832,39                       3832,39                   

2.1.117 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 21 

1 760,51                       1760,51                   

2.1.118 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 22 

3 400,57                       3400,57                   

2.1.119 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 23 

4 696,03                       4696,03                   

2.1.120 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 25 

2 017,62                       2017,62                   

2.1.121 880,26                       880,26                   

2.1.122 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 26 

289,31                       289,31                   

2.1.123 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 27 

289,31                       289,31                   

2.1.124 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 29 

1 864,07                       1864,07                   
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2.1.125 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 31 

1 656,95                       1656,95                   

2.1.126 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 33 

2 640,77                       2640,77                   

2.1.127 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 35 

2 430,22                       2430,22                   

2.1.128 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 37 

7 734,20                       7734,20                   

2.1.129 1 851,60                       1851,60                   

2.1.130 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 39 

3 529,61                       3529,61                   

2.1.131 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу Можайское ш., 41 

5 091,90                       5091,90                   

2.1.132 Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 32 

4 640,52                       4640,52                   

2.1.133 2 774,20                       2774,20                   

2.1.134 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 30 

3 313,91                       3313,91                   

2.1.135 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Садовая, 2 

5 268,52           5268,52                               

2.1.136 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. М. Жукова, 2 

3 238,64           3238,64                               

2.1.137 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Садовая, 14 

3 158,57       3158,57                                   

2.1.138 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. М. Жукова, 4 

5 064,35                 5064,35                         

2.1.139 
Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Молодежная, 28 

2 808,41                       2808,41                   

2.1.140 

Котельная №1: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Бассейн 
в реконструируемой школе №12 по адресу г. 
Одинцово, ул. Молодежная, д.16-в 
(50:20:0030101:547) 

2 624,26                             2624,26             

2.1.141 
Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. М. Жукова, 16 

983,66       983,66                                   

2.1.142 
Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. М. Жукова, 10 

3 637,13       3637,13                                   
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2.1.143 
Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. М. Жукова, 12 

3 959,40       3959,40                                   

2.1.144 
Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. М. Жукова, 14 

3 298,16       3298,16                                   

2.1.145 
Котельная №1а: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: жилой 
дом по адресу ул. Садовая, 10 

11 008,85       11008,85                                   

2.1.146 

Котельная №1 Горки-2: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
830 мест  по адресу п. Горки 2, 50:20:0040710:1368 

4 223,96     4223,96                                     

2.1.147 

Котельная №1 Горки-2: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:СОШ на 550 мест по адресу г. 
Одинцово, п. Горки-2, к.н.з.у. 50:20:0040710:1539 

3 008,85     3008,85                                     

2.1.148 

Котельная №10 "Лесной Городок": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 150 посещений в 
смену по адресу д.п. Лесной Городок, ЖК "Лесной 
Городок", ул. Грибовская 

7 093,83   7093,83                                       

2.1.149 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, ЖК «Гусарская баллада" 
(50:20:0070227:13595) 

1 546,84   1546,84                                       

2.1.150 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, ЖК «Гусарская баллада" 
(50:20:0070227:10272) 

14 812,80   14812,80                                       

2.1.151 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. ВНИИССОК (50:20:0070227:2697) 

1 388,70   1388,70                                       

2.1.152 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 360 мест  по адресу ЖК 
"Гусарская баллада" (50:20:0070227:13595) 

1 851,60                             1851,60             

2.1.153 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ФОК с спортивным залом и бассейном 
по адресу г. Одинцово, ЖК «Гусарская слобода» 
(50:20:0070227:13595) 

7 001,36   7001,36                                       

2.1.154 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКД ЖК Гусарская Баллада по адресу 
г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 2, к.н.з.у. 
50:20:0070227:1448, 50:20:0070227:1457 
застройщик ГК «АлеутСтрой» 

1 294,49     1294,49                                     

2.1.155 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Детский сад на 400 мест по адресу 
Одинцовский г.о., ул. Триумфальная ЖК 
«Гусарская баллада» к.н.з.у. 50:20:0070227:996 

3 521,03   3521,03                                       

2.1.156 

Котельная №2 (АО «Ресурс»): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Школа на 2200 мест по адресу 
Одинцовский г.о., ул. Триумфальная ЖК Гусарская 
баллада к.н.з.у. 50:20:0070227:13595 

5 582,08     5582,08                                     
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2.1.157 

Котельная №2 ул. Некрасова, ООО «УК 
Энергоцентр»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Звенигород, ул.Некрасова, д.27/7 
застройщик ЗАО "Стройпромавтоматика" 

10 357,39 10357,39                                         

2.1.158 

Котельная №2 ул. Некрасова, ООО «УК 
Энергоцентр»: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКД 
ЖК Некрасовский по адресу г.Звенигород, ул. 
Некрасова д.27/8, к.н.з.у. 50:49:0010105:3293, 
застройщик ООО «Шервудстрой» 

10 511,30   10511,30                                       

2.1.159 

Котельная №2, г. Кубинка, ул. Колхозная: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Кубинка, ул. 
Колхозная 

6 834,93       6834,93                                   

2.1.160 

Котельная №2, г. Кубинка, ул. Колхозная: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Кубинка, Наро-
Фоминское шоссе, 18 (50:20:0100105:251) 

7 456,29       7456,29                                   

2.1.161 

Котельная №2, г. Кубинка, ул. Колхозная: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общественно-жилая 
застройка по адресу г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, д.26, д. 28, д.30 

3 779,92                       3779,92                   

2.1.162 

Котельная №2, п. Большие Вяземы: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. Большие Вяземы (50:20:0041411:4922) 

5 496,94                             5496,94             

2.1.163 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 3-55 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
44 (50:20:0030103) 

2 083,05 2083,05                                         

2.1.164 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 4-57 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
46 (50:20:0030103) 

2 777,40   2777,40                                       

2.1.165 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 5-56 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
45 (50:20:0030103) 

3 008,85     3008,85                                     

2.1.166 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 6-54 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
43 (50:20:0030103) 

5 439,07     5439,07                                     

2.1.167 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 7-46 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
35 (50:20:0030103) 

1 295,46 1295,46                                         

2.1.168 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 8-47 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
36 (50:20:0030103) 

5 207,62 5207,62                                         

2.1.169 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 9-44 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
33 (50:20:0030103) 

4 102,28   4102,28                                       

2.1.170 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 10-45 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
34 (50:20:0030103) 

1 504,42     1504,42                                     
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2.1.171 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 11-48 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
37 (50:20:0030103) 

8 960,24       8960,24                                   

2.1.172 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 12-49 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
38 (50:20:0030103) 

5 265,49         5265,49                                 

2.1.173 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 13-50 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
39 (50:20:0030103) 

2 588,99           2588,99                               

2.1.174 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 14-51 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
40 (50:20:0030103) 

1 346,27 1346,27                                         

2.1.175 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 15-53 по адресу г. Одинцово, микрорайон 3, К-
42 (50:20:0030103) 

1 864,07 1864,07                                         

2.1.176 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-6 ЖК 
"Одинград" (50:20:0030115:2555) 

828,48 828,48                                         

2.1.177 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-7 ЖК 
"Одинград" (50:20:0030115:2555) 

10 704,56 10704,56                                         

2.1.178 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-8 ЖК 
"Одинград" (50:20:0030115:2555) 

724,92 724,92                                         

2.1.179 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-1 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

4 281,82       4281,82                                   

2.1.180 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-2 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

1 099,39       1099,39                                   

2.1.181 
Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-3 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

1 143,32       1143,32                                   

2.1.182 2 198,77       2198,77                                   

2.1.183 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-4 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

11 572,50       11572,50                                   

2.1.184 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, К-5 ЖК 
"Одинград Лесной" (50:20:0030115:63) 

1 157,25       1157,25                                   

2.1.185 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, ул.Маршала 
Жукова,д.23А,корп.1,2 (50:20:0030103:2123) 

1 403,41   1403,41                                       

2.1.186 

Котельная №3: Строительство тепловых сетей для 
подключения  потребителя:Больничный сстационар 
на 600 коек (реконструкция) ГБУЗ МО 
"Одинцовская ЦРБ" по адресу ул. М. Бирюзова, 3Г 
(50:20:0030103:56) 

517,80   517,80                                       



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

415 

№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2.1.187 

Котельная №4: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Пристройка на 500 мест к СОШ №14 
по адресу г. Одинцово, ул. М.Крылова д.5 к.н.з.у. 
50:20:0030124:75 

4 867,30     4867,30                                     

2.1.188 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом 17, корп.2 по адресу г. Одинцово, микрорайон 
6-6а (50:20:0030106) 

2 256,64           2256,64                               

2.1.189 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 23 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

810,07           810,07                               

2.1.190 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 3 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

4 194,16         4194,16                                 

2.1.191 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 11  по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

1 157,25         1157,25                                 

2.1.192 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 12 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

10 241,66         10241,66                                 

2.1.193 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 20 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

3 766,22         3766,22                                 

2.1.194 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 9 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

6 792,65         6792,65                                 

2.1.195 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 10 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

7 522,12         7522,12                                 

2.1.196 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 4 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

2 835,26                     2835,26                     

2.1.197 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 6 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

3 182,44                     3182,44                     

2.1.198 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 7 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

2 893,12                     2893,12                     

2.1.199 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:Жилой 
дом, 15 по адресу г. Одинцово, микрорайон 6-6а 
(50:20:0030106) 

3 362,70                     3362,70                     

2.1.200 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя: ЖК 
Дом на Баковке по адресу Одинцово, д. Мамоново, 
ш. Можайское, вблизи д.136 

5 695,78 5695,78                                         

2.1.201 

Котельная №6: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКЖД 
по адресу г. Одинцово, мкр 6-6а, к.н.з.у. 
50:20:0030106:3620, застройщик ООО «СЗ 
«ЮАССТРОЙ» 

5 313,06       5313,06                                   
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2.1.202 

Котельная №7: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, микрорайон 7-7а, ЖК "Сердце 
Одинцово" (50:20:0030107:36) 

5 207,62 5207,62                                         

2.1.203 

Котельная №7: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, микрорайон 7-7а, ЖК "Сердце 
Одинцово" (50:20:0030107:38) 

8 390,06     8390,06                                     

2.1.204 

Котельная №7: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, микрорайон 7-7а, ЖК "Сердце 
Одинцово" (50:20:0030107:30) 

5 323,35         5323,35                                 

2.1.205 

Котельная №7 "Лесной Городок": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д.п. Лесной Городок (между ул. 
Молодежная и Грибовская) 

11 433,17   11433,17                                       

2.1.206 

Котельная №7 "Лесной Городок": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 100 мест  по адресу д.п. Лесной 
Городок, вблизи ул. Энергетиков д.2 

673,14     673,14                                     

2.1.207 

Котельная №7 "Лесной Городок": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:СОШ Пристройка на 950 мест к МБОУ 
«Немчиновский лицей» по адресу р.п. 
Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6, к.н.з.у. 
50:20:0020101:76 

10 357,39         10357,39                                 

2.1.208 

Котельная №8а: Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Одинцово, микрорайон 8 (50:20:0030211) 

8 137,72                     8137,72                     

2.1.209 

Котельная №9 "Лесной Городок": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д.п. Лесной Городок, ул. Лесная, 6 
(50:20:0071307:357) 

828,48   828,48                                       

2.1.210 

Котельная №9, АО «Одинцовская теплосеть»: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ 350 мест  по 
адресу г. Одинцово, ЖК Одинцовский парк" 
(50:20:0020321:3348)  

4 815,52   4815,52                                       

2.1.211 

Котельная АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу п. Заречье 
(50:20:0020202:10186) 

5 740,33         5740,33                                 

2.1.212 

Котельная АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 750 мест  по адресу п. Заречье 
(50:20:0020202:10186) 

1 909,46         1909,46                                 

2.1.213 

Котельная АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Спортивные залы по 
адресу п. Заречье (50:20:0020202:601) 

2 716,33       2716,33                                   

2.1.214 

Котельная АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД Резиденции 
«Сколково» по адресу р.п. Заречье, ул. Заречная, 
корпус 5.1, к.н.з.у. 50:20:0020202:7859, застройщик 
АО «Заречье» им. С.А. Кушнарева 

1 553,39   1553,39                                       
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2.1.215 

Котельная Нахабинское шоссе, 2: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Звенигород, микрорайон Пронина, 
застройщик ООО "ПИФ", ООО "Паритет" 

1 909,46   1909,46                                       

2.1.216 

Котельная Нахабинское шоссе, 2: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя: блокированный 4-х квартирный 
жилой дом по адресу г. Звенигород, ул. 
Первомайская, уч.21Б, к.н.з.у. 50:49:0010102:241, 
застройщик ООО "ВЕРИТАС" 

8 679,37     8679,37                                     

2.1.217 

Котельная Назарьево (Промзона): Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу пос. Назарьево 
(50:20:0041514:1901;50:20:0000000:773) 

6 712,05             6712,05                             

2.1.218 

Котельная мкр. Немчиновка»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:СОШ на 550 мест по адресу с. 
Немчиновка, ул. Московская, 5, к.н.з.у. 
50:20:0010208:732 

11 977,54     11977,54                                     

2.1.219 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу Район Кунцево, ЖК 
"Мякинино парк", корп.1+корп.2 

30 982,05 30982,05                                         

2.1.220 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу Район Кунцево, ЖК 
"Мякинино парк", корп.3 

9 672,06   9672,06                                       

2.1.221 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ  по адресу Район 
Кунцево, ЖК "Мякинино парк" 

1 446,56 1446,56                                         

2.1.222 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение  по адресу Район Кунцево, ЖК 
"Мякинино парк" 

6 307,01 6307,01                                         

2.1.223 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Торгово-офисный 
комплекс корп.4 по адресу Район Кунцево, ЖК 
"Мякинино парк" 

14 120,61     14120,61                                     

2.1.224 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Торгово-офисный 
комплекс корп.5 по адресу Район Кунцево, ЖК 
"Мякинино парк" 

2 553,44     2553,44                                     

2.1.225 

Котельная ООО "Град-Инвест" д. Мякинино: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Торгово-офисный 
комплекс корп.6 по адресу Район Кунцево, ЖК 
"Мякинино парк" 

2 286,63     2286,63                                     

2.1.226 

Котельная ООО «КТТ-Дубки»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. ВНИИССОК (50:20:0070227:710) 

13 944,86       13944,86                                   

2.1.227 

Котельная ООО «КТТ-Дубки»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу п. ВНИИССОК  

3 413,89                             3413,89             
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2.1.228 

Котельная ООО «КТТ-Дубки»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 80 мест  по адресу п. 
ВНИИССОК (50:20:0070227:710) 

1 504,42   1504,42                                       

2.1.229 

Котельная ООО «МНЗ»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД по адресу г. Одинцово, ул. 
Маковского, вл. 28, к.н.з.у. 50:20:0030213:441 (I и II  
очередь), застройщик АО «СЗ «Вектор 
Недвижимости» 

21 448,90     21448,90                                     

2.1.230 1 614,09     1614,09                                     

2.1.231 

Котельная ООО «МНЗ»: Строительство тепловых 
сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД по адресу г. Одинцово, ул. 
Маковского, вл. 28, к.н.з.у. 50:20:0030213:441 (III и 
IV очередь), застройщик АО «СЗ «Вектор 
Недвижимости» 

2 488,40       2488,40                                   

2.1.232 
Котельная ООО «МНЗ»: Строительство участков 
тепловых сетей для теплоснабжения 
существующих жилых домов по ул Восточная 6а;6б 

25 000,00 25000                                         

2.1.233 

Котельная пр. Ветеранов,6: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Звенигород, ул. Дзержинского. 
Застройщик ООО «РТР-Сервис» 

10 762,42   10762,42                                       

2.1.234 

Котельная пр. Ветеранов,6: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 45 мест  по адресу г. Звенигород, 
ул. Дзержинского, пер. Чайковского, 
проектируемый проезд 

690,59   690,59                                       

2.1.235 

Котельная филиала Усово ФГУП «Комплекс»: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Амбулатория на 50 
посещений в смену по адресу п. Усово-Тупик 
(50:20:0010411:12017) 

8 679,37   8679,37                                       

2.1.236 

Котельная филиала Усово ФГУП «Комплекс»: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ 50 мест  по 
адресу п. Усово-Тупик (50:20:0010411:12017) 

1 427,20     1427,20                                     

2.1.237 

Котельная филиала Усово ФГУП «Комплекс»: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 100 мест  по адресу пос. Усово-
Тупик (50:20:0010411:12017) 

1 272,97                           1272,97               

2.1.238 

Новая котельная "Бутынь": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. 
Сивково) 

16 041,47   16041,47                                       

2.1.239 

Новая котельная "Бутынь": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 80 посещений в смену 
по адресу Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. 
Сивково) 

1 703,44       1703,44                                   

2.1.240 

Новая котельная "Бутынь": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 390 мест  по адресу Территория 
в/г «Бутынь» (вблизи д. Сивково) 

2 314,50       2314,50                                   

2.1.241 

Новая котельная "Бутынь": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
750 мест  по адресу Территория в/г «Бутынь» 
(вблизи д. Сивково) 

7 927,16       7927,16                                   
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2.1.242 

Новая котельная "Бутынь": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ФОК с спортивным залом и бассейном 
по адресу Территория в/г «Бутынь» (вблизи д. 
Сивково) 

1 909,46       1909,46                                   

2.1.243 

Новая котельная "Юдино": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 100 мест  по адресу с. Юдино 
(50:20:0070227:13791) 

3 934,65                             3934,65             

2.1.244 

Новая котельная "Юдино": Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
675 мест  по адресу с. Юдино (50:20:0070227:13791) 

6 364,87                             6364,87             

2.1.245 

Новая котельная «Фуньково»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Функово 

6 590,88                             6590,88             

2.1.246 

Новая котельная «Фуньково»: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Дошкольная образовательная 
организация на 220 мест  по адресу д. Фуньково 

2 198,77                             2198,77             

2.1.247 

Новая котельная №104 г. Кубинка: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Детский сад на 330 мест по адресу г. 
Кубинка, к.н.з.у. 50:20:0070906:3361 

17 937,37   17937,37                                       

2.1.248 

Новая котельная №2 д. Малые Вяземы: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу д. Малые Вяземы, ЖК 
"высокие Жаворонки" (50:20:0041411:185)  

25 681,86                   25681,86                       

2.1.249 

Новая котельная №3 г. Голицыно, мкр. Северный : 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Малоэтажная жилая 
застройка (4 этажа) по адресу г. Голицыно, мкр. 
Северный (50:20:0060231) 

6 480,60         6480,60                                 

2.1.250 

Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Зайцево ЖК "Зайцево" 
(50:20:0070303:1942) 

14 980,19         14980,19                                 

2.1.251 

Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 200 посещений в 
смену по адресу д. Зайцево (50:20:0070312:3941; 
50:20:0070303:1942) 

6 712,05         6712,05                                 

2.1.252 

Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 250 мест  по адресу д. Зайцево, 
ООО "СитиСтройПроект" (50:20:0070303:1942) 

1 909,46         1909,46                                 

2.1.253 

Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 220 мест  по адресу д. Зайцево, 
ООО "Стройинвест" (50:20:0070312:3941) 

1 678,01         1678,01                                 

2.1.254 

Новая котельная №4 д. Зайцево: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
1000 мест  по адресу д. Зайцево 
(50:20:0070303:1942)  

7 811,44         7811,44                                 

2.1.255 

Новая котельная №5 д. Крюково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Крюково (50:20:0070227:10186) ЖК 
Эльйон 

9 026,55         9026,55                                 
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2.1.256 

Новая котельная №5 д. Крюково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 20 посещений в смену 
по адресу д. Крюково (50:20:0070227:10186) 

1 381,16         1381,16                                 

2.1.257 

Новая котельная №5 д. Крюково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 45 мест  по адресу д. Крюково, 
ЗАО "Монолит" (50:20:0070227:10186) 

3 821,22         3821,22                                 

2.1.258 

Новая котельная №6  с. Перхушково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Малоэтажная жилая 
застройка  по адресу  с. Перхушково 
(50:20:0041205:195) 

6 894,29                   6894,29                       

2.1.259 

Новая котельная №6  с. Перхушково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Малоэтажная жилая 
застройка  по адресу  с. Перхушково 
(50:20:0041205:194) 

48 186,58                             48186,58             

2.1.260 

Новая котельная №6  с. Перхушково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Поликлиника на 260 
посещений в смену по адресу  с. Перхушково 
(50:20:0041205:195; 50:20:0041205:194) 

12 498,30                   12498,30                       

2.1.261 

Новая котельная №6  с. Перхушково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ 360 мест  по 
адресу с. Перхушково, ООО "Перхушково 
Девелопмент" (50:20:0041205:56) 

4 744,72                   4744,72                       

2.1.262 

Новая котельная №6  с. Перхушково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ 360 мест  по 
адресу с. Перхушково, ООО "Пересвет-Реал 
Эстейт" (50:20:0000000:307386) 

7 811,44                             7811,44             

2.1.263 

Новая котельная №6  с. Перхушково: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 1110 мест  по адресу с. Перхушково 
(50:20:0041205:195; 50:20:0041205:194) 

6 654,19                   6654,19                       

2.1.264 
Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.20 
(50:20:0040306:285) 

23 942,40 23942,40                                         

2.1.265 4 976,17 4976,17                                         

2.1.266 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.22 
(50:20:0040306:285) 

1 504,42 1504,42                                         

2.1.267 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.17 
(50:20:0040306:285) 

1 620,15   1620,15                                       

2.1.268 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.19 
(50:20:0040306:285) 

1 735,87   1735,87                                       

2.1.269 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.23 
(50:20:0040306:285) 

3 182,44       3182,44                                   
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2.1.270 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.18 
(50:20:0040306:285) 

1 504,42       1504,42                                   

2.1.271 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.36 
(50:20:0040306:255) 

36 221,92       36221,92                                   

2.1.272 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.35 
(50:20:0040306:255) 

3 356,02       3356,02                                   

2.1.273 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.34 
(50:20:0040306:255) 

10 588,84       10588,84                                   

2.1.274 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 515 посещений в 
смену по адресу с. Лайково (50:20:0040306:287)  

3 631,71         3631,71                                 

2.1.275 

Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 360 мест  по адресу с. Лайково, 
квартал Лайково мелодии (50:20:0040306:287) 

11 861,81   11861,81                                       

2.1.276 
Новая котельная №7 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково мелодии, д.21 
(50:20:0040306:285) 

12 845,50   12845,50                                       

2.1.277 3 413,89   3413,89                                       

2.1.278 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.68 
(50:20:0040306:348) 

1 909,46     1909,46                                     

2.1.279 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.70 
(50:20:0040306:348) 

1 793,74       1793,74                                   

2.1.280 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.69 
(50:20:0040306:348) 

2 603,81       2603,81                                   

2.1.281 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.63 
(50:20:0040306:350) 

2 950,99       2950,99                                   

2.1.282 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.64 
(50:20:0040306:350) 

2 545,95       2545,95                                   

2.1.283 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.62 
(50:20:0040306:349) 

23 145,00       23145,00                                   
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2.1.284 
Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 360 мест  по адресу с. Лайково, 
квартал Лайково парк (50:20:0040306:349) 

25 517,36   25517,36                                       

2.1.285 12 382,57   12382,57                                       

2.1.286 

Новая котельная №8 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу с. Лайково, квартал Лайково парк, д.74 
(50:20:0040306:348) 

3 876,79   3876,79                                       

2.1.287 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 

16 027,91                       16027,91                   

2.1.288 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ДОУ 200 мест  по адресу г. Кубинка, 
территория инвестиционной застройки 
(50:20:0070818:3243) 

1 735,87                       1735,87                   

2.1.289 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
1000 мест  по адресу г. Кубинка, территория 
инвестиционной застройки (50:20:0070818:3243) 

16 953,71                       16953,71                   

2.1.290 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:ФОК с спортивным залом и бассейном 
по адресу г. Кубинка, территория инвестиционной 
застройки (50:20:0070818:3243) 

3 240,30                       3240,30                   

2.1.291 

Новая котельная №9 с. Лайково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:Культурно-досуговый центр  по адресу 
г. Кубинка, территория инвестиционной застройки 
(50:20:0070818:3243) 

2 372,36                       2372,36                   

2.1.292 

Новая котельная д.Семенково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД по адресу д. Семенково, ГП-8, 
уч. 1 (корпус 1/А), к.н.з.у. 50:20:0041133:1813, 
застройщик ООО «Лесная школа» 

21 177,67   21177,67                                       

2.1.293 

Новая котельная д.Семенково: Строительство 
тепловых сетей для подключения перспективного 
потребителя:МКЖД по адресу с/п. Назарьевское, 
вблизи д. Семенково, уч. 24, 25, к.н.з.у. 
50:20:0041133:500, 50:20:0041133:501, 
50:20:0000000:30099 застройщик ООО «Цитадель» 

26 269,57     26269,57                                     

2.1.294 

Новая котельная ЖК "Немчиновка-Резиденц": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД ЖК 
Немчиновка-Резиденция по адресу с. Немчиновка, 
уч. 23, уч. 22, уч.21, уч.19, уч. 12, уч.13, уч. 14, 
уч.18, д.2, д. 3, д.4, к.н.з.у.50:20:0010206:98, 
50:20:0010206:227, 50:20:0010206:145, 
50:20:0010206:232,50:20:0010206:102, застройщик 
ООО «Стрелец» 

11 977,54 11977,54                                         

2.1.295 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между ул. 
Московской, ул. Некрасова корп.5, застройщик 
ООО «Сити Эстейт» 

1 562,29   1562,29                                       
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2.1.296 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между ул. 
Московской, ул. Некрасова корп.6, застройщик 
ООО «Сити Эстейт» 

1 504,42   1504,42                                       

2.1.297 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между ул. 
Московской, ул. Некрасова корп.7, застройщик 
ООО «Сити Эстейт» 

12 208,99   12208,99                                       

2.1.298 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между ул. 
Московской, ул. Некрасова корп.8, застройщик 
ООО «Сити Эстейт» 

1 909,46                             1909,46             

2.1.299 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между ул. 
Московской, ул. Некрасова корп.9, застройщик 
ООО «Сити Эстейт» 

1 793,74                             1793,74             

2.1.300 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между ул. 
Московской, ул. Некрасова корп.10, застройщик 
ООО «Сити Эстейт» 

1 330,84                             1330,84             

2.1.301 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу г. Звенигород, между ул. 
Московской, ул. Некрасова корп.11, застройщик 
ООО «Сити Эстейт» 

4 223,96                             4223,96             

2.1.302 

Новая котельная ЖК "Центральный": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД ЖК 
Центральный по адресу г. Звенигород, 
ул.Почтовая,д. 36, корп.1, корп.2, корп.3, корп.4, 
к.н.з.у. 50:49:0010106:49, застройщик ООО «СИТИ 
ЭСТЕЙТ» 

5 149,76   5149,76                                       

2.1.303 

Новая котельная Изумрудная долина: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД ЖК Валь 
д`Эмероль по адресу с/п. Жаворонковское, д. 
Солманово, д. 66 - д. 85 (19 строений), к.н.з.у. 
50:20:0070312:2865, застройщик ЗАО «Ипотечная 
компания М-6» 

8 737,24 8737,24                                         

2.1.304 

Новая котельная Изумрудная долина: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД ЖК Изумрудная 
долина по адресу с/п. Жаворонковское, д. 
Солманово, д. 1 – 26 (26 стр.) и д.46 - 72 (27 стр.), 
к.н.з.у. 50:20:0070312:2865, застройщик ЗАО 
«Ипотечная компания М-6» 

36 599,32 36599,32                                         

2.1.305 

Новая котельная КД "Точка отсчета": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу с/п. 
Барвихинское, д. Жуковка, Д/О «Жуковка-1», дом 
53, к.н.з.у. 50:20:0010511:241, застройщик ООО «СЗ 
«СТМ Девелопмент» 

3 356,02     3356,02                                     
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2.1.306 

Новая котельная КД "Грибовский лес": 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКЖД по адресу г/п. 
Лесной Городок, д. Бородки, ул. Парковая, уч.1, 
к.н.з.у. 50:20:0070229:837, застройщик ООО 
«Симон Джессо» 

4 918,31     4918,31                                     

2.1.307 

Новая котельная ЖК Высокие Жаворонки: 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:МКД ЖК Высокие 
Жаворонки по адресу д. Малые Вяземы, д. 4 - 4-й 
пусковой комплекс, к.н.з.у. 50:20:0041411:4750, 
50:20:0041411:187, 50:20:0041411:4740, 
50:20:0041411:4765, 50:20:0041411:4739, 
50:20:0041411:4759, застройщик ГК «Гранель» 

11 167,46 11167,46                                         

2.1.308 

Новая котельная БМК 10,5 МВт  с. Ершово: 
Строительство тепловых сетей отопления для 
подключения БМК 10,5МВт с.Ершово к 
существующей тепловой сети с. Ершово (от 
котельной до уз. 156) 

8 425,00   8425                                       

2.1.309 

Новая котельная БМК 10,5 МВт  с. Ершово: 
Строительство сетей ГВС для подключения БМК 
10,5МВт с.Ершово к существующей тепловой сети 
с. Ершово (от котельной до уз. 485) 

6 955,80   6955,8                                       

2.1.310 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
корп.1, 2+сад и школа 

24 358,05 24358,05                                         

2.1.311 2 256,64 2256,64                                         

2.1.312 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
корп.3 

6 075,56   6075,56                                       

2.1.313 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
корп.4, 5, 6 

13 767,59     13767,59                                     

2.1.314 5 362,23     5362,23                                     

2.1.315 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Многоквартирная жилая застройка по 
адресу д. Раздоры (Мякинино), квартал "Спутник" 
(50:20:0010112:4963) 

8 384,11     8384,11                                     

2.1.316 12 341,63     12341,63                                     

2.1.317 

РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу п. Заречье 
(50:20:0020202:724) 

2 893,12       2893,12                                   

2.1.318 

РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу п. Заречье 
(50:20:0020202:2463) 

4 089,00       4089,00                                   

2.1.319 
РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу р.п. Новоивановское, 
ЖК Инновация (50:20:0020109:2381) 

113 391,16 113391,16                                         

2.1.320 5 091,90 5091,90                                         
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2.1.321 

РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу р.п. Новоивановское, 
ЖК Инновация (50:20:0020109:5066) 

4 571,14 4571,14                                         

2.1.322 
РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу Новоивановское, вблизи 
д.Марфино, корп.4.1, ЖК Западные ворота столицы 

27 522,13   27522,13                                       

2.1.323 4 166,10   4166,10                                       

2.1.324 

РТС "Кунцево" (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Многоквартирная 
жилая застройка по адресу Новоивановское, вблизи 
д.Марфино, корп.4.2, ЖК Западные ворота столицы 

1 678,01   1678,01                                       

2.1.325 
ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Поликлиника на 282 посещений в 
смену по адресу д. Раздоры (Мякинино), квартал 
"Спутник" (50:20:0010112:4963) 

8 384,11     8384,11                                     

2.1.326 6 017,70     6017,70                                     

2.1.327 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:ДОУ 
450 мест  по адресу д. Раздоры (Мякинино), квартал 
"Спутник" корп.3 (50:20:0010112:4963) 

2 372,36     2372,36                                     

2.1.328 

ТЭЦ-25 (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:ДОУ 185 мест  по 
адресу п. Заречье (50:20:0020202:2463) 

2 372,36       2372,36                                   

2.1.329 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Общеобразовательное учреждение на 
830 мест  по адресу д. Раздоры (Мякинино), квартал 
"Спутник" 

1 909,46     1909,46                                     

2.1.330 

ТЭЦ-25 (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 654 мест  по адресу п. Заречье 
(50:20:0020202:2463) 

6 307,01       6307,01                                   

2.1.331 

ТЭЦ-25 (сети ООО "ТСК Мосэнерго"): 
Строительство тепловых сетей для подключения 
перспективного потребителя:Общеобразовательное 
учреждение на 300 мест  по адресу р.п. 
Новоивановское вблизи д.Марфино 
(50:20:0020109:5066) 

6 683,94       6683,94                                   

2.1.332 2 488,09       2488,09                                   

2.1.333 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Коммерческо-деловой комплекс 
«Rublevo Business Park» (административно-офисное 
здание+торговля) по адресу д. Раздоры (Мякинино), 
квартал "Спутник" 
(50:20:0010112:1560;50:20:0010112:1771) 

47 745,31 47745,31                                         

2.1.334 2 314,50 2314,50                                         
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2.1.335 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного 
потребителя:Досуговый центр по адресу д. Раздоры 
(Мякинино), квартал "Спутник"  

2 314,50     2314,50                                     

2.1.336 

ТЭЦ-25 (сети ПАО "МОЭК" - АО "Одинцовская 
теплосеть"): Строительство тепловых сетей для 
подключения перспективного потребителя:МКД 
ЖК Заречье Парк (Самолет) по адресу р/п Заречье, 
ул. Заречная, - 5МКД +ДОО+СОШ, к.н.з.у. 
50:20:0020202:10573, застройщик ООО «СЗ 
«САМОЛЕТ ЗАРЕЧЬЕ» 

3 145,39     3145,39                                     

2.1.337 

 Новая БМК МВКУ-0,5Г мощностью 0,5МВт. 
Строительство тепловых сетей (отопление и ГВС) 
для подключения  Звенигородского историко-
архитектурного музея (г. Звенигород, 
ул.Московская, 31/2)  

7 522,12   7522,12                                       

2.2 Реконструкция и капитальный ремонт 
тепловых сетей 2971028,57 410815,50 218044,01 728773,96 1381241,90 80631,60 151521,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1 

Перекладка головного участка магистральной 
тепловой сети (в надземном исполнении) котельной 
№ 3, г. Голицыно 2Ду 250 мм на 2Ду 300 мм 
протяженностью 280 п.м в 2-х тр. исполнении 

9 362,70 617,3 8745,4                                       

2.2.2 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ТК-4 - ТК-9 - ТК-10 - Молодежная 
д.16 

4 718,10 4718,1                                         

2.2.3 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ТК-4 - ТК-9 - ТК-10 - Молодежная д.16 4 168,10 4168,1                                         

2.2.4 Капитальный ремонт тепловой сети Микрорайон № 
1, ТК-4  - ТК-10, г. Одинцово  (в т.ч. ПИР) 19 875,00     5962,5 13912,5                                   

2.2.5 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ул. Молодежная д.2 - ул. Садовая 
д.10 

1 769,80 1769,8                                         

2.2.6 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ул. Молодежная д.2 - ул. Садовая д.10 1 899,20 1899,2                                         

2.2.7 Капитальный ремонт теплотрассы котельной №1 
ул. Молодежная д.2 - д.4 1 735,80 1735,8                                         

2.2.8 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ул. Молодежная д.2 - д.4 1 859,50 1859,5                                         

2.2.9 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ул. Молодежная д.8 - д.10 543,40 543,4                                         

2.2.10 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ул. Молодежная д.8 - д.10 1 543,40 1543,4                                         

2.2.11 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ТК-18 - наркологический стационар 
Можайское шоссе д.55 

1 739,10 1739,1                                         

2.2.12 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ТК-18 - наркологический стационар Можайское 
шоссе д.55 

1 739,10 1739,1                                         

2.2.13 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ТК-18 - наркологический стационар 1 602,00 1602,00                                         

2.2.14 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ТК-18 - наркологический стационар 1 523,80 1523,8                                         

2.2.15 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ЦТП-7 - ул. Неделина д. 9 1 828,40 1828,4                                         

2.2.16 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ЦТП-7 - ул. Неделина д. 9 1 600,50 1600,5                                         



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

427 

№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2.2.17 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ЦТП-7а - ТК-19 - ТК-19а 2 059,20 2059,2                                         

2.2.18 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ЦТП-7а - ТК-19 - ТК-19а 1 492,60 1492,6                                         

2.2.19 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ТК-19а - ТК-20 1 428,90 1428,9                                         

2.2.20 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ТК-19а - ТК-20 1 378,90 1378,9                                         

2.2.21 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 т.вр 1 - ул. Неделина д.5 1 154,70 1154,7                                         

2.2.22 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 т.вр 1 - ул. Неделина д.5 1 777,20 1777,2                                         

2.2.23 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ТК-20 - ТК-20а - 
Психоневрологический диспнсер 

1 510,50 1510,5                                         

2.2.24 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ТК-20 - ТК-20а - Психоневрологический 
диспнсер 

1 510,50 1510,5                                         

2.2.25 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ТК-19а - Станция переливания крови 1 991,00 1991,0                                         

2.2.26 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ТК-19а - Станция переливания крови 1 991,00 1991,0                                         

2.2.27 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 ул. М. Жукова д.10 - д. 4 1 084,30 1084,3                                         

2.2.28 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 ул. М. Жукова д.10 - д. 4 1 084,30 1084,3                                         

2.2.29 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «Сосны» ТК-20 - д. 5А 1 605,70 1605,7                                         

2.2.30 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«Сосны» ТК-20 - д. 5А 1 339,60 1339,6                                         

2.2.31 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №3 ул. М. Бирюзова д.8 - ул. М. 
Бирюзова д.10 

1 407,50 1407,5                                         

2.2.32 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№3 ул. М. Бирюзова д.8 - ул. М. Бирюзова д.10 1 407,50 1407,5                                         

2.2.33 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №3  ул. Северная д. 46 - д. 48 1 452,80 1452,8                                         

2.2.34 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№3 ул. Северная д. 46 - д. 48 1 372,70 1372,7                                         

2.2.35 Капитальный ремонт теплотрассы 
отоплениякотельной №3 ЦТП-4 - ул. Северная д. 54 1 943,60 1943,6                                         

2.2.36 Капитальный ремонт теплотрассы котельной №3 
ЦТП-4 - ул. Северная д. 54 1 943,60 1943,6                                         

2.2.37 
Капитальный ремонт тепловой сети и ГВС 
Микрорайон № 3, ЦТП № 5/6,  ул. Жукова д.47 и 
ул. Жукова д.37; г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 

21 139,00         6342 14797                               

2.2.38 
Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон 
№ 3,  ул. Жукова д.47  - ТК-10, г. Одинцово (в т.ч. 
ПИР) 

5 623,00         1687 3936                               

2.2.39 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №4 ТК-17 - ул.Чикина д. 2 1 840,10 1 840,10                                         

2.2.40 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№4 ТК-17 - ул.Чикина д. 2 1 575,30 1 575,30                                         
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2.2.41 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №4 ул. Можайское шоссе д.117 - 
ул.Чикина д. 9 

1 273,90 1 273,90                                         

2.2.42 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№4 ул. Можайское шоссе д.117 - ул.Чикина д. 9 1 273,90 1 273,90                                         

2.2.43 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №4 ЦТП-13 - д/с 84 1 407,80 1 407,80                                         

2.2.44 Капитальный ремонт теплотрассы котельной №4 
ЦТП-13 - д/с 84 1 354,80 1 354,80                                         

2.2.45 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №4 ТК-19 - ул. Можайское шоссе д.143 1 734,60 1 734,60                                         

2.2.46 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№4 ТК-19 - ул. Можайское шоссе д.143 1 566,20 1 566,20                                         

2.2.47 
Перекладка магистральной тепловой сети 
котельной №4 от т.вр.5-10 до ТК-6 с увеличением 
диаметра с 273 мм 

2 605,50 2 605,50                                         

2.2.48 
Капитальный ремонт магистральной теплотрассы 
(перемычка) котельной №4 т.вр.В - ТК-10а (ул. 
Можайское шоссе д. 62) 

3 500,00 3 500,00                                         

2.2.49 
Реконструкция головного участка магистральной 
тепловой сети с увеличением диаметра до 2D 800 
мм, Проектирование и СМР. ул. Говорова, д.22 

12 799,89 12 799,89                                       

2.2.50 Реконструкция   тепловой сети, микрорайон № 4, 
ТК-4  - ТК-7, г. Одинцово 25 621,64     25621,64                                     

2.2.51 Реконструкция  тепловой сети, микрорайон № 
4,ТК-3  - ТК-4, г. Одинцово 28 498,38     28498,38                                     

2.2.52 
Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон 
№ 4, К-4  - ТК-6,  
г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 

11 178,00         3353,00 7825,00                               

2.2.53 
Капитальный ремонт магистральной тепловой сети 
бесканально в ППУ изоляцииМикрорайон № 4, 
ЦТП № 9 - ЦТП № 4 г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 

3 110,00         933,00 2177,00                               

2.2.54 
Реконструкция  тепловой сети отопления канал в 
ППУ изоляции Микрорайон № 4,  ул. Ново-
Спортивная, Красногорское шоссе; г. Одинцово 

49 115,71     49115,71                                     

2.2.55 
Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон 
№ 4,  ул. Ново-Спортивная, Красногорское шоссе; 
г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 

2 548,00         764,40 1783,60                               

2.2.56 
Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон 
№ 5, ЦТП-13 -ТК-10 (б-р М. Крылова) г. Одинцово 
(в т.ч. ПИР) 

8 328,00         2498,00 5830,00                               

2.2.57 
Капитальный ремонт тепловой сети  Микрорайон 
№ 5, ТК-10 -ТК-11 (Можайское шоссе) г. Одинцово 
(в т.ч. ПИР) 

3 690,00         1107,00 2583,00                               

2.2.58 
Капитальный ремонт транзитной теплотрассы 
отопления котельной №6 ул. Можайское шоссе 
д.104 

1 990,80 1 990,80                                         

2.2.59 Капитальный ремонт транзитной теплотрассы гвс 
котельной №6 ул. Можайское шоссе д.104 1 848,20 1 848,20                                         

2.2.60 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №6  ул. Можайское шоссе д.104 - ТК-7 1 283,10 1 283,10                                         

2.2.61 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№6 ул. Можайское шоссе д.104 - ТК-7 1 242,30 1 242,30                                         

2.2.62 Реконструкция тепловых сетей отопления и гвс к 
зданию ДОУ Можайское шоссе, 96а  1 733,85 1 733,85                                       
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2.2.63 
Перекладка магистральной тепловой сети 
котельной №7 от ТК-10 до ЦТП-4 с увеличением 
диаметра с 325 мм 

26 739,00 26 739,00                                         

2.2.64 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №7 ТК-20 - ул. Можайское шоссе д.38 1 169,90 1 169,90                                         

2.2.65 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№7 ТК-20 - ул. Можайское шоссе д.38 1 169,90 1 169,90                                         

2.2.66 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №7 ТК-21 - ТК-20 1 330,60 1 330,60                                         

2.2.67 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№7 ТК-21 - ТК-20 1 254,80 1 254,80                                         

2.2.68 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №7  ул. Вокзальная д.33 - ТК-16 1 308,30 1 308,30                                         

2.2.69 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№7  ул. Вокзальная д.33 - ТК-16 1 268,90 1 268,90                                         

2.2.70 Капитальный ремонт транзитной теплотрассы 
отопления котельной №7 ул. Вокзальная д.33 1 486,70 1 486,70                                         

2.2.71 Капитальный ремонт транзитной теплотрассы гвс 
котельной №7 ул. Вокзальная д.33 1 424,60 1 424,60                                         

2.2.72 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №7 ЦТП-4 - ул. Можайское шоссе д.64 1 245,60 1 245,60                                         

2.2.73 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№7 ЦТП-4 - ул. Можайское шоссе д.64 1 066,30 1 066,30                                         

2.2.74 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №7 ЦТП-4 - ул. Можайское шоссе д.64 1 897,70 1 897,70                                         

2.2.75 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№7 ЦТП-4 - ул. Можайское шоссе д.64 1 897,70 1 897,70                                         

2.2.76 Капитальный ремонт тепловой сети  мкр. № 7, т.вр. 
3 - ТК-4а; г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 6901,00       2070,30 4830,70 

                              
  

2.2.77 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №8 ул. Сосновая д.22 - ТК-25 - д.24 1 484,70 1 484,70                                         

2.2.78 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№8 ул. Сосновая д.22 - ТК-25 - д.24 1 399,00 1 399,00                                         

2.2.79 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №8 ул. Сосновая д.22 - ул. Сосновая д.20 1 484,70 1 484,70                                         

2.2.80 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№8 ул. Сосновая д.22 - ул. Сосновая д.20 1 399,00 1 399,00                                         

2.2.81 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №8 ул. Солнечная д. 9 - ул. Солнечная д. 
11 

1 707,70 1 707,70                                         

2.2.82 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№8 ул. Солнечная д. 9 - ул. Солнечная д. 11 1 849,30 1 849,30                                         

2.2.83 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №8 ул. Солнечная д. 7 - ТК-53 1 484,70 1 484,70                                         

2.2.84 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№8 ул. Солнечная д. 7 - ТК-53 1 566,20 1 566,20                                         

2.2.85 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №8 ТК-39 - ул. Комсомольская д.4 1 778,50 1 778,50                                         

2.2.86 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№8 ТК-39 - ул. Комсомольская д.4 1 849,30 1 849,30                                         

2.2.87 Капитальный ремонт тепловой сети  мкр. № 8, 
Союзная 32 а - ЦТП № 3, г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 1 749,00       525 1224                                 

2.2.88 Реконструкция тепловой сети  микр. № 8, ТК-4 - 
ЦТП № 4, г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 1 296,00       389 907                                 
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2.2.89 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной п. д/о «Озера» ТК-1 - д.1  1 249,40 1 249,40                                         

2.2.90 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной п. 
д/о «Озера» ТК-1 - д.1  1 249,40 1 249,40                                         

2.2.91 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №9, пос. Лесной городок от ТК-6  до ул. 
Лесная д.10 

1 973,40 1 973,40                                         

2.2.92 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№9, пос. Лесной городок от ТК-6  до ул. Лесная 
д.10 

1 920,00 1 920,00                                         

2.2.93 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №9, пос. Лесной городок от ТК-6  до ул. 
Лесная д.10 

1 101,90 1 101,90                                         

2.2.94 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№9, пос. Лесной городок от ТК-6  до ул. Лесная 
д.10 

1 787,60 1 787,60                                         

2.2.95 
Капитальный ремонт  участка тепловой сети 
отопления котельной №9, пос. Лесной городок от 
ТК-8 до ул. Лесная д. 2а  

1 211,70 1 211,70                                         

2.2.96 
Капитальный ремонт  участка тепловой сети гвс 
котельной №9, пос. Лесной городок от ТК-8 до ул. 
Лесная д. 2а  

1 415,50 1 415,50                                         

2.2.97 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №10, пос. Лесной городок ул. Фасадная 
д. 8/3 - д. 8/5 

1 566,20 1 566,20                                         

2.2.98 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№10, пос. Лесной городок ул. Фасадная д. 8/3 - д. 
8/5 

1 566,20 1 566,20                                         

2.2.99 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №10, пос. Лесной городок ул. Фасадная 
д. 8/2 - д. 8/1 

1 566,20 1 566,20                                         

2.2.100 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№10, пос. Лесной городок ул. Фасадная д. 8/2 - д. 
8/1 

1 566,20 1 566,20                                         

2.2.101 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №10, пос. Лесной городок ТК-17 - ул. 
Энергетиков д.2 

1 622,40 1 622,40                                         

2.2.102 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№10, пос. Лесной городокТК-17 - ул. Энергетиков 
д.2 

1 622,40 1 622,40                                         

2.2.103 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №10, пос. Лесной городок ТК-17 -  ул. 
Фасадная д. 8/8 

1 486,70 1 486,70                                         

2.2.104 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№10, пос. Лесной городок ТК-17 -  ул. Фасадная д. 
8/8 

1 486,70 1 486,70                                         

2.2.105 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №10, пос. Лесной городок ТК-16 - ТК-17 1 285,50 1 285,50                                         

2.2.106 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №10, пос. Лесной городок ТК-8 - ТК-9 1 486,70 1 486,70                                         

2.2.107 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «р.п. Новоивановское» Мичурина 17 
(уз.7)  - ул. Агрохимиков д. 4 (т.17) 

3 166,90 3 166,90                                         

2.2.108 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«р.п. Новоивановское» Мичурина 17 (уз.7)  - ул. 
Агрохимиков д. 4 (т.17) 

2 754,70 2 754,70                                         

2.2.109 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «р.п. Новоивановское» Мичурина 17 
(уз.7)  - ул. Агрохимиков д. 4 (т.17) 

2 774,30 2 774,30                                         

2.2.110 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«р.п. Новоивановское» Мичурина 17 (уз.7)  - ул. 
Агрохимиков д. 4 (т.17) 

1 581,90 1 581,90                                         
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2.2.111 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «р.п. Новоивановское» ул. Мичурина д. 
1 - ул. Мичурина д. 3 

1 973,40 1 973,40                                         

2.2.112 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«р.п. Новоивановское» ул. Мичурина д. 1 - ул. 
Мичурина д. 3 

1 973,40 1 973,40                                         

2.2.113 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «р.п. Новоивановское» ЦТП-4 - ул. 
Агрохимиков д. 5 

1 873,20 1 873,20                                         

2.2.114 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«р.п. Новоивановское» ЦТП-4 - ул. Агрохимиков д. 
5 

1 873,20 1 873,20                                         

2.2.115 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «р.п. Новоивановское» ул. Агрохимиков 
д. 5 - ул. Агрохимиков д. 7 

1 019,10 1 019,10                                         

2.2.116 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«р.п. Новоивановское» ул. Агрохимиков д. 5 - ул. 
Агрохимиков д. 7 

1 019,10 1 019,10                                         

2.2.117 
Капитальный ремонт участка надземной 
магистральной теплотрассы котельной № 3, г. 
Голицыно от котельной № 3 в сторону ЦТП №7 

1 191,80 1 191,80                                         

2.2.118 Капитальный ремонт трубопровода ГВС котельной 
№ 3, г. Голицыно по территории д/с №62 до ввода 1 277,30 1 277,30                                         

2.2.119 
Капитальный ремонт трубопровода отопления 
котельной № 9, г. Голицыно от т.20 до д/с № 20 
Заводской пр-т  

3 531,80 3 531,80                                         

2.2.120 
Капитальный ремонт трубопровода гвс котельной 
№ 9, г. Голицыно от т.20 до д/с № 20 Заводской пр-
т  

3 531,80 3 531,80                                         

2.2.121 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №6 «Крюково» от котельной до д. 24 
дер. Крюково 

1 181,80 1 181,80                                         

2.2.122 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№6 «Крюково» от котельной до д. 24 дер. Крюково 1 149,60 1 149,60                                         

2.2.123 
Капитальный ремонт участка ГВС котельной №11 
"Лесной городок" от компенсатора (д.3 ВНИИСОК) 
до т.-Е 

1 734,60 1 734,60                                         

2.2.124 Капитальный ремонт теплотрассы ГВС котельной 
«ГОЛАЗ» ТК-2 - Петровское шоссе д. 5  1 773,50 1 773,50                                         

2.2.125 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «ГОЛАЗ» под Петровское шоссе  1 007,10 1 007,10                                         

2.2.126 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«ГОЛАЗ» под Петровское шоссе  1 798,10 1 798,10                                         

2.2.127 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «Каринское» ТК-3 - д.12 1 849,30 1 849,30                                         

2.2.128 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«Каринское» ТК-3 - д.12 1 598,50 1 598,50                                         

2.2.129 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «Каринское» ТК-3 - школа 1 571,00 1 571,00                                         

2.2.130 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«Каринское» ТК-3 - школа 1 496,80 1 496,80                                         

2.2.131 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной пос. Летний Отдых ТК-10 - д.11а 1 679,40 1 679,40                                         

2.2.132 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
пос. Летний Отдых ТК-10 - д.11а 1 593,80 1 593,80                                         

2.2.133 
Капитальный ремонт тепловой сети отопления и гвс 
от ТК-7 - ТК-5 - до ж.д. 9 Одинцовский г.о., пос. 
Летний Отдых ул. Зеленая, 3а (в т.ч. ПИР) 

12 475,00       3742,5 8732,5                                 
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2.2.134 Капитальный ремонт теплотрассы отопления и ГВС 
котельной «Саввинская Слобода» т.вр. 8 - д.25 130,50 130,50                                         

2.2.135 Капитальный ремонт теплотрассы отопления и ГВС 
т.вр. 8 - д.25 130,50 130,50                                         

2.2.136 Капитальный ремонт теплотрассы ГВС котельной 
«Саввинская Слобода» т.вр. 8 - д.68 203,90 203,90                                         

2.2.137 

Капитальный ремонт теплотрассы  ГВС котельной 
№1 п. Большие Вяземы от котельной до т. в не 
проходном канале 60 п.м., проходном канале 180 
п.м.  

6 080,40 6 080,40                                         

2.2.138 
Капитальный ремонт надземного (подающего) 
трубопровода ГВС котельной №1 п. Большие 

Вяземы вент.шахта №6 - в/ч 67978 
3 397,10 3 397,10                                         

2.2.139 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от 
д. 22 до д. 22\2 

363,50 363,50                                         

2.2.140 Капитальный ремонт теплотрассы гвс ул.Городок-
17 от д. 22 до д. 22\2 363,50 363,50                                         

2.2.141 

Капитальный ремонт    тепловой сети котельной 
№1 Большие Вяземы , расположенной по адресу: 
г.Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы ул. 
Городок 17 ТК-2 -ВШ №3.. (в т.ч. ПИР) 

61 013,00     18304 42709                                   

2.2.142 

Капитальный ремонт    тепловой сети отопления  
надземная прокладка  в ППУ ОЦ  изоляции и ГВС  
расположенной по адресу: г.Одинцовский г.о., р.п. 
Большие Вяземы ул. Городок 17 ТК-1 ж.д.21 (в т.ч. 
ПИР) 

37 768,00     11330,4 26437,6                                   

2.2.143 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от 
ТК до д.11 

1 249,40 1 249,40                                         

2.2.144 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от ТК до 
д.11 

1 249,40 1 249,40                                         

2.2.145 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №2 п. Большие Вяземыул.Городок-17 от 
ТК до д.18 

1 353,90 1 353,90                                         

2.2.146 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от ТК до 
д.18 

1 302,90 1 302,90                                         

2.2.147 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от 
д. 12 до д. 13 

1 486,70 1 486,70                                         

2.2.148 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от д. 12 до д. 
13 

1 424,60 1 424,60                                         

2.2.149 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от 
д. 13 до д. 14 

1 486,70 1 486,70                                         

2.2.150 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от д. 13 до д. 
14 

1 424,60 1 424,60                                         

2.2.151 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от 
д. 14 до д. 15 

1 486,70 1 486,70                                         

2.2.152 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 от д. 14 до д. 
15 

1 424,60 1 424,60                                         

2.2.153 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №2 п. Большие Вяземы ул.Городок-17 
вдоль д.3 

1 293,60 1 293,60                                         

2.2.154 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№2 ул.Городок-17 вдоль д.3 1 293,60 1 293,60                                         
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2.2.155 
Капитальный ремонт надземной теплотрассы 
отопления котельной №3 п. Большие Вяземы от 
котельной до НИИФП 

1 811,20 1 811,20                                         

2.2.156 
Капитальный ремонт надземной теплотрассы гвс 
котельной №3 п. Большие Вяземы от котельной до 
НИИФП 

1 811,20 1 811,20                                         

2.2.157 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №4 п. Большие Вяземы от ТК до д.10 
пос. Школьный 

1 775,50 1 775,50                                         

2.2.158 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№4 п. Большие Вяземы от ТК до д.10 пос. 
Школьный 

1 775,50 1 775,50                                         

2.2.159 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №4 п. Большие Вяземы от д. 2 до д.3 пос. 
Школьный 

1 302,20 1 302,20                                         

2.2.160 
Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№4 п. Большие Вяземы от д. 2 до д.3 пос. 
Школьный 

1 302,20 1 302,20                                         

2.2.161 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «ДО Ершово» ТК-4 - д.5А д. Ершово 
(PERT) 

1 815,70 1 815,70                                         

2.2.162 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«ДО Ершово» ТК-4 - д.5А д. Ершово (PERT) 1 815,70 1 815,70                                         

2.2.163 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «ДО Ершово» ТК-6 - ТК-7 - д.16 д. 
Ершово (PERT) 

2 477,50 2 477,50                                         

2.2.164 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«ДО Ершово» ТК-6 - ТК-7 - д.16 д. Ершово (PERT) 12 760,00 12 760,00                                         

2.2.165 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «ДО Ершово» ТК-6 - ТК-7 - д.16 д. 
Ершово (PERT) 

13 258,00 13 258,00                                         

2.2.166 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
«ДО Ершово» ТК-6 - ТК-7 - д.16 д. Ершово (PERT) 11 480,00 11 480,00                                         

2.2.167 
Капитальный ремонт магистральной теплотрассы 
котельной «Центральная», д. Чупряково  ТК-4 - 
ЦТП-3 

2 240,50 2 240,50                                         

2.2.168 
Замена участка трубопроводов отопления 
котельной «Центральная», д. Чупряково от ТК-7 до 
ТК-8 

1 005,00 1 005,00                                         

2.2.169 Замена участка трубопроводов гвс котельной 
«Центральная», д. Чупряково от ТК-7 до ТК-8 1 708,20 1 708,20                                         

2.2.170 
Замена участка трубопроводов отопления 
котельной «Центральная», д. Чупряково от ТК-8 до 
д. 1 

1 793,40 1 793,40                                         

2.2.171 Замена участка трубопроводов гвс котельной 
«Центральная», д. Чупряково от ТК-8 до д. 1 1 207,20 1 207,20                                         

2.2.172 
Замена участка трубопровода отопления , горячего 
водоснабжения котельной «Центральная», д. 
Чупряково от ТК-13 до д. 21 

1 344,70 1 344,70                                         

2.2.173 
Замена участка трубопровода отопления , горячего 
водоснабжения котельной «Центральная», д. 
Чупряково от ТК-13 до д. 21 

1 344,70 1 344,70                                         

2.2.174 Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной «Дубки», п. Дубки от Котельной до ТК-1 1 028,40 1 028,40                                         

2.2.175 Замена участка трубопровода отопления котельной 
«Дубки», п. Дубки от котельной до ТК-1 до ТК-5. 1 836,50 1 836,50                                         

2.2.176 Замена участка транзитного трубопровода 
отопления котельной «Кубинка-10» от д.4-д.5 1 101,90 1 101,90                                         

2.2.177 
Капитальный ремонт теплотрассы отопления 
котельной №1 г. Кубинка, Можайское шоссе от 
Котельной до ТК-1 

2 547,80 2 547,80                                         
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№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2.2.178 Капитальный ремонт теплотрассы гвс котельной 
№1 г. Кубинка, Можайское шоссе от ТК-1 до ТК-2 2 547,80 2 547,80                                         

2.2.179 
Реконструкция магистральной тепловой сети  
Одинцовский г.о., пос. санатория им. Герцена, ТК-
20 - ТК-52 

36 460,33     36460,33                                     

2.2.180 
Капитальный ремонт головного участка 
трубопроводов отопления и гвс котельной "ПМС-4" 
от ТК-3 до ТК-4 

2 533,50 2 533,50                                         

2.2.181 
Капитальный ремонт головного участка 
трубопроводов отопления и гвс котельной "ПМС-4" 
от котельной до ТК-3 

1 622,40 1 622,40                                         

2.2.182 
Реконструкция тепловых сетей  сетей и сетей  ГВС 
Одинцовский г.о.    п.Покровский городок  (в т.ч. 
ПИР)   

55 200,00         16560 38640                               

2.2.183 Капитальный ремонт тепловой сети  Одинцовский 
г.о., пос. Шарапово, ТК-5 -  ж.д. 23  (в т.ч. ПИР)  3 173,00         952 2221                               

2.2.184 Капитальный ремонт тепловой сети Одинцовский 
г.о. п. Кубинка-1 , в/г 5/1 (в т.ч. ПИР) 1200000,00     360000 840000                                   

2.2.185 
Капитальный ремонт ТС от котельной Нахабинское 
ш. до ЦТП-35 Московская обл, Одинцовский г.о., г. 
Звенигород, Нахабинское шоссе (в т.ч. ПИР) 

94 937,00     28481 66456                                   

2.2.186 Капитальный ремонт тепловых сетей Одинцовский 
г.о. п. Гарь-Покровское  (в т.ч. ПИР) 550 000,00     165000 385000                                   

2.2.187 
Реконструкция участка магистральных тепловых 
сетей котельной №4 (перемычка) т.вр.В - ТК-10а 
(ул. Можайское шоссе д. 62) 

35000,00 35000,00                                         

2.2.188 
Реконструкция участка магистральных тепловых 
сетей  котельной №4 от т.вр.5-10 до ТК-6 с 
увеличением диаметра с 273 мм до 325 мм 

26000,00 26000,00                                         

2.2.189 
Реконструкция участка магистральных тепловых 
сетей котельной №7 от ТК-10 до ЦТП-4 с 
увеличением диаметра с 325 мм до 426 мм 

26700,00 26700,00                                         

2.2.190 Реконструкция участков тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 93924,81   93924,81                                       

2.2.191 Реконструкция участков тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 2365,29   2365,29                                       

2.2.192 Реконструкция участков тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 34543,91   34543,91                                       

2.2.193 Реконструкция участков тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 1351,24   1351,24                                       

2.2.194 Реконструкция участков тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 3617,73   3617,73                                       

2.2.195 Реконструкция участков тепловой сети котельной 
"Ликино" «Пром. парк Одинцово-1» 24420,36   24420,36                                       

2.2.196 
Реконструкция участков тепловой сети котельной 
Котельная №1 ОАО «Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 

20450,44   20450,44                                       
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№ 
 п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс.руб. без учета НДС 

ВСЕГО 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

2.2.197 
Реконструкция участков тепловой сети котельной 
Котельная №1 ОАО «Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 

14091,10   14091,10                                       

2.2.198 Капитальный ремонт тепловой сети мкр. № 7,  т.вр. 
3 - ТК-4, г. Одинцово (в т.ч. ПИР) 2470,00         741,00 1729,00                               

2.2.199 
Капитальный ремонт тепловых сетей Одинцовский 
район, с/п Барвихинское,  поселок д/х Жуковка, 
Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) 

100000,00         30000,00 70000,00 
                            

  

Итого затрат по тепловым сетям 5238601,28 961938,51 649655,46 1152391,74 1638511,92 252529,16 198015,94 6712,05 0,00 68164,11 56473,36 20411,24 133187,76 0,00 1272,97 99337,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями 
температурного графика и гидравлического режима работы системы 
теплоснабжения на каждом этапе 

Корректировки утвержденных температурных графиков проектом новой Схемы 
теплоснабжения не предусматривается. 

 
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему 
горячего водоснабжения на каждом этапе 

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 
закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе представлены выше в таблице 9.2-1. 

 
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 
Основные финансовые вложения приходятся на 2024 г. Из оценки статей тарифа на 

тепловую энергию, основные затраты приходятся на топливно-энергетические ресурсы (топливо, 
электрическая энергия). 

Расчеты финансовых затрат больше эффективны в сфере социальной значимости чем в 
экономической. 

В связи с тем, что рост тарифа на тепловую энергию в основном происходит за счет роста 
энергетических ресурсов (топливо, электрическая энергия), внедрение мероприятий 
(предложений), представленных в Книге 7 обосновывающих материалов «Предложения по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации 
источников тепловой энергии», Книге 8 обосновывающих материалов «Предложения по 
строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей», оказывает снижение 
тепловых потерь в тепловых сетях и увеличение КПД источников, экономическая окупаемость 
(эффективность) по укрупненным показателям ориентировочно составит 15-20 лет. 

Более подробный расчет экономической эффективности необходимо выполнить в 
инвестиционных программах в сфере теплоснабжения, порядок которых утвержден 
Постановлением РФ от 05.05.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за 
исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике)» 

 
9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 
теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 

В базовых версиях схем теплоснабжения поселений Одинцовского района 
предусматривались мероприятия в части развития источников тепловой энергии. Однако за 2020 
г. мероприятия не были реализованы, ввиду отсутствия источников финансирования. 

Поскольку затруднительно использовать бюджетные средства для реализации 
мероприятий инвестиционной программы, целесообразно использовать в качестве источников 
финансирования: 
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- прибыль по статье «расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в 
соответствии с инвестиционными программами»; 

- собственные средства; 
-остаток финансирования – привлеченные средства 
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10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) 

В соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения, изменение границ зоны (зон) 
деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой 
организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему 
теплоснабжения при ее актуализации (разработке новой Схемы теплоснабжения). 

При разработке Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа, в части 
функциональной структуры теплоснабжения необходимо отметить следующее: 

1) Уточнена организационно-правовая форма собственности по теплоснабжающим 
организациям; 

2) В связи с тем, что схема теплоснабжения Одинцовского городского округа 
корректируется впервые, был составлен перечень существующих источников тепловой энергии. 
Всего в схеме теплоснабжения рассматривается 166 котельных, эксплуатируемых 38 
организациями. 

 
10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям) 
Реестр эксплуатирующих теплоснабжающих организаций, рассматриваемых в качестве 

единой теплоснабжающей организации на территории Одинцовского городского округа, 
представлен в таблице 10.1-1. 
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Таблица 10.1-1 - Реестр эксплуатирующих теплоснабжающих организаций, 
рассматриваемых в качестве единой теплоснабжающей организации 

№ 
ЕТО 

Наименование источника, на базе 
которого образована система 

теплоснабжения 

№ системы 
теплоснабжения Эксплуатирующая организация 

Котельные АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №1 

1 
АО «Одинцовская теплосеть» 

01 Котельная №1-а АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №2 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №3 

2 

АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №4 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №6 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №7 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №8 3 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №8-а АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Одинцово-1» 4 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Отрадное» 5 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная Городской бани 6 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Университет» 7 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №9 8 АО «Одинцовская теплосеть» 

02 Котельная «Трехгорка-1» 9 АО «Одинцовская теплосеть», ООО 
«Теплосервис-М» 

01 Котельная «Запрудная» 10 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «СОЦентр» 11 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная п. д/о «Озера» 12 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «ПИК-1» 13 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная Усово-Тупик 14 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №1 п. Большие Вяземы 15 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №2, п. Большие Вяземы 16 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №3, п. Большие Вяземы 17 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №4, п. Большие Вяземы 18 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Петровское шоссе» 19 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «ГОЛАЗ» 20 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Горловка» 21 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Голицыно о/с» 22 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Бутынь» 23 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная школа «Гармония» 24 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 3 25 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 4 26 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 6 27 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 7 28 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 8-а 29 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 9 30 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 11 31 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 13 32 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 14 33 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №2 ГПИ 34 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная по ул. Петровское ш., д. 45 35 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №1 30 МВт 36 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Саввинская Слобода» 37 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Лесные Поляны» 38 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Каринское» 39 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Улитино» 40 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Андреевское» 41 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Фуньково» 42 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №1 «Жаворонки» 43 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №2 «Жаворонки» 44 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №3 «Юдино» 45 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №4 «Перхушково» 46 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №5.1 «Жаворонки» 47 АО «Одинцовская теплосеть» 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

440 

№ 
ЕТО 

Наименование источника, на базе 
которого образована система 

теплоснабжения 

№ системы 
теплоснабжения Эксплуатирующая организация 

01 Котельная №5.2 «Жаворонки» 48 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №5.3 «Жаворонки» 49 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №6 «Крюково» 50 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №8 «Крюково» 51 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Пром. парк Одинцово-1» 52 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Юдино-детский сад» 53 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Зайцево» 54 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная в пос. Летний Отдых 55 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная д. Кобяково 56 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Центральная», д. Чупряково 57 АО «Одинцовская теплосеть» 

01 Котельная №1 г. Кубинка, Можайское 
шоссе 58 АО «Одинцовская теплосеть» 

01 Котельная №2 г. Кубинка, ул. Колхозная 59 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Дубки», п. Дубки 60 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Еремино-1» 61 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Еремино-2» 62 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная п. Сосновка 63 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Кубинка-10» 64 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №9 65 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №10 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №11 66 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Новый Городок»  67 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Шарапово» 68 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Никольское» 69 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Аниково» 70 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Санаторий Герцена» 71 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Гигирево» 72 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 котельная «р.п. Новоивановское» 73 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Горки-10» 74 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Успенское» 75 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Сосны» 76 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Успенское-1» 77 АО «Одинцовская теплосеть» 
03 Котельная «Петелинская птицефабрика» * 78 АО «Петелинская птицефабрика» 
01 Котельная «Покровское» 79 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «ПМС-4» 80 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Покровский городок» 81 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №7 82 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №2 4 МВт 83 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №215 84 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 15 85 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Ястребки» 86 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная "Акулово" 87 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная "ст. Кубинка-2" 88 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Жаворонки-7-ая Советская» 89 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная ж/д №30А с. Введенское 90 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная пансионата «Химик» 91 АО «Одинцовская теплосеть» 

Котельные МП «Звенигородские инженерные сети» 
01 Котельная пр. Ветеранов,6 92 МП «Звенигородские инженерные 

сети» 
01 Котельная ул. Ленина,30 93 МП «Звенигородские инженерные 

сети» 
01 Котельная Нахабинское шоссе,2 94 МП «Звенигородские инженерные 

сети» 
01 Котельная ул.Лермонтова,6 95 МП «Звенигородские инженерные 

сети» 
01 Котельная ФОК «Звезда» 

ул.Московская,47 96 МП «Звенигородские инженерные 
сети» 

01 Котельная мкр. Восточный, 4а 97 МП «Звенигородские инженерные 
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Наименование источника, на базе 
которого образована система 

теплоснабжения 
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теплоснабжения Эксплуатирующая организация 

сети» 
01 Котельная ул.Парковая,10Б 98 МП «Звенигородские инженерные 

сети» 
01 Котельная ул.Герцена,13А 99 МП «Звенигородские инженерные 

сети» 
01 Котельная п.Дютьково 100 МП «Звенигородские инженерные 

сети» 
01 Котельная пер.Зареченский,27 101 МП «Звенигородские инженерные 

сети» 
01 Котельная санатория Поречье 102 МП «Звенигородские инженерные 

сети» 
01 Котельная Академия Дзюдо 103 МП «Звенигородские инженерные 

сети» 
Котельные МУП «ЖКХ Назарьево» 

01 Котельная Назарьево (Промзона) 104 МУП «ЖКХ Назарьево» 
01 Котельная Матвейково 105 МУП «ЖКХ Назарьево» 
01 Котельная ИФА им. Обухова РАН 106 МУП «ЖКХ Назарьево» 

Котельные ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ 
01 БМК в/г №20 107 ФГБУ «ЦЖКУ» 
01 Котельная №278, городок Кубинка-1, в/г 

5/1 108 ФГБУ «ЦЖКУ» 

01 Котельная №104, ул. Генерала Вотинцева, 
в/г 120 109 ФГБУ «ЦЖКУ» 

01 Котельная №5482, городок Кубинка-8 110 ФГБУ «ЦЖКУ» 
01 Котельная Военных складов 3007 111 ФГБУ «ЦЖКУ» 
01 Котельная №5 112 ФГБУ «ЦЖКУ» 
01 Котельная №122 113 ФГБУ «ЦЖКУ» 
01 котельная санатория Минобороны 114 ФГБУ «ЦЖКУ» 
01 БМК №87 в/г №1 115 ФГБУ «ЦЖКУ» 

Прочие котельные 
01 Котельная №2 116 АО «Ресурс» 
01 Котельная ООО «Московский насосный 

завод» 117 ООО «Московский насосный завод» 

01 Котельная №1 ОАО «Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 118 ОАО «Внуковский завод огнеупорных 

изделий» 
01 Котельная №2 ОАО «Внуковский завод 

огнеупорных изделий» 119 ОАО «Внуковский завод огнеупорных 
изделий» 

01 Котельная ООО «Баковский завод 
резинотехнических изделий» 120 ООО «Баковский завод 

резинотехнических изделий» 
02 Котельная «ул. Чистяковой, 30» 121 ООО «Теплосервис-М» 
01 Котельная СМУ-158 122 СМУ-158 АО «Трансинжстрой»  
02 БМК «Импульс» 123 ООО «Теплосервис-М» 
04 Котельная мкр. Немчиновка» 124 ООО «ТеплоЭнергоСервис» 
01 Котельная ООО «ПИК-Регион» 125 АО «ПИК-Регион» 
01 Котельная мкр. Южный 126 ОАО «Союзэнерго» 
01 Котельная АО «Союзэнерго» 127 ОАО «Союзэнерго» 
01 Котельная «Гефест» 128 ООО «Гефест-Инжиниринг» 
05 Котельная №1 (Энергоцентр) 129 ООО «УК Энергоцентр» 
05 Котельная №2 (ул. Некрасова) 130 ООО «УК Энергоцентр» 
05 Котельная №3 (ЛОК, Лермонтова) 131 ООО «УК Энергоцентр» 
05 Котельная №4 (Восточный) 132 ООО «УК Энергоцентр» 
05 Котельная №5 (Южный) 133 ООО «УК Энергоцентр» 
01 Котельная «д/о Связист» 134 ЗАО Д.О. «Связист» 

06 Котельная ФГБУ «Клинический санаторий 
«Барвиха» 135 ФГБУ «Клинический санаторий 

«Барвиха» 
01 Котельная филиала Усово ФГУП 

«Комплекс» 136 ФГУП «Комплекс» 

01 Котельная ООО «РУШ» 137 ООО «РУШ» 
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07 Котельная ООО НПО «Союз-М» 138 ООО НПО «Союз-М» 
01 Котельная ОАО «Ямское поле» 139 ОАО «Ямское поле» 
01 Котельная Заводской пр. 140 ООО «Голицынская управляющая 

компания» 
01 Котельная «ДО Ершово» 141  ЗАО Дом отдыха «Ершово»  

08 Котельная «НМИЦ РК» 142 ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава России» 

01 Котельная д. Митькино 143 АО «Теплоэнергетическое 
предприятие» 

01 Котельная АО «Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 144 АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева 

09 Котельная ООО «УК «Кунцево» 145 ООО «УК «Кунцево» 
01 Котельная АО «Стройполимер» 146 АО «Стройполимер» 
01 Котельная п. Горбольницы № 45 147 ГАУЗ МО «КЦВМиР» 
01 Котельная ООО «КТТ-Дубки» 148 ООО «КТТ-Дубки» 
01 Котельная АО «121 АРЗ» 149 АО «121 АРЗ» 
01 Котельная «ДО Покровское» 150 ЗАО «Царский лес» (ДО 

"Покровское") 
01 Котельная ТСЖ «Грюнвальд» 151 ООО «Московская Инженерная 

Компания 
01 Крышная котельная №1 ООО «ТеплоВиК» 152 ООО «ТеплоВиК» 
01 Крышная котельная №2 ООО «ТеплоВиК» 153 ООО «ТеплоВиК» 
10 Котельная «Лесной городок» 154 ООО «Пансионат «Лесной городок»  
11 Котельная ООО «Конвент-Плюс» 155 ООО «Конвент-Плюс» 
01 Котельная Усово 156 ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» 
01 Котельная Жуковка-2 157 ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» 
01 Котельная Успенское 158 ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» 

 
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 
В настоящей книге определены зоны деятельности источников тепловой энергии для 

выбора единых теплоснабжающих организаций на территории Одинцовского ГО. 
После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие 

организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО одной или нескольких из 
определенной зон деятельности. Кроме того, «В случае если организациями не подано ни одой 
заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 
деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 
тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью». 

В процессе развития системы теплоснабжения в городском округе возможно появление 
дополнительных заявок или источников тепловой энергии, рассмотрение которых может 
привести к расширенному составу ЕТО. 

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности 
принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и 
более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерацииот 08.08.2012 № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Правительства Российской Федерации», федеральный орган 
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исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 
теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации). 

В соответствии с вышеизложенным и учитывая, что АО «Одинцовская теплосеть» в 
лучшей мере соответствует по всем критериям статусу Единой теплоснабжающей организации 
рекомендуется Администрации Одинцовского городского округа наделить статусом Единой 
теплоснабжающих организаций АО «Одинцовская теплосеть» на всей территории 
Одинцовского городского округа, кроме МКР «Трехгорка», т.к. ООО «Теплосервис-М» 
владеет на праве собственности (аренде)2 из 3 источниками тепловой энергии с 
наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 
границах зоны действия ЕТО, а также в соответствии с Постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа от 30.07.2021 года №2736. 

Обязанности ЕТО установлены п. 12 постановления Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». 
В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана: 

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 
потребителями тепловой энергии, тепло потребляющие установки которых находятся в данной 
системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий 
подключения к тепловым сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и/или 
теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 
схемой теплоснабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации 
теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях: 

 подключение к системе теплоснабжения новых тепло потребляющих установок, 
источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы 
теплоснабжения; 

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, 

а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей 
организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

Перечень населенных пунктов с централизованным теплоснабжением и указанием 
теплоснабжающей организации, оказывающей на территории населенного пункта услугу 
централизованного теплоснабжения на правах собственника, арендатора или иного другого 
законного основания, представлен в таблице 10.2-1.  

Технологические связи имеются между системами теплоснабжения, образованными на 
базе следующих теплоисточников: 

 Котельные №№1, 1а, 2, расположенные в территориальном управлении Одинцово 
(эксплуатирующая организация АО «Одинцовская теплосеть»). 

 Котельные №№3, 4, 6, 7, расположенные в территориальном управлении Одинцово 
(эксплуатирующая организация АО «Одинцовская теплосеть»); 
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 Котельные №№8, 8а, расположенные в территориальном управлении Одинцово 
(эксплуатирующая организация АО «Одинцовская теплосеть») 

 Котельные №№9, 10, расположенные в территориальном управлении Лесной 
Городок (эксплуатирующая организация АО «Одинцовская теплосеть») 
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Таблица 10.2-1 - Реестр эксплуатирующих теплоснабжающих организаций, рассматриваемых в качестве ЕТО и содержащий 
перечень систем теплоснабжения в составе ЕТО 

Управление Населенный 
пункт 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес 

Энергоисточник Тепловые сети 

собственник эксплуатационная 
ответственность собственник эксплуатационная 

ответственность 
Котельные АО «Одинцовская теплосеть» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 1 Котельная №1 г. Одинцово, ул. 
Садовая, 11 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 2 Котельная №1-а г. Одинцово, ул. 
М. Жукова, 16А 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 3 Котельная №2 г. Одинцово, ул. 
Северная, 34 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 4 Котельная №3 
г. Одинцово, ул. 

Маршала 
Бирюзова, 14б 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 5 Котельная №4 г. Одинцово, ул. 
Говорова, 22 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ООО 
«Теплоинжсервис» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 6 Котельная №6 г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, 53а 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 7 Котельная №7 
г. Одинцово, 

Можайское ш., 50-
а 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 8 Котельная №8 
г. Одинцово, ул. 
Комсомольская, 

16-б 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 9 Котельная №8-а г. Одинцово, ул. 
Союзная, 7-а 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 10 Котельная 
«Одинцово-1» 

г. Одинцово, в/г 
№315 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 11 Котельная 
«Отрадное» 

г. Одинцово, ул. 
Молодежная, 1в 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 12 Котельная 
Городской бани 

г. Одинцово, 
Можайское ш., 8 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 13 Котельная 
«Университет» 

г. Одинцово, ул. Н. 
Спортивная, 3а 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 14 Котельная №9 г. Одинцово, ул. 
Белорусская, 1 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 15 Котельная г. Одинцова, ул. АО «Одинцовская АО «Одинцовская Администрация АО «Одинцовская 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

446 

Управление Населенный 
пункт 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес 

Энергоисточник Тепловые сети 

собственник эксплуатационная 
ответственность собственник эксплуатационная 

ответственность 
«Трехгорка-1» Чистяковой, 26 теплосеть» теплосеть» Одинцовского ГО, ООО 

«Теплосервис-М» 
теплосеть», ООО 
«Теплосервис-М» 

ТУ Одинцово с. Немчиновка 16 Котельная 
«Запрудная» 

г.п. Одинцово, с. 
Немчиновка, ул. 2-

я Запрудная 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Одинцово с. Ромашково 17 Котельная 
«СОЦентр» 

г. п. Одинцово, с. 
Ромашково 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Одинцово п. д/о Озера 18 Котельная п. д/о 
«Озера» 

г.п. Одинцово, п. 
д/о Озера, 1-а 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 19 Котельная «ПИК-
1» 

г. Одинцово, ул 
Каштановая, 10, к. 

1, стр. 1 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ 
Барвихинское п. Усово-Тупик 20 Котельная Усово-

Тупик 
пос. Усово-Тупик, 

11а 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
Администрация 

Одинцовского ГО 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Большие 
Вяземы 

п. Большие 
Вяземы 21 Котельная №1 п. 

Большие Вяземы 

п. Большие 
Вяземы, ул. 
Городок-17 

МУП "Большин 
Вяземы" 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Большие 
Вяземы 

п. Большие 
Вяземы 22 Котельная №2, п. 

Большие Вяземы 

п. Большие 
Вяземы, ул. 
Городок-17 

МУП "Большин 
Вяземы" 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Большие 
Вяземы 

п. Большие 
Вяземы 23 Котельная №3, п. 

Большие Вяземы 

п. Большие 
Вяземы, ул. 
Институт 

МУП "Большин 
Вяземы" 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Большие 
Вяземы 

п. Большие 
Вяземы 24 Котельная №4, п. 

Большие Вяземы 

п. Большие 
Вяземы, ул. 
Школьная 

МУП "Большин 
Вяземы" 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Большие 
Вяземы 

д. Малые 
Вяземы 25 

Котельная 
«Петровское 

шоссе» 

д. Малые Вяземы, 
Петровское ш. 5а 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Большие 
Вяземы 

д. Малые 
Вяземы 26 Котельная 

«ГОЛАЗ» 
д. Малые Вяземы, 
Петровское ш. 1 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Большие 
Вяземы  д. Горловка 27 Котельная 

«Горловка»  д. Горловка 
Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Голицыно г. Голицыно 28 Котельная 
«Голицыно о/с» 

г. Голицыно, пр. 
Мира, 140 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Голицыно г. Голицыно 29 Котельная 
«Бутынь» 

п. Бутынь, в/г № 
34  

Администрация 
Одинцовского 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 
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Управление Населенный 
пункт 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес 

Энергоисточник Тепловые сети 

собственник эксплуатационная 
ответственность собственник эксплуатационная 

ответственность 
городского округа 

ТУ Голицыно г. Голицыно 30 Котельная школа 
«Гармония» 

г. Голицыно, пр. 
Мира, 101 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Голицыно г. Голицыно 31 Котельная № 3 г. Голицыно, 
Можайское ш., 75 

Администрация г.п. 
Голицыно 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Голицыно г. Голицыно 32 Котельная № 4 г. Голицыно, 
Полигон НИИР 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Голицыно г. Голицыно 33 Котельная № 6 
г. Голицыно, 

Пролетарский пр. 
50 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Голицыно г. Голицыно 34 Котельная № 7 
г. Голицыно, 

Коммунистически
й пр. 22 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Голицыно г. Голицыно 35 Котельная № 8-а г. Голицыно, 
Петровское ш., 1 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Голицыно г. Голицыно 36 Котельная № 9 г. Голицыно, пр. 
Керамиков 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Голицыно г. Голицыно 37 Котельная № 11 г. Одинцово, 
Минское ш. 45 км 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Голицыно п. Бутынь 38 Котельная № 13 г. Голицыно, 
Банный пер., 2 

Администрация г.п. 
Голицыно 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Голицыно г. Голицыно 39 Котельная № 14 г. Голицыно, 
Рабочий пер. 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Голицыно г. Голицыно 40 Котельная №2 
ГПИ 

г. Голицыно, 
Промышленный 

пр. 17 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Голицыно г. Голицыно 41 
Котельная по ул. 
Петровское ш., д. 

45 

г. Голицыно, ул. 
Петровское шоссе, 

д.45 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Горское п. Горки-2 42 Котельная №1 30 
МВт 

п. Горки-2, д. 44, 
стр. 1 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Ершовское с. Саввинская 
Слобода 43 

Котельная 
«Саввинская 

Слобода» 

с. Саввинская 
Слобода, ул. 

Макарова 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Ершовское д. Иваньево 44 Котельная 
«Лесные Поляны» 

д. Иваньево, ул. 
Заречная 

Администрация с.п. 
Ершово 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Ершовское с. Каринское 45 Котельная с. Каринское, 1а АО «Одинцовская АО «Одинцовская Администрация АО «Одинцовская 
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Управление Населенный 
пункт 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес 

Энергоисточник Тепловые сети 

собственник эксплуатационная 
ответственность собственник эксплуатационная 

ответственность 
«Каринское» теплосеть» теплосеть» Одинцовского ГО теплосеть» 

ТУ Ершовское д. Улитино 46 Котельная 
«Улитино» д. Улитино АО «Одинцовская 

теплосеть» 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
Администрация 

Одинцовского ГО 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Ершовское с. Андреевское 47 Котельная 
«Андреевское» с. Андреевское АО «Одинцовская 

теплосеть» 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
Администрация 

Одинцовского ГО 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Ершовское п. Фуньково 48 Котельная 
«Фуньково» п. Фуньково, в/г 32 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ 
Жаворонковско

е 
с. Жаворонки 49 Котельная №1 

«Жаворонки» 
с. Жаворонки, ул. 

30 лет Октября 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ 
Жаворонковско

е 
с. Жаворонки 50 Котельная №2 

«Жаворонки» 
с. Жаворонки, ул. 

Лесная, 20 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ 
Жаворонковско

е 
с. Юдино 51 Котельная №3 

«Юдино» 
с. Юдино, ул. 

Верхняя, 3 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ 
Жаворонковско

е 
д. Перхушково 52 Котельная №4 

«Перхушково» 
д. Перхушково 

(ЦРБ № 2) 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ 
Жаворонковско

е 
с. Жаворонки 53 Котельная №5.1 

«Жаворонки» 
с. Жаворонки, ул. 
Железнодорожная 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ 
Жаворонковско

е 
с. Жаворонки 54 Котельная №5.2 

«Жаворонки» 
с. Жаворонки, ул. 
Железнодорожная 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ 
Жаворонковско

е 
с. Жаворонки 55 Котельная №5.3 

«Жаворонки» 
с. Жаворонки, ул. 
Железнодорожная 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ 
Жаворонковско

е 
д. Крюково 56 Котельная №6 

«Крюково» д. Крюково, 24 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ 
Жаворонковско

е 
д. Крюково 57 Котельная №8 

«Крюково» д. Крюково, 3 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ 
Жаворонковско

е 
д. Ликино 58 Котельная «Пром. 

парк Одинцово-1» д. Ликино АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 
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Управление Населенный 
пункт 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес 

Энергоисточник Тепловые сети 

собственник эксплуатационная 
ответственность собственник эксплуатационная 

ответственность 
ТУ 

Жаворонковско
е 

с. Юдино 59 
Котельная 

«Юдино-детский 
сад» 

с. Юдино, 1-е 
Успенское ш., д. 

14 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ 
Жаворонковско

е 
д. Зайцево 60 Котельная 

«Зайцево» 

д. Зайцево, ул. 
Кокошкинское ш., 

3 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Захаровское п. Летний 
Отдых 61 Котельная в пос. 

Летний Отдых 
п. Летний Отдых, 

ул. Зеленая, 3а 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
Администрация 

Одинцовского ГО 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Захаровское д. Кобяково ул. 
Северная 62 Котельная д. 

Кобяково 
д. Кобяково в/г № 

35 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Кубинка д. Чупряково 63 
Котельная 

«Центральная», д. 
Чупряково 

д. Чупряково АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Кубинка г. Кубинка 64 
Котельная №1 г. 

Кубинка, 
Можайское шоссе 

г. Кубинка, 
Можайское шоссе 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Кубинка г. Кубинка 65 
Котельная №2 г. 

Кубинка, ул. 
Колхозная 

г. Кубинка, ул. 
Колхозная 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Кубинка п. Дубки 66 Котельная 
«Дубки», п. Дубки п. Дубки АО «Одинцовская 

теплосеть» 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
Администрация 

Одинцовского ГО 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Кубинка д. Еремино 67 Котельная 
«Еремино-1» д. Еремино АО «Одинцовская 

теплосеть» 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
Администрация 

Одинцовского ГО 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Кубинка д. Еремино 68 Котельная 
«Еремино-2» д. Еремино АО «Одинцовская 

теплосеть» 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
Администрация 

Одинцовского ГО 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Кубинка п. Сосновка 69 Котельная п. 
Сосновка п. Сосновка 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Кубинка 
городок 

Кубинка-10, в/г 
247 

70 Котельная 
«Кубинка-10» 

городок Кубинка-
10, в/г 247, Наро-
Фоминское ш. 4 

Администрация г.п. 
Кубинка 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Лесной 
Городок 

пос. Лесной 
городок 71 Котельная №9 

пос. Лесной 
городок, ул. 

Фасадная 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Лесной 
Городок 

пос. Лесной 
городок 72 Котельная №10 

пос. Лесной 
городок, ул. 

Фасадная 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 
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Управление Населенный 
пункт 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес 

Энергоисточник Тепловые сети 

собственник эксплуатационная 
ответственность собственник эксплуатационная 

ответственность 
ТУ Лесной 

Городок 
пос. 

ВНИИССОК 73 Котельная №11 пос. ВНИИССОК АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Никольское п. Новый 
Городок 74 Котельная «Новый 

Городок»  п. Новый Городок 
Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Никольское с. Шарапово 75 Котельная 
«Шарапово» с. Шарапово, 6а АО «Одинцовская 

теплосеть» 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
Администрация 

Одинцовского ГО 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Никольское с. Никольское 76 Котельная 
«Никольское» с. Никольское АО «Одинцовская 

теплосеть» 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
Администрация 

Одинцовского ГО 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Никольское д. Аниково 77 Котельная 
«Аниково» д. Аниково АО «Одинцовская 

теплосеть» 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
Администрация 

Одинцовского ГО 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Никольское п. Санаторий 
им. Герцена 78 

Котельная 
«Санаторий 

Герцена» 

пос. сан. им. 
А.И.Герцена 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Никольское д. Гигирево 79 Котельная 
«Гигирево» д. Гигирево АО «Одинцовская 

теплосеть» 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
Администрация 

Одинцовского ГО 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ 
Новоивановское 

р.п. 
Новоивановско

е 
80 котельная «р.п. 

Новоивановское» 

р.п. 
Новоивановское, 
ул. Калинина, д. 9 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Успенское пос. Горки-10 81 Котельная «Горки-
10» 

Одинцовский р-н, 
пос. Горки-10, стр. 

45 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Успенское с. Успенское 82 Котельная 
«Успенское» 

Одинцовский р-н, 
с. Успенское 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Успенское п. Сосны 83 Котельная 
«Сосны» 

Одинцовский р-н, 
п. Сосны 

Администрация с.п. 
Успенское 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Успенское п.. Успенское 84 Котельная 
«Успенское-1» 

Одинцовский р-н, 
п.. Успенское 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Часцовское поселок Часцы 85 
Котельная 

«Петелинская 
птицефабрика» * 

поселок Часцы, 
строение 3 

АО "Петелинская 
птицефабрика" 

АО «Петелинская 
птицефабрика» 

АО «Петелинская 
птицефабрика» АО «Петелинская 

птицефабрика» 

ТУ Часцовское поселок 
Дачный КГБ 86 Котельная 

«Покровское» 
поселок Дачный 

КГБ, строение 17в 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
Администрация 

Одинцовского ГО 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Часцовское п. Петелино 87 Котельная «ПМС-
4» п. Петелино Администрация с.п. 

Часцовское 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
Администрация 

Одинцовского ГО 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Часцовское с. Покровское 88 Котельная 
«Покровский с. Покровское Администрация 

Одинцовского 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
Администрация 

Одинцовского ГО 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
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Управление Населенный 
пункт 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес 

Энергоисточник Тепловые сети 

собственник эксплуатационная 
ответственность собственник эксплуатационная 

ответственность 
городок» городского округа 

ТУ Лесной 
Городок 

пос. Лесной 
городок 89 Котельная №7 

пос. Лесной 
городок, ул. 

Фасадная, дом 2, 
стр. 1 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть 

ТУ Горское п. Горки-2 90 Котельная №2 4 
МВт п. Горки-2 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» безхозяйная АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ 
Жаворонковско

е 

д. Перхушково, 
д. 215 91 Котельная №215 с. Перхушково, уч. 

215, 216 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Голицыно г. Голицыно 92 Котельная № 15 
г. Голицыно, 

Коммунистически
й пр., 29-а 

Администрация г.п. 
Голицыно 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Никольское д. Ястребки 93 Котельная 
«Ястребки» д. Ястребки 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Кубинка д. Акулово 94 Котельная 
"Акулово" д. Акулово Администрация г.п. 

Кубинка 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
Администрация 

Одинцовского ГО 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Кубинка ст. Кубинка-2 95 Котельная "ст. 
Кубинка-2" ст. Кубинка-2 Администрация г.п. 

Кубинка 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
Администрация 

Одинцовского ГО 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
ТУ 

Жаворонковско
е 

с. Жаворонки 96 
Котельная 

«Жаворонки-7-ая 
Советская» 

с. Жаворонки, ул. 
7-Советская, 41, 

стр. 1 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Захаровское с. Введенское 97 
Котельная ж/д 

№30А с. 
Введенское 

с. Введенское 
Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ 
Назарьевское д. Дарьино 98 

Котельная 
пансионата 
«Химик» 

д. Дарьино 
пансионат Химик 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

Администрация 
Одинцовского ГО АО «Одинцовская 

теплосеть» 

  Котельные МП «Звенигородские инженерные сети» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 99 Котельная пр. 
Ветеранов,6 

г. Звенигород, пр. 
Ветеранов,6 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

МП «Звенигородские 
инженерные сети» 

Администрация 
Одинцовского ГО МП «Звенигородские 

инженерные сети» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 10
0 

Котельная ул. 
Ленина,30 

г. Звенигород, ул. 
Ленина,30 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

МП «Звенигородские 
инженерные сети» 

Администрация 
Одинцовского ГО МП «Звенигородские 

инженерные сети» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 10 Котельная г. Звенигород, Администрация МП «Звенигородские Администрация МП «Звенигородские 
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Управление Населенный 
пункт 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес 

Энергоисточник Тепловые сети 

собственник эксплуатационная 
ответственность собственник эксплуатационная 

ответственность 
1 Нахабинское 

шоссе,2 
Нахабинское 

шоссе,2 
Одинцовского 

городского округа 
инженерные сети» Одинцовского ГО инженерные сети» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 10
2 

Котельная 
ул.Лермонтова,6 

г. Звенигород, 
ул.Лермонтова,6 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

МП «Звенигородские 
инженерные сети» 

Администрация 
Одинцовского ГО МП «Звенигородские 

инженерные сети» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 10
3 

Котельная ФОК 
«Звезда» 

ул.Московская,47 

г. Звенигород, 
ул.Московская,47 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

МП «Звенигородские 
инженерные сети» 

Администрация 
Одинцовского ГО МП «Звенигородские 

инженерные сети» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 10
4 

Котельная мкр. 
Восточный, 4а 

г. Звенигород, мкр. 
Восточный, 4а 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

МП «Звенигородские 
инженерные сети» 

Администрация 
Одинцовского ГО МП «Звенигородские 

инженерные сети» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 10
5 

Котельная 
ул.Парковая,10Б 

г. Звенигород, 
ул.Парковая,10Б 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

МП «Звенигородские 
инженерные сети» 

Администрация 
Одинцовского ГО МП «Звенигородские 

инженерные сети» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 10
6 

Котельная 
ул.Герцена,13А 

г. Звенигород, 
ул.Герцена,13А 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

МП «Звенигородские 
инженерные сети» 

Администрация 
Одинцовского ГО МП «Звенигородские 

инженерные сети» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 10
7 

Котельная 
п.Дютьково п.Дютьково 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

МП «Звенигородские 
инженерные сети» 

Администрация 
Одинцовского ГО МП «Звенигородские 

инженерные сети» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 10
8 

Котельная 
пер.Зареченский,2

7 

г. Звенигород, 
пер.Зареченский,2

7 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

МП «Звенигородские 
инженерные сети» 

Администрация 
Одинцовского ГО МП «Звенигородские 

инженерные сети» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 10
9 

Котельная 
санатория Поречье 

г. Звенигород, 
территория 
санатория 
«Поречье» 

ОАО «Санаторий 
Поречье» 

МП «Звенигородские 
инженерные сети» 

ОАО «Санаторий 
Поречье» 

МП «Звенигородские 
инженерные сети» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 11
0 

Котельная 
Академия Дзюдо 

город Звенигород, 
квартал 

Маяковского 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

МП «Звенигородские 
инженерные сети» 

Администрация 
Одинцовского ГО 

МП «Звенигородские 
инженерные сети» 

  Котельные МУП «ЖКХ Назарьево» 

ТУ 
Назарьевское пос. Назарьево 11

1 
Кот.Назарьево 

(Промзона) 
пос. Назарьево 

Промзона 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

МУП «ЖКХ 
Назарьево» 

Администрация 
Одинцовского ГО МУП «ЖКХ 

Назарьево» 

ТУ 
Назарьевское 

пос. 
Матвейково 

11
2 Кот.Матвейково пос. Матвейково 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

МУП «ЖКХ 
Назарьево» 

Администрация 
Одинцовского ГО МУП «ЖКХ 

Назарьево» 

ТУ Никольское д. Новошихово 11 Котельная ИФА д. Новошихово ИФА им. Обухова РАН ИФА им. Обухова ИФА им. Обухова РАН ИФА им. Обухова 
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Управление Населенный 
пункт 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес 

Энергоисточник Тепловые сети 

собственник эксплуатационная 
ответственность собственник эксплуатационная 

ответственность 
3 им. Обухова РАН РАН РАН 

  Котельные ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ 

ТУ Одинцово п. Баковка 11
4 БМК в/г №20 

г. Одинцово, мкр. 
п. Баковка, в/г 

№20 
ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» 

ТУ Кубинка городок 
Кубинка-1 

11
5 

Котельная №278, 
городок Кубинка-

1, в/г 5/1 

городок Кубинка-
1, в/г 5/1 ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» 

ТУ Кубинка п. Кубинка 11
6 

Котельная №104, 
ул. Генерала 

Вотинцева, в/г 120 

ул. Генерала 
Вотинцева, в/г 120 ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» 

ТУ Кубинка городок 
Кубинка-8 

11
7 

Котельная №5482, 
городок Кубинка-8 городок Кубинка-8 ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» 

ТУ Никольское п. Чапаевка 11
8 

Котельная 
Военных складов 
3007 

п. Чапаевка 
(Военные склады 

3007) 
ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» 

ТУ Часцовское поселок Гарь-
Покровское 

11
9 Котельная №5 поселок Гарь-

Покровское ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» 

ТУ Часцовское поселок Часцы-
1 

12
0 Котельная №122 поселок Часцы-1 ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 12
1 

котельная 
санатория 

Минобороны 

г. Звенигород, 
Ратехинское шоссе ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» 

ТУ Ершовское д. Ягунино 12
2 БМК №87 в/г №1 в/г №1 д. Ягунино ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 12
3 Котельная №214 

г. Одинцово, ул. 
Маршала 
Бирюзова 

ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» ФГБУ «ЦЖКУ» 

  Прочие котельные 

ТУ Одинцово п. ВНИИССОК 12
4 Котельная №2 

Московская обл., 
Одинцовский р-н, 

п. ВНИИССОК 
АО «Ресурс» АО «Ресурс» АО «Ресурс» АО «Ресурс» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 12
5 

Котельная ООО 
«Московский 
насосный завод» 

г. Одинцово, ул. 
Транспортная, 2 

ООО «Московский 
насосный завод» 

ООО «Московский 
насосный завод» 

ООО «Московский 
насосный завод» 

ООО «Московский 
насосный завод» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 12
6 

Котельная №1 
ОАО «Внуковский 
завод 

г. Одинцово, ул. 
Маяковского, 7 

ОАО «Внуковский 
завод огнеупорных 

изделий» 

ОАО «Внуковский 
завод огнеупорных 

изделий» 

ОАО «Внуковский 
завод огнеупорных 

изделий» 

ОАО «Внуковский 
завод огнеупорных 

изделий» 
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Управление Населенный 
пункт 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес 

Энергоисточник Тепловые сети 

собственник эксплуатационная 
ответственность собственник эксплуатационная 

ответственность 
огнеупорных 
изделий» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 12
7 

Котельная №2 
ОАО «Внуковский 
завод 
огнеупорных 
изделий» 

г. Одинцово, ул. 
Союзная, 7 

ОАО «Внуковский 
завод огнеупорных 

изделий» 

ОАО «Внуковский 
завод огнеупорных 

изделий» 

ОАО «Внуковский 
завод огнеупорных 

изделий» 

ОАО «Внуковский 
завод огнеупорных 

изделий» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 12
8 

Котельная ООО 
«Баковский завод 
резинотехнически
х изделий» 

г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, 53 

ООО «Баковский завод 
резинотехнических 

изделий» 

ООО «Баковский 
завод 

резинотехнических 
изделий» 

ООО «Баковский завод 
резинотехнических 

изделий» 

ООО «Баковский 
завод 

резинотехнических 
изделий» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 12
9 

Котельная «ул. 
Чистяковой, 30» 

г. Одинцово, ул. 
Чистяковой, 30 ООО «Теплосервис-М» ООО «Теплосервис-

М» ООО «Теплосервис-М» ООО «Теплосервис-
М» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 13
0 

Котельная СМУ-
158 

г. Одинцово, ул. 
Полевая 

СМУ-158 АО 
«Трансинжстрой»  

СМУ-158 АО 
«Трансинжстрой» 

СМУ-158 АО 
«Трансинжстрой» 

СМУ-158 АО 
«Трансинжстрой» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 13
1 БМК «Импульс» г. Одинцово, ул. 

Чистяковой ООО «Теплосервис-М» ООО «Теплосервис-
М» ООО «Теплосервис-М» ООО «Теплосервис-

М» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 13
2 

Котельная мкр. 
Немчиновка» 

г. Одинцово, мкр. 
Немчиновка, ул. 

Связистов 

ООО 
«ТеплоЭнергоСервис» 

ООО 
«ТеплоЭнергоСервис

» 

ООО 
«ТеплоЭнергоСервис» 

ООО 
«ТеплоЭнергоСервис

» 

ТУ Одинцово г. Одинцово 13
3 

Котельная ООО 
«ПИК-Регион» 

г. Одинцово, ул. 
Рябиновая, 4 АО «ПИК-Регион» АО «ПИК-Регион» АО «ПИК-Регион» АО «ПИК-Регион» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 13
4 

котельная мкр. 
Южный 

г. Звенигород, 
ул.Радужная,13 ОАО «Союзэнерго» ОАО «Союзэнерго» ОАО «Союзэнерго» ОАО «Союзэнерго» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 13
5 

Котельная АО 
«Союзэнерго» 

проезд 
Строителей, д. 8 ОАО «Союзэнерго» ОАО «Союзэнерго» ОАО «Союзэнерго» ОАО «Союзэнерго» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 13
6 

котельная 
«Гефест» 

г. Звенигород, мкр. 
Супонево, стр.12 

ООО «Гефест-
Инжиниринг» 

ООО «Гефест-
Инжиниринг» 

ООО «Гефест-
Инжиниринг» 

ООО «Гефест-
Инжиниринг» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 13
7 

котельная №1 
(Энергоцентр) 

г. Звенигород, 
мкр.Ракитня, пер. 
Чайковского, вл. 8 

ЗАО 
«Стройпромавтоматика

» 

ООО «УК 
Энергоцентр» 

ЗАО 
«Стройпромавтоматика

» 

ООО «УК 
Энергоцентр» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 13
8 

котельная №2 (ул. 
Некрасова) 

г. Звенигород, ул. 
Некрасова, 28 

ЗАО 
«Стройпромавтоматика

» 

ООО «УК 
Энергоцентр» 

ЗАО 
«Стройпромавтоматика

» 

ООО «УК 
Энергоцентр» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 13
9 

котельная №3 
(ЛОК, 
Лермонтова) 

г. Звенигород, 
ул.Лермонтова, 1 

ООО «ЛОК 
«Звенигород» 

ООО «УК 
Энергоцентр» 

ООО «ЛОК 
«Звенигород» 

ООО «УК 
Энергоцентр» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 14 котельная №4 г. Звенигород, ЗАО ООО «УК ЗАО ООО «УК 
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Управление Населенный 
пункт 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес 

Энергоисточник Тепловые сети 

собственник эксплуатационная 
ответственность собственник эксплуатационная 

ответственность 
0 (Восточный) мкр.3, стр. 16 «Стройпромавтоматика

» 
Энергоцентр» «Стройпромавтоматика

» 
Энергоцентр» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 14
1 

котельная №5 
(Южный) 

г. Звенигород, 
мкр.Южный, стр. 

43 

ЗАО 
«Стройпромавтоматика

» 

ООО «УК 
Энергоцентр» 

ЗАО 
«Стройпромавтоматика

» 

ООО «УК 
Энергоцентр» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 14
2 

котельная «д/о 
Связист» 

г. Звенигород, п. 
д/о Связист ЗАО Д.О. «Связист» ЗАО Д.О. «Связист» ЗАО Д.О. «Связист» ЗАО Д.О. «Связист» 

ТУ 
Барвихинское пос. Барвиха 14

3 

Котельная ФГБУ 
«Клинический 
санаторий 
«Барвиха» 

пос. Барвиха ФГБУ «Клинический 
санаторий «Барвиха» 

ФГБУ «Клинический 
санаторий «Барвиха» 

ФГБУ «Клинический 
санаторий «Барвиха» 

ФГБУ «Клинический 
санаторий «Барвиха» 

ТУ 
Барвихинское п. Усово 14

4 

Котельная 
филиала Усово 
ФГУП 
«Комплекс» 

п. Усово ФГУП «Комплекс» ФГУП «Комплекс» ФГУП «Комплекс» ФГУП «Комплекс» 

ТУ 
Барвихинское д. Раздоры 14

5 
Котельная ООО 
«РУШ» 

д. Раздоры, 1-й 
километр Рублево-
Успенского шоссе 

ООО «РУШ» ООО «РУШ» ООО «РУШ» ООО «РУШ» 

ТУ Большие 
Вяземы 

д. Малые 
Вяземы 

14
6 

Котельная ООО 
НПО «Союз-М» 

д. Малые Вяземы, 
Петровское ш, 2, 

стр. 2 
ООО НПО «Союз-М» ООО НПО «Союз-М» ООО НПО «Союз-М» ООО НПО «Союз-М» 

ТУ Большие 
Вяземы д. Ямщина 14

7 
Котельная ОАО 
«Ямское поле» д. Ямщина ОАО «Ямское поле» ОАО «Ямское поле» ОАО «Ямское поле» ОАО «Ямское поле» 

ТУ Голицыно г. Голицыно 14
8 

Котельная 
Заводской пр. 

г. Голицыно, 
Заводской пр., 

д.12г 

ООО «Голицынская 
управляющая 

компания» 

ООО «Голицынская 
управляющая 

компания» 

ООО «Голицынская 
управляющая 

компания» 

ООО «Голицынская 
управляющая 

компания» 

ТУ Ершовское с. Ершово 14
9 

Котельная «ДО 
Ершово» 

с. Ершово+Д/о 
Ершово 

 ЗАО Дом отдыха 
«Ершово»  

ЗАО Дом отдыха 
«Ершово» 

ЗАО Дом отдыха 
«Ершово» 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ 
Жаворонковско

е 
с.Юдино 15

0 
Котельная 
«НМИЦ РК» 

с.Юдино, 
ул.Красная, д.23 

ЛРКЦ «Юдино» - 
филиал ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 
России» 

ЛРКЦ «Юдино» - 
филиал ФГБУ 
«НМИЦ РК» 

Минздрава России» 

ЛРКЦ «Юдино» - 
филиал ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава 
России» 

ЛРКЦ «Юдино» - 
филиал ФГБУ 
«НМИЦ РК» 

Минздрава России» 
ТУ 

Жаворонковско
е 

д. Митькино 15
1 

Котельная д. 
Митькино д. Митькино 

АО 
«Теплоэнергетическое 

предприятие» 

АО 
«Теплоэнергетическо

е предприятие» 

АО 
«Теплоэнергетическое 

предприятие» 

АО 
«Теплоэнергетическо

е предприятие» 

ТУ Заречье р.п. Заречье 15
2 

Котельная АО 
«Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 

р.п. Заречье, 
ул.Заречная 

АО «Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 

АО «Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 

АО «Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 

АО «Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 
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Управление Населенный 
пункт 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника Адрес 

Энергоисточник Тепловые сети 

собственник эксплуатационная 
ответственность собственник эксплуатационная 

ответственность 

ТУ Заречье р.п. Заречье 15
3 

Котельная ООО 
«УК «Кунцево» 

р.п. Заречье, ул. 
Тихая ООО «УК «Кунцево» ООО «УК «Кунцево» ООО «УК «Кунцево» ООО «УК «Кунцево» 

ТУ Захаровское д. Хлюпино 15
4 

Котельная АО 
«Стройполимер» д. Хлюпино АО «Стройполимер» АО «Стройполимер» АО «Стройполимер» АО «Стройполимер» 

ТУ Захаровское п. Горбольницы 
№ 45 

15
5 

Котельная п. 
Горбольницы № 
45 

п. Горбольницы № 
45 ГАУЗ МО «КЦВМиР» ГАУЗ МО 

«КЦВМиР» ГАУЗ МО «КЦВМиР» ГАУЗ МО 
«КЦВМиР» 

ТУ Лесной 
Городок 

пос. 
ВНИИССОК 

15
6 

Котельная ООО 
«КТТ-Дубки» пос. ВНИИССОК ООО «КТТ-Дубки» ООО «КТТ-Дубки» ООО «КТТ-Дубки» ООО «КТТ-Дубки» 

ТУ Никольское п. Старый 
Городок 

15
7 

Котельная АО 
«121 АРЗ» п. Старый Городок АО «121 АРЗ» АО «121 АРЗ» 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

ТУ Часцовское 
поселок Дом 

отдыха 
Покровское 

15
8 

Котельная «ДО 
Покровское» 

поселок Дом 
отдыха 

Покровское 

ЗАО «Царский лес» 
(ДО "Покровское") 

ЗАО «Царский лес» 
(ДО "Покровское") 

ЗАО «Царский лес» 
(ДО "Покровское") 

Администрация 
Одинцовского 

городского округа 

ЗАО «Царский лес» 
(ДО "Покровское") 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

ТУ Заречье р.п. Заречье 15
9 

Котельная ТСЖ 
«Грюнвальд» 

р.п. Заречье, ул. 
Весенняя, 1 ТСЖ «Грюнвальд» 

ООО «Московская 
Инженерная 
Компания 

ТСЖ «Грюнвальд» 
ООО «Московская 

Инженерная 
Компания 

ТУ Лесной 
Городок 

пос. Лесной 
городок 

16
0 

Крышная 
котельная №1 
ООО «ТеплоВиК» 

пос. Лесной 
городок, ул. 

Грибовская, дом 2 
ООО «ТеплоВиК» ООО «ТеплоВиК» ООО «ТеплоВиК» ООО «ТеплоВиК» 

ТУ Лесной 
Городок 

пос. Лесной 
городок 

16
1 

Крышная 
котельная №2 
ООО «ТеплоВиК» 

пос. Лесной 
городок, ул. 

Грибовская, дом 6 
ООО «ТеплоВиК» ООО «ТеплоВиК» ООО «ТеплоВиК» ООО «ТеплоВиК» 

ТУ 
Жаворонковско

е 
д. Осоргино 16

2 
Котельная 
«Лесной городок» 

д. Осоргино, ул. 
Махмуда 

Эсамбаева, 1 

ООО «Пансионат 
«Лесной городок»  

ООО «Пансионат 
«Лесной городок» 

ООО «Пансионат 
«Лесной городок» 

ООО «Пансионат 
«Лесной городок» 

ТУ Звенигород г. Звенигород 16
3 

Котельная ООО 
«Конвент-Плюс» 

г. Звенигород, 
пансионат 
«Поречье» 

ООО «Конвент-Плюс» ООО «Конвент-
Плюс» ООО «Конвент-Плюс» ООО «Конвент-

Плюс» 

ТУ 
Барвихинское с. Усово 16

4 Котельная Усово с. Усово ФГАУ «ОК «Рублево-
Успенский» 

ФГАУ «ОК «Рублево-
Успенский» 

ФГАУ «ОК «Рублево-
Успенский» 

ФГАУ «ОК «Рублево-
Успенский» 

ТУ 
Барвихинское д. Жуковка 16

5 
Котельная 
Жуковка-2 д. Жуковка ФГАУ «ОК «Рублево-

Успенский» 
ФГАУ «ОК «Рублево-

Успенский» 
ФГАУ «ОК «Рублево-

Успенский» 
ФГАУ «ОК «Рублево-

Успенский» 

ТУ Успенское Успенское 16
6 

Котельная 
Успенское Успенское ФГАУ «ОК «Рублево-

Успенский» 
ФГАУ «ОК «Рублево-

Успенский» 
ФГАУ «ОК «Рублево-

Успенский» 
ФГАУ «ОК «Рублево-

Успенский» 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

457 

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 
теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией 

10.3.1 Порядок определения ЕТО 
Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, 

владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты 
опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на 
присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская 
отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой 
налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для 
подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, 
на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать 
соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может 
размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого 
находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в 
муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого 
муниципального района. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне 
деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей 
организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны 
деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, 
владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой 
теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой 
теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 Постановления Правительства 
Российской Федерацииот 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства 
Российской Федерации». 

 
10.3.2 Критерии определения ЕТО 
Согласно п. 7 Постановления Правительства Российской Федерацииот 08.08.2012 №808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Правительства Российской Федерации» устанавливаются следующие 
критерии определения ЕТО: 

 Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в границах зоны действия ЕТО; 

 Размер собственного капитала; 
 Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения. 
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В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на 
праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с 
наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 
границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет 
на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с 
наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве 
собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 
границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет 
наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих 
организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, 
способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 
теплоснабжения. 

 
10.3.3 Обязанности ЕТО 
Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В 
соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:  

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 
потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной 
системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий 
подключения к тепловым сетям;  

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 
схемой теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

 
10.3.4 Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО 
Границы зоны деятельности ЕТО установлены в соответствии с п.19 постановления 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Правительства Российской Федерации»и могут быть изменены в следующих случаях:  

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, 
источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы 
теплоснабжения;  

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.  
Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении 

другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 
актуализации. 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

459 

10.3.5 Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО 
Согласно п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Правительства Российской Федерации» устанавливаются следующие 
критерии определения ЕТО:  

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в границах зоны действия ЕТО;  

- Размер собственного капитала;  
- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения.  
В соответствии с вышеизложенным и учитывая, что АО «Одинцовская теплосеть» в 

лучшей мере соответствует по всем критериям статусу Единой теплоснабжающей организации 
рекомендуется Администрации Одинцовского городского округа наделить статусом Единой 
теплоснабжающих организаций АО «Одинцовская теплосеть» на всей территории 
Одинцовского городского округа, кроме МКР «Трехгорка», т.к. ООО «Теплосервис-М» 
владеет на праве собственности (аренде)2 из 3 источниками тепловой энергии с 
наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 
границах зоны действия ЕТО, а также иных территорий в соответствии с постановлением 
Администрации Одинцовского городского округа от 30.07.2021 года №2736. 

Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям 
определения ЕТО, устанавливаемым Постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации», 
представлено в таблице 10.3.5 -1. 
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Таблица 10.3.5-1 – Обоснование решений по присвоению статуса ЕТО на территории Одинцовского городского округа 

Код зоны 
деятельности 

ЕТО 

Наименование 
источника 

Код системы 
теплоснабжения 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 
Основания для 

присвоения 
статуса ЕТО 

(пункт Правил 
организации 

теплоснабжения) 

Рекомендуемая ЕТО 
Рабочая 
тепловая 

мощность, 
Гкал/час 

Наименование 
организации 

Вид 
имущественного 

права 
(собственность, 
аренда или иное 

законное 
основание) 

Размер 
собственного 

капитала,  
тыс. руб. 

Информация о 
подаче заявки 
на присвоение 
статуса ЕТО 

Наименование 
организации 

Емкость 
тепловых 
сетей, м3 

Вид 
имущественного 

права 
(собственность, 
аренда или иное 

законное 
основание 

Размер 
собственного 

капитала,  
тыс. руб. 

Информация о 
подаче заявки 
на присвоение 
статуса ЕТО 

  Котельные АО «Одинцовская теплосеть» 

01 Котельная №1 

1 

38,25 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 662,1 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная №1-а 22,95 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 4651,0 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная №2 30,6 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 620,1 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная №3 

2 

38,25 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 707,5 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная №4 139,9 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715272,00 не 

подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» ООО 

«Теплоинжсервис»  
2454,9 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №6 15,75 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 589,6 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная №7 51 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 529,5 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная №8 
3 

24,9 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 451,2 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная №8-а 22,95 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 279,4 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная 
«Одинцово-1» 4 7,2 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 47,1 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
«Отрадное» 5 1,4 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 138,4 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
Городской бани 6 2 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 1,5 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
«Университет» 7 6,02 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 9,1 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №9 8 35,6 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 254,0 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

02 Котельная 
«Трехгорка-1» 9 30,96 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть», ООО 
«Теплосервис-М» 

275,3 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 ООО 

«Теплосервис-М» 

01 Котельная 
«Запрудная» 10 0,07 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 0,0 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
«СОЦентр» 11 0,19 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 17,7 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная п. д/о 
«Озера» 12 0,79 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 7,5 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
«ПИК-1» 13 6,84 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 0,0 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
Усово-Тупик 14 3,99 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 26,2 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №1 п. 
Большие Вяземы 15 20 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 357,4 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №2, п. 
Большие Вяземы 16 10,98 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 278,5 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №3, п. 
Большие Вяземы 17 11,26 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 150,3 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №4, п. 
Большие Вяземы 18 10,98 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 728,8 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 
Котельная 

«Петровское 
шоссе» 

19 3,44 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 2,4 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 
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01 Котельная 
«ГОЛАЗ» 20 11,26 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 289,7 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
«Горловка» 21 3,2 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 11,6 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
«Голицыно о/с» 22 2,7 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 8,5 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
«Бутынь» 23 0,86 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 6,3 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная школа 
«Гармония» 24 0,516 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 3,2 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная № 3 25 25,34 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 390,9 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная № 4 26 2,4 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 4,5 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная № 6 27 0,94 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 0,7 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная № 7 28 24,9 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 0,7 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная № 8-а 29 0,72 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 0,2 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная № 9 30 24,9 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 305,7 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная № 11 31 3,4 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 22,4 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная № 13 32 0,285 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 0,5 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная № 14 33 0,24 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 0,5 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная №2 
ГПИ 34 6,45 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась   16,8 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 
Котельная по ул. 
Петровское ш., д. 

45 
35 0,085 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 0,3 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №1 30 
МВт 36 25,8 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 154,3 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 
Котельная 

«Саввинская 
Слобода» 

37 8,6 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 38,3 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 
Котельная 
«Лесные 
Поляны» 

38 0,53 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 2,6 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная 
«Каринское» 39 6,45 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 50,3 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
«Улитино» 40 0,6 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 0,6 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
«Андреевское» 41 1,8 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 2,0 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
«Фуньково» 42 2,58 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 41,9 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №1 
«Жаворонки» 43 7,32 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 62,1 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №2 
«Жаворонки» 44 1,72 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 3,9 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №3 
«Юдино» 45 6,45 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 2,2 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №4 46 4,128 АО «Одинцовская Хоз. ведение 1 715 272,00 не АО «Одинцовская 18,7 Хоз. ведение 1 715 272,00 не П.11 АО «Одинцовская 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

462 

Код зоны 
деятельности 

ЕТО 

Наименование 
источника 

Код системы 
теплоснабжения 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 
Основания для 

присвоения 
статуса ЕТО 

(пункт Правил 
организации 

теплоснабжения) 

Рекомендуемая ЕТО 
Рабочая 
тепловая 

мощность, 
Гкал/час 

Наименование 
организации 

Вид 
имущественного 

права 
(собственность, 
аренда или иное 

законное 
основание) 

Размер 
собственного 

капитала,  
тыс. руб. 

Информация о 
подаче заявки 
на присвоение 
статуса ЕТО 

Наименование 
организации 

Емкость 
тепловых 
сетей, м3 

Вид 
имущественного 

права 
(собственность, 
аренда или иное 

законное 
основание 

Размер 
собственного 

капитала,  
тыс. руб. 

Информация о 
подаче заявки 
на присвоение 
статуса ЕТО 

«Перхушково» теплосеть» подавалась теплосеть» подавалась теплосеть» 

01 Котельная №5.1 
«Жаворонки» 47 0,172 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 0,0 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №5.2 
«Жаворонки» 48 0,172 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 0,0 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №5.3 
«Жаворонки» 49 0,172 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 0,0 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №6 
«Крюково» 50 0,219 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 0,8 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №8 
«Крюково» 51 0,129 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 1,6 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 
Котельная 

«Пром. парк 
Одинцово-1» 

52 16,89 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 0,0 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 
Котельная 

«Юдино-детский 
сад» 

53 0,86 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 0,8 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная 
«Зайцево» 54 2,9 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 4,3 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная в пос. 
Летний Отдых 55 6,45 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 85,0 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная д. 
Кобяково 56 1,05 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 8,7 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 
Котельная 

«Центральная», 
д. Чупряково 

57 40 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 436,4 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 

Котельная №1 г. 
Кубинка, 

Можайское 
шоссе 

58 4,2 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 11,2 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 
Котельная №2 г. 

Кубинка, ул. 
Колхозная 

59 6,96 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 116,8 Хоз. ведение 1 715 272,00   П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 
Котельная 

«Дубки», п. 
Дубки 

60 3,44 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 25,5 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная 
«Еремино-1» 61 0,086 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 0,1 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
«Еремино-2» 62 0,086 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 0,0 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная п. 
Сосновка 63 7,5 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 57,5 Хоз. ведение 1 715 272,00   П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная 
«Кубинка-10» 64 16,9 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 269,1 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №9 
65 

4,3 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 105,8 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная №10 9 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 120,0 Хоз. ведение 1 715 272,00   П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №11 66 20 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 116,7 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 
Котельная 

«Новый 
Городок»  

67 16,9 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 474,9 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная 
«Шарапово» 68 5,16 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 74,5 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 69 0,17 АО «Одинцовская Хоз. ведение 1 715 272,00 не АО «Одинцовская 0,6 Хоз. ведение 1 715 272,00 не П.11 АО «Одинцовская 
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собственного 
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собственного 
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Информация о 
подаче заявки 
на присвоение 
статуса ЕТО 

«Никольское» теплосеть» подавалась теплосеть» подавалась теплосеть» 

01 Котельная 
«Аниково» 70 0,138 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 3,7 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 
Котельная 

«Санаторий 
Герцена» 

71 26 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 564,0 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная 
«Гигирево» 72 0,69 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 8,1 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 котельная «р.п. 
Новоивановское» 73 26,89 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 301,3 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
«Горки-10» 74 50 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 568,4 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
«Успенское» 75 12 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 130,3 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
«Сосны» 76 16,8 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 170,5 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
«Успенское-1» 77 6,2 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 79,4 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

03 
Котельная 

«Петелинская 
птицефабрика» * 

78 16,89 АО «Петелинская 
птицефабрика» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Петелинская 

птицефабрика» 184,5 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Петелинская 

птицефабрика» 

01 Котельная 
«Покровское» 79 0,138 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 0,3 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
«ПМС-4» 80 4,64 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 19,4 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 
Котельная 

«Покровский 
городок» 

81 4,01 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 73,7 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная №7 82 16,34 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась   171,1 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная №2 4 
МВт 83 3,18 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 46,3 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №215 84 2,4 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» - Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная № 15 85 0,25 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 0,0 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная 
«Ястребки» 86 0,138 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 0,2 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
"Акулово" 87 0,258 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» - Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная "ст. 
Кубинка-2" 88 0,258 АО «Одинцовская 

теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» - Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 
Котельная 

«Жаворонки-7-ая 
Советская» 

89 0,04 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 2,0 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 
Котельная ж/д 

№30А с. 
Введенское 

90 0,172 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение 1 715 272,00 не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 0,0 Хоз. ведение 1 715 272,00 не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 
Котельная 
пансионата 
«Химик» 

91 2,94 АО «Одинцовская 
теплосеть» Хоз. ведение нет данных не 

подавалась 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 40,0 Хоз. ведение нет данных не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

  Котельные МП «Звенигородские инженерные сети» 
01 Котельная пр. 

Ветеранов,6 92 2,82 МП «Звенигородские 
инженерные сети» Хоз. ведение -29 487,00 не 

подавалась 

МП 
«Звенигородские 

инженерные сети» 
150,6 Хоз. ведение -29 487,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная ул. 93 6,88 МП «Звенигородские Хоз. ведение -29 487,00 не МП 190,9 Хоз. ведение -29 487,00 не П.11 АО «Одинцовская 
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Ленина,30 инженерные сети» подавалась «Звенигородские 
инженерные сети» 

подавалась теплосеть» 

01 Котельная 
Нахабинское 

шоссе,2 
94 30 МП «Звенигородские 

инженерные сети» Хоз. ведение -29 487,00 не 
подавалась 

МП 
«Звенигородские 

инженерные сети» 
585,0 Хоз. ведение -29 487,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная ул.  
Лермонтова,6 95 6,88 МП «Звенигородские 

инженерные сети» Хоз. ведение -29 487,00 не 
подавалась 

МП 
«Звенигородские 

инженерные сети» 
156,9 Хоз. ведение -29 487,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная ФОК 
«Звезда» ул. 

Московская,47 
96 2,06 МП «Звенигородские 

инженерные сети» Хоз. ведение -29 487,00 не 
подавалась 

МП 
«Звенигородские 

инженерные сети» 
4,1 Хоз. ведение -29 487,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная мкр. 
Восточный, 4а 97 1,55 МП «Звенигородские 

инженерные сети» Хоз. ведение -29 487,00 не 
подавалась 

МП 
«Звенигородские 

инженерные сети» 
2,9 Хоз. ведение -29 487,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
ул.Парковая,10Б 98 1,55 МП «Звенигородские 

инженерные сети» Хоз. ведение -29 487,00 не 
подавалась 

МП 
«Звенигородские 

инженерные сети» 
10,5 Хоз. ведение -29 487,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
ул.Герцена,13А 99 4,13 МП «Звенигородские 

инженерные сети» Хоз. ведение -29 487,00 не 
подавалась 

МП 
«Звенигородские 

инженерные сети» 
8,2 Хоз. ведение -29 487,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная п. 
Дютьково 100 0,258 МП «Звенигородские 

инженерные сети» Хоз. ведение -29 487,00 не 
подавалась 

МП 
«Звенигородские 

инженерные сети» 
0,5 Хоз. ведение -29 487,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
пер.Зареченский,

27 
101 1,72 МП «Звенигородские 

инженерные сети» Хоз. ведение -29 487,00 не 
подавалась 

МП 
«Звенигородские 

инженерные сети» 
11,9 Хоз. ведение -29 487,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
санатория 
Поречье 

102 0,05 МП «Звенигородские 
инженерные сети» Хоз. ведение -29 487,00 не 

подавалась 

МП 
«Звенигородские 

инженерные сети» 
0,0 Хоз. ведение -29 487,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
Академия Дзюдо 103 3,18 МП «Звенигородские 

инженерные сети» Хоз. ведение -29 487,00 не 
подавалась 

МП 
«Звенигородские 

инженерные сети» 
1,5 Хоз. ведение -29 487,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

  Котельные МУП «ЖКХ Назарьево» 
01 Котельная 

Назарьево 
(Промзона) 

104 21,93 МУП «ЖКХ 
Назарьево» Хоз. ведение -10 635,00 не 

подавалась 
МУП «ЖКХ 
Назарьево» 379,9 Хоз. ведение -10 635,00 не 

подавалась П.11 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная 
Матвейково 105 4,2 МУП «ЖКХ 

Назарьево» Хоз. ведение -10 635,00 не 
подавалась 

МУП «ЖКХ 
Назарьево» 32,5 Хоз. ведение -10 635,00 не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная ИФА 
им. Обухова 

РАН 
106 2,58 МУП «ЖКХ 

Назарьево» Хоз. ведение нет данных не 
подавалась 

МУП «ЖКХ 
Назарьево» 13,9 Хоз. ведение нет данных не 

подавалась П.11 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

  Котельные ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ 
01 БМК в/г №20 107 6,88 ФГБУ «ЦЖКУ» Хоз. ведение нет данных не 

подавалась ФГБУ «ЦЖКУ» 17,0 Хоз. ведение нет данных не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 
01 Котельная №278, 

городок 
Кубинка-1, в/г 

5/1 

108 21 ФГБУ «ЦЖКУ» Хоз. ведение нет данных не 
подавалась ФГБУ «ЦЖКУ» 396,5 Хоз. ведение нет данных не 

подавалась П.11 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №104, 
ул. Генерала 

Вотинцева, в/г 
120 

109 66,9 ФГБУ «ЦЖКУ» Хоз. ведение нет данных не 
подавалась ФГБУ «ЦЖКУ» 150,5 Хоз. ведение нет данных не 

подавалась П.11 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 
№5482, городок 

Кубинка-8 
110 17,2 ФГБУ «ЦЖКУ» Хоз. ведение нет данных не 

подавалась ФГБУ «ЦЖКУ» 99,1 Хоз. ведение нет данных не 
подавалась П.11 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная 111 3,2 ФГБУ «ЦЖКУ» Хоз. ведение нет данных не ФГБУ «ЦЖКУ» 14,3 Хоз. ведение нет данных не П.11 АО «Одинцовская 
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статуса ЕТО 

Военных складов 
3007 

подавалась подавалась теплосеть» 

01 Котельная №5 112 8,73 ФГБУ «ЦЖКУ» Хоз. ведение нет данных не 
подавалась ФГБУ «ЦЖКУ» 0,0 Хоз. ведение нет данных не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №122 113 3,5 ФГБУ «ЦЖКУ» Хоз. ведение нет данных не 
подавалась ФГБУ «ЦЖКУ» 0,0 Хоз. ведение нет данных не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 котельная 
санатория 

Минобороны 
114 10,98 ФГБУ «ЦЖКУ» Хоз. ведение нет данных не 

подавалась ФГБУ «ЦЖКУ» 0,0 Хоз. ведение нет данных не 
подавалась П.11 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 БМК №87 в/г №1 115 9,98 ФГБУ «ЦЖКУ» Хоз. ведение нет данных не 
подавалась ФГБУ «ЦЖКУ» 31,9 Хоз. ведение нет данных не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

  Прочие котельные 
01 Котельная №2 116 54,2 АО «Ресурс» Собственность нет данных не 

подавалась АО «Ресурс» - Собственность нет данных не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 
01 Котельная ООО 

«Московский 
насосный завод» 

117 40,65 ООО «Московский 
насосный завод» Собственность нет данных не 

подавалась 
ООО «Московский 
насосный завод» 399,5 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная №1 
ОАО 

«Внуковский 
завод 

огнеупорных 
изделий» 

118 2,58 
ОАО «Внуковский 
завод огнеупорных 

изделий» 
Собственность нет данных не 

подавалась 

ОАО «Внуковский 
завод огнеупорных 

изделий» 
7,4 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная №2 
ОАО 

«Внуковский 
завод 

огнеупорных 
изделий» 

119 6,22 
ОАО «Внуковский 
завод огнеупорных 

изделий» 
Собственность нет данных не 

подавалась 

ОАО «Внуковский 
завод огнеупорных 

изделий» 
- Собственность нет данных не 

подавалась П.11 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная ООО 
«Баковский 

завод 
резинотехническ

их изделий» 

120 9,6 

ООО «Баковский 
завод 

резинотехнических 
изделий» 

Собственность нет данных не 
подавалась 

ООО «Баковский 
завод 

резинотехнических 
изделий» 

42,8 Собственность нет данных не 
подавалась П.11 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

02 Котельная «ул. 
Чистяковой, 30» 121 92,88 ООО «Теплосервис-

М» Аренда нет данных не 
подавалась 

ООО «Теплосервис-
М» 980,9 Аренда нет данных не 

подавалась П.11 ООО 
«Теплосервис-М» 

01 Котельная СМУ-
158 122 18,3 СМУ-158 АО 

«Трансинжстрой»  Собственность нет данных не 
подавалась 

СМУ-158 АО 
«Трансинжстрой»  - Собственность нет данных не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

02 БМК «Импульс» 123 24,68 ООО «Теплосервис-
М» Собственность нет данных не 

подавалась 
ООО «Теплосервис-

М» 144,4 Собственность нет данных не 
подавалась П.11 ООО 

«Теплосервис-М» 

04 Котельная мкр. 
Немчиновка» 124 30,96 

ООО 
«ТеплоЭнергоСервис

» 
Собственность нет данных не 

подавалась 

ООО 
«ТеплоЭнергоСерви

с» 
133,4 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 
ООО 

«ТеплоЭнергоСерв
ис» 

01 Котельная ООО 
«ПИК-Регион» 125 38,7 АО «ПИК-Регион» Собственность нет данных не 

подавалась АО «ПИК-Регион» - Собственность нет данных не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 
01 Котельная мкр. 

Южный 126 13,76 ОАО «Союзэнерго» Собственность нет данных не 
подавалась ОАО «Союзэнерго» 103,9 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная АО 
«Союзэнерго» 127 5,43 ОАО «Союзэнерго» Собственность нет данных не 

подавалась ОАО «Союзэнерго» 40,7 Собственность нет данных не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 
01 Котельная 

«Гефест» 128 36,64 ООО «Гефест-
Инжиниринг» Собственность нет данных не 

подавалась 
ООО «Гефест-
Инжиниринг» 453,9 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

05 Котельная №1 
(Энергоцентр) 129 8,6 

ЗАО 
«Стройпромавтомати

ка» 
Собственность нет данных не 

подавалась 
ООО «УК 

Энергоцентр» 145,4 Собственность нет данных не 
подавалась П.11 ООО «УК 

Энергоцентр» 

05 Котельная №2 
(ул. Некрасова) 130 2,68 ЗАО 

«Стройпромавтомати Собственность нет данных не 
подавалась 

ООО «УК 
Энергоцентр» 0,8 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 ООО «УК 
Энергоцентр» 
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ка» 
05 Котельная №3 

(ЛОК, 
Лермонтова) 

131 10,83 ООО «ЛОК 
«Звенигород» Собственность нет данных не 

подавалась 
ООО «УК 

Энергоцентр» - Собственность нет данных не 
подавалась П.11 ООО «УК 

Энергоцентр» 

05 Котельная №4 
(Восточный) 132 11,6 

ЗАО 
«Стройпромавтомати

ка» 
Собственность нет данных не 

подавалась 
ООО «УК 

Энергоцентр» 123,2 Собственность нет данных не 
подавалась П.11 ООО «УК 

Энергоцентр» 

05 Котельная №5 
(Южный) 133 10,83 

ЗАО 
«Стройпромавтомати

ка» 
Собственность нет данных не 

подавалась 
ООО «УК 

Энергоцентр» - Собственность нет данных не 
подавалась П.11 ООО «УК 

Энергоцентр» 

01 Котельная «д/о 
Связист» 134 3,03 ЗАО Д.О. «Связист» Собственность нет данных не 

подавалась ЗАО Д.О. «Связист» - Собственность нет данных не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 

06 

Котельная ФГБУ 
«Клинический 

санаторий 
«Барвиха» 

135 14,64 ФГБУ «Клинический 
санаторий «Барвиха» Собственность нет данных не 

подавалась 

ФГБУ 
«Клинический 

санаторий 
«Барвиха» 

215,6 Собственность нет данных не 
подавалась П.11 

ФГБУ 
«Клинический 

санаторий 
«Барвиха» 

01 Котельная 
филиала Усово 

ФГУП 
«Комплекс» 

136 8,94 ФГУП «Комплекс» Собственность нет данных не 
подавалась ФГУП «Комплекс» 46,8 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная ООО 
«РУШ» 137 27,95 ООО «РУШ» Собственность нет данных не 

подавалась ООО «РУШ» - Собственность нет данных не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 
07 Котельная ООО 

НПО «Союз-М» 138 13,5 ООО НПО «Союз-М» Собственность нет данных не 
подавалась 

ООО НПО «Союз-
М» 19,9 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 ООО НПО «Союз-
М» 

21 Котельная ОАО 
«Ямское поле» 139 0,172 ОАО «Ямское поле» Собственность нет данных не 

подавалась ОАО «Ямское поле» 0,1 Собственность нет данных не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 
01 Котельная 

Заводской пр. 140 5,6 
ООО «Голицынская 

управляющая 
компания» 

Собственность нет данных не 
подавалась 

ООО «Голицынская 
управляющая 

компания» 
0,3 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная «ДО 
Ершово» 141 30  ЗАО Дом отдыха 

«Ершово»  Собственность нет данных не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 261,8 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

08 Котельная 
«НМИЦ РК» 142 5,986 

ЛРКЦ «Юдино» - 
филиал ФГБУ 
«НМИЦ РК» 

Минздрава России» 

Собственность нет данных не 
подавалась 

ЛРКЦ «Юдино» - 
филиал ФГБУ 
«НМИЦ РК» 

Минздрава России» 

70,6 Собственность нет данных не 
подавалась П.11 

ЛРКЦ «Юдино» - 
филиал ФГБУ 
«НМИЦ РК» 
Минздрава 

России» 
01 Котельная д. 

Митькино 143 18,1 
АО 

«Теплоэнергетическо
е предприятие» 

Собственность нет данных не 
подавалась 

АО 
«Теплоэнергетическ

ое предприятие» 
- Собственность нет данных не 

подавалась П.11 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная АО 
«Заречье» 

им.С.А.Кушнаре
ва 

144 60 АО «Заречье» 
им.С.А.Кушнарева Собственность нет данных не 

подавалась 
АО «Заречье» 

им.С.А.Кушнарева 604,9 Собственность нет данных не 
подавалась П.11 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

09 Котельная ООО 
«УК «Кунцево» 145 7,05 ООО «УК «Кунцево» Собственность нет данных не 

подавалась 
ООО «УК 
«Кунцево» 265,2 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 ООО «УК 
«Кунцево» 

01 Котельная АО 
«Стройполимер» 146 10,98 АО «Стройполимер» Собственность нет данных не 

подавалась 
АО 

«Стройполимер» 96,8 Собственность нет данных не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 
01 Котельная п. 

Горбольницы № 
45 

148 12 ГАУЗ МО 
«КЦВМиР» Собственность нет данных не 

подавалась 
ГАУЗ МО 

«КЦВМиР» 86,7 Собственность нет данных не 
подавалась П.11 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная ООО 
«КТТ-Дубки» 150 27,52 ООО «КТТ-Дубки» Собственность нет данных не 

подавалась ООО «КТТ-Дубки» 254,2 Собственность нет данных не 
подавалась П.11 АО «Одинцовская 

теплосеть» 
01 Котельная АО 

«121 АРЗ» 151 57,73 АО «121 АРЗ» Собственность нет данных не 
подавалась 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 249,5 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная «ДО 
Покровское»  4,13 ЗАО «Царский лес» 

(ДО "Покровское") Собственность нет данных не 
подавалась 

ЗАО «Царский лес» 
(ДО "Покровское") 10,0 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 АО «Одинцовская 
теплосеть» 
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АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Котельная ТСЖ 
«Грюнвальд»  6,14 ТСЖ «Грюнвальд» Собственность нет данных не 

подавалась 

ООО «Московская 
Инженерная 
Компания 

- Собственность нет данных не 
подавалась П.11 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Крышная 
котельная №1 

ООО 
«ТеплоВиК» 

152 3,27 ООО «ТеплоВиК» Собственность нет данных не 
подавалась ООО «ТеплоВиК» 0,4 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

01 Крышная 
котельная №2 

ООО 
«ТеплоВиК» 

153 2,61 ООО «ТеплоВиК» Собственность нет данных не 
подавалась ООО «ТеплоВиК» 2,5 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 

АО «Одинцовская 
теплосеть» 

10 
Котельная 
«Лесной 
городок» 

154 5,09 ООО «Пансионат 
«Лесной городок»  Собственность нет данных не 

подавалась 
ООО «Пансионат 
«Лесной городок»  14,5 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 ООО «Пансионат 
«Лесной городок»  

11 Котельная ООО 
«Конвент-Плюс» 155 7,85 ООО «Конвент-

Плюс» Собственность нет данных не 
подавалась 

ООО «Конвент-
Плюс» 0,0 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 ООО «Конвент-
Плюс» 

01 
Котельная Усово 156 5,95 ФГАУ «ОК 

«Рублево-Успенский» Собственность нет данных не 
подавалась 

ФГАУ «ОК 
«Рублево-

Успенский» 
0,0 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная 
Жуковка-2 157 15,82 ФГАУ «ОК 

«Рублево-Успенский» Собственность нет данных не 
подавалась 

ФГАУ «ОК 
«Рублево-

Успенский» 
0,0 Собственность нет данных не 

подавалась П.11 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 

01 Котельная 
Успенское 158 6 ФГАУ «ОК 

«Рублево-Успенский» Собственность нет данных не 
подавалась 

ФГАУ «ОК 
«Рублево-

Успенский» 
- Собственность нет данных не 

подавалась П.11 
АО «Одинцовская 

теплосеть» 
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10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках 
на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 
территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в 
уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей 
организации с указанием зоны ее деятельности. 

В Одинцовском городском округе заявок на присвоение статуса ЕТО, не подавалось. 
В соответствии с пунктом 11 Правил организации теплоснабжения, в случае если 

организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации в соответствующей зоне деятельности источника, статус единой теплоснабжающей 
организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми 
сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

 
10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах 
поселения, городского округа, города федерального значения 

В настоящей схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения для присвоения 
статуса единых теплоснабжающих организаций определен в соответствии с нормами 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления 
Правительства Российской Федерации 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации». 
Реестр систем теплоснабжения в границах Одинцовского городского округа включает 158 
изолированных системы теплоснабжения, эксплуатируемых 39 организациями. 

Реестр зон деятельности организаций, занятых в сфере теплоснабжения Одинцовского 
городского округа, представлен в таблице 10.5 -1.  

Таблица 10.5-1 – Реестр зон деятельности организаций, занятых в сфере теплоснабжения 
Одинцовского городского округа 

№ 
ЕТО 

Наименование источника, на базе 
которого образована система 

теплоснабжения 

№ системы 
теплоснабжения Эксплуатирующая организация 

Котельные АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №1 

1 
АО «Одинцовская теплосеть» 

01 Котельная №1-а АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №2 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №3 

2 

АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №4 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №6 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №7 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №8 3 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №8-а АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Одинцово-1» 4 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Отрадное» 5 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная Городской бани 6 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Университет» 7 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №9 8 АО «Одинцовская теплосеть» 

02 Котельная «Трехгорка-1» 9 АО «Одинцовская теплосеть», ООО 
«Теплосервис-М» 

01 Котельная «Запрудная» 10 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «СОЦентр» 11 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная п. д/о «Озера» 12 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «ПИК-1» 13 АО «Одинцовская теплосеть» 
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№ 
ЕТО 

Наименование источника, на базе 
которого образована система 

теплоснабжения 

№ системы 
теплоснабжения Эксплуатирующая организация 

01 Котельная Усово-Тупик 14 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №1 п. Большие Вяземы 15 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №2, п. Большие Вяземы 16 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №3, п. Большие Вяземы 17 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №4, п. Большие Вяземы 18 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Петровское шоссе» 19 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «ГОЛАЗ» 20 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Горловка» 21 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Голицыно о/с» 22 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Бутынь» 23 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная школа «Гармония» 24 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 3 25 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 4 26 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 6 27 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 7 28 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 8-а 29 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 9 30 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 11 31 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 13 32 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 14 33 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №2 ГПИ 34 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная по ул. Петровское ш., д. 45 35 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №1 30 МВт 36 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Саввинская Слобода» 37 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Лесные Поляны» 38 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Каринское» 39 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Улитино» 40 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Андреевское» 41 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Фуньково» 42 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №1 «Жаворонки» 43 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №2 «Жаворонки» 44 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №3 «Юдино» 45 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №4 «Перхушково» 46 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №5.1 «Жаворонки» 47 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №5.2 «Жаворонки» 48 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №5.3 «Жаворонки» 49 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №6 «Крюково» 50 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №8 «Крюково» 51 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Пром. парк Одинцово-1» 52 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Юдино-детский сад» 53 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Зайцево» 54 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная в пос. Летний Отдых 55 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная д. Кобяково 56 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Центральная», д. Чупряково 57 АО «Одинцовская теплосеть» 

01 Котельная №1 г. Кубинка, Можайское 
шоссе 58 АО «Одинцовская теплосеть» 

01 Котельная №2 г. Кубинка, ул. Колхозная 59 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Дубки», п. Дубки 60 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Еремино-1» 61 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Еремино-2» 62 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная п. Сосновка 63 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Кубинка-10» 64 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №9 65 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №10 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №11 66 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Новый Городок»  67 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Шарапово» 68 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Никольское» 69 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Аниково» 70 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Санаторий Герцена» 71 АО «Одинцовская теплосеть» 
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№ 
ЕТО 

Наименование источника, на базе 
которого образована система 

теплоснабжения 

№ системы 
теплоснабжения Эксплуатирующая организация 

01 Котельная «Гигирево» 72 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 котельная «р.п. Новоивановское» 73 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Горки-10» 74 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Успенское» 75 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Сосны» 76 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Успенское-1» 77 АО «Одинцовская теплосеть» 
03 Котельная «Петелинская птицефабрика» * 78 АО «Петелинская птицефабрика» 
01 Котельная «Покровское» 79 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «ПМС-4» 80 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Покровский городок» 81 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №7 82 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №2 4 МВт 83 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная №215 84 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная № 15 85 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Ястребки» 86 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная "Акулово" 87 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная "ст. Кубинка-2" 88 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная «Жаворонки-7-ая Советская» 89 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная ж/д №30А с. Введенское 90 АО «Одинцовская теплосеть» 
01 Котельная пансионата «Химик» 91 АО «Одинцовская теплосеть» 

Котельные МП «Звенигородские инженерные сети» 
01 Котельная пр. Ветеранов,6 92 МП «Звенигородские инженерные 

сети» 
01 Котельная ул. Ленина,30 93 МП «Звенигородские инженерные 

сети» 
01 Котельная Нахабинское шоссе,2 94 МП «Звенигородские инженерные 

сети» 
01 Котельная ул.Лермонтова,6 95 МП «Звенигородские инженерные 

сети» 
01 Котельная ФОК «Звезда» 

ул.Московская,47 96 МП «Звенигородские инженерные 
сети» 

01 Котельная мкр. Восточный, 4а 97 МП «Звенигородские инженерные 
сети» 

01 Котельная ул.Парковая,10Б 98 МП «Звенигородские инженерные 
сети» 

01 Котельная ул.Герцена,13А 99 МП «Звенигородские инженерные 
сети» 

01 Котельная п.Дютьково 100 МП «Звенигородские инженерные 
сети» 

01 Котельная пер.Зареченский,27 101 МП «Звенигородские инженерные 
сети» 

01 Котельная санатория Поречье 102 МП «Звенигородские инженерные 
сети» 

01 Котельная Академия Дзюдо 103 МП «Звенигородские инженерные 
сети» 

Котельные МУП «ЖКХ Назарьево» 
01 Котельная Назарьево (Промзона) 104 МУП «ЖКХ Назарьево» 
01 Котельная Матвейково 105 МУП «ЖКХ Назарьево» 
01 Котельная ИФА им. Обухова РАН 106 МУП «ЖКХ Назарьево» 

Котельные ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ 
01 БМК в/г №20 107 ФГБУ «ЦЖКУ» 
01 Котельная №278, городок Кубинка-1, в/г 

5/1 108 ФГБУ «ЦЖКУ» 

01 Котельная №104, ул. Генерала Вотинцева, 
в/г 120 109 ФГБУ «ЦЖКУ» 

01 Котельная №5482, городок Кубинка-8 110 ФГБУ «ЦЖКУ» 
01 Котельная Военных складов 3007 111 ФГБУ «ЦЖКУ» 
01 Котельная №5 112 ФГБУ «ЦЖКУ» 
01 Котельная №122 113 ФГБУ «ЦЖКУ» 
01 котельная санатория Минобороны 114 ФГБУ «ЦЖКУ» 
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№ 
ЕТО 

Наименование источника, на базе 
которого образована система 

теплоснабжения 

№ системы 
теплоснабжения Эксплуатирующая организация 

01 БМК №87 в/г №1 115 ФГБУ «ЦЖКУ» 
Прочие котельные 

01 Котельная №2 116 АО «Ресурс» 
01 Котельная ООО «Московский насосный 

завод» 117 ООО «Московский насосный завод» 

01 Котельная №1 ОАО «Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 118 ОАО «Внуковский завод огнеупорных 

изделий» 
01 Котельная №2 ОАО «Внуковский завод 

огнеупорных изделий» 119 ОАО «Внуковский завод огнеупорных 
изделий» 

01 Котельная ООО «Баковский завод 
резинотехнических изделий» 120 ООО «Баковский завод 

резинотехнических изделий» 
01 Котельная «ул. Чистяковой, 30» 121 ООО «Теплосервис-М» 
01 Котельная СМУ-158 122 СМУ-158 АО «Трансинжстрой»  
01 БМК «Импульс» 123 ООО «Теплосервис-М» 
04 Котельная мкр. Немчиновка» 124 ООО «ТеплоЭнергоСервис» 
01 Котельная ООО «ПИК-Регион» 125 АО «ПИК-Регион» 
01 Котельная мкр. Южный 126 ОАО «Союзэнерго» 
01 Котельная АО «Союзэнерго» 127 ОАО «Союзэнерго» 
01 Котельная «Гефест» 128 ООО «Гефест-Инжиниринг» 
05 Котельная №1 (Энергоцентр) 129 ООО «УК Энергоцентр» 
05 Котельная №2 (ул. Некрасова) 130 ООО «УК Энергоцентр» 
05 Котельная №3 (ЛОК, Лермонтова) 131 ООО «УК Энергоцентр» 
05 Котельная №4 (Восточный) 132 ООО «УК Энергоцентр» 
05 Котельная №5 (Южный) 133 ООО «УК Энергоцентр» 
01 Котельная «д/о Связист» 134 ЗАО Д.О. «Связист» 

06 Котельная ФГБУ «Клинический санаторий 
«Барвиха» 135 ФГБУ «Клинический санаторий 

«Барвиха» 
01 Котельная филиала Усово ФГУП 

«Комплекс» 136 ФГУП «Комплекс» 

01 Котельная ООО «РУШ» 137 ООО «РУШ» 
07 Котельная ООО НПО «Союз-М» 138 ООО НПО «Союз-М» 
01 Котельная ОАО «Ямское поле» 139 ОАО «Ямское поле» 
01 Котельная Заводской пр. 140 ООО «Голицынская управляющая 

компания» 
01 Котельная «ДО Ершово» 141  ЗАО Дом отдыха «Ершово»  

08 Котельная «НМИЦ РК» 142 ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава России» 

01 Котельная д. Митькино 143 АО «Теплоэнергетическое 
предприятие» 

01 Котельная АО «Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 144 АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева 

09 Котельная ООО «УК «Кунцево» 145 ООО «УК «Кунцево» 
01 Котельная АО «Стройполимер» 146 АО «Стройполимер» 
01 Котельная п. Горбольницы № 45 147 ГАУЗ МО «КЦВМиР» 
01 Котельная ООО «КТТ-Дубки» 148 ООО «КТТ-Дубки» 
01 Котельная АО «121 АРЗ» 149 АО «121 АРЗ» 
01 Котельная «ДО Покровское» 150 ЗАО «Царский лес» (ДО 

"Покровское") 
01 Котельная ТСЖ «Грюнвальд» 151 ООО «Московская Инженерная 

Компания 
01 Крышная котельная №1 ООО «ТеплоВиК» 152 ООО «ТеплоВиК» 
01 Крышная котельная №2 ООО «ТеплоВиК» 153 ООО «ТеплоВиК» 
10 Котельная «Лесной городок» 154 ООО «Пансионат «Лесной городок»  
11 Котельная ООО «Конвент-Плюс» 155 ООО «Конвент-Плюс» 
01 Котельная Усово 156 ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» 
01 Котельная Жуковка-2 157 ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» 
01 Котельная Успенское 158 ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» 
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Рисунок 10.5-1 - Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности единых 

теплоснабжающих организаций – АО «Одинцовская теплосеть» 
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Рисунок 10.5-2 - Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности единых 

теплоснабжающих организаций – ООО «Теплосервис-М» 
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Рисунок 10.5-3 - Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности единых 

теплоснабжающих организаций – АО «Петелинская птицефабрика» 
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Рисунок 10.5-4 - Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности единых 

теплоснабжающих организаций – ООО «ТеплоЭнергоСервис»  
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Рисунок 10.5-5 - Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности единых 

теплоснабжающих организаций – ООО «УК-Энергоцентр»  
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Рисунок 10.5-6 - Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности единых 

теплоснабжающих организаций – ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» Управления делами 

Президента Российской Федерации  
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Рисунок 10.5-7 - Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности единых 

теплоснабжающих организаций – ООО НПО «Союз-М»  
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Рисунок 10.5-8 - Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности единых 

теплоснабжающих организаций – ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

реабилитации и курортологии» 
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Рисунок 10.5-9 - Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности единых 

теплоснабжающих организаций – ООО «УК «Кунцево» 

 

 
Рисунок 10.5-10 - Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности 

единых теплоснабжающих организаций – ООО «Пансионат «Лесной городок» 
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Рисунок 10.5-11 - Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности 

единых теплоснабжающих организаций – ООО «Конвент-Плюс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

482 

11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 
ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Мероприятия по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 
представлены ниже в таблице. 
Таблица 11-1-Решения о перераспределении нагрузок между источниками 

Сохраняемый (модернизируемый) 
источник 

Переводимые на сохраняемый 
источник зоны Объем перераспределения 

Котельная №1, г. Одинцово, ул. Садовая, 11 Котельная №1-а, г. Одинцово, ул. М. 
Жукова, 16А 

1. 18 Гкал/ч в 2023 году. 
2. Перспектива 33,14 Гкал/ч 
в период 2024-2035 гг. 

Котельная №2, г. Одинцово, ул. Северная, 
34 

Котельная №1-а, г. Одинцово, ул. М. 
Жукова, 16А 

1. 12,93 Гкал/ч в 2021 году. 
2. Перспектива 53,13 Гкал/ч 
в период 2021-2029 гг. 

Котельная №7, г. Одинцово, Можайское ш., 
50-а 

Котельная №4, г. Одинцово, ул. 
Говорова, 22 

1. 15 Гкал/ч в 2023 году. 
2. Перспектива 8,35 Гкал/ч в 
период 2021-2025 гг. 

ГТ-ТЭЦ г. Звенигород 

Котельная ФОК «Звезда», г. 
Звенигород, ул.Московская, 47 4,68 Гкал/ч в 2021 году 

Котельная АО «Союзэнерго», проезд 
Строителей, д.8 4,61 Гкал/ч в 2021 году 

Котельная №4 Восточный, г. 
Звенигород, мкр.3, стр.16 0,389 Гкал/ч в 2021 году 

Перспективные балансы тепловой мощности, с учетом решений по перераспределению 
нагрузки, представлены в разделе 4.3 Книги 4 обосновывающих материалов. 

В остальном схема распределения нагрузок сохраняется. 
 
12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 
Перечень бесхозяйных тепловых сетей приведен в таблице 12-1. 
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Таблица 12-1 - Перечень бесхозяйных тепловых сетей 

№ 
п/п 

Наименование 
источника тепловой 

энергии 

Наименование участка тепловых 
сетей 

Адрес потребителя 
тепловой сети (номер дома 

и организации) 

Предполагаемая 
протяженность, м.п. (в 

четырехтрубном 
исполнении) 

отопление/ГВС 

Предполагаемая протяженность , 
м.п. (в двухтрубном исполнении) 

отопление/ГВС 

1 ТУ Звенигород Тепловые сети, ул. Полевая №21,23,25,27 200 - 

2 ТУ Звенигород Тепловые сети, пр-д Строителей  №1/45,3,4,5,6,7/29,8,10,11, 
детский сад "Солнышко" 501 - 

3 ТУ Звенигород Тепловые сети, мкр. Восточный-3 №4,5 - 115 
4 ТУ Звенигород Тепловые сети мкр. Восточный №7,9,10,15 279 - 
5 ТУ Звенигород Тепловые сети мкр. Южный  Детский сад "Алёнка" 210 210 

6 ТУ Звенигород Тепловые сети мкр. Южный  №1,2,3,4,6,11 и детский сад 
"Родничок" 708 20 

7 ТУ Звенигород Тепловые сети мкр. Поречье 
Ближнее №1,3,4,5,6,7 742 - 

8 ТУ Звенигород Тепловые сети сан. Поречье №1,2,3,4,5,35,36,2а,2б,уч.64 505 - 

9 ТУ Звенигород Тепловые сети по ул. Некрасова до 
ул. Фасилия Фабричнова №18 316 - 

10 ТУ Звенигород Тепловые сети ул. Московская №18а,ТЦ "Звенигород" 78 - 
11 ТУ Звенигород Тепловые сети ул. Игнатьевская №1к1,1к2,1к3,1к4,1к5 45 - 
12 ТУ Звенигород Тепловые сети ул. Макарова №19к1,19к2,19к3 180 - 
13 ТУ Звенигород Тепловые сети ул. Спортивная №12,12/1,16 - 294 
14 ТУ Звенигород Тепловые сети ул. Фрунзе №29 208 - 
15 ТУ Звенигород Тепловые сети ул. Чехова №5а 79 - 

Итого: 4051 639 
 

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация Адрес объекта Способ прокладки Диаметр, мм Протяжен-ность  

в 2-х тр., п.м 

1 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, от ЦТП-2-а                 (ул. Молодежная, д. 6-а) до ж/д № 
16 по ул. Молодежная и административного здания СЭУ Канальная 159, 133, 108, 

89, 57 584 

2 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, ул. Молодежная, от школы СТШ до школы № 12 Подземная 89, 57 168 
3 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, ул. Молодежная, от тк-11 до налоговой инспекции Подземная 76, 57 40 

4 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, ЦТП-6 – Волейбольный центр (ул. М. Жукова) Бесканальная 273, 219, 159, 
133, 108, 89 434 

5 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, ул. М. Жукова, тк-15а – ЦТП-1 ( М. Жукова, 36-а) Канальная 219 16 
6 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, ЦТП-1– ж.д. № 34 по ул. М. Жукова Канальная 159, 108 116 
7 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, ул. М. Жукова, ЦТП-1 – ж.д. № 34-а Канальная 219, 108, 76 192 

8 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, ул. М.Жукова, ЦТП-1 (М.Жукова,36-а) – ЦТП-2 
(М.Жукова, 36-б) – тк-16  Канальная 219 74 

9 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, ул. М. Жукова, ЦТП-2 – ж.д. № 36 – ж.д. № 40 Канальная 219, 159, 108, 
89, 57 270 

10 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, ул. М. Жукова, 36 – КСЦ «Мечта»  Канальная 133, 108, 57 112 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация Адрес объекта Способ прокладки Диаметр, мм Протяжен-ность  

в 2-х тр., п.м 
11 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, тк-10-а – тк-10-б Бесканальная 108 63 
12 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, тк-10-б – ж/д.№ 4/1  Бесканальная 89 83 
13 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, Можайское шоссе, ЦТП-2 – ж/д № 34 Бесканальная 159, 108, 76 140 
14 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, Можайское шоссе, тк-7 -  ЦТП-16 Бесканальная 219 39 

15 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, Можайское шоссе, ЦТП-16 – ж/д № 89, 91, 93 Бесканальная 
273, 219, 159, 
133, 108, 89, 

57, 45  
354 

16 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, от тк-2а до ж/д № 12 по ул. Чикина Бесканальная 159 68 
17 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, от тк-20а до ж/д №26-А по ул. Говорова Бесканальная 159 33 
18 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, от тк-10б до ж/д № 4/2 по ул. Ново-Спортивная Бесканальная 89 18 
19 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, от тк-6 до ж/д № 25-А по ул. М. Крылова Бесканальная 219 13 

20 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, ул. Говорова, от тк-20 до ЦТП-17 – ЦТП-19 – ЦТП- 20 
(магистральный трубопровод)  Бесканальная 325, 273 1 411 

21 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, Можайское шоссе, от тк-29 до тк-30 – тк-31- ж/д № 169 Бесканальная 219, 159 320 
22 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, от  тк-30 до ДОУ по адресу: Можайское шоссе, д. 171 Бесканальная 2*89 35 
23 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, от ЦТП-19 до ж/д № 50 по ул. Говорова Бесканальная 219, 159, 108 80 
24 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, от ЦТП-20 до ж/д № 52 по ул. Говорова Бесканальная 159, 133, 89 67 
25 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, Можайское шоссе, от ЦТП-19 до ж/д №165 Бесканальная 159, 133, 89 105 

26 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, ул. Говорова, ЦТП-17 до ж/домов № 26, 28, 30, 34, 36; 
№ 7, 13, 15 по ул. М. Крылова Бесканальная 

273, 219, 159, 
133, 108, 100, 

89, 76, 65 
1 234 

27 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, тк - ул. Союзная, д.1 (военный комиссариат 
Одинцовского района) 

Надземная, 
канальная, 

бесканальная 
76 123 

28 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, ул. Союзная, ЦТП 14 - ж/д № 4  Бесканальная 143, 90 83 
29 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, ул. 2-ая Запрудная, от  котельной до ж/д № 19    Канальная 57 25 
30 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, от ТК-40а до ж/д № 19 по ул. Вокзальная  Бесканальная 133, 108, 89 54 

31 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, от котельной гор. бани до гаражей Можайское шоссе 
д.10 Надземная 76 113 

32 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, от тк-10 до ж/д № 136А по ул. Можайское шоссе Бесканальная 325, 273 172 

33 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, от границы земельного участка АО "ВЗОИ" к жилым 
домам № 43, 45, 67 по ул. Верхне-Пролетарская Надземно 76, 57 417 

34 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, от точки врезки до ж/д № 11, по ул. Комсомольская Канальная 133 57 
35 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, от точки врезки до ж/д № 17А, по ул. Солнечная Канальная 133 45 
36 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, от точки врезки до ж/д 24, по ул. Маковского Бесканальная 133 272 

37 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, от ж/д № 16 по ул. Маковского до ж/д № 8 по ул. 
Комсомольская Бесканальная 108, 89, 57 482 

38 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Одинцово, от ж/д № 16 до ж/д № 20 по ул. Маковского Канальная 108 134 
39 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Голицыно, до школы № 2, Молодежный проезд, д.3 Надземная 108 53 
40 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Голицыно, до детского сада № 62, ул. Советская, д.54, к.1 Подземная 89, 57 90 

41 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Голицыно, от котельной №6 (Пролетарский проспект, д.50-а) до 
школы №1, Пролетарский проспект, д.50 Надземная 57 82 
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№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация Адрес объекта Способ прокладки Диаметр, мм Протяжен-ность  

в 2-х тр., п.м 
42 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Голицыно, ул. Советская от ЦТП-6 до ж/дома № 56, корп. 2 Надземная 108, 89, 57 148 

43 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Голицыно, от котельной № 7  (Коммунистический пр-т, д. 22) до 
административного здания Коммунистический проспект, д. 22 

Надземная, 
подземная 89, 57 36 

44 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Голицыно, от ЦТП-10 до д/с № 36, Западный проспект, д. 7 Надземная 57, 38 201 

45 АО «Одинцовская теплосеть» МО, д. Бутынь, от котельной до ж/домов № 65, 66, 67, 68, 101А, 101Б Надземная, 
подземная 108, 89 310 

46 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Голицыно, Петровское шоссе, д. 45, от котельной до ж/дома Подземная, 
надземная 57 39 

47 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Голицыно, 45-ый км  Минского шоссе, ДРСУ-19, от врезки до 
административного здания Надземная 76 59 

48 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Голицыно, 45-ый км  Минского шоссе, ДРСУ-19, от ВЗУ до гаража Надземная 76 19 

49 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Голицыно, 45-ый км  Минского шоссе, ДРСУ-19, от котельной до 
РТМ и гаражей Надземная 76 111 

50 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Голицыно, 45-ый км  Минского шоссе, ДРСУ-19, от котельной до 
лаборатории Надземная 57 47 

51 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Голицыно, 45-ый км Минского шоссе, ДРСУ-19, от точки врезки 
(Уз.-11) до здания ФКУ "Центрдортрансбезопасность" Надземная 57 24 

52 АО «Одинцовская теплосеть» МО, г. Голицыно, магистральный трубопровод между котельной № 3 и 
котельной №2 ГПИ 

Надземная, 
подземная 159 515 

53 АО «Одинцовская теплосеть» МО, Одинцовский г.о., п. Горки-2, от котельной № 1, д. 44 Бесканальная   596 

54 АО «Одинцовская теплосеть» МО, Одинцовский г.о., п. Горки-2, от котельной № 2, уч. 214   Канальная, 
надземная 

219, 159, 108, 
89, 76, 57, 45 1 134 

55 АО «Одинцовская теплосеть» МО, п. Кобяково, от котельной до ж/домов № 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Надземная 108, 89, 57 1 295 
56 АО «Одинцовская теплосеть» МО, д. Гигирево, от  котельной до ж/домов № 1, 2 Наземная 89, 75, 63 460 
57 АО «Одинцовская теплосеть» МО, с. Никольское, от  котельной до ж/д № 52 Подземная 57 120 
58 АО «Одинцовская теплосеть» МО, д. Аниково, от  котельной до ж/домов № 1, 2 Бесканальная 45 75 

59 АО «Одинцовская теплосеть» 

МО, р.п. Новоивановское, от котельной ул. Калинина, 9 до объектов 
ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка»: здание института, 
селекционный корпус, лик, снопоразборочный корпус, общежитие, 
мастерские 

Подземная, 
надземная 108, 76, 57 480 

60 АО «Одинцовская теплосеть» МО, с.п. Успенское, п. Горки-10, от ЦТП-3 до ж/дома № 23 Подземная 219 568 
61 АО «Одинцовская теплосеть» МО, Одинцовский г.о., с. Успенское, от ТК-19 до жилого дома № 34 Бесканальная 108, 89 22 
62 АО «Одинцовская теплосеть» МО, Одинцовский г.о., с. Успенское, от ТК-5 до жилого дома № 35 Канальная 133, 89, 57 88 
63 АО «Одинцовская теплосеть» МО, Одинцовский г.о., с. Успенское, от ТК-10 до жилого дома № 40 Бесканальная 108, 89, 57 8 
64 АО «Одинцовская теплосеть» МО, Одинцовского г.о., п. Барвиха в районе  д. 15, от тк-94 до тк-96   100 194 
65 АО «Одинцовская теплосеть» МО, Одинцовский г.о., п. Усово-Тупик, от ЦТП до фундамента дома № 20   80 30 

66 АО «Одинцовская теплосеть» Московская область, Одинцовский г.о, с. Немчиновка, ул. 2-я Запрудная, 
д. 19 Канальная 57 25 

67 АО «Одинцовская теплосеть» Московская область, Одинцовский г.о., п. Западный, д/о Озера д. 1а Канальная,  
надземная 108, 89 386 

   Итого бесхозяйных объектов: АО «Одинцовская теплосеть»     15 261 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

486 

13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ 
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения 
в части обеспечения топливом источников тепловой энергии 

В настоящее время утверждена и реализуется Программа«Развитие газификации в 
Московской области до 2025 года», утв. Постановления Правительства Московской области от 
20.12.2004 г. №778/50 (в ред. Постановления Правительства Московской области от 21.05.2019 № 
280/16). 

Создание условий для газификации негазифицированных котельных не предусматривается 
Программой. Соответственно, учет мероприятий по газификации действующих котельных возможен 
не ранее 2026 г. 

 
13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 
Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом, действующих 

систем теплоснабжения городского округа, сводятся к 2 причинам: 
1) отсутствие газа на всех котельных и невключение котельных в программы газификации 

городского округа и Московской области; 
2)  отсутствие практически на всех источниках тепла резервного и аварийного топлив.   
Ввиду работы источника теплоснабжения на природном газе, основной проблемой 

надежного  снабжения  топливом  является  некоторое  снижение  давления  в  газопроводе  
ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных температур наружного воздуха.  

Однако, это обстоятельство не оказывает существенного влияния на надёжность 
теплоснабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не выходят за 
пределы диапазона работы газоиспользующего оборудования.  

В целом источники тепловой энергии в системах теплоснабжения в достаточной степени 
обеспечены топливом.  Причиной нехватки топлива, в отдельных системах, может являться 
только плохая организация взаимоотношений между участниками  процессов топливоснабжения 
и тепливопотребления, а так же управление этими процессами. 

Глобальных проблем, заключающихся в надежном и эффективном снабжении топливом 
действующей системы теплоснабжения в Одинцовском городском округе, отсутствуют. 

 
13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с 
указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии 
и систем теплоснабжения 

При последующих корректировках (актуализациях) необходимо предусмотреть в 
обновленном проекте мероприятия: 

1) По газификации существующих котельных, работающих на мазуте, угле, 
дизельном топливе и электроэнергии; 

2) По газификации новых котельных для обеспечения тепловой энергией новых 
объектов на неосвоенных территориях. 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

487 

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 
схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 
реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников 
тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

Согласно Требованиям к Схемам теплоснабжения схем теплоснабжения, предложения по 
новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае 
утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и 
программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и 
программах перспективного развития электроэнергии». 

В настоящее время актуальными являются программы: 
- федерального значения - СиПР ЕЭС на 2019 - 2025 гг.; 
- регионального значения - СиПР электроэнергетики Московской области на 2020-2024 гг. 
В программах развития, строительство нового источника комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии не предусматривается. 
Перспектива развития объектов электроэнергетики на отдаленный период предопределена 

Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 г., утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 09.06.2017 г. №1209-р. 

Ни в одном из нормативных документов, не предписано глобальное изменение режимно-
балансовой ситуации в Московской области, в связи со строительством ТЭЦ на территории 
Одинцовского городского округа. 

 
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в 
схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного 
развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы 
развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание 
участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

На момент разработки схемы теплоснабжения в рассматриваемом муниципальном 
образовании в 2021 году завершено строительство и введена в эксплуатацию Звенигородская ГТ-
ТЭЦ ООО «МЭК», функционирующая в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии. Проектом предусматривается переключение нагрузки потребителей 
близлежащих котельных и перспективной тепловой нагрузки к ГТ-ТЭЦ. Состав и характеристика 
оборудования ГТ-ТЭЦ представлена в таблице 13.5-1. 

Таблица 13.5-1 – Характеристика основного оборудования ГТ-ТЭЦ 
№ 
п/п Наименование оборудования Количество, 

шт. 
Размерность 
показателя 

Значение 
показателя 

1. 
Газотурбинная установка «Урал-6000» (ГТЭС-6000) на 
базе конвертированного авиационного двигателя Д-
30ЭУ-6 с генератором типа ГТГ-6-2РУХЛЗ 

3 МВт 6 

2. Водогрейный котёл – утилизатор КУВ-12,2/150 (П126) 3 Гкал/ч 10,5 
3. Водоподготовка внутреннего циркуляционного контура 1 м3/час 1,0 

4. Центральная насосная станция (с системой 
водоподготовки) 1 м3/час 530 

 
Выработка электроэнергии в комбинированном цикле на котельных эффективна при 

наличии значительной величины подключенной тепловой нагрузки и при возможности 
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организации схемы выдачи электрической мощности. Перспективные источники тепловой 
энергии также не будут иметь достаточной нагрузки для организации источника 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Исходя из выше изложенного, в 
дальнейшем строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 
тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на 
расчетный срок не предусматривается ввиду отсутствия постоянной электрической и тепловой 
нагрузки, которую экономически целесообразно подключить к источнику комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии. Такое решение обусловлено также и тем, что 
Генеральным планом территориального развития городского округа компенсация увеличения 
потребления электроэнергии предусмотрена за счет строительства РТП и ТП в существующих 
жилых районах и кварталах новой застройки с введением в эксплуатацию по мере увеличения 
объемов строительства и соответственно электрической нагрузки. 

Перспективные тепловые нагрузки схемой теплоснабжения предлагается подключить к 
действующим и вновь построенным источникам тепла. 

 
13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, 
утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о 
развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам 
теплоснабжения 

Непосредственное влияние на развитие систем теплоснабжения оказывают решения, 
предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения города, в части развития систем 
горячего водоснабжения города. 

Проектом не предусматриваются мероприятия по увеличению пропускной способности 
магистралей холодной воды, с целью организации закрытой схемы горячего водоснабжения. 

 
13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы 
водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой 
схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой 
энергии и систем теплоснабжения 

При следующей актуализации Схемы водоснабжения города необходимо провести оценку 
мероприятий и предусмотреть затраты на закрытие схемы ГВС города, в т.ч. на реконструкцию 
сетей холодного водоснабжения, с целью увеличения пропускной способности. 
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14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в 
соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки 
существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем 
теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем 
теплоснабжения, а именно: 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях 

Значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством 
прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации, рассчитываются в 
соответствии с п.15 Постановления Правительства РФ от 16 мая 2014 г. N 452 "Об утверждении 
Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и 
энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения 
организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340" по формуле: 

пܲ	сети	от	௧ = ൬ пܰ	сети	от	௧ିଵ

௧ିଵܮ
൰ ∗ ௧ܮ) −ܮзамݐ)/ܮ௧ 

где: 
пܰ	сети	от	௧ିଵ - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной 

которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году 
начала реализации инвестиционной программы; 

t0 - 1-й год реализации инвестиционной программы; 
tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который 

устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения; 

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров; 
  - суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемыхݐзамܮ∑

тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году 
реализации инвестиционной программы, километров; 

 ,௧ - общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в годуܮ
соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров; 

 .ିଵ - 1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программыݐ
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических 
нарушений на тепловых сетях ед./км, приведены в таблице 14.1. 
Таблица 14.1 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях 

№ 
п/п Наименование 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых 

сетей в 2-х трубном исчислении 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

Котельные АО «Одинцовская теплосеть» 
1 Котельная №1 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
2 Котельная №1-а 0,23 0,23 0,23 — — — — — 
3 Котельная №2 0,38 0,40 0,33 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
4 Котельная №3 0,17 0,17 0,18 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 
5 Котельная №4 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
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№ 
п/п Наименование 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых 

сетей в 2-х трубном исчислении 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

6 Котельная №6 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 
7 Котельная №7 0,19 0,21 0,20 0,21 0,20 0,21 0,21 0,21 
8 Котельная №8 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
9 Котельная №8-а 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

10 Котельная «Одинцово-
1» 0,80 0,80 0,80 — — — — — 

11 Котельная «Отрадное» 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

12 Котельная Городской 
бани 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51 

13 Котельная 
«Университет» 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 

14 Котельная №9 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 

15 Котельная «Трехгорка-
1» 0,70 0,66 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

16 Котельная «Запрудная» — — — — — — — — 
17 Котельная «СОЦентр» 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 

18 Котельная п. д/о 
«Озера» 5,70 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 

19 Котельная «ПИК-1» — — — — — — — — 

20 Котельная Усово-
Тупик 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 

21 Котельная №1 п. 
Большие Вяземы 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

22 Котельная №2, п. 
Большие Вяземы 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

23 Котельная №3, п. 
Большие Вяземы 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

24 Котельная №4, п. 
Большие Вяземы 0,57 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

25 Котельная 
«Петровское шоссе» 19,87 19,87 19,87 19,87 19,87 19,87 19,87 19,87 

26 Котельная «ГОЛАЗ» 0,71 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 
27 Котельная «Горловка» 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 

28 Котельная «Голицыно 
о/с» 3,71 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 

29 Котельная «Бутынь» 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 

30 Котельная школа 
«Гармония» 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 

31 Котельная № 3 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
32 Котельная № 4 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 
33 Котельная № 6 315,79 315,79 315,79 315,79 315,79 315,79 315,79 315,79 
34 Котельная № 7 315,79 315,79 315,79 315,79 315,79 315,79 315,79 315,79 
35 Котельная № 8-а 107,14 107,14 107,14 107,14 107,14 107,14 107,14 107,14 
36 Котельная № 9 0,32 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
37 Котельная № 11 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 
38 Котельная № 13 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 
39 Котельная № 14 38,22 38,22 38,22 38,22 38,22 38,22 38,22 38,22 
40 Котельная №2 ГПИ 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 

41 Котельная по ул. 
Петровское ш., д. 45 117,65 117,65 117,65 117,65 117,65 117,65 117,65 117,65 

42 Котельная №1 30 МВт 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

43 Котельная 
«Саввинская Слобода» 0,91 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

44 Котельная «Лесные 
Поляны» 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93 

45 Котельная 
«Каринское» 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

46 Котельная «Улитино» 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 
47 Котельная 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31 
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№ 
п/п Наименование 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых 

сетей в 2-х трубном исчислении 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

«Андреевское» 
48 Котельная «Фуньково» 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

49 Котельная №1 
«Жаворонки» 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 

50 Котельная №2 
«Жаворонки» 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 

51 Котельная №3 
«Юдино» 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 

52 Котельная №4 
«Перхушково» 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 

53 Котельная №5.1 
«Жаворонки» — — — — — — — — 

54 Котельная №5.2 
«Жаворонки» — — — — — — — — 

55 Котельная №5.3 
«Жаворонки» — — — — — — — — 

56 Котельная №6 
«Крюково» 20,27 25,42 25,42 25,42 25,42 25,42 25,42 25,42 

57 Котельная №8 
«Крюково» 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 

58 Котельная «Пром. парк 
Одинцово-1» — — — — — — — — 

59 Котельная «Юдино-
детский сад» 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 

60 Котельная «Зайцево» 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

61 Котельная в пос. 
Летний Отдых 0,65 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

62 Котельная д. Кобяково 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 

63 
Котельная 
«Центральная», д. 
Чупряково 

0,24 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

64 
Котельная №1 г. 
Кубинка, Можайское 
шоссе 

1,19 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 

65 
Котельная №2 г. 
Кубинка, ул. 
Колхозная 

0,44 0,44 0,44 0,42 0,44 0,44 0,44 0,44 

66 Котельная «Дубки», п. 
Дубки 1,14 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

67 Котельная «Еремино-
1» 55,56 55,56 55,56 55,56 55,56 55,56 55,56 55,56 

68 Котельная «Еремино-
2» 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 

69 Котельная п. Сосновка 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

70 Котельная «Кубинка-
10» 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

71 Котельная №9 пос. 
Лесной городок 0,86 0,95 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

72 Котельная №10 0,56 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 
73 Котельная №11 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

74 Котельная «Новый 
Городок» 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

75 Котельная «Шарапово» 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

76 Котельная 
«Никольское» 24,79 24,79 24,79 24,79 24,79 24,79 24,79 24,79 

77 Котельная «Аниково» 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 

78 Котельная «Санаторий 
Герцена» 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

79 Котельная «Гигирево» 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 
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№ 
п/п Наименование 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых 

сетей в 2-х трубном исчислении 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

80 котельная «р.п. 
Новоивановское» 0,25 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

81 Котельная «Горки-10» 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,34 0,34 0,34 

82 Котельная 
«Успенское» 0,52 0,52 0,52 0,52 0,47 0,52 0,52 0,52 

83 Котельная «Сосны» 0,44 0,45 0,45 0,45 0,43 0,45 0,45 0,45 

84 Котельная «Успенское-
1» 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

85 
Котельная 
«Петелинская 
птицефабрика» * 

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

86 Котельная 
«Покровское» 40,27 40,27 40,27 40,27 40,27 40,27 40,27 40,27 

87 Котельная «ПМС-4» 2,51 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 

88 Котельная 
«Покровский городок» 0,91 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

89 Котельная №7 пос. 
Лесной городок 1,08 0,92 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

90 Котельная №2 4 МВт 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 
91 Котельная №215 — — — — — — — — 
92 Котельная № 15 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 
93 Котельная «Ястребки» 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 
94 Котельная "Акулово" — — — — — — — — 

95 Котельная "ст. 
Кубинка-2" — — — — — — — — 

96 
Котельная 
«Жаворонки-7-ая 
Советская» 

92,31 92,31 92,31 92,31 92,31 92,31 92,31 92,31 

97 Котельная ж/д №30А с. 
Введенское — — — — — — — — 

98 Котельная пансионата 
«Химик» 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

 

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных АО 

«Одинцовская 
теплосеть» 

0,64 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

  Котельные МП «Звенигородские инженерные сети» 

99 Котельная пр. 
Ветеранов,6 0,73 0,72 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

100 Котельная ул. 
Ленина,30 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

101 Котельная 
Нахабинское шоссе,2 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

102 Котельная 
ул.Лермонтова,6 0,48 0,47 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

103 
Котельная ФОК 
«Звезда» 
ул.Московская, 47 

27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 

104 Котельная мкр. 
Восточный, 4а 7,81 — — — — — — — 

105 Котельная 
ул.Парковая,10Б 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 

106 Котельная 
ул.Герцена,13А 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 

107 Котельная п.Дютьково 58,82 58,82 58,82 58,82 58,82 58,82 58,82 58,82 

108 Котельная 
пер.Зареченский,27 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 

109 Котельная санатория 
Поречье — — — — — — — — 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

493 

№ 
п/п Наименование 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых 

сетей в 2-х трубном исчислении 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

110 Котельная Академия 
Дзюдо 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных МП 
«Звенигородские 
инженерные сети» 

1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

  Котельные МУП «ЖКХ Назарьево» 

111 Котельная Назарьево 
(Промзона) 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

112 Котельная Матвейково 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 

113 Котельная ОАО «121 
АРЗ» 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных МУП 
«ЖКХ Назарьево» 

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

  Котельные ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ» 
114 БМК в/г №20 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 

115 
Котельная №278, 
городок Кубинка-1, в/г 
5/1 

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

116 
Котельная №104, ул. 
Генерала Вотинцева, 
в/г 120 

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

117 Котельная №5482, 
городок Кубинка-8 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

118 Котельная Военных 
складов 3007 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 

119 Котельная №5 — — — — — — — — 
120 Котельная №122 — — — — — — — — 

121 котельная санатория 
Минобороны — — — — — — — — 

122 БМК №87 в/г №1 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 
123 Котельная №214 — — — — — — — — 

 

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных 

ФГБУ «Центральное 
жилищно-

коммунальное 
управление» 

Министерства 
обороны РФ» 

1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

  Прочие котельные 

124 Котельная №2 АО 
«Ресурс» 0,41 0,40 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

125 
Котельная ООО 
«Московский 
насосный завод» 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

126 
Котельная №1 ОАО 
«Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 

2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 

127 
Котельная №2 ОАО 
«Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 

— — — — — — — — 

128 

Котельная ООО 
«Баковский завод 
резинотехнических 
изделий» 

— — — — — — — — 

129 Котельная «ул. 
Чистяковой, 30» 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
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№ 
п/п Наименование 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых 

сетей в 2-х трубном исчислении 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

130 Котельная СМУ-158 — — — — — — — — 
131 БМК «Импульс» 11,80 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 

132 Котельная мкр. 
Немчиновка» 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

133 Котельная ООО «ПИК-
Регион» — — — — — — — — 

134 котельная мкр. Южный 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

135 Котельная АО 
«Союзэнерго» 0,29 — — — — — — — 

136 котельная «Гефест» 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

137 котельная №1 
(Энергоцентр) 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 

138 котельная №2 (ул. 
Некрасова) 5,73 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 

139 котельная №3 (ЛОК, 
Лермонтова) — — — — — — — — 

140 котельная №4 
(Восточный) 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

141 котельная №5 
(Южный) — — — — — — — — 

142 котельная «д/о 
Связист» — — — — — — — — 

143 
Котельная ФГБУ 
«Клинический 
санаторий «Барвиха» 

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

144 
Котельная филиала 
Усово ФГУП 
«Комплекс» 

4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 

145 Котельная ООО 
«РУШ» — — — — — — — — 

146 Котельная ООО НПО 
«Союз-М» 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 

147 Котельная ОАО 
«Ямское поле» 114,75 114,75 114,75 114,75 114,75 114,75 114,75 114,75 

148 Котельная Заводской 
пр. 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48 

149 Котельная «ДО 
Ершово» 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

150 Котельная «НМИЦ 
РК» 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 

151 Котельная д. Митькино #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  

152 
Котельная АО 
«Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 

0,28 0,28 0,28 0,28 0,20 0,28 0,28 0,28 

153 Котельная ООО «УК 
«Кунцево» 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

154 Котельная АО 
«Стройполимер» 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

155 Котельная п. 
Горбольницы № 45 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

156 Котельная ООО «КТТ-
Дубки» 1,29 1,29 1,29 1,23 1,29 1,29 1,29 1,29 

157 Котельная ИФА им. 
Обухова РАН 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 

158 Котельная «ДО 
Покровское» 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 

159 Котельная ТСЖ 
«Грюнвальд» — — — — — — — — 

160 Крышная котельная 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 
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№ 
п/п Наименование 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых 

сетей в 2-х трубном исчислении 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

№1 ООО «ТеплоВиК» 

161 Крышная котельная 
№2 ООО «ТеплоВиК» 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76 

162 Котельная «Лесной 
городок» 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 

163 Котельная ООО 
«Конвент-Плюс» — — — — — — — — 

164 Котельная Усово — — — — — — — — 
165 Котельная Жуковка-2 — — — — — — — — 
166 Котельная Успенское — — — — — — — — 
  новые источники 

167 Новая котельная №1 п. 
Красный — — — — — — — — 

168 Новая котельная ЖК 
"Центральный" — — — — — — — — 

169 Новая котельная №2 д. 
Малые Вяземы — — — — — — — — 

170 
Новая котельная №3 г. 
Голицыно, мкр. 
Северный  

— — — — — — — — 

171 Новая котельная 
«Бутынь» — — — — — — — — 

172 Новая котельная №7 с. 
Лайково — — — — — — — — 

173 Новая котельная №8 с. 
Лайково — — — — — — — — 

174 Новая котельная 
«Фуньково» — — — — — — — — 

175 Новая котельная №4 д. 
Зайцево — — — — — — — — 

176 Новая котельная №5 д. 
Крюково — — — — — — — — 

177 Новая котельная №6 с. 
Перхушково — — — — — — — — 

178 Новая котельная №9 г. 
Кубинка — — — — — — — — 

179 Новая котельная 
"Юдино" — — — — — — — — 

180 ГТУ-ТЭЦ — — — — — — — — 

181 Котельная ООО "Град-
Инвест" д. Мякинино — — — — — — — — 

182 Новая котельная БМК 
10,5 МВт с. Ершово — — — — — — — — 

183 Новая котельная 
д.Семенково — — — — — — — — 

184 
Новая котельная ЖК 
"Немчиновка-
Резиденц"  

— — — — — — — — 

185 Новая котельная ЖК 
Высокие Жаворонки — — — — — — — — 

186 Новая котельная 
Изумрудная долина — — — — — — — — 

187 Новая котельная КД 
"Грибовский лес"  — — — — — — — — 

188 Новая котельная КД 
"Точка отсчета"  — — — — — — — — 

189 Новая котельная 
«Новая Жуковка-2» — — — — — — — — 

190 Новая БМК МВКУ- — — — — — — — — 
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№ 
п/п Наименование 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых 

сетей в 2-х трубном исчислении 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

0,5Г 
“*” – здесь и далее договор аренды расторгнут с 01.06.2021 с арендодателем АО “Петелинская 
птицефабрика” 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

Значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого 
количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений 
на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности в целом по 
теплоснабжающей организации, рассчитываются в соответствии с п.16 Постановления 
Правительства РФ от 16 мая 2014 г. N 452 "Об утверждении Правил определения плановых и 
расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. 
N 340" по формуле: 

пܲ	ист	от	௧ = ൬ пܰ	ист	от	௧ିଵ

М௧ିଵ
൰ ∗ (М௧ −Мзамݐ)/М௧ 

где: 

пܰ	ист	от	௧ିଵ - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, 
причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за 
год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы; 

t0 - 1-й год реализации инвестиционной программы; 
tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который 

устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения; 

М - мощность источника тепловой энергии; 
∑Мзамݐ - суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых 

источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной 
программы; 

М௧  - общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной 
программы; 

  .ିଵ - 1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программыݐ

Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических 
нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности 
городского округа за период представлено в таблице 14.2. 
Таблица 14.2 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

№п
п Наименование 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, 

шт./(Гкал/ч) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

497 

№п
п Наименование 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, 

шт./(Гкал/ч) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

  Котельные АО «Одинцовская теплосеть» 
1 Котельная №1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
2 Котельная №1-а 0,1 0,1 0,1 — — — — — 
3 Котельная №2 0,1 0,03 0,03 0,02 0,1 0,1 0,1 0,1 
4 Котельная №3 0,1 0,05 0,04 0,04 0,03 0,1 0,1 0,1 
5 Котельная №4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
6 Котельная №6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
7 Котельная №7 0,05 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
8 Котельная №8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
9 Котельная №8-а 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

10 Котельная «Одинцово-
1» 0,5 0,5 0,5 — — — — — 

11 Котельная «Отрадное» 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

12 Котельная Городской 
бани 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

13 Котельная 
«Университет» 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

14 Котельная №9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

15 Котельная «Трехгорка-
1» 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

16 Котельная 
«Запрудная» 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 

17 Котельная «СОЦентр» 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 

18 Котельная п. д/о 
«Озера» 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

19 Котельная «ПИК-1» 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

20 Котельная Усово-
Тупик 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

21 Котельная №1 п. 
Большие Вяземы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

22 Котельная №2, п. 
Большие Вяземы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

23 Котельная №3, п. 
Большие Вяземы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

24 Котельная №4, п. 
Большие Вяземы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

25 Котельная 
«Петровское шоссе» 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

26 Котельная «ГОЛАЗ» 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
27 Котельная «Горловка» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

28 Котельная «Голицыно 
о/с» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

29 Котельная «Бутынь» 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

30 Котельная школа 
«Гармония» 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

31 Котельная № 3 0,1 0,04 0,04 0,04 0,1 0,1 0,1 0,1 
32 Котельная № 4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
33 Котельная № 6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
34 Котельная № 7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
35 Котельная № 8-а 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
36 Котельная № 9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
37 Котельная № 11 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
38 Котельная № 13 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
39 Котельная № 14 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
40 Котельная №2 ГПИ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

41 Котельная по ул. 
Петровское ш., д. 45 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

42 Котельная №1 30 МВт 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
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№п
п Наименование 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, 

шт./(Гкал/ч) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

43 Котельная 
«Саввинская Слобода» 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

44 Котельная «Лесные 
Поляны» 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

45 Котельная 
«Каринское» 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

46 Котельная «Улитино» 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

47 Котельная 
«Андреевское» 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

48 Котельная «Фуньково» 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

49 Котельная №1 
«Жаворонки» 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

50 Котельная №2 
«Жаворонки» 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

51 Котельная №3 
«Юдино» 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

52 Котельная №4 
«Перхушково» 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

53 Котельная №5.1 
«Жаворонки» 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

54 Котельная №5.2 
«Жаворонки» 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

55 Котельная №5.3 
«Жаворонки» 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

56 Котельная №6 
«Крюково» 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

57 Котельная №8 
«Крюково» 7,7 5,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

58 Котельная «Пром. парк 
Одинцово-1» 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

59 Котельная «Юдино-
детский сад» 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

60 Котельная «Зайцево» 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

61 Котельная в пос. 
Летний Отдых 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

62 Котельная д. Кобяково 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

63 
Котельная 
«Центральная», д. 
Чупряково 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

64 
Котельная №1 г. 
Кубинка, Можайское 
шоссе 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

65 
Котельная №2 г. 
Кубинка, ул. 
Колхозная 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

66 Котельная «Дубки», п. 
Дубки 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

67 Котельная «Еремино-
1» 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

68 Котельная «Еремино-
2» 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

69 Котельная п. Сосновка 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

70 Котельная «Кубинка-
10» 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

71 Котельная №9 пос. 
Лесной городок 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

72 Котельная №10 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
73 Котельная №11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
74 Котельная «Новый 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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№п
п Наименование 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, 

шт./(Гкал/ч) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

Городок» 

75 Котельная 
«Шарапово» 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

76 Котельная 
«Никольское» 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

77 Котельная «Аниково» 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

78 Котельная «Санаторий 
Герцена» 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

79 Котельная «Гигирево» 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

80 котельная «р.п. 
Новоивановское» 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 

81 Котельная «Горки-10» 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

82 Котельная 
«Успенское» 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

83 Котельная «Сосны» 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

84 Котельная 
«Успенское-1» 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

85 
Котельная 
«Петелинская 
птицефабрика» * 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

86 Котельная 
«Покровское» 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

87 Котельная «ПМС-4» 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

88 Котельная 
«Покровский городок» 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

89 Котельная №7 пос. 
Лесной городок 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

90 Котельная №2 4 МВт 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
91 Котельная №215 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
92 Котельная № 15 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 
93 Котельная «Ястребки» 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 
94 Котельная "Акулово" 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

95 Котельная "ст. 
Кубинка-2" 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

96 
Котельная 
«Жаворонки-7-ая 
Советская» 

27,0 27,0 27,0 18,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

97 Котельная ж/д №30А с. 
Введенское 5,8 5,8 5,8 3,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

98 Котельная пансионата 
«Химик» — — — — — — — — 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных АО 
«Одинцовская 
теплосеть» 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

  Котельные МП «Звенигородские инженерные сети» 

99 Котельная пр. 
Ветеранов,6 — — — — — — — — 

100 Котельная ул. 
Ленина,30 — — — — — — — — 

101 Котельная 
Нахабинское шоссе,2 — — — — — — — — 

102 Котельная 
ул.Лермонтова,6 — — — — — — — — 

103 
Котельная ФОК 
«Звезда» 
ул.Московская, 47 

— — — — — — — — 

104 Котельная мкр. 
Восточный, 4а — — — — — — — — 
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№п
п Наименование 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, 

шт./(Гкал/ч) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

105 Котельная 
ул.Парковая,10Б — — — — — — — — 

106 Котельная 
ул.Герцена,13А — — — — — — — — 

107 Котельная п.Дютьково — — — — — — — — 

108 Котельная 
пер.Зареченский,27 — — — — — — — — 

109 Котельная санатория 
Поречье — — — — — — — — 

110 Котельная Академия 
Дзюдо — — — — — — — — 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных МП 
«Звенигородские 
инженерные сети» 

— — — — — — — — 

  Котельные МУП «ЖКХ Назарьево» 

111 Котельная Назарьево 
(Промзона) — — — — — — — — 

112 Котельная Матвейково — — — — — — — — 

113 Котельная ИФА им. 
Обухова РАН — — — — — — — — 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных МУП 
«ЖКХ Назарьево» 

— — — — — — — — 

  Котельные ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ» 
114 БМК в/г №20 — — — — — — — — 

115 
Котельная №278, 
городок Кубинка-1, в/г 
5/1 

— — — — — — — — 

116 
Котельная №104, ул. 
Генерала Вотинцева, 
в/г 120 

— — — — — — — — 

117 Котельная №5482, 
городок Кубинка-8 — — — — — — — — 

118 Котельная Военных 
складов 3007 — — — — — — — — 

119 Котельная №5 — — — — — — — — 
120 Котельная №122 — — — — — — — — 

121 котельная санатория 
Минобороны — — — — — — — — 

122 БМК №87 в/г №1 — — — — — — — — 
123 Котельная №214 — — — — — — — — 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных ФГБУ 
«Центральное 
жилищно-
коммунальное 
управление» 
Министерства обороны 
РФ» 

— — — — — — — — 

  Прочие котельные 

124 Котельная №2 АО 
«Ресурс» — — — — — — — — 

125 
Котельная ООО 
«Московский 
насосный завод» 

— — — — — — — — 

126 
Котельная №1 ОАО 
«Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 

— — — — — — — — 
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№п
п Наименование 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, 

шт./(Гкал/ч) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

127 
Котельная №2 ОАО 
«Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 

— — — — — — — — 

128 

Котельная ООО 
«Баковский завод 
резинотехнических 
изделий» 

— — — — — — — — 

129 Котельная «ул. 
Чистяковой, 30» — — — — — — — — 

130 Котельная СМУ-158 — — — — — — — — 
131 БМК «Импульс» — — — — — — — — 

132 Котельная мкр. 
Немчиновка» — — — — — — — — 

133 Котельная ООО 
«ПИК-Регион» — — — — — — — — 

134 котельная мкр. 
Южный — — — — — — — — 

135 Котельная АО 
«Союзэнерго» — — — — — — — — 

136 котельная «Гефест» — — — — — — — — 

137 котельная №1 
(Энергоцентр) — — — — — — — — 

138 котельная №2 (ул. 
Некрасова) — — — — — — — — 

139 котельная №3 (ЛОК, 
Лермонтова) — — — — — — — — 

140 котельная №4 
(Восточный) — — — — — — — — 

141 котельная №5 
(Южный) — — — — — — — — 

142 котельная «д/о 
Связист» — — — — — — — — 

143 
Котельная ФГБУ 
«Клинический 
санаторий «Барвиха» 

— — — — — — — — 

144 
Котельная филиала 
Усово ФГУП 
«Комплекс» 

— — — — — — — — 

145 Котельная ООО 
«РУШ» — — — — — — — — 

146 Котельная ООО НПО 
«Союз-М» — — — — — — — — 

147 Котельная ОАО 
«Ямское поле» — — — — — — — — 

148 Котельная Заводской 
пр. — — — — — — — — 

149 Котельная «ДО 
Ершово» — — — — — — — — 

150 Котельная «НМИЦ 
РК» — — — — — — — — 

151 Котельная д. 
Митькино — — — — — — — — 

152 
Котельная АО 
«Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 

— — — — — — — — 

153 Котельная ООО «УК 
«Кунцево» — — — — — — — — 

154 Котельная АО 
«Стройполимер» — — — — — — — — 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

502 

№п
п Наименование 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, 

шт./(Гкал/ч) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

155 Котельная п. 
Горбольницы № 45 — — — — — — — — 

156 Котельная ООО «КТТ-
Дубки» — — — — — — — — 

157 Котельная ОАО «121 
АРЗ» — — — — — — — — 

158 Котельная «ДО 
Покровское» — — — — — — — — 

159 Котельная ТСЖ 
«Грюнвальд» — — — — — — — — 

160 Крышная котельная 
№1 ООО «ТеплоВиК» — — — — — — — — 

161 Крышная котельная 
№2 ООО «ТеплоВиК» — — — — — — — — 

162 Котельная «Лесной 
городок» — — — — — — — — 

163 Котельная ООО 
«Конвент-Плюс» — — — — — — — — 

164 Котельная Усово — — — — — — — — 
165 Котельная Жуковка-2 — — — — — — — — 
166 Котельная Успенское — — — — — — — — 

  новые источники 

167 Новая котельная №1 п. 
Красный — — — — — — — — 

168 Новая котельная ЖК 
"Центральный" — — — — — — — — 

169 Новая котельная №2 д. 
Малые Вяземы — — — — — — — — 

170 
Новая котельная №3 г. 
Голицыно, мкр. 
Северный  

— — — — — — — — 

171 Новая котельная 
«Бутынь» — — — — — — — — 

172 Новая котельная №7 с. 
Лайково — — — — — — — — 

173 Новая котельная №8 с. 
Лайково — — — — — — — — 

174 Новая котельная 
«Фуньково» — — — — — — — — 

175 Новая котельная №4 д. 
Зайцево — — — — — — — — 

176 Новая котельная №5 д. 
Крюково — — — — — — — — 

177 Новая котельная №6 с. 
Перхушково — — — — — — — — 

178 Новая котельная №9 г. 
Кубинка — — — — — — — — 

179 Новая котельная 
"Юдино" — — — — — — — — 

180 ГТУ-ТЭЦ — — — — — — — — 

181 Котельная ООО "Град-
Инвест" д. Мякинино — — — — — — — — 

182 Новая котельная БМК 
10,5 МВт с. Ершово — — — — — — — — 

183 Новая котельная 
д.Семенково — — — — — — — — 

184 
Новая котельная ЖК 
"Немчиновка-
Резиденц"  

— — — — — — — — 
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№п
п Наименование 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, 

шт./(Гкал/ч) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

185 Новая котельная ЖК 
Высокие Жаворонки — — — — — — — — 

186 Новая котельная 
Изумрудная долина — — — — — — — — 

187 Новая котельная КД 
"Грибовский лес"  — — — — — — — — 

188 Новая котельная КД 
"Точка отсчета"  — — — — — — — — 

189 Новая котельная 
«Новая Жуковка-2» — — — — — — — — 

190 Новая БМК МВКУ-
0,5Г — — — — — — — — 

 
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и 
котельных) 

Значения показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом 
топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников 
тепловой энергии, устанавливаются в соответствии с п.17 Постановления Правительства РФ от 
16 мая 2014 г. N 452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических 
значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а 
также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340" для организаций, 
эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, должны 
быть установлены как в целом для организации, так и для каждого предусмотренного 
утвержденной инвестиционной программой объекта теплоснабжения таким образом, чтобы 
обеспечивать достижение предусмотренных концессионным соглашением плановых значений 
показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в сроки, 
предусмотренные концессионным соглашением. 

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого удельным 
расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 
источников тепловой энергии, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не 
на основании концессионного соглашения, должны быть установлены на уровне нормативов 
удельного расхода топлива. 

Организации работают не по концессионному соглашению. В этом случае удельный 
расход топлива принимается по уровню нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 
тепловую энергию. 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 
коллекторов источников тепловой энергии, приведен в таблице 14.3. 
Таблица 14.3 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
с коллекторов источников тепловой энергии, кгу.т./Гкал 

№п
п Наименование 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 (на 
2029) 

2030-
2035 (на 

2035) 

2036-
2041 (на 

2041) 
  Котельные АО «Одинцовская теплосеть» 
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№п
п Наименование 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 (на 
2029) 

2030-
2035 (на 

2035) 

2036-
2041 (на 

2041) 
1 Котельная №1 156,31 156,31 156,31 156,31 156,31 156,31 156,31 156,31 
2 Котельная №1-а 156,15 156,15 156,15 — — — — — 
3 Котельная №2 159,54 159,54 159,54 159,54 159,54 159,54 159,54 159,54 
4 Котельная №3 159,93 159,93 159,93 159,93 159,93 159,93 159,93 159,93 
5 Котельная №4 156,62 156,62 156,62 156,62 156,62 156,62 156,62 156,62 
6 Котельная №6 159,80 159,80 159,80 159,80 159,80 159,80 159,80 159,80 
7 Котельная №7 158,35 158,35 158,35 158,35 158,35 158,35 158,35 158,35 
8 Котельная №8 166,97 166,97 166,97 166,97 166,97 166,97 166,97 166,97 
9 Котельная №8-а 157,78 157,78 157,78 157,78 157,78 157,78 157,78 157,78 

10 Котельная «Одинцово-
1» 166,57 166,57 166,57 — — — — — 

11 Котельная «Отрадное» 158,78 158,78 158,78 158,78 158,78 158,78 158,78 158,78 

12 Котельная Городской 
бани 164,91 164,91 164,91 164,91 164,91 164,91 164,91 164,91 

13 Котельная 
«Университет» 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 

14 Котельная №9 154,62 154,62 154,62 154,62 154,62 154,62 154,62 154,62 

15 Котельная «Трехгорка-
1» 157,48 157,48 157,48 157,48 157,48 157,48 157,48 157,48 

16 Котельная 
«Запрудная» 165,22 165,22 165,22 165,22 165,22 165,22 165,22 165,22 

17 Котельная «СОЦентр» 154,52 154,52 154,52 154,52 154,52 154,52 154,52 154,52 

18 Котельная п. д/о 
«Озера» 151,95 151,95 151,95 151,95 151,95 151,95 151,95 151,95 

19 Котельная «ПИК-1» 153,86 153,86 153,86 153,86 153,86 153,86 153,86 153,86 

20 Котельная Усово-
Тупик 156,81 156,81 156,81 156,81 156,81 156,81 156,81 156,81 

21 Котельная №1 п. 
Большие Вяземы 153,71 153,71 153,71 153,71 153,71 153,71 153,71 153,71 

22 Котельная №2, п. 
Большие Вяземы 160,22 160,22 160,22 160,22 160,22 160,22 160,22 160,22 

23 Котельная №3, п. 
Большие Вяземы 156,37 156,37 156,37 156,37 156,37 156,37 156,37 156,37 

24 Котельная №4, п. 
Большие Вяземы 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 

25 Котельная 
«Петровское шоссе» 154,81 154,81 154,81 154,81 154,81 154,81 154,81 154,81 

26 Котельная «ГОЛАЗ» 161,43 161,43 161,43 161,43 161,43 161,43 161,43 161,43 
27 Котельная «Горловка» 158,41 158,41 158,41 158,41 158,41 158,41 158,41 158,41 

28 Котельная «Голицыно 
о/с» 164,61 164,61 164,61 164,61 164,61 164,61 164,61 164,61 

29 Котельная «Бутынь» 154,87 154,87 154,87 154,87 154,87 154,87 154,87 154,87 

30 Котельная школа 
«Гармония» 167,99 167,99 167,99 167,99 167,99 167,99 167,99 167,99 

31 Котельная № 3 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 155,68 
32 Котельная № 4 172,37 172,37 172,37 172,37 172,37 172,37 172,37 172,37 
33 Котельная № 6 172,41 172,41 172,41 172,41 172,41 172,41 172,41 172,41 
34 Котельная № 7 185,16 185,16 185,16 185,16 185,16 185,16 185,16 185,16 
35 Котельная № 8-а 171,86 171,86 171,86 171,86 171,86 171,86 171,86 171,86 
36 Котельная № 9 158,53 158,53 158,53 158,53 158,53 158,53 158,53 158,53 
37 Котельная № 11 172,08 172,08 172,08 172,08 172,08 172,08 172,08 172,08 
38 Котельная № 13 185,08 185,08 185,08 185,08 185,08 185,08 185,08 185,08 
39 Котельная № 14 186,55 186,55 186,55 186,55 186,55 186,55 186,55 186,55 
40 Котельная №2 ГПИ 155,08 155,08 155,08 155,08 155,08 155,08 155,08 155,08 

41 Котельная по ул. 
Петровское ш., д. 45 162,70 162,70 162,70 162,70 162,70 162,70 162,70 162,70 

42 Котельная №1 30 МВт 153,56 153,56 153,56 153,56 153,56 153,56 153,56 153,56 

43 Котельная 
«Саввинская Слобода» 165,23 165,23 165,23 165,23 165,23 165,23 165,23 165,23 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

505 

№п
п Наименование 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 (на 
2029) 

2030-
2035 (на 

2035) 

2036-
2041 (на 

2041) 

44 Котельная «Лесные 
Поляны» 159,07 159,07 159,07 159,07 159,07 159,07 159,07 159,07 

45 Котельная 
«Каринское» 156,45 156,45 156,45 156,45 156,45 156,45 156,45 156,45 

46 Котельная «Улитино» 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 180,80 

47 Котельная 
«Андреевское» 181,68 181,68 181,68 181,68 181,68 181,68 181,68 181,68 

48 Котельная «Фуньково» 194,58 194,58 194,58 194,58 194,58 194,58 194,58 194,58 

49 Котельная №1 
«Жаворонки» 159,73 159,73 159,73 159,73 159,73 159,73 159,73 159,73 

50 Котельная №2 
«Жаворонки» 175,88 175,88 175,88 175,88 175,88 175,88 175,88 175,88 

51 Котельная №3 
«Юдино» 149,85 149,85 149,85 149,85 149,85 149,85 149,85 149,85 

52 Котельная №4 
«Перхушково» 159,71 159,71 159,71 159,71 159,71 159,71 159,71 159,71 

53 Котельная №5.1 
«Жаворонки» 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 

54 Котельная №5.2 
«Жаворонки» 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 

55 Котельная №5.3 
«Жаворонки» 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 146,67 

56 Котельная №6 
«Крюково» 161,61 161,61 161,61 161,61 161,61 161,61 161,61 161,61 

57 Котельная №8 
«Крюково» 161,42 161,42 161,42 161,42 161,42 161,42 161,42 161,42 

58 Котельная «Пром. парк 
Одинцово-1» 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 

59 Котельная «Юдино-
детский сад» 155,36 155,36 155,36 155,36 155,36 155,36 155,36 155,36 

60 Котельная «Зайцево» 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 157,24 

61 Котельная в пос. 
Летний Отдых 155,33 155,33 155,33 155,33 155,33 155,33 155,33 155,33 

62 Котельная д. Кобяково 215,97 215,97 215,97 215,97 215,97 215,97 215,97 215,97 

63 
Котельная 
«Центральная», д. 
Чупряково 

161,21 161,21 161,21 161,21 161,21 161,21 161,21 161,21 

64 
Котельная №1 г. 
Кубинка, Можайское 
шоссе 

172,33 172,33 172,33 172,33 172,33 172,33 172,33 172,33 

65 
Котельная №2 г. 
Кубинка, ул. 
Колхозная 

163,13 163,13 163,13 163,13 163,13 163,13 163,13 163,13 

66 Котельная «Дубки», п. 
Дубки 163,53 163,53 163,53 163,53 163,53 163,53 163,53 163,53 

67 Котельная «Еремино-
1» 165,24 165,24 165,24 165,24 165,24 165,24 165,24 165,24 

68 Котельная «Еремино-
2» 165,33 165,33 165,33 165,33 165,33 165,33 165,33 165,33 

69 Котельная п. Сосновка 145,39 145,39 145,39 145,39 145,39 145,39 145,39 145,39 

70 Котельная «Кубинка-
10» 158,40 158,40 158,40 158,40 158,40 158,40 158,40 158,40 

71 Котельная №9 пос. 
Лесной городок 151,49 151,49 151,49 151,49 151,49 151,49 151,49 151,49 

72 Котельная №10 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13 150,13 
73 Котельная №11 159,10 159,10 159,10 159,10 159,10 159,10 159,10 159,10 

74 Котельная «Новый 
Городок» 155,47 155,47 155,47 155,47 155,47 155,47 155,47 155,47 

75 Котельная 156,83 156,83 156,83 156,83 156,83 156,83 156,83 156,83 
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№п
п Наименование 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 (на 
2029) 

2030-
2035 (на 

2035) 

2036-
2041 (на 

2041) 
«Шарапово» 

76 Котельная 
«Никольское» 157,09 157,09 157,09 157,09 157,09 157,09 157,09 157,09 

77 Котельная «Аниково» 156,48 156,48 156,48 156,48 156,48 156,48 156,48 156,48 

78 Котельная «Санаторий 
Герцена» 155,91 155,91 155,91 155,91 155,91 155,91 155,91 155,91 

79 Котельная «Гигирево» 159,05 159,05 159,05 159,05 159,05 159,05 159,05 159,05 

80 котельная «р.п. 
Новоивановское» 156,24 156,24 156,24 156,24 156,24 156,24 156,24 156,24 

81 Котельная «Горки-10» 155,75 155,75 155,75 155,75 155,75 155,75 155,75 155,75 

82 Котельная 
«Успенское» 153,43 153,43 153,43 153,43 153,43 153,43 153,43 153,43 

83 Котельная «Сосны» 149,87 149,87 149,87 149,87 149,87 149,87 149,87 149,87 

84 Котельная «Успенское-
1» 171,95 171,95 171,95 171,95 171,95 171,95 171,95 171,95 

85 
Котельная 
«Петелинская 
птицефабрика» * 

158,56 158,56 158,56 158,56 158,56 158,56 158,56 158,56 

86 Котельная 
«Покровское» 167,95 167,95 167,95 167,95 167,95 167,95 167,95 167,95 

87 Котельная «ПМС-4» 192,17 192,17 192,17 192,17 192,17 192,17 192,17 192,17 

88 Котельная 
«Покровский городок» 158,78 158,78 158,78 158,78 158,78 158,78 158,78 158,78 

89 Котельная №7 пос. 
Лесной городок 151,44 151,44 151,44 151,44 151,44 151,44 151,44 151,44 

90 Котельная №2 4 МВт 155,33 155,33 155,33 155,33 155,33 155,33 155,33 155,33 
91 Котельная №215 152,02 152,02 152,02 152,02 152,02 152,02 152,02 152,02 
92 Котельная № 15 178,95 178,95 178,95 178,95 178,95 178,95 178,95 178,95 
93 Котельная «Ястребки» 182,64 182,64 182,64 182,64 182,64 182,64 182,64 182,64 
94 Котельная "Акулово" 218,85 218,85 218,85 218,85 218,85 218,85 218,85 218,85 

95 Котельная "ст. 
Кубинка-2" 218,92 218,92 218,92 218,92 218,92 218,92 218,92 218,92 

96 
Котельная 
«Жаворонки-7-ая 
Советская» 

164,97 164,97 164,97 164,97 164,97 164,97 164,97 164,97 

97 Котельная ж/д №30А с. 
Введенское 155,47 155,47 155,47 155,47 155,47 155,47 155,47 155,47 

98 Котельная пансионата 
«Химик» 155,24 155,24 155,24 155,24 155,24 155,24 155,24 155,24 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных АО 
«Одинцовская 
теплосеть» 

163,21 163,21 163,21 163,21 163,21 163,21 163,21 163,21 

  Котельные МП «Звенигородские инженерные сети» 

99 Котельная пр. 
Ветеранов,6 162,32 162,32 162,32 162,32 162,32 162,32 162,32 162,32 

100 Котельная ул. 
Ленина,30 162,14 162,14 162,14 162,14 162,14 162,14 162,14 162,14 

101 Котельная 
Нахабинское шоссе,2 163,89 163,89 163,89 163,89 163,89 163,89 163,89 163,89 

102 Котельная 
ул.Лермонтова,6 162,19 162,19 162,19 162,19 162,19 162,19 162,19 162,19 

103 
Котельная ФОК 
«Звезда» 
ул.Московская, 47 

177,86 177,86 177,86 177,86 177,86 177,86 177,86 177,86 

104 Котельная мкр. 
Восточный, 4а 161,79 — — — — — — — 

105 Котельная 
ул.Парковая,10Б 161,47 161,47 161,47 161,47 161,47 161,47 161,47 161,47 
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№п
п Наименование 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 (на 
2029) 

2030-
2035 (на 

2035) 

2036-
2041 (на 

2041) 

106 Котельная 
ул.Герцена,13А 162,13 162,13 162,13 162,13 162,13 162,13 162,13 162,13 

107 Котельная п.Дютьково 157,76 157,76 157,76 157,76 157,76 157,76 157,76 157,76 

108 Котельная 
пер.Зареченский,27 160,09 160,09 160,09 160,09 160,09 160,09 160,09 160,09 

109 Котельная санатория 
Поречье 216,87 216,87 216,87 216,87 216,87 216,87 216,87 216,87 

110 Котельная Академия 
Дзюдо 160,15 160,15 160,15 160,15 160,15 160,15 160,15 160,15 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных МП 
«Звенигородские 
инженерные сети» 

167,39 167,39 167,39 167,39 167,39 167,39 167,39 167,39 

  Котельные МУП «ЖКХ Назарьево» 

111 Котельная Назарьево 
(Промзона) 159,25 159,25 159,25 159,25 159,25 159,25 159,25 159,25 

112 Котельная Матвейково 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 

113 Котельная ИФА им. 
Обухова РАН 157,11 157,11 157,11 157,11 157,11 157,11 157,11 157,11 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных МУП 
«ЖКХ Назарьево» 

160,63 160,63 160,63 160,63 160,63 160,63 160,63 160,63 

  Котельные ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ» 
114 БМК в/г №20 153,43 153,43 153,43 153,43 153,43 153,43 153,43 153,43 

115 
Котельная №278, 
городок Кубинка-1, в/г 
5/1 

239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 239,58 

116 
Котельная №104, ул. 
Генерала Вотинцева, 
в/г 120 

198,17 198,17 198,17 198,17 198,17 198,17 198,17 198,17 

117 Котельная №5482, 
городок Кубинка-8 154,05 154,05 154,05 154,05 154,05 154,05 154,05 154,05 

118 Котельная Военных 
складов 3007 194,68 194,68 194,68 194,68 194,68 194,68 194,68 194,68 

119 Котельная №5 325,26 325,26 325,26 325,26 325,26 325,26 325,26 325,26 
120 Котельная №122 177,31 177,31 177,31 177,31 177,31 177,31 177,31 177,31 

121 котельная санатория 
Минобороны 194,38 194,38 194,38 194,38 194,38 194,38 194,38 194,38 

122 БМК №87 в/г №1 183,52 183,52 183,52 183,52 183,52 183,52 183,52 183,52 
123 Котельная №214 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 184,65 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных ФГБУ 
«Центральное 
жилищно-
коммунальное 
управление» 
Министерства обороны 
РФ» 

202,26 202,26 202,26 202,26 202,26 202,26 202,26 202,26 

  Прочие котельные 

124 Котельная №2 АО 
«Ресурс» 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 155,19 

125 
Котельная ООО 
«Московский 
насосный завод» 

156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 

126 
Котельная №1 ОАО 
«Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 

165,98 165,98 165,98 165,98 165,98 165,98 165,98 165,98 

127 Котельная №2 ОАО 
«Внуковский завод 158,24 158,24 158,24 158,24 158,24 158,24 158,24 158,24 
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№п
п Наименование 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 (на 
2029) 

2030-
2035 (на 

2035) 

2036-
2041 (на 

2041) 
огнеупорных изделий» 

128 

Котельная ООО 
«Баковский завод 
резинотехнических 
изделий» 

157,92 157,92 157,92 157,92 157,92 157,92 157,92 157,92 

129 Котельная «ул. 
Чистяковой, 30» 210,72 210,72 210,72 210,72 210,72 210,72 210,72 210,72 

130 Котельная СМУ-158 162,61 162,61 162,61 162,61 162,61 162,61 162,61 162,61 
131 БМК «Импульс» 155,18 155,18 155,18 155,18 155,18 155,18 155,18 155,18 

132 Котельная мкр. 
Немчиновка» 154,29 154,29 154,29 154,29 154,29 154,29 154,29 154,29 

133 Котельная ООО «ПИК-
Регион» 153,82 153,82 153,82 153,82 153,82 153,82 153,82 153,82 

134 котельная мкр. 
Южный 159,16 159,16 159,16 159,16 159,16 159,16 159,16 159,16 

135 Котельная АО 
«Союзэнерго» 161,56 — — — — — — — 

136 котельная «Гефест» 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 

137 котельная №1 
(Энергоцентр) 151,40 151,40 151,40 151,40 151,40 151,40 151,40 151,40 

138 котельная №2 (ул. 
Некрасова) 150,67 150,67 150,67 150,67 150,67 150,67 150,67 150,67 

139 котельная №3 (ЛОК, 
Лермонтова) 151,33 151,33 151,33 151,33 151,33 151,33 151,33 151,33 

140 котельная №4 
(Восточный) 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 

141 котельная №5 
(Южный) 150,97 150,97 150,97 150,97 150,97 150,97 150,97 150,97 

142 котельная «д/о 
Связист» 162,55 162,55 162,55 162,55 162,55 162,55 162,55 162,55 

143 
Котельная ФГБУ 
«Клинический 
санаторий «Барвиха» 

158,49 158,49 158,49 158,49 158,49 158,49 158,49 158,49 

144 
Котельная филиала 
Усово ФГУП 
«Комплекс» 

156,64 156,64 156,64 156,64 156,64 156,64 156,64 156,64 

145 Котельная ООО 
«РУШ» 154,95 154,95 154,95 154,95 154,95 154,95 154,95 154,95 

146 Котельная ООО НПО 
«Союз-М» 159,09 159,09 159,09 159,09 159,09 159,09 159,09 159,09 

147 Котельная ОАО 
«Ямское поле» 159,09 159,09 159,09 159,09 159,09 159,09 159,09 159,09 

148 Котельная Заводской 
пр. 170,89 170,89 170,89 170,89 170,89 170,89 170,89 170,89 

149 Котельная «ДО 
Ершово» 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 

150 Котельная «НМИЦ 
РК» 197,32 197,32 197,32 197,32 197,32 197,32 197,32 197,32 

151 Котельная д. Митькино 184,91 184,91 184,91 184,91 184,91 184,91 184,91 184,91 

152 
Котельная АО 
«Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 

156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 156,23 

153 Котельная ООО «УК 
«Кунцево» 157,30 157,30 157,30 157,30 157,30 157,30 157,30 157,30 

154 Котельная АО 
«Стройполимер» 152,30 152,30 152,30 152,30 152,30 152,30 152,30 152,30 

155 Котельная п. 
Горбольницы № 45 169,70 169,70 169,70 169,70 169,70 169,70 169,70 169,70 

156 Котельная ООО «КТТ- 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 
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№п
п Наименование 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 (на 
2029) 

2030-
2035 (на 

2035) 

2036-
2041 (на 

2041) 
Дубки» 

157 Котельная ОАО «121 
АРЗ» 159,42 159,42 159,42 159,42 159,42 159,42 159,42 159,42 

158 Котельная «ДО 
Покровское» 157,67 157,67 157,67 157,67 157,67 157,67 157,67 157,67 

159 Котельная ТСЖ 
«Грюнвальд» 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 

160 Крышная котельная 
№1 ООО «ТеплоВиК» 156,54 156,54 156,54 156,54 156,54 156,54 156,54 156,54 

161 Крышная котельная 
№2 ООО «ТеплоВиК» 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 

162 Котельная «Лесной 
городок» 176,65 176,65 176,65 176,65 176,65 176,65 176,65 176,65 

163 Котельная ООО 
«Конвент-Плюс» 181,64 181,64 181,64 181,64 181,64 181,64 181,64 181,64 

164 Котельная Усово 152,96 152,96 152,96 152,96 152,96 152,96 152,96 152,96 
165 Котельная Жуковка-2 157,61 157,61 157,61 157,61 157,61 157,61 157,61 157,61 
166 Котельная Успенское 157,60 157,60 157,60 157,60 157,60 157,60 157,60 157,60 

  новые источники 

167 Новая котельная №1 п. 
Красный — 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 

168 Новая котельная ЖК 
"Центральный" — — 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 

169 Новая котельная №2 д. 
Малые Вяземы — — — — — — 158,0 158,0 

170 
Новая котельная №3 г. 
Голицыно, мкр. 
Северный  

— — — — — 157,1 157,1 157,1 

171 Новая котельная 
«Бутынь» — — 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 

172 Новая котельная №7 с. 
Лайково — 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 

173 Новая котельная №8 с. 
Лайково — — 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 

174 Новая котельная 
«Фуньково» — — — — — — 158,0 158,0 

175 Новая котельная №4 д. 
Зайцево — — — — — 157,1 157,1 157,1 

176 Новая котельная №5 д. 
Крюково — — — — — 157,7 157,7 157,7 

177 Новая котельная №6 с. 
Перхушково — — — — — — 158,7 158,7 

178 Новая котельная №9 г. 
Кубинка 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 

179 Новая котельная 
"Юдино" — — — — — — 158,0 158,0 

180 ГТУ-ТЭЦ — 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 

181 Котельная ООО "Град-
Инвест" д. Мякинино — 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 

182 Новая котельная БМК 
10,5 МВт с. Ершово — — 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 158,7 

183 Новая котельная 
д.Семенково — — 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 

184 
Новая котельная ЖК 
"Немчиновка-
Резиденц"  

— 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 

185 Новая котельная ЖК 
Высокие Жаворонки — 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 

186 Новая котельная — 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 
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№п
п Наименование 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 (на 
2029) 

2030-
2035 (на 

2035) 

2036-
2041 (на 

2041) 
Изумрудная долина 

187 Новая котельная КД 
"Грибовский лес"  — — — 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 

188 Новая котельная КД 
"Точка отсчета"  — — — 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 

189 Новая котельная 
«Новая Жуковка-2» — — — 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 

190 Новая БМК МВКУ-
0,5Г — — 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 

 
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 
Значения показателя энергетической эффективности, определяемого отношением 

величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой 
сети, устанавливаются в соответствии с п.18 Постановления Правительства РФ от 16 мая 2014 г. 
N 452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений 
показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также 
определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340" для организаций, 
эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, должны 
быть установлены как в целом для организации, так и для каждого предусмотренного 
утвержденной инвестиционной программой участка тепловой сети таким образом, чтобы 
обеспечивать достижение предусмотренного концессионным соглашением планового значения 
указанного показателя в сроки, предусмотренные концессионным соглашением. 

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого 
отношением величины технологических потерь тепловой энергии к материальной 
характеристике тепловой сети, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не 
на основании концессионного соглашения, должны быть установлены на уровне нормативных 
технологических потерь, устанавливаемых в соответствии с нормативными правовыми актами в 
сфере теплоснабжения. 

Организации работают не по концессионному соглашению. В этом случае показатели 
принимаются по уровню норматива технологических потерь тепловой энергии. Отношение 
величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной 
характеристике тепловой сети представлено в таблице 14.4. 
Таблица 14.4 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 
к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 

№п
п Наименование 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, 

Гкал/ч*м2*10^3 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

  Котельные АО «Одинцовская теплосеть» 
1 Котельная №1 0,78 0,76 0,75 1,18 1,27 1,28 0,95 0,95 
2 Котельная №1-а 0,29 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Котельная №2 0,79 1,19 0,91 1,18 1,16 1,46 1,21 1,21 
4 Котельная №3 0,92 0,93 0,99 1,05 1,14 1,05 0,93 0,93 
5 Котельная №4 1,03 0,90 0,89 0,87 0,86 0,78 0,69 0,69 
6 Котельная №6 0,39 0,39 0,38 0,38 0,37 0,39 0,47 0,47 
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№п
п Наименование 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, 

Гкал/ч*м2*10^3 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

7 Котельная №7 1,11 1,53 1,48 1,51 1,44 1,38 1,21 1,21 
8 Котельная №8 0,68 0,67 0,66 0,65 0,64 0,58 0,51 0,51 
9 Котельная №8-а 1,02 1,00 0,98 0,97 0,95 0,79 0,78 0,78 

10 Котельная «Одинцово-
1» 0,32 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Котельная «Отрадное» 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 

12 Котельная Городской 
бани 0,71 0,71 0,71 0,71 0,36 0,36 0,36 0,36 

13 Котельная 
«Университет» 2,15 2,15 2,03 2,03 2,03 1,79 1,67 1,67 

14 Котельная №9 1,01 0,99 0,98 0,96 0,95 0,87 0,76 0,76 

15 Котельная «Трехгорка-
1» 0,46 0,48 0,48 0,47 0,46 0,42 0,37 0,37 

16 Котельная «Запрудная» 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 Котельная «СОЦентр» 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 

18 Котельная п. д/о 
«Озера» 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,77 0,66 0,66 

19 Котельная «ПИК-1» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Котельная Усово-
Тупик 0,79 0,79 0,79 0,75 0,75 0,68 0,60 0,60 

21 Котельная №1 п. 
Большие Вяземы 0,83 0,82 0,80 0,79 0,77 0,70 0,61 0,61 

22 Котельная №2, п. 
Большие Вяземы 0,68 0,67 0,66 0,64 0,63 0,57 0,83 0,83 

23 Котельная №3, п. 
Большие Вяземы 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,11 0,11 

24 Котельная №4, п. 
Большие Вяземы 0,91 0,89 0,87 0,86 0,84 0,77 0,67 0,67 

25 Котельная «Петровское 
шоссе» 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,66 0,66 

26 Котельная «ГОЛАЗ» 0,63 0,62 0,61 0,59 0,59 0,53 0,47 0,47 
27 Котельная «Горловка» 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,35 0,35 0,35 

28 Котельная «Голицыно 
о/с» 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

29 Котельная «Бутынь» 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,28 0,28 0,28 

30 Котельная школа 
«Гармония» 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

31 Котельная № 3 0,32 0,32 0,31 0,31 0,30 0,28 0,25 0,25 
32 Котельная № 4 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,72 0,72 0,72 
33 Котельная № 6 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
34 Котельная № 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
35 Котельная № 8-а 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 
36 Котельная № 9 0,40 0,39 0,38 0,38 0,37 0,34 0,29 0,29 
37 Котельная № 11 0,36 0,33 0,33 0,33 0,33 0,31 0,25 0,25 
38 Котельная № 13 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,00 0,00 
39 Котельная № 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 Котельная №2 ГПИ 2,16 2,06 2,06 2,06 1,97 1,78 1,59 1,59 

41 Котельная по ул. 
Петровское ш., д. 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 Котельная №1 30 МВт 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55 0,50 0,44 0,44 

43 Котельная «Саввинская 
Слобода» 1,29 1,27 1,23 1,21 1,19 1,05 0,91 0,91 

44 Котельная «Лесные 
Поляны» 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,26 0,26 0,26 

45 Котельная «Каринское» 1,29 1,27 1,25 1,23 1,19 1,09 0,93 0,93 
46 Котельная «Улитино» 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 0,54 0,54 

47 Котельная 
«Андреевское» 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,37 1,37 1,37 

48 Котельная «Фуньково» 0,72 0,69 0,67 0,67 0,65 0,60 0,53 0,53 
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№п
п Наименование 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, 

Гкал/ч*м2*10^3 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

49 Котельная №1 
«Жаворонки» 1,22 1,20 1,18 1,16 1,14 1,04 0,90 0,90 

50 Котельная №2 
«Жаворонки» 1,29 1,29 1,29 1,13 1,13 1,13 0,97 0,97 

51 Котельная №3 
«Юдино» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 Котельная №4 
«Перхушково» 1,42 1,42 1,36 1,36 1,36 1,25 1,07 1,07 

53 Котельная №5.1 
«Жаворонки» 

0 0 0 0 0 0 0 0 

54 Котельная №5.2 
«Жаворонки» 

0 0 0 0 0 0 0 0 

55 Котельная №5.3 
«Жаворонки» 

0 0 0 0 0 0 0 0 

56 Котельная №6 
«Крюково» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 Котельная №8 
«Крюково» 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,28 0,28 

58 Котельная «Пром. парк 
Одинцово-1» 29,07 32,08 31,08 30,58 30,08 27,57 24,06 24,06 

59 Котельная «Юдино-
детский сад» 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 2,08 2,08 

60 Котельная «Зайцево» 2,06 2,06 2,06 2,06 1,87 1,87 1,50 1,50 

61 Котельная в пос. 
Летний Отдых 0,73 0,72 0,71 0,69 0,68 0,62 0,55 0,55 

62 Котельная д. Кобяково 1,83 1,83 1,75 1,67 1,67 1,43 1,19 1,19 

63 
Котельная 
«Центральная», д. 
Чупряково 

0,59 0,58 0,57 0,56 0,54 0,49 0,55 0,55 

64 
Котельная №1 г. 
Кубинка, Можайское 
шоссе 

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,43 0,37 0,37 

65 Котельная №2 г. 
Кубинка, ул. Колхозная 0,47 0,46 0,46 0,44 0,49 0,45 0,45 0,45 

66 Котельная «Дубки», п. 
Дубки 0,55 0,55 0,55 0,52 0,52 0,49 0,42 0,42 

67 Котельная «Еремино-1» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
68 Котельная «Еремино-2» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
69 Котельная п. Сосновка 0,79 0,78 0,76 0,75 0,74 0,68 0,59 0,59 

70 Котельная «Кубинка-
10» 0,41 0,40 0,39 0,39 0,38 0,35 0,31 0,31 

71 Котельная №9 пос. 
Лесной городок 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,19 0,16 0,16 

72 Котельная №10 0,54 0,53 0,54 0,53 0,52 0,48 0,42 0,42 
73 Котельная №11 0,93 0,92 0,90 0,88 0,87 0,79 0,69 0,69 

74 Котельная «Новый 
Городок» 0,49 0,48 0,48 0,47 0,46 0,42 0,37 0,37 

75 Котельная «Шарапово» 1,03 1,01 1,00 0,98 0,97 0,88 0,76 0,76 

76 Котельная 
«Никольское» 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

77 Котельная «Аниково» 0,26 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

78 Котельная «Санаторий 
Герцена» 1,21 1,18 1,16 1,13 1,11 0,99 0,85 0,85 

79 Котельная «Гигирево» 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,23 0,23 

80 котельная «р.п. 
Новоивановское» 0,52 0,52 0,52 0,52 0,51 0,46 0,41 0,41 

81 Котельная «Горки-10» 1,56 1,57 1,54 1,52 1,46 1,44 1,27 1,27 
82 Котельная «Успенское» 0,41 0,41 0,40 0,39 0,36 0,41 0,37 0,37 
83 Котельная «Сосны» 0,82 0,81 0,79 0,78 0,73 0,76 0,66 0,66 
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№п
п Наименование 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, 

Гкал/ч*м2*10^3 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

84 Котельная «Успенское-
1» 3,75 3,52 3,31 3,11 2,93 2,24 1,63 1,63 

85 
Котельная 
«Петелинская 
птицефабрика» * 

1,01 0,99 0,98 0,95 0,94 0,86 0,75 0,75 

86 Котельная 
«Покровское» 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 

87 Котельная «ПМС-4» 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,14 0,14 0,14 

88 Котельная 
«Покровский городок» 0,46 0,44 0,44 0,43 0,43 0,39 0,34 0,34 

89 Котельная №7 пос. 
Лесной городок 0,81 0,71 0,88 0,88 0,87 0,79 0,70 0,70 

90 Котельная №2 4 МВт 0,47 0,47 0,44 0,44 0,44 0,39 0,36 0,36 
91 Котельная №215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
92 Котельная № 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
93 Котельная «Ястребки» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
94 Котельная "Акулово" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

95 Котельная "ст. 
Кубинка-2" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

96 
Котельная 
«Жаворонки-7-ая 
Советская» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

97 Котельная ж/д №30А с. 
Введенское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

98 Котельная пансионата 
«Химик» 0,47 0,44 0,44 0,44 0,42 0,39 0,34 0,34 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных АО 
«Одинцовская 
теплосеть» 

0,77 0,76 0,75 0,76 0,75 0,71 0,64 0,64 

  Котельные МП «Звенигородские инженерные сети» 

99 Котельная пр. 
Ветеранов,6 0,55 0,53 0,64 0,63 0,62 0,57 0,50 0,50 

100 Котельная ул. 
Ленина,30 0,59 0,57 0,61 0,59 0,58 0,53 0,47 0,47 

101 Котельная Нахабинское 
шоссе,2 0,77 0,76 0,78 0,77 0,76 0,69 0,61 0,61 

102 Котельная 
ул.Лермонтова,6 0,58 0,57 0,61 0,60 0,59 0,54 0,48 0,48 

103 
Котельная ФОК 
«Звезда» 
ул.Московская, 47 

0,64 0,64 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

104 Котельная мкр. 
Восточный, 4а 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

105 Котельная 
ул.Парковая,10Б 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,42 0,42 0,42 

106 Котельная 
ул.Герцена,13А 0,78 0,78 0,70 0,70 0,70 0,62 0,54 0,54 

107 Котельная п.Дютьково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

108 Котельная 
пер.Зареченский,27 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

109 Котельная санатория 
Поречье 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

110 Котельная Академия 
Дзюдо 10,00 10,00 10,00 8,33 8,33 8,33 6,67 6,67 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных МП 
«Звенигородские 
инженерные сети» 

0,67 0,65 0,69 0,68 0,67 0,61 0,54 0,54 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

514 

№п
п Наименование 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, 

Гкал/ч*м2*10^3 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

  Котельные МУП «ЖКХ Назарьево» 

111 Котельная Назарьево 
(Промзона) 0,35 0,34 0,34 0,33 0,32 0,36 0,32 0,32 

112 Котельная Матвейково 0,14 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,09 

113 Котельная ИФА им. 
Обухова РАН 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 0,61 0,57 0,57 

 
ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных МУП 
«ЖКХ Назарьево» 

0,32 0,31 0,31 0,30 0,30 0,33 0,29 0,29 

  Котельные ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ» 
114 БМК в/г №20 1,76 1,72 1,68 1,68 1,63 1,46 1,25 1,25 

115 
Котельная №278, 
городок Кубинка-1, в/г 
5/1 

1,26 1,23 1,21 1,18 1,16 1,04 0,89 0,89 

116 
Котельная №104, ул. 
Генерала Вотинцева, 
в/г 120 

0,67 0,65 0,64 0,63 0,62 0,56 0,49 0,49 

117 Котельная №5482, 
городок Кубинка-8 0,40 0,39 0,38 0,38 0,37 0,35 0,30 0,30 

118 Котельная Военных 
складов 3007 0,47 0,47 0,47 0,47 0,43 0,38 0,34 0,34 

119 Котельная №5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
120 Котельная №122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

121 котельная санатория 
Минобороны 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

122 БМК №87 в/г №1 1,83 1,81 1,78 1,73 1,70 1,56 1,35 1,35 
123 Котельная №214 2,65 2,61 2,57 2,49 2,45 2,26 1,95 1,95 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных ФГБУ 
«Центральное 
жилищно-
коммунальное 
управление» 
Министерства 
обороны РФ» 

1,34 1,31 1,28 1,26 1,23 1,11 0,96 0,96 

  Прочие котельные 

124 Котельная №2 АО 
«Ресурс» 0,27 0,26 0,30 0,30 0,29 0,27 0,24 0,24 

125 
Котельная ООО 
«Московский насосный 
завод» 

0,43 0,42 0,41 0,41 0,40 0,37 0,32 0,32 

126 
Котельная №1 ОАО 
«Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 

0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,77 0,68 0,68 

127 
Котельная №2 ОАО 
«Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

128 

Котельная ООО 
«Баковский завод 
резинотехнических 
изделий» 

1,26 1,25 1,22 1,20 1,17 1,08 0,94 0,94 

129 Котельная «ул. 
Чистяковой, 30» 0,62 0,61 0,60 0,59 0,58 0,53 0,47 0,47 

130 Котельная СМУ-158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
131 БМК «Импульс» 0,20 0,33 0,33 0,31 0,31 0,29 0,26 0,26 

132 Котельная мкр. 
Немчиновка» 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,16 0,14 0,14 

133 Котельная ООО «ПИК-
Регион» 0,00 0,00 0,00 4,26 4,18 3,82 3,37 3,37 
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№п
п Наименование 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, 

Гкал/ч*м2*10^3 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

134 котельная мкр. Южный 1,03 1,02 1,00 0,98 0,97 0,88 0,77 0,77 

135 Котельная АО 
«Союзэнерго» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

136 котельная «Гефест» 0,48 0,48 0,47 0,46 0,45 0,41 0,37 0,37 

137 котельная №1 
(Энергоцентр) 0,96 0,95 0,93 0,93 0,91 0,83 0,73 0,73 

138 котельная №2 (ул. 
Некрасова) 36,38 61,93 60,54 58,87 57,48 50,82 42,77 42,77 

139 котельная №3 (ЛОК, 
Лермонтова) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

140 котельная №4 
(Восточный) 0,78 0,62 0,61 0,61 0,59 0,55 0,47 0,47 

141 котельная №5 
(Южный) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

142 котельная «д/о 
Связист» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

143 
Котельная ФГБУ 
«Клинический 
санаторий «Барвиха» 

0,44 0,43 0,43 0,42 0,41 0,38 0,33 0,33 

144 
Котельная филиала 
Усово ФГУП 
«Комплекс» 

0,38 0,38 0,38 0,36 0,36 0,33 0,29 0,29 

145 Котельная ООО 
«РУШ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

146 Котельная ООО НПО 
«Союз-М» 0,59 0,59 0,53 0,53 0,53 0,47 0,41 0,41 

147 Котельная ОАО 
«Ямское поле» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

148 Котельная Заводской 
пр. 12,38 12,38 11,90 11,90 11,90 10,48 9,52 9,52 

149 Котельная «ДО 
Ершово» 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,09 0,09 

150 Котельная «НМИЦ РК» 0,49 0,49 0,49 0,47 0,47 0,42 0,38 0,38 
151 Котельная д. Митькино 0,00 0,00 0,00 0,00 17,13 43,92 38,43 38,43 

152 
Котельная АО 
«Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 

0,88 0,87 0,85 0,84 0,65 0,93 0,82 0,82 

153 Котельная ООО «УК 
«Кунцево» 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 

154 Котельная АО 
«Стройполимер» 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,39 0,34 0,34 

155 Котельная п. 
Горбольницы № 45 0,39 0,38 0,38 0,36 0,36 0,32 0,29 0,29 

156 Котельная ООО «КТТ-
Дубки» 1,07 1,05 1,04 1,00 1,04 0,95 0,84 0,84 

157 Котельная ОАО «121 
АРЗ» 0,41 0,41 0,40 0,39 0,39 0,35 0,31 0,31 

158 Котельная «ДО 
Покровское» 1,19 1,11 1,11 1,11 1,11 1,03 0,87 0,87 

159 Котельная ТСЖ 
«Грюнвальд» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

160 Крышная котельная №1 
ООО «ТеплоВиК» 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 8,89 8,89 

161 Крышная котельная №2 
ООО «ТеплоВиК» 3,87 3,87 3,87 3,87 3,87 3,44 3,01 3,01 

162 Котельная «Лесной 
городок» 1,46 1,46 1,41 1,41 1,35 1,25 1,08 1,08 

163 Котельная ООО 
«Конвент-Плюс» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№п
п Наименование 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, 

Гкал/ч*м2*10^3 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

164 Котельная Усово 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
165 Котельная Жуковка-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
166 Котельная Успенское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  новые источники 

167 Новая котельная №1 п. 
Красный 0,00 0,60 0,75 0,75 1,79 2,58 2,58 2,58 

168 Новая котельная ЖК 
"Центральный" 0,00 0,00 17,54 20,83 20,83 20,83 20,83 8,26 

169 Новая котельная №2 д. 
Малые Вяземы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

170 
Новая котельная №3 г. 
Голицыно, мкр. 
Северный  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 2,15 2,15 

171 Новая котельная 
«Бутынь» 0,00 0,00 4,92 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 

172 Новая котельная №7 с. 
Лайково 0,00 0,62 1,42 0,19 0,36 0,41 0,41 0,41 

173 Новая котельная №8 с. 
Лайково 0,00 0,00 3,44 0,14 0,68 0,68 0,68 0,68 

174 Новая котельная 
«Фуньково» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

175 Новая котельная №4 д. 
Зайцево 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,07 7,07 7,07 

176 Новая котельная №5 д. 
Крюково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 2,52 2,52 

177 Новая котельная №6 с. 
Перхушково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,52 

178 Новая котельная №9 г. 
Кубинка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,32 6,32 

179 Новая котельная 
"Юдино" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

180 ГТУ-ТЭЦ 0,00 8,76 6,71 9,49 9,27 10,91 10,91 10,91 

181 Котельная ООО "Град-
Инвест" д. Мякинино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

182 Новая котельная БМК 
10,5 МВт с. Ершово 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,11 0,09 0,09 

183 Новая котельная 
д.Семенково 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

184 
Новая котельная ЖК 
"Немчиновка-
Резиденц"  

0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

185 Новая котельная ЖК 
Высокие Жаворонки 0,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

186 Новая котельная 
Изумрудная долина 0,00 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

187 Новая котельная КД 
"Грибовский лес"  0,00 0,00 0,00 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

188 Новая котельная КД 
"Точка отсчета"  0,00 0,00 0,00 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

189 Новая котельная 
«Новая Жуковка-2» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

190 Новая БМК МВКУ-
0,5Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности для каждого источника 

тепловой энергии приведен в таблице 14.5. 
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Таблица 14.5- Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % 

№ 
пп Наименование 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности для 
каждого источника тепловой энергии 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

  Котельные АО «Одинцовская теплосеть» 
1 Котельная №1 82,9 82,7 82,6 71,1 78,6 89,5 89,5 89,5 
2 Котельная №1-а 82,0 82,8 82,7 — — — — — 
3 Котельная №2 81,6 69,4 63,4 66,4 66,4 93,9 93,9 93,9 
4 Котельная №3 85,6 88,9 86,1 94,1 88,1 90,6 90,6 90,6 
5 Котельная №4 87,4 95,7 95,6 95,5 95,3 94,0 94,0 94,0 
6 Котельная №6 87,8 81,1 43,5 35,5 35,5 93,8 93,8 93,8 
7 Котельная №7 95,2 85,6 85,5 88,6 88,4 91,0 91,0 91,0 
8 Котельная №8 82,0 81,9 87,5 87,4 87,3 85,9 85,9 85,9 
9 Котельная №8-а 82,6 82,4 78,9 78,8 78,7 80,8 80,8 80,8 

10 Котельная «Одинцово-
1» 37,1 37,0 36,9 — — — — — 

11 Котельная «Отрадное» 90,3 90,2 90,2 90,2 90,2 88,6 88,6 88,6 

12 Котельная Городской 
бани 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 3,1 

13 Котельная 
«Университет» 12,1 12,1 12,0 12,0 12,0 11,9 11,9 11,9 

14 Котельная №9 66,4 66,4 66,3 66,3 66,2 65,7 65,7 65,7 

15 Котельная «Трехгорка-
1» 78,9 85,5 85,5 85,4 85,4 84,9 84,9 84,9 

16 Котельная «Запрудная» 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 
17 Котельная «СОЦентр» 70,0 70,0 70,0 69,5 69,5 64,2 64,2 64,2 

18 Котельная п. д/о 
«Озера» 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 56,8 56,8 56,8 

19 Котельная «ПИК-1» 71,5 71,5 71,4 71,4 71,4 71,1 71,1 71,1 

20 Котельная Усово-
Тупик 57,4 57,4 57,4 57,1 57,1 56,1 56,1 56,1 

21 Котельная №1 п. 
Большие Вяземы 88,9 88,7 88,4 88,2 88,0 85,3 85,3 85,3 

22 Котельная №2, п. 
Большие Вяземы 82,3 97,2 92,7 88,5 88,2 97,0 97,0 97,0 

23 Котельная №3, п. 
Большие Вяземы 16,4 16,4 16,3 16,3 16,2 15,6 15,6 15,6 

24 Котельная №4, п. 
Большие Вяземы 78,4 78,2 78,0 77,9 77,7 75,6 75,6 75,6 

25 Котельная «Петровское 
шоссе» 81,4 81,4 84,4 84,4 84,4 84,2 84,2 84,2 

26 Котельная «ГОЛАЗ» 81,6 81,4 81,3 81,1 81,0 79,3 79,3 79,3 
27 Котельная «Горловка» 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,1 13,1 13,1 

28 Котельная «Голицыно 
о/с» 23,4 23,4 23,4 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 

29 Котельная «Бутынь» 36,2 36,2 36,2 36,2 36,0 34,9 34,9 34,9 

30 Котельная школа 
«Гармония» 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,7 12,7 12,7 

31 Котельная № 3 88,2 88,4 80,2 96,0 95,9 95,2 95,2 95,2 
32 Котельная № 4 27,6 27,6 27,6 27,6 27,5 27,0 27,0 27,0 
33 Котельная № 6 37,2 37,2 37,2 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 
34 Котельная № 7 69,3 69,3 69,3 69,3 69,3 68,9 68,9 68,9 
35 Котельная № 8-а 30,3 30,3 30,3 30,3 30,1 30,1 30,1 30,1 
36 Котельная № 9 33,1 33,0 33,0 33,0 32,9 32,2 32,2 32,2 
37 Котельная № 11 39,1 38,7 38,7 38,7 38,7 37,8 37,8 37,8 
38 Котельная № 13 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 32,1 32,1 32,1 
39 Котельная № 14 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 
40 Котельная №2 ГПИ 55,0 54,9 54,9 54,9 54,7 54,0 54,0 54,0 

41 Котельная по ул. 
Петровское ш., д. 45 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

42 Котельная №1 30 МВт 30,3 30,2 30,1 30,1 30,1 29,4 29,4 29,4 
43 Котельная «Саввинская 28,0 27,8 27,6 27,5 27,4 25,7 25,7 25,7 
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№ 
пп Наименование 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности для 
каждого источника тепловой энергии 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

Слобода» 

44 Котельная «Лесные 
Поляны» 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2 47,4 47,4 47,4 

45 Котельная «Каринское» 55,2 55,0 54,9 54,7 54,4 52,3 52,3 52,3 
46 Котельная «Улитино» 20,2 20,2 20,2 20,0 20,0 18,3 18,3 18,3 

47 Котельная 
«Андреевское» 17,1 17,0 17,0 17,0 16,9 16,2 16,2 16,2 

48 Котельная «Фуньково» 81,1 80,7 80,3 80,3 79,9 77,8 77,8 77,8 

49 Котельная №1 
«Жаворонки» 52,0 51,8 51,7 51,5 51,4 49,7 49,7 49,7 

50 Котельная №2 
«Жаворонки» 33,2 33,2 33,1 32,6 32,6 31,9 31,9 31,9 

51 Котельная №3 
«Юдино» 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

52 Котельная №4 
«Перхушково» 88,5 88,5 88,2 88,2 88,2 86,9 86,9 86,9 

53 Котельная №5.1 
«Жаворонки» 31,2 31,2 31,2 31,2 30,6 30,6 30,6 30,6 

54 Котельная №5.2 
«Жаворонки» 31,2 31,2 31,2 31,2 30,6 30,6 30,6 30,6 

55 Котельная №5.3 
«Жаворонки» 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

56 Котельная №6 
«Крюково» 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 

57 Котельная №8 
«Крюково» 86,7 83,1 83,1 83,1 83,1 85,4 85,4 85,4 

58 Котельная «Пром. парк 
Одинцово-1» 28,6 31,6 31,5 31,4 31,3 30,4 30,4 30,4 

59 Котельная «Юдино-
детский сад» 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 65,2 65,2 65,2 

60 Котельная «Зайцево» 65,6 65,6 65,6 65,6 65,2 64,5 64,5 64,5 

61 Котельная в пос. 
Летний Отдых 67,0 66,8 66,7 66,5 66,3 64,9 64,9 64,9 

62 Котельная д. Кобяково 50,6 50,6 49,6 48,7 48,6 42,8 42,8 42,8 

63 
Котельная 
«Центральная», д. 
Чупряково 

17,2 17,1 17,0 16,9 16,8 19,8 19,8 19,8 

64 
Котельная №1 г. 
Кубинка, Можайское 
шоссе 

7,5 7,5 7,4 7,4 7,4 6,8 6,8 6,8 

65 Котельная №2 г. 
Кубинка, ул. Колхозная 58,0 57,9 57,8 57,7 65,4 73,2 73,2 73,2 

66 Котельная «Дубки», п. 
Дубки 27,3 27,3 27,3 27,0 27,0 26,0 26,0 26,0 

67 Котельная «Еремино-
1» 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 

68 Котельная «Еремино-
2» 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 

69 Котельная п. Сосновка 51,6 51,4 51,3 51,2 51,0 49,6 49,6 49,6 

70 Котельная «Кубинка-
10» 56,8 56,7 56,6 56,5 56,4 55,4 55,4 55,4 

71 Котельная №9 пос. 
Лесной городок 83,3 83,3 85,2 85,2 85,2 84,7 84,7 84,7 

72 Котельная №10 83,7 83,6 59,7 87,1 87,0 85,9 85,9 85,9 
73 Котельная №11 37,4 37,4 37,2 37,1 37,1 36,0 36,0 36,0 

74 Котельная «Новый 
Городок» 74,7 74,5 74,4 74,2 74,0 72,3 72,3 72,3 

75 Котельная «Шарапово» 96,5 96,3 96,1 95,9 95,7 92,9 92,9 92,9 

76 Котельная 
«Никольское» 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
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№ 
пп Наименование 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности для 
каждого источника тепловой энергии 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

77 Котельная «Аниково» 65,7 65,7 65,7 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 

78 Котельная «Санаторий 
Герцена» 70,2 69,8 69,4 69,1 68,7 64,6 64,6 64,6 

79 Котельная «Гигирево» 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 93,9 93,9 93,9 

80 котельная «р.п. 
Новоивановское» 97,8 90,6 87,3 81,7 81,6 80,8 80,8 80,8 

81 Котельная «Горки-10» 88,7 90,8 90,7 90,5 90,4 96,5 96,5 96,5 
82 Котельная «Успенское» 72,6 72,5 72,5 72,4 72,4 77,7 77,7 77,7 
83 Котельная «Сосны» 79,7 79,6 79,4 79,3 79,2 87,9 87,9 87,9 

84 Котельная «Успенское-
1» 72,2 68,8 63,8 58,7 57,2 57,6 57,6 57,6 

85 
Котельная 
«Петелинская 
птицефабрика» * 

70,4 70,2 70,1 69,9 69,8 68,0 68,0 68,0 

86 Котельная 
«Покровское» 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 

87 Котельная «ПМС-4» 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,1 38,1 38,1 

88 Котельная 
«Покровский городок» 68,2 67,9 67,9 67,6 67,6 66,2 66,2 66,2 

89 Котельная №7 пос. 
Лесной городок 93,5 93,4 92,1 93,2 93,1 92,1 92,1 92,1 

90 Котельная №2 4 МВт 34,8 34,8 34,5 34,5 34,5 33,6 33,6 33,6 
91 Котельная №215 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,8 59,8 59,8 
92 Котельная № 15 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 24,8 24,8 24,8 
93 Котельная «Ястребки» 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 
94 Котельная "Акулово" 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 50,8 50,8 50,8 

95 Котельная "ст. 
Кубинка-2" 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 

96 
Котельная 
«Жаворонки-7-ая 
Советская» 

87,5 87,5 87,5 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

97 Котельная ж/д №30А с. 
Введенское 82,9 82,9 82,9 74,6 74,2 74,2 74,2 74,2 

98 Котельная пансионата 
«Химик» 67,4 67,1 67,1 67,1 66,7 65,6 65,6 65,6 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных АО 
«Одинцовская 
теплосеть» 

75,0 70,3 66,5 66,3 66,6 71,8 71,8 71,8 

  Котельные МП «Звенигородские инженерные сети» 

99 Котельная пр. 
Ветеранов,6 80,6 80,2 94,0 92,7 91,5 89,8 89,8 89,8 

100 Котельная ул. 
Ленина,30 89,5 81,2 91,1 91,0 90,8 89,3 89,3 89,3 

101 Котельная Нахабинское 
шоссе,2 98,6 98,4 85,5 85,4 85,3 83,7 83,7 83,7 

102 Котельная 
ул.Лермонтова,6 83,3 83,2 90,3 90,2 90,1 88,5 88,5 88,5 

103 
Котельная ФОК 
«Звезда» 
ул.Московская, 47 

24,2 24,2 23,7 23,7 23,7 23,6 23,6 23,6 

104 Котельная мкр. 
Восточный, 4а 29,0 — — — — — — — 

105 Котельная 
ул.Парковая,10Б 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 54,6 54,6 54,6 

106 Котельная 
ул.Герцена,13А 28,1 28,1 27,9 27,9 27,9 27,3 27,3 27,3 

107 Котельная п.Дютьково 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 

108 Котельная 
пер.Зареченский,27 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 
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№ 
пп Наименование 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности для 
каждого источника тепловой энергии 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

109 Котельная санатория 
Поречье 82,0 88,6 88,6 88,6 88,6 74,3 74,3 74,3 

110 Котельная Академия 
Дзюдо 56,0 55,9 55,9 55,6 55,6 55,2 55,2 55,2 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных МП 
«Звенигородские 
инженерные сети» 

81,1 96,2 80,0 79,8 79,6 62,64 62,64 62,64 

  Котельные МУП «ЖКХ Назарьево» 

111 Котельная Назарьево 
(Промзона) 41,6 41,5 41,4 41,3 41,2 48,8 48,8 48,8 

112 Котельная Матвейково 7,5 7,3 7,3 7,2 7,2 6,8 6,8 6,8 

113 Котельная ИФА им. 
Обухова РАН 77,2 76,8 76,8 76,8 76,8 75,5 75,5 75,5 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных МУП 
«ЖКХ Назарьево» 

36,1 36,0 35,9 35,8 35,8 42,0 42,0 42,0 

  Котельные ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ» 
114 БМК в/г №20 28,2 28,1 27,9 27,9 27,8 26,4 26,4 26,4 

115 
Котельная №278, 
городок Кубинка-1, в/г 
5/1 

76,0 75,6 75,2 74,8 74,4 70,2 70,2 70,2 

116 
Котельная №104, ул. 
Генерала Вотинцева, 
в/г 120 

9,5 9,5 9,5 9,5 9,4 9,1 9,1 9,1 

117 Котельная №5482, 
городок Кубинка-8 48,8 48,7 48,6 48,6 48,6 48,1 48,1 48,1 

118 Котельная Военных 
складов 3007 46,3 46,3 46,3 46,3 46,0 45,3 45,3 45,3 

119 Котельная №5 50,6 50,5 50,4 50,2 50,0 48,4 48,4 48,4 
120 Котельная №122 88,5 88,2 87,9 87,4 87,1 83,3 83,3 83,3 

121 котельная санатория 
Минобороны 37,9 37,7 37,6 37,5 37,4 36,2 36,2 36,2 

122 БМК №87 в/г №1 54,8 54,7 54,6 54,4 54,3 52,9 52,9 52,9 
123 Котельная №214 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных ФГБУ 
«Центральное 
жилищно-
коммунальное 
управление» 
Министерства 
обороны РФ» 

34,6 34,5 34,3 34,2 34,1 32,9 32,9 32,9 

  Прочие котельные 

124 Котельная №2 АО 
«Ресурс» 62,7 62,7 74,4 74,4 74,4 74,0 74,0 74,0 

125 
Котельная ООО 
«Московский насосный 
завод» 

58,1 58,0 58,0 57,9 57,9 57,3 57,3 57,3 

126 
Котельная №1 ОАО 
«Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 

33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 32,7 32,7 32,7 

127 
Котельная №2 ОАО 
«Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 

69,3 69,1 69,0 68,8 68,6 66,8 66,8 66,8 

128 

Котельная ООО 
«Баковский завод 
резинотехнических 
изделий» 

80,3 80,2 80,0 79,9 79,7 77,9 77,9 77,9 

129 Котельная «ул. 77,2 77,1 77,0 77,0 76,9 76,1 76,1 76,1 
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№ 
пп Наименование 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности для 
каждого источника тепловой энергии 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

Чистяковой, 30» 
130 Котельная СМУ-158 56,1 56,0 55,9 55,8 55,7 54,5 54,5 54,5 
131 БМК «Импульс» 25,0 39,7 39,7 39,6 39,6 39,4 39,4 39,4 

132 Котельная мкр. 
Немчиновка» 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,1 32,1 32,1 

133 Котельная ООО «ПИК-
Регион» 45,6 48,2 48,1 88,5 88,4 87,2 87,2 87,2 

134 котельная мкр. Южный 76,3 76,2 76,1 75,9 75,8 74,4 74,4 74,4 

135 Котельная АО 
«Союзэнерго» 59,2 — — — — — — — 

136 котельная «Гефест» 61,1 61,0 61,0 60,9 60,9 60,3 60,3 60,3 

137 котельная №1 
(Энергоцентр) 83,1 83,0 82,9 82,8 82,7 81,3 81,3 81,3 

138 котельная №2 (ул. 
Некрасова) 82,8 80,3 99,5 98,5 97,7 89,1 89,1 89,1 

139 котельная №3 (ЛОК, 
Лермонтова) 23,9 23,8 23,8 23,8 23,8 23,7 23,7 23,7 

140 котельная №4 
(Восточный) 56,6 45,8 45,7 45,7 45,6 44,9 44,9 44,9 

141 котельная №5 
(Южный) 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 

142 котельная «д/о 
Связист» 97,7 97,7 97,4 97,4 97,4 96,4 96,4 96,4 

143 
Котельная ФГБУ 
«Клинический 
санаторий «Барвиха» 

88,9 98,9 98,8 98,7 98,6 97,6 97,6 97,6 

144 
Котельная филиала 
Усово ФГУП 
«Комплекс» 

34,1 34,1 34,1 34,0 34,0 33,6 33,6 33,6 

145 Котельная ООО 
«РУШ» 30,7 30,7 30,7 30,6 30,6 30,5 30,5 30,5 

146 Котельная ООО НПО 
«Союз-М» 20,9 20,9 20,8 20,8 20,8 20,5 20,5 20,5 

147 Котельная ОАО 
«Ямское поле» 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 

148 Котельная Заводской 
пр. 97,7 97,6 97,5 97,5 97,4 96,5 96,5 96,5 

149 Котельная «ДО 
Ершово» 27,8 27,8 27,8 27,8 27,7 27,5 27,5 27,5 

150 Котельная «НМИЦ РК» 30,8 30,8 30,8 30,6 30,6 29,9 29,9 29,9 
151 Котельная д. Митькино 22,9 22,8 32,8 32,7 32,6 85,8 85,8 85,8 

152 
Котельная АО 
«Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 

48,1 48,0 47,9 47,8 47,8 73,9 73,9 73,9 

153 Котельная ООО «УК 
«Кунцево» 59,4 59,4 59,4 59,3 59,3 58,9 58,9 58,9 

154 Котельная АО 
«Стройполимер» 57,1 57,1 57,0 56,9 56,8 55,8 55,8 55,8 

155 Котельная п. 
Горбольницы № 45 20,4 20,3 20,3 20,2 20,1 19,5 19,5 19,5 

156 Котельная ООО «КТТ-
Дубки» 88,8 98,2 98,5 98,4 95,5 95,5 95,5 95,5 

157 Котельная ОАО «121 
АРЗ» 34,5 34,5 34,4 34,4 34,4 33,9 33,9 33,9 

158 Котельная «ДО 
Покровское» 78,9 78,6 78,6 78,6 78,6 77,8 77,8 77,8 

159 Котельная ТСЖ 
«Грюнвальд» 49,3 49,3 49,1 49,1 49,1 48,2 48,2 48,2 

160 Крышная котельная №1 
ООО «ТеплоВиК» 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 88,9 88,9 88,9 
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№ 
пп Наименование 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности для 
каждого источника тепловой энергии 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

161 Крышная котельная №2 
ООО «ТеплоВиК» 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,0 99,0 99,0 

162 Котельная «Лесной 
городок» 35,8 35,8 35,6 35,6 35,4 34,4 34,4 34,4 

163 Котельная ООО 
«Конвент-Плюс» 32,8 32,8 32,8 32,7 32,6 32,4 32,4 32,4 

164 Котельная Усово 63,8 63,3 62,8 62,3 61,8 56,6 56,6 56,6 
165 Котельная Жуковка-2 46,8 46,5 46,2 45,9 45,7 42,8 42,8 42,8 
166 Котельная Успенское 56,0 55,8 55,7 55,7 55,5 54,2 54,2 54,2 

  новые источники 

167 Новая котельная №1 п. 
Красный — 80,00 74,61 80,00 36,35 86,82 86,82 86,82 

168 Новая котельная ЖК 
"Центральный" — — 80,00 80,00 80,00 73,10 90,50 90,50 

169 Новая котельная №2 д. 
Малые Вяземы — — — — — — 89,27 89,27 

170 
Новая котельная №3 г. 
Голицыно, мкр. 
Северный  

— — — — — 76,13 76,13 76,13 

171 Новая котельная 
«Бутынь» — — 80,00 80,00 80,00 87,57 87,57 87,57 

172 Новая котельная №7 с. 
Лайково — 80,00 80,00 80,00 80,00 86,82 86,82 86,82 

173 Новая котельная №8 с. 
Лайково — — 80,00 80,00 80,00 81,52 81,52 81,52 

174 Новая котельная 
«Фуньково» — — — — — —— 76,74 76,74 

175 Новая котельная №4 д. 
Зайцево — — — — — 89,92 89,92 89,92 

176 Новая котельная №5 д. 
Крюково — — — — — 86,05 86,05 86,05 

177 Новая котельная №6 с. 
Перхушково — — — — — — 87,84 87,84 

178 Новая котельная №9 г. 
Кубинка — — — — — — 85,20 85,20 

179 Новая котельная 
"Юдино" — — — — — — 78,71 78,71 

180 ГТУ-ТЭЦ — 80,00 80,00 80,00 80,00 88,29 88,29 88,29 

181 Котельная ООО "Град-
Инвест" д. Мякинино — 16,47 23,70 77,41 77,41 77,41 77,41 77,41 

182 Новая котельная БМК 
10,5 МВт с. Ершово — — 75,08 75,08 75,08 75,08 75,08 75,08 

183 Новая котельная 
д.Семенково — — 39,75 62,35 62,35 62,35 62,35 62,35 

184 
Новая котельная ЖК 
"Немчиновка-
Резиденц"  

— 67,80 67,80 67,80 67,80 67,80 67,80 67,80 

185 Новая котельная ЖК 
Высокие Жаворонки — 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 

186 Новая котельная 
Изумрудная долина — 83,97 83,97 83,97 83,97 83,97 83,97 83,97 

187 Новая котельная КД 
"Грибовский лес"  — — — 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 

188 Новая котельная КД 
"Точка отсчета"  — — — 79,67 79,67 79,67 79,67 79,67 

189 Новая котельная 
«Новая Жуковка-2» — — — 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 

190 Новая БМК МВКУ-
0,5Г — — 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 
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Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой 

нагрузке 
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке для каждого источника тепловой энергии городского округа приведена в 
таблице 14.6. 
Таблица 14.6 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 
тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) 

№п
п Наименование 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 
расчетной тепловой нагрузке 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

 Котельные АО «Одинцовская теплосеть» 
1 Котельная №1 153,0 153,0 153,0 95,8 87,4 75,1 93,4 93,4 
2 Котельная №1-а 218,9 376,2 376,2 — — — — — 
3 Котельная №2 85,1 55,7 71,2 54,1 54,1 39,3 42,1 42,1 
4 Котельная №3 110,7 108,1 99,3 92,0 83,7 82,4 82,4 82,4 
5 Котельная №4 78,7 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 
6 Котельная №6 236,1 229,3 229,3 229,3 230,0 144,7 145,8 145,8 
7 Котельная №7 81,6 58,3 59,4 57,2 58,7 56,1 56,1 56,1 
8 Котельная №8 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 
9 Котельная №8-а 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 78,3 80,1 80,1 

10 Котельная «Одинцово-
1» 262,1 262,1 262,1 — — — — — 

11 Котельная «Отрадное» 920,7 920,7 920,7 920,7 920,7 920,7 920,7 920,7 

12 Котельная Городской 
бани 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 

13 Котельная 
«Университет» 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 

14 Котельная №9 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 

15 Котельная «Трехгорка-
1» 63,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

16 Котельная «Запрудная» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 Котельная «СОЦентр» 1861,8 1861,8 1861,8 1861,8 1861,8 1861,8 1861,8 1861,8 

18 Котельная п. д/о 
«Озера» 238,4 238,4 238,4 238,4 238,4 238,4 238,4 238,4 

19 Котельная «ПИК-1» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20 Котельная Усово-Тупик 130,2 130,2 130,2 130,2 130,2 130,2 130,2 130,2 

21 Котельная №1 п. 
Большие Вяземы 211,9 211,9 211,9 211,9 211,9 211,9 211,9 211,9 

22 Котельная №2, п. 
Большие Вяземы 337,8 337,8 337,8 337,8 337,8 194,3 202,6 202,6 

23 Котельная №3, п. 
Большие Вяземы 1127,3 1127,3 1127,3 1127,3 1127,3 1127,3 1127,3 1127,3 

24 Котельная №4, п. 
Большие Вяземы 168,4 168,4 168,4 168,4 168,4 168,4 168,4 168,4 

25 Котельная «Петровское 
шоссе» 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

26 Котельная «ГОЛАЗ» 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 
27 Котельная «Горловка» 319,7 319,7 319,7 319,7 319,7 319,7 319,7 319,7 

28 Котельная «Голицыно 
о/с» 202,8 202,8 202,8 202,8 202,8 202,8 202,8 202,8 

29 Котельная «Бутынь» 405,6 405,6 405,6 405,6 405,6 405,6 405,6 405,6 

30 Котельная школа 
«Гармония» 1164,9 1164,9 1164,9 1164,9 1164,9 1164,9 1164,9 1164,9 

31 Котельная № 3 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 
32 Котельная № 4 125,5 125,5 125,5 125,5 125,5 125,5 125,5 125,5 
33 Котельная № 6 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 
34 Котельная № 7 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
35 Котельная № 8-а 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 
36 Котельная № 9 280,4 280,4 280,4 280,4 280,4 280,4 280,4 280,4 
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№п
п Наименование 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 
расчетной тепловой нагрузке 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

37 Котельная № 11 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0 307,0 
38 Котельная № 13 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 
39 Котельная № 14 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 
40 Котельная №2 ГПИ 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 

41 Котельная по ул. 
Петровское ш., д. 45 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 

42 Котельная №1 30 МВт 212,8 212,8 212,8 212,8 212,8 212,8 212,8 212,8 

43 Котельная «Саввинская 
Слобода» 293,2 293,2 293,2 293,2 293,2 293,2 293,2 293,2 

44 Котельная «Лесные 
Поляны» 163,2 163,2 163,2 163,2 163,2 163,2 163,2 163,2 

45 Котельная «Каринское» 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 
46 Котельная «Улитино» 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 

47 Котельная 
«Андреевское» 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 

48 Котельная «Фуньково» 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 

49 Котельная №1 
«Жаворонки» 157,9 157,9 157,9 157,9 157,9 157,9 157,9 157,9 

50 Котельная №2 
«Жаворонки» 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 

51 Котельная №3 
«Юдино» 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 

52 Котельная №4 
«Перхушково» 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 

53 Котельная №5.1 
«Жаворонки» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

54 Котельная №5.2 
«Жаворонки» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

55 Котельная №5.3 
«Жаворонки» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

56 Котельная №6 
«Крюково» 153,4 153,4 153,4 153,4 153,4 153,4 153,4 153,4 

57 Котельная №8 
«Крюково» 239,5 239,5 239,5 239,5 239,5 239,5 239,5 239,5 

58 Котельная «Пром. парк 
Одинцово-1» 5,2 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

59 Котельная «Юдино-
детский сад» 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 

60 Котельная «Зайцево» 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 

61 Котельная в пос. 
Летний Отдых 189,1 189,1 189,1 189,1 189,1 189,1 189,1 189,1 

62 Котельная д. Кобяково 448,6 448,6 448,6 448,6 448,6 448,6 448,6 448,6 

63 
Котельная 

«Центральная», д. 
Чупряково 

636,4 636,4 636,4 636,4 636,4 477,3 481,1 481,1 

64 
Котельная №1 г. 

Кубинка, Можайское 
шоссе 

1022,4 1022,4 1022,4 1022,4 1022,4 1022,4 1022,4 1022,4 

65 Котельная №2 г. 
Кубинка, ул. Колхозная 302,4 302,4 302,4 308,5 270,0 234,8 237,1 237,1 

66 Котельная «Дубки», п. 
Дубки 429,4 429,4 429,4 429,4 429,4 429,4 429,4 429,4 

67 Котельная «Еремино-1» 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 
68 Котельная «Еремино-2» 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 
69 Котельная п. Сосновка 213,4 213,4 213,4 213,4 213,4 213,4 213,4 213,4 

70 Котельная «Кубинка-
10» 253,3 253,3 253,3 253,3 253,3 253,3 253,3 253,3 

71 Котельная №9 пос. 
Лесной городок 181,4 184,6 163,2 163,2 163,2 163,2 163,2 163,2 

72 Котельная №10 122,2 122,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 
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№п
п Наименование 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 
расчетной тепловой нагрузке 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

73 Котельная №11 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 

74 Котельная «Новый 
Городок» 277,2 277,2 277,2 277,2 277,2 277,2 277,2 277,2 

75 Котельная «Шарапово» 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 

76 Котельная 
«Никольское» 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 

77 Котельная «Аниково» 487,1 487,1 487,1 487,1 487,1 487,1 487,1 487,1 

78 Котельная «Санаторий 
Герцена» 304,7 304,7 304,7 304,7 304,7 304,7 304,7 304,7 

79 Котельная «Гигирево» 142,0 142,0 142,0 142,0 142,0 142,0 142,0 142,0 

80 котельная «р.п. 
Новоивановское» 99,9 99,9 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 

81 Котельная «Горки-10» 66,2 64,6 64,6 64,6 65,9 60,6 60,6 60,6 
82 Котельная «Успенское» 141,5 141,5 141,5 141,5 153,2 119,6 119,6 119,6 
83 Котельная «Сосны» 117,9 117,9 117,9 117,9 123,2 109,1 109,1 109,1 

84 Котельная «Успенское-
1» 877,2 877,2 877,2 877,2 877,2 877,2 877,2 877,2 

85 
Котельная 

«Петелинская 
птицефабрика» * 

140,7 140,7 140,7 140,7 140,7 140,7 140,7 140,7 

86 Котельная 
«Покровское» 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8 

87 Котельная «ПМС-4» 125,5 125,5 125,5 125,5 125,5 125,5 125,5 125,5 

88 Котельная «Покровский 
городок» 245,1 245,1 245,1 245,1 245,1 245,1 245,1 245,1 

89 Котельная №7 пос. 
Лесной городок 69,5 77,1 61,4 60,6 60,6 60,6 60,6 60,6 

90 Котельная №2 4 МВт 393,4 393,4 393,4 393,4 393,4 393,4 393,4 393,4 
91 Котельная №215 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
92 Котельная № 15 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 
93 Котельная «Ястребки» 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 
94 Котельная "Акулово" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

95 Котельная "ст. 
Кубинка-2" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

96 Котельная «Жаворонки-
7-ая Советская» 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 

97 Котельная ж/д №30А с. 
Введенское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

98 Котельная пансионата 
«Химик» 232,7 232,7 232,7 232,7 232,7 232,7 232,7 232,7 

 

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных АО 

«Одинцовская 
теплосеть» 

130,9 128,8 128,7 125,1 123,9 114,5 116,3 116,3 

 Котельные МП «Звенигородские инженерные сети» 

99 Котельная пр. 
Ветеранов,6 175,2 176,7 145,2 145,2 145,2 145,2 145,2 145,2 

100 Котельная ул. 
Ленина,30 163,0 164,7 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3 

101 Котельная Нахабинское 
шоссе,2 135,0 135,3 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 

102 Котельная 
ул.Лермонтова,6 166,9 168,5 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 

103 
Котельная ФОК 

«Звезда» 
ул.Московская, 47 

69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 

104 Котельная мкр. 
Восточный, 4а 132,9 — — — — — — — 

105 Котельная 
ул.Парковая,10Б 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 
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№п
п Наименование 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 
расчетной тепловой нагрузке 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

106 Котельная 
ул.Герцена,13А 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 

107 Котельная п.Дютьково 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 

108 Котельная 
пер.Зареченский,27 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 

109 Котельная санатория 
Поречье 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

110 Котельная Академия 
Дзюдо 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

 

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных МП 

«Звенигородские 
инженерные сети» 

144,4 145,2 134,9 134,9 134,9 134,9 134,9 134,9 

 Котельные МУП «ЖКХ Назарьево» 

111 Котельная Назарьево 
(Промзона) 345,9 345,9 345,9 345,9 345,9 283,0 283,0 283,0 

112 Котельная Матвейково 1943,3 1943,3 1943,3 1943,3 1943,3 1943,3 1943,3 1943,3 

113 Котельная ИФА им. 
Обухова РАН 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 

 

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных МУП 

«ЖКХ Назарьево» 
383,8 383,8 383,8 383,8 383,8 315,1 315,1 315,1 

 Котельные ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ 
114 БМК в/г №20 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 

115 
Котельная №278, 

городок Кубинка-1, в/г 
5/1 

274,1 274,1 274,1 274,1 274,1 274,1 274,1 274,1 

116 
Котельная №104, ул. 

Генерала Вотинцева, в/г 
120 

234,8 234,8 234,8 234,8 234,8 234,8 234,8 234,8 

117 Котельная №5482, 
городок Кубинка-8 136,8 136,8 136,8 136,8 136,8 136,8 136,8 136,8 

118 Котельная Военных 
складов 3007 175,9 175,9 175,9 175,9 175,9 175,9 175,9 175,9 

119 Котельная №5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
120 Котельная №122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

121 котельная санатория 
Минобороны 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

122 БМК №87 в/г №1 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2 
123 Котельная №214 506,3 506,3 506,3 506,3 506,3 506,3 506,3 506,3 

 

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных ФГБУ 

«Центральное 
жилищно-

коммунальное 
управление» 

Министерства 
обороны РФ» 

150,9 150,9 150,9 150,9 150,9 150,9 150,9 150,9 

 Прочие котельные 

124 Котельная №2 АО 
«Ресурс» 103,0 103,6 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 

125 
Котельная ООО 

«Московский насосный 
завод» 

115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 

126 
Котельная №1 ОАО 
«Внуковский завод 

огнеупорных изделий» 
167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 167,1 

127 
Котельная №2 ОАО 
«Внуковский завод 

огнеупорных изделий» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№п
п Наименование 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 
расчетной тепловой нагрузке 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

128 

Котельная ООО 
«Баковский завод 

резинотехнических 
изделий» 

95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 

129 Котельная «ул. 
Чистяковой, 30» 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 

130 Котельная СМУ-158 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
131 БМК «Импульс» 92,3 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 

132 Котельная мкр. 
Немчиновка» 115,9 115,9 115,9 115,9 115,9 115,9 115,9 115,9 

133 Котельная ООО «ПИК-
Регион» 0,0 0,0 0,0 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 

134 котельная мкр. Южный 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 

135 Котельная АО 
«Союзэнерго» — — — — — — — — 

136 котельная «Гефест» 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 

137 котельная №1 
(Энергоцентр) 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 

138 котельная №2 (ул. 
Некрасова) 16,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

139 котельная №3 (ЛОК, 
Лермонтова) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

140 котельная №4 
(Восточный) 112,0 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 

141 котельная №5 (Южный) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

142 котельная «д/о 
Связист» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

143 
Котельная ФГБУ 

«Клинический 
санаторий «Барвиха» 

119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 

144 
Котельная филиала 

Усово ФГУП 
«Комплекс» 

160,6 160,6 160,6 160,6 160,6 160,6 160,6 160,6 

145 Котельная ООО «РУШ» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

146 Котельная ООО НПО 
«Союз-М» 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 

147 Котельная ОАО 
«Ямское поле» 195,2 195,2 195,2 195,2 195,2 195,2 195,2 195,2 

148 Котельная Заводской 
пр. 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

149 Котельная «ДО 
Ершово» 340,1 340,1 340,1 340,1 340,1 340,1 340,1 340,1 

150 Котельная «НМИЦ РК» 286,5 286,5 286,5 286,5 286,5 286,5 286,5 286,5 
151 Котельная д. Митькино 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 3,4 3,4 3,4 

152 
Котельная АО 

«Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 

161,9 161,9 161,9 161,9 206,1 129,5 129,5 129,5 

153 Котельная ООО «УК 
«Кунцево» 526,1 526,1 526,1 526,1 526,1 526,1 526,1 526,1 

154 Котельная АО 
«Стройполимер» 204,1 204,1 204,1 204,1 204,1 204,1 204,1 204,1 

155 Котельная п. 
Горбольницы № 45 397,3 397,3 397,3 397,3 397,3 397,3 397,3 397,3 

156 Котельная ООО «КТТ-
Дубки» 51,6 51,6 51,5 52,4 49,8 49,4 49,8 49,8 

157 Котельная ОАО «121 
АРЗ» 152,3 152,3 152,3 152,3 152,3 152,3 152,3 152,3 

158 Котельная «ДО 
Покровское» 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 

159 Котельная ТСЖ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№п
п Наименование 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 
расчетной тепловой нагрузке 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

«Грюнвальд» 

160 Крышная котельная №1 
ООО «ТеплоВиК» 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

161 Крышная котельная №2 
ООО «ТеплоВиК» 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 

162 Котельная «Лесной 
городок» 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 

163 Котельная ООО 
«Конвент-Плюс» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

164 Котельная Усово 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
165 Котельная Жуковка-2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
166 Котельная Успенское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 новые источники 

167 Новая котельная №1 п. 
Красный — 92,6 92,6 69,1 81,0 20,5 20,5 20,5 

168 Новая котельная ЖК 
"Центральный" — 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 7,9 7,9 

169 Новая котельная №2 д. 
Малые Вяземы — — — — — 7,4 7,4 7,4 

170 
Новая котельная №3 г. 

Голицыно, мкр. 
Северный  

— — — — — 23,7 23,7 23,7 

171 Новая котельная 
«Бутынь» — — 0,0 10,6 8,3 8,3 8,3 8,3 

172 Новая котельная №7 с. 
Лайково — 83,0 36,1 272,6 144,1 127,0 127,0 127,0 

173 Новая котельная №8 с. 
Лайково — — 18,2 363,5 77,2 77,2 77,2 77,2 

174 Новая котельная 
«Фуньково» — — — — — — 18,1 18,1 

175 Новая котельная №4 д. 
Зайцево — — — — — 7,4 7,4 7,4 

176 Новая котельная №5 д. 
Крюково — — — — — 21,5 21,5 21,5 

177 Новая котельная №6 с. 
Перхушково — — — — — — 101,9 101,9 

178 Новая котельная №9 г. 
Кубинка — — — — — — 8,3 8,3 

179 Новая котельная 
"Юдино" — — — — — — 0,0 0,0 

180 ГТУ-ТЭЦ 2,0 6,0 7,8 5,6 5,7 4,8 4,8 4,8 

181 Котельная ООО "Град-
Инвест" д. Мякинино — 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

182 Новая котельная БМК 
10,5 МВт с. Ершово — — 340,1 340,1 340,1 340,1 340,1 340,1 

183 Новая котельная 
д.Семенково — — 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 

184 Новая котельная ЖК 
"Немчиновка-Резиденц"  — 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

185 Новая котельная ЖК 
Высокие Жаворонки — 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

186 Новая котельная 
Изумрудная долина — 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

187 Новая котельная КД 
"Грибовский лес"  — — — 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

188 Новая котельная КД 
"Точка отсчета"  — — — 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

189 Новая котельная 
«Новая Жуковка-2» — — — 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

190 Новая БМК МВКУ-0,5Г — — 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Определение удельной материальной характеристики тепловых сетей 
Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки 

теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная 
материальная характеристика сети, равная 

p
суммQ
M


 [м2/Гкал/ч], 

где 
p
суммQ  – присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч 

M  – материальная характеристика сети, равная 







ni

i
iildM

1  [м2], 
где id  – диаметр i -того участка трубопровода тепловых сетей, м; 

il  – протяжённость i -того участка трубопровода тепловых сетей, м. 
Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного 

теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче 
(транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения 
централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы 
теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется 
не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на 
уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение 
приведенной материальной характеристики, превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о 
целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в 
системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 
м2/Гкал/ч. 

 
Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины 

тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой 
энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 
величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 
выработанной тепловой энергии в границах городского округа) представлена в таблице. 

В городском округе отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для централизованного 
теплоснабжения потребителей.  

 
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 
В городском округе отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для централизованного 
теплоснабжения потребителей.  

 
Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 
В городском округе отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для централизованного 
теплоснабжения потребителей.  
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Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем 
объеме отпущенной тепловой энергии 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в 
общем объеме отпущенной тепловой энергии представлена ниже в таблице 14.7. 
Таблица 14.7 - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 
учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 

Характеристика абонентских вводов потребителей 
Количество абонентских вводов, шт. 

В натуральном выражении, 
шт. 

В процентном 
соотношении,% 

Потребители, оборудованные приборами учета тепловой 
энергии 557 21,3 

Потребители, необорудованныеприборами учета 
тепловойэнергии 2617 78,7 

Планы по установке приборов учета тепловой энергии 2617 - 
 
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 

(для каждой системы теплоснабжения) представлен ниже. 
Таблица 14.8 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 
тепловых сетей 

№ 
п/п Наименование 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 
тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

  Котельные АО «Одинцовская теплосеть» 
1 Котельная №1 21 21 21 21 21 21 21 21 
2 Котельная №1-а 15 15 15 — — — — — 
3 Котельная №2 12 12 12 12 12 12 12 12 
4 Котельная №3 19 19 19 19 19 19 19 19 
5 Котельная №4 17 17 17 17 17 17 17 17 
6 Котельная №6 18 18 18 18 18 18 18 18 
7 Котельная №7 16 16 16 16 16 16 16 16 
8 Котельная №8 18 18 18 18 18 18 18 18 
9 Котельная №8-а 18 18 18 18 18 18 18 18 

10 Котельная «Одинцово-
1» 23 23 23 — — — — — 

11 Котельная «Отрадное» 18 18 18 18 18 18 18 18 

12 Котельная Городской 
бани 23 23 23 23 23 23 23 23 

13 Котельная 
«Университет» 10 10 10 10 10 10 10 10 

14 Котельная №9 10 10 10 10 10 10 10 10 

15 Котельная «Трехгорка-
1» 10 10 10 10 10 10 10 10 

16 Котельная 
«Запрудная» 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Котельная «СОЦентр» 17 17 17 17 17 17 17 17 

18 Котельная п. д/о 
«Озера» 23 23 23 23 23 23 23 23 

19 Котельная «ПИК-1» 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Котельная Усово-
Тупик 10 10 10 10 10 10 10 10 

21 Котельная №1 п. 
Большие Вяземы 23 23 23 23 23 23 23 23 

22 Котельная №2, п. 
Большие Вяземы 23 23 23 23 23 23 23 23 

23 Котельная №3, п. 
Большие Вяземы 23 23 23 23 23 23 23 23 

24 Котельная №4, п. 
Большие Вяземы 23 23 23 23 23 23 23 23 
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№ 
п/п Наименование 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 
тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

25 Котельная 
«Петровское шоссе» 23 23 23 23 23 23 23 23 

26 Котельная «ГОЛАЗ» 23 23 23 23 23 23 23 23 
27 Котельная «Горловка» 23 23 23 23 23 23 23 23 

28 Котельная «Голицыно 
о/с» 32 32 32 32 32 32 32 32 

29 Котельная «Бутынь» 23 23 23 23 23 23 23 23 

30 Котельная школа 
«Гармония» 23 23 23 23 23 23 23 23 

31 Котельная № 3 32 32 32 32 32 32 32 32 
32 Котельная № 4 32 32 32 32 32 32 32 32 
33 Котельная № 6 32 32 32 32 32 32 32 32 
34 Котельная № 7 32 32 32 32 32 32 32 32 
35 Котельная № 8-а 32 32 32 32 32 32 32 32 
36 Котельная № 9 32 32 32 32 32 32 32 32 
37 Котельная № 11 32 32 32 32 32 32 32 32 
38 Котельная № 13 32 32 32 32 32 32 32 32 
39 Котельная № 14 32 32 32 32 32 32 32 32 
40 Котельная №2 ГПИ 32 32 32 32 32 32 32 32 

41 Котельная по ул. 
Петровское ш., д. 45 10 10 10 10 10 10 10 10 

42 Котельная №1 30 МВт 11 11 11 11 11 11 11 11 

43 Котельная 
«Саввинская Слобода» 23 23 23 23 23 23 23 23 

44 Котельная «Лесные 
Поляны» 10 10 10 10 10 10 10 10 

45 Котельная 
«Каринское» 23 23 23 23 23 23 23 23 

46 Котельная «Улитино» 23 23 23 23 23 23 23 23 

47 Котельная 
«Андреевское» 23 23 23 23 23 23 23 23 

48 Котельная «Фуньково» 10 10 10 10 10 10 10 10 

49 Котельная №1 
«Жаворонки» 17 17 17 17 17 17 17 17 

50 Котельная №2 
«Жаворонки» 17 17 17 17 17 17 17 17 

51 Котельная №3 
«Юдино» 17 17 17 17 17 17 17 17 

52 Котельная №4 
«Перхушково» 17 17 17 17 17 17 17 17 

53 Котельная №5.1 
«Жаворонки» 0 0 0 0 0 0 0 0 

54 Котельная №5.2 
«Жаворонки» 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 Котельная №5.3 
«Жаворонки» 0 0 0 0 0 0 0 0 

56 Котельная №6 
«Крюково» 17 17 17 17 17 17 17 17 

57 Котельная №8 
«Крюково» 17 17 17 17 17 17 17 17 

58 Котельная «Пром. 
парк Одинцово-1» 0 0 0 0 0 0 0 0 

59 Котельная «Юдино-
детский сад» 23 23 23 23 23 23 23 23 

60 Котельная «Зайцево» 17 17 17 17 17 17 17 17 

61 Котельная в пос. 
Летний Отдых 17 17 17 17 17 17 17 17 

62 Котельная д. Кобяково 17 17 17 17 17 17 17 17 

63 Котельная 
«Центральная», д. 23 23 23 23 23 23 23 23 
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№ 
п/п Наименование 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 
тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

Чупряково 

64 
Котельная №1 г. 
Кубинка, Можайское 
шоссе 

23 23 23 23 23 23 23 23 

65 
Котельная №2 г. 
Кубинка, ул. 
Колхозная 

18 18 18 18 18 18 18 18 

66 Котельная «Дубки», п. 
Дубки 23 23 23 23 23 23 23 23 

67 Котельная «Еремино-
1» 32 32 32 32 32 32 32 32 

68 Котельная «Еремино-
2» 32 32 32 32 32 32 32 32 

69 Котельная п. Сосновка 23 23 23 23 23 23 23 23 

70 Котельная «Кубинка-
10» 24 24 24 24 24 24 24 24 

71 Котельная №9 пос. 
Лесной городок 10 10 10 10 10 10 10 10 

72 Котельная №10 10 10 10 10 10 10 10 10 
73 Котельная №11 10 10 10 10 10 10 10 10 

74 Котельная «Новый 
Городок» 32 32 32 32 32 32 32 32 

75 Котельная 
«Шарапово» 32 32 32 32 32 32 32 32 

76 Котельная 
«Никольское» 32 32 32 32 32 32 32 32 

77 Котельная «Аниково» 32 32 32 32 32 32 32 32 

78 Котельная «Санаторий 
Герцена» 32 32 32 32 32 32 32 32 

79 Котельная «Гигирево» 32 32 32 32 32 32 32 32 

80 котельная «р.п. 
Новоивановское» 17 17 17 17 17 17 17 17 

81 Котельная «Горки-10» 18 18 18 18 18 18 18 18 

82 Котельная 
«Успенское» 17 17 17 17 17 17 17 17 

83 Котельная «Сосны» 16 16 16 16 16 16 16 16 

84 Котельная 
«Успенское-1» 17 17 17 17 17 17 17 17 

85 
Котельная 
«Петелинская 
птицефабрика» * 

23 23 23 23 23 23 23 23 

86 Котельная 
«Покровское» 0 0 0 0 0 0 0 0 

87 Котельная «ПМС-4» 0 0 0 0 0 0 0 0 

88 Котельная 
«Покровский городок» 0 0 0 0 0 0 0 0 

89 Котельная №7 пос. 
Лесной городок 10 10 10 10 10 10 10 10 

90 Котельная №2 4 МВт 10 10 10 10 10 10 10 10 
91 Котельная №215 0 0 0 0 0 0 0 0 
92 Котельная № 15 32 32 32 32 32 32 32 32 
93 Котельная «Ястребки» 32 32 32 32 32 32 32 32 
94 Котельная "Акулово" 0 0 0 0 0 0 0 0 

95 Котельная "ст. 
Кубинка-2" 0 0 0 0 0 0 0 0 

96 
Котельная 
«Жаворонки-7-ая 
Советская» 

23 23 23 23 23 23 23 23 

97 Котельная ж/д №30А 
с. Введенское 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п Наименование 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 
тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

98 Котельная пансионата 
«Химик» 10 10 10 10 10 10 10 10 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных АО 
«Одинцовская 
теплосеть» 

19 19 19 19 19 19 19 19 

  Котельные МП «Звенигородские инженерные сети» 

99 Котельная пр. 
Ветеранов,6 17 17 17 17 17 17 17 17 

100 Котельная ул. 
Ленина,30 17 17 17 17 17 17 17 17 

101 Котельная 
Нахабинское шоссе,2 17 17 17 17 17 17 17 17 

102 Котельная 
ул.Лермонтова,6 17 17 17 17 17 17 17 17 

103 
Котельная ФОК 
«Звезда» 
ул.Московская, 47 

10 10 10 10 10 10 10 10 

104 Котельная мкр. 
Восточный, 4а 17 — — — — — — — 

105 Котельная 
ул.Парковая,10Б 17 17 17 17 17 17 17 17 

106 Котельная 
ул.Герцена,13А 17 17 17 17 17 17 17 17 

107 Котельная п.Дютьково 17 17 17 17 17 17 17 17 

108 Котельная 
пер.Зареченский,27 17 17 17 17 17 17 17 17 

109 Котельная санатория 
Поречье 0 0 0 0 0 0 0 0 

110 Котельная Академия 
Дзюдо 10 10 10 10 10 10 10 10 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных МП 
«Звенигородские 
инженерные сети» 

14 14 14 14 14 14 14 14 

  Котельные МУП «ЖКХ Назарьево» 

111 Котельная Назарьево 
(Промзона) 10 10 10 10 10 10 10 10 

112 Котельная Матвейково 10 10 10 10 10 10 10 10 

113 Котельная ИФА им. 
Обухова РАН 32 32 32 32 32 32 32 32 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных МУП 
«ЖКХ Назарьево» 

10 10 10 10 10 10 10 10 

  Котельные ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ» 
114 БМК в/г №20 10 10 10 10 10 10 10 10 

115 
Котельная №278, 
городок Кубинка-1, в/г 
5/1 

23 23 23 23 23 23 23 23 

116 
Котельная №104, ул. 
Генерала Вотинцева, 
в/г 120 

23 23 23 23 23 23 23 23 

117 Котельная №5482, 
городок Кубинка-8 23 23 23 23 23 23 23 23 

118 Котельная Военных 
складов 3007 32 32 32 32 32 32 32 32 

119 Котельная №5 0 0 0 0 0 0 0 0 
120 Котельная №122 0 0 0 0 0 0 0 0 

121 котельная санатория 
Минобороны 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п Наименование 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 
тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

122 БМК №87 в/г №1 20 20 20 20 20 20 20 20 
123 Котельная №214 23 23 23 23 23 23 23 23 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных ФГБУ 
«Центральное 
жилищно-
коммунальное 
управление» 
Министерства 
обороны РФ» 

15 15 15 15 15 15 15 15 

  Прочие котельные 

124 Котельная №2 АО 
«Ресурс» 10 10 10 10 10 10 10 10 

125 
Котельная ООО 
«Московский 
насосный завод» 

20 20 20 20 20 20 20 20 

126 
Котельная №1 ОАО 
«Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 

23 23 23 23 23 23 23 23 

127 
Котельная №2 ОАО 
«Внуковский завод 
огнеупорных изделий» 

0 0 0 0 0 0 0 0 

128 

Котельная ООО 
«Баковский завод 
резинотехнических 
изделий» 

23 23 23 23 23 23 23 23 

129 Котельная «ул. 
Чистяковой, 30» 23 23 23 23 23 23 23 23 

130 Котельная СМУ-158 0 0 0 0 0 0 0 0 
131 БМК «Импульс» 10 10 10 10 10 10 10 10 

132 Котельная мкр. 
Немчиновка» 10 10 10 10 10 10 10 10 

133 Котельная ООО 
«ПИК-Регион» 0 0 0 0 0 0 0 0 

134 котельная мкр. 
Южный 17 17 17 17 17 17 17 17 

135 Котельная АО 
«Союзэнерго» 17 — — — — — — — 

136 котельная «Гефест» 10 10 10 10 10 10 10 10 

137 котельная №1 
(Энергоцентр) 10 10 10 10 10 10 10 10 

138 котельная №2 (ул. 
Некрасова) 17 17 17 17 17 17 17 17 

139 котельная №3 (ЛОК, 
Лермонтова) 0 0 0 0 0 0 0 0 

140 котельная №4 
(Восточный) 10 10 10 10 10 10 10 10 

141 котельная №5 
(Южный) 0 0 0 0 0 0 0 0 

142 котельная «д/о 
Связист» 0 0 0 0 0 0 0 0 

143 
Котельная ФГБУ 
«Клинический 
санаторий «Барвиха» 

10 10 10 10 10 10 10 10 

144 
Котельная филиала 
Усово ФГУП 
«Комплекс» 

10 10 10 10 10 10 10 10 

145 Котельная ООО 
«РУШ» 0 0 0 0 0 0 0 0 

146 Котельная ООО НПО 23 23 23 23 23 23 23 23 
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№ 
п/п Наименование 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 
тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

«Союз-М» 

147 Котельная ОАО 
«Ямское поле» 23 23 23 23 23 23 23 23 

148 Котельная Заводской 
пр. 32 32 32 32 32 32 32 32 

149 Котельная «ДО 
Ершово» 22 22 22 22 22 22 22 22 

150 Котельная «НМИЦ 
РК» 23 23 23 23 23 23 23 23 

151 Котельная д. 
Митькино 0 0 0 0 0 0 0 0 

152 
Котельная АО 
«Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 

12 12 12 12 12 12 12 12 

153 Котельная ООО «УК 
«Кунцево» 17 17 17 17 17 17 17 17 

154 Котельная АО 
«Стройполимер» 17 17 17 17 17 17 17 17 

155 Котельная п. 
Горбольницы № 45 23 23 23 23 23 23 23 23 

156 Котельная ООО «КТТ-
Дубки» 10 10 10 10 10 10 10 10 

157 Котельная ОАО «121 
АРЗ» 32 32 32 32 32 32 32 32 

158 Котельная «ДО 
Покровское» 21 21 21 21 21 21 21 21 

159 Котельная ТСЖ 
«Грюнвальд» 0 0 0 0 0 0 0 0 

160 Крышная котельная 
№1 ООО «ТеплоВиК» 10 10 10 10 10 10 10 10 

161 Крышная котельная 
№2 ООО «ТеплоВиК» 10 10 10 10 10 10 10 10 

162 Котельная «Лесной 
городок» 23 23 23 23 23 23 23 23 

163 Котельная ООО 
«Конвент-Плюс» 0 0 0 0 0 0 0 0 

164 Котельная Усово 0 0 0 0 0 0 0 0 
165 Котельная Жуковка-2 0 0 0 0 0 0 0 0 
166 Котельная Успенское 0 0 0 0 0 0 0 0 

  новые источники 

167 Новая котельная №1 п. 
Красный 0 1 2 3 4 9 15 21 

168 Новая котельная ЖК 
"Центральный" 0 0 1 2 3 8 14 20 

169 Новая котельная №2 д. 
Малые Вяземы 0 0 0 0 0 0 6 12 

170 
Новая котельная №3 г. 
Голицыно, мкр. 
Северный  

0 0 0 0 0 5 11 17 

171 Новая котельная 
«Бутынь» 0 0 1 2 3 8 14 20 

172 Новая котельная №7 с. 
Лайково 0 1 2 3 4 9 15 21 

173 Новая котельная №8 с. 
Лайково 0 0 1 2 3 8 14 20 

174 Новая котельная 
«Фуньково» 0 0 0 0 0 0 1 7 

175 Новая котельная №4 д. 
Зайцево 0 0 0 0 0 5 11 17 

176 Новая котельная №5 д. 0 0 0 0 0 5 11 17 
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№ 
п/п Наименование 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 
тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

Крюково 

177 Новая котельная №6 с. 
Перхушково 0 0 0 0 0 0 6 12 

178 Новая котельная №9 г. 
Кубинка 0 0 0 0 0 0 4 10 

179 Новая котельная 
"Юдино" 0 0 0 0 0 0 1 7 

180 ГТУ-ТЭЦ 0 1 2 3 4 9 15 21 

181 Котельная ООО "Град-
Инвест" д. Мякинино 0 1 2 3 4 9 15 21 

182 Новая котельная БМК 
10,5 МВт с. Ершово 0 0 22 22 22 22 22 22 

183 Новая котельная 
д.Семенково 0 0 1 2 3 8 14 20 

184 
Новая котельная ЖК 
"Немчиновка-
Резиденц"  

0 1 2 3 4 9 15 21 

185 Новая котельная ЖК 
Высокие Жаворонки 0 1 2 3 4 9 15 21 

186 Новая котельная 
Изумрудная долина 0 1 2 3 4 9 15 21 

187 Новая котельная КД 
"Грибовский лес"  0 1 2 3 4 9 15 21 

188 Новая котельная КД 
"Точка отсчета"  0 0 0 1 2 7 13 19 

189 Новая котельная 
«Новая Жуковка-2» 0 0 0 1 2 7 13 19 

190 Новая БМК МВКУ-
0,5Г 0 0 1 2 3 8 14 20 

 
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к 

общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и 
прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к 
общей материальной характеристике тепловых сетей представлено в таблице 14.9. 
Таблица 14.9 - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных 
за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

№ 
п/п Наименование 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 
реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 

сетей 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

  Котельные АО «Одинцовская теплосеть» 
1 Котельная №1 0,050 0 0 0 0 0 0 0 
2 Котельная №1-а 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Котельная №2 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Котельная №3 0,007 0 0 0 0 0 0 0 
5 Котельная №4 0,015 0 0 0 0 0 0 0 
6 Котельная №6 0,004 0 0 0 0 0 0 0 
7 Котельная №7 0,070 0 0 0 0 0 0 0 
8 Котельная №8 0,013 0 0 0 0 0 0 0 
9 Котельная №8-а 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Котельная 
«Одинцово-1» 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Котельная 
«Отрадное» 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Котельная Городской 
бани 0 0 0 0 0 0 0 0 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

537 

№ 
п/п Наименование 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 
реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 

сетей 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

13 Котельная 
«Университет» 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Котельная №9 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Котельная 
«Трехгорка-1» 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Котельная 
«Запрудная» 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Котельная 
«СОЦентр» 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Котельная п. д/о 
«Озера» 0,042 0 0 0 0 0 0 0 

19 Котельная «ПИК-1» 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Котельная Усово-
Тупик 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Котельная №1 п. 
Большие Вяземы 0,026 0 0 0 0 0 0 0 

22 Котельная №2, п. 
Большие Вяземы 0,011 0 0 0 0 0 0 0 

23 Котельная №3, п. 
Большие Вяземы 0,008 0 0 0 0 0 0 0 

24 Котельная №4, п. 
Большие Вяземы 0,025 0 0 0 0 0 0 0 

25 Котельная 
«Петровское шоссе» 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Котельная «ГОЛАЗ» 0,021 0 0 0 0 0 0 0 
27 Котельная «Горловка» 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 Котельная «Голицыно 
о/с» 0,030 0 0 0 0 0 0 0 

29 Котельная «Бутынь» 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 Котельная школа 
«Гармония» 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Котельная № 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 Котельная № 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 Котельная № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 Котельная № 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 Котельная № 8-а 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 Котельная № 9 0,024 0 0 0 0 0 0 0 
37 Котельная № 11 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 Котельная № 13 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 Котельная № 14 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 Котельная №2 ГПИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 Котельная по ул. 
Петровское ш., д. 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 Котельная №1 30 МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 
Котельная 
«Саввинская 
Слобода» 

0,007 0 0 0 0 0 0 0 

44 Котельная «Лесные 
Поляны» 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 Котельная 
«Каринское» 0,036 0 0 0 0 0 0 0 

46 Котельная «Улитино» 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 Котельная 
«Андреевское» 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 Котельная 
«Фуньково» 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 Котельная №1 
«Жаворонки» 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 Котельная №2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п Наименование 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 
реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 

сетей 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

«Жаворонки» 

51 Котельная №3 
«Юдино» 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 Котельная №4 
«Перхушково» 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 Котельная №5.1 
«Жаворонки» 0 0 0 0 0 0 0 0 

54 Котельная №5.2 
«Жаворонки» 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 Котельная №5.3 
«Жаворонки» 0 0 0 0 0 0 0 0 

56 Котельная №6 
«Крюково» 0,161 0 0 0 0 0 0 0 

57 Котельная №8 
«Крюково» 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 Котельная «Пром. 
парк Одинцово-1» 0 0 0 0 0 0 0 0 

59 Котельная «Юдино-
детский сад» 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 Котельная «Зайцево» 0 0 0 0 0 0 0 0 

61 Котельная в пос. 
Летний Отдых 0,013 0 0 0 0 0 0 0 

62 Котельная д. 
Кобяково 0 0 0 0 0 0 0 0 

63 
Котельная 
«Центральная», д. 
Чупряково 

0,030 0 0 0 0 0 0 0 

64 
Котельная №1 г. 
Кубинка, Можайское 
шоссе 

0,475 0 0 0 0 0 0 0 

65 
Котельная №2 г. 
Кубинка, ул. 
Колхозная 

0 0 0 0 0 0 0 0 

66 Котельная «Дубки», 
п. Дубки 0,080 0 0 0 0 0 0 0 

67 Котельная «Еремино-
1» 0 0 0 0 0 0 0 0 

68 Котельная «Еремино-
2» 0 0 0 0 0 0 0 0 

69 Котельная п. 
Сосновка 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 Котельная «Кубинка-
10» 0,004 0 0 0 0 0 0 0 

71 Котельная №9 пос. 
Лесной городок 0,065 0 0 0 0 0 0 0 

72 Котельная №10 0,057 0 0 0 0 0 0 0 
73 Котельная №11 0,006 0 0 0 0 0 0 0 

74 Котельная «Новый 
Городок» 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 Котельная 
«Шарапово» 0 0 0 0 0 0 0 0 

76 Котельная 
«Никольское» 0 0 0 0 0 0 0 0 

77 Котельная «Аниково» 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 Котельная 
«Санаторий Герцена» 0,022 0 0 0 0 0 0 0 

79 Котельная «Гигирево» 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 Котельная «р.п. 
Новоивановское» 0,057 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п Наименование 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 
реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 

сетей 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

81 Котельная «Горки-10» 0 0 0 0 0 0 0 0 

82 Котельная 
«Успенское» 0 0 0 0 0 0 0 0 

83 Котельная «Сосны» 0,005 0 0 0 0 0 0 0 

84 Котельная 
«Успенское-1» 0 0 0 0 0 0 0 0 

85 
Котельная 
«Петелинская 
птицефабрика» * 

0 0 0 0 0 0 0 0 

86 Котельная 
«Покровское» 0 0 0 0 0 0 0 0 

87 Котельная «ПМС-4» 0,164 0 0 0 0 0 0 0 

88 
Котельная 
«Покровский 
городок» 

0,073 0 0 0 0 0 0 0 

89 Котельная №7 пос. 
Лесной городок 0 0 0 0 0 0 0 0 

90 Котельная №2 4 МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 
91 Котельная №215 0 0 0 0 0 0 0 0 
92 Котельная № 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

93 Котельная 
«Ястребки» 0 0 0 0 0 0 0 0 

94 Котельная "Акулово" 0 0 0 0 0 0 0 0 

95 Котельная "ст. 
Кубинка-2" 0 0 0 0 0 0 0 0 

96 
Котельная 
«Жаворонки-7-ая 
Советская» 

0 0 0 0 0 0 0 0 

97 Котельная ж/д №30А 
с. Введенское 0 0 0 0 0 0 0 0 

98 Котельная пансионата 
«Химик» 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Котельные МП «Звенигородские инженерные сети» 

99 Котельная пр. 
Ветеранов,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 Котельная ул. 
Ленина,30 0 0 0 0 0 0 0 0 

101 Котельная 
Нахабинское шоссе,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

102 Котельная 
ул.Лермонтова,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

103 
Котельная ФОК 
«Звезда» 
ул.Московская, 47 

0 0 0 0 0 0 0 0 

104 Котельная мкр. 
Восточный, 4а 0 0 0 0 0 0 0 0 

105 Котельная 
ул.Парковая,10Б 0 0 0 0 0 0 0 0 

106 Котельная 
ул.Герцена,13А 0 0 0 0 0 0 0 0 

107 Котельная 
п.Дютьково 0 0 0 0 0 0 0 0 

108 Котельная 
пер.Зареченский,27 0 0 0 0 0 0 0 0 

109 Котельная санатория 
Поречье 0 0 0 0 0 0 0 0 

110 Котельная Академия 
Дзюдо 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Котельные МУП «ЖКХ Назарьево» 
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№ 
п/п Наименование 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 
реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 

сетей 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

111 Котельная Назарьево 
(Промзона) 0 0 0 0 0 0 0 0 

112 Котельная 
Матвейково 0 0 0 0 0 0 0 0 

113 Котельная ИФА им. 
Обухова РАН 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Котельные ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ» 
114 БМК в/г №20 0 0 0 0 0 0 0 0 

115 
Котельная №278, 
городок Кубинка-1, 
в/г 5/1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

116 
Котельная №104, ул. 
Генерала Вотинцева, 
в/г 120 

0 0 0 0 0 0 0 0 

117 Котельная №5482, 
городок Кубинка-8 0 0 0 0 0 0 0 0 

118 Котельная Военных 
складов 3007 0 0 0 0 0 0 0 0 

119 Котельная №5 0 0 0 0 0 0 0 0 
120 Котельная №122 0 0 0 0 0 0 0 0 

121 котельная санатория 
Минобороны 0 0 0 0 0 0 0 0 

122 БМК №87 в/г №1 0 0 0 0 0 0 0 0 
123 Котельная №214 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Прочие котельные 

124 Котельная №2 АО 
«Ресурс» 0 0 0 0 0 0 0 0 

125 
Котельная ООО 
«Московский 
насосный завод» 

0 0 0 0 0 0 0 0 

126 

Котельная №1 ОАО 
«Внуковский завод 
огнеупорных 
изделий» 

0 0 0 0 0 0 0 0 

127 

Котельная №2 ОАО 
«Внуковский завод 
огнеупорных 
изделий» 

0 0 0 0 0 0 0 0 

128 

Котельная ООО 
«Баковский завод 
резинотехнических 
изделий» 

0 0 0 0 0 0 0 0 

129 Котельная «ул. 
Чистяковой, 30» 0 0 0 0 0 0 0 0 

130 Котельная СМУ-158 0 0 0 0 0 0 0 0 
131 БМК «Импульс» 0 0 0 0 0 0 0 0 

132 Котельная мкр. 
Немчиновка» 0 0 0 0 0 0 0 0 

133 Котельная ООО 
«ПИК-Регион» 0 0 0 0 0 0 0 0 

134 котельная мкр. 
Южный 0 0 0 0 0 0 0 0 

135 Котельная АО 
«Союзэнерго» 0 0 0 0 0 0 0 0 

136 котельная «Гефест» 0 0 0 0 0 0 0 0 

137 котельная №1 
(Энергоцентр) 0 0 0 0 0 0 0 0 

138 котельная №2 (ул. 
Некрасова) 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п Наименование 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 
реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 

сетей 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

139 котельная №3 (ЛОК, 
Лермонтова) 0 0 0 0 0 0 0 0 

140 котельная №4 
(Восточный) 0 0 0 0 0 0 0 0 

141 котельная №5 
(Южный) 0 0 0 0 0 0 0 0 

142 котельная «д/о 
Связист» 0 0 0 0 0 0 0 0 

143 
Котельная ФГБУ 
«Клинический 
санаторий «Барвиха» 

0 0 0 0 0 0 0 0 

144 
Котельная филиала 
Усово ФГУП 
«Комплекс» 

0 0 0 0 0 0 0 0 

145 Котельная ООО 
«РУШ» 0 0 0 0 0 0 0 0 

146 Котельная ООО НПО 
«Союз-М» 0 0 0 0 0 0 0 0 

147 Котельная ОАО 
«Ямское поле» 0 0 0 0 0 0 0 0 

148 Котельная Заводской 
пр. 0 0 0 0 0 0 0 0 

149 Котельная «ДО 
Ершово» 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 Котельная «НМИЦ 
РК» 0 0 0 0 0 0 0 0 

151 Котельная д. 
Митькино 0 0 0 0 0 0 0 0 

152 
Котельная АО 
«Заречье» 
им.С.А.Кушнарева 

0 0 0 0 0 0 0 0 

153 Котельная ООО «УК 
«Кунцево» 0 0 0 0 0 0 0 0 

154 Котельная АО 
«Стройполимер» 0 0 0 0 0 0 0 0 

155 Котельная п. 
Горбольницы № 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

156 Котельная ООО 
«КТТ-Дубки» 0 0 0 0 0 0 0 0 

157 Котельная ОАО «121 
АРЗ» 0 0 0 0 0 0 0 0 

158 Котельная «ДО 
Покровское» 0 0 0 0 0 0 0 0 

159 Котельная ТСЖ 
«Грюнвальд» 0 0 0 0 0 0 0 0 

160 Крышная котельная 
№1 ООО «ТеплоВиК» 0 0 0 0 0 0 0 0 

161 Крышная котельная 
№2 ООО «ТеплоВиК» 0 0 0 0 0 0 0 0 

162 Котельная «Лесной 
городок» 0 0 0 0 0 0 0 0 

163 Котельная ООО 
«Конвент-Плюс» 0 0 0 0 0 0 0 0 

164 Котельная Усово 0 0 0 0 0 0 0 0 
165 Котельная Жуковка-2 0 0 0 0 0 0 0 0 
166 Котельная Успенское 0 0 0 0 0 0 0 0 

  новые источники 

167 Новая котельная №1 
п. Красный 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п Наименование 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 
реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 

сетей 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

168 Новая котельная ЖК 
"Центральный" 0 0 0 0 0 0 0 0 

169 Новая котельная №2 
д. Малые Вяземы 0 0 0 0 0 0 0 0 

170 
Новая котельная №3 
г. Голицыно, мкр. 
Северный  

0 0 0 0 0 0 0 0 

171 Новая котельная 
«Бутынь» 0 0 0 0 0 0 0 0 

172 Новая котельная №7 
с. Лайково 0 0 0 0 0 0 0 0 

173 Новая котельная №8 
с. Лайково 0 0 0 0 0 0 0 0 

174 Новая котельная 
«Фуньково» 0 0 0 0 0 0 0 0 

175 Новая котельная №4 
д. Зайцево 0 0 0 0 0 0 0 0 

176 Новая котельная №5 
д. Крюково 0 0 0 0 0 0 0 0 

177 Новая котельная №6 
с. Перхушково 0 0 0 0 0 0 0 0 

178 Новая котельная №9 
г. Кубинка 0 0 0 0 0 0 0 0 

179 Новая котельная 
"Юдино" 0 0 0 0 0 0 0 0 

180 ГТУ-ТЭЦ 0 0 0 0 0 0 0 0 

181 
Котельная ООО 
"Град-Инвест" д. 
Мякинино 

0 0 0 0 0 0 0 0 

182 Новая котельная БМК 
10,5 МВт с. Ершово 0 0 0 0 0 0 0 0 

183 Новая котельная 
д.Семенково 0 0 0 0 0 0 0 0 

184 
Новая котельная ЖК 
"Немчиновка-
Резиденц"  

0 0 0 0 0 0 0 0 

185 Новая котельная ЖК 
Высокие Жаворонки 0 0 0 0 0 0 0 0 

186 Новая котельная 
Изумрудная долина 0 0 0 0 0 0 0 0 

187 Новая котельная КД 
"Грибовский лес"  0 0 0 0 0 0 0 0 

188 Новая котельная КД 
"Точка отсчета"  0 0 0 0 0 0 0 0 

189 Новая котельная 
«Новая Жуковка-2» 0 0 0 0 0 0 0 0 

190 Новая БМК МВКУ-
0,5Г 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, 

реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой 
энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, 
указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города 
федерального значения) 
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Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 
энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников 
тепловой энергии, представлено в таблице 14.10. 
Таблица 14.10 - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 
источников тепловой энергии 

№ 
пп Наименование 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

  Котельные АО «Одинцовская теплосеть» 
1 Котельная №1 0,00 0,00 0,00 0,45 0,49 0,00 0,00 0,00 
2 Котельная №1-а 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 
3 Котельная №2 0,00 0,62 0,62 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Котельная №3 0,00 0,21 0,30 0,33 0,43 0,00 0,00 0,00 
5 Котельная №4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Котельная №6 0,00 0,00 0,63 0,69 0,00 0,55 0,00 0,00 
7 Котельная №7 0,00 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 Котельная №8 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 Котельная №8-а 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Котельная 
«Одинцово-1» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Котельная 
«Отрадное» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Котельная Городской 
бани 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Котельная 
«Университет» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Котельная №9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Котельная 
«Трехгорка-1» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Котельная 
«Запрудная» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Котельная 
«СОЦентр» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Котельная п. д/о 
«Озера» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Котельная «ПИК-1» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Котельная Усово-
Тупик 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 Котельная №1 п. 
Большие Вяземы 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Котельная №2, п. 
Большие Вяземы 0,00 0,07 0,12 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Котельная №3, п. 
Большие Вяземы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 Котельная №4, п. 
Большие Вяземы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Котельная 
«Петровское шоссе» 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Котельная «ГОЛАЗ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 Котельная 
«Горловка» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 Котельная 
«Голицыно о/с» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 Котельная «Бутынь» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 Котельная школа 
«Гармония» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 Котельная № 3 0,00 0,14 0,25 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 
32 Котельная № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
33 Котельная № 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

544 

№ 
пп Наименование 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

34 Котельная № 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
35 Котельная № 8-а 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
36 Котельная № 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
37 Котельная № 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
38 Котельная № 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
39 Котельная № 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 Котельная №2 ГПИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 Котельная по ул. 
Петровское ш., д. 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 Котельная №1 30 
МВт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 
Котельная 
«Саввинская 
Слобода» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 Котельная «Лесные 
Поляны» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 Котельная 
«Каринское» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 Котельная «Улитино» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 Котельная 
«Андреевское» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 Котельная 
«Фуньково» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 Котельная №1 
«Жаворонки» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 Котельная №2 
«Жаворонки» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 Котельная №3 
«Юдино» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 Котельная №4 
«Перхушково» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 Котельная №5.1 
«Жаворонки» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 Котельная №5.2 
«Жаворонки» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 Котельная №5.3 
«Жаворонки» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 Котельная №6 
«Крюково» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 Котельная №8 
«Крюково» 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Котельная «Пром. 
парк Одинцово-1» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

59 Котельная «Юдино-
детский сад» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 Котельная «Зайцево» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

61 Котельная в пос. 
Летний Отдых 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 Котельная д. 
Кобяково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 
Котельная 
«Центральная», д. 
Чупряково 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 
Котельная №1 г. 
Кубинка, Можайское 
шоссе 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65 
Котельная №2 г. 
Кубинка, ул. 
Колхозная 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
пп Наименование 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

66 Котельная «Дубки», 
п. Дубки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 Котельная «Еремино-
1» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 Котельная «Еремино-
2» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 Котельная п. 
Сосновка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 Котельная «Кубинка-
10» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Котельная №9 пос. 
Лесной городок 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 Котельная №10 0,00 0,00 0,48 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
73 Котельная №11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

74 Котельная «Новый 
Городок» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75 Котельная 
«Шарапово» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76 Котельная 
«Никольское» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

77 Котельная «Аниково» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

78 Котельная 
«Санаторий Герцена» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79 Котельная 
«Гигирево» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80 котельная «р.п. 
Новоивановское» 0,00 0,08 0,14 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

81 Котельная «Горки-
10» 0,00 0,02 0,05 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 

82 Котельная 
«Успенское» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 

83 Котельная «Сосны» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

84 Котельная 
«Успенское-1» 0,00 0,00 0,12 0,23 0,28 0,12 0,00 0,00 

85 
Котельная 
«Петелинская 
птицефабрика» * 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

86 Котельная 
«Покровское» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

87 Котельная «ПМС-4» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

88 
Котельная 
«Покровский 
городок» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89 Котельная №7 пос. 
Лесной городок 0,00 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 

90 Котельная №2 4 МВт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
91 Котельная №215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
92 Котельная № 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

93 Котельная 
«Ястребки» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

94 Котельная "Акулово" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

95 Котельная "ст. 
Кубинка-2" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

96 
Котельная 
«Жаворонки-7-ая 
Советская» 

0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

97 Котельная ж/д №30А 
с. Введенское 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

98 Котельная 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
пп Наименование 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

пансионата «Химик», 
д. Дарьино пансионат 
Химик 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных АО 
«Одинцовская 
теплосеть» 

0,00 0,08 0,14 0,12 0,06 0,02 0,00 0,00 

  Котельные МП «Звенигородские инженерные сети» 

99 Котельная пр. 
Ветеранов,6 0 0 0,667 0 0,67 0 0 0 

100 Котельная ул. 
Ленина,30 0 0,298 0,457 0 0 0 0 0 

101 Котельная 
Нахабинское шоссе,2 0 0 0,175 0 0 0 0 0 

102 Котельная 
ул.Лермонтова,6 0 0 0,327 0 0 0 0 0 

103 
Котельная ФОК 
«Звезда» 
ул.Московская, 47 

0 0 0 0 0 0 0 0 

104 Котельная мкр. 
Восточный, 4а 0 0 0 0 0 0 0 0 

105 Котельная 
ул.Парковая,10Б 0 0 0 0 0 0 0 0 

106 Котельная 
ул.Герцена,13А 0 0 0 0 0 0 0 0 

107 Котельная 
п.Дютьково 0 0 0 0 0 0 0 0 

108 Котельная 
пер.Зареченский,27 0 0 0 0 0 0 0 0 

109 Котельная санатория 
Поречье 0 0,29 0 0 0 0 0 0 

110 Котельная Академия 
Дзюдо 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных МП 
«Звенигородские 
инженерные сети» 

0 0,05 0,26 0 0,07 0 0 0 

  Котельные МУП «ЖКХ Назарьево» 

111 Котельная Назарьево 
(Промзона) 0 0 0 0 0 0 0 0 

112 Котельная 
Матвейково 0 0 0 0 0 0 0 0 

113 
Котельная ИФА им. 
Обухова РАН, д. 
Новошихово 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных 
МУП «ЖКХ 
Назарьево» 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  Котельные ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ» 

114 
БМК в/г №20, г. 
Одинцово, мкр. п. 
Баковка, в/г №20 

0 0 0 0 0 0 0 0 

115 

Котельная №278, 
городок Кубинка-1, 
в/г 5/1, городок 
Кубинка-1, в/г 5/1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

116 Котельная №104, ул. 
Генерала Вотинцева, 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
пп Наименование 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

в/г 120, ул. Генерала 
Вотинцева, в/г 120 

117 
Котельная №5482, 
городок Кубинка-8, 
городок Кубинка-8 

0 0 0 0 0 0 0 0 

118 

Котельная Военных 
складов 3007, п. 
Чапаевка (Военные 
склады 3007) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

119 
Котельная №5, 
поселок Гарь-
Покровское 

0 0 0 0 0 0 0 0 

120 Котельная №122, 
поселок Часцы-1 0 0 0 0 0 0 0 0 

121 

котельная санатория 
Минобороны, г. 
Звенигород, 
Ратехинское шоссе 

0 0 0 0 0 0 0 0 

122 БМК №87 в/г №1, в/г 
№1 д. Ягунино 0 0 0 0 0 0 0 0 

123 
Котельная №214, г. 
Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  

ИТОГО по СЦТ на 
базе котельных 
ФГБУ «Центральное 
жилищно-
коммунальное 
управление» 
Министерства 
обороны РФ» 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  Прочие котельные 

124 

Котельная №2 АО 
«Ресурс», Московская 
обл., Одинцовский р-
н, п. ВНИИССОК 

0 0 0 0 0 0 0 0 

125 

Котельная ООО 
«Московский 
насосный завод», г. 
Одинцово, ул. 
Транспортная, 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 

126 

Котельная №1 ОАО 
«Внуковский завод 
огнеупорных 
изделий», г. 
Одинцово, ул. 
Маяковского, 7 

0 0 0 0 0 0 0 0 

127 

Котельная №2 ОАО 
«Внуковский завод 
огнеупорных 
изделий», г. 
Одинцово, ул. 
Союзная, 7 

0 0 0 0 0 0 0 0 

128 

Котельная ООО 
«Баковский завод 
резинотехнических 
изделий», г. 
Одинцово, ул. 
Вокзальная, 53 

0 0 0 0 0 0 0 0 

129 Котельная «ул. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
пп Наименование 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

Чистяковой, 30», г. 
Одинцово, ул. 
Чистяковой, 30 

130 
Котельная СМУ-158, 
г. Одинцово, ул. 
Полевая 

0 0 0 0 0 0 0 0 

131 
БМК «Импульс», г. 
Одинцово, ул. 
Чистяковой 

0 0 0 0 0 0 0 0 

132 

Котельная мкр. 
Немчиновка», г. 
Одинцово, мкр. 
Немчиновка, ул. 
Связистов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

133 

Котельная ООО 
«ПИК-Регион», г. 
Одинцово, ул. 
Рябиновая, 4 

0 0 0,0134 0,0235 0,0354 0 0 0 

134 

котельная мкр. 
Южный, г. 
Звенигород, 
ул.Радужная,13 

0 0 0 0 0 0 0 0 

135 
Котельная АО 
«Союзэнерго», проезд 
Строителей, д. 8 

0 0 0 0 0 0 0 0 

136 
котельная «Гефест», 
г. Звенигород, мкр. 
Супонево, стр.12 

0 0 0 0 0 0 0 0 

137 

котельная №1 
(Энергоцентр), г. 
Звенигород, 
мкр.Ракитня, пер. 
Чайковского, вл. 8 

0 0 0 0 0 0 0 0 

138 

котельная №2 (ул. 
Некрасова), г. 
Звенигород, ул. 
Некрасова, 28 

0 0,5572 0 0 0 0 0 0 

139 

котельная №3 (ЛОК, 
Лермонтова), г. 
Звенигород, 
ул.Лермонтова, 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

140 

котельная №4 
(Восточный), г. 
Звенигород, мкр.3, 
стр. 16 

0 0 0 0 0 0 0 0 

141 

котельная №5 
(Южный), г. 
Звенигород, 
мкр.Южный, стр. 43 

0 0 0 0 0 0 0 0 

142 

котельная «д/о 
Связист», г. 
Звенигород, п. д/о 
Связист 

0 0 0 0 0 0 0 0 

143 

Котельная ФГБУ 
«Клинический 
санаторий «Барвиха», 
пос. Барвиха 

0 0,2856 0 0 0 0 0 0 

144 
Котельная филиала 
Усово ФГУП 
«Комплекс», п. Усово 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
пп Наименование 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

145 

Котельная ООО 
«РУШ», д. Раздоры, 
1-й километр 
Рублево-Успенского 
шоссе 

0 0 0 0 0 0 0 0 

146 

Котельная ООО НПО 
«Союз-М», д. Малые 
Вяземы, Петровское 
ш, 2, стр. 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 

147 
Котельная ОАО 
«Ямское поле», д. 
Ямщина 

0 0 0 0 0 0 0 0 

148 
Котельная Заводской 
пр., г. Голицыно, 
Заводской пр., д.12г 

0 0 0 0 0 0 0 0 

149 
Котельная «ДО 
Ершово», с. 
Ершово+Д/о Ершово 

0 0 0 0 0 0 0 0 

150 
Котельная «НМИЦ 
РК», с.Юдино, 
ул.Красная, д.23 

0 0 0 0 0 0 0 0 

151 
Котельная д. 
Митькино, д. 
Митькино 

0 0 0 0 0 0 0 0 

152 

Котельная АО 
«Заречье» 
им.С.А.Кушнарева, 
р.п. Заречье, 
ул.Заречная 

0 0 0 0 0 0 0 0 

153 
Котельная ООО «УК 
«Кунцево», р.п. 
Заречье, ул. Тихая 

0 0 0 0 0 0 0 0 

154 
Котельная АО 
«Стройполимер», д. 
Хлюпино 

0 0 0 0 0 0 0 0 

155 
Котельная п. 
Горбольницы № 45, 
п. Горбольницы № 45 

0 0 0 0 0 0 0 0 

156 
Котельная ООО 
«КТТ-Дубки», пос. 
ВНИИССОК 

0 0,2331 0 0 0,291 0 0 0 

157 
Котельная ОАО «121 
АРЗ», п. Старый 
Городок 

0 0 0 0 0 0 0 0 

158 

Котельная «ДО 
Покровское», поселок 
Дом отдыха 
Покровское 

0 0 0 0 0 0 0 0 

159 

Котельная ТСЖ 
«Грюнвальд», р.п. 
Заречье, ул. Весенняя, 
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

160 

Крышная котельная 
№1 ООО 
«ТеплоВиК», пос. 
Лесной городок, ул. 
Грибовская, дом 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 

161 
Крышная котельная 
№2 ООО 
«ТеплоВиК», пос. 

0 0 0 0 0 0 0 0 



Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа на период с 2021 по 2041 годы 

550 

№ 
пп Наименование 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

Лесной городок, ул. 
Грибовская, дом 6 

162 

Котельная «Лесной 
городок», д. 
Осоргино, ул. 
Махмуда Эсамбаева, 
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

163 

Котельная ООО 
«Конвент-Плюс», г. 
Звенигород, 
пансионат «Поречье» 

0 0 0 0 0 0 0 0 

164 Котельная Усово, с. 
Усово 0 0 0 0 0 0 0 0 

165 Котельная Жуковка-
2, д. Жуковка 0 0 0 0 0 0 0 0 

166 Котельная Успенское, 
Успенское 0 0 0 0 0 0 0 0 

  новые источники 

167 Новая котельная №1 
п. Красный 0 0 0 0 0 0 0 0 

168 Новая котельная ЖК 
"Центральный" 0 0 0 0 0 0 0 0 

169 Новая котельная №2 
д. Малые Вяземы 0 0 0 0 0 0 0 0 

170 
Новая котельная №3 
г. Голицыно, мкр. 
Северный  

0 0 0 0 0 0 0 0 

171 Новая котельная 
«Бутынь» 0 0 0 0 0 0 0 0 

172 Новая котельная №7 
с. Лайково 0 0 0 0 0 0 0 0 

173 Новая котельная №8 
с. Лайково 0 0 0 0 0 0 0 0 

174 Новая котельная 
«Фуньково» 0 0 0 0 0 0 0 0 

175 Новая котельная №4 
д. Зайцево 0 0 0 0 0 0 0 0 

176 Новая котельная №5 
д. Крюково 0 0 0 0 0 0 0 0 

177 Новая котельная №6 
с. Перхушково 0 0 0 0 0 0 0 0 

178 Новая котельная №9 
г. Кубинка 0 0 0 0 0 0 0 0 

179 Новая котельная 
"Юдино" 0 0 0 0 0 0 0 0 

180 ГТУ-ТЭЦ 0 0 0 0 0 0 0 0 

181 
Котельная ООО 
"Град-Инвест" д. 
Мякинино 

0 0 0 0 0 0 0 0 

182 Новая котельная БМК 
10,5 МВт с. Ершово 0 0 0 0 0 0 0 0 

183 Новая котельная 
д.Семенково 0 0 0 0 0 0 0 0 

184 
Новая котельная ЖК 
"Немчиновка-
Резиденц"  

0 0 0 0 0 0 0 0 

185 Новая котельная ЖК 
Высокие Жаворонки 0 0 0 0 0 0 0 0 

186 Новая котельная 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
пп Наименование 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 

(на 2029) 
2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

Изумрудная долина 

187 Новая котельная КД 
"Грибовский лес"  0 0 0 0 0 0 0 0 

188 Новая котельная КД 
"Точка отсчета"  0 0 0 0 0 0 0 0 

189 Новая котельная 
«Новая Жуковка-2» 0 0 0 0 0 0 0 0 

190 Новая БМК МВКУ-
0,5Г 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства 

(выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о 
естественных монополиях 

Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных 
предупреждений, предписаний), а также случаи применения санкций, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о 
естественных монополиях отсутствуют. 
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15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 
С учетом изменения перспективных балансов тепловой мощности выполнен прогнозный 

расчет тарифов для организаций с учетом изменения объема отпуска и передачи тепловой энергии 
(таблицы15-1 – 15-10). 
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Таблица 15-1 – Прогнозный расчет тарифа для АО «Одинцовская теплосеть»  
№ 
п/п 

Наименование статьи 
затрат Ед. изм. Принято на 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 (на 
2029) 

2030-2035 (на 
2035) 

2036-2041 (на 
2041) 

1 Отпущено тепловой 
энергии всего Гкал 1 794 169,36 1 831 220,72 1 842 507,89 1 898207,63 1 925 198,69 2 047 639,95 2 104 321,17 2 104 321,17 

2 Операционные расходы тыс. руб. 867 699,70 902 407,69 938 504,00 976 044,16 1 015 085,92 1 235 007,23 1 562 678,14 1 562 678,14 

3 Неподконтрольные 
расходы, в т.ч. тыс. руб. 351 260,55 365 310,97 379 923,41 395 120,34 410 925,16 499 953,28 632 600,40 632 600,40 

3.1. Амортизация тыс. руб. 146 068,50 151 911,24 157 987,69 164 307,20 170 879,49 207 901,02 263 061,12 263 061,12 

4 Расходы на 
энергоресурсы тыс. руб. 1 935 942,40 2 013 380,09 2 093 915,30 2 177671,91 2 264 778,78 2 755 449,68 3 486 522,88 3 486 522,88 

5 Всего расходы тыс. руб. 3 181 350,04 3 281 098,75 3 412 342,70 3 548836,41 3 690 789,86 4 490 410,20 5 681 801,42 5 681 801,42 
6 Капитальные вложения тыс. руб. 0,00 688 846,19 617 657,08 755 866,55 96 175,00 12 967,50 9 702,00 9 702,00 
7 НВВ тыс. руб. 3 248 947,20 4 067 751,28 4 848 118,41 5 797909,69 6 126 001,08 7 523 453,16 9 583 921,49 9 583 921,49 
8 Тариф руб. 1 810,84 2 221,33 2 631,26 3 054,41 3 182,01 3 674,21 4 554,40 5 645,45 
9 Рост тарифа %.   122,67 118,45 116,08 104,18 102,93 103,70 103,70 

 
Таблица 15-2 – Прогнозный расчет тарифа для МП «Звенигородские инженерные системы» 

№ 
п/п 

Наименование статьи 
затрат Ед. изм. Принято на 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 (на 
2029) 

2030-2035 (на 
2035) 

2036-2041 (на 
2041) 

1 Отпущено тепловой 
энергии всего Гкал 5 967,00 5 967,00 6 423,11 6 423,11 6 423,11 6 423,11 6 423,11 6 423,11 

2 Операционные расходы тыс. руб. 3 653,40 3 799,54 3 951,52 4 109,58 4 273,96 5 199,93 6 579,57 6 579,57 

3 Неподконтрольные 
расходы, в т.ч. тыс. руб. 879,80 914,99 951,59 989,66 1 029,24 1 252,23 1 584,47 1 584,47 

3.1. Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Расходы на 
энергоресурсы тыс. руб. 6 806,90 7 079,18 7 362,34 7 656,84 7 963,11 9 688,34 12 258,84 12 258,84 

5 Всего расходы тыс. руб. 11 340,10 11 793,70 12 265,45 12 756,07 13 266,31 16 140,50 20 422,88 20 422,88 
6 Капитальные вложения тыс. руб. 0,00 0,00 5 505,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 НВВ тыс. руб. 10 265,10 10 675,70 16 608,24 17 272,57 17 963,47 21 855,31 27 653,94 27 653,94 
8 Тариф руб. 1 725,31 1 790,12 2 585,70 2 689,13 2 796,69 3 402,61 4 305,38 5 447,67 
9 Рост тарифа %.   104,00 144,52 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 
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Таблица 15-3 – Прогнозный расчет тарифа для МУП «ЖКХ Назарьево» 
№ 
п/п 

Наименование статьи 
затрат Ед. изм. Принято на 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 (на 
2029) 

2030-2035 (на 
2035) 

2036-2041 (на 
2041) 

1 Отпущено тепловой 
энергии всего Гкал 35 943,00 35 943,00 35 943,00 35 943,00 35 943,00 44 193,77 44 193,77 44 193,77 

2 Операционные расходы тыс. руб. 13 162,00 13 688,48 14 236,02 14 805,46 15 397,68 18 733,63 23 704,02 23 704,02 

3 Неподконтрольные 
расходы, в т.ч. тыс. руб. 4 566,00 4 748,64 4 938,59 5 136,13 5 341,57 6 498,84 8 223,11 8 223,11 

3.1. Амортизация тыс. руб. 827,30 827,30 827,30 827,30 827,30 827,30 827,30 827,30 

4 Расходы на 
энергоресурсы тыс. руб. 42 600,80 44 304,83 46 077,03 47 920,11 49 836,91 60 634,22 76 721,63 76 721,63 

5 Всего расходы тыс. руб. 60 328,80 62 741,95 65 251,63 67 861,70 70 576,16 85 866,69 108 648,76 108 648,76 
6 Капитальные вложения тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 НВВ тыс. руб. 60 328,80 62 741,95 65 251,63 67 861,70 70 576,16 89 674,52 113 466,88 113 466,88 
8 Тариф руб. 1 678,46 1 745,60 1 815,42 1 888,04 1 963,56 2 029,12 2 567,49 3 248,70 
9 Рост тарифа %.   104,00 104,00 104,00 104,00 98,20 104,00 104,00 

 
Таблица 15-4 – Прогнозный расчет тарифа для ООО «Теплосервис –М» 

№ 
п/п 

Наименование статьи 
затрат Ед. изм. Принято на 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 (на 
2029) 

2030-2035 (на 
2035) 

2036-2041 (на 
2041) 

1 Отпущено тепловой 
энергии всего Гкал 36 150,80 57 890,13 57 890,13 57 890,13 57 890,13 57 890,13 57 890,13 57 890,13 

2 Операционные расходы тыс. руб. 7 809,10 8 121,46 8 446,32 8 784,18 9 135,54 11 114,78 14 063,75 14 063,75 

3 Неподконтрольные 
расходы, в т.ч. тыс. руб. 24 158,10 25 124,42 26 129,40 27 174,58 28 261,56 34 384,51 43 507,37 43 507,37 

3.1. Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Расходы на 
энергоресурсы тыс. руб. 33 673,50 35 020,44 36 421,26 37 878,11 39 393,23 47 927,89 60 644,07 60 644,07 

5 Всего расходы тыс. руб. 65 640,70 68 266,33 70 996,98 73 836,86 76 790,33 93 427,18 118 215,19 118 215,19 
6 Капитальные вложения тыс. руб. 0,00 6 716,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 НВВ тыс. руб. 65 640,70 74 982,57 77 981,87 81 101,15 84 345,19 102 618,82 129 845,55 129 845,55 
8 Тариф руб. 1 815,75 1 295,26 1 347,07 1 400,95 1 456,99 1 772,65 2 242,97 2 838,08 
9 Рост тарифа %.   71,33 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 
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Таблица 15-5 – Прогнозный расчет тарифа для ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» 

№ 
п/п 

Наименование статьи 
затрат Ед. изм. Принято на 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 (на 
2029) 

2030-2035 (на 
2035) 

2036-2041 (на 
2041) 

1 Отпущено тепловой 
энергии всего Гкал 52 683,00 52 683,00 52 683,00 52 683,00 52 683,00 52 683,00 52 683,00 52 683,00 

2 Операционные расходы тыс. руб. 9 627,40 10 012,50 10 413,00 10 829,52 11 262,70 13 702,79 17 338,40 17 338,40 

3 Неподконтрольные 
расходы, в т.ч. тыс. руб. 2 334,50 2 427,88 2 525,00 2 626,00 2 731,03 3 322,72 4 204,30 4 204,30 

3.1. Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Расходы на 
энергоресурсы тыс. руб. 50 571,50 52 594,36 54 698,13 56 886,06 59 161,50 71 979,01 91 076,41 91 076,41 

5 Всего расходы тыс. руб. 62 533,40 65 034,74 67 636,13 70 341,57 73 155,23 89 004,53 112 619,12 112 619,12 
6 Капитальные вложения тыс. руб. 0,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 НВВ тыс. руб. 62 628,40 65 133,54 72 938,88 75 856,43 78 890,69 95 982,59 121 448,59 121 448,59 
8 Тариф руб. 1 188,78 1 236,33 1 384,49 1 439,87 1 497,46 1 821,89 2 305,27 2 916,90 
9 Рост тарифа %.   104,00 111,98 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 

 
Таблица 15-6 – Прогнозный расчет тарифа для ООО «КТТ-Дубки» 

№ 
п/п 

Наименование статьи 
затрат Ед. изм. Принято на 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 (на 
2029) 

2030-2035 (на 
2035) 

2036-2041 (на 
2041) 

1 Отпущено тепловой 
энергии всего Гкал 60 364,60 60 364,60 60 563,70 60 563,70 63 749,36 63 749,36 64 799,18 64 799,18 

2 Операционные расходы тыс. руб. 19 921,10 20 717,94 21 546,66 22 408,53 23 304,87 28 353,94 35 876,78 35 876,78 

3 Неподконтрольные 
расходы, в т.ч. тыс. руб. 12 509,00 13 009,36 13 529,73 14 070,92 14 633,76 17 804,21 22 528,00 22 528,00 

3.1. Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Расходы на 
энергоресурсы тыс. руб. 50 571,50 52 594,36 54 698,13 56 886,06 59 161,50 71 979,01 91 076,41 91 076,41 

5 Всего расходы тыс. руб. 83 001,60 86 321,66 89 774,53 93 365,51 97 100,13 118 137,16 149 481,19 149 481,19 
6 Капитальные вложения тыс. руб. 0,00 18 409,09 0,00 297,69 26 697,44 0,00 3 024,51 3 024,51 
7 НВВ тыс. руб. 91 611,59 113 685,14 118 232,55 123 259,54 154 887,36 188 444,16 241 696,28 241 696,28 
8 Тариф руб. 1 517,64 1 883,31 1 952,20 2 035,20 2 429,63 2 956,02 3 729,93 4 706,46 
9 Рост тарифа %.   124,09 103,66 104,25 119,38 104,00 105,32 105,32 
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Таблица 15-7 – Прогнозный расчет тарифа для АО «Заречье» им.С.А.Кушнарева 
№ 
п/п 

Наименование статьи 
затрат Ед. изм. Принято на 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 (на 
2029) 

2030-2035 (на 
2035) 

2036-2041 (на 
2041) 

1 Отпущено тепловой 
энергии всего Гкал 49 823,20 49 823,20 49 823,20 49 823,20 49 942,97 79 485,57 79 485,57 79 485,57 

2 Операционные расходы тыс. руб. 13 008,30 13 528,63 14 069,78 14 632,57 15 217,87 18 514,87 23 427,21 23 427,21 

3 Неподконтрольные 
расходы, в т.ч. тыс. руб. 21 202,30 22 050,39 22 932,41 23 849,70 24 803,69 30 177,48 38 184,14 38 184,14 

3.1. Амортизация тыс. руб. 16 572,60 16 572,60 16 572,60 16 572,60 16 572,60 16 572,60 16 572,60 16 572,60 

4 Расходы на 
энергоресурсы тыс. руб. 48 216,00 50 144,64 52 150,43 54 236,44 56 405,90 68 626,40 86 834,29 86 834,29 

5 Всего расходы тыс. руб. 82 426,60 85 723,66 89 152,61 92 718,71 96 427,46 117 318,75 148 445,65 148 445,65 
6 Капитальные вложения тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 498,46 0,00 0,00 0,00 
7 НВВ тыс. руб. 84 481,00 87 860,24 91 374,65 95 029,64 103 329,28 199 289,33 252 164,58 252 164,58 
8 Тариф руб. 1 695,62 1 763,44 1 833,98 1 907,34 2 068,95 2 507,24 3 172,46 4 014,18 
9 Рост тарифа %.   104,00 104,00 104,00 108,47 96,27 104,00 104,00 

 
Таблица 15-8 – Прогнозный расчет тарифа для ООО «УК Энергоцентр» 

№ 
п/п 

Наименование статьи 
затрат Ед. изм. Принято на 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 (на 
2029) 

2030-2035 (на 
2035) 

2036-2041 (на 
2041) 

1 Отпущено тепловой 
энергии всего Гкал 50 233,20 50 233,20 56 975,91 56 975,91 56 975,91 56 975,91 56 975,91 56 975,91 

2 Операционные расходы тыс. руб. 19 624,60 20 409,58 21 225,97 22 075,01 22 958,01 27 931,92 35 342,80 35 342,80 

3 Неподконтрольные 
расходы, в т.ч. тыс. руб. 10 176,80 10 583,87 11 007,23 11 447,52 11 905,42 14 484,76 18 327,84 18 327,84 

3.1. Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Расходы на 
энергоресурсы тыс. руб. 62 847,90 65 361,82 67 976,29 70 695,34 73 523,15 89 452,16 113 185,52 113 185,52 

5 Всего расходы тыс. руб. 92 649,30 96 355,27 100 209,48 104 217,86 108 386,58 131 868,84 166 856,16 166 856,16 
6 Капитальные вложения тыс. руб. 0,00 1 641,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 НВВ тыс. руб. 92 649,30 97 996,33 101 916,18 105 992,83 110 232,54 134 114,75 169 697,94 169 697,94 
8 Тариф руб. 1 844,38 1 950,83 1 788,76 1 860,31 1 934,72 2 353,89 2 978,42 3 768,65 
9 Рост тарифа %.   105,77 91,69 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 
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Таблица 15-9 – Прогнозный расчет тарифа для АО «Ресурс» 
№ 
п/п 

Наименование статьи 
затрат Ед. изм. Принято на 

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2029 (на 
2029) 

2030-2035 (на 
2035) 

2036-2041 (на 
2041) 

1 Отпущено тепловой 
энергии всего Гкал 96 945,70 96 945,70 115 250,13 115 250,13 115 250,13 115 250,13 115 250,13 115 250,13 

2 Операционные расходы тыс. руб. 21 464,10 22 322,66 23 215,57 24 144,19 25 109,96 30 550,11 38 655,63 38 655,63 

3 Неподконтрольные 
расходы, в т.ч. тыс. руб. 42 089,36 43 772,93 45 523,85 47 344,81 49 238,60 59 906,28 75 800,56 75 800,56 

3.1. Амортизация тыс. руб. 9 842,65 9 842,65 9 842,65 9 842,65 9 842,65 9 842,65 9 842,65 9 842,65 

4 Расходы на 
энергоресурсы тыс. руб. 86 161,49 89 607,95 93 192,27 96 919,96 100 796,76 122 634,67 155 171,98 155 171,98 

5 Всего расходы тыс. руб. 149 714,95 155 703,55 161 931,69 168 408,96 175 145,32 213 091,06 269 628,17 269 628,17 
6 Капитальные вложения тыс. руб. 0,00 157,36 12 195,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 НВВ тыс. руб. 176 573,99 183 794,31 203 341,16 211 474,81 219 933,80 267 583,09 338 577,98 338 577,98 
8 Тариф руб. 1 821,37 1 895,85 1 764,35 1 834,92 1 908,32 2 321,76 2 937,77 3 717,22 
9 Рост тарифа %.   104,09 93,06 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 

 
 
Таблица 15-10 – Прогнозный расчет тарифа для организаций, у которых не предусматривается присоединение новых объектов перспективного 
строительства 

№ 
п/п Наименованиеорганизации Наименование 

показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

1 ООО "МЭК"* Тариф, руб./Гкал 1721,00 1789,84 1861,43 1935,89 2013,33 2449,52 3099,42 3921,75 
2 ООО «УК «Кунцево» Тариф, руб./Гкал 1994,06 2073,82 2156,78 2243,05 2332,77 2838,17 3591,19 4544,00 
3 ООО «Баковский завод» Тариф, руб./Гкал 1945,25 2023,06 2103,98 2188,14 2275,67 2768,70 3503,29 4432,78 

4 ФГБУ «ОК «Рублево-
Звенигородский» Тариф, руб./Гкал 1786,62 1858,08 1932,41 2009,70 2090,09 2542,92 3217,60 4071,28 

5 ООО «Московский насосный 
завод» Тариф, руб./Гкал 1600,19 1664,20 1730,77 1800,00 1872,00 2277,57 2881,85 3646,46 

6 АО «ВЗОИ» Тариф, руб./Гкал 2184,65 2272,04 2362,92 2457,43 2555,73 3109,44 3934,43 4978,30 
7 ООО «ТеплоВиК» Тариф, руб./Гкал 1418,21 1474,94 1533,94 1595,29 1659,11 2018,56 2554,12 3231,77 
8 ФГУП «Комплекс» Тариф, руб./Гкал 1735,64 1805,07 1877,27 1952,36 2030,45 2470,36 3125,79 3955,12 
9 ООО «УК Рублевский Тариф, руб./Гкал 1946,94 2024,82 2105,81 2190,04 2277,64 2771,10 3506,33 4436,63 

10 АО «Стройполимер» Тариф, руб./Гкал 1769,27 1840,04 1913,64 1990,19 2069,80 2518,22 3186,36 4031,77 

11 ОАО «Пансионат с лечением 
Солненчная поляна» Тариф, руб./Гкал 1726,27 1795,32 1867,13 1941,82 2019,49 2457,02 3108,91 3933,76 

12 ЗАО «ДО «Ершово» Тариф, руб./Гкал 1429,21 1486,38 1545,83 1607,67 1671,97 2034,21 2573,93 3256,85 
13 ООО «ЭК «Довиль» Тариф, руб./Гкал 2356,14 2450,39 2548,40 2650,34 2756,35 3353,52 4243,28 5369,11 
14 СМУ-158 АО «Трансинжстрой» Тариф, руб./Гкал 1670,45 1737,27 1806,76 1879,03 1954,19 2377,57 3008,39 3806,58 
15 ООО «УК «Кунцево» Тариф, руб./Гкал 2567,28 2669,97 2776,77 2887,84 3003,35 3654,04 4623,53 5850,25 
16 ООО «Гефест-Инжиниринг» Тариф, руб./Гкал 1598,47 1662,41 1728,91 1798,06 1869,98 2275,12 2878,75 3642,53 
17 ООО НПО «Союз-М» Тариф, руб./Гкал 1618,92 1683,68 1751,02 1821,06 1893,91 2304,23 2915,58 3689,13 
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№ 
п/п Наименованиеорганизации Наименование 

показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025-2029 
(на 2029) 

2030-2035 
(на 2035) 

2036-2041 
(на 2041) 

18 АО «Союзэнерго» Тариф, руб./Гкал 1743,57 1813,31 1885,85 1961,28 2039,73 2481,64 3140,07 3973,19 
19 ФГКУ ГКВГ Тариф, руб./Гкал 1700,6 1768,62 1839,37 1912,94 1989,46 2420,48 3062,68 3875,27 
20 ООО «Жемчужина-Сервис» Тариф, руб./Гкал 2192,87 2280,58 2371,81 2466,68 2565,35 3121,14 3949,23 4997,03 
21 ЗАО «ГТС» Тариф, руб./Гкал 1958,61 2036,95 2118,43 2203,17 2291,30 2787,71 3527,35 4463,23 

22 ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 
России Тариф, руб./Гкал 1282,92 1334,24 1387,61 1443,11 1500,83 1826,00 2310,47 2923,48 

23 ООО «Пансионат «Лесной 
городок» Тариф, руб./Гкал 1630,29 1695,50 1763,32 1833,85 1907,21 2320,41 2936,06 3715,05 

24 ООО «РУШ» Тариф, руб./Гкал 2587,97 2691,49 2799,15 2911,11 3027,56 3683,49 4660,79 5897,39 
25 ООО «Конвент-Плюс» Тариф, руб./Гкал 1654,26 1720,43 1789,25 1860,82 1935,25 2354,53 2979,23 3769,67 
26 ООО «ТеплоЭнергоСервис» Тариф, руб./Гкал 1723,52 1792,46 1864,16 1938,73 2016,27 2453,11 3103,96 3927,49 

27 ФГАУ «ОК «Рублево-
Успенский» Тариф, руб./Гкал 1541,45 1603,11 1667,23 1733,92 1803,28 2193,96 2776,06 3512,60 

28 АО «121 АРЗ» Тариф, руб./Гкал 1527,45 1588,55 1652,09 1718,17 1786,90 2174,04 2750,85 3480,70 
29 ФГБУ «ЦЖКУ» Тариф, руб./Гкал 1123,48 1168,42 1215,16 1263,76 1314,31 1599,06 2023,32 2560,14 
30 ФГБУ «ЦЖКУ» Тариф, руб./Гкал 1333,07 1386,39 1441,85 1499,52 1559,50 1897,37 2400,78 3037,75 
31 ФГБУ «ЦЖКУ» Тариф, руб./Гкал 1333,07 1386,39 1441,85 1499,52 1559,50 1897,37 2400,78 3037,75 
32 ФГБУ «ЦЖКУ» Тариф, руб./Гкал 1540,57 1602,19 1666,28 1732,93 1802,25 2192,71 2774,48 3510,61 

 
* - тариф на тепловую энергию на 2021 г. принят на основании письма организации (рисунок 15.1) и расчета перспективного объема отпуска тепловой 
энергии Звенигородской ГТ-ТЭЦ (таблица 15-11.). 
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Рисунок 15.1. – Прогнозируемое значение тарифа на тепловую энергию для Звенигородской 

ГТ-ТЭЦ на 2021 год  
 
Таблица 15.11. – Перспективный объем отпуска тепловой энергии Звенигородской ГТ-ТЭЦ 

Месяц 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 
Температура 

наружного 
воздуха 

-7,4 -1,9 0,1 5,3     6,5 8,2 1,1 0,4  

2021 г. 5753,9 4325,6 4438,3 2808,4 849,9 822,4 849,9 849,9 1458,9 3017,5 4125,4 4385,7 33686 

2022 г. 7762,6 5870,7 6040,4 3880,9 1263,3 1222,5 1263,3 1263,3 2076,1 4180,4 5623,4 5971,6 46419 

2023 г. 8452,6 6401,1 6590,5 4249,5 1405,3 1359,9 1405,3 1405,3 2288,1 4580,0 6137,9 6515,8 50791 

2024 г. 21574,7 15863, 16103, 6312,7 2200,2 2129,3 2200,2 2200,2 3475,2 10193,7 14877,9 15884,2 113015 

2025 г. 21574,7 15863, 16103, 7492,8 2654,9 2569,3 2654,9 2654,9 4154,2 10193,7 14877,9 15884,2 116678 

 
 
 
 


